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บทคัดย่อ 

            วิทยานิพนธ์ฉบบันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
ระบบส่งจ่ายนํา้มนัทางท่อ ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบป๊ัมสบูนํา้มนัแบบเดิมท่ีมีป๊ัม
ขนาด 1,850 กิโลวตัต์ จํานวน 2 ตวั และออกแบบใหม่โดยการใช้อปุกรณ์ปรับความเร็วรอบของ
มอเตอร์(VSD) ร่วมกับวาล์วควบคมุ แทนการใช้วาล์วควบคมุเพียงอย่างเดียว การติดตัง้วิธีท่ี
นําเสนอนีจ้ะปรับตัง้การเปิดปิดวาล์วให้คงท่ีท่ี 100 เปอร์เซ็นต์ และใช้วิธีปรับแตง่ความถ่ีของ VSD 
ตามชนิดของนํา้มนัท่ีสง่แทน ในการวิเคราะห์ประสทิธิภาพของระบบจะใช้การสง่นํา้มนั 4 ชนิด ท่ีมี
สมัประสิทธ์ิความหนาแน่นตา่งกนั คือ JET A1 , Disel , B91 และ B95 แล้วนําความสมัพนัธ์
ระหว่าง ปริมาณของนํา้มันท่ีส่งแต่ละชนิดต่อช่วงเวลา กับกําลังไฟฟ้าท่ีใช้งาน เปรียบเทียบ
แบบเดิมกับวิธีท่ีนําเสนอ พบว่าระบบใหม่ท่ีนําเสนอเม่ือวัดผล และวิเคราะห์ตามทฤษฏีของ 
Affinity Law แล้ว จะมีประสิทธิภาพดีขึน้ โดยสามารถประหยดัคา่ใช้จ่ายในการใช้พลงังานได้ร้อย
ละ 52.13 

คาํสาํคัญ : อปุกรณ์ปรับความเร็ว, กฎของแอฟเฟนิตี,้ ประสทิธิภาพ 
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ABSTRACT 
 

  This thesis aims to study the optimization of the supply fuel 
system of pipeline by improving the pumps system from use pump size 1850 kW           
(2 pupms) and use only control valve. We design new system by use pump size 1850 
kW (2 pumps) with variable speed motors (VSD). In this way, we can control stability of 
opening and closing of the valve at 100% and use adjusting of the frequency of VSD as 
follow typing of fuel. To analysing of efficiency system, we will use fuel 4 type that have 
different coefficient of density are JET A1, Disel, B91, and B95. And then we compared 
the relationship between the quantity of each fuel per time and usage of power for the 
old system and new design that we found the new design as analyze the result and as 
follow the theory of Affinity Law, have the value of efficacy more than. And it also can 
save energy cost to 52.13% 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 
 

 
1.1 ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบันการส่งนํา้มันทางท่อมีการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึน้ตามปริมาณการใช้งาน 
เทคโนโลยีและวิธีการส่งใหม่ๆเป็นสิ่งสําคัญ ท่ีจะช่วยให้ผู้ ประกอบการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ ซึ่งมอเตอร์เป็นอุปกรณ์หนึ่งท่ีมีการใช้พลงังานไฟฟ้าอยู่ในอนัดบัต้นๆของ
อตุสาหกรรมลกัษณะแบบนี ้

คา่ใช้จ่ายด้านพลงังานไฟฟ้าหลกัของโรงงานส่งจ่ายนํา้มนัทางท่อแห่งหนึ่ง มาจากการใช้
พลงังานท่ีมอเตอร์ของปัม้จ่ายนํา้มนัท่ีบริโภคคา่ไฟฟ้าถึง 95% ของคา่ไฟฟ้าทัง้หมดในโรงงาน โดย
ท่ีมีมอเตอร์ปัม้ขนาด 1,850 kW จํานวน 2 ตวั สลบัการทํางานเพ่ือให้เพิ่มแรงดนักบันํา้มนั และสง่
ตอ่ไปยงัปลายทางคือ สนามบินสวุรรณภมูิ, สนามบินดอนเมือง และ สถานีจ่ายนํา้มนับางปะอิน 
โดยมีแผนผงัแสดงรายละเอียดของระบบท่อสง่นํา้มนัแสดงภาพท่ี 1.1  

 

 
ภาพที่ 1.1 แผนผงัแสดงระบบท่อสง่นํา้มนั 
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วิทยานิพนธ์ฉบบันีจ้งึวิเคราะห์ถึงทฤษฎีความสมัพนัธ์ของแอฟฟินิตี ้[1] และทดสอบระบบ
การติดตัง้อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบของมอเตอร์แทนการควบคุมวาล์วในภาพท่ี 1.2 เพ่ือลด
พลงังานให้กบัโรงงาน แต่ทัง้นีก้ารประหยดัพลงังานนัน้ไม่ได้มีความหมายโดยตรงว่าเป็นการลด
ปริมาณการใช้ลง แต่หมายถึงการลดระดับการใช้พลังงานท่ีสูญเปล่าลงโดยไม่กระทบต่อ
พฤตกิรรม หรือคณุภาพของกระบวนการผลติ 

 
 

ภาพที่ 1.2 ตําแหนง่ตดิตัง้อปุกรณ์ VSD 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือศกึษาการบริโภคพลงังานในระบบมอเตอร์สบูถ่ายนํา้มนั 

1.2.2 เพ่ือศึกษาวิธีการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์สูบถ่ายนํา้มันด้วยอุปกรณ์        
VSD ขนาดพิกดั 1,850 kW  

1.2.3 เพ่ือพิสจูน์ผลการประหยดัจากการปรับความเร็วรอบของมอเตอร์สบูถ่ายนํา้มนั 
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1.3  ขอบเขตการศึกษา 
1.3.1 ศกึษาแนวทางการประหยดัพลงังานเฉพาะสว่นของโรงงานกรณีศกึษา จากสถานีท่ี

ตดิตัง้อปุกรณ์ VSD กบัสถานีปลายทาง 
1.3.2 ศกึษาเฉพาะในสว่นมอเตอร์สบูถ่ายนํา้มนั 
1.3.3 ศกึษามอเตอร์สบูถ่ายนํา้มนัขนาดพกิดั 1,850 kW 
 
ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี  ้ได้นําเสนอเทคนิคการลดพลังงานของมอเตอร์ด้วยการปรับ

ความเร็วรอบของมอเตอร์ โดยเนือ้หาและรายละเอียดของการวิจยั แยกออกได้ 5 บท ดงัตอ่ไปนี ้
 
บทท่ี 1  บทนํา 

กล่าวถึงความเป็นมาและความสําคญัของงานวิจยั วตัถปุระสงค์ของการทําวิจยั
และเนือ้หาของวิทยานิพนธ์ 

 บทท่ี 2 หลกัการเบือ้งต้นของอปุกรณ์ปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ 
กล่าวถึงทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องและหลกัการพืน้ฐานของการปรับความเร็วรอบของ
มอเตอร์ โดยจะอธิบายถึงทฤษฎี กฎของแอฟฟินิตี ้หลกัการทํางานของอปุกรณ์ 
และการควบคมุของระบบ 

 บทท่ี 3 วิธีการดําเนินงาน 
กล่าวถึงระบบการขนส่งนํา้มนัทางท่อแบบทัว่ไป และระบบการขนส่งนํา้มนัทาง
ท่อด้วยเทคนิคปรับความเร็วรอบมอเตอร์  

 บทท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูและอภิปรายผล 
กล่าวถึงการทดลองและผลการทดลอง ท่ีได้จากการใช้อุปกรณ์VSD โดยการ
กําหนดการใช้ปริมาณของผลติภณัฑ์ให้เท่าเดมิ 

 บทท่ี 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
กล่าวถึงผลสรุปจากการวิจยั ปัญหาและข้อเสนอแนะสําหรับแนวทางการพฒันา
ตอ่ไป 
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1.4 วิธีการวจิัย 
1.4.1 ใช้อปุกรณ์ VSD เพ่ือปรับความเร็วรอบของมอเตอร์สบูถ่ายนํา้มนั  
1.4.2 ใช้เทคนิคเปิดวาล์ว 100 % และควบคมุอตัราการไหลด้วย VSD แทนระบบเดมิ  
1.4.3 วิเคราะห์ประสทิธิภาพของการใช้งานเพ่ือลดการสญูเสียของวิธีเดมิ 
 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.5.1 ได้ทราบถึงคา่พลงังานท่ีใช้ในระบบมอเตอร์สบูถ่ายนํา้มนั 
1.5.2 ได้ทราบถึงวิธีการควบคมุอปุกรณ์ปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ขนาดพิกดั 1,850 

kW 
1.5.3 ได้ทราบถึงผลการประหยดัหลงัจากการใช้อปุกรณ์ปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ 

 
1.6 นิยามศัพท์ 
 VSD   หมายถงึ อปุกรณ์ปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ 
 Energy Saving  หมายถงึ การประหยดัพลงังาน 
 Affinity Law’s หมายถงึ ทฤษฎีความสมัพนัธ์ของอตัราการไหลและกําลงัไฟฟ้า 
 Close Loop หมายถงึ ระบบปิดท่ีมีการนําสญัญาณตา่งๆ มาควบคมุแบบอตัโนมตั ิ
 
1.7 คาํสาํคัญ 
 อปุกรณ์ปรับความเร็วรอบ , กฎของแอฟฟินิตี ้, ประสทิธิภาพ , อนรัุกษ์พลงังาน , ประหยดั
พลงังาน 
  

 
 
 
 
 
 

 



บทที่ 2 

 

เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 

2.1 บทนํา 
 ในอตุสาหกรรมขนสง่นํา้มนัทางท่อ มีการใช้พลงังานไฟฟ้าอย่างมากเพ่ือขนส่งนํา้มนัจาก
สถานีหนึ่งไปยงัอีกสถานีหนึ่งโดยไม่ต้องพึ่งการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกนํา้มนัซึ่งสามารถประหยดั
เชือ้เพลิงหรือคิดเป็นมูลค่าของพลังงานได้มากกว่า อย่างไรก็ตามการขนส่งนํา้มันทางท่อยัง
จําเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีสูงเพ่ือท่ีจะขนส่งนํา้มันทางท่อด้วยวิธีการใช้ป๊ัมสูบถ่ายนํา้มัน 
เพราะฉะนัน้การใช้พลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพ นอกจากจะประหยดัพลงังานไฟฟ้าแล้วยงัช่วยลด
ต้นทนุการผลติของโรงงานอีกด้วย  

ในกรณีศกึษาโรงงานแห่งหนึ่งพบว่าขนาดของมอเตอร์ป๊ัมท่ีสถานีต้นทาง มีขนาดกําลงัท่ี
สงูเกินกวา่คา่ความต้องการของระบบ เน่ืองจากการออกแบบท่ีเผ่ือคา่ความต้องการ (Over Spec) 
ในอนาคต ซึง่สามารถสงัเกตได้จากระดบัการเปิดวาล์วแรงดนั (Pressure Valve)   
 จากลกัษณะการใช้งานของระบบส่งถ่ายนํา้มนัในปัจจุบนั และชนิดของป๊ัมมอเตอร์แบบ
ความเร็วคงท่ี (Fix Speed) ทําให้มีการสญูเสียหลกั 2 เหตกุารณ์ด้วยกนั คือ 1.การสญูเสียท่ีเกิด
จากการใช้งานมอเตอร์ (การเปล่ียนพลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานกล) ท่ีเกินกวา่คา่ความต้องการของ
ระบบ และ 2.การสญูเสียท่ีเกิดจากการใช้งานวาล์วปรับแรงดนั ดงันัน้หากป๊ัมมอเตอร์สามารถปรับ
หรือควบคมุความเร็วรอบให้มีขนาดเพียงพอต่อโหลดของระบบ ก็จะสามารถช่วยลดการสญูเสีย 
หรือช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถประหยดัพลงังานได้มากกวา่ 30% 
 ดงันัน้แนวคดิการตดิตัง้อปุกรณ์อินเวอร์เตอร์ กบัป๊ัมสบูถ่ายนํา้มนัโดยสามารถเปิดวาล์ว 
ของป๊ัมได้ร้อยละ 100 ของอตัราการไหล และใช้อปุกรณ์รับรู้ระดบัความดนั (Pressure Sensor) 
รับความดันท่ีเกิดขึน้จากการไหล และเปล่ียนเป็นสญัญาณทางไฟฟ้าเพ่ือปรับความถ่ีของ
กระแสไฟฟ้าจากอินเวอร์เตอร์ให้ลดลง จนได้อตัราการไหลของนํา้มนัเท่ากบัการเปิดวาล์วอยู่ท่ีร้อย
ละ 50 ของอตัราการไหล ซึง่เม่ือปรับความถ่ีของกระแสไฟฟ้าลดลง ความเร็วรอบของป๊ัมท่ีลดลง
นัน่คือ พลงังานไฟฟ้าท่ีคาดวา่จะประหยดัได้ 
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2.2 ผลงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 นายณฐัพงษ์ สระเกิด (2550) “การติดตัง้อปุกรณ์แปรผนัความเร็วรอบของป๊ัมเพ่ือการ
ประหยัดพลังงาน” ทําการวิเคราะห์การติดตัง้อุปกรณ์แปรผันความเร็วรอบของป๊ัมเพ่ือการ
ประหยดัพลงังาน กล่าวว่า การติดตัง้อปุกรณ์อินเวอร์เตอร์เพ่ือการประหยดัพลงังาน ซึง่เป็นการ
จดัการในลกัษณะอนรัุกษ์พลงังาน ใช้พลงังานไฟฟ้าอย่างคุ้มคา่และมีประสิทธิภาพ โดยเร่ิมจาก
ทําการศกึษาข้อมลูการใช้พลงังานไฟฟ้าและวิเคราะห์ข้อมลูโรงงานตวัอย่าง เพ่ือหาสว่นท่ีมีการใช้
พลงังานไฟฟ้าและเกิดการสญูเสียมาก ได้ทําการพิจารณาติดตัง้อปุกรณ์อินเวอร์เตอร์ เพ่ือลด
สญูเสียพลงังานไฟฟ้าโดยเปล่าประโยชน์ พร้อมทัง้ทําการศึกษาการลงทุนการติดตัง้อุปกรณ์
ประหยัดพลังงาน พิจารณาถึงระยะเวลาการคืนทุนและผลกระทบจากการติดตัง้อุปกรณ์
อินเวอร์เตอร์ โดยผลจากการติดตัง้พบว่า การติดตัง้อปุกรณ์อินเวอร์เตอร์นัน้ สามารถประหยดั
พลงังานได้และเป็นแนวทางปฏิบตัิท่ีสามารถนํามาประยกุต์ใช้ได้ง่าย มีความคุ้มค่าในการลงทนุ 
ช่วยลดการใช้พลงังานไฟฟ้าซึง่เป็นต้นทนุในการผลิต และยงัช่วยลดการใช้ทรัพยากรท่ีนํามาผลิต
กระแสไฟฟ้าอีกด้วย 
 Gideon Edgar Du Plessis , Leon Liebenberg, Edward Henry Mathews (2013) 
“The use of variable speed drives for cost-effective energy savingsin South African mine 
cooling systems”กล่าวว่า การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเป็นสิ่งท่ีสําคญั ความคิดริเร่ิมการจดัการพลงังานของระบบระบายความร้อน
ในการทําเหมืองแร่ในแอฟริกาใต้ได้รับการระบุว่า เป็นผู้บริโภคไฟฟ้าขนาดใหญ่ มีศักยภาพท่ี
สําคญัสําหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลงังานโดยการใช้อปุกรณ์ปรับความเร็วรอบของ
มอเตอร์ (VSD) การตรวจสอบพลงังานได้ดําเนินการใน 20 แห่ง ในระบบทําความเย็นของเหมือง
แร่ขนาดใหญ่มีศกัยภาพในการอนรัุกษ์พลงังาน การศกึษาโครงการนําร่อง การดําเนินงานทดลอง 
1 แห่งเพ่ือหาผลการประหยดั ในบทความนีผ้ลการตรวจสอบผลการประหยดัท่ีมีศกัยภาพและผล
การศกึษานําร่องท่ีนําเสนอ แสดงให้เห็นว่าการดําเนินการติดตัง้ VSD ในเหมืองระบายความร้อน
ของระบบมอเตอร์ป๊ัมและมอเตอร์พดัลม สามารถทํางานได้ และได้ผลการประหยดัพลงังานไฟฟ้า
รวมประจําปีของ 144,721MWh หรือ 32.2% คิดเป็นค่าใช้จ่ายประจําปี สามารถประหยดัได้  
6,938,148 ดอลล่าร์สหรัฐ และมีความเป็นไปได้ท่ีจะลดการปล่อย CO2 132 ล้านตนั การติดตัง้ 
VSD ท่ีคอมเพรสเซอร์เคร่ืองทําความเย็นเหมืองนอกจากนีย้งัจะสง่ผลให้เกิดการประหยดัพลงังาน
ท่ีสงูมาก ผลการศกึษานําร่องบง่ชีก้ารประหยดัพลงังานไฟฟ้าของ 29.9% ผลมีความสําคญัตอ่ ผู้ มี
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อํานาจตดัสินใจและแสดงให้เห็นผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัว่าการใช้ VSD สามารถใช้กบัธุรกิจ
เหมืองแร่ในแอฟริกาใต้ได้อยา่งยัง่ยืน 

R. Saidur, S. Mekhilefb, M.B. Ali, A. Safari, H.A. Mohammed (2011) “Applications 
of variable speed drive (VSD) in electrical motors energy savings” กลา่วว่าโดยสว่นใหญ่
มอเตอร์ถกูออกแบบการทํางานให้ความเร็วคงท่ีและให้เอาท์พตุคงท่ี อยา่งไรก็ตามยคุสมยัได้มีการ
พฒันาความต้องการท่ีหลากหลายต้องการความเร็วของมอเตอร์ท่ีแตกต่างกัน จึงจําเป็นต้องใช้
อปุกรณ์ปรับความเร็วรอบของมอเตอร์หรือว่า VSD ผลกระทบของการใช้ VFDs มีทัง้ในการ
ปรับปรุงการผลิตและการประหยดัพลงังานในมอเตอร์ป๊ัม, มอเตอร์พดัลม, คอมเพรสเซอร์และ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ เทคโนโลยีการปรับความเร็วรอบและความสําคัญในการควบคุมความเร็วของ
มอเตอร์ท่ีมีอยูมี่ผู้ ให้ความสนใจจํานวนมากในปีท่ีผ่านมาด้วยการถือกําเนิดของอปุกรณ์ไฟฟ้าใหม่
และวสัดแุม่เหล็ก บทความนีเ้ป็นความคิดเห็นท่ีครอบคลมุเก่ียวกบัการใช้งาน ของ VSD ใน
มอเตอร์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน จุดมุ่งหมายคือความเป็นไปได้ในการประหยัดพลังงานและ
คา่ใช้จ่ายท่ีโรงงานติดตัง้ VSD เพ่ือใช้ควบคมุมอเตอร์ภายในโรงงาน ตอ่จากนัน้การวิเคราะห์ทาง
เศรษฐกิจระยะเวลาคืนทุนและผลของกระแสและแรงดนัท่ีสร้างขึน้โดย VFDs จะถูกนําเสนอ 
ผู้ เขียนมีความหวงัท่ีจะให้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์สําหรับ VSD ในอนาคตการใช้งานเช่นมอเตอร์พดั
ลม, มอเตอร์ป๊ัม, ชิลเลอร์, พดัลมระบายอากาศและเคร่ืองทําความร้อน 
 Mikko Lonnberg (2007) “Variable Speed Drives for energy savings in hospitals”  
กล่าวว่าในโรงงานพยาบาลส่วนใหญ่จะมีมอเตอร์ท่ีทํางาน 24 ชม. 365 วนั ซึง่จะบริโภคพลงังาน
มาก จึงจําเป็นต้องใช้ VSD เพ่ือลดพลงังานลงโดยปราศจากผลกระทบใด ในกรณีศกึษาโรงงาน
พยาบาลแห่งหนึ่งใช้ทฤษฎีความสมัพนัธ์ของแอฟฟินิตี ้เพ่ือประเมินคา่พลงังานและอตัราการไหล
ให้ถกูต้องและแมน่ยําก่อนการตดิตัง้อปุกรณ์ VSD สามารถทราบผลการประหยดัท่ีเกิดขึน้หลงัจาก
ติดตัง้อปุกรณ์ฯ ได้ค่าความแม่นยําเกิน 90% ซึง่ผลการประหยดัพลงังานไฟฟ้าในมอเตอร์ได้เกิน
กวา่ 30% 
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2.3 แนวคดิทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 ในส่วนนีจ้ะกล่าวถึงรายละเอียดกฎความสมัพนัธ์ของแอฟฟินิตี ้หลกัการทํางานเบือ้งต้น
อปุกรณ์แปรผนัความเร็วรอบ VSD (Variable Speed Drives) โดยจะบรรยายลกัษณะการทํางาน
ของอินเวอร์เตอร์ท่ีทําหน้าท่ีปรับเปล่ียนความเร็วรอบให้กับป๊ัมสูบภายนํา้มัน การติดตัง้
อินเวอร์เตอร์กบัป๊ัม ทําเพ่ือให้ได้อตัราการไหลตามท่ีต้องการแทนการควบคมุด้วยวาล์วปรับการ
ไหลแบบปกติโดยอตัราการไหลและความดนัท่ีเกิดขึน้จากการจ่ายพลงังานไฟฟ้าท่ีถกูควบคมุโดย
อินเวอร์เตอร์ให้กบัมอเตอร์ป๊ัมสบูถ่ายนํา้มนั จึงเป็นไปตามภาระโหลดท่ีต้องการ ซึง่ต่างจากการ
ควบคมุด้วยวาล์วปรับการไหลแบบปกต ิเพราะมอเตอร์ป๊ัมจะทํางานท่ีภาระโหลดสงูสดุตลอดเวลา 
พลงังานไฟฟ้าจงึจ่ายให้กบัมอเตอร์ป๊ัมเป็นไปตามลกัษณะเฉพาะการใช้พลงังานของมอเตอร์สงูสดุ
ท่ีอตัราไหลและความดนัต่างๆ ดงันัน้การปรับความเร็วรอบของป๊ัมเพ่ือทํางานตามภาระโหลดท่ี
ต้องการ จึงสามารลดการใช้พลงังานจากภาระโหลดสงูสดุได้นัน่คือการลดค่าไฟฟ้าซึง่เป็นต้นทนุ
ในการผลติ 
 
 2.3.1 กฎความสัมพันธ์ของแอฟฟินิตี ้

การประเมินการใช้พลงังานของป๊ัม ในเบือ้งต้นท่ีนิยมใช้ทัว่ ไปคือใช้สมการตามกฎของป๊ัม 
หรือ Affinity Law ซึง่ใช้ประเมินสมรรถนะการทํางานของป๊ัมในจดุท่ีผู้ผลติไมไ่ด้ให้ข้อมลูมาเช่นเม่ือ
ต้องการปรับความเร็วรอบเพ่ือให้ได้คา่อตัราการไหลตามท่ีออกแบบไว้ แต ่Affinity Law นีใ้ช้ได้กบั
การประเมินสมรรถนะของป๊ัม เองเท่านัน้ ถ้าเรานําป๊ัม ไปประยกุต์ใช้ร่วมกบัระบบท่อท่ีมีคา่เฮด
ระบบท่ีประกอบด้วยเฮดสถิตหรือเฮดความดนั และเราต้องการทราบจุดทํางานจุดใหม่เม่ือ
ความเร็วรอบเปล่ียนไปโดยนําสมการของ Affinity Law มาใช้ประเมินหาคา่การใช้งานท่ีจดุทํางาน
ใหม่ตามท่ีนิยมทํากนัทัว่ ไปนัน้อาจจะไม่ถกูต้องนกัเพราะคา่ท่ีคํานวณได้อาจจะไม่ใช่จดุท่ีเส้นโค้ง
ระบบ (System Head)ดดักบัเส้นโค้งสมรรถนะของป๊ัม (H-Q Curve) ซึง่เป็นจดุทํางานของป๊ัม
ร่วมกบัระบบท่อ จึงอาจจะทําให้การประเมินค่าการใช้พลงังานและความคุ้มค่าของการติดตัง้
ระบบ VSD เกิดความคลาดเคล่ือนได้ และอาจส่งผลทําให้การตดัสินใจลงทนุเพ่ือการประหยดั
พลงังานผิดพลาดได้ 
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ภาพที่ 2.1 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงดนันํา้กบัพลงังานท่ีใช้ 
  ที่มา: http://www.tinamics.com/index.php?tpid=0045 
 

จากภาพท่ี 2.1 เม่ือให้มอเตอร์หมนุท่ีความเร็วรอบคงท่ี และทําการควบคมุปริมาณการ
ไหลโดยใช้วาล์วบีบท่อนํา้ให้เลก็ลง คา่สญูเสียในท่อ หรือคา่ความต้านทานของท่อจะเพิ่มขึน้ สง่ผล
ให้แรงดนันํา้เพิ่มขึน้ด้วย ดงัรูป ทําให้จดุตดัจากจดุ A1 เป็นจดุตดั A2, A3 โดยจดุตดัของเส้นกราฟ
ของแรงดนันํา้เปลี่ยนจากจดุ H1 เป็น H2 , H3  ปริมาณนํา้ท่ีไหลออกจะลดลงจาก Q1 ไปเป็น Q2 , 
Q3 ดงันัน้กําลงัท่ีเคร่ืองสบูนํา้ต้องการจะเปล่ียนจากจดุ P1 เป็นจดุP2 , P3 เม่ือลดปริมาณนํา้โดยใช้
วาล์วควบคมุ พลงังานท่ีใช้ก็ลดลงจาก P1 ไปเป็น P2, P3 แต่การลดลงนัน้ไม่มากเม่ือเปรียบเทียบ
กบัการควบคมุอตัราการไหลด้วย VSD จากกฎของ Affinity Laws สําหรับเคร่ืองสบูนํา้  

ปริมาณ (Volume)     
 

       ความเร็วรอบ (Speed)     
                 แรงดนั (Pressure)       ความเร็ว2 (Speed2)  
                 พลงังาน (Power)       ความเร็ว3 (Speed3) 
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ดงันัน้ตามทฤษฎีเม่ือสามารถเปล่ียนความเร็วรอบของมอเตอร์ หรือ เคร่ืองสูบนํา้ เพ่ือ
ควบคมุปริมาณการไหล จะทําให้ปริมาณนํา้ท่ีผ่านเคร่ืองสบูนํา้ด้วยแรงดนันํา้คงท่ี จะเป็นไปตาม
กฎ Affinity Law โดยความต้านทานในท่อจะไม่เพิ่มขึน้ ทําให้พลงังานท่ีใช้จะลดลงตามทฤษฎี 
กลา่วคือเม่ือต้องการปริมาณลดลง พลงังานท่ีใช้จะลดลงตามอตัราสว่นความเร็วรอบเคร่ืองสบูนํา้
ยกกําลงัสาม (n 3) 

 
ตารางที่ 2.1 กฎความสมัพนัธ์ของแอฟฟินิตี ้

 
อตัราการไหล Flow (n) (%) แรงดนัในท่อ Pressure (n2) (%) พลงังานท่ีใช้ Power (n3) (%) 

0.0 
10.0 
20.0 
30.0 
40.0 
50.0 
60.0 
70.0 
80.0 
90.0 
100.0 

0.0 
1.0 
4.0 
9.0 
16.0 
25.0 
36.0 
49.0 
64.0 
81.0 

100.0 

0.0 
0.1 
0.8 
2.7 
6.4 

12.5 
21.6 
34.3 
51.2 
72.9 
100.0 

 
 จากตารางจะได้ความสมัพนัธ์ของอตัราการไหล แรงดนัในท่อ และพลงังานท่ีใช้ตาม
สมการดงันี ้
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2.3.2 โครงสร้างพืน้ฐานของมอเตอร์ไฟฟ้า 
 

 
 

ภาพที่ 2.2 แสดงสว่นประกอบหลกัๆ ของมอเตอร์ 
 ที่มา: http://www.vcharkarn.com/varticle/41922 
 
ก. สเตเตอร์ (Stator) เป็นสว่นท่ีอยูก่บัท่ี จะประกอบไปด้วยขดลวดท่ีพนัโดยรอบ 
ข. โรเตอร์ (Rotor) เป็นสว่นท่ีสามารถหมนุได้โดยรอบ ประกอบไปด้วยขดลวด เช่นกนั 
ค ลกูปืน(Bearings) ทําหน้าท่ีรองรับแกนเพลาของโรเตอร์ ซึง่ทําให้แกนเพลาโร เตอร์หมนุได้อย่าง
อิสระ 
ง. ใบพดัระบายความร้อน ทําหน้าท่ีระบายความร้อนท่ีเกิดจากการทํางานให้กบัมอเตอร์ 
 
ประเภทของมอเตอร์ ไฟฟ้า แบง่ออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
 

2.2.2.1 มอเตอร์เอซี (AC Motor) เป็นมอเตอร์ท่ีใช้งานกบัแหลง่จ่ายไกระแสสลบั
แบบ 1 เฟส และ 3 เฟส มอเตอร์เอซียงัแบง่ออกได้อีก คือ 

ก. อินดกัชัน่มอเตอร์ (Induction Motor) เป็นมอเตอร์ท่ีถกูใช้ในโรงงานอตุสาหกรรม 
เน่ืองจากมี โครงสร้างท่ีแข็งแรง และมีลกัษณะการทํางานท่ีดี นิยมใช้กบัอปุกรณ์ไฟฟ้า ประเภท 
คอมเพรสเซอร์ 

ข. ซิ่งโครไนมอเตอร์ (Synchronous Motor) เป็นมอเตอร์ท่ีทํางานท่ีคา่ความเร็วรอบคงท่ี
หนึง่ โดยไมข่ึน้อยูก่บัแรงบดิของโหลด 
 
 

ง ค 
ข 

ก 
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2.2.2.2 มอเตอร์ดีซี (DC Motor) เป็นมอเตอร์ท่ีใช้งานกบัแหลง่จ่ายไฟกระแสตรง
โดยทัว่ไปแล้วในทางโรงงานอตุสาหกรรมนัน้ไม่ค่อยได้รับความนิยมในการใช้ งานมอเตอร์ดีซี
เน่ืองจากว่าแหล่งท่ีใช้ในการจ่ายไฟของโรงงานอตุสาหกรรม ส่วนใหญ่จะเป็นไฟกระแสสลบัค่า
ประสทิธิภาพ (Efficiency) (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร, 2550)สามารถคํานวณได้จาก 
 

%100x
in

P
out

P
      (2.4)  

 
ซึง่ในการออกแบบการทํางานของมอเตอร์ คา่ประสิทธิภาพการใช้งานมีคา่อยู่ในช่วง ระหว่าง 85-
95% โดยค่าความสญูเสียท่ีเกิดขึน้มาจาก 2 แหล่ง คือ ความสญูเสียทางไฟฟ้า (Electrical 
Losses) และความสญูเสียทางกล (Mechanical Losses) ความสญูเสียทางไฟฟ้า ได้แก่ ความ
สญูเสียท่ีเปล่ียนพลงังานไฟฟ้าไปเป็นพลงังานความร้อนซึง่จะเกิดขึน้ตามอปุกรณ์ทางไฟฟ้าตา่งใน
ตวัมอเตอร์ อาทิเช่น ความสญูเสียท่ีสเตเตอร์,ความสญูเสียท่ีแกนเหล็ก และความสญูเสียท่ีโรเตอร์ 
เป็นต้น ความสญูเสียทางกล ได้แก่ ความสญูเสียจากการหมนุของมอเตอร์ให้กบัความเสียดทานท่ี
เกิดบริเวณแบร่ิง หรือจดุตา่งๆท่ีมีการ 
 
 2.3.3 หลักการทาํงานของอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ 

อปุกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (Variable Speed Drives: VSD) หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไป
ว่าอินเวอร์เตอร์ (Inverter) เป็นอปุกรณ์ควบคมุความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้าท่ีปรับเปล่ียน
ความเร็วรอบให้เหมาะสมกบัสภาวะของโหลด เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของมอเตอร์ใน
กระบวนการต่างๆท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยสามารถประหยดัพลงังานของมอเตอร์
อันเน่ืองมาจากความเร็วรอบท่ีลดลงในแต่ละช่วงเวลาการปรับความเร็วรอบสําหรับมอเตอร์
ประเภทต่างๆสามารถกระทําได้หลายวิธีด้วยกนั ซึง่แต่ละประเภทก็มีข้อดี-ข้อด้อยท่ีแตกต่างกนั
ออกไป สําหรับการปรับความเร็วรอบท่ีพิจารณาในท่ีนี ้ คือตวัปรับความเร็วรอบท่ีใช้สําหรับ AC 
motor ประเภท Induction Squirrel Cage ดงัแสดงตามภาพท่ี 2.3 ตอ่ไปนี ้
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ภาพที่ 2.3 แสดงการควบคมุความเร็วรอบมอเตอร์ประเภทตา่งๆ 
ที่มา: เอกสารเผยแพร่ ภาคอตุสาหกรรม ชดุการจดัแสดงท่ี 23 : ตวัปรับความเร็วรอบมอเตอร์ 
(Variable Speed Drives) หน้าท่ี 2 
 

การปรับความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟสแบบเหน่ียวนํากรงกระรอก
(Squirrel Cage Induction Motor) โดยพืน้ฐานทัว่ไปจะใช้ตวัปรับความเร็วรอบมอเตอร์ท่ีใช้วิธีการ
ปรับแรงดนั และความถ่ีไฟฟ้าโดยท่ีไม่ให้เกิดการอ่ิมตวัของฟลกัซ์แม่เหล็กในตวัมอเตอร์นัน่คือ มี
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อตัราส่วนระหว่างแรงดนัและความถ่ีขาออก (V/F) ท่ีคงท่ี บางครัง้จึงเรียก VSD อีกช่ือหนึ่งว่า 
VVVF (Variable Voltage Variable Frequency)อย่างไรก็ตาม ด้วยเทคโนโลยีปัจจบุนั มีผู้ผลิต
หลายรายท่ีใช้เทคโนโลยีการปรับความเร็วรอบโดยการควบคมุเวคเตอร์ (Vector Control) โดยต้อง
มีเซน็เซอร์ (Sensor) ในการตรวจจบัความเร็วและตําแหน่งของโรเตอร์ (มอเตอร์) ซึง่เหมาะกบังาน
ท่ีต้องการควบคมุแรงบิดในการขบัโหลด หรือต้องการควบคมุความเร็วท่ีแม่นยําและมีความเร็วใน
การตอบสนองสงู เช่น ระบบขบัเคลื่อนในลฟิท์ โรงงานกระดาษ หรือ โรงรีดเหล็ก เป็นต้น อย่างไรก็
ตามความยุ่งยากซบัซ้อนในการติดตัง้เซ็นเซอร์วัดความเร็วสําหรับการควบคุมแบบเวกเตอร์นี ้
สง่ผลให้เกิดการศกึษาวิจยัการควบคมุเวกเตอร์แบบไร้เซ็นเซอร์ (Sensorless) วดัความเร็วซึง่มี
ความสะดวกในการประยกุต์ใช้งาน ภาพท่ี 2.4 แสดงการเปรียบเทียบคณุสมบตัขิองวิธีการควบคมุ
อินเวอร์เตอร์ทัง้ 3 แบบ ซึง่จะเห็นได้ว่าการควบคมุเวกเตอร์แบบไร้เซ็นเซอร์นีจ้ะรวมเอาข้อดีของ
การควบคมุแบบ V/F และการควบคมุแบบเวกเตอร์เข้าด้วยกนัคือมีสมรรถนะของการขบัเคล่ือนสงู
และง่ายในการนําไปประยกุต์ใช้งาน ปัจจบุนันีจ้ึงมีการนําเอาอินเวอร์เตอร์ท่ีมีการควบคมุเวกเตอร์
แบบไร้เซ็นเซอร์นีไ้ปประยกุต์ใช้งานกว้างขวางขึน้ และนําไปใช้ทดแทนอินเวอร์เตอร์แบบ V/F ใน
งานปรับความเร็วรอบทัว่ไปและในงานท่ีต้องการควบคมุแรงบดิบางประเภท 

 

 
 
ภาพที่ 2.4 แสดงการเปรียบเทียบความยากง่ายของการประยุกต์ใช้งานและสมรรถนะของ
อินเวอร์เตอร์แบบทัว่ไปและแบบเวคเตอร์คอนโทรล 
ที่มา: เอกสารเผยแพร่ ภาคอตุสาหกรรม ชดุการจดัแสดงท่ี 23 : ตวัปรับความเร็วรอบมอเตอร์ 
(Variable Speed Drives) หน้าท่ี 3 
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แม้ว่า VSD (Variable Speed Drives) หรืออินเวอร์เตอร์จะมีช่ือเรียกท่ีหลากหลายก็ตาม 
อาทิ ASD (Adjustable Speed Drive), VFD (Variable Frequency Drive), Frequency 
Converter แตห่ลกัการทํางานพืน้ฐานเหมือนกนั ซึง่สามารถอธิบายได้ดงัรูปตอ่ไปนี ้

 

 
 

ภาพที่ 2.5 แสดงสว่นประกอบพืน้ฐานของวงจรอิเลก็ทรอนิคส์สําหรับ VSD 
 ที่มา: เอกสารเผยแพร่ ภาคอตุสาหกรรม ชดุการจดัแสดงท่ี 23 : ตวัปรับความเร็วรอบ
มอเตอร์ (Variable Speed Drives) หน้าท่ี 4 
 

ก.RECTIFIER 
ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟสท่ีป้อนเข้าสูช่ดุอินเวอร์เตอร์ จะถกูแปลงโดยชดุวงจร Rectify 

แปลงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง 
ข.INTERMEDIATE CIRCUIT 
ไฟฟ้ากระแสตรงท่ีได้จะผ่านชดุวงจรนีเ้พ่ือเป็นจดุเช่ือมต่อระหว่างชดุ Rectifier กบัชุด 

Inverter และทําให้แรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงมีความราบเรียบมากท่ีสุด (โดยทั่วไปจะเรียกชุด 
Intermediate Circuit นีว้า่ชดุ DC Link) ก่อนท่ีจะเข้าสูช่ดุ Inverter ตอ่ไป 

ค.INVERTER 
ไฟฟ้ากระแสตรงจะถกูแปลงกลบัเป็นไฟฟ้ากระแสสลบัโดยชดุวงจร Inverter ซึง่มีการ

ปรับเปล่ียนระดบัของแรงดนัและความถ่ีตามความต้องการโดยวงจรสวิทช่ิงเซมิคอนดคัเตอร์ เช่น 
IGBTs (Insulated Gate Bipolar Transistor) ซึง่จะมีตวัต้านทาน (Resistor) ตอ่อยู่กบัชดุ DC 

ข
ก ค

ง
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Link เพ่ือเป็นอปุกรณ์ท่ีใช้ในการเผาผลาญพลงังานย้อนกลบั (Regeneration Energy) กรณีลด
ความเร็วรอบมอเตอร์และความเร็วรอบมีคา่มากกวา่ความถ่ีขาออกจากอินเวอร์เตอร์ ซึง่มอเตอร์จะ
ทําหน้าท่ีเสมือนเป็นเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า (Generator) จ่ายกระแสไฟฟ้าย้อนกลบัมายงัอินเวอร์เตอร์ 

ง.CONTROL UNIT 
ชดุควบคมุท่ีทําหน้าท่ีรับ-ส่งสญัญาณควบคมุให้กบัชุดวงจรต่างๆให้ทํางานได้ตามความ

ต้องการของผู้ ใช้งานผ่านทางอปุกรณ์เช่ือมต่อตา่งๆ (Input/Output Unit: I/O, Man-Machine-
Interface: MMI)สําหรับเทคโนโลยี PWM (Pulse Width Modulation) เป็นตวัอย่างเทคโนโลยีหนึ่ง
ในหลายเทคโนโลยีของอินเวอร์เตอร์ท่ีมีการปรับเปล่ียนเวลาในการ ON-OFF ของไทริสเตอร์ 
IGBTs ในชดุInverter นี ้ ซึง่เป็นการเปล่ียนไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นกระแสสลบัและทําให้สามารถ
ปรับเปล่ียนคา่แรงดนักระแสสลบัได้ตามท่ีต้องการ 
 

 
ภาพที่ 2.6 แสดงตวัปรับความเร็วรอบโดยใช้หลกัการเทคโนโลยี PWM (Pulse Width 
Modulation) 
ที่มา: เอกสารเผยแพร่ ภาคอตุสาหกรรม ชดุการจดัแสดงท่ี 23 : ตวัปรับความเร็วรอบมอเตอร์ 
(Variable Speed Drives) หน้าท่ี 5 
 

ตามหลกัการของการออกแบบชดุควบคมุความเร็วรอบมอเตอร์ หรือคอนเวอร์เตอร์ (คอน
เวอร์เตอร์ประกอบด้วยภาคเร็กติไฟเออร์ทําหน้าท่ีแปลงไฟฟ้าจากกระแสสลบัเป็นกระแสตรง และ
ภาคอินเวอร์เตอร์ทําหน้าท่ีแปลงไฟฟ้าจากกระแสตรงเป็นกระแสสลบั) ความต้องการให้ง่ายต่อ
การใช้งาน และง่ายตอ่การควบคมุ มีความคงทนไม่เสียง่าย อายกุารใช้งานยาวนาน ลดความ
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สญูเสียให้มีประสิทธิภาพสงูท่ีสดุ ไม่ต้องการให้เกิดเสียงรบกวน (Noise) และต้องการให้มอเตอร์
ตอบสนองต่อแรงบิดให้เร็วทนัตามต้องการ ตามทฤษฎีสามารถทําได้วิธี หนึ่งคือ สวิทช่ิง PMW 
(Pulse Width Modulation) 

 
 

ภาพที่ 2.7 แสดงพืน้ฐานวงจรไฟฟ้าของอินเวอร์เตอร์แบบ Voltage Source, PWM 
 ที่มา: http://www.crescocorp.com/VSD.html 
 

จากภาพท่ี 2.7 พืน้ฐานวงจรไฟฟ้าของคอนเวอร์เตอร์แบบ Voltage Source, PWM 
(Pulse Width Modulation) จากแหลง่จ่ายไฟฟ้าสามเฟส ผ่านชดุ ไดโอดเรกติฟายร์ แปลงรูปคล่ืน
แรงดนัไฟฟ้าจากกระแสสลบัเป็น ไฟฟ้ากระแสตรง เรียกว่า “DC Link” DC Link จะประกอบไป
ด้วยคาปาซิเตอร์ขนาดใหญ่ต่อขนาน บางครัง้อาจจะมี อินดกัเตนซ์ต่ออนุกรมเพ่ือลด di/dt 
พลงังานจะถกูเก็บไว้ท่ี DC Link โดย คาปาซิเตอร์ทําหน้าท่ีกรองรูปคล่ืนให้เรียบมากขึน้ ไฟฟ้า
กระแสตรงจะถกูชดุอินเวอร์เตอร์สวิทช่ิงให้เกิดย่านความถ่ีตา่งๆ โดยมีคา่แรงดนัสงูสดุคงท่ีตามคา่
แรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงท่ีผา่นการเร็กติไฟร์แล้ว ความถ่ีท่ีสวิทช่ิงอาจจะกว้างหรือแคบในแตล่ะช่วง
จงัหวะจะเป็นไปตามรูปแบบ PWM การปรับความถ่ีหรือการปรับแรงดนั RMS สามารถทําได้โดย
การปรับย่านความกว้างและจงัหวะในการสวิทช่ิง ตามภาพท่ี 2 แสดงแรงดนัไฟฟ้าท่ีออกจาก
อินเวอร์เตอร์แบบ PWM แบบชนิด 2 ระดบั 
 
 อินเวอร์เตอร์หรือวา่ วี.เอส.ดี แบง่ได้เป็นแบบตา่งๆ ดงันี ้

ก. อินเวอร์เตอร์แบบ V/F (Voltage Variable Frequency)  
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การควบคมุแบบ V/F คือการควบคมุแรงดนัท่ีหลายขัว้ให้มีการเปล่ียนแปลงตามความถ่ีใน
ลกัษณะเชิงเส้น การควบคมุแบบนีมี้ข้อดีคือสามารถใช้กบัมอเตอร์ทัว่ไปได้โดยไม่ต้องทราบข้อมลู
พารามิเตอร์ภายใน แต่เน่ืองจากเป็นการควบคมุแบบง่าย จึงไม่สามารถให้คณุสมบตัิ แรงบิด-
ความเร็ว ท่ีดีได้ และยงัไมส่ามารถควบคมุแรงบดิได้โดยตรง ความเร็วท่ีได้ก็เปล่ียนแปลงตามภาระ
โหลดจงึเกิดความคลาดเคล่ือนไปจากคา่ท่ีตัง้ไว้ 

 
ข. อินเวอร์เตอร์แบบ Flux Vector Control  
วิธีนีอิ้นเวอร์เตอร์จะทําการควบคมุฟลกัซ์แมเ่หล็กภายในมอเตอร์ให้มีคา่คงท่ี สว่นใหญ่จะ

เป็นฟลกัซ์ท่ีสเตเตอร์ โดยอาศยัการป้อนกลบัของกระแส เพ่ือท่ีจะแก้ไขปัญหาการควบคมุแรงบิด-
ความเร็วของการควบคมุแบบ V/F ให้ดีขึน้ ในวิธีการนีอิ้นเวอร์เตอร์จะต้องทราบข้อมลูพารามิเตอร์
ของมอเตอร์ จึงจะทําการควบคมุฟลกัซ์ได้อย่างถกูต้อง แต่อย่างไรก็ตามคณุสมบตัิในย่าน
ความเร็วต่ําก็ยังไม่ดีนัก เน่ืองจากความไม่เป็นอุดมคติของสวิตช์กําลงัและค่าผิดพลาดของ
พารามิเตอร์ของมอเตอร์ 
 

ค. อินเวอร์เตอร์แบบ Vector Control (Field-Oriented Control)  
วิธีการควบคมุแบบเวกเตอร์ Vector Control หรือ Field-Oriented Control เป็นวิธีการ

ควบคมุมอเตอร์เหน่ียวนําในลกัษณะคล้ายกบัมอเตอร์กระแสตรง โดยทัว่ไประบบควบคมุจะทํา
การจ่ายกระแส สเตเตอร์ท่ีมีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือส่วนท่ีสร้างฟลกัซ์แม่เหล็กและสว่นสร้าง
แรงบิด ทัง้นีก้ารควบคมุทัง้หมดจะกระทําอยู่บนแกนอ้างอิงท่ีหมนุไปพร้อมๆ กบัฟลกัซ์เวกเตอร์
ทางด้านโรเตอร์ ประเดน็สําคญัในการควบคมุชนิดนีคื้อ การหาตําแหน่งของฟลกัซ์เวกเตอร์ โดยใช้
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของมอเตอร์เหน่ียวนําช่วยในการคํานวณหาคา่ฟลกัซ์เวกเตอร์ ดงันัน้
ข้อด้อยของระบบนีคื้อ ต้องทราบคา่พารามิเตอร์ของมอเตอร์อย่างถกูต้อง จึงจะได้คณุสมบตัิการ
ควบคมุท่ีดี และต้องทราบข้อมลูความเร็วหรือตําแหน่งของมอเตอร์ ซึง่ระบบท่ีใช้ต้องมีเซนเซอร์วดั
ความเร็ว ดงันัน้โดยทัว่ไปมกัใช้ระบบควบคมุแบบเวกเตอร์นีก้บังานท่ีต้องการความแม่นยํา และ
ความเร็วในการตอบสนองสงู 
 

ง. อินเวอร์เตอร์แบบ Direct Torque Control  
การควบคมุแบบ Direct Torque Control (DTC) เป็นการควบคมุมอเตอร์เหน่ียวนําท่ี

แตกตา่งจากการควบคมุแบบเวกเตอร์ (Vector Control) โดยการควบคมุแบบ DTC จะทําการ
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กําหนดรูปแบบการสวิตซ์ของอินเวอร์เตอร์โดยตรงไมผ่า่นการทํา PWM เหมือนกบัการควบคมุแบบ
อ่ืน ซึง่ความถ่ีการสวิตช์จะไม่คงท่ี โดยการควบคมุแบบ DTC อินเวอร์เตอร์จะทําการคํานวณคา่ 
ฟลกัซ์ทางด้านสเตเตอร์และคา่แรงบิด โดยอาศยัแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของมอเตอร์ จากนัน้
จะนําคา่ท่ีได้ไปเปรียบเทียบกบัคา่ตัง้ (setting) ของทัง้ฟลกัซ์และแรงบิดผ่านตวัเปรียบเทียบแบบ 
ฮิสเตอร์รีซสิ สถานะของสญัญาณขาออกของตวัเปรียบเทียบแบบฮิสเตอร์รีซิสจะทําให้เราทราบว่า
จะต้องเพิ่มหรือลดฟลกัซ์และแรงบิด ซึง่ข้อมลูนีก็้จะถกูนําไปใช้ในการเลือกรูปแบบการสวิตช์ของ
อินเวอร์ ให้ได้แรงดนัสเตเตอร์ท่ีเหมาะสมท่ีทําให้ฟลกัซ์และแรงบิดเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ี
ต้องการได้ โดยท่ีการควบคมุ DTC ทําการควบคมุแรงบิดโดยตรง แต่การควบคมุแบบ DTC 
จําเป็นต้องใช้ข้อมูลพารามิเตอร์ของมอเตอร์เช่นเดียวกันกับการควบคุมแบบเวกเตอร์ ส่วน
คณุสมบตัิของระบบ DTC เม่ือเปรียบเทียบกบัการควบคมุแบบเวกเตอร์ จะไม่แตกตา่งกนัมาก แต่
การควบคมุแบบ DTC ในการทํางานย่านความเร็วต่ํา ซึ่งเป็นย่านท่ีแรงดนัตกคร่อมความ
ต้านทานสเตเตอร์ มีอิทธิพลตอ่การเปล่ียนแปลงของทัง้ฟลกัซ์และแรงบดิคอ่นข้างมาก 
 

จ. อินเวอร์เตอร์แบบ Sensorless Vector Control  
การควบคมุอินเวอร์เตอร์แบบ Sensorless Vector Control มีคณุสมบตัิการควบคมุ

แรงบดิและความเร็วใกล้เคียงกบัระบบควบคมุเวกเตอร์ นอกจากนัน้การทํางานของระบบนีไ้ม่ต้อง
ติดตัง้เซนเซอร์วดัความเร็ว จึงสะดวกในการใช้งานเหมือนกับอินเวอร์เตอร์แบบ V/F โดย
อินเวอร์เตอร์แบบ Sensorless ความเร็วของมอเตอร์จะถกูคํานวณ โดยอาศยัแบบจําลองของ
มอเตอร์เหน่ียวนํา แต่ในขณะท่ีมอเตอร์ทํางานในย่านความเร็วต่ํา ระบบจะไม่สามารถควบคมุ
แรงบดิได้ดี และขาดเสถียรภาพ 
 

ฉ. เทคโนโลยีการหาคา่พารามิเตอร์อตัโนมตั ิ(Parameter Auto Tuning)  
อินเวอร์เตอร์จะต้องทราบข้อมลูพารามิเตอร์ท่ีถกูต้องของมอเตอร์ท่ีเช่ือมต่ออยู่ โดยก่อน

ใช้งานอินเวอร์เตอร์ จะทํางานในโหมดท่ีเรียกว่า Auto Tuning ซึง่อินเวอร์เตอร์จะทําการจ่าย
กระแสและแรงดนัไปทดสอบมอเตอร์ ในลกัษณะคล้ายกบัการทดสอบไร้โหลด (No Load Test) 
และแบบยึดโรเตอร์(Lock Rotor Test) และนําค่าแรงดนัและกระแสมาประมวลผลหา
ค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์ด้วยตัวประมวลผลภายในอินเวอร์เตอร์ และเก็บข้อมูลไว้ใน
หน่วยความจําเพ่ือใช้งานตอ่ไป 

 



20 
 

2.2.4 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 
การประยกุต์ใช้งานตวัปรับความเร็วรอบมอเตอร์ โดยทัว่ไปจะใช้สําหรับระบบ/อปุกรณ์ท่ีมี

การปรับเปลี่ยนภาระการทํางานในขณะท่ีมอเตอร์ยังทํางานท่ีความเร็วรอบมอเตอร์คงท่ีอยู่
ตลอดเวลา ซึง่เป็นการสญูเสียพลงังานเป็นอย่างมาก อาทิ ป๊ัม พดัลม คอมเพรสเซอร์ สายพาน 
เป็นต้นอย่างไรก็ตาม การพิจารณาศกัยภาพการประหยดัพลงังานของการประยกุต์ใช้ตวัปรับ
ความเร็วรอบมอเตอร์ มีความจําเป็นท่ีจะต้องเข้าใจในหลกัการและพฤติกรรมของโหลดท่ีมอเตอร์
ขบัอยู่ เพ่ือท่ีจะสามารถพิจารณาเลือกใช้ตวัปรับความเร็วรอบมอเตอร์ได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพสงูสดุพิจารณากราฟระหว่าง Torque, Speed, Power ในรูปท่ี 5 ตอ่ไปนีแ้สดงถึง
ลกัษณะโหลดของมอเตอร์ท่ีมีศกัยภาพในการประยกุต์ใช้ตวัปรับความเร็วรอบมอเตอร์ เน่ืองจาก
กําลงัไฟฟ้าแปรผนัตามความเร็วรอบมอเตอร์ นัน่คือ Variable Torque Load เช่น Centrifugal 
Pump, Centrifugal Fan,Extruder, Mixer และ Constant Torque Load เช่น Compressor, 
Conveyor เป็นต้น 
 

 
 

ภาพที่ 2.8 แสดงคณุลกัษณะของโหลดมอเตอร์ประเภทตา่งๆ 
ที่มา: เอกสารเผยแพร่ ภาคอตุสาหกรรม ชดุการจดัแสดงท่ี 23 : ตวัปรับความเร็วรอบมอเตอร์ 
(Variable Speed Drives) หน้าท่ี 6 
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การใช้อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ป๊ัม ถือได้ว่าเป็นระบบขบัเคล่ือนหลกัใน
อตุสาหกรรมประเภทตา่งๆ เช่น อตุสาหกรรมเคมี อตุสาหกรรมสิ่งทอ เป็นต้น ในการใช้งานของป๊ัม
โดยทัว่ไปมีความจําเป็นท่ีจะต้องปรับอตัราการไหลของของเหลวในท่อส่งเพ่ือให้สอดคล้องกบัการ
ใช้งานเช่น การปรับอัตราการไหลเพ่ือควบคุมปริมาณของสารเคมีในกระบวนการผสมของ
อตุสาหกรรมเคมีตา่งๆ หรือการควบคมุความดนัภายในท่อส่งให้เหมาะสมกบัการใช้งานจากผู้ใช้
เป็นต้น โดยการปรับเปล่ียนนีจ้ะอยู่ในทิศทางท่ีเพิ่มหรือลดอตัราการไหลของของเหลวในท่อสง่ลง 
ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัคา่พารามิเตอร์ตา่งๆ (เฮดหรือความดนั: P, อตัราการไหล: Q)ของป๊ัมท่ีมีการกําหนด
จากคา่ออกแบบ (Design Point) และ/หรือคา่ปรับตัง้ (Set Point) ท่ีต้องการ 

ภาพท่ี 2.9 แสดงถึงคณุลกัษณะของป๊ัมท่ีความเร็วรอบมีคา่คงท่ีเท่ากบัคา่พิกดั (n1) จะ
เห็นได้ว่าทัง้อตัราการไหล (Q) และความดนัภายในท่อสง่ (P) จะแปรเปล่ียนไปตามผู้ใช้ซึง่แสดง
ด้วย Load Line A-D (สงัเกตจากจดุทํางานสีเทา) ซึง่นอกจากจะทําให้อตัราการไหลของของเหลว
สําหรับผู้ ใช้ในแต่ละส่วนมีผลกระทบซึ่งกันและกันแล้ว พลงังานท่ีสูญเสียไปท่ีวาล์วและการ
บํารุงรักษาอปุกรณ์ทางกลท่ีเกิดการสึกกร่อนอนัเน่ืองมาจากความดนัในท่อส่งท่ีสงูเกินไปยงัเป็น
ปัจจยัท่ีจะต้องนํามาพิจารณาเช่นเดียวกนั 

 

 
 

ภาพที่ 2.9 แสดงคณุลกัษณะของป๊ัมท่ีภาระและความเร็วรอบคา่ตา่งๆ 
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2.2.5 มาตรฐานการตรวจวัดและพสูิจน์ผลการประหยัด  
ที่มา: (กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน (2557) คูมื่อ

มาตรฐานการตรวจวดัและพสิจูน์ผลการประหยดั 
 

2.2.5.1 นิยามการตรวจวดัและพิสจูน์ผลการประหยดั 
ก. ท่ีมาและความสําคญั 
การตรวจวดัและพิสจูน์ทราบผลประหยดัจากมาตรการอนรัุกษ์พลงังาน (Measurement 

and Verification; M&V) นัน้ ก่อนนําผลท่ีได้มาหาคํานวณหาผลประหยดัท่ีแท้จริงของโครงการ จะ
มีการกําหนดให้ใช้กระบวนการตรวจวดัท่ีได้รับการยอมรับในทําการตรวจวดัค่าการใช้พลงังาน 
อาทิการกําหนดสิ่งท่ีต้องดําเนินการในระหว่างการตรวจวดัการเข้าไปติดตัง้เคร่ืองมือวดัตา่งๆ การ
สอบเทียบ และการบํารุงรักษาเคร่ืองมือวดั การรวบรวม/กลัน่กรองข้อมลูท่ีได้การพฒันาหาวิธีการ
คํานวณหาผลประหยดัท่ีเป็นท่ียอมรับของทกุฝ่าย การจดัทํารายงาน และการรับประกนัคณุภาพ
เหลา่นี ้เป็นต้นในท่ีนีก้ารตรวจวดัและพิสจูน์ทราบผลประหยดัในไทย ได้อ้างอิงระเบียบวิธีการของ 
IPMVP Volume I (International Performance and Verification Protocol) เป็นระเบียบวิธี
อ้างอิงสําหรับการตรวจวดั และพิสจูน์ผลประหยดัท่ีพฒันาขึน้โดย EVO (Efficiency Valuation 
Organization) เพ่ือนํามาช่วยกระตุ้นการลงทนุในโครงการด้านการอนรัุกษ์พลงังาน โดย IPMVP 
Volume I จะเป็นการให้คําจํากดัความและแนวคิดการ M&V ทางเลือก (Options)ในการทํา M&V 
แบบตา่งๆ วิธีการวางแผนและจดัทํารายงาน M&V เป็นต้น 

ข. นิยามการตรวจวดัและพิสจูน์ผลการประหยดั (M&V) 
การตรวจวดัและพิสจูน์ผลการประหยดั (Measurement and Verification; M&V) คือ การ

ตรวจสอบว่ามาตรการอนรัุกษ์พลงังานท่ีดําเนินการอยู่ยงัคงทําให้เกิดการประหยดัพลงังาน โดย
คํานวณผลการประหยดัท่ีได้รับจากการตรวจวดัปริมาณการใช้พลงังานก่อน และหลงัการดําเนิน
มาตรการอนรัุกษ์พลงังานดงัแสดงตามสมการนิยามการตรวจวดัและพิสจูน์ผลการประหยดั 

 
ES = EPre -  EPost    (2.5) 

 
ES คือ  ผลการประหยดั 
EPre คือ ระดบัการใช้พลงังานปกต ิ
EPost คือ ระดบัการใช้พลงังานภายหลงัดําเนินการ 
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ในการตรวจสอบว่ามาตรการอนุรักษ์พลงังานนัน้ยงัคงประหยดัพลงังานอยู่ จะต้อง
พิจารณาว่า วิธีการหาระดบัการใช้พลงังานปกติท่ีได้ มีความเท่ียงตรงและถกูต้อง นอกจากนีย้งั
ต้องพิจารณาว่าระบบ หรือเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ท่ีติดตัง้ไปนัน้ทํางานได้ตามท่ีระบุในข้อกําหนด
คณุสมบตัิ(Specification) และทําให้เกิดการประหยดัพลงังานการตรวจวดัและพิสจูน์ผลการ
ประหยดั (M&V) จะเป็นการตรวจวดัประสิทธิภาพของการประหยดัในโครงการอนรัุกษ์พลงังาน 
เป็นกระบวนการท่ีสําคญัในการกําหนดและควบคมุความเส่ียง (Performance Risk) ต่อการ
ดําเนินโครงการอนรัุกษ์พลงังาน ถึงแม้ว่าจะมีการออกแบบก่อสร้างท่ีดีอย่างไรก็ตาม ถ้าไม่มีการ
ตรวจวดัและพิสจูน์ผลการประหยดัแล้ว อาจทําให้ผลการประหยดัพลงังานท่ีเกิดขึน้ไม่เป็นไป
ตามท่ีระบไุว้ในสญัญาพลงังานได้ ซึ่งการวดัและการตรวจสอบท่ีมีความน่าเช่ือถือ มีท่ีมาของ
ข้อมลูท่ีสามารถตรวจสอบได้  

การตรวจวดัและพิสจูน์ผลการประหยดั (M&V) เป็นขบวนการหรือขัน้ตอนในการหาผล
ประหยดัท่ีเกิดจากมาตรการต่างๆ โดยเลือกจากแนวทางมาตรฐาน 4 แนวทางด้วยกนั ซึง่จะ
กลา่วถึงตอ่ไป มีอยูบ่อ่ยท่ีผู้ ท่ีเก่ียวข้องมกัเกิดความสบัสนระหวา่งความหมายของคําวา่ “การตรวจ
วดัผลประหยดั” (Measurement of Saving) และ“การดแูลตรวจสอบผลประหยดั” (Monitoring of 
Saving) ทําให้ประเด็นของการทํา M&V นัน้บิดเบือนไปและอาจจะทําให้คา่ใช้จ่ายสงูเกินความ
เป็นจริง โดยหลกัการแล้ว “การตรวจวดัผลประหยดั” จะหมายถึงการวดัข้อมลูและวิเคราะห์หา
จํานวนหรือปริมาณของผลประหยดัท่ีเกิดขึน้ สว่น “การดแูลตรวจสอบผลประหยดั” จะหมายถึง
การประเมินค่าผลประหยดัท่ีได้และหรือแสดงการกระทําใดๆ เพ่ือตอบสนองต่อผลประหยดัท่ี
เกิดขึน้ซึง่อาจจะหมายถึงการปรับเปล่ียนวิธีการหรืออปุกรณ์ ดงันัน้เองการตรวจวดัผลประหยดัจึง
ไม่จําเป็นจะต้องทําแบบตอ่เน่ืองหรือต้องเก็บข้อมลูไว้ตลอดเวลา อาจจะทําเป็นบางครัง้บางคราว
ก็ได้ นอกจากนีแ้ล้ว การใช้คําว่า “การตรวจวดัผลประหยดั” อาจจะไม่ถกูต้องมากนกั เน่ืองจากใน
ความเป็นจริงแล้วผลประหยดัไม่สามารถตรวจวดัได้ สิ่งท่ีสามารถวดัได้จริงคือปริมาณพลงังานท่ี
ใช้ไป ผลประหยดัเกิดจากความแตกต่างของปริมาณพลงังานท่ีใช้ก่อนและหลงัการใช้มาตรการ
อนรัุกษ์พลงังาน ซึง่จะต้องนําปริมาณพลงังานทัง้สองครัง้มาวิเคราะห์เพ่ือหาผลประหยดัตอ่ไป 
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2.2.5.2 รูปแบบการตรวจวดัและพิสจูน์ผลประหยดั 
ก.รูปแบบ A การตรวจวดัเพียงบางสว่นแยกตามมาตรการท่ีปรับปรุง (Partially 

Measured Retrofit Isolation) 
1) การตรวจวดัและพิสจูน์ผลประหยดั 
การตรวจวดัและพิสจูน์ผลการประหยดัในรูปแบบ A เก่ียวข้องกบัการประเมินการอนรัุกษ์

พลงังานระดบัอปุกรณ์หรือระบบ โดยมุ่งเน้นสําหรับระบบหรืออปุกรณ์ท่ีสามารถตรวจวดัได้ เช่น 
ความสามารถในการทําความเย็นของเคร่ืองทําความเย็น กําลงัไฟฟ้าท่ีใช้ของเคร่ืองทําความเย็น 
ชัว่โมงการเปิดไฟ ชัว่โมงการเปิดเคร่ืองทําความเย็นเป็นต้น โดยเป็นการสุม่ตรวจวดัหรือตรวจวดั
เป็นระยะเวลาสัน้ๆ ระหว่างช่วงเวลาการทํางานก่อนการปรับปรุงกบัช่วงเวลาหลงัการปรับปรุง 
สําหรับปัจจยัท่ีไมส่ามารถวดัได้อาจจะใช้ข้อมลูในอดีตหรือข้อมลูจากผู้ผลติ ซึง่เป็นข้อมลูเฉล่ีย 
ท่ีเก่ียวข้องกบัอปุกรณ์ 

2) ระยะเวลาการตรวจวดั 
การตรวจวดัในรูปแบบ A อาจจะเป็นการตรวจวดัเป็นจดุในช่วงระยะเวลาสัน้ๆ หรือบนัทึก

ข้อมลูอยา่งตอ่เน่ืองขึน้อยูก่บัข้อมลูท่ีต้องการตรวจวดั ทัง้นีสํ้าหรับข้อมลูท่ีมีคา่คอ่นข้างคงท่ีควรจะ
ทําการตรวจวดัแบบจดุหรือวดัเพียงช่วงสัน้ๆ แต่ถ้าเป็นข้อมลูท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ก็ควรทํา
การตรวจวดัอยา่งตอ่เน่ือง 

3) การสุม่ตวัอยา่ง 
ในการตรวจวดัเพ่ือหาคา่พลงังานทีประหยดัได้ของมาตรการอนรัุกษ์พลงังาน ถ้าอปุกรณ์

ในระบบมีจํานวนน้อย อาจจะทําการตรวจวดัอปุกรณ์ทกุตวั แต่ในกรณีท่ีอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องมี
จํานวนมาก อาจจะต้องทําการสุม่ตวัอย่างของอปุกรณ์ท่ีจะทําการตรวจวดั โดยการจําแนกออก 
เป็นกลุ่มตวัอย่าง ซึ่งแต่ละกลุ่มต้องมีลกัษณะการทํางานหรือมีชัว่โมงการใช้งานท่ีคล้ายคลงึกนั 
แล้วจงึตรวจวดักลุม่ตวัอยา่งท่ีได้จําแนกไว้ให้ครบถ้วน 

4) คา่ใช้จ่ายในการทํา M&V รูปแบบ A 
การหาคา่พลงังานท่ีประหยดัได้โดยรูปแบบ A สามารถใช้วิธีประมาณคา่ได้โดยไม่ต้องทํา

การตรวจวดัคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ประกอบด้วย 

 เคร่ืองวดัท่ีตดิตัง้อยา่งถาวร 

 การเร่ิมเดนิเคร่ืองและการบํารุงรักษา 

 การวิเคราะห์คา่ท่ีจะทําการประมาณ 

 คา่ใช้จ่ายในการอา่นและบนัทกึข้อมลู 
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เพราะฉะนัน้ค่าใช้จ่ายในการหาคา่พลงังานท่ีประหยดัได้ จะขึน้อยู่กบัความซบัซ้อนของ
มาตรการอนรัุกษ์พลงังานและจํานวนของข้อมลูท่ีต้องทําการตรวจวดั 

 
5) รูปแบบ A เหมาะสมกบัระบบตา่งๆ ดงันี ้

 มาตรการอนุรักษ์พลงังานมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทํางานของระบบท่ี
ได้รับการปรับปรุงเท่านัน้ 

 สามารถแยกระบบเฉพาะท่ีทําการปรับปรุงออกจากระบบท่ีเหลือทัง้หมด 

 ตวัแปรอิสระซึง่มีผลกระทบตอ่การใช้พลงังานไม่ซบัซ้อนมากนกั หรือมีคา่ใช้จ่าย
ไมส่งูเกินไปในการตรวจวดั 

 มีเคร่ืองวดัย่อยติดตัง้อยู่แล้วในการแยกมาตรการอนรัุกษ์พลงังานออกจากระบบ
ท่ีไมไ่ด้ทําการปรับปรุง 

 ปกติแล้วค่าใช้จ่ายในการตรวจวดัและพิสจูน์ผลการประหยดัรูปแบบ A มี
คา่ประมาณ 1-3% ของผลการประหยดั 

 
ข. รูปแบบ B การตรวจวดัตามมาตรการท่ีปรับปรุง (Retrofit Isolation) 
รูปแบบ B เหมาะกบัการตรวจวดัและประเมินผลการอนรัุกษ์พลงังานท่ีมุ่งเน้นการหา

ประสทิธิภาพและปัจจยัการทํางานของอปุกรณ์ และระบบท่ีสามารถตรวจวดัได้โดยตรงโดยวิธีการ
ตรวจวดัแบบจดุ หรือตรวจวดัแบบตอ่เน่ือง ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมของข้อมลูท่ีจะนํามาใช้ 

รูปแบบ B จะมีลกัษณะคล้าย รูปแบบ A แตจ่ะมีการตรวจวดัข้อมลูท่ีมากกว่าและใช้
ระยะเวลา นานกว่าเพ่ือให้เข้าใจถึงผลประหยดัท่ีเกิดขึน้จริง ตามปกติจะทําการการตรวจวดัเพียง
ช่วงสัน้ๆ ในกรณีท่ีมีตวัแปรหลายตวัเปล่ียนแปลงหลงัจากติดตัง้อปุกรณ์ อาจจะทําการตรวจวดั
อยา่งตอ่เน่ือง 

รูปแบบ B เหมาะสมกบัระบบตา่งๆ ดงันี ้

 สําหรับโครงการเปล่ียนอปุกรณ์ท่ีมีผลการประหยดัน้อยกว่า 20% ของการใช้
พลงังานรวมของระบบ 

 เม่ือตวัแปรอิสระท่ีมีผลกระทบต่อการใช้พลงังานไม่ซบัซ้อนมากนัก หรือมี
คา่ใช้จ่ายไมส่งูเกินไปในการตรวจวดั 
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 มีเคร่ืองวดัยอ่ยตดิตัง้อยูแ่ล้วในการแยกมาตรการอนรัุกษ์พลงังานออกจากระบบ
ท่ีไมไ่ด้ทําการปรับปรุง 

 ปกติแล้วค่าใช้จ่ายในการตรวจวดัและพิสจูน์ผลการประหยดัรูปแบบ B มี
คา่ประมาณ 3-10% ของผลการประหยดั 

ค. รูปแบบ C พิจารณาการใช้พลงังานโดยรวมของสถานประกอบการ (Whole facility) 
1) การตรวจวดัและพิสจูน์ผลประหยดั 
การตรวจวดัและพิสจูน์ผลการประหยดัรูปแบบ C เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองวดัของการ

ไฟฟ้า หรือเคร่ืองวดัย่อยทัง้หมดของอาคาร การตรวจวดัและพิสจูน์ผลตามรูปแบบนี ้ จะไม่ใช้ใน
การประเมินผลการประหยดัแยกตามรายมาตรการ แตจ่ะประเมินผลการประหยดัโดยรวมสําหรับ
มาตรการทัง้หมด ซึง่พลงังานท่ีประหยดัได้จากรูปแบบ C นีจ้ะรวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยน 
แปลงการใช้พลงังานของอาคารด้วย 

รูปแบบนีอ้าจจะนํามาใช้ในกรณีท่ีมีผลกระทบ ระหว่างมาตรการอนรัุกษ์พลงังาน หรือ
ระหว่างมาตรการอนรัุกษ์พลงังานกบัสว่นของอาคารท่ีไม่ได้ทําการปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือการ
แยกรายมาตรการอาจจะทําได้ยากหรือมีคา่ใช้จ่ายสงู 

รูปแบบ C สามารถนํามาใช้กบัโครงการซึง่ผลการประหยดัท่ีได้คาดการณ์ไว้ มีค่ามาก
เพียงพอจนสามารถละเลยการเปลี่ยนแปลงการใช้พลงังานท่ีไม่สามารถอธิบายได้ โดยทัว่ไปผล
การประหยดัควรมีคา่มากกว่า10% ของการใช้พลงังานทัง้ปีก่อนการดําเนินโครงการ นอกจากนัน้
ควรมีการตรวจสอบการใช้พลงังานของอุปกรณ์ทัง้หมดและการใช้งานภายในอาคารเป็นช่วงๆ 
สม่ําเสมอภายหลงัดําเนินมาตรการอนรัุกษ์พลงังาน 

2) ข้อมลูพลงังาน 
การใช้พลงังานของอาคารอาจจะตรวจวัดแยกแต่ละอุปกรณ์การใช้งานหรือแหล่งของ

พลงังาน เช่น เม่ือตรวจวดัการใช้พลงังานของอาคารในมหาวิทยาลยั จะตรวจวดัการใช้พลงังาน
ของอาคารแยกแตล่ะอาคารเพ่ือให้สามารถประเมินการประหยดัพลงังานได้ 

เคร่ืองวดัหลายๆ เคร่ืองจะตรวจวดัการใช้พลงังานแตล่ะชนิดของอาคาร และขยายการวดั
ไปสู่การใช้พลงังานของทัง้ระบบ เพ่ือประเมินผลการประหยดัโดยรวมการคํานวณหาผลการประ 
หยดัควรแยกตามแตล่ะเคร่ืองมือวดั หรือรวมเป็นสว่นๆ ของอาคาร เม่ือเคร่ืองวดัสามารถตรวจวดั
การใช้พลงังานส่วนย่อยมาได้แล้ว ก็จะรวมเป็นการใช้พลงังานทัง้หมดของอาคารเพ่ือหาผล
ประหยดั สําหรับการตรวจวดัพลงัไฟฟ้า การประหยดัคา่ความต้องการควรมีการใช้ใบแจ้งหนีค้่า
ไฟฟ้าในการประเมินผลการประหยดั เพ่ือความถกูต้องในการหาผลการประหยดั ซึง่อาจจะใช้ใบ
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แจ้งหนีค้า่ไฟฟ้าหลายเดือน ถ้าไม่ใช้ใบแจ้งหนีค้า่ไฟฟ้าก็ควรมีอปุกรณ์วดัความต้องการพลงัไฟฟ้า
แยกตา่งหาก 
 

3) ใบแจ้งหนีค้า่พลงังาน (Energy invoices) 
เม่ือใช้ใบแจ้งหนีค้า่ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเป็นแหลง่ข้อมลูของการใช้พลงังาน ควรจะระลกึไว้

ด้วยว่าการอ่านค่าจากเคร่ืองวดัของการไฟฟ้าอาจจะไม่มีความถกูต้องแม่นยํานกั ใบแจ้งหนีค้่า
ไฟฟ้าจะมีข้อมลูโดยประมาณโดยเฉพาะสําหรับสถานประกอบการขนาดย่อม การอ่านเคร่ืองวดั
โดยประมาณนัน้อาจจะทําให้เกิดความผิดพลาดในการประเมินผลประหยดัได้ 

4) ตวัแปรอิสระ 
ในท่ีนีต้วัแปรอิสระ หมายถึง ลกัษณะเฉพาะหรือสภาวะแวดล้อมของการใช้สถาน

ประกอบการท่ีมีผลตอ่การใช้พลงังาน เช่น สภาวะอากาศและจํานวนผู้ใช้สถานประกอบการ เรา
ควรทําการตรวจวดัและบนัทึกค่าตวัแปรอิสระในช่วงเวลาเดียวกันกับท่ีเคร่ืองวดัพลงังานบนัทึก 
ปริมาณคนไข้ในเดือนเดียวกนักบัใบแจ้งหนีค้า่ไฟฟ้า 

5) การวิเคราะห์ข้อมลูและแบบจําลอง 
โดยทัว่ไป รูปแบบ C จะใช้จํานวนข้อมลู 12, 24 หรือ 36 เดือน จากข้อมลูการใช้พลงังาน

ก่อนปรับปรุง และข้อมลูตอ่เน่ืองในช่วงหลงัปรับปรุง อย่างไรก็ตามเราสามารถทราบข้อมลูประจํา
ช่วงเวลาท่ีมากหรือน้อยกว่านี ้(เช่น 13, 14, 15 หรือ 9, 10, 11 เดือน) สําหรับอาคารบางประเภท 
(เช่น โรงเรียน) ซึง่มีคา่ความแตกตา่งท่ีสําคญัระหว่างการใช้พลงังานของอาคารในช่วงเปิดเทอม
และปิดเทอม ควรจะมีการสร้างแบบจําลองถดถอยแยกกนัสําหรับช่วงการใช้งานท่ีตา่งกนันี ้

6) คา่ใช้จ่าย 
คา่ใช้จ่ายของวิธีในรูปแบบ C จะขึน้อยู่กบัปริมาณข้อมลูพลงังานจากใบแจ้งหนีค้า่ไฟฟ้า หรือจาก
เคร่ืองวดัพิเศษอ่ืนใด ซึง่ในกรณีท่ีมีเคร่ืองวดัย่อยในสถานประกอบการอยู่แล้ว ก็จะไมม่ีคา่ใช้จ่าย
พิเศษ คา่ใช้จ่ายหลกัของรูปแบบ C ได้แก่ (1) การจดัการข้อมลูค่าไฟฟ้า และการดําเนิน งาน
โปรแกรมด้วยข้อมลูคา่ไฟฟ้าในแตล่ะเดือนและ (2) การติดตามและปรับแก้สําหรับสภาพเง่ือนไขท่ี
เปล่ียนแปลงหลงัจากการปรับปรุง  
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ง. รูปแบบ D การจําลองผล (Calibrated Simulation) 
 รูปแบบ D เก่ียวข้องกบัการใช้ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์จําลองการใช้พลงังานก่อนและหลงั
ดําเนินมาตรการของสถานประกอบการ สามารถใช้ได้ทัง้รายมาตรการหรือหลายมาตรการรวมกนั 
แบบจําลองในการคํานวณจะต้องมีการปรับเทียบเพ่ือท่ีวา่จะได้สามารถทํานายการใช้พลงังานและ
ความต้องการพลงังานไฟฟ้าให้เหมาะสมกบัความเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นช่วงก่อนหรือหลงัการปรับ 
ปรุง ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นปริมาณการใช้พลงังานหลงัดําเนินมาตรการ โดยปกติทางเลือกนีจ้ะใช้ใน
กรณีท่ีไมมี่ข้อมลูการใช้พลงังานของ Base Year 
 อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบตัินัน้ รูปแบบ D มีการนํามาใช้น้อยมาก เน่ืองจากจําเป็นต้องมี
ผู้ ชํานาญการใช้โปรแกรมอย่างแท้จริง นอกจากนัน้การยอมรับผลต่อสถานประกอบการต่อการ
คํานวณมกัเป็นอปุสรรคท่ีสําคญั บคุคลทัว่ไปเข้าใจได้ยาก ทําให้ขาดความมัน่ใจต่อผลท่ีได้รับ ซึง่
ปัจจบุนัมีอยูห่ลายโปรแกรม อาทิเช่น DOE-2, BLAST, ENERGY PLUS เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่ 3 

 
วธีิการดาํเนินการ 

 
 

3.1 ศกึษาระบบการขนส่งนํา้มันทางท่อ  
 คา่ใช้จ่ายด้านพลงังานไฟฟ้าหลกัของธุรกิจ การขนสง่นํา้มนัทางท่อ มาจากการใช้พลงังาน
ท่ีมอเตอร์ของปัม้จ่ายนํา้มนั โดยท่ีสถานีจ่ายนํา้มนั มีมอเตอร์ปัม้ขนาด 1,850 kW จํานวน 2 ตวั 
สลบัการทํางานเพ่ือให้เพิ่มแรงดนักบันํา้มนั และส่งต่อไปยงัปลายทางคือ สถานี C สถานี D และ 
สถานี E โดยมีแผนผงัแสดงรายละเอียดของระบบท่อสง่นํา้มนัดงัตอ่ไปนี ้
 

 
ภาพที่ 3.1 ตําแหนง่สถานีในการจา่ยนํา้มนัทางท่อ 
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 ภาพท่ี 3.1 อธิบายถึงระบบขนส่งทางท่อ เร่ิมจากดึงนํา้มนัจากโรงกลัน่ A โดยการใช้
มอเตอร์สบูถ่ายนํา้มนัจากสถานี A ขนาดพิกดั 650 kW จํานวน 2 ตวั เพ่ือสง่นํา้มนัไปยงัสถานี B 
เม่ือนํา้มนัจากสถานี A มาถึงสถานี B จะมีนํา้มนัจากโรงกลัน่ B และโรงกลัน่ C สง่มายงัสถานีB 
เพิ่มขึน้มาอีก 2 จดุ ทําให้ต้องใช้มอเตอร์ขนาดพิกดั 1,850 kW สง่ปริมาณนํา้มนัในปริมาณท่ีสงู สง่
ตอ่ไปยงัจดุใช้งาน สถานี C สถานี D และ สถานี E   

 

 

 

ภาพที่ 3.2 มอเตอร์สบูถ่ายนํา้มนั 1,850 kW , 6.6 kV 

 

3.1.1 ศึกษาการบริโภคพลังงานของธุรกิจขนส่งนํา้มันทางท่อ 

การเข้าสํารวจข้อมลูเบือ้งต้นพบว่า สามารถแบ่งตามชนิดของโหลดการใช้พลงังานไฟฟ้าของ 
โรงงานกรณีศกึษา ได้ทัง้หมด 4 ประเภท เป็นหลกั คือ  

1. โหลดจากแสงสวา่ง ได้แก่ หลอดไฟฟลอูอเรสเซนต์ ในบริเวณทางเดนิ และพืน้ท่ีทํางาน 
2. โหลดจากเคร่ืองปรับอากาศ ได้แก่ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสว่น 
3. โหลดจากเคร่ืองใช้สํานกังาน  
4. โหลดจากมอเตอร์ต้นกําลงั ในปัม้นํา้มนั และจดุจ่ายนํา้มนั 
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เม่ือพิจารณาถึงสดัส่วนการใช้พลงังานพบว่า การใช้พลงังานสดัส่วนหลกัมากกว่า 90% มา

จากโหลดประเภทมอเตอร์ต้นกําลงั (650 kW ท่ีสถานี A 1,850 kW ท่ีสถานีB) ดงันัน้แนวทาง และ
มาตรการประหยดัพลงังานท่ีดําเนินการแล้วจะเห็นผลลพัธ์ หรือผลประหยดัได้มากท่ีสดุ ควรท่ีจะ
เร่ิมจากการปรับปรุงประสทิธิภาพของมอเตอร์ต้นกําลงัดงักลา่ว 

ผลิตภณัฑ์หลกัของผู้ประกอบการคือปริมาณนํา้มนัท่ีส่งจ่ายผ่านระบบท่อไปยงัสถานีต่างๆ
ของระบบสง่จ่าย ซึง่เม่ือนํามาเปรียบเทียบกบัปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้ารายเดือนจะได้ตาราง
ความสมัพนัธ์ดงัตอ่ไปนี ้

 
ตารางที่ 3.1 ปริมาณการสง่จ่ายนํา้มนั และปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้ารายเดือนของสถานี A 
 

ลําดบั เดือน 
การใช้พลงังานไฟฟ้ารายเดือน การสง่จา่ยนํา้มนัรายเดือน 

ปริมาณ หนว่ย ปริมาณ หนว่ย 

1   มกราคม 2557 131,000.00 kWh 227,188.00 m3 

2   กมุภาพนัธ์ 2557 111,000.00 kWh 162,538.00 m3 

3   มีนาคม 2557 139,000.00 kWh 219,047.00 m3 

4   เมษายน 2557 146,000.00 kWh 230,379.00 m3 

5   พฤษภาคม 2557 172,000.00 kWh 248,077.00 m3 

6   มิถนุายน 2557 138,000.00 kWh 248,317.00 m3 

7   กรกฎาคม 2557 136,000.00 kWh 262,103.00 m3 
 

 

 

 

 

 



32 
 

 

ตารางที่ 3.2 ปริมาณการสง่จ่ายนํา้มนั และปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้ารายเดือนของสถานี B 

ลําดบั เดือน 
การสง่จา่ยนํา้มนัในรอบเดือน การสง่จา่ยนํา้มนัในรอบเดือน 
ปริมาณ หนว่ย ปริมาณ หนว่ย 

1   มกราคม   2557 419,000.00 kWh 260,636.00 m3 

2   กมุภาพนัธ์ 2557 380,000.00 kWh 274,024.00 m3 

3   มีนาคม 2557 405,000.00 kWh 254,270.00 m3 

4   เมษายน 2557 462,000.00 kWh 274,502.00 m3 

5   พฤษภาคม 2557 450,000.00 kWh 288,813.00 m3 

6   มิถนุายน 2557 468,000.00 kWh 284,143.00 m3 

7   กรกฎาคม 2557 455,000.00 kWh 278,684.00 m3 

 

 
 

ภาพที่ 3.3 ตวัอยา่งรูปแบบข้อมลูจากการตรวจวดั 
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3.1.2 ศึกษาวธีิการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์สูบถ่ายนํา้มันด้วยอุปกรณ์ VSD 
ขนาดพกัิด 1,850 kW 
 ทัง้นีใ้นปัจจบุนัระบบท่อนํา้มนัของผู้ประกอบการ อาศยัการควบคมุความเร็วของนํา้มนัท่ีขน
ส่งผ่านระบบท่อขนส่งโดยการปรับความดนัของนํา้มนั ซึงการปรับแรงดนัของนํา้มนันัน้สามารถ
ปรับได้โดยใช้อปุกรณ์ “Pressure valve” หรือ “วาล์วหร่ี” ท่ีติดตัง้หลงัอปุกรณ์ปัม้มอเตอร์ (ทัง้
สถานีA และB) เพ่ือทําหน้าท่ีควบคมุความเร็วของนํา้มนัท่ีปลายท่ออีกทีหนึง่ สําหรับเง่ือนไขในการ
ปรับวาล์วควบคุมความดันจะแตกต่างกันออกไปชนิดของนํา้มัน และสถานีปลายทาง โดยมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 1.High speed diesel จากสถานี A ซึง่มีขนาดพิกดัปัม้เท่ากบั 650 kW ไปยงัสถานีB ท่ีมี
ขนาดพิกดัปัม้เท่ากบั 1,850 kW โดยวาล์วควบคมุความดนัท่ีสถานี A จะเปิดอยู่ท่ี 75% และวาล์ว
ควบคมุความดนัท่ีสถานีB จะเปิดอยูท่ี่ 45% 
 2.Jet A1 จากสถานี A ซึง่มีขนาดพิกดัปัม้เท่ากบั 650 kW ผ่านสถานีB ไปยงัสถานีปัม้
สวุรรณภูมิ โดยวาล์วควบคมุความดนัท่ีสถานี A จะเปิดอยู่ท่ี 90% และวาล์วควบคมุความดนัท่ี 
สถานีBจะเปิดอยูท่ี่ 100% 
 3.B91,B95 จากสถานีA ซึง่มีขนาดพิกดัปัม้เท่ากบั 650 kW ผ่านสถานีB ไปยงัสถานีปัม้
สวุรรณภูมิ โดยวาล์วควบคมุความดนัท่ีสถานี A จะเปิดอยู่ท่ี 68% และวาล์วควบคมุความดนัท่ี 
สถานีBจะเปิดอยูท่ี่ 75% 
 
ตารางที่ 3.3 ตําแหนง่วาล์วควบคมุความดนัในสถานี 
 

ชนิดนํา้มนั 
การเดนิของปัม้

มอเตอร์ 
การปรับการทํางานของ Pressure valve 
สถานี A  สถานี B  

High speed diesel 
650 kW 

75% 36% 
1850 kW 

Jet A1  
650 kW 

1850 kW 
90% 60% 

B91 , B95 
650 kW 

1850 kW 
68% 36% 
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 นอกจากงานติดตัง้ระบบท่ีเป็นงานเชิงวิศวกรรมไฟฟ้าแล้ว งานติดตัง้อีกส่วนหนึ่งคือการ
เช่ือมต่อสญัญาณชดุคําสัง่ของอปุกรณ์ VSD เข้ากบัระบบควบคมุระบบระยะไกล SCADA ซึง่นัน่
หมายความว่าผู้ประกอบการสามารถปรับอตัราความเร็วรอบของมอเตอร์ผ่านระบบควบคมุเดิม 
นอกจากนีผู้้ประกอบการจะต้องเปิดวาล์วควบคมุความดนัเดิม (Pressure valve) ไปท่ี 100% และ
ควบคมุความดนัของนํา้มนัในระบบสง่จ่ายผ่าน SCADA และ VSD อีกทีหนึ่ง (ทัง้นีอ้ปุกรณ์ VSD 
สามารถเลือกปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ได้จากแผงควบคมุของอปุกรณ์ VSD ได้ด้วยเช่นกนั)
จากการปรับปรุงประสิทธิภาพ ทําให้ปัม้มอเตอร์ทัง้ 2 สถานีมีความสามารถในการเดินเคร่ืองแบบ 
Soft Start, มีความสามารถของมอเตอร์ในการหมนุแบบควบคมุความเร็วรอบ และลดการสญูเสีย
ท่ีเกิดขึน้จาก Pressure Valve จากเหตกุารณ์ดงักล่าวทําให้อตัราการใช้พลงังานทัง้สถานีจ่าย
นํา้มนัมีแนวโน้มท่ีจะลดลงเป็นจํานวนมาก  
 ในการติดตัง้อุปกรณ์ VSD เข้าไปยงัระบบขนจ่ายนํา้มนัของผู้ประกอบการ ทางทีมงานผู้
ตดิตัง้ยงัพิจารณาถึงเสถียรภาพของการทํางานในระบบเดมิอีกด้วย จงึได้มีการออกแบบและติดตัง้ 
“อปุกรณ์ Bypass” และ “อปุกรณ์ Inter lock” เพิ่มเติมลงไปด้วย ซึง่ในกรณีเกิดเหตสุดุวิสยักบัตวั
อปุกรณ์ VSD ทางผู้ประกอบการสามารถเลือกสลบัการทํางานไปยงัระบบเก่าได้ (มอเตอร์เดินเต็ม
กําลงั และควบคมุความดนัของนํา้มนัด้วย Pressure valve) 
 การกําหนดเง่ือนไขในการตรวจวดัพลงังาน ดงันัน้ผู้ประกอบการ และทีมงานท่ีเก่ียวข้อง
ทัง้หมดจําเป็นท่ีจะต้องร่วมกนักําหนดขอบเขต ุและเง่ือนไขในการตรวจวดั สําหรับแนวทางในการ
เบือ้งต้นควรท่ีจะดําเนินการดงัลกัษณะตอ่ไปนี ้
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ตารางที่ 3.4 เง่ือนไขและการควบคมุ ก่อนและหลงัการตดิตัง้อปุกรณ์ VSD 
 

เง่ือนไขในการตรวจวดั ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง หมายเหต ุ
อตัราการควบคมุวาล์วแรงดนั 75% 100%   
ความถ่ีของแหลง่จ่าย 50 Hz 44 Hz   
ชนิดนํา้มนัในการขนถ่าย กําหนด กําหนด กําหนดให้เหมือนกนั 
ระยะเวลาการเก็บคา่ของมเิตอร์ 

กําหนด กําหนด 
กําหนดให้เทา่กนั (1, 5 
,10 นาที) 

ตวัแปรท่ีมิเตอร์เก็บคา่ กําหนด กําหนด กําหนดให้เหมือนกนั 
ชนิดของตวัแปรท่ีมิเตอร์เก็บคา่ 

กําหนด กําหนด 
กําหนดให้เหมือนกนั 
(คา่จริง, คา่เฉล่ีย) 

ระยะเวลาในการตรวจวดั กําหนด กําหนด กําหนดให้เทา่กนั 
อตัราการไหลของนํา้มนั ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด ขึน้อยูก่บัประสทิธิภาพ

ของระบบ ดงันัน้ผลตา่ง
ท่ีได้จงึเป็นตวัชีว้ดัทาง
ประสทิธิภาพของระบบ
อีกตวัแปรหนึง่ 

ความดนัของนํา้มนัในระบบ ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด 

ปริมาณนํา้มนัท่ีขนถ่ายในช่วงเวลา
ตรวจวดั 

ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด 

การใช้พลงังานไฟฟ้าเฉลี่ยใน 1 รอบ 
Cycle การทํางานของระบบ 

ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด เป็นตวัแปรสําคญัท่ี
จะต้องนําไปใช้ในการ
วิเคราะห์ผล 

 
3.2 ศกึษาผลกระทบถงึผลิตภณัฑ์เม่ือตดิตัง้อุปกรณ์ VSD 
 เม่ือกลา่วถึงการลดพลงังานมกัจะเกิดคําถามอยูเ่สมอวา่ การลดพลงังานต้องไม่ใช่การหยดุ
ทํางานหรือการทําให้ประสิทธิภาพน้อยลง ในหัวข้อนีจ้ึงต้องมีการศึกษาถึงพฤติกรรมและ
กําหนดให้มอเตอร์สูบถ่ายนํา้มันยังคงประสิทธิภาพท่ีเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิมและต้องไม่ทําให้
ปริมาณของผลติภณัฑ์ลดลงหรือปริมาณนํา้มนัลดลงด้วย 
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3.2.1 ผลกระทบด้านประสิทธิภาพในการขนส่งนํา้มัน 
 จากตารางท่ี 2 จะแสดงให้ทราบถึงปริมาณนํา้มนัท่ีขนสง่ในแตล่ะเดือนของสถานี B เม่ือทํา
การติดตัง้อปุกรณ์ VSD แล้ว ต้องมีการวิเคราะห์ถึงพลงังานท่ีลดลงเพ่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณ
นํา้มนัเดิมท่ีเคยขนส่ง ให้ตรงตามวตัถปุระสงค์ของการอนุรักษ์พลงังาน จําเป็นต้องใช้ดชันีการใช้
พลงังานตอ่หน่วย (SEC) มาวิเคราะห์เพ่ือหาคา่พลงังานท่ีลดลงได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 

 
 

ภาพที่ 3.4 ตวัอยา่งคา่ดชันีการใช้พลงังานตอ่หน่วย (SEC) 
 
3.2.2 ผลกระทบด้านพลังงาน 
 ความแตกตา่งระหว่างการเร่ิมเดินของมอเตอร์แบบ DOL (Direct online) หรือแบบนุ่มนวล 
(Soft start) นัน้แตกตา่งกนัระหว่างความสมัพนัธ์ของแรงดนัและแหลง่จ่ายกบักระแสโดยการเร่ิม
เดินแบบ DOL นัน้จะมีค่าการใช้กระแสสูงท่ีสุดซึ่งก่อให้เกิดผลในแง่ของพลังงานในส่วนของ
ค่าปรับเน่ืองจากความต้องการพลงังานไฟฟ้าสงูสดุ (Peak Demand) และในส่วนของระบบ
ป้องกนัของมอเตอร์ซึง่อาจจะทําให้เกิดเหตกุารณ์บริภณัฑ์ตดัตอน (MCB) ของมอเตอร์ตดัตอนจน
สง่ผลให้ระบบหยดุการทํางานทัง้หมดก็เป็นไปได้ ทัง้นีก้ารควบคมุความเร็วรอบของอปุกรณ์ VSD 
นัน้ครอบคลมุไปถึงช่วงเวลาในการเร่ิมต้นเดินของเคร่ืองจกัรจึงมีหลกัการการทํางานคล้ายกนักนั
อปุกรณ์ Soft start โดยแตกตา่งกนัท่ีหลกัการทํางานและประสทิธิภาพ โดยทัว่ไปแล้วอปุกรณ์ Soft 
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start จะสามารถช่วยลดกระแส หรือคา่ความต้องการพลงังานสงูสดุได้ประมาณ 30 – 60% ขึน้อยู่
กับชนิดของโหลด และชนิดของเคร่ืองจกัร แต่อุปกรณ์ VSD นัน้จะมีค่าประสิทธิภาพท่ีน้อยกว่า 
โดยเฉล่ียแล้วจะสามารถช่วยลดความต้องการพลงังานไฟฟ้าสงูสดุ (Peak Demand) ได้ประมาณ 
10 - 40% (ขึน้อยู่กบัชนิดของโหลด, ชนิดของเคร่ืองจกัร และประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัรด้วย
เช่นกนั) ทัง้นีใ้นมมุมองของผู้ ใช้งานการติดตัง้อปุกรณ์ VSD จุดประสงค์หลกัอยู่ท่ีการลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าในช่วงการทํางานสภาวะปกติเป็นหลกั ในส่วนของ Soft start หรือการเดิน
เคร่ืองแบบนุ่มนวลคือผลพลอยได้เพิ่มเตมิมากกวา่ 
 

 
 
ภาพที่ 3.5 คา่ความต้องการพลงังานไฟฟ้าสงูสดุท่ีลดลงของมอเตอร์ Blower ขนาด 37 kW หลงั
ตดิตัง้ VSD 
 
3.3 ขัน้ตอนการตรวจวัดและพสูิจน์ผล 
 การกําหนดเง่ือนไขในการตรวจวดัพลงังาน ดงันัน้ผู้ประกอบการ และทีมงานท่ีเก่ียวข้อง
ทัง้หมดจําเป็นท่ีจะต้องร่วมกนักําหนดขอบเขต ุและเง่ือนไขในการตรวจวดั สําหรับแนวทางในการ
ทํางานเบือ้งต้นควรท่ีจะดําเนินการดงัลกัษณะตอ่ไปนี ้
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ภาพที่ 3.6 เง่ือนไขในการตรวจวดั สําหรับแนวทางในการทํางานเบือ้งต้น 
 

 การตรวจวดัและวิเคราะห์ผลประหยดั (M&V) ตามเกณฑ์ท่ี  กรมพฒันาพลงังานทดแทน
และอนรัุกษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน และ สถาบนัพลงังานเพ่ืออตุสาหกรรม สภาอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ยอมรับและยึดถือให้เป็นแนวทางมาตรฐานในการวิเคราะห์ผลคือ IPMVP : 
International Performance Measurement and Verification Protocol  ซึง่ถกูจดัทํา EVO 
(Efficiency Valuation Organization) และพฒันาโดย National Energy Conservation Policy 
Act of 1978 (NECPA) 

 
 
 
 
 
 

 



บทที่ 4 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลและอภปิรายผล 

 
4.1 บทนํา 

สําหรับมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพมอเตอร์ปัม้จ่ายนํา้มนัด้วยอุปกรณ์ควบคุมความเร็ว
รอบของมอเตอร์ ปัจจยัหลกัในการวิเคราะห์ผลคือ “จะปรับความเร็วรอบให้มีค่าเท่าไหร่ โดยไม่
สง่ผลตอ่ระบบการทํางาน” และ “การปรับลดความเร็วรอบแล้วจะเกิดผลประหยดัเท่าไหร่” ดงันัน้
แนวทางในการปรับความเร็วรอบของมอเตอร์จึงอยู่ภายใต้ขอบเขตของหลกัการปรับลดความเร็ว
โดยสง่ผลกระทบตอ่ระบบการทํางานให้น้อยท่ีสดุ แตส่ง่ผลตอ่ผลประหยดัมากท่ีสดุ 
 

4.1.1 ผลการศึกษาการบริโภคพลังงานไฟฟ้าของธุรกิจขนส่งนํา้มันทางท่อ 
จากท่ีกลา่วถึงข้อมลูการการศกึษาของโรงงานอตุสาหกรรมประเภทขนสง่นํา้มนัในบทท่ี 3 

ทางผู้ประกอบการเลือกลงทนุการตดิตัง้อปุกรณ์ VSD. ในสถานีช่องนนทรี ท่ีมอเตอร์สบูถ่ายนํา้มนั
ขนาดพิกดั 1,850 kW เพราะเล็งเห็นว่ามีการบริโภคพลงังานมากท่ีสดุและมีความเป็นไปได้ท่ีจะ
ประหยดัพลงังานมากท่ีสดุ 

ทัง้นีผู้้ประกอบการมีความประสงค์ในการแก้ไขปัญหาคา่ใช้จ่ายด้านพลงังานท่ีเพิ่มสงู ซึง่
จากการเก็บรวบรวมข้อมลูเบือ้งต้น ได้ข้อมลูพลงังานไฟฟ้าและปริมาณนํา้มนัท่ีสง่จ่ายดงันี ้
 
ตารางที่ 4.1 ข้อมลูพลงังานไฟฟ้าของโรงงานอตุสาหกรรมท่ีทําการศกึษา 
 

รายละเอียด ปริมาณการใช้ 
1. ใช้พลงังานเฉล่ียตอ่เดือน 639,286 kWh /เดือน 
2. คา่ไฟเฉลีย่ตอ่เดือน 2,717,424.00 บาท/เดือน 
3. คา่ความต้องการไฟฟ้าสงูสดุเฉล่ีย 1399.00 kW หรือ 398,704 บาท/เดือน 
4. ราคาคา่ไฟฟ้าเฉลีย่ 4.23 บาท/หนว่ย 
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ตารางที่ 4.2 คา่ใช้จ่ายพลงังานของโรงงาน 
 

เดือน 
คา่พลงัไฟฟ้า (kWh.) 

อตัราคา่ไฟฟ้า
แปรผนั 

รวมคา่ใช้จ่าย 
คา่ไฟฟ้าเฉลี่ย
ตอ่หน่วย 

หนว่ย บาท (บาท) ทัง้สิน้  (บาท) (บาท/kWh) 

มกราคม 2556 674,000 1,811,712 397,660.00  2,791,367 4.14 
กมุภาพนัธ์ 2556 663,000 1,782,144 391,170.00  2,754,309 4.15 
มีนาคม 2556 694,000 1,865,472 409,460.00  2,861,294 4.12 
เมษายน 2557 675,000 1,814,400 398,250.00  2,796,701 4.14 
พฤษภาคม 2557 616,000 1,655,808 425,040.00  2,660,251 4.32 
มิถนุายน 2557 585,000 1,572,480 403,650.00  2,536,192 4.34 
กรกฎาคม2557 568,000 1,526,784 391,920.00  2,476,387 4.36 
สงิหาคม 2557 360,000 967,680 248,400.00  1,722,229 4.78 
กนัยายน 2557 371,000 997,248 255,990.00  1,764,033 4.75 
ตลุาคม 2557 349,000 938,112 240,810.00  1,645,320 4.71 

 
 จากพฤติกรรมการใช้พลงังานของอปุกรณ์ไฟฟ้าและเคร่ืองจกัร ซึง่สามารถพิจารณาจาก
ข้อมลูรายงานอปุกรณ์ไฟฟ้า และเคร่ืองจกัรของอตุสาหกรรมดงัตารางท่ี 4.3 
 
ตารางที่ 4.3 ข้อมลูอปุกรณ์ไฟฟ้าและเคร่ืองจกัรของโรงงานอตุสาหกรรมท่ีทําการศกึษา 
 

อปุกรณ์ไฟฟ้า 
การใช้พลงังานไฟฟ้าเฉลี่ย 

(kWh/Month) 
% สดัสว่นการใช้พลงังาน

ไฟฟ้า 
Lighting 6,211.2 0.97 

Motor 1850 kW 606,058.8 94.8 
Air Handing Unit 16,936 2.65 

อ่ืนๆ 10,080 1.57 
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ภาพที่ 4.2 สถานท่ีท่ีทําการศกึษาและวิเคราะห์ผลการประหยดัการตดิตัง้ VSD 
 

4.1.2 ผลการวิเคราะห์หาความเหมาะสมก่อนการตดิตัง้อุปกรณ์ VSD 
 จากข้อมลูในหวัข้อ 4.1.1 พบว่าค่าพลงังานไฟฟ้าของโรงงานอตุสาหกรรมประเภทขนส่ง
นํา้มันทางท่อเกือบ 95 % ของการใช้พลงังานรวมทัง้หมด มาจากมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดพิกัด    
1,850 kW ดงันัน้ในหวัข้อนีจ้ึงวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมก่อนการติดตัง้อปุกรณ์ VSD หาการ
เปล่ียนแปลงความดันภายในท่อโดยการใช้กฎความสัมพันธ์ของแอฟฟินิตี  ้เพ่ือให้การติดตัง้
อปุกรณ์ VSD ไมมี่ผลกระทบตอ่ระบบการทํางานทัง้หมด 
 
ตารางที่ 4.4 เปอร์เซน็ต์การเปิดวาล์วของนํา้มนัแตล่ะชนิด 
 

ชนิดนํา้มนั 

ความดนั
นํา้มนัก่อน 

ปริมาณการ
เปิด 

ความดนันํา้มนั
ก่อน 

ความดนันํา้มนั 
ความดนั
ของนํา้มนั 

ก่อนผา่น
ป๊ัม 

ของ  PCV (%) ผา่น PCV (bar) 
หลงัผา่น  PCV 

(bar) 
ปลายทาง 

(bar) 
Ground 
product 

3 60 65 52 2.5 

Jet A-1 3 36 65 26 6.5 
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 จากตาราง 4.4 ชนิดนํา้มนั ground product คือ นํา้มนัไฮสปีดดีเซล(HSD) และนํา้มนั 
เบนซิน91 เบนซิน95(B91,B95) เม่ือมีการขนสง่นํา้มนัชนิดนีท้างโรงงานจะเปิดวาล์ว 60% เพ่ือให้
สอดคล้องกบัระยะทางและปริมาณนํา้มนัถึงถงัเก็บนํา้มนั ในสว่นของชนิดมนันํา้ Jet A-1 เม่ือมี
การขนส่งนํา้มนัชนิดนีท้างโรงงานจะเปิดวาล์ว 36% เพ่ือให้สอดคล้องกบัระยะทางและปริมาณ
นํา้มนัถึงถังเก็บนํา้มนั หากพิจารณาค่าดงักล่าวต้องวิเคราะห์การออกแบบเทคนิคการเปิดวาล์ว 
100% และใช้อปุกรณ์ VSD ควบคมุความดนั  
 เน่ืองจากในแต่ละชนิดของผลิตภณัฑ์ หรือชนิดนํา้มันมีคุณสมบตัิท่ีแตกต่างกันออกไป 
ส่งผลให้เง่ือนไขในการปรับ Pressure control valve มีค่าแตกต่างกันออกไปด้วย ดงันัน้ใน
การศกึษาหาผลประหยดัจึงทําการแบง่แยกการวิเคราะห์ผลออกเป็น 2 สว่นคือ 1.ผลประหยดัจาก
การใช้งาน VSD ในการสง่จ่ายนํา้มนัชนิด Ground product และ 2.ผลประหยดัจากการใช้งาน 
VSD ในการสง่จ่ายนํา้มนัชนิด Jet A-1 โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ผลดงัตอ่ไปนี ้
 

4.1.2.1 วิเคราะห์ความเหมาะสมของนํา้มนัชนิด Ground Product 
เง่ือนไขการใช้งานมอเตอร์ป๊ัม 1,850 kW กรณีสง่จ่าย Ground product 
คา่ความดนันํา้มนัก่อนผา่นมอเตอร์ป๊ัม   3  bar 
Pressure Control Valve  เปิดท่ี    60  % 
คา่ความดนันํา้มนัก่อนผา่น PCV    65  bar 
คา่ความดนันํา้มนัหลงัผา่น PCV    52  bar 
คา่ความดนันํา้มนัปลายทาง    2.5  bar 
พิกดัการใช้พลงังานไฟฟ้า    1,403.00 kW 
ชัว่โมงการทํางาน     251.28  Hr/เดือน 
การใช้พลงังานไฟฟ้าเฉลี่ยตอ่เดือน   352,553.15 kWh/เดือน  
คา่ความหนาแน่นของกลุม่นํา้มนั Ground product 0.83  ลติร/กิโลกรัม 
ดงันัน้ ความเร็วรอบของมอเตอร์ ขนาดพิกดั 1,850 kW ก่อนปรับปรุงมีคา่เทา่กบั 

p

f
n

120
       (4.1) 

โดยท่ี    คือ ความเร็วรอบของมอเตอร์ 
   คือ ความถ่ีของกระแสไฟฟ้าในมอเตอร์ 
   คือ จํานวนโพลของขัว้แมเ่หลก็ 
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ดงันัน้ ความเร็วรอบท่ีมอเตอร์ 1850 kW 
จํานวนโพลขัว้แมเ่หลก็ของมอเตอร์  = 2   ขัว้ 
ดงันัน้ ท่ี ความถ่ี 50.0 Hz มีความเร็วรอบเท่ากบั = (120 x 50.0)/2  rpm 
      = 3,000.00  rpm 
 
ซึ่งสามารถหาค่าความเร็วรอบของมอเตอร์หลงัติดตัง้ VSD ต่อการเปิดใช้งาน PCV ท่ี 100% ใน
การพิกดัแรงดนัต้นทางท่ี 52.00 bar ได้จาก 

H2/H1 = (rpm2/rpm1)
2     (4.2) 

โดยท่ี   H2 คือ ความดนันํา้มนัหลงัปรับลดความเร็วรอบ (bar) 
   H1 คือ ความดนันํา้มนัก่อนปรับลดความเร็วรอบ (bar) 
   rpm2 คือ ความเร็วรอบของมอเตอร์หลงัปรับลด 

rpm1 คือ ความเร็วรอบของมอเตอร์ก่อนปรับลด 
หาคา่ความเร็วรอบของมอเตอร์หลงัตดิตัง้ VSD  
H1 มีคา่เท่ากบั    (65.00 – 3)/0.83 = 74.69  bar 
H2 มีคา่เท่ากบั    (52.00 – 3)/0.83 = 59.03  bar 
แทนคา่ตวัแปร   (59.03/ 74.69)  = (rpm2/3,000.00)2 
ความเร็วรอบท่ีความดนั   52 bar   = 2,667.02 rpm 
หรือคดิเป็นปริมาณในการปรับ คา่ความถ่ี   2,667.02 = (120 x f)/2 rpm 
ดงันัน้คา่ความถ่ีหลงัตดิตัง้อปุกรณ์ VSD   = 44.45  Hz 

 
สรุป เง่ือนไขของหวัข้อท่ีท่ี 4.1.2.1 การวิเคราะห์ผลหลงัการติดตัง้อุปกรณ์ VSD จะต้อง

สามารถทํางานได้เช่นเดิมเม่ือเปรียบเทียบกับระบบการขนจ่ายนํา้มันแบบเดิม จะต้องมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
ตดิตัง้อปุกรณ์ VSD ขนาดพกิดั      1,850   kW 
Pressure Control Valve  จะต้องควบคมุการเปิดท่ี   100   % 
ระดบัความถ่ีของแหลง่จา่ยหลงัตดิตัง้ VSD จะต้องมีคา่  44.45  Hz 
จากการควบคมุความถ่ีสง่ผลให้ความเร็วรอบมีคา่    2,667.02 rpm 
จากการควบคมุความเร็วรอบสง่ผลให้ระดบัแรงดนัก่อนผา่น PCV มีคา่ 52.00  bar 
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หลงัการติดตัง้และใช้งานอปุกรณ์ VSD จะต้องเปิด PCV ท่ี 100% และปรับความถ่ีของ
แหลง่จ่ายให้มีคา่ตามเง่ือนไขการใช้งาน ดงันัน้ ผลประหยดัจากการตดิตัง้และใช้งานอปุกรณ์ VSD 
การปรับลดความเร็วรอบของมอเตอร์ให้ลดลงส่งผลให้การใช้พลงังานของมอเตอร์ลดลงตามไป
ด้วย โดยท่ีการใช้พลงังานหลงัการปรับลดความเร็วรอบสามารถคํานวณได้จากสมการดงัตอ่ไปนี ้
จากสมการ  P2/P1 =   (rpm2/rpm1)

3               (4.3) 
โดยท่ี   P2 คือ การใช้พลงังานหลงัปรับลดความเร็วรอบ (kW) 
   P1 คือ การใช้พลงังานก่อนปรับลดความเร็วรอบ (kW) 
   rpm2 คือ ความเร็วรอบของมอเตอร์หลงัปรับลด 

rpm1 คือ ความเร็วรอบของมอเตอร์ก่อนปรับลด 
 
การใช้พลงังานไฟฟ้าตามเง่ือนไข 4.1.2.1  

P2 / 1,403.00 =    (2,667.02 /3,000.00)3  
การใช้พลงังานหลงัปรับลดความเร็ว    =  (2,667.02 /3,000.00)3 x 1,403.00 

= 985.76   kW  
 
โดยคดิเป็นปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าหลงัการปรับปรุง = 985.76 x 251.28 
       = 247,701.77 kWh/เดือน 
สามารถลดการใช้พลงังานไฟฟ้ารายเดือนได้  = 352,553.15 - 247,701.77 
       = 104,851.38 kWh/เดือน 
หรือ % ผลประหยดัในสว่นการสง่จา่ย Ground product  

=  (352,553.15 - 247,701.77) / 352,553.15 x 100 
     =  29.74  % 
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4.1.2.2 วิเคราะห์ความเหมาะสมของนํา้มนัชนิด JET A-1 
เง่ือนไขการใช้งานมอเตอร์ป๊ัม 1,850 kW กรณีสง่จ่าย JET A-1 
คา่ความดนันํา้มนัก่อนผา่นป๊ัม    3  bar 
Pressure Control Valve  เปิดท่ี    36  % 
คา่ความดนันํา้มนัก่อนผา่น PCV    65  bar 
คา่ความดนันํา้มนัหลงัผา่น PCV    26  bar 
คา่ความดนันํา้มนัปลายทาง    6.5  bar 
พิกดัการใช้พลงังานไฟฟ้า    1,403.00 kW 
ชัว่โมงการทํางาน     189.79  Hr/เดือน 
การใช้พลงังานไฟฟ้าเฉลี่ยตอ่เดือน   266,286.85 kWh/เดือน  
คา่ความหนาแน่นของกลุม่นํา้มนั Ground product 0.79  ลติร/กิโลกรัม 
ดงันัน้ ความเร็วรอบของมอเตอร์ป๊ัม ขนาดพิกดั 1,850 kW ก่อนปรับปรุงมีคา่เท่ากบั 
 

จากสมการ (4.1)   
p

f
n

120
  

โดยท่ี    คือ ความเร็วรอบของมอเตอร์ 
   คือ ความถ่ีของกระแสไฟฟ้าในมอเตอร์ 
   คือ จํานวนโพลของขัว้แมเ่หลก็ 
ดงันัน้ ความเร็วรอบท่ีมอเตอร์ 1,850 kW 
จํานวนโพลขัว้แมเ่หลก็ของมอเตอร์  = 2   ขัว้ 
ดงันัน้ ท่ี ความถ่ี 50.0 Hz มีความเร็วรอบเท่ากบั = (120 x 50.0)/2  rpm 
      = 3,000.00  rpm 
ซึ่งสามารถหาค่าความเร็วรอบของมอเตอร์หลงัติดตัง้ VSD ต่อการเปิดใช้งาน PCV ท่ี 100% ใน
การพิกดัแรงดนัต้นทางท่ี 26.00 bar ได้จาก 
จากสมการ (4.2) H2/H1 = (rpm2/rpm1)

2 
โดยท่ี   H2 คือ ความดนันํา้มนัหลงัปรับลดความเร็วรอบ (Bar) 
   H1 คือ ความดนันํา้มนัก่อนปรับลดความเร็วรอบ (Bar) 
  rpm2 คือ ความเร็วรอบของมอเตอร์หลงัปรับลด 

rpm1 คือ ความเร็วรอบของมอเตอร์ก่อนปรับลด 
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หาคา่ความเร็วรอบของมอเตอร์หลงัตดิตัง้ VSD  
H1 มีคา่เท่ากบั    (65.00 – 3)/0.79 = 78.48   bar 
H2 มีคา่เท่ากบั    (26.00 – 3)/0.79 = 29.11   bar 
แทนคา่ตวัแปร   (29.11/ 78.48)  = (rpm2/3,000.00)2 
ความเร็วรอบท่ีความดนั   26 bar   = 1,837.10  rpm 
หรือคดิเป็นปริมาณในการปรับ คา่ความถ่ี 1,837.10 = (120 x f)/2  rpm 
ดงันัน้คา่ความถ่ีหลงัตดิตัง้อปุกรณ์ VSD   = 30.45   Hz 
 

สรุป เง่ือนไขท่ี 4.1.2.2 การวิเคราะห์ผลหลังการติดตัง้อุปกรณ์ VSD จะต้องสามารถ
ทํางานได้เช่นเดิมเม่ือเปรียบเทียบกับระบบการขนจ่ายนํา้มันแบบเดิม จะต้องมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้
ตดิตัง้อปุกรณ์ VSD ขนาดพกิดั      1,850   kW 
Pressure Control Valve  จะต้องควบคมุการเปิดท่ี   100   % 
ระดบัความถ่ีของแหลง่จา่ยหลงัตดิตัง้ VSD จะต้องมีคา่  30.45  Hz 
จากการควบคมุความถ่ีสง่ผลให้ความเร็วรอบมีคา่    1,837.10 rpm 
จากการควบคมุความเร็วรอบสง่ผลให้ระดบัแรงดนัก่อนผา่น PCV มีคา่ 26.00  bar 
 

หลงัการติดตัง้และใช้งานอปุกรณ์ VSD จะต้องเปิด PCV ท่ี 100% และปรับความถ่ีของ
แหลง่จ่ายให้มีคา่ตามเง่ือนไขการใช้งาน ดงันัน้ ผลประหยดัจากการตดิตัง้และใช้งานอปุกรณ์ VSD 
การปรับลดความเร็วรอบของมอเตอร์ให้ลดลงส่งผลให้การใช้พลงังานของมอเตอร์ลดลงตามไป
ด้วย โดยท่ีการใช้พลงังานหลงัการปรับลดความเร็วรอบสามารถคํานวณได้จากสมการดงัตอ่ไปนี ้
จากสมการ (4.3) P2/P1 =   (rpm2/rpm1)

3 
โดยท่ี   P2 คือ การใช้พลงังานหลงัปรับลดความเร็วรอบ (kW) 
   P1 คือ การใช้พลงังานก่อนปรับลดความเร็วรอบ (kW) 
   rpm2 คือ ความเร็วรอบของมอเตอร์หลงัปรับลด 

rpm1 คือ ความเร็วรอบของมอเตอร์ก่อนปรับลด 
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การใช้พลงังานไฟฟ้าตามเง่ือนไข P2 / 1403.00 =    (1,837.10/ 3,000.00)3  
การใช้พลงังานหลงัปรับลดความเร็ว     =  (1,837.10/ 3,000.00)3 x 1403.00 

= 322.17  kW  
โดยคดิเป็นปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าหลงัการปรับปรุง = 322.17 x 189.79 
       = 61,144.64 kWh/เดือน 
สามารถลดการใช้พลงังานไฟฟ้ารายเดือนได้  = 266,286.85 - 61,144.64 
       = 205,142.21 kWh/เดือน 
หรือ % ผลประหยดัในสว่นการสง่จา่ย JET A-1 = (266,286.85 - 61,144.64)/ 266,286.85 x 100 
               = 77.04  % 
เม่ือนําผลการประหยดัทัง้ 2 ชนิดรวม   =  205,142.21+104,851.38 
       = 309,993.59  kWh/เดือน 
หรือ % ผลประหยดั             =  309,993.59/618,840 x 100 
       = 50.09 % 

    

 
 

ภาพที่ 4.3 ประชมุหาแนวทางความเหมาะสมก่อนการตดิตัง้อปุกรณ์ VSD 
 
4.2 ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเม่ือตดิตัง้อุปกรณ์ VSD 
 หลงัจากติดตัง้อุปกรณ์ฯ และทดสอบการใช้งานได้แบ่งการตรวจวดัหาผลการประหยดั
ออกเป็น 2 ช่วงคือ 1.ตรวจวดัพลงังานไฟฟ้าก่อนการติดตัง้(ปรับเป็นระบบ by pass เพ่ือให้
พลงังานไฟฟ้าเหมือนก่อนการตดิตัง้อปุกรณ์ฯ) 2.ตรวจวดัพลงังานไฟฟ้าหลงัการตดิตัง้ 
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4.2.1 การใช้พลังงานไฟฟ้าเฉล่ียก่อนการตดิตัง้อุปกรณ์ 
 แนวทางการตรวจวดัเก็บข้อมลู จะยดึแนวทางการตรวจวดัและพิสจูน์ (Measurement & 
Verification) ตามทางเลือกของข้อตกลงร่วมกนัด้านการตรวจวดัและพิสจูน์ทราบระดบันานาชาต ิ
(International Performance Measurement and Verification Protocol; IPMVP) โดยเลือกแนว
ทางการใช้ข้อมลูจากการตรวจวดัทัง้หมด (Measured Factors) 
 
ตารางที่ 4.5 รายละเอียดและพารามิเตอร์ท่ีได้จากการตรวจวดั 
 

ลําดบั รายละเอียด รูปแบบ Cycle time 

1 เฟส R : Volt, Current, PF, kW, kVA, kVAR  L-N ทกุ 1 นาที 

2 เฟส S : Volt, Current, PF, kW, kVA, kVAR  L-N ทกุ 1 นาที 

3 เฟส T : Volt, Current, PF, kW, kVA, kVAR  L-N ทกุ 1 นาที 

4 เฟส RST : Volt, Current, PF, kW, kVA, kVAR  L-N ทกุ 1 นาที 

5 ปริมาณ และชนิดของการสง่จ่ายนํา้มนั 
ชนิด, จํานวน
ของผลผลติ, 
ระยะเวลา 

ทกุ 1 แบต 

 
ทัง้นีแ้ผนในการสง่จ่ายนํา้มนัในแตล่ะชนิดถกูปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม ซึง่ขึน้อยูก่บั

แผนการสง่จ่ายนํา้มนัของโรงงานเป็นหลกั 
 
ตารางที่ 4.6 ความสมัพนัธ์ระหวา่ง ชนิดนํา้มนัและข้อมลูการใช้พลงังานไฟฟ้า 
 

คร้ังท่ี เร่ิมทาํการตรวจวดั ขอ้มูลการเดินเคร่ือง ขอ้มูลการส่งจ่ายนํ้ามนั การใชก้าํลงั 

(log) วนั : เวลา 
VSD / AUTO 

ชนิด
นํ้ามนั 

ปริมาณ ('000 Lts) 
ไฟฟ้า (SUM 

kW) 

1 09/12/2014 18:27:00 VSD B91 4,805.00 297,477.02 

2 09/13/2014 03:21:00 VSD B95 2,903.00 113,898.18 

3 09/13/2014 08:33:00 VSD HSD 12,517.00 375,813.56 
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ตารางที่ 4.6 ความสมัพนัธ์ระหวา่ง ชนิดนํา้มนัและข้อมลูการใช้พลงังานไฟฟ้า (ตอ่) 
 

คร้ังท่ี เร่ิมทาํการตรวจวดั ขอ้มูลการเดินเคร่ือง ขอ้มูลการส่งจ่ายนํ้ามนั การใชก้าํลงั 

(log) วนั : เวลา 
VSD / AUTO 

ชนิด
นํ้ามนั 

ปริมาณ ('000 Lts) 
ไฟฟ้า (SUM 

kW) 

5 09/14/2014 07:16:00 VSD HSD 6,201.00 596,880.12 

6 09/16/2014 16:24:00 VSD JET 2,003.00 134,685.47 

7 09/16/2014 20:01:00 VSD JET 4,504.00 219,959.97 

8 09/17/2014 05:24:00 VSD JET 5,000.00 214,696.01 

9 09/17/2014 14:47:00 VSD JET 512.00 36,213.69 

10 09/17/2014 16:36:00 VSD B91 4,226.00 142,093.09 

11 09/17/2014 23:36:00 VSD B95 2,005.00 65,771.91 

12 09/18/2014 02:03:00 VSD  N/A N/A  25,488.71 

13 09/18/2014 05:08:00 VSD HSD 12,000.00 837,918.87 

14 09/19/2014 01:02:00 VSD JET 4,016.00 701,398.05 

15 09/19/2014 15:46:00 VSD JET 6,596.00 67,877.05 

16 09/20/2014 08:55:00 VSD JET 3,006.00 118,413.15 

17 09/20/2014 14:21:00 VSD JET 4,005.00 131,926.26 

18 09/21/2014 16:04:00 VSD JET 7,012.00 275,166.46 

19 09/22/2014 03:51:00 VSD JET 4,506.00 184,938.78 

20 09/22/2014 12:40:00 VSD JET 6,007.00 288,304.26 

21 09/22/2014 20:31:00 VSD B95 168.00 22,525.82 

22 09/22/2014 21:58:00 VSD JET 4,512.00 180,837.88 

23 09/23/2014 07:17:00 VSD B95 2,403.00 93,924.50 

24 09/23/2014 12:27:00 VSD HSD 638.00 22,496.40 

25 09/23/2014 13:59:00 VSD B95 1,007.00 45,886.08 

26 09/23/2014 16:00:00 VSD B95 1,405.00 68,037.93 

27 09/23/2014 18:39:00 VSD HSD 2,003.00 125,925.98 

28 09/23/2014 21:58:00 VSD JET 181.00 10,771.96 

29 09/23/2014 22:34:00 VSD HSD 8,018.00 121,412.30 



50 
 

ตารางที่ 4.6 ความสมัพนัธ์ระหวา่ง ชนิดนํา้มนัและข้อมลูการใช้พลงังานไฟฟ้า (ตอ่) 
 

คร้ังท่ี เร่ิมทาํการตรวจวดั ขอ้มูลการเดินเคร่ือง ขอ้มูลการส่งจ่ายนํ้ามนั การใชก้าํลงั 

(log) วนั : เวลา 
VSD / AUTO 

ชนิด
นํ้ามนั 

ปริมาณ ('000 Lts) 
ไฟฟ้า (SUM 

kW) 

30 09/24/2014 02:40:00 VSD HSD 6,004.00 500,231.22 

31 09/24/2014 12:53:00 VSD HSD 7,303.00 500,464.87 

32 09/24/2014 22:09:00 VSD N/A N/A 374,446.82 

33 09/25/2014 11:20:00 VSD N/A N/A 238,422.20 

34 09/25/2014 18:47:00 VSD JET 3,006.00 88,814.30 

35 09/25/2014 21:00:00 VSD N/A N/A 63,941.20 

36 09/25/2014 23:52:00 VSD JET 4,510.00 208,683.99 

37 09/26/2014 07:45:00 VSD JET 3,796.00 195,113.96 

38 09/26/2014 15:47:00 N/A N/A N/A 146,207.18 

39 09/27/2014 19:07:00 AUTO JET 4,500.00 517,833.18 

40 09/28/2014 02:03:00 AUTO JET 5,504.00 585,125.71 

41 09/28/2014 10:03:00 N/A N/A N/A 73,294.59 

42 09/28/2014 11:17:00 AUTO B95 168.00 22,010.66 

43 09/28/2014 12:55:00 AUTO B91 4,504.00 552,979.50 

44 09/28/2014 21:31:00 AUTO B95 1,684.00 197,407.69 

45 09/29/2014 03:28:00 AUTO B95 701.00 78,541.38 

46 09/29/2014 04:47:00 VSD HSD 169.00 6,064.55 

47 09/29/2014 05:17:00 VSD HSD 15,012.00 1,426,933.51 

48 09/30/2014 03:25:00 AUTO HSD 3,001.00 361,527.72 

49 09/30/2014 07:55:00 VSD JET 180.00 8,780.24 

50 09/30/2014 08:42:00 VSD HSD 5,740.00 683,902.80 

51 09/30/2014 17:13:00 AUTO JET 4,015.00 143,441.71 

52 09/30/2014 19:16:00 N/A N/A N/A 306,912.76 

53 09/30/2014 23:14:00 VSD JET 4,507.00 218,076.05 

54 10/01/2014 06:12:00 VSD JET 6,478.00 265,156.01 
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ตารางที่ 4.6 ความสมัพนัธ์ระหวา่ง ชนิดนํา้มนัและข้อมลูการใช้พลงังานไฟฟ้า (ตอ่) 
 

คร้ังท่ี เร่ิมทาํการตรวจวดั ขอ้มูลการเดินเคร่ือง ขอ้มูลการส่งจ่ายนํ้ามนั การใชก้าํลงั 

(log) วนั : เวลา 
VSD / AUTO 

ชนิด
นํ้ามนั 

ปริมาณ ('000 Lts) 
ไฟฟ้า (SUM 

kW) 

55 10/02/2014 09:57:00 VSD JET 4,204.00 183,782.82 

56 10/02/2014 16:48:00 VSD B95 168.00 6,467.63 

57 10/02/2014 17:19:00 VSD JET 2,005.00 74,137.41 

58 10/02/2014 21:48:00 VSD B91 4,004.00 232,555.60 

59 10/03/2014 05:08:00 VSD B95 1,502.00 87,529.14 

60 10/03/2014 07:52:00 VSD B95 801.00 41,333.17 

61 10/03/2014 09:28:00 VSD HSD 172.00 6,245.40 

62 10/03/2014 10:01:00 VSD HSD 12,002.00 885,309.57 

63 10/04/2014 05:49:00 VSD HSD 3,460.00 258,672.60 

64 10/04/2014 11:40:00 VSD HSD 4,007.00 394,109.36 

65 10/04/2014 18:15:00 VSD JET 180.00 9,055.18 

66 10/04/2014 18:49:00 
VSD JET 4,006.00 

83,487.00 

67 10/04/2014 21:04:00 98,848.98 

68 10/05/2014 01:23:00 VSD JET 3,802.00 186,874.74 

69 10/07/2014 11:08:00 VSD JET 5,813.00 241,065.15 

70 10/07/2014 20:50:00 VSD JET 4,010.00 165,142.67 

71 10/08/2014 02:45:00 N/A N/A N/A 86,545.34 

72 10/08/2014 05:31:00 VSD B95 1,604.00 65,037.85 

73 10/08/2014 10:12:00 VSD B95 654.00 24,006.91 

74 10/08/2014 11:34:00 VSD HSD 172.00 6,279.25 

75 10/08/2014 12:13:00 VSD B91 4,505.00 205,526.86 

76 10/08/2014 20:36:00 VSD HSD 6,010.00 363,941.29 

77 10/09/2014 07:56:00 VSD HSD 5,802.00 459,871.18 

78 10/09/2014 17:26:00 VSD HSD 4,001.00 346,889.53 

79 10/09/2014 23:47:00 VSD HSD 836.00 87,118.60 
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ตารางที่ 4.6 ความสมัพนัธ์ระหวา่ง ชนิดนํา้มนัและข้อมลูการใช้พลงังานไฟฟ้า (ตอ่) 
 

คร้ังท่ี เร่ิมทาํการตรวจวดั ขอ้มูลการเดินเคร่ือง ขอ้มูลการส่งจ่ายนํ้ามนั การใชก้าํลงั 

(log) วนั : เวลา 
VSD / AUTO 

ชนิด
นํ้ามนั 

ปริมาณ ('000 Lts) 
ไฟฟ้า (SUM 

kW) 

80 10/10/2014 02:34:00 VSD JET 183.00 86,545.34 

81 10/10/2014 04:44:00 VSD JET 5,006.00 137,798.29 

82 10/10/2014 10:37:00 VSD JET 8,506.00 350,677.59 

83 10/11/2014 01:28:00 VSD JET 2,904.00 109,842.98 

84 10/12/2014 08:04:00 VSD JET 2,300.00 94,936.02 

85 10/12/2014 12:23:00 VSD JET 4,975.00 183,648.49 

86 10/12/2014 20:31:00 VSD JET 3,009.00 184,920.65 

87 10/13/2014 03:37:00 VSD B95 169.00 6,911.78 

88 10/13/2014 05:14:00 
VSD B91 4,501.00 

65,359.61 

89 10/13/2014 08:23:00 133,510.86 

90 10/13/2014 13:53:00 
VSD B95 1,497.00 

137,798.29 

91 10/13/2014 16:00:00 13,373.14 

92 10/13/2014 16:44:00 VSD B95 700.00 31,601.42 

93 10/13/2014 18:11:00 VSD HSD 172.00 7,140.73 

94 10/13/2014 18:40:00 VSD HSD 6,205.00 370,843.33 

95 10/14/2014 05:19:00 

VSD HSD 6,016.00 

13,373.14 

96 10/14/2014 11:04:00 194,275.56 

97 10/14/2014 21:29:00 77,498.81 

98 10/14/2014 22:56:00 VSD HSD 838.00 9,313.05 

99 10/15/2014 01:13:00 VSD HSD 7,008.00 562,895.43 

100 10/15/2014 13:08:00 
VSD JET 4,505.00 

98,507.55 

101 10/15/2014 15:14:00 119,283.74 

102 10/15/2014 20:23:00 VSD JET 4,338.00 171,853.16 

103 10/17/2014 08:13:00 AUTO JET 4,505.00 504,955.43 

104 10/17/2014 14:56:00 AUTO JET 2,008.00 232,332.07 



53 
 

ตารางที่ 4.6 ความสมัพนัธ์ระหวา่ง ชนิดนํา้มนัและข้อมลูการใช้พลงังานไฟฟ้า (ตอ่) 
 

คร้ังท่ี เร่ิมทาํการตรวจวดั ขอ้มูลการเดินเคร่ือง ขอ้มูลการส่งจ่ายนํ้ามนั การใชก้าํลงั 

(log) วนั : เวลา 
VSD / AUTO 

ชนิด
นํ้ามนั 

ปริมาณ ('000 Lts) 
ไฟฟ้า (SUM 

kW) 

105 10/17/2014 20:49:00 AUTO N/A N/A 532,177.30 

106 10/18/2014 05:58:00 AUTO B95 1,582.00 171,042.42 

107 10/18/2014 09:01:00 VSD HSD 8,403.00 540,749.56 

108 10/19/2014 21:41:00 AUTO HSD 6,018.00 720,474.93 

109 10/20/2014 06:46:00 VSD HSD 6,017.00 463,337.97 

110 10/20/2014 17:13:00 VSD JET 4,504.00 156,582.14 

111 10/21/2014 10:20:00 AUTO JET 6,006.00 734,067.25 

 
 

 
 

ภาพที่ 4.6 จากข้อมลูการตรวจวดัการใช้พลงังานไฟฟ้า 
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 จากข้อมูลการตรวจวัดในตารางท่ี 4.6 พบว่าข้อมูลก่อนและหลังการติดตัง้อุปกรณ์ฯ
สลบักนัอยูเ่น่ืองจากไมส่ามารถเปล่ียนแปลงรายการผลติภณัฑ์ของโรงงานได้จงึจําเป็นต้องมีข้อมลู
สดัส่วนการจ่ายนํา้มันในตารางท่ี 4.7 เพ่ือวิเคราะห์พลงังานก่อนการติดตัง้อุปกรณ์ฯได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 
 
ตารางที่ 4.7 สดัสว่นการจ่ายปริมาณนํา้มนั 
 

ปริมาณการสง่จ่ายนํา้มนัในแตล่ะประเภท ('000 Lts) 
ผลรวม 

สดัสว่น   JET - A1 B-91 B-95 HSD 
(%) 42.28 8.12 5.00 44.60 100.00 

 
จากข้อมลูในตารางท่ี 4.7 ทําให้ทราบสดัส่วนการส่งจ่ายนํา้มนัในแต่ละชนิดท่ีเง่ือนไข

สภาวะการทํางานปกติ ซึ่งสามารถนําสัดส่วนต่างๆ มาวิเคราะห์เป็นพลังงานก่อนการติดตัง้
อปุกรณ์ฯตารางท่ี 4.8 
 
ตารางที่ 4.8 สดัสว่นการใช้กําลงัไฟฟ้าของนํา้มนัแตล่ะชนิดก่อนการตดิตัง้อปุกรณ์ฯ 
 

ชนิดนํา้มนั 
พิกดักําลงัไฟฟ้าเฉลีย่เทียบเคียงกบั 

สดัสว่นการสง่จ่าย 
กําลงัไฟฟ้าแตล่ะชนิด 

(kW) 
B 91 1,110.40 x 8.21 % 90.20 
B 95 1,104.05 x 5.00 % 55.21 
HSD 1,385.16 x 44.60 % 617.71 

JET -A1 1,262.50 x 42.28 % 533.8 
รวมการใช้กําลงัไฟฟ้า 1,296.92 

 
 จากข้อมูลของโรงงานอุตสาหกรรมมีชั่วโมงการใช้งานมอเตอร์ป๊ัมสูบถ่ายนํา้มัน       
1,850 kW เฉล่ีย 480 ชัว่โมงตอ่เดือน จะได้พลงังานก่อนการตดิตัง้ดงันี ้
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 พลงังานไฟฟ้าก่อนการตดิตัง้อปุกรณ์ฯ = 1,296.95 kW x 480 ชัว่โมง/เดือน 
      = 622,523.86 kWh/เดือน 
 

4.2.2 การใช้พลังงานไฟฟ้าเฉล่ียหลังการตดิตัง้อุปกรณ์ 
 จากผลของหัวข้อท่ี 4.2.1 ทําให้ทราบสดัส่วนการส่งจ่ายนํา้มันในแต่ละชนิดท่ีเง่ือนไข
สภาวะการทํางานปกติ ซึ่งสามารถนําสัดส่วนต่างๆ มาวิเคราะห์เป็นพลังงานหลังการติดตัง้
อปุกรณ์ฯ ตารางท่ี 4.9 
 
ตารางที่ 4.9 สดัสว่นการใช้กําลงัไฟฟ้าของนํา้มนัแตล่ะชนิดหลงัการตดิตัง้อปุกรณ์ฯ 
 

ชนิดนํา้มนั 
พิกดักําลงัไฟฟ้าเฉลีย่เทียบเคียงกบั 

สดัสว่นการสง่จ่าย 
กําลงัไฟฟ้าแตล่ะชนิด 

B 91 670.13 x 8.21 % 35.76 kW 

B 95 708.42 x 5.00 % 19.80 kW 

HSD 567.30 x 44.60 % 364.70 kW 

JET -A1 788.31 x 42.28 % 200.49 kW 

รวมการใช้กําลงัไฟฟ้า 620.76 kW 

 
จากข้อมูลของโรงงานอุตสาหกรรมมีชั่วโมงการใช้งานมอเตอร์ป๊ัมสูบถ่ายนํา้มัน       

1,850 kW เฉล่ีย 480 ชัว่โมงตอ่เดือน จะได้พลงังานก่อนการตดิตัง้ดงันี ้
 
 พลงังานไฟฟ้าหลงัการตดิตัง้อปุกรณ์ฯ = 620.76 kW x 480 ชัว่โมง/เดือน 
      = 297,963.18 kWh/เดือน 

 
4.2.3 เปอร์เซน็ต์ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

 จากผลการวิเคราะห์ในหวัข้อท่ี 4.2.1 และ 4.2.2 สามารถคํานวณหาได้จากสมการ 
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%% 100x
E

EE

pre

postpre
Save


     (4.4) 

  
โดย   %Save  =  คา่เปอร์เซน็ต์การประหยดัพลงังาน 
  Epre  =  คา่พลงังานก่อนการปรับปรุง 
  Epost  =  คา่พลงังานหลงัการปรับปรุง 
 

  
 

%
86.523,622

18.963,29786.523,622
% 100xSave


  

เปอร์เซน็ต์ผลการประหยดัหลงัการตดิตัง้อปุกรณ์ฯ = 52.13 % 
 
4.3 ผลการวเิคราะห์ดชันีการใช้พลังงานต่อหน่วย (SEC) จากการใช้อุปกรณ์ 
 คา่การใช้พลงังานตอ่หน่วยผลผลิต (Specific Energy Consumption: SEC) เป็นตวัชีว้ดั
ประสิทธิภาพพลงังานในระดบัรายผลผลิต โดยวัดปริมาณพลงังานท่ีใช้เทียบกับหน่วยนับของ
ผลผลิตทางกายภาพ เช่น ตอ่ตนั ตอ่ตารางเมตร ตอ่ลิตร ฯลฯ เป็นการวดัประสิทธิภาพพลงังานใน
ระดบัมลูฐานท่ีสดุ ในระดบั โรงงานหรือกลุม่โรงงานท่ีมีผลผลิตเหมือนกนั ในท่ีนีนํ้าคา่ SEC มาใช้
วิเคราะห์ประสทิธิภาพพลงังานของโรงงานและรายกลุม่โรงงานท่ีมีผลผลติเดียวกนั 
 

P

E
SEC




       (4.4) 

 
 โดย SEC = Specific Energy Consumption 
  E  = ผลรวมของพลงังานไฟฟ้า ณ วนัเวลาท่ีบนัทกึ 
  P  = ผลรวมของปริมาณผลผลติในช่วงเวลาเดียวกนั 
 
 

ABASave SECxSECSEC /]100)[(%     (4.5) 
 

โดย ASEC  = ดชันีการใช้พลงังานก่อนการปรับปรุง (kWh/Unit) 
  BSEC  = ดชันีการใช้พลงังานหลงัการปรับปรุง (kWh/Unit) 
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ตารางที่ 4.10 ดชันีการใช้พลงังานไฟฟ้าตอ่นํา้มนั 1,000 ลติร 
 

ครัง้ท่ี 
ข้อมลูการ
เดนิเคร่ือง 

ข้อมลูการสง่จา่ยนํา้มนั การใช้กําลงั การใช้กําลงัไฟฟ้า 

(Log) VSD / AUTO ชนิดนํา้มนั 
ปริมาณ  

('000 Lts) 
ไฟฟ้ารวม 
(Sum kW) 

ตอ่การสง่จ่าย SEC 
(kW/'000 Lts) 

1 VSD B91 4,805.00 297,477.02 61.91 
2 VSD B95 2,903.00 113,898.18 39.23 
3 VSD HSD 12,517.00 375,813.56 30.02 
5 VSD HSD 6,201.00 596,880.12 96.26 
6 VSD JET 2,003.00 134,685.47 67.24 
7 VSD JET 4,504.00 219,959.97 48.84 
8 VSD JET 5,000.00 214,696.01 42.94 
9 VSD JET 512.00 36,213.69 70.73 

10 VSD B91 4,226.00 142,093.09 33.62 
11 VSD B95 2,005.00 65,771.91 32.80 
13 VSD HSD 12,000.00 837,918.87 69.83 
15 VSD JET 6,596.00 67,877.05 10.29 
16 VSD JET 3,006.00 118,413.15 39.39 
17 VSD JET 4,005.00 131,926.26 32.94 
18 VSD JET 7,012.00 275,166.46 39.24 
19 VSD JET 4,506.00 184,938.78 41.04 
20 VSD JET 6,007.00 288,304.26 47.99 
21 VSD B95 168.00 22,525.82 134.08 
22 VSD JET 4,512.00 180,837.88 40.08 
23 VSD B95 2,403.00 93,924.50 39.09 
24 VSD HSD 638.00 22,496.40 35.26 
25 VSD B95 1,007.00 45,886.08 45.57 
26 VSD U95 1,405.00 68,037.93 48.43 
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ตารางที่ 4.10 ดชันีการใช้พลงังานไฟฟ้าตอ่นํา้มนั 1,000 ลติร (ตอ่) 
 

ครัง้ท่ี 
ข้อมลูการ
เดนิเคร่ือง 

ข้อมลูการสง่จา่ยนํา้มนั การใช้กําลงั การใช้กําลงัไฟฟ้า 

(Log) VSD / AUTO ชนิดนํา้มนั 
ปริมาณ  

('000 Lts) 
ไฟฟ้ารวม 
(Sum kW) 

ตอ่การสง่จ่าย SEC 
(kW/'000 Lts) 

6 VSD JET 2,003.00 134,685.47 67.24 
7 VSD JET 4,504.00 219,959.97 48.84 
8 VSD JET 5,000.00 214,696.01 42.94 
9 VSD JET 512.00 36,213.69 70.73 

10 VSD B91 4,226.00 142,093.09 33.62 
11 VSD B95 2,005.00 65,771.91 32.80 
13 VSD HSD 12,000.00 837,918.87 69.83 
15 VSD JET 6,596.00 67,877.05 10.29 
16 VSD JET 3,006.00 118,413.15 39.39 
17 VSD JET 4,005.00 131,926.26 32.94 
18 VSD JET 7,012.00 275,166.46 39.24 
19 VSD JET 4,506.00 184,938.78 41.04 
20 VSD JET 6,007.00 288,304.26 47.99 
21 VSD B95 168.00 22,525.82 134.08 
22 VSD JET 4,512.00 180,837.88 40.08 
23 VSD B95 2,403.00 93,924.50 39.09 
24 VSD HSD 638.00 22,496.40 35.26 
25 VSD B95 1,007.00 45,886.08 45.57 
26 VSD U95 1,405.00 68,037.93 48.43 
27 VSD HSD 2,003.00 125,925.98 62.87 
28 VSD JET 181.00 10,771.96 59.51 
29 VSD HSD 8,018.00 121,412.30 15.14 
30 VSD HSD 6,004.00 500,231.22 83.32 
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ตารางที่ 4.10 ดชันีการใช้พลงังานไฟฟ้าตอ่นํา้มนั 1,000 ลติร (ตอ่) 
 

ครัง้ท่ี 
ข้อมลูการ
เดนิเคร่ือง 

ข้อมลูการสง่จา่ยนํา้มนั การใช้กําลงั การใช้กําลงัไฟฟ้า 

(Log) VSD / AUTO ชนิดนํา้มนั 
ปริมาณ  

('000 Lts) 
ไฟฟ้ารวม 
(Sum kW) 

ตอ่การสง่จ่าย SEC 
(kW/'000 Lts) 

31-33 VSD HSD 7,303.00 1,113,333.89 152.45 
34-35 VSD JET 3,006.00 152,755.50 50.82 

36 VSD JET 4,510.00 208,683.99 46.27 
37 VSD JET 3,796.00 195,113.96 51.40 
39 AUTO JET 4,500.00 517,833.18 115.07 

40-41 AUTO JET 5,504.00 658,420.30 119.63 
42 AUTO B95 168.00 22,010.66 131.02 
43 AUTO B91 4,504.00 552,979.50 122.78 
44 AUTO B95 1,684.00 197,407.69 117.23 
45 AUTO B95 701.00 78,541.38 112.04 
46 VSD HSD 169.00 6,064.55 35.88 
47 VSD HSD 15,012.00 1,426,933.51 95.05 
48 AUTO HSD 3,001.00 361,527.72 120.47 
49 VSD JET 180.00 8,780.24 48.78 
50 VSD HSD 5,740.00 683,902.80 119.15 

51-52 AUTO JET 4,015.00 450,354.47 112.17 
53 VSD JET 4,507.00 218,076.05 48.39 
54 VSD JET 6,478.00 265,156.01 40.93 
55 VSD JET 4,204.00 183,782.82 43.72 
56 VSD B95 168.00 6,467.63 38.50 
57 VSD JET 2,005.00 74,137.41 36.98 
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ตารางที่ 4.10 ดชันีการใช้พลงังานไฟฟ้าตอ่นํา้มนั 1,000 ลติร (ตอ่) 
 

ครัง้ท่ี 
ข้อมลูการ
เดนิเคร่ือง 

ข้อมลูการสง่จา่ยนํา้มนั การใช้กําลงั การใช้กําลงัไฟฟ้า 

(Log) VSD / AUTO ชนิดนํา้มนั 
ปริมาณ  

('000 Lts) 
ไฟฟ้ารวม 
(Sum kW) 

ตอ่การสง่จ่าย SEC 
(kW/'000 Lts) 

58 VSD B91 4,004.00 232,555.60 58.08 
59 VSD B95 1,502.00 87,529.14 58.28 
60 VSD B95 801.00 41,333.17 51.60 
61 VSD HSD 172.00 6,245.40 36.31 
62 VSD HSD 12,002.00 885,309.57 73.76 
63 VSD HSD 3,460.00 258,672.60 74.76 
64 VSD HSD 4,007.00 394,109.36 98.36 
65 VSD JET 180.00 9,055.18 50.31 

66-67 VSD JET 4,006.00 182,335.98 45.52 
68 VSD JET 3,802.00 186,874.74 49.15 
69 VSD JET 5,813.00 241,065.15 41.47 
70 VSD JET 4,010.00 165,142.67 41.18 
72 VSD B95 1,604.00 65,037.85 40.55 
73 VSD B95 654.00 24,006.91 36.71 
74 VSD HSD 172.00 6,279.25 36.51 
75 VSD B91 4,505.00 205,526.86 45.62 
76 VSD HSD 6,010.00 363,941.29 60.56 
77 VSD HSD 5,802.00 459,871.18 79.26 
78 VSD HSD 4,001.00 346,889.53 86.70 
79 VSD HSD 836.00 87,118.60 104.21 
81 VSD JET 5,006.00 137,798.29 27.53 
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 จากตารางท่ี 4.9 นําค่า SEC มาวิเคราะห์แยกกลุ่มตามตารางท่ี 4.11 เป็นดชันีการใช้
พลงังานตอ่หน่วยนํา้มนัชนิด B 91, ตารางท่ี 4.12 เป็นดชันีการใช้พลงังานตอ่หน่วยนํา้มนัชนิด B 
95 , ตารางท่ี 4.13 เป็นดชันีการใช้พลงังานตอ่หน่วยนํา้มนัชนิด HSD, ตารางท่ี 4.14 เป็นดชันีการ
ใช้พลงังานตอ่หน่วยนํา้มนัชนิด JET A-1 เพ่ือหาผลการประหยดั    
 
ตารางที่ 4.11 คา่ดชันีการใช้พลงังานตอ่หนว่ยในการสง่จ่ายนํา้มนัชนิด B 91 
 

ครัง้ท่ี ข้อมลูการสง่จา่ยนํา้มนั การใช้กําลงั การใช้กําลงัตอ่ 

(Log) ชนิดนํา้มนั 
ปริมาณ  

('000 Lts) 
ไฟฟ้ารวม 
(Sum kW) 

การสง่จา่ย  SEC 
(kW/'000 Lts) 

43 B 91 4,504.00 552,979.50 122.78 

1 B 91 4,805.00 297,477.02 61.91 

10 B 91 4,226.00 142,093.09 33.62 

58 B 91 4,004.00 232,555.60 58.08 

75 B 91 4,505.00 205,526.86 45.62 
 
ตารางที่ 4.12 คา่ดชันีการใช้พลงังานตอ่หนว่ยในการสง่จ่ายนํา้มนัชนิด B 95 
 

ครัง้ท่ี ข้อมลูการสง่จา่ยนํา้มนั การใช้กําลงั การใช้กําลงัตอ่ 

(Log) ชนิดนํา้มนั 
ปริมาณ  

('000 Lts) 
ไฟฟ้ารวม 
(Sum kW) 

การสง่จา่ย  SEC 
(kW/'000 Lts) 

42 B95 168.00 22,010.66 131.02 

44 B95 1,684.00 197,407.69 117.23 

45 B95 701.00 78,541.38 112.04 

2 B95 2,903.00 113,898.18 39.23 

11 B95 2,005.00 65,771.91 32.80 

23 B95 2,403.00 93,924.50 39.09 
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ตารางที่ 4.13 คา่ดชันีการใช้พลงังานตอ่หนว่ยในการสง่จ่ายนํา้มนัชนิด HSD 
 

ครัง้ท่ี ข้อมลูการสง่จา่ยนํา้มนั การใช้กําลงั การใช้กําลงัตอ่ 

(Log) ชนิดนํา้มนั 
ปริมาณ  

('000 Lts) 
ไฟฟ้ารวม 
(Sum kW) 

การสง่จา่ย  SEC 
(kW/'000 Lts) 

48 HSD 3,001.00 361,527.72 120.47 

3 HSD 12,517.00 375,813.56 30.02 

5 HSD 6,201.00 596,880.12 96.26 

13 HSD 12,000.00 837,918.87 69.83 

24 HSD 638.00 22,496.40 35.26 

27 HSD 2,003.00 125,925.98 62.87 

30 HSD 6,004.00 500,231.22 83.32 
 
ตารางที่ 4.14 คา่ดชันีการใช้พลงังานตอ่หนว่ยในการสง่จ่ายนํา้มนัชนิด JET A-1 
 

ครัง้ท่ี ข้อมลูการสง่จา่ยนํา้มนั การใช้กําลงั การใช้กําลงัตอ่ 

(Log) ชนิดนํา้มนั 
ปริมาณ  

('000 Lts) 
ไฟฟ้ารวม 
(Sum kW) 

การสง่จา่ย  SEC 
(kW/'000 Lts) 

39 JET 4,500.00 517,833.18 115.07 

40-41 JET 5,504.00 658,420.30 119.63 

51-52 JET 4,015.00 450,354.47 112.17 

7 JET 4,504.00 219,959.97 48.84 

8 JET 5,000.00 214,696.01 42.94 

16 JET 3,006.00 118,413.15 39.39 
 

จากข้อมลูนี ้สามารถวิเคราะห์หาคา่การใช้พลงังานไฟฟ้าเฉล่ียท่ีลดลงจากการติดตัง้และ
ใช้งานอปุกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ได้ดงัตอ่ไปนี ้
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ตารางที่ 4.15 ผลประหยดัจากการสง่จา่ยนํา้มนัในแตแ่ละชนิด 
 

รายละเอียด/โครงการ หนว่ย 
พิกดักําลงัไฟฟ้า / พลงังานไฟฟ้าท่ีทําการศกึษา 

Auto trans VSD ผลตา่ง % ผลประหยดั 

High Speed Diesel kW/1000 Lts 119.72 70.68 49.04 40.96 

Jet - A1 kW/1000 Lts 115.62 43.43 72.19 62.44 

B 91 kW/1000 Lts 122.78 48.68 74.09 60.35 

B 95 kW/1000 Lts 120.09 43.07 77.03 64.14 

 
 จากตารางท่ี 4.13 แสดงถึงเปอร์เซน็ต์ผลประหยดัของดชันีการใช้พลงังานตอ่หนว่ย พบวา่ 
นํา้มนัชนิด HSD  ก่อนการตดิตัง้ใช้พลงังาน 119.72 kW ตอ่การสง่นํา้มนั 1,000 ลติร 
นํา้มนัชนิด JET A-1  ก่อนการตดิตัง้ใช้พลงังาน 115.62 kW ตอ่การสง่นํา้มนั 1,000 ลติร 
นํา้มนัชนิด B 91  ก่อนการตดิตัง้ใช้พลงังาน 122.78 kW ตอ่การสง่นํา้มนั 1,000 ลติร 
นํา้มนัชนิด B 95  ก่อนการตดิตัง้ใช้พลงังาน 120.09 kW ตอ่การสง่นํา้มนั 1,000 ลติร 
 เม่ือตดิตัง้อปุกรณ์ VSD พบวา่ 
นํา้มนัชนิด HSD  ก่อนการตดิตัง้ใช้พลงังาน 70.68 kW ตอ่การสง่นํา้มนั 1,000 ลติร 
นํา้มนัชนิด JET A-1  ก่อนการตดิตัง้ใช้พลงังาน 43.43 kW ตอ่การสง่นํา้มนั 1,000 ลติร 
นํา้มนัชนิด B 91  ก่อนการตดิตัง้ใช้พลงังาน 48.68 kW ตอ่การสง่นํา้มนั 1,000 ลติร 
นํา้มนัชนิด B 95  ก่อนการตดิตัง้ใช้พลงังาน 43.07 kW ตอ่การสง่นํา้มนั 1,000 ลติร 
 
4.4 อภปิลายผล 
 ผลจากการวิเคราะห์เม่ือปรับลดความเร็วรอบของมอเตอร์ ตามกฎความสมัพนัธ์ของแอฟ
ฟินิตี ้สามารถประหยดัพลงังานไฟฟ้าได้ 50.09% จากระบบเดิม ผลการประหยดัได้ใกล้เคียงกนั
กบัการพิสจูน์ผลการประหยดัตามมาตรฐาน IMPVP สามารถประหยดัพลงังานไฟฟ้าได้ 52.13% 
จากระบบเดิม และเม่ือวิเคราะห์ถึงค่าดชันีการใช้พลงังานต่อหน่วยส่งผลให้ทราบว่าผลการ
ประหยดัอยูท่ี่ 40.96 % – 64.14 % 



บทที่ 5 

 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
   
5.1 บทนํา 
 ในหัวข้อนีจ้ะกล่าวถึงการสรุปผลการดําเนินงานในการติดตัง้อุปกรณ์ VSD ด้วยวิธีการ
ปรับวาล์วควบคมุจากระดบัต่างๆ ให้เป็น 100% แล้วควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ด้วย
อปุกรณ์ VSD จากนัน้จงึวิเคราะห์โดยการใช้กฎความสมัพนัธ์ของแอฟฟินิตีเ้พ่ือหาความเหมาะสม
ก่อนการติดตัง้ทางด้านพลงังานไฟฟ้าและไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการส่งจ่ายนํา้มนั 
หลงัจากการติดตัง้อปุกรณ์แล้วจึงทําการตรวจวดัพลงังานเก็บผลและวิเคราะห์เทียบกบัพลงังาน
ไฟฟ้าเดมิก่อนการตดิตัง้อปุกรณ์ฯ 
    
5.2 สรุปผล 
 จากการดําเนินงานวิเคราะห์ทางด้านพลงังานไฟฟ้าและประสิทธิภาพในการสง่จ่ายนํา้มนั
มีผลดงันี ้  

1. ผลจากการวิเคราะห์การลดพลงังานไฟฟ้าโดยการใช้กฎความสมัพนัธ์ของ แอฟฟินิตี ้
สามารถประมาณการผลการประหยดัได้ 309,993.59 kWh/เดือน หรือคิดเป็น 50.09 % ท่ีจะ
สามารถประหยดัพลงังานไฟฟ้าได้จากระบบเดมิ 
 2. จากการติดตัง้อุปกรณ์ VSD หลังจากการติดตัง้มีการพิสูจน์ผลการประหยัดตาม
มาตรฐาน IPMVP สามารถประหยดัพลงังานไฟฟ้าได้ 324,560.05 kWh/เดือน หรือคิดเป็น 52.13 
% จากระบบเดิม ซึง่ผลการประหยดัใกล้เคียงกบัการประมาณการผลการประหยดัโดยการใช้กฎ
ความสมัพนัธ์ของ แอฟฟินิตี ้
 3. ผลการวิเคราะห์ดชันีการใช้พลงังานตอ่หน่วย (SEC)พบว่า ดชันีการใช้พลงังานไฟฟ้าท่ี
ใช้ในการส่งจ่ายแต่ละชนิดของนํา้มัน จาก 115 – 120 kWh/1000ลิตร ลดลงเป็น43 – 70 
kWh/1000 ลิตร แล้วแตช่นิดของนํา้มนั หรือคิดเป็น 40-60% จากการใช้ระบบเดิมดงัภาพท่ี 5.1
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ภาพที่ 5.1 ความสมัพนัธ์ของพลงังานไฟฟ้า kWh/1000 ลติร ของนํา้มนัแตล่ะชนิด 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ          
 เน่ืองจากโรงงานในกรณีศึกษานีทํ้าการติดตัง้อุปกรณ์ VSD ท่ีมอเตอร์ขนาดพิกัด 1,850 
kW คิดเป็นการใช้พลงังาน 95% ของการใช้พลงังานทัง้ระบบ ทําให้การลดพลงังานไฟฟ้ามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีมาก ซึง่โรงงานอ่ืนๆ สามารถนําไปประยกุต์ใช้ได้หลากหลายกบั
เคร่ืองจกัรตา่งๆ ท่ีใช้มอเตอร์เป็นต้นกําลงั โดยผลการประหยดันัน้ขึน้อยู่กบัประเภทของโหลดท่ีใช้
งาน แต่อย่างไรก็ตามอุปกรณ์ VSD โดยทั่วไปจะมีสัญญาณฮาร์มอร์นิกรบกวนระบบไฟฟ้าใน
โรงงานจําเป็นต้องศึกษาอุปกรณ์ฯ และอุปกรณ์เสริมระบบการป้องกันสญัญาณฮาร์มอร์นิกท่ีดี 
เพ่ือให้การอนรัุกษ์พลงังานเกิดประสทิธิภาพท่ีสงูท่ีสดุ 
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ก   ตารางตรวจวัดก่อนการ-หลังตดิตัง้อุปกรณ์ฯ 
ภาคผนวก ข   บทความวจิัยที่ได้รับการตพีมิพ์   
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ภาคผนวก ก 
 

ตารางตรวจวัดก่อน-หลัง การตดิตัง้อุปกรณ์ฯ 
  
   



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)
12/6/2014 15:03 105.6 109.12 104.48 374400 384000 364800 0.89 0.88 0.88 6834 6876 6834
12/6/2014 15:33 119.2 122.56 117.76 432000 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6918 6960 6924
12/6/2014 16:03 119.68 122.72 118.24 432000 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6858 6882 6852
12/6/2014 16:33 119.04 122.08 117.76 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6894 6936 6894
12/6/2014 17:03 118.24 121.76 116.96 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6936 6966 6924
12/6/2014 17:33 119.68 122.08 117.6 432000 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6864 6894 6864
12/6/2014 18:03 119.52 122.4 117.6 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6846 6876 6840
12/6/2014 18:33 120.48 123.36 118.08 432000 432000 412800 0.91 0.89 0.89 6834 6864 6834
12/6/2014 19:03 119.52 122.24 116.48 432000 432000 412800 0.9 0.88 0.89 6882 6912 6864
12/6/2014 19:33 119.68 122.4 116.32 432000 432000 412800 0.91 0.89 0.89 6900 6930 6882
12/6/2014 20:03 119.36 122.72 116.32 432000 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6888 6924 6876
12/6/2014 20:33 119.84 122.72 116.32 432000 432000 412800 0.91 0.89 0.89 6888 6918 6870
12/6/2014 21:03 119.52 122.4 115.68 432000 432000 403200 0.91 0.88 0.89 6888 6912 6870
12/6/2014 21:33 120.48 123.68 116.32 432000 432000 403200 0.91 0.89 0.89 6834 6852 6810
12/6/2014 22:03 120.96 123.84 116.64 432000 432000 412800 0.91 0.88 0.89 6834 6870 6810
12/6/2014 22:33 120.48 123.84 116.48 432000 432000 412800 0.91 0.88 0.89 6876 6906 6846
12/6/2014 23:03 120 123.52 116.48 432000 432000 412800 0.91 0.88 0.89 6888 6912 6864
12/6/2014 23:33 119.52 123.2 115.68 432000 432000 403200 0.9 0.88 0.88 6918 6948 6894
13/6/2014 0:03 119.84 123.68 116.96 432000 432000 412800 0.91 0.89 0.89 6834 6864 6810
13/6/2014 0:33 120.32 123.84 117.12 432000 432000 412800 0.91 0.89 0.89 6816 6852 6804
13/6/2014 1:03 119.68 123.52 115.84 432000 432000 403200 0.91 0.89 0.89 6846 6882 6834
13/6/2014 1:33 118.72 123.2 115.68 422400 432000 403200 0.91 0.88 0.88 6870 6906 6840
13/6/2014 2:03 119.2 123.36 115.52 432000 432000 403200 0.91 0.88 0.88 6876 6912 6858
13/6/2014 2:33 118.56 122.24 115.04 422400 432000 403200 0.9 0.88 0.88 6906 6948 6894
13/6/2014 3:03 118.4 122.24 114.88 432000 432000 403200 0.9 0.88 0.88 6942 6972 6924
13/6/2014 3:33 119.36 123.04 115.36 432000 432000 403200 0.91 0.88 0.89 6858 6894 6840
13/6/2014 4:03 119.2 122.88 115.68 432000 432000 403200 0.9 0.88 0.89 6864 6906 6840
13/6/2014 4:33 119.68 122.56 116.48 422400 432000 403200 0.9 0.89 0.89 6822 6852 6792
13/6/2014 5:03 119.84 123.52 117.12 432000 432000 412800 0.91 0.89 0.89 6834 6876 6822
13/6/2014 5:33 119.84 123.36 116.32 432000 432000 403200 0.91 0.89 0.89 6846 6882 6822
13/6/2014 6:03 119.2 122.72 115.68 432000 432000 403200 0.91 0.88 0.88 6882 6906 6864
13/6/2014 6:33 118.56 121.76 115.04 432000 432000 403200 0.9 0.88 0.88 6918 6936 6894
13/6/2014 7:03 118.56 121.76 115.2 432000 432000 403200 0.9 0.88 0.88 6918 6942 6894
13/6/2014 7:33 118.24 121.12 115.36 422400 432000 403200 0.9 0.88 0.88 6918 6936 6900
13/6/2014 8:03 119.04 121.92 115.68 432000 432000 403200 0.9 0.89 0.89 6900 6936 6888
13/6/2014 22:33 115.04 118.24 113.76 403200 412800 393600 0.9 0.89 0.88 6804 6834 6798
13/6/2014 23:03 116.96 120 115.84 422400 422400 403200 0.9 0.89 0.88 6882 6906 6876
13/6/2014 23:33 117.28 120.32 116.32 412800 422400 403200 0.9 0.89 0.88 6834 6864 6840
14/6/2014 0:03 117.28 120.64 115.68 422400 422400 403200 0.9 0.89 0.88 6858 6888 6858
14/6/2014 0:33 119.04 122.4 117.76 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6828 6864 6840
14/6/2014 1:03 118.72 121.6 117.28 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6846 6876 6840
14/6/2014 1:33 118.08 121.44 116.8 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6894 6924 6894
14/6/2014 2:03 117.92 120.8 116.16 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6912 6936 6900
14/6/2014 2:33 117.92 121.28 116.48 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6888 6924 6882
14/6/2014 3:03 109.76 112.48 107.52 393600 393600 374400 0.89 0.88 0.88 6936 6954 6924
14/6/2014 3:33 117.12 120.64 116 422400 432000 403200 0.9 0.89 0.88 6912 6936 6894
14/6/2014 4:03 117.44 120.16 115.68 422400 422400 412800 0.9 0.88 0.89 6924 6954 6918
14/6/2014 4:33 118.24 121.12 116.96 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6870 6906 6864
14/6/2014 5:03 118.56 122.08 117.44 422400 432000 412800 0.91 0.89 0.89 6786 6816 6780
14/6/2014 5:33 117.44 120.48 116 422400 422400 412800 0.9 0.89 0.89 6888 6924 6894
14/6/2014 6:03 117.44 120.16 115.68 422400 422400 403200 0.9 0.89 0.88 6882 6906 6870
14/6/2014 6:33 117.12 120 115.68 422400 422400 403200 0.9 0.89 0.88 6888 6918 6888
14/6/2014 7:03 116.8 119.84 115.36 422400 422400 403200 0.9 0.88 0.88 6882 6906 6870

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

15/6/2014 20:33 91.52 95.84 88.64 316800 326400 297600 0.88 0.85 0.85 6876 6906 6858
15/6/2014 21:03 96.96 102.08 94.08 345600 355200 326400 0.89 0.86 0.85 6960 6996 6930
15/6/2014 21:33 105.12 109.76 102.56 374400 384000 355200 0.89 0.87 0.87 6954 6996 6942
15/6/2014 22:03 104.64 109.28 100.48 374400 384000 345600 0.9 0.87 0.87 6942 6978 6924
15/6/2014 23:03 91.2 96.96 89.6 316800 336000 297600 0.88 0.86 0.84 6894 6942 6888
15/6/2014 23:33 97.92 103.36 96.48 345600 355200 326400 0.89 0.87 0.86 6936 6966 6924
16/6/2014 0:03 99.84 103.68 95.52 355200 355200 326400 0.89 0.86 0.86 6900 6936 6876
16/6/2014 8:03 111.84 114.4 108.8 393600 403200 384000 0.9 0.89 0.88 6858 6882 6840
16/6/2014 8:33 113.92 116.8 110.88 403200 412800 384000 0.9 0.89 0.88 6852 6882 6840
16/6/2014 9:03 113.92 116.64 110.72 403200 412800 384000 0.9 0.89 0.88 6858 6882 6846
16/6/2014 9:33 128.16 130.72 125.12 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6840 6864 6828
16/6/2014 10:03 128.64 131.04 124.96 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6846 6864 6822
16/6/2014 10:33 128.64 131.36 125.6 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.9 6840 6870 6828
16/6/2014 11:03 128.32 131.2 125.12 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.9 6834 6864 6822
16/6/2014 11:33 128 130.56 124.8 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6864 6894 6846
16/6/2014 12:03 128 130.56 124.48 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6870 6900 6852
16/6/2014 12:33 127.84 130.72 124.8 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6864 6888 6846
16/6/2014 13:03 128.16 131.36 125.12 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6858 6882 6840
16/6/2014 13:33 128 130.08 124.8 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6870 6888 6852
16/6/2014 14:03 106.4 109.6 103.52 374400 384000 355200 0.9 0.87 0.88 6882 6906 6864
16/6/2014 14:33 106.08 108.32 102.88 374400 374400 355200 0.89 0.87 0.88 6900 6924 6888
16/6/2014 15:03 127.2 129.76 124.48 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6858 6882 6840
16/6/2014 15:33 128.8 131.52 125.76 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6870 6894 6858
16/6/2014 16:03 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6984 6990 6936
16/6/2014 16:33 109.92 112.8 106.88 393600 393600 374400 0.89 0.88 0.88 6864 6882 6846
16/6/2014 17:03 109.6 112 106.88 393600 393600 374400 0.89 0.88 0.88 6912 6936 6894
16/6/2014 17:33 112.48 114.56 108.96 403200 403200 384000 0.9 0.88 0.88 6864 6882 6840
16/6/2014 18:03 112.64 115.2 109.12 403200 403200 384000 0.9 0.88 0.88 6840 6870 6822
16/6/2014 18:33 113.44 115.68 108.96 403200 403200 384000 0.9 0.88 0.88 6870 6882 6840
16/6/2014 19:03 101.12 104 97.12 355200 355200 326400 0.9 0.87 0.87 6798 6822 6768
16/6/2014 19:33 101.44 103.84 96.8 355200 355200 326400 0.89 0.86 0.87 6792 6810 6762
16/6/2014 20:03 100.96 103.68 96.48 355200 355200 326400 0.89 0.86 0.87 6858 6882 6840
16/6/2014 20:33 100.64 103.52 95.84 355200 355200 326400 0.89 0.86 0.87 6888 6906 6858
16/6/2014 21:03 100.96 103.68 95.84 355200 355200 326400 0.89 0.86 0.87 6882 6906 6840
16/6/2014 21:33 100.32 103.04 95.36 355200 355200 326400 0.89 0.86 0.86 6888 6906 6858
16/6/2014 22:03 100.96 103.68 96 355200 355200 326400 0.89 0.86 0.87 6888 6918 6864
16/6/2014 22:33 100.64 103.84 96 355200 355200 326400 0.89 0.86 0.87 6858 6882 6834
16/6/2014 23:03 100.32 103.84 96.16 355200 355200 326400 0.89 0.86 0.86 6858 6882 6834
16/6/2014 23:33 100.32 104 96 355200 355200 326400 0.89 0.86 0.86 6888 6912 6858
17/6/2014 0:03 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6984 6996 6924
17/6/2014 0:33 103.52 107.52 100 364800 374400 345600 0.89 0.87 0.87 6888 6918 6864
17/6/2014 1:03 101.28 104.96 96.8 364800 364800 336000 0.89 0.86 0.86 6912 6942 6894
17/6/2014 1:33 100.32 104 96.16 355200 355200 326400 0.89 0.86 0.86 6918 6948 6888
17/6/2014 2:03 101.76 105.6 98.08 364800 364800 336000 0.9 0.87 0.87 6846 6882 6822
17/6/2014 2:33 101.44 105.6 97.6 355200 364800 336000 0.89 0.87 0.87 6870 6900 6852
17/6/2014 3:03 101.92 105.76 98.08 364800 364800 336000 0.89 0.87 0.87 6852 6882 6834
17/6/2014 3:33 101.44 105.76 98.24 355200 364800 336000 0.89 0.87 0.86 6888 6924 6870
17/6/2014 4:03 100.48 104.64 97.6 355200 355200 336000 0.89 0.87 0.86 6828 6858 6810
17/6/2014 4:33 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6942 6948 6888
17/6/2014 5:03 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6942 6966 6894
17/6/2014 5:33 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6954 6966 6894
17/6/2014 6:03 97.6 101.92 94.56 345600 345600 316800 0.89 0.86 0.86 6882 6912 6864
17/6/2014 6:33 110.56 114.56 107.2 393600 403200 374400 0.9 0.88 0.88 6864 6894 6840



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

17/6/2014 7:03 96.64 100.32 93.76 336000 345600 316800 0.88 0.86 0.86 6882 6906 6864
17/6/2014 7:33 104 107.36 100.8 364800 374400 345600 0.9 0.87 0.87 6876 6906 6864
17/6/2014 8:03 111.68 114.88 108.8 393600 403200 374400 0.9 0.88 0.88 6864 6888 6846
17/6/2014 8:33 125.6 128.8 122.4 451200 451200 432000 0.91 0.89 0.89 6858 6882 6840
17/6/2014 9:03 124.96 128.16 120.96 451200 451200 422400 0.91 0.89 0.89 6864 6888 6840
17/6/2014 9:33 123.84 127.2 120.32 441600 451200 422400 0.91 0.89 0.89 6870 6900 6846
17/6/2014 10:03 125.12 127.84 121.6 451200 451200 432000 0.91 0.89 0.89 6900 6918 6882
17/6/2014 10:33 124.48 127.52 120.8 451200 451200 422400 0.91 0.89 0.89 6864 6900 6846
17/6/2014 11:03 123.68 126.56 120.16 441600 451200 422400 0.91 0.89 0.89 6876 6900 6852
17/6/2014 11:33 122.4 125.12 118.56 441600 441600 422400 0.91 0.88 0.89 6888 6912 6870
17/6/2014 12:03 121.92 125.12 118.56 441600 441600 422400 0.91 0.89 0.89 6906 6936 6882
17/6/2014 12:33 122.56 125.28 118.72 441600 441600 422400 0.91 0.89 0.89 6894 6924 6870
17/6/2014 13:03 123.84 126.72 120.48 441600 451200 422400 0.91 0.89 0.89 6888 6918 6882
17/6/2014 13:33 123.84 126.72 120.64 451200 451200 422400 0.91 0.89 0.89 6900 6930 6882
17/6/2014 14:03 124 127.2 120.96 441600 451200 422400 0.91 0.89 0.89 6888 6912 6870
17/6/2014 14:33 124.16 127.2 120.64 451200 451200 422400 0.91 0.89 0.89 6888 6912 6870
17/6/2014 15:03 124 126.72 120.64 451200 451200 422400 0.91 0.89 0.89 6888 6912 6870
17/6/2014 15:33 106.24 109.28 103.52 374400 384000 355200 0.89 0.87 0.87 6894 6918 6882
17/6/2014 16:03 106.4 108.96 103.36 374400 374400 355200 0.89 0.87 0.87 6882 6900 6864
17/6/2014 16:33 126.88 129.92 123.36 451200 460800 432000 0.91 0.89 0.89 6852 6882 6834
17/6/2014 17:03 126.88 129.76 123.2 451200 460800 432000 0.91 0.89 0.89 6840 6864 6816
17/6/2014 17:33 127.52 130.4 124.16 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.9 6834 6870 6816
17/6/2014 18:03 120.64 123.84 117.44 432000 432000 412800 0.91 0.89 0.89 6786 6816 6774
17/6/2014 18:33 109.44 112 106.08 384000 384000 364800 0.9 0.88 0.88 6792 6822 6780
17/6/2014 19:03 110.4 113.28 107.68 393600 393600 374400 0.9 0.88 0.88 6846 6864 6828
17/6/2014 19:33 114.72 117.6 112.48 403200 412800 393600 0.9 0.89 0.88 6804 6828 6798
17/6/2014 20:03 114.72 117.92 112.8 403200 412800 393600 0.9 0.88 0.88 6852 6882 6840
17/6/2014 20:33 115.84 118.88 113.44 412800 412800 393600 0.9 0.89 0.88 6804 6834 6798
17/6/2014 21:03 113.6 116.8 112 403200 403200 384000 0.9 0.88 0.88 6780 6804 6774
17/6/2014 21:33 121.28 124.8 119.68 432000 441600 422400 0.91 0.89 0.89 6852 6882 6846
17/6/2014 22:03 125.6 129.6 124.48 451200 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6912 6936 6912
17/6/2014 22:33 127.52 131.04 126.08 451200 460800 441600 0.91 0.9 0.89 6792 6822 6786
17/6/2014 23:03 127.04 130.4 125.76 451200 460800 441600 0.91 0.9 0.89 6846 6876 6840
17/6/2014 23:33 128.48 131.84 127.04 460800 470400 441600 0.91 0.9 0.89 6816 6840 6810
18/6/2014 0:03 120.48 124.32 119.68 432000 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6840 6882 6840
18/6/2014 0:33 116.48 119.84 115.04 412800 422400 403200 0.9 0.89 0.88 6840 6876 6840
18/6/2014 1:03 115.68 120.16 114.88 412800 422400 403200 0.9 0.89 0.88 6882 6912 6870
18/6/2014 1:33 106.24 110.56 105.92 374400 384000 364800 0.89 0.87 0.87 6924 6966 6924
18/6/2014 2:03 104.16 108.16 103.36 364800 374400 355200 0.89 0.88 0.87 6888 6918 6888
18/6/2014 2:33 122.56 126.88 122.24 441600 451200 432000 0.9 0.9 0.89 6852 6882 6858
18/6/2014 3:03 126.4 130.08 125.28 451200 460800 441600 0.91 0.9 0.89 6846 6876 6840
18/6/2014 3:33 127.04 131.04 125.92 451200 460800 441600 0.91 0.9 0.89 6834 6876 6840
18/6/2014 4:03 126.88 130.72 125.76 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6858 6882 6858
18/6/2014 4:33 127.52 131.68 126.88 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6876 6912 6870
18/6/2014 5:03 127.2 131.2 126.24 460800 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6924 6954 6924
18/6/2014 5:33 128.16 131.84 127.68 460800 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6900 6936 6900
18/6/2014 6:03 128.96 132.32 128 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.89 6858 6888 6858
18/6/2014 6:33 128.8 132.16 127.68 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.9 6834 6870 6834
18/6/2014 7:03 129.44 132.8 128.64 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.9 6798 6822 6792
18/6/2014 7:33 128 131.68 127.2 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.89 6900 6930 6894
18/6/2014 8:03 128 131.84 127.2 460800 470400 451200 0.9 0.9 0.89 6870 6906 6870
18/6/2014 8:33 128.16 132 127.2 460800 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6864 6906 6870
18/6/2014 9:03 128.96 133.12 128.32 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.89 6828 6852 6822



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

18/6/2014 9:33 128.48 132.16 127.36 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.89 6888 6912 6882
18/6/2014 10:03 128.96 131.68 128 460800 470400 451200 0.9 0.9 0.89 6858 6882 6864
18/6/2014 10:33 128.8 131.52 128 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.9 6852 6882 6858
18/6/2014 11:03 129.28 131.68 128.64 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.9 6834 6852 6834
18/6/2014 11:33 129.28 131.84 128.64 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.89 6834 6870 6840
18/6/2014 12:03 129.6 132.32 128.96 460800 470400 451200 0.9 0.9 0.9 6828 6852 6822
18/6/2014 12:33 129.92 132.64 129.12 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.89 6786 6804 6786
18/6/2014 13:03 129.12 132.64 128.8 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.89 6804 6828 6804
18/6/2014 13:33 129.28 132.64 128.64 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.9 6786 6822 6786
18/6/2014 14:03 128.96 132.16 128.48 460800 470400 451200 0.9 0.9 0.9 6810 6852 6810
18/6/2014 14:33 118.88 130.24 138.4 412800 480000 489600 0.88 0.93 0.88 6840 6936 6978
18/6/2014 15:03 129.76 133.44 129.44 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6798 6840 6804
18/6/2014 15:33 137.12 131.36 120.8 499200 451200 432000 0.91 0.87 0.91 6912 6882 6798
18/6/2014 18:03 122.08 125.12 120.32 432000 441600 422400 0.9 0.9 0.89 6858 6882 6840
18/6/2014 18:33 124.48 127.2 121.44 441600 451200 432000 0.9 0.89 0.89 6882 6912 6864
18/6/2014 19:03 122.72 125.44 119.36 441600 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6894 6912 6882
18/6/2014 19:33 123.52 126.24 120.16 441600 451200 422400 0.9 0.89 0.89 6906 6936 6888
18/6/2014 20:03 118.08 121.28 114.56 422400 432000 403200 0.9 0.89 0.88 6912 6936 6894
18/6/2014 20:33 117.12 120 113.6 412800 422400 393600 0.9 0.88 0.89 6834 6858 6816
18/6/2014 21:03 109.6 112.16 106.08 384000 393600 364800 0.89 0.88 0.88 6864 6882 6846
18/6/2014 21:33 101.6 104.16 97.44 355200 355200 336000 0.89 0.87 0.87 6852 6882 6834
18/6/2014 23:33 114.72 117.6 110.72 412800 412800 384000 0.9 0.88 0.88 6858 6882 6840
19/6/2014 0:03 114.72 117.92 110.72 412800 412800 384000 0.9 0.88 0.88 6828 6852 6810
19/6/2014 0:33 113.92 116.96 110.4 403200 412800 384000 0.9 0.88 0.88 6852 6882 6834
19/6/2014 1:03 110.4 113.76 106.88 393600 393600 374400 0.9 0.88 0.88 6846 6882 6834
19/6/2014 1:33 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6918 6930 6864
19/6/2014 2:03 100.64 104.64 97.6 355200 355200 336000 0.89 0.87 0.87 6858 6882 6840
19/6/2014 2:33 119.04 122.4 115.84 422400 432000 403200 0.91 0.88 0.89 6840 6858 6816
19/6/2014 3:03 118.4 121.92 115.52 422400 432000 403200 0.9 0.89 0.89 6888 6924 6870
19/6/2014 3:33 118.72 122.56 115.52 432000 432000 403200 0.9 0.88 0.89 6912 6942 6894
19/6/2014 4:03 119.36 123.04 116.48 422400 432000 403200 0.9 0.89 0.89 6846 6882 6828
19/6/2014 4:33 119.52 123.36 116.32 422400 432000 403200 0.91 0.89 0.89 6798 6828 6786
19/6/2014 5:03 118.72 122.72 115.84 422400 432000 403200 0.91 0.89 0.89 6828 6852 6810
19/6/2014 5:33 118.88 122.88 116.16 422400 432000 403200 0.91 0.89 0.89 6804 6840 6786
19/6/2014 6:03 119.04 123.36 116.48 422400 432000 403200 0.91 0.89 0.89 6816 6852 6804
19/6/2014 6:33 119.36 123.2 116.64 422400 432000 403200 0.91 0.89 0.89 6810 6846 6792
19/6/2014 7:03 118.88 122.56 116.16 422400 432000 403200 0.9 0.89 0.89 6816 6852 6804
19/6/2014 7:33 118.56 122.4 115.84 422400 432000 403200 0.9 0.88 0.89 6822 6852 6810
19/6/2014 8:03 119.04 122.88 116.32 422400 432000 403200 0.91 0.89 0.89 6834 6864 6816
19/6/2014 8:33 118.88 122.88 116.32 422400 432000 403200 0.91 0.89 0.89 6834 6864 6816
19/6/2014 9:03 119.04 122.56 116.8 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6828 6852 6810
19/6/2014 9:33 119.04 122.4 116.32 422400 432000 403200 0.91 0.89 0.89 6840 6870 6834
19/6/2014 10:03 118.88 122.08 116.32 422400 422400 403200 0.9 0.88 0.89 6828 6852 6816
19/6/2014 10:33 118.72 121.92 116.16 422400 432000 403200 0.9 0.89 0.89 6828 6858 6816
19/6/2014 11:03 118.56 121.6 116 422400 422400 403200 0.91 0.88 0.89 6834 6858 6822
19/6/2014 15:33 117.92 120.48 115.2 422400 422400 403200 0.9 0.89 0.89 6834 6858 6816
19/6/2014 16:03 117.76 120.16 115.2 422400 422400 403200 0.9 0.89 0.89 6828 6858 6816
19/6/2014 16:33 116.96 119.04 113.76 412800 412800 393600 0.9 0.89 0.89 6804 6822 6786
19/6/2014 17:03 116.48 119.04 113.6 412800 422400 393600 0.9 0.89 0.89 6834 6858 6810
19/6/2014 17:33 116.16 118.4 113.28 412800 412800 393600 0.9 0.89 0.89 6834 6852 6810
19/6/2014 18:03 116.8 119.2 113.92 412800 412800 393600 0.9 0.89 0.89 6828 6852 6810
19/6/2014 18:33 117.12 120 114.4 412800 422400 403200 0.9 0.89 0.89 6822 6846 6810
19/6/2014 19:03 117.44 120 115.36 412800 422400 403200 0.9 0.89 0.89 6774 6810 6762



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

19/6/2014 19:33 117.12 119.84 114.72 412800 422400 403200 0.9 0.89 0.89 6828 6852 6816
19/6/2014 20:03 116.96 119.52 114.88 412800 422400 403200 0.9 0.89 0.89 6804 6834 6804
19/6/2014 20:33 116.64 119.2 114.72 412800 422400 403200 0.9 0.89 0.89 6852 6870 6834
19/6/2014 21:03 116.64 119.52 115.36 412800 422400 403200 0.9 0.89 0.89 6822 6852 6816
19/6/2014 21:33 116.16 119.52 115.04 412800 422400 403200 0.9 0.89 0.89 6810 6840 6810
19/6/2014 22:03 115.52 118.72 114.08 412800 422400 403200 0.9 0.89 0.89 6870 6906 6870
19/6/2014 22:33 115.36 118.72 114.56 412800 422400 403200 0.9 0.89 0.89 6870 6900 6870
19/6/2014 23:03 116.32 119.84 115.68 412800 422400 403200 0.9 0.89 0.89 6798 6828 6792
19/6/2014 23:33 116.48 119.84 115.52 412800 422400 403200 0.9 0.89 0.89 6804 6834 6804
20/6/2014 0:03 116.16 119.52 115.2 412800 422400 403200 0.9 0.89 0.89 6834 6864 6834
20/6/2014 0:33 115.68 119.36 114.72 412800 422400 403200 0.9 0.89 0.89 6858 6888 6852
20/6/2014 1:03 115.52 118.56 114.72 412800 422400 403200 0.9 0.89 0.88 6882 6912 6882
20/6/2014 1:33 115.2 118.72 114.56 412800 422400 403200 0.9 0.89 0.88 6888 6924 6894
20/6/2014 2:03 115.68 119.04 115.04 412800 422400 403200 0.9 0.89 0.88 6858 6882 6858
20/6/2014 2:33 114.24 118.24 113.76 412800 422400 403200 0.89 0.89 0.88 6930 6966 6924
20/6/2014 3:03 115.84 119.84 115.2 412800 422400 403200 0.9 0.89 0.89 6804 6834 6804
20/6/2014 3:33 116 119.36 115.36 412800 422400 403200 0.9 0.89 0.89 6828 6864 6834
20/6/2014 5:03 119.04 122.56 118.4 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6798 6822 6804
20/6/2014 5:33 119.36 122.72 118.72 422400 432000 422400 0.9 0.89 0.89 6870 6906 6876
20/6/2014 6:03 118.88 122.24 118.24 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6882 6912 6888
20/6/2014 6:33 119.04 122.72 118.72 422400 432000 422400 0.9 0.89 0.89 6876 6906 6876
20/6/2014 7:03 118.56 122.56 118.24 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6858 6900 6864
20/6/2014 7:33 119.04 122.88 118.88 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6828 6852 6834
20/6/2014 8:03 119.52 123.52 119.52 422400 432000 422400 0.9 0.9 0.89 6804 6828 6810
20/6/2014 8:33 118.88 123.2 118.56 422400 432000 412800 0.91 0.89 0.89 6840 6876 6846
20/6/2014 9:03 118.88 123.36 118.88 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6822 6858 6822
20/6/2014 9:33 118.72 122.88 117.92 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6888 6930 6894
20/6/2014 10:03 120 123.84 119.52 422400 432000 422400 0.9 0.89 0.89 6798 6840 6810
20/6/2014 10:33 119.68 123.84 119.52 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6780 6822 6786
20/6/2014 11:03 119.52 123.52 119.2 422400 432000 422400 0.9 0.89 0.89 6822 6852 6828
20/6/2014 11:33 119.52 123.04 118.72 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6828 6858 6840
20/6/2014 12:03 118.56 123.04 118.24 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6870 6906 6870
20/6/2014 12:33 119.52 123.68 119.04 422400 432000 412800 0.9 0.9 0.89 6798 6822 6804
20/6/2014 13:03 119.36 123.36 118.72 422400 432000 412800 0.9 0.9 0.89 6798 6834 6798
20/6/2014 13:33 118.88 122.88 118.4 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6816 6852 6816
20/6/2014 14:03 118.56 122.56 118.24 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6852 6882 6846
20/6/2014 14:33 118.56 122.56 118.24 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6834 6870 6834
20/6/2014 15:03 119.52 123.36 119.04 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6774 6798 6774
20/6/2014 15:33 118.08 122.08 116.96 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6894 6936 6900
20/6/2014 16:03 118.08 121.76 117.12 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6888 6918 6888
20/6/2014 23:03 121.6 125.28 118.24 432000 441600 412800 0.91 0.89 0.89 6834 6864 6810
20/6/2014 23:33 121.92 125.28 118.4 441600 441600 412800 0.91 0.89 0.89 6846 6882 6822
21/6/2014 0:03 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6978 6996 6924
21/6/2014 0:33 116 119.84 112.32 412800 422400 393600 0.91 0.88 0.88 6822 6852 6804
21/6/2014 1:03 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6918 6930 6864
21/6/2014 1:33 108.48 111.84 104.32 384000 384000 355200 0.9 0.88 0.87 6858 6882 6834
21/6/2014 2:03 126.4 130.24 123.2 451200 460800 432000 0.91 0.89 0.89 6804 6840 6792
21/6/2014 2:33 125.92 129.92 122.72 451200 460800 432000 0.91 0.89 0.89 6834 6864 6810
21/6/2014 3:03 106.08 109.6 103.2 374400 384000 355200 0.89 0.87 0.87 6864 6894 6846
21/6/2014 3:33 106.24 109.92 103.52 374400 384000 355200 0.9 0.87 0.88 6882 6906 6864
21/6/2014 4:03 121.6 124.96 118.56 441600 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6906 6936 6894
21/6/2014 4:33 126.4 129.76 123.68 451200 451200 432000 0.91 0.89 0.9 6768 6798 6756
21/6/2014 5:03 125.76 129.44 123.04 451200 460800 432000 0.91 0.89 0.89 6828 6858 6816



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

21/6/2014 5:33 127.68 131.36 124.64 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6828 6858 6810
21/6/2014 6:03 128.48 131.84 125.76 460800 470400 441600 0.91 0.9 0.89 6864 6882 6846
21/6/2014 6:33 128.32 131.68 125.28 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6852 6882 6834
21/6/2014 7:03 128.64 131.84 125.6 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6882 6912 6870
21/6/2014 7:33 128.64 132 125.92 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6864 6894 6846
21/6/2014 8:03 127.52 130.08 124.8 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6888 6912 6870
21/6/2014 8:33 128.48 131.2 125.44 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6888 6924 6882
21/6/2014 9:03 128.48 131.04 125.76 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6870 6900 6864
21/6/2014 9:33 128.48 131.04 125.76 460800 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6894 6930 6894
21/6/2014 10:03 127.2 130.08 124.48 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6906 6936 6894
21/6/2014 10:33 127.68 130.4 124.96 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6906 6930 6894
21/6/2014 11:03 128.96 131.68 126.4 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.9 6840 6864 6828
21/6/2014 11:33 128.32 131.04 125.76 460800 460800 441600 0.91 0.9 0.89 6804 6828 6792
21/6/2014 12:03 129.12 131.52 126.88 460800 460800 451200 0.91 0.89 0.9 6834 6864 6822
21/6/2014 12:33 129.6 132 127.04 460800 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6840 6876 6828
21/6/2014 13:03 129.6 132.16 127.04 460800 470400 441600 0.91 0.9 0.89 6810 6834 6798
21/6/2014 13:33 129.44 131.68 126.88 460800 460800 451200 0.91 0.89 0.9 6828 6846 6810
21/6/2014 14:03 128.64 131.04 126.4 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.9 6840 6864 6816
21/6/2014 14:33 129.12 131.68 126.72 460800 460800 451200 0.91 0.89 0.9 6834 6858 6822
21/6/2014 15:03 128.96 131.2 126.72 460800 460800 451200 0.91 0.89 0.9 6834 6858 6834
21/6/2014 15:33 129.76 131.68 126.88 460800 460800 451200 0.91 0.89 0.9 6822 6840 6804
21/6/2014 16:03 129.92 131.52 126.88 460800 460800 451200 0.91 0.89 0.9 6816 6834 6804
21/6/2014 16:33 129.6 131.36 127.04 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.9 6798 6822 6786
21/6/2014 17:03 130.24 132.16 127.2 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.9 6792 6810 6774
21/6/2014 17:33 105.92 107.84 103.52 374400 374400 355200 0.89 0.87 0.88 6846 6864 6834
21/6/2014 18:03 105.92 108 103.36 374400 374400 355200 0.89 0.87 0.88 6834 6858 6822
21/6/2014 18:33 122.88 124.8 120.16 441600 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6834 6852 6816
21/6/2014 19:03 128 129.76 125.12 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.9 6828 6846 6810
21/6/2014 19:33 129.6 131.68 127.36 460800 460800 451200 0.91 0.9 0.9 6774 6798 6774
21/6/2014 20:03 128.64 131.04 126.88 460800 460800 451200 0.91 0.9 0.9 6822 6852 6810
21/6/2014 20:33 128 130.88 126.72 460800 460800 451200 0.91 0.9 0.89 6864 6888 6864
21/6/2014 21:03 128.96 131.68 127.04 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.89 6858 6882 6846
21/6/2014 21:33 127.84 130.88 126.88 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6840 6882 6840
21/6/2014 22:03 128.48 131.68 126.72 460800 460800 441600 0.91 0.9 0.89 6804 6828 6804
21/6/2014 22:33 127.2 130.56 126.08 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6870 6906 6864
21/6/2014 23:03 127.68 131.04 126.56 460800 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6888 6912 6876
21/6/2014 23:33 128 131.04 126.56 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.89 6870 6906 6870
22/6/2014 0:03 127.52 130.56 125.92 460800 460800 441600 0.9 0.9 0.89 6858 6882 6858
22/6/2014 0:33 128.32 131.04 126.88 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.9 6864 6894 6864
22/6/2014 1:03 128.64 131.68 127.36 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.9 6816 6846 6810
22/6/2014 1:33 128.48 131.04 127.04 460800 460800 451200 0.91 0.9 0.89 6840 6864 6840
22/6/2014 2:03 128.8 132.16 128 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.9 6774 6810 6780
22/6/2014 2:33 128.32 131.36 127.52 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6828 6852 6822
22/6/2014 3:03 128.8 131.68 127.36 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.9 6816 6840 6810
22/6/2014 3:33 127.2 130.24 125.76 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6912 6936 6912
22/6/2014 4:03 127.84 131.04 127.2 460800 470400 451200 0.9 0.9 0.89 6858 6888 6858
22/6/2014 4:33 127.68 130.72 126.56 460800 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6894 6918 6894
22/6/2014 5:03 128.32 131.52 127.36 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.89 6858 6882 6846
22/6/2014 5:33 128.64 132 127.68 460800 470400 451200 0.9 0.9 0.9 6810 6846 6810
22/6/2014 6:03 128.64 131.68 127.2 460800 460800 451200 0.91 0.89 0.89 6822 6852 6816
22/6/2014 6:33 128.32 131.52 126.88 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.9 6816 6846 6810
22/6/2014 7:03 128.48 131.36 127.2 460800 460800 441600 0.9 0.9 0.89 6810 6834 6810
22/6/2014 7:33 128.16 130.88 127.04 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6864 6888 6864



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

22/6/2014 8:03 128.48 131.68 127.68 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.9 6828 6852 6828
22/6/2014 8:33 128 131.36 127.2 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6852 6882 6846
22/6/2014 9:03 128.96 132.48 128 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.9 6774 6810 6780
22/6/2014 9:33 127.84 131.52 126.4 460800 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6888 6912 6876
22/6/2014 10:03 127.52 131.52 126.72 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.89 6888 6924 6888
22/6/2014 10:33 127.2 131.04 126.72 460800 470400 451200 0.9 0.9 0.89 6906 6936 6906
22/6/2014 11:03 127.36 131.36 127.2 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.89 6858 6894 6864
22/6/2014 11:33 126.88 130.72 126.4 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6924 6954 6924
22/6/2014 12:03 127.68 131.68 127.36 451200 470400 451200 0.91 0.9 0.89 6828 6858 6840
22/6/2014 12:33 127.84 131.68 127.84 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.89 6834 6864 6840
22/6/2014 13:03 127.36 131.68 127.36 451200 470400 451200 0.91 0.9 0.89 6834 6870 6840
22/6/2014 13:33 122.88 127.04 122.56 441600 451200 432000 0.9 0.9 0.89 6840 6882 6840
22/6/2014 14:03 108.32 112.8 108.32 384000 393600 374400 0.89 0.88 0.87 6930 6966 6930
22/6/2014 14:33 125.12 129.44 124.48 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6954 6996 6954
22/6/2014 15:03 125.6 130.08 125.28 451200 470400 441600 0.9 0.89 0.89 6948 6990 6954
22/6/2014 15:33 126.88 130.08 125.6 460800 470400 451200 0.9 0.9 0.89 6954 6984 6954
22/6/2014 16:03 126.72 130.4 125.6 460800 470400 441600 0.9 0.89 0.89 6912 6942 6906
22/6/2014 16:33 126.72 130.4 124.8 460800 470400 441600 0.9 0.89 0.89 6942 6966 6924
22/6/2014 17:03 124.16 127.2 122.24 451200 451200 432000 0.9 0.89 0.88 6954 6984 6948
22/6/2014 17:33 127.04 130.24 125.44 460800 470400 441600 0.9 0.89 0.89 6936 6966 6924
22/6/2014 18:03 127.68 130.72 125.76 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6882 6906 6870
22/6/2014 18:33 128 130.88 125.6 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6864 6906 6864
22/6/2014 19:03 128.64 131.68 125.76 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6882 6906 6864
22/6/2014 19:33 128.64 131.68 125.6 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6864 6888 6852
22/6/2014 20:03 128.48 131.52 125.44 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6888 6912 6870
22/6/2014 20:33 128.32 130.88 125.28 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6894 6918 6882
22/6/2014 21:03 128.48 131.04 124.8 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6900 6924 6876
22/6/2014 21:33 128.48 130.72 124 470400 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6948 6966 6924
22/6/2014 22:03 128.16 131.04 123.84 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6942 6966 6912
22/6/2014 22:33 128.48 130.88 124.16 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6942 6966 6924
22/6/2014 23:03 127.84 130.88 123.84 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6948 6978 6924
22/6/2014 23:33 128.32 131.52 124 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6936 6960 6906
23/6/2014 0:03 128.32 131.36 124 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6942 6966 6912
23/6/2014 0:33 127.84 130.88 123.84 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6936 6966 6912
23/6/2014 1:03 127.52 131.04 124 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6942 6972 6924
23/6/2014 1:33 128.64 131.84 124.64 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6888 6912 6864
23/6/2014 2:03 128.8 132.16 125.12 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6882 6906 6852
23/6/2014 2:33 127.68 130.72 123.68 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6918 6936 6894
23/6/2014 3:03 128 131.36 124.48 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6894 6930 6876
23/6/2014 3:33 108.96 112.64 105.6 393600 393600 364800 0.9 0.87 0.87 6924 6954 6900
23/6/2014 10:03 113.92 116.48 110.72 412800 412800 393600 0.9 0.88 0.88 6954 6972 6930
23/6/2014 10:33 123.36 125.76 120.16 441600 451200 422400 0.9 0.89 0.89 6918 6948 6906
23/6/2014 11:03 123.36 126.08 120.32 441600 451200 422400 0.9 0.89 0.89 6918 6942 6894
23/6/2014 11:33 123.04 125.28 120.16 441600 451200 432000 0.9 0.89 0.89 6972 6996 6954
23/6/2014 12:03 117.92 120.8 114.56 422400 432000 403200 0.9 0.88 0.88 6960 6990 6942
23/6/2014 12:33 117.92 120.64 114.56 422400 432000 403200 0.9 0.88 0.89 6948 6966 6924
23/6/2014 13:03 117.6 120.48 114.08 422400 422400 403200 0.9 0.88 0.88 6960 6978 6942
23/6/2014 13:33 102.4 104.96 99.2 364800 364800 345600 0.88 0.86 0.86 6948 6972 6930
23/6/2014 14:03 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6948 6936 6900
23/6/2014 14:33 118.72 120.8 115.68 422400 422400 403200 0.9 0.89 0.89 6846 6864 6828
23/6/2014 15:03 118.72 120.8 115.52 422400 422400 403200 0.9 0.89 0.89 6858 6882 6840
23/6/2014 15:33 118.4 120.8 115.2 422400 422400 403200 0.9 0.89 0.89 6846 6870 6828
23/6/2014 16:03 118.56 120.48 115.36 422400 422400 403200 0.9 0.88 0.89 6834 6858 6816



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

23/6/2014 16:33 118.72 120.96 115.2 422400 422400 403200 0.91 0.88 0.89 6834 6852 6810
23/6/2014 17:03 118.56 120.48 115.04 422400 422400 403200 0.9 0.88 0.89 6852 6876 6834
23/6/2014 17:33 118.24 120.32 114.88 422400 422400 403200 0.9 0.88 0.89 6882 6906 6864
23/6/2014 18:03 117.44 119.52 114.56 422400 422400 403200 0.9 0.88 0.89 6864 6894 6852
23/6/2014 18:33 117.12 119.36 114.72 422400 422400 403200 0.9 0.88 0.89 6870 6888 6858
23/6/2014 19:03 117.44 120 115.2 422400 422400 403200 0.9 0.88 0.89 6840 6864 6828
23/6/2014 19:33 116.48 118.88 114.56 412800 412800 403200 0.9 0.88 0.88 6858 6882 6852
23/6/2014 20:03 116.96 119.52 115.36 412800 422400 403200 0.9 0.89 0.88 6840 6870 6840
23/6/2014 20:33 116.64 119.2 114.88 412800 422400 403200 0.9 0.89 0.88 6858 6882 6846
23/6/2014 21:03 116.16 118.88 114.08 412800 422400 403200 0.9 0.88 0.88 6894 6924 6888
23/6/2014 21:33 116.16 119.04 114.4 412800 422400 403200 0.9 0.88 0.88 6900 6924 6894
23/6/2014 22:03 115.68 119.2 113.92 412800 422400 393600 0.9 0.88 0.88 6864 6894 6858
23/6/2014 22:33 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7014 7020 6978
23/6/2014 23:03 112.96 116.64 111.52 403200 412800 393600 0.89 0.88 0.88 6954 6990 6948
23/6/2014 23:33 121.12 124.96 120.16 432000 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6882 6912 6882
24/6/2014 0:03 120.16 123.52 118.72 432000 441600 422400 0.9 0.88 0.89 6972 6996 6966
24/6/2014 0:33 120.8 124.64 119.68 432000 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6858 6888 6858
24/6/2014 1:03 120.64 124.16 119.36 432000 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6858 6894 6858
24/6/2014 1:33 119.68 123.52 118.72 432000 441600 422400 0.9 0.89 0.88 6948 6984 6948
24/6/2014 2:03 120 124.16 118.88 432000 441600 422400 0.91 0.89 0.88 6888 6918 6888
24/6/2014 2:33 120.16 124 119.04 432000 441600 422400 0.9 0.89 0.88 6888 6918 6888
24/6/2014 3:03 118.72 122.72 117.28 432000 441600 422400 0.9 0.88 0.88 6996 7026 6984
24/6/2014 3:33 119.52 123.2 118.4 432000 441600 422400 0.9 0.89 0.88 6930 6966 6924
24/6/2014 4:03 119.52 123.36 118.08 432000 441600 412800 0.9 0.89 0.88 6924 6966 6924
24/6/2014 4:33 112.48 116.64 111.2 403200 412800 393600 0.9 0.88 0.88 6936 6966 6930
24/6/2014 5:03 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7050 7056 7008
24/6/2014 5:33 114.56 117.92 113.44 412800 412800 393600 0.9 0.89 0.88 6906 6936 6900
24/6/2014 6:03 118.4 121.92 117.12 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6924 6954 6924
24/6/2014 6:33 118.24 121.92 117.28 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6912 6936 6900
24/6/2014 7:03 117.92 121.6 116.96 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6924 6960 6924
24/6/2014 7:33 117.92 121.92 117.44 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6900 6936 6894
24/6/2014 8:03 118.08 122.24 117.92 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6840 6882 6846
24/6/2014 8:33 116.96 121.12 116.32 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6942 6972 6948
24/6/2014 9:03 116.48 121.28 116.32 422400 432000 412800 0.89 0.89 0.88 6978 7020 6978
24/6/2014 9:33 118.24 122.4 117.6 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6918 6948 6918
24/6/2014 10:03 118.72 123.2 118.08 432000 441600 422400 0.9 0.89 0.88 6954 6996 6954
24/6/2014 10:33 119.04 123.52 118.56 432000 441600 422400 0.9 0.89 0.88 6960 6996 6960
24/6/2014 11:03 119.04 123.52 118.72 432000 441600 412800 0.9 0.89 0.88 6924 6966 6924
24/6/2014 11:33 118.88 123.68 118.4 432000 441600 422400 0.9 0.89 0.88 6942 6984 6948
24/6/2014 12:03 118.72 123.36 117.92 432000 441600 422400 0.9 0.88 0.88 6960 6996 6960
24/6/2014 12:33 118.4 122.88 117.76 432000 441600 412800 0.9 0.89 0.88 6978 7014 6972
24/6/2014 13:03 118.72 123.36 118.56 432000 441600 412800 0.9 0.89 0.88 6918 6954 6918
24/6/2014 13:33 118.4 122.56 117.6 422400 441600 412800 0.9 0.89 0.88 6924 6954 6924
24/6/2014 14:03 120.8 124.48 119.84 432000 441600 422400 0.91 0.89 0.88 6840 6876 6840
24/6/2014 14:33 121.28 125.44 120.64 441600 451200 422400 0.9 0.89 0.88 6942 6972 6930
24/6/2014 15:03 121.76 125.92 120.64 441600 451200 422400 0.9 0.89 0.89 6918 6948 6912
24/6/2014 15:33 121.6 125.76 120.96 441600 451200 432000 0.9 0.89 0.89 6918 6954 6912
24/6/2014 16:03 121.76 125.12 120.64 432000 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6894 6930 6894
24/6/2014 16:33 121.92 125.12 120.32 441600 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6912 6936 6906
24/6/2014 17:03 121.28 124.8 119.84 441600 441600 422400 0.9 0.89 0.88 6942 6966 6930
24/6/2014 17:33 122.72 125.92 120.8 441600 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6840 6870 6834
24/6/2014 18:03 121.44 124.8 119.2 432000 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6912 6936 6900
24/6/2014 18:33 122.08 125.12 119.36 441600 441600 422400 0.91 0.89 0.89 6870 6906 6864



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

24/6/2014 19:03 122.4 125.6 119.36 441600 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6858 6882 6840
24/6/2014 19:33 122.56 125.44 119.04 441600 441600 422400 0.91 0.89 0.89 6870 6894 6852
24/6/2014 20:03 122.24 125.28 119.04 441600 441600 422400 0.91 0.88 0.89 6882 6906 6870
24/6/2014 20:33 121.92 124.8 118.24 441600 441600 412800 0.9 0.89 0.89 6912 6936 6888
24/6/2014 21:03 120.64 124 117.28 441600 441600 412800 0.9 0.88 0.88 6954 6984 6936
24/6/2014 21:33 122.08 125.44 118.56 441600 441600 412800 0.91 0.89 0.89 6840 6876 6822
24/6/2014 22:03 122.08 125.44 118.24 441600 441600 412800 0.91 0.89 0.89 6846 6876 6822
25/6/2014 2:33 113.44 118.24 110.4 403200 412800 384000 0.91 0.88 0.88 6822 6858 6810
25/6/2014 3:03 113.28 117.92 110.08 403200 412800 384000 0.9 0.88 0.88 6864 6900 6840
25/6/2014 3:33 111.84 116.16 108.64 403200 412800 384000 0.9 0.88 0.87 6972 7020 6954
25/6/2014 4:03 112.8 117.28 109.6 403200 412800 384000 0.9 0.88 0.87 6900 6936 6888
25/6/2014 4:33 103.84 108.32 100.96 364800 374400 345600 0.89 0.87 0.86 6912 6948 6894
25/6/2014 5:03 104.32 108.64 101.44 364800 374400 345600 0.89 0.88 0.87 6822 6858 6810
25/6/2014 5:33 103.2 108 100.32 364800 374400 345600 0.89 0.87 0.87 6918 6960 6900
25/6/2014 6:03 93.76 98.72 91.04 326400 336000 307200 0.88 0.85 0.84 6954 6996 6942
25/6/2014 6:33 102.4 106.72 99.52 364800 374400 345600 0.89 0.87 0.86 6954 6990 6936
25/6/2014 7:03 103.52 108.32 100.64 374400 374400 345600 0.89 0.87 0.86 6948 6984 6936
25/6/2014 7:33 103.68 107.52 100.8 364800 374400 345600 0.89 0.87 0.87 6906 6936 6894
25/6/2014 8:03 103.04 107.04 100.32 364800 374400 345600 0.89 0.87 0.87 6930 6966 6918
25/6/2014 8:33 102.56 106.56 100.32 364800 374400 345600 0.89 0.87 0.86 6912 6942 6900
25/6/2014 9:03 102.56 106.24 99.68 364800 364800 345600 0.89 0.86 0.86 6936 6966 6918
25/6/2014 9:33 102.72 106.72 100.16 364800 374400 345600 0.89 0.87 0.86 6948 6984 6936
25/6/2014 10:03 102.4 105.92 99.68 364800 374400 345600 0.89 0.87 0.86 6948 6984 6936
25/6/2014 10:33 102.4 105.76 100 364800 364800 345600 0.89 0.87 0.86 6930 6960 6918
25/6/2014 11:03 102.24 106.72 99.84 364800 374400 345600 0.88 0.87 0.86 6942 6984 6930
25/6/2014 11:33 101.76 105.76 99.04 364800 364800 345600 0.88 0.86 0.86 6960 6996 6948
25/6/2014 12:03 104 107.36 101.44 364800 374400 345600 0.89 0.87 0.87 6858 6882 6840
25/6/2014 12:33 103.36 107.04 100.48 364800 374400 345600 0.89 0.87 0.87 6870 6906 6858
25/6/2014 13:03 103.52 106.56 100.64 364800 364800 345600 0.89 0.87 0.87 6882 6906 6864
25/6/2014 13:33 103.52 106.56 100.64 364800 364800 345600 0.89 0.87 0.87 6888 6912 6870
25/6/2014 14:03 103.04 105.92 100.32 364800 364800 345600 0.89 0.87 0.87 6888 6912 6876
25/6/2014 14:33 103.2 106.24 100.64 364800 364800 345600 0.89 0.87 0.87 6828 6852 6810
25/6/2014 15:03 101.92 104.64 98.88 355200 364800 336000 0.89 0.87 0.86 6906 6930 6888
25/6/2014 16:33 98.72 101.6 96 345600 345600 326400 0.89 0.86 0.86 6876 6900 6858
25/6/2014 17:03 98.24 101.6 95.36 345600 345600 326400 0.89 0.86 0.86 6876 6906 6858
25/6/2014 17:33 98.88 101.44 95.2 345600 345600 326400 0.88 0.86 0.86 6864 6882 6840
25/6/2014 18:03 98.72 101.44 95.36 345600 345600 326400 0.88 0.86 0.87 6870 6888 6858
25/6/2014 18:33 97.76 100.8 95.68 345600 345600 326400 0.88 0.86 0.86 6918 6936 6894
25/6/2014 19:03 99.84 102.56 97.76 355200 355200 336000 0.88 0.86 0.87 6894 6918 6888
25/6/2014 19:33 100 102.72 97.76 345600 355200 336000 0.89 0.87 0.87 6858 6882 6840
25/6/2014 20:03 99.68 102.56 97.76 355200 355200 336000 0.89 0.87 0.87 6888 6918 6888
25/6/2014 20:33 99.36 102.24 97.92 345600 355200 336000 0.88 0.87 0.87 6858 6882 6840
25/6/2014 21:03 99.52 102.24 97.28 345600 355200 336000 0.88 0.86 0.86 6900 6936 6894
25/6/2014 21:33 99.04 102.88 97.6 345600 355200 336000 0.88 0.87 0.86 6864 6894 6858
25/6/2014 22:03 99.04 102.24 97.92 345600 355200 336000 0.88 0.87 0.86 6864 6882 6858
25/6/2014 22:33 98.88 101.92 97.6 345600 355200 336000 0.88 0.87 0.86 6900 6924 6894
25/6/2014 23:03 99.52 103.04 98.24 345600 355200 336000 0.88 0.87 0.87 6846 6882 6840
25/6/2014 23:33 98.88 102.72 97.6 345600 355200 336000 0.88 0.87 0.86 6906 6936 6900
26/6/2014 0:03 99.36 102.88 97.76 345600 355200 336000 0.88 0.86 0.86 6870 6906 6864
26/6/2014 0:33 98.4 102.24 97.6 345600 355200 336000 0.88 0.87 0.86 6900 6936 6894
26/6/2014 1:03 97.6 101.28 96.48 345600 355200 326400 0.87 0.86 0.85 6948 6990 6948
26/6/2014 1:33 94.72 98.88 93.76 326400 345600 316800 0.87 0.86 0.85 6930 6966 6924
26/6/2014 2:03 97.92 101.6 96.96 345600 355200 326400 0.88 0.87 0.86 6894 6936 6894



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

26/6/2014 3:03 102.88 106.72 100.96 364800 374400 355200 0.88 0.86 0.87 7008 7050 7008
26/6/2014 3:33 103.52 107.04 102.08 364800 374400 355200 0.88 0.87 0.87 6918 6954 6918
26/6/2014 4:03 103.84 107.68 102.08 364800 374400 355200 0.89 0.87 0.87 6888 6930 6888
26/6/2014 4:33 102.88 106.24 101.44 364800 374400 355200 0.88 0.87 0.86 6930 6966 6924
26/6/2014 5:03 102.08 105.6 100.32 364800 364800 345600 0.88 0.86 0.86 6966 6996 6954
26/6/2014 5:33 100.48 103.84 98.88 355200 364800 336000 0.89 0.87 0.87 6888 6918 6882
26/6/2014 6:03 98.88 102.08 96.48 345600 355200 336000 0.88 0.86 0.86 6936 6966 6930
26/6/2014 8:03 93.92 98.08 93.12 326400 336000 316800 0.88 0.87 0.85 6840 6870 6834
26/6/2014 8:33 110.24 114.72 109.76 393600 403200 384000 0.9 0.88 0.87 6894 6936 6900
26/6/2014 9:03 110.08 114.88 109.28 393600 403200 384000 0.89 0.88 0.87 6948 6990 6942
26/6/2014 9:33 109.92 114.56 109.44 393600 403200 384000 0.89 0.88 0.87 6930 6966 6924
26/6/2014 10:03 125.76 129.6 125.12 451200 460800 441600 0.9 0.9 0.89 6834 6870 6834
26/6/2014 10:33 124 127.68 122.72 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6966 6996 6960
26/6/2014 11:03 123.84 128.32 123.84 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.88 6924 6966 6936
26/6/2014 13:03 122.4 126.24 121.92 441600 451200 432000 0.9 0.89 0.89 6906 6936 6906
26/6/2014 13:33 124 127.68 123.04 451200 451200 432000 0.9 0.89 0.89 6918 6948 6918
26/6/2014 14:03 110.56 114.08 109.6 384000 393600 374400 0.9 0.89 0.88 6804 6822 6786
26/6/2014 14:33 122.56 126.24 121.44 441600 451200 432000 0.9 0.89 0.88 6996 7020 6984
26/6/2014 15:03 123.52 127.04 122.56 451200 451200 441600 0.9 0.89 0.89 6972 6996 6960
26/6/2014 15:33 124.16 127.04 122.24 451200 451200 432000 0.9 0.89 0.89 6936 6960 6930
26/6/2014 16:03 125.28 128 123.36 451200 451200 432000 0.9 0.89 0.89 6858 6882 6846
26/6/2014 16:33 124 126.72 121.92 441600 451200 432000 0.9 0.89 0.89 6864 6882 6852
26/6/2014 17:03 102.24 105.44 100.32 355200 364800 345600 0.89 0.87 0.87 6888 6912 6882
26/6/2014 17:33 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6996 6996 6954
26/6/2014 18:03 124 127.2 121.76 441600 451200 432000 0.9 0.89 0.89 6870 6894 6858
26/6/2014 18:33 124.16 126.72 121.44 441600 451200 432000 0.9 0.89 0.89 6900 6918 6882
26/6/2014 19:03 105.44 108 102.4 374400 374400 355200 0.89 0.87 0.88 6840 6870 6834
26/6/2014 19:33 126.72 128.96 122.72 451200 451200 432000 0.91 0.89 0.9 6876 6906 6858
26/6/2014 20:03 126.4 128.8 122.56 451200 460800 432000 0.91 0.89 0.89 6888 6906 6864
26/6/2014 20:33 126.4 128.64 122.4 451200 451200 432000 0.91 0.89 0.89 6882 6906 6858
26/6/2014 21:03 126.72 129.28 122.4 451200 460800 432000 0.91 0.89 0.9 6888 6912 6864
26/6/2014 21:33 126.08 128.96 121.76 460800 460800 432000 0.91 0.89 0.89 6936 6966 6906
26/6/2014 22:03 126.24 128.64 121.92 460800 460800 432000 0.9 0.89 0.89 6924 6948 6900
26/6/2014 22:33 125.76 128 120.96 460800 451200 432000 0.91 0.88 0.89 6942 6954 6912
26/6/2014 23:03 123.84 126.56 120 451200 451200 422400 0.91 0.88 0.89 6948 6966 6918
26/6/2014 23:33 126.24 128.96 122.08 460800 460800 432000 0.91 0.89 0.89 6912 6936 6888
27/6/2014 0:03 126.08 129.12 121.92 460800 460800 432000 0.91 0.89 0.89 6912 6936 6888
27/6/2014 0:33 125.76 128.8 121.44 460800 460800 432000 0.91 0.88 0.89 6942 6966 6918
27/6/2014 1:03 104 107.68 99.68 374400 374400 345600 0.89 0.86 0.87 6942 6972 6924
27/6/2014 1:33 126.24 129.6 122.24 460800 460800 432000 0.91 0.89 0.89 6894 6936 6870
27/6/2014 2:03 126.56 129.92 122.56 460800 460800 432000 0.91 0.89 0.89 6882 6912 6858
27/6/2014 2:33 126.4 130.24 122.56 460800 460800 432000 0.91 0.89 0.89 6912 6948 6894
27/6/2014 3:03 127.04 130.72 123.36 451200 460800 432000 0.91 0.89 0.89 6834 6864 6810
27/6/2014 3:33 126.88 130.72 123.2 460800 460800 432000 0.91 0.89 0.89 6870 6906 6852
27/6/2014 4:03 106.72 110.56 103.36 384000 384000 355200 0.9 0.87 0.87 6888 6912 6864
27/6/2014 4:33 110.56 114.08 106.88 393600 393600 374400 0.9 0.88 0.88 6864 6900 6846
27/6/2014 5:03 126.88 130.4 123.52 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6954 6996 6942
27/6/2014 5:33 128.8 132.32 125.6 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6888 6918 6870
27/6/2014 6:03 128.48 132.16 125.6 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6870 6906 6864
27/6/2014 6:33 129.28 132.8 125.6 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6894 6924 6876
27/6/2014 7:03 128.64 132.64 125.44 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6906 6936 6894
27/6/2014 7:33 128.64 132.16 125.44 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6918 6948 6906
27/6/2014 8:03 128.32 131.52 125.28 460800 470400 441600 0.9 0.89 0.89 6918 6936 6894



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

27/6/2014 8:33 128 131.52 124.8 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6918 6954 6912
27/6/2014 9:03 128.32 131.52 125.12 470400 470400 441600 0.9 0.89 0.89 6954 6978 6936
27/6/2014 9:33 127.84 130.88 124.64 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6936 6966 6912
27/6/2014 10:03 128 131.2 124.8 460800 470400 441600 0.9 0.89 0.89 6966 6990 6948
27/6/2014 10:33 128.64 131.52 125.44 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6882 6906 6864
27/6/2014 11:03 128.64 131.52 125.28 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6870 6888 6846
27/6/2014 11:33 129.12 131.52 125.44 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6906 6924 6882
27/6/2014 12:03 128.48 131.04 124.8 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6912 6930 6894
27/6/2014 12:33 128.32 130.88 125.12 460800 470400 441600 0.9 0.89 0.89 6918 6942 6900
27/6/2014 13:03 128.8 131.04 125.44 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6924 6942 6900
27/6/2014 13:33 128.48 130.72 125.28 460800 470400 441600 0.9 0.89 0.89 6912 6936 6900
27/6/2014 14:03 128.16 131.04 125.28 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6906 6936 6888
27/6/2014 14:33 128.48 130.56 125.12 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6924 6948 6912
27/6/2014 15:03 128.48 130.56 125.28 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6930 6942 6912
27/6/2014 15:33 128.32 130.56 124.96 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6918 6942 6900
27/6/2014 16:03 128.32 130.08 124.8 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6936 6948 6918
27/6/2014 16:33 128.48 130.72 125.12 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6912 6936 6894
27/6/2014 17:03 128.32 130.24 124.48 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.9 6906 6918 6870
27/6/2014 17:33 128.32 130.24 125.12 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6906 6918 6876
27/6/2014 18:03 128.32 130.24 124.8 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6936 6954 6924
27/6/2014 18:33 128.64 131.04 124.96 460800 470400 441600 0.9 0.89 0.89 6918 6936 6900
27/6/2014 19:03 128.48 130.56 125.76 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.9 6888 6906 6870
27/6/2014 19:33 128.48 131.04 126.24 460800 460800 451200 0.91 0.89 0.9 6876 6906 6870
27/6/2014 20:03 128.64 131.52 126.72 460800 460800 451200 0.91 0.89 0.89 6840 6870 6834
27/6/2014 20:33 128.96 131.68 127.04 460800 460800 441600 0.91 0.9 0.89 6816 6840 6810
27/6/2014 21:03 128 131.2 126.24 460800 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6888 6906 6870
27/6/2014 21:33 128 130.88 126.24 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6852 6876 6840
27/6/2014 22:03 128.32 131.52 126.56 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6864 6900 6858
27/6/2014 22:33 128.64 131.52 127.04 460800 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6876 6906 6870
27/6/2014 23:03 128.64 131.04 127.04 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6888 6912 6870
27/6/2014 23:33 128.48 130.4 126.72 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6888 6918 6894
28/6/2014 0:03 128.32 131.52 126.88 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6888 6918 6894
28/6/2014 0:33 129.12 132 127.68 460800 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6828 6858 6828
28/6/2014 1:03 127.2 130.08 125.76 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6972 6996 6972
28/6/2014 1:33 127.84 130.4 125.92 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6948 6978 6948
28/6/2014 2:03 127.2 130.08 125.76 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6942 6966 6942
28/6/2014 2:33 128.48 131.36 127.04 460800 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6876 6906 6870
28/6/2014 3:03 128.48 131.36 127.04 460800 460800 451200 0.91 0.89 0.89 6846 6870 6840
28/6/2014 3:33 128.64 131.2 126.72 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6870 6894 6864
28/6/2014 4:03 128.64 131.52 127.36 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6870 6900 6864
28/6/2014 4:33 128.8 131.36 126.88 460800 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6882 6906 6864
28/6/2014 5:03 128.48 131.36 126.88 460800 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6876 6906 6870
28/6/2014 5:33 104.96 107.52 103.04 374400 374400 355200 0.89 0.87 0.87 6918 6936 6912
28/6/2014 6:03 125.6 128.16 123.68 451200 451200 441600 0.9 0.89 0.89 6912 6930 6894
28/6/2014 6:33 128.8 131.04 126.24 460800 460800 451200 0.91 0.89 0.89 6864 6882 6846
28/6/2014 7:03 129.28 131.36 127.04 460800 460800 451200 0.91 0.89 0.9 6834 6858 6828
28/6/2014 7:33 127.52 130.08 125.6 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6966 6984 6954
28/6/2014 8:03 127.04 129.92 125.76 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6972 6996 6966
28/6/2014 8:33 127.68 130.24 125.92 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6918 6942 6924
28/6/2014 9:03 127.84 130.24 126.4 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6936 6966 6936
28/6/2014 9:33 128.16 130.08 126.4 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6924 6936 6918
28/6/2014 10:03 128 130.4 126.4 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6954 6978 6948
28/6/2014 10:33 127.84 130.56 126.56 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6936 6960 6924



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

28/6/2014 11:03 127.52 130.24 126.08 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6948 6972 6948
28/6/2014 11:33 128.48 131.04 127.04 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6906 6936 6906
28/6/2014 12:03 128.48 130.88 126.88 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6888 6918 6894
28/6/2014 12:33 128.48 130.4 126.88 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6912 6936 6912
28/6/2014 13:03 128.64 131.36 127.36 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.9 6876 6900 6864
28/6/2014 15:33 122.56 124.8 120.16 441600 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6924 6936 6906
28/6/2014 16:03 122.88 124.96 120.48 441600 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6822 6846 6810
28/6/2014 16:33 122.72 124.32 120.16 432000 432000 422400 0.9 0.88 0.89 6828 6852 6822
28/6/2014 17:03 121.44 123.04 118.88 432000 432000 422400 0.9 0.89 0.89 6858 6876 6846
28/6/2014 17:33 115.36 117.44 112.32 412800 412800 393600 0.9 0.88 0.88 6918 6936 6900
28/6/2014 18:03 115.36 117.44 112.32 412800 412800 393600 0.9 0.88 0.89 6894 6918 6876
28/6/2014 18:33 115.04 117.28 111.84 412800 412800 393600 0.9 0.88 0.88 6858 6882 6840
28/6/2014 19:03 90.08 92.64 87.04 307200 307200 288000 0.87 0.84 0.85 6876 6894 6858
28/6/2014 19:33 115.04 117.44 112 412800 412800 393600 0.9 0.88 0.89 6882 6912 6864
28/6/2014 20:03 113.44 115.84 110.08 403200 403200 384000 0.9 0.88 0.89 6888 6912 6870
28/6/2014 20:33 113.76 116.64 110.72 403200 412800 393600 0.9 0.88 0.88 6900 6930 6894
28/6/2014 21:03 113.92 116.8 110.88 403200 412800 384000 0.9 0.88 0.88 6900 6930 6876
28/6/2014 21:33 114.24 117.12 110.88 412800 412800 393600 0.9 0.88 0.88 6912 6936 6894
28/6/2014 22:03 114.4 117.44 110.88 412800 412800 393600 0.9 0.88 0.88 6930 6960 6900
28/6/2014 22:33 114.24 116.96 110.88 412800 412800 393600 0.9 0.88 0.88 6912 6936 6894
28/6/2014 23:03 113.76 116.64 110.56 412800 412800 384000 0.9 0.87 0.88 6942 6960 6924
28/6/2014 23:33 113.6 116.48 110.56 412800 412800 393600 0.9 0.88 0.88 6942 6972 6924
29/6/2014 0:03 114.08 116.96 111.04 403200 412800 384000 0.9 0.88 0.88 6858 6882 6840
29/6/2014 0:33 113.92 116.8 110.56 403200 403200 384000 0.9 0.88 0.88 6864 6882 6846
29/6/2014 1:03 113.28 116 110.08 403200 403200 384000 0.9 0.88 0.88 6870 6888 6846
29/6/2014 1:33 113.44 116 110.24 403200 403200 384000 0.9 0.88 0.88 6882 6900 6858
29/6/2014 2:03 112.16 115.52 108.96 403200 403200 384000 0.9 0.88 0.88 6906 6936 6888
29/6/2014 2:33 112 115.2 108.96 403200 403200 384000 0.9 0.88 0.88 6942 6972 6924
29/6/2014 3:03 112 115.04 108.32 403200 403200 384000 0.9 0.87 0.88 6960 6984 6942
29/6/2014 3:33 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7002 6996 6948
29/6/2014 4:03 121.12 124 118.08 432000 432000 412800 0.91 0.89 0.89 6828 6852 6810
29/6/2014 4:33 121.12 123.84 118.08 432000 441600 412800 0.91 0.89 0.89 6882 6906 6870
29/6/2014 5:03 120.48 123.2 117.28 432000 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6900 6930 6888
29/6/2014 5:33 120.48 123.2 117.12 432000 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6912 6936 6894
29/6/2014 6:03 120.48 123.2 116.96 432000 432000 412800 0.91 0.89 0.89 6882 6906 6858
29/6/2014 6:33 120.64 123.2 117.44 432000 432000 412800 0.91 0.89 0.89 6852 6882 6840
29/6/2014 7:03 120.32 123.04 117.44 432000 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6894 6912 6882
29/6/2014 7:33 120 122.4 116.64 432000 432000 412800 0.9 0.88 0.89 6918 6942 6900
29/6/2014 8:03 119.68 122.08 116.64 432000 432000 412800 0.9 0.88 0.89 6912 6936 6894
29/6/2014 8:33 120.48 122.72 117.44 432000 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6816 6846 6798
29/6/2014 9:03 120.96 123.04 117.6 432000 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6852 6858 6828
29/6/2014 9:33 107.2 109.6 104.48 384000 384000 364800 0.89 0.88 0.88 6864 6888 6864
29/6/2014 10:03 100.96 103.36 98.08 355200 355200 336000 0.89 0.87 0.87 6858 6882 6834
29/6/2014 10:33 119.36 121.44 116.32 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6876 6900 6858
29/6/2014 11:03 119.36 121.28 116.64 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6870 6888 6858
29/6/2014 11:33 119.2 121.92 116.48 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6876 6900 6864
29/6/2014 12:03 119.68 121.44 116.32 432000 422400 412800 0.9 0.89 0.89 6864 6882 6846
29/6/2014 12:33 119.36 121.44 116.64 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6870 6900 6864
29/6/2014 13:03 119.68 121.28 116.64 432000 432000 412800 0.9 0.88 0.89 6894 6918 6882
29/6/2014 13:33 119.04 121.12 116.32 422400 422400 412800 0.9 0.89 0.89 6858 6882 6846
29/6/2014 14:03 119.68 121.44 116.16 432000 432000 412800 0.9 0.88 0.89 6888 6906 6870
29/6/2014 14:33 119.04 121.76 116.32 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6876 6906 6864
29/6/2014 15:03 119.36 121.12 116.32 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6876 6888 6864



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

29/6/2014 15:33 118.88 120.8 115.84 422400 422400 412800 0.9 0.88 0.89 6894 6918 6882
30/6/2014 0:33 101.28 102.56 98.4 355200 355200 336000 0.88 0.87 0.88 6816 6828 6804
30/6/2014 1:03 121.28 122.88 118.72 432000 432000 422400 0.9 0.89 0.89 6876 6894 6864
30/6/2014 1:33 120.8 122.08 118.24 432000 432000 422400 0.9 0.89 0.9 6870 6882 6864
30/6/2014 2:03 121.28 122.72 118.88 432000 432000 422400 0.9 0.89 0.89 6882 6888 6864
30/6/2014 2:33 127.04 128.32 124.16 451200 451200 441600 0.9 0.89 0.9 6870 6888 6864
30/6/2014 3:03 127.68 128.32 124.64 451200 451200 441600 0.9 0.89 0.9 6858 6876 6852
30/6/2014 3:33 113.28 114.4 110.72 403200 403200 384000 0.89 0.88 0.89 6864 6882 6858
30/6/2014 4:03 107.36 108.32 104.64 384000 374400 364800 0.89 0.87 0.88 6930 6948 6924
30/6/2014 4:33 117.28 118.72 114.4 422400 422400 403200 0.89 0.89 0.88 6912 6936 6900
30/6/2014 5:03 128.64 130.08 125.76 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.9 6918 6936 6906
30/6/2014 5:33 128.64 130.08 125.76 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6972 6990 6954
30/6/2014 6:03 128.8 130.72 126.24 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.9 6930 6948 6924
30/6/2014 6:33 128.8 130.24 126.24 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.9 6942 6960 6936
30/6/2014 7:03 128.96 130.72 126.08 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.9 6936 6960 6924
30/6/2014 7:33 128.96 130.56 126.4 470400 470400 451200 0.9 0.89 0.9 6936 6954 6924
30/6/2014 8:03 126.88 128.64 124.48 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6948 6966 6936
30/6/2014 8:33 123.2 124.8 120.96 441600 441600 432000 0.9 0.89 0.89 6924 6942 6924
30/6/2014 9:03 124.8 126.24 122.4 451200 451200 432000 0.9 0.89 0.89 6912 6936 6900
30/6/2014 9:33 125.92 127.84 123.52 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6942 6948 6924
30/6/2014 10:03 127.68 129.92 125.44 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6930 6948 6924
30/6/2014 10:33 128.48 130.08 125.6 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6936 6960 6924
30/6/2014 11:03 128.64 130.08 126.24 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.9 6930 6948 6924
30/6/2014 11:33 128.64 130.56 126.4 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.9 6942 6966 6924
30/6/2014 12:03 128.32 130.08 125.76 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6948 6966 6948
30/6/2014 12:33 128.48 130.08 125.76 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6948 6966 6936
30/6/2014 13:03 128.16 129.92 125.44 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6954 6972 6948
30/6/2014 13:33 128.32 130.08 125.6 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6942 6960 6924
30/6/2014 14:03 128 129.92 125.6 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6948 6966 6936
30/6/2014 14:33 128.32 130.56 125.6 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6942 6966 6924
30/6/2014 15:03 128.32 130.24 125.28 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6948 6966 6936
30/6/2014 15:33 128.64 130.08 125.12 470400 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6972 6996 6960
30/6/2014 16:03 129.6 131.36 126.08 470400 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6888 6906 6876
30/6/2014 16:33 128.96 131.04 126.56 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.9 6876 6900 6870
30/6/2014 17:03 128.96 130.88 125.92 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.9 6888 6912 6870
30/6/2014 17:33 129.12 131.04 126.24 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.9 6864 6882 6852
30/6/2014 18:03 129.6 130.4 125.76 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.9 6864 6882 6852
30/6/2014 18:33 107.36 108.16 102.88 374400 374400 355200 0.89 0.87 0.88 6888 6906 6870
30/6/2014 19:03 128.32 128.64 123.36 460800 451200 432000 0.9 0.89 0.89 6876 6882 6840
30/6/2014 19:33 128.64 129.28 123.52 460800 460800 441600 0.9 0.88 0.89 6930 6942 6906
30/6/2014 20:03 129.12 130.08 124.64 470400 460800 441600 0.91 0.89 0.9 6930 6948 6906
30/6/2014 20:33 130.24 130.72 125.12 470400 470400 451200 0.9 0.89 0.9 6954 6966 6924
30/6/2014 21:03 129.92 130.72 124.64 470400 460800 441600 0.9 0.88 0.89 6954 6966 6924
30/6/2014 21:33 129.76 130.08 124.32 470400 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6960 6972 6930
30/6/2014 22:03 128.64 129.92 123.04 470400 460800 441600 0.9 0.88 0.89 6960 6966 6924
30/6/2014 22:33 128.48 129.76 123.2 470400 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6948 6966 6924
30/6/2014 23:03 128 129.28 122.56 460800 460800 432000 0.91 0.88 0.89 6900 6924 6870
30/6/2014 23:33 128.96 131.52 124 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6906 6936 6876
1/7/2014 0:03 128.48 130.56 123.52 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6912 6936 6870
1/7/2014 0:33 129.28 131.04 124 470400 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6906 6936 6882
1/7/2014 1:03 128.8 131.04 123.52 470400 460800 441600 0.91 0.88 0.89 6936 6954 6900
1/7/2014 1:33 128.64 130.56 123.36 470400 460800 441600 0.91 0.88 0.89 6936 6954 6894
1/7/2014 2:03 128.8 131.04 124.16 470400 470400 441600 0.9 0.89 0.89 6966 6990 6948



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

1/7/2014 2:33 128.16 131.04 123.84 460800 460800 432000 0.91 0.89 0.89 6786 6816 6756
1/7/2014 19:03 109.44 112 106.88 384000 393600 374400 0.89 0.88 0.88 6870 6900 6864
1/7/2014 19:33 122.08 124.32 119.68 432000 432000 422400 0.91 0.89 0.9 6828 6852 6816
1/7/2014 20:03 123.68 126.56 121.44 441600 451200 432000 0.9 0.89 0.89 6888 6912 6882
1/7/2014 20:33 122.72 125.92 121.28 441600 451200 432000 0.9 0.89 0.89 6948 6978 6948
1/7/2014 21:03 117.44 120.96 116.32 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6876 6906 6870
1/7/2014 21:33 117.76 121.28 116.96 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6900 6930 6900
1/7/2014 22:03 113.92 117.12 112.96 403200 412800 393600 0.9 0.88 0.88 6894 6924 6894
1/7/2014 22:33 100.8 104.16 100.8 355200 364800 345600 0.88 0.87 0.87 6888 6912 6894
1/7/2014 23:03 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6966 6972 6930
1/7/2014 23:33 118.4 121.6 117.44 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6828 6852 6828
2/7/2014 0:03 117.12 120.96 116.64 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6948 6984 6948
2/7/2014 0:33 116.96 120.96 117.12 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6948 6984 6948
2/7/2014 1:03 117.76 121.28 117.28 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6918 6948 6924
2/7/2014 1:33 117.76 121.28 117.28 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6906 6936 6906
2/7/2014 2:03 117.28 120.64 116.8 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6918 6954 6924
2/7/2014 2:33 117.76 121.12 116.8 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6900 6936 6900
2/7/2014 3:03 117.6 120.96 117.12 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6894 6930 6894
2/7/2014 3:33 117.28 120.96 116.8 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6894 6936 6894
2/7/2014 4:03 117.12 120.32 116.32 412800 422400 412800 0.9 0.89 0.88 6894 6930 6894
2/7/2014 4:33 116.64 119.84 115.84 412800 422400 412800 0.89 0.89 0.89 6912 6942 6918
2/7/2014 5:03 116.48 119.68 115.52 422400 422400 412800 0.9 0.89 0.88 6942 6966 6942
2/7/2014 5:33 117.12 120.16 116.16 422400 422400 412800 0.9 0.89 0.88 6906 6924 6894
2/7/2014 6:03 116.8 120 115.68 412800 422400 403200 0.9 0.89 0.88 6906 6936 6900
2/7/2014 6:33 116.8 120.48 116.32 412800 422400 412800 0.9 0.89 0.89 6870 6906 6870
2/7/2014 7:03 116.32 119.68 116.16 412800 422400 412800 0.9 0.89 0.88 6888 6912 6894
2/7/2014 7:33 115.68 119.52 115.2 412800 432000 403200 0.89 0.88 0.88 6972 6996 6978
2/7/2014 8:03 116.16 120.16 116 412800 432000 403200 0.9 0.89 0.88 6912 6942 6912
2/7/2014 8:33 116.96 120.48 116.48 412800 422400 403200 0.9 0.89 0.88 6846 6882 6846
2/7/2014 9:03 115.84 119.84 115.84 412800 422400 403200 0.9 0.89 0.88 6900 6936 6906
2/7/2014 9:33 115.68 119.84 115.68 412800 422400 403200 0.9 0.89 0.88 6894 6936 6894
2/7/2014 10:03 115.84 119.84 115.36 412800 422400 403200 0.9 0.89 0.88 6900 6936 6906
2/7/2014 10:33 115.84 119.68 115.36 412800 422400 403200 0.9 0.89 0.88 6888 6918 6888
2/7/2014 11:03 115.36 119.52 115.2 412800 422400 403200 0.9 0.89 0.88 6894 6936 6900
2/7/2014 11:33 115.2 119.68 115.04 412800 422400 403200 0.9 0.88 0.88 6912 6942 6912
2/7/2014 12:03 114.56 119.04 114.56 412800 422400 403200 0.9 0.88 0.88 6918 6948 6924
2/7/2014 12:33 115.04 118.72 114.72 412800 422400 403200 0.9 0.88 0.88 6912 6942 6924
2/7/2014 13:03 115.04 118.72 114.08 412800 422400 403200 0.9 0.89 0.88 6924 6960 6924
2/7/2014 13:33 115.52 118.72 114.72 412800 422400 403200 0.89 0.88 0.88 6912 6942 6924
2/7/2014 14:03 114.4 117.76 113.92 412800 422400 403200 0.89 0.89 0.88 6954 6990 6954
2/7/2014 14:33 115.2 119.04 114.72 412800 422400 403200 0.9 0.89 0.88 6864 6906 6864
2/7/2014 15:03 114.24 118.08 113.44 412800 422400 403200 0.89 0.88 0.88 6942 6978 6948
2/7/2014 15:33 114.08 118.24 113.44 412800 422400 403200 0.9 0.88 0.88 6972 6996 6966
2/7/2014 17:03 120.32 124.32 119.36 432000 441600 422400 0.9 0.89 0.88 6912 6936 6900
2/7/2014 17:33 120 123.68 118.72 432000 441600 422400 0.9 0.89 0.88 6900 6936 6894
2/7/2014 18:03 119.36 123.04 118.24 432000 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6888 6930 6894
2/7/2014 18:33 120.16 123.36 117.92 432000 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6876 6906 6870
2/7/2014 19:03 119.52 122.72 116.96 432000 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6864 6888 6858
2/7/2014 19:33 119.84 123.04 116.8 432000 432000 412800 0.9 0.88 0.89 6876 6906 6864
2/7/2014 20:03 120 123.04 116.48 432000 432000 412800 0.9 0.88 0.89 6894 6924 6876
2/7/2014 20:33 118.88 121.6 115.36 432000 432000 403200 0.9 0.88 0.88 6912 6936 6888
2/7/2014 22:33 120.8 123.68 117.12 432000 432000 412800 0.91 0.89 0.89 6852 6882 6828
2/7/2014 23:03 120.8 124.32 117.6 432000 441600 412800 0.91 0.89 0.89 6876 6906 6858



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

2/7/2014 23:33 120 123.36 116.16 432000 432000 412800 0.91 0.88 0.89 6900 6936 6876
3/7/2014 0:03 119.84 123.36 116 432000 432000 403200 0.9 0.89 0.89 6894 6924 6870
3/7/2014 0:33 119.36 123.36 116 432000 441600 403200 0.91 0.88 0.88 6936 6966 6912
3/7/2014 1:03 118.72 122.88 115.52 432000 432000 403200 0.9 0.88 0.88 6948 6984 6930
3/7/2014 1:33 118.4 122.4 115.36 422400 432000 403200 0.9 0.88 0.88 6918 6960 6900
3/7/2014 2:03 118.56 122.4 115.36 432000 432000 403200 0.9 0.88 0.88 6960 6990 6942
3/7/2014 2:33 107.2 111.52 104.16 384000 393600 355200 0.9 0.87 0.87 6912 6942 6894
3/7/2014 3:03 104.32 107.84 100.8 374400 374400 345600 0.89 0.87 0.87 6894 6930 6876
3/7/2014 3:33 115.04 119.04 112.16 412800 422400 393600 0.9 0.88 0.88 6864 6906 6852
3/7/2014 4:03 114.08 118.08 111.36 412800 412800 393600 0.9 0.88 0.88 6900 6936 6894
3/7/2014 4:33 114.24 118.08 111.68 412800 422400 393600 0.9 0.88 0.88 6954 6978 6930
3/7/2014 5:03 114.4 118.24 111.68 412800 422400 393600 0.9 0.88 0.88 6912 6948 6900
3/7/2014 5:33 114.72 118.4 112.16 412800 422400 393600 0.9 0.88 0.88 6918 6960 6906
3/7/2014 6:03 114.56 117.76 111.68 412800 412800 393600 0.89 0.88 0.88 6918 6948 6894
3/7/2014 6:33 114.4 118.24 111.52 412800 422400 393600 0.9 0.88 0.88 6948 6990 6930
3/7/2014 7:03 114.4 117.76 111.2 412800 412800 393600 0.9 0.88 0.88 6918 6960 6900
3/7/2014 7:33 114.24 117.76 111.84 412800 412800 393600 0.89 0.88 0.88 6960 6996 6948
3/7/2014 8:03 114.4 117.28 111.52 412800 412800 393600 0.89 0.88 0.88 6966 6996 6954
3/7/2014 8:33 115.36 118.08 112.64 412800 412800 393600 0.9 0.88 0.89 6870 6906 6864
3/7/2014 9:03 115.68 118.08 112.32 412800 412800 393600 0.9 0.88 0.88 6900 6924 6894
3/7/2014 21:33 100 102.72 98.56 355200 355200 336000 0.89 0.87 0.87 6876 6906 6876
3/7/2014 22:03 100.48 103.2 99.52 355200 355200 345600 0.89 0.87 0.87 6840 6864 6840
3/7/2014 22:33 99.2 102.4 98.56 355200 355200 345600 0.88 0.87 0.86 6990 7026 6996
3/7/2014 23:03 95.04 98.24 94.08 336000 336000 326400 0.87 0.86 0.85 6954 6978 6954
3/7/2014 23:33 99.84 102.72 98.56 345600 355200 336000 0.88 0.87 0.87 6888 6918 6888
4/7/2014 0:03 99.52 102.56 98.4 345600 355200 336000 0.88 0.87 0.87 6918 6948 6918
4/7/2014 0:33 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6948 6954 6912
4/7/2014 1:03 92 95.52 91.2 316800 326400 307200 0.88 0.86 0.85 6846 6876 6840
4/7/2014 1:33 104.48 107.84 103.52 364800 374400 355200 0.89 0.88 0.87 6906 6936 6900
4/7/2014 2:03 104.32 107.84 103.36 364800 374400 355200 0.89 0.88 0.87 6912 6936 6906
4/7/2014 2:33 103.68 107.52 103.36 364800 374400 355200 0.89 0.87 0.87 6900 6936 6894
4/7/2014 3:03 104 107.04 103.36 364800 374400 355200 0.89 0.87 0.87 6900 6936 6900
4/7/2014 3:33 101.76 105.28 101.12 355200 364800 345600 0.88 0.88 0.87 6906 6936 6900
4/7/2014 4:03 102.4 105.6 102.08 364800 364800 355200 0.89 0.87 0.87 6888 6912 6894
4/7/2014 4:33 102.08 105.44 101.28 364800 364800 355200 0.88 0.87 0.86 6918 6960 6930
4/7/2014 5:03 101.6 105.12 100.96 355200 364800 345600 0.88 0.87 0.87 6912 6936 6900
4/7/2014 5:33 100.8 104 99.84 355200 364800 345600 0.88 0.87 0.87 6912 6942 6912
4/7/2014 6:03 102.88 106.4 101.76 364800 374400 355200 0.89 0.87 0.87 6924 6966 6924
4/7/2014 6:33 102.56 105.92 101.76 364800 374400 355200 0.88 0.87 0.87 6966 6996 6954
4/7/2014 7:03 103.04 106.72 102.72 364800 374400 355200 0.89 0.88 0.87 6828 6858 6828
4/7/2014 7:33 102.08 105.92 101.6 355200 364800 355200 0.88 0.87 0.87 6894 6924 6894
4/7/2014 8:03 102.24 105.76 101.92 355200 364800 355200 0.89 0.87 0.87 6882 6912 6882
4/7/2014 8:33 102.56 106.4 102.24 364800 374400 355200 0.89 0.87 0.87 6876 6906 6876
4/7/2014 9:03 102.08 105.92 101.6 364800 374400 355200 0.88 0.87 0.86 6936 6966 6936
4/7/2014 9:33 102.08 106.08 101.76 355200 374400 355200 0.88 0.87 0.87 6918 6960 6924
4/7/2014 10:03 102.24 105.92 101.6 355200 374400 355200 0.88 0.88 0.87 6906 6936 6900
4/7/2014 10:33 102.56 106.56 102.24 364800 374400 355200 0.88 0.87 0.87 6912 6948 6918
4/7/2014 11:03 100.8 104.64 100.32 355200 364800 345600 0.88 0.87 0.87 6918 6954 6924
4/7/2014 11:33 93.12 96.64 92.8 326400 336000 316800 0.87 0.86 0.85 6912 6936 6912
4/7/2014 12:03 102.56 106.88 102.56 364800 374400 355200 0.88 0.88 0.87 6900 6936 6900
4/7/2014 12:33 102.4 106.08 102.08 364800 374400 355200 0.88 0.87 0.87 6936 6966 6924
4/7/2014 13:03 102.08 105.76 101.76 364800 374400 355200 0.88 0.87 0.86 6972 7002 6978
4/7/2014 13:33 102.88 106.88 102.56 364800 374400 355200 0.89 0.88 0.87 6846 6882 6840



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

4/7/2014 14:03 101.76 105.76 101.28 355200 364800 345600 0.88 0.87 0.87 6882 6912 6882
4/7/2014 14:33 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6978 6996 6954
4/7/2014 15:03 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6984 6996 6954
4/7/2014 15:33 109.6 112.96 108.48 393600 393600 374400 0.9 0.88 0.88 6870 6906 6870
4/7/2014 16:03 111.36 115.2 111.04 393600 403200 384000 0.9 0.88 0.88 6912 6942 6906
4/7/2014 16:33 111.04 113.92 109.92 393600 403200 384000 0.89 0.88 0.88 6894 6924 6894
4/7/2014 17:03 123.04 126.56 121.6 441600 451200 432000 0.9 0.89 0.89 6930 6966 6924
4/7/2014 17:33 119.36 122.56 117.6 432000 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6924 6948 6912
4/7/2014 18:03 106.24 108.64 104.16 374400 374400 364800 0.89 0.87 0.87 6888 6912 6876
4/7/2014 18:33 126.72 128.8 124.16 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6888 6912 6888
4/7/2014 19:03 129.44 132.16 126.56 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6882 6912 6870
4/7/2014 19:33 129.28 131.84 126.56 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6918 6942 6912
4/7/2014 20:03 129.12 131.84 126.4 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6906 6936 6894
4/7/2014 20:33 129.12 132 126.08 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6918 6936 6894
4/7/2014 21:03 128.8 131.68 125.76 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6954 6990 6930
4/7/2014 21:33 128.8 131.52 124.96 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6972 6990 6948
4/7/2014 22:03 106.08 108.8 102.08 384000 384000 355200 0.89 0.87 0.87 6954 6972 6930
4/7/2014 22:33 122.24 125.28 118.4 441600 441600 412800 0.91 0.88 0.89 6888 6912 6870
4/7/2014 23:03 128.96 132.48 125.44 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6930 6954 6900
4/7/2014 23:33 128.96 132.32 125.44 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6942 6978 6924
5/7/2014 0:03 128.64 132 125.12 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6972 6996 6954
5/7/2014 0:33 129.6 133.12 125.76 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6888 6912 6864
5/7/2014 1:03 104.64 107.84 100.8 374400 374400 345600 0.9 0.87 0.87 6888 6912 6870
5/7/2014 1:33 117.12 120.96 113.6 422400 422400 393600 0.9 0.88 0.88 6912 6942 6894
5/7/2014 2:03 128 132.16 125.12 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6906 6936 6882
5/7/2014 2:33 128.32 131.84 125.44 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6930 6966 6918
5/7/2014 3:03 127.84 132.16 124.8 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6924 6966 6912
5/7/2014 3:33 129.6 133.12 126.08 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6888 6912 6864
5/7/2014 4:03 129.28 132.48 126.4 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6900 6936 6888
5/7/2014 4:33 129.92 133.28 126.24 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6864 6894 6840
5/7/2014 5:03 128.48 132.48 125.6 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6918 6954 6900
5/7/2014 5:33 129.6 132.96 126.24 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6846 6870 6828
5/7/2014 6:03 129.76 133.12 126.24 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6894 6918 6870
5/7/2014 6:33 128.48 131.84 125.28 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6960 6996 6942
5/7/2014 7:03 128.32 132 125.6 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6942 6978 6924
5/7/2014 7:33 129.44 132.16 126.08 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6888 6912 6870
5/7/2014 8:03 129.6 132.64 126.4 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6888 6906 6870
5/7/2014 8:33 129.44 132.8 126.56 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6840 6864 6816
5/7/2014 9:03 114.4 117.76 111.52 403200 412800 384000 0.9 0.88 0.88 6864 6888 6840
5/7/2014 9:33 105.44 108.96 102.56 374400 374400 355200 0.89 0.87 0.87 6906 6936 6888
5/7/2014 10:03 127.2 130.4 124.16 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6894 6924 6876
5/7/2014 10:33 127.52 130.88 124.8 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6900 6936 6894
5/7/2014 11:03 127.68 130.56 124.8 460800 470400 441600 0.9 0.89 0.89 6918 6942 6900
5/7/2014 11:33 128.48 131.2 125.92 460800 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6888 6924 6888
5/7/2014 12:03 128.48 131.36 125.76 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6888 6918 6882
5/7/2014 12:33 128.32 130.56 125.76 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6888 6912 6876
5/7/2014 13:03 128.48 131.2 125.92 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6882 6906 6870
5/7/2014 13:33 128.48 131.52 126.08 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6906 6924 6888
5/7/2014 14:03 128.16 131.04 125.92 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6918 6936 6900
5/7/2014 14:33 128.16 131.2 126.24 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6906 6930 6888
5/7/2014 15:03 128.8 131.2 126.24 460800 460800 451200 0.91 0.89 0.89 6882 6900 6870
5/7/2014 15:33 129.12 131.68 126.72 460800 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6882 6906 6864
5/7/2014 16:03 128.64 131.04 126.08 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6858 6888 6846



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

5/7/2014 16:33 128.96 131.68 126.24 460800 470400 441600 0.9 0.89 0.89 6864 6894 6858
5/7/2014 17:03 128.96 131.52 126.08 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6858 6870 6834
5/7/2014 17:33 128.16 133.12 125.76 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6834 6882 6828
5/7/2014 18:03 129.44 132.32 126.4 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6834 6858 6816
5/7/2014 18:33 130.24 133.44 127.52 460800 470400 441600 0.91 0.9 0.9 6780 6816 6774
5/7/2014 19:03 129.12 132.32 126.88 460800 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6840 6882 6834
5/7/2014 19:33 128.32 133.44 126.72 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6858 6900 6840
5/7/2014 20:03 128.8 132.48 126.56 460800 470400 441600 0.91 0.9 0.89 6852 6882 6840
5/7/2014 20:33 128.8 132.96 127.2 460800 470400 441600 0.91 0.9 0.89 6804 6840 6792
5/7/2014 21:03 127.68 131.52 126.08 460800 470400 441600 0.9 0.89 0.89 6858 6894 6864
5/7/2014 21:33 128.16 130.72 125.6 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6900 6936 6894
5/7/2014 22:03 127.04 129.92 125.76 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6948 6972 6942
5/7/2014 22:33 128.16 130.72 126.4 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6918 6936 6906
5/7/2014 23:03 128.32 131.52 127.2 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6870 6906 6870
5/7/2014 23:33 128.48 131.84 127.36 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.89 6846 6876 6840
6/7/2014 0:03 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6978 6990 6954
6/7/2014 0:33 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6918 6930 6882
6/7/2014 1:03 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6936 6936 6900
6/7/2014 1:33 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6924 6936 6888
6/7/2014 2:03 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6906 6924 6876
6/7/2014 2:33 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6924 6936 6882
6/7/2014 3:03 106.24 109.44 105.6 374400 384000 364800 0.89 0.88 0.88 6804 6840 6810
6/7/2014 3:33 126.56 129.6 125.28 451200 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6828 6864 6828
6/7/2014 4:03 127.04 130.4 125.92 451200 460800 441600 0.91 0.9 0.89 6840 6876 6840
6/7/2014 4:33 127.36 130.4 125.92 460800 460800 451200 0.91 0.89 0.89 6894 6930 6894
6/7/2014 5:03 128.32 131.52 126.88 460800 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6846 6876 6840
6/7/2014 5:33 128.16 131.68 126.72 460800 470400 441600 0.91 0.9 0.89 6834 6870 6840
6/7/2014 6:03 128 131.68 126.4 460800 470400 441600 0.91 0.9 0.89 6834 6876 6834
6/7/2014 6:33 128.32 131.68 126.88 460800 470400 441600 0.9 0.89 0.9 6822 6852 6810
6/7/2014 7:03 126.72 130.08 125.28 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6918 6936 6900
6/7/2014 7:33 129.12 132 127.68 460800 460800 451200 0.91 0.9 0.9 6774 6798 6768
7/7/2014 22:03 114.56 117.12 112.96 403200 412800 393600 0.9 0.89 0.89 6822 6846 6816
7/7/2014 22:33 120.64 123.68 119.36 432000 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6876 6900 6864
7/7/2014 23:03 122.24 124.8 121.28 432000 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6828 6852 6828
7/7/2014 23:33 120.16 123.04 119.2 432000 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6924 6954 6924
8/7/2014 0:03 115.68 118.24 114.72 412800 412800 403200 0.9 0.89 0.89 6816 6840 6810
8/7/2014 0:33 115.2 117.92 114.4 403200 412800 403200 0.89 0.89 0.89 6852 6882 6858
8/7/2014 1:03 114.56 117.6 113.76 403200 412800 403200 0.89 0.89 0.88 6900 6930 6900
8/7/2014 1:33 101.28 104.32 100.96 355200 364800 345600 0.88 0.87 0.87 6876 6900 6876
8/7/2014 17:33 116.48 119.36 115.04 412800 422400 403200 0.9 0.89 0.88 6870 6888 6864
8/7/2014 18:03 116.64 119.52 114.72 412800 422400 403200 0.9 0.89 0.88 6894 6918 6894
8/7/2014 18:33 118.56 121.44 115.84 422400 432000 403200 0.9 0.89 0.89 6864 6888 6852
8/7/2014 19:03 118.72 121.12 115.84 422400 422400 403200 0.9 0.89 0.89 6864 6888 6852
8/7/2014 19:33 118.4 120.96 115.84 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6906 6936 6888
8/7/2014 20:03 118.4 120.96 115.68 422400 432000 403200 0.9 0.88 0.89 6924 6936 6912
8/7/2014 20:33 119.36 121.44 116 422400 422400 403200 0.9 0.89 0.89 6846 6870 6834
8/7/2014 21:03 119.36 121.44 115.68 432000 422400 403200 0.9 0.88 0.89 6876 6888 6852
8/7/2014 21:33 119.52 121.44 115.68 422400 422400 403200 0.9 0.88 0.89 6846 6870 6828
8/7/2014 22:03 119.04 120.96 115.2 422400 422400 403200 0.9 0.88 0.89 6870 6888 6846
8/7/2014 22:33 119.52 121.44 115.52 432000 422400 403200 0.9 0.88 0.89 6864 6888 6852
8/7/2014 23:03 118.72 121.44 114.56 432000 432000 403200 0.9 0.88 0.89 6918 6936 6894
8/7/2014 23:33 119.52 121.76 115.84 422400 422400 403200 0.9 0.89 0.89 6834 6852 6810
9/7/2014 0:03 119.2 121.6 115.36 422400 422400 403200 0.9 0.89 0.89 6852 6876 6828



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

9/7/2014 0:33 119.52 122.24 115.84 422400 432000 403200 0.9 0.88 0.89 6840 6870 6828
9/7/2014 1:03 118.88 121.76 114.88 422400 432000 403200 0.9 0.88 0.89 6888 6906 6870
9/7/2014 1:33 118.72 121.44 115.04 422400 432000 403200 0.9 0.88 0.89 6888 6906 6864
9/7/2014 2:03 106.24 109.44 103.52 374400 384000 355200 0.89 0.87 0.87 6882 6906 6864
12/7/2014 3:33 116.48 119.2 115.52 412800 422400 403200 0.9 0.89 0.88 6858 6882 6852
12/7/2014 4:03 118.56 120.96 117.12 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6876 6900 6870
12/7/2014 4:33 118.56 121.76 117.6 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6900 6936 6900
12/7/2014 5:03 119.04 121.76 117.6 432000 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6918 6942 6912
12/7/2014 5:33 119.36 121.76 117.44 432000 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6906 6936 6894
12/7/2014 6:03 119.2 122.08 117.6 432000 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6924 6948 6918
12/7/2014 6:33 119.52 121.92 117.44 432000 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6906 6936 6900
12/7/2014 7:03 118.56 121.12 116.96 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6912 6936 6900
12/7/2014 7:33 120.16 122.72 118.88 432000 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6834 6858 6834
12/7/2014 8:03 119.52 122.08 118.4 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6834 6864 6834
12/7/2014 8:33 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6918 6912 6882
12/7/2014 9:03 118.56 121.6 116.96 422400 422400 412800 0.9 0.89 0.89 6828 6858 6828
12/7/2014 9:33 119.36 122.56 117.92 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6858 6882 6852
12/7/2014 10:03 119.84 122.72 118.08 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6852 6882 6840
12/7/2014 10:33 120.16 123.2 118.56 432000 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6852 6882 6840
12/7/2014 11:03 120.16 123.2 118.88 432000 432000 422400 0.9 0.89 0.89 6870 6888 6864
12/7/2014 11:33 120.48 122.56 118.88 432000 432000 422400 0.9 0.89 0.89 6858 6882 6858
12/7/2014 12:03 119.2 121.92 117.92 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6840 6870 6840
12/7/2014 12:33 119.36 121.6 117.92 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6858 6882 6858
12/7/2014 13:03 119.52 121.76 118.24 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6852 6876 6846
12/7/2014 13:33 119.36 121.6 117.44 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6876 6894 6864
12/7/2014 14:03 119.36 121.6 117.12 422400 432000 412800 0.9 0.88 0.89 6888 6912 6882
12/7/2014 14:33 119.36 121.6 117.44 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6870 6882 6864
12/7/2014 15:03 120 122.56 118.08 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6798 6822 6780
12/7/2014 15:33 120.32 121.92 117.76 422400 422400 412800 0.9 0.89 0.89 6786 6798 6780
12/7/2014 16:03 119.52 121.76 117.76 422400 422400 412800 0.9 0.89 0.89 6804 6834 6804
12/7/2014 16:33 119.2 121.6 117.6 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6840 6864 6840
12/7/2014 17:03 119.2 121.12 117.28 422400 422400 412800 0.9 0.89 0.89 6828 6852 6828
12/7/2014 17:33 119.36 121.6 117.12 422400 422400 412800 0.9 0.89 0.89 6834 6858 6822
12/7/2014 18:03 120 121.6 117.12 422400 422400 412800 0.9 0.89 0.89 6828 6846 6810
12/7/2014 18:33 120.16 121.92 117.28 422400 422400 412800 0.9 0.89 0.89 6816 6828 6798
12/7/2014 19:03 120.16 121.92 116.8 422400 422400 403200 0.9 0.89 0.89 6792 6798 6774
12/7/2014 19:33 120 121.92 116.48 422400 422400 412800 0.9 0.89 0.89 6822 6840 6804
12/7/2014 20:03 119.84 122.24 116.48 422400 422400 403200 0.9 0.89 0.89 6804 6822 6780
12/7/2014 20:33 120.16 122.4 116.48 422400 422400 403200 0.9 0.89 0.89 6804 6822 6780
12/7/2014 21:03 119.68 121.44 115.52 422400 422400 403200 0.9 0.88 0.89 6846 6864 6834
12/7/2014 21:33 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6966 6960 6906
12/7/2014 22:03 123.04 125.6 119.36 441600 441600 422400 0.91 0.89 0.89 6846 6870 6822
12/7/2014 22:33 120.48 123.36 116.96 432000 432000 412800 0.91 0.89 0.89 6858 6882 6840
12/7/2014 23:03 120.48 123.2 116.8 432000 432000 412800 0.91 0.88 0.89 6870 6894 6846
12/7/2014 23:33 120 123.2 116.16 432000 432000 412800 0.91 0.88 0.89 6882 6900 6852
13/7/2014 0:03 120.16 123.04 116.16 432000 432000 412800 0.91 0.88 0.89 6894 6912 6870
13/7/2014 0:33 119.52 123.04 115.84 432000 432000 403200 0.91 0.88 0.89 6888 6912 6864
13/7/2014 1:03 119.04 122.72 115.68 432000 432000 403200 0.9 0.88 0.88 6894 6936 6882
13/7/2014 1:33 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6972 6966 6918
13/7/2014 2:03 119.2 123.2 116 432000 432000 403200 0.91 0.88 0.89 6870 6906 6864
13/7/2014 2:33 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6972 6984 6918
13/7/2014 3:03 116.8 120.48 113.76 422400 422400 403200 0.9 0.88 0.88 6918 6948 6894
13/7/2014 3:33 118.08 121.76 115.36 422400 422400 403200 0.9 0.88 0.89 6810 6852 6804



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

13/7/2014 4:03 118.24 121.92 115.68 422400 422400 403200 0.91 0.88 0.89 6822 6852 6810
13/7/2014 4:33 118.24 122.24 115.36 422400 422400 403200 0.91 0.89 0.88 6798 6828 6786
13/7/2014 5:03 117.44 121.6 114.88 422400 432000 403200 0.9 0.89 0.88 6852 6882 6840
13/7/2014 5:33 117.28 121.12 114.72 412800 422400 403200 0.9 0.88 0.89 6828 6864 6828
13/7/2014 6:03 117.12 121.28 114.88 412800 422400 403200 0.9 0.89 0.89 6828 6864 6810
13/7/2014 6:33 117.28 121.44 114.56 422400 422400 393600 0.9 0.88 0.88 6828 6870 6816
13/7/2014 7:03 117.12 120.64 114.24 412800 422400 403200 0.9 0.88 0.88 6852 6882 6840
14/7/2014 4:33 106.72 109.92 104.64 384000 384000 364800 0.89 0.88 0.87 6912 6936 6894
14/7/2014 5:03 110.56 113.44 108.8 393600 393600 384000 0.89 0.88 0.88 6882 6906 6870
14/7/2014 5:33 111.84 115.04 110.08 393600 393600 384000 0.9 0.88 0.88 6774 6798 6768
14/7/2014 6:03 111.84 114.56 109.28 393600 403200 384000 0.9 0.88 0.88 6864 6882 6852
14/7/2014 6:33 111.68 115.04 110.08 393600 403200 384000 0.9 0.88 0.88 6858 6882 6846
14/7/2014 7:03 103.36 106.24 101.6 364800 364800 345600 0.89 0.87 0.87 6840 6876 6840
14/7/2014 7:33 104 106.72 102.08 364800 364800 355200 0.89 0.87 0.88 6816 6834 6810
14/7/2014 8:03 97.6 100.64 95.84 336000 345600 326400 0.88 0.86 0.86 6834 6852 6822
14/7/2014 8:33 95.36 98.24 93.44 326400 336000 316800 0.88 0.86 0.86 6828 6852 6822
14/7/2014 9:03 106.4 106.4 97.6 374400 364800 336000 0.9 0.85 0.88 6888 6888 6822
14/7/2014 9:33 103.36 106.24 101.44 364800 364800 345600 0.89 0.87 0.87 6822 6852 6810
14/7/2014 10:03 103.36 106.4 101.44 364800 364800 345600 0.89 0.87 0.87 6816 6846 6810
14/7/2014 10:33 103.84 107.04 101.76 364800 364800 345600 0.89 0.87 0.87 6810 6834 6804
14/7/2014 11:03 103.2 106.88 101.6 364800 364800 345600 0.89 0.87 0.87 6810 6846 6810
14/7/2014 11:33 103.68 106.88 101.76 364800 364800 345600 0.89 0.87 0.87 6810 6840 6804
14/7/2014 12:03 103.52 107.04 101.44 364800 364800 345600 0.89 0.87 0.87 6804 6846 6810
14/7/2014 12:33 103.36 106.72 101.44 364800 364800 345600 0.89 0.87 0.87 6828 6852 6810
14/7/2014 13:03 103.36 106.72 101.12 364800 364800 345600 0.89 0.87 0.87 6828 6852 6810
14/7/2014 13:33 103.68 107.04 102.08 364800 364800 345600 0.89 0.87 0.87 6810 6840 6810
14/7/2014 14:03 104.16 107.84 102.08 364800 374400 355200 0.89 0.87 0.87 6834 6858 6828
14/7/2014 14:33 105.44 109.28 103.68 374400 374400 355200 0.89 0.87 0.88 6828 6858 6816
14/7/2014 15:03 105.6 109.44 103.68 374400 384000 355200 0.89 0.87 0.87 6852 6888 6840
14/7/2014 15:33 105.44 109.44 103.52 374400 384000 355200 0.89 0.87 0.87 6882 6912 6864
14/7/2014 16:03 104.96 108.96 103.04 374400 374400 355200 0.89 0.87 0.87 6888 6924 6882
14/7/2014 16:33 104.48 108 102.72 364800 374400 355200 0.89 0.87 0.87 6882 6912 6870
14/7/2014 17:03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14/7/2014 17:33 103.36 107.04 100.96 364800 374400 345600 0.89 0.87 0.87 6822 6852 6810
14/7/2014 18:03 103.36 106.56 100.64 364800 364800 345600 0.89 0.87 0.87 6798 6822 6780
14/7/2014 18:33 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6936 6936 6870
14/7/2014 19:03 94.72 98.56 91.68 336000 336000 307200 0.88 0.86 0.85 6870 6900 6846
14/7/2014 19:33 97.92 101.44 94.08 345600 345600 316800 0.88 0.86 0.86 6900 6930 6876
14/7/2014 20:03 98.08 101.76 94.24 345600 345600 326400 0.88 0.86 0.86 6906 6936 6876
14/7/2014 20:33 97.92 101.92 94.08 345600 345600 316800 0.89 0.86 0.86 6888 6918 6864
14/7/2014 21:03 97.6 101.92 93.76 345600 345600 316800 0.89 0.86 0.86 6900 6936 6870
14/7/2014 21:33 99.36 103.68 95.68 355200 355200 326400 0.89 0.86 0.86 6912 6942 6894
14/7/2014 22:03 96 100.32 92.64 336000 345600 316800 0.88 0.86 0.85 6870 6900 6846
14/7/2014 22:33 96.16 100.48 93.44 336000 345600 316800 0.89 0.86 0.86 6804 6840 6786
15/7/2014 1:03 100.96 105.6 98.88 355200 364800 336000 0.89 0.87 0.87 6774 6810 6762
15/7/2014 1:33 100.48 104.8 97.92 355200 364800 336000 0.89 0.87 0.87 6828 6852 6810
15/7/2014 2:03 100.16 104.64 97.6 355200 364800 336000 0.89 0.87 0.86 6858 6894 6840
15/7/2014 2:33 99.68 104 97.6 355200 364800 336000 0.89 0.87 0.86 6864 6900 6852
15/7/2014 3:03 100.16 104.64 97.76 355200 364800 336000 0.89 0.87 0.87 6840 6876 6834
15/7/2014 3:33 100.16 104.96 97.44 355200 364800 336000 0.89 0.87 0.86 6846 6882 6828
15/7/2014 4:03 100.32 104.96 98.24 355200 364800 336000 0.89 0.87 0.87 6834 6870 6828
15/7/2014 4:33 100.32 104.8 97.92 355200 364800 336000 0.89 0.87 0.86 6858 6894 6840
15/7/2014 5:03 100.16 104.48 97.6 355200 364800 336000 0.89 0.87 0.86 6858 6900 6840



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

15/7/2014 5:33 100.96 105.28 98.08 355200 364800 336000 0.89 0.87 0.87 6828 6852 6804
15/7/2014 6:03 96 100.16 93.44 336000 345600 316800 0.88 0.86 0.86 6810 6852 6798
15/7/2014 17:03 88.32 91.84 85.44 297600 307200 278400 0.88 0.85 0.85 6738 6762 6726
15/7/2014 17:33 108.96 112.48 105.76 384000 393600 364800 0.9 0.88 0.88 6810 6846 6792
15/7/2014 18:03 111.68 115.36 109.12 393600 403200 374400 0.9 0.88 0.88 6864 6882 6846
15/7/2014 18:33 112 115.84 109.28 403200 403200 384000 0.9 0.88 0.88 6870 6894 6858
15/7/2014 19:03 112.64 116.48 110.88 403200 403200 384000 0.9 0.88 0.88 6852 6876 6840
15/7/2014 19:33 115.04 118.56 112.8 403200 412800 393600 0.9 0.88 0.89 6786 6822 6780
15/7/2014 20:03 109.28 112.96 107.52 384000 393600 374400 0.9 0.88 0.88 6828 6864 6816
15/7/2014 20:33 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6882 6888 6834
15/7/2014 21:03 98.4 101.92 96.64 345600 345600 326400 0.89 0.87 0.86 6840 6876 6840
15/7/2014 21:33 113.6 117.28 111.84 403200 412800 384000 0.9 0.88 0.88 6822 6852 6810
15/7/2014 22:03 114.08 117.76 112.16 403200 412800 384000 0.9 0.89 0.88 6798 6828 6792
15/7/2014 22:33 114.08 117.6 112.32 403200 412800 393600 0.9 0.89 0.88 6804 6846 6798
15/7/2014 23:03 125.76 129.44 124.32 451200 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6882 6912 6876
15/7/2014 23:33 127.68 131.52 126.08 460800 470400 441600 0.91 0.9 0.89 6852 6888 6846
16/7/2014 0:03 127.68 131.36 126.4 451200 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6828 6858 6828
16/7/2014 0:33 104.16 108.16 103.36 364800 374400 355200 0.89 0.88 0.87 6822 6852 6810
16/7/2014 1:03 124.16 128.16 123.36 441600 451200 432000 0.91 0.9 0.89 6810 6846 6810
16/7/2014 1:33 128.16 131.52 126.88 460800 470400 441600 0.91 0.9 0.89 6828 6858 6828
16/7/2014 2:03 128.8 132.48 127.36 460800 470400 441600 0.91 0.9 0.9 6774 6816 6774
16/7/2014 2:33 128.8 132.48 127.36 451200 470400 441600 0.91 0.9 0.9 6756 6792 6750
16/7/2014 3:03 128.16 132 126.56 460800 470400 441600 0.91 0.9 0.9 6828 6858 6828
16/7/2014 3:33 104.48 108.48 103.68 364800 374400 355200 0.89 0.88 0.87 6852 6882 6846
16/7/2014 4:03 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6942 6954 6900
16/7/2014 4:33 125.76 129.92 124.96 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6876 6906 6870
16/7/2014 5:03 128.48 131.84 127.2 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.89 6804 6846 6810
16/7/2014 5:33 128.64 132.96 127.52 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.9 6780 6822 6780
16/7/2014 6:03 127.52 131.52 126.24 451200 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6822 6852 6816
16/7/2014 6:33 107.52 111.52 107.04 374400 384000 364800 0.89 0.88 0.88 6804 6846 6810
16/7/2014 7:03 124.32 128.32 123.52 441600 451200 432000 0.9 0.89 0.89 6756 6792 6756
16/7/2014 7:33 125.76 129.92 124.8 451200 460800 432000 0.9 0.9 0.89 6804 6840 6798
16/7/2014 8:03 128.8 132.96 127.68 460800 470400 441600 0.91 0.9 0.9 6768 6798 6762
16/7/2014 8:33 128.64 132.16 127.2 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.89 6822 6852 6810
16/7/2014 9:03 128.48 132.16 127.2 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.89 6804 6840 6810
16/7/2014 9:33 128.32 131.84 127.2 460800 470400 451200 0.9 0.9 0.89 6828 6858 6828
16/7/2014 10:03 128.32 132 127.2 460800 470400 441600 0.9 0.9 0.89 6810 6852 6810
16/7/2014 10:33 128.16 132 127.2 460800 470400 451200 0.9 0.9 0.89 6840 6882 6840
16/7/2014 11:03 127.84 131.68 127.04 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.89 6858 6894 6864
16/7/2014 11:33 128.64 132.48 128 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.9 6822 6852 6816
16/7/2014 12:03 108.48 112.64 108 384000 393600 374400 0.9 0.89 0.88 6804 6834 6810
16/7/2014 12:33 117.76 120.96 116.32 412800 422400 403200 0.9 0.89 0.89 6798 6822 6786
16/7/2014 13:03 106.88 110.56 106.08 374400 384000 364800 0.89 0.88 0.88 6798 6828 6792
16/7/2014 13:33 127.68 131.04 126.56 451200 460800 441600 0.91 0.9 0.9 6762 6792 6756
16/7/2014 14:03 128.16 131.68 127.2 451200 460800 441600 0.91 0.9 0.9 6774 6798 6780
16/7/2014 14:33 127.52 131.2 126.56 451200 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6816 6846 6810
16/7/2014 15:03 128.8 132 127.2 460800 460800 441600 0.91 0.9 0.9 6774 6798 6768
16/7/2014 15:33 127.84 131.36 126.72 451200 460800 441600 0.91 0.9 0.89 6804 6828 6804
16/7/2014 16:03 106.56 109.92 105.12 374400 384000 364800 0.89 0.88 0.87 6834 6858 6834
16/7/2014 16:33 115.52 118.88 114.08 412800 412800 393600 0.9 0.89 0.88 6834 6864 6834
16/7/2014 17:03 128.16 131.68 126.56 460800 470400 441600 0.91 0.9 0.89 6840 6876 6834
16/7/2014 17:33 130.08 133.28 128.32 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.9 6810 6846 6804
16/7/2014 18:03 130.24 133.44 127.84 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.9 6786 6822 6780



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

16/7/2014 18:33 128.64 132 125.76 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6888 6912 6864
16/7/2014 19:03 130.08 133.44 127.04 460800 470400 441600 0.91 0.9 0.89 6816 6852 6804
16/7/2014 19:33 129.92 133.28 126.56 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.9 6828 6852 6810
16/7/2014 20:03 129.6 132.96 126.08 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6852 6882 6834
16/7/2014 20:33 129.12 132.64 125.92 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6858 6894 6840
16/7/2014 21:03 128.96 133.12 125.76 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6888 6912 6864
16/7/2014 21:33 131.36 134.56 127.68 470400 470400 441600 0.91 0.9 0.9 6756 6792 6744
16/7/2014 22:03 131.04 134.56 127.84 470400 470400 451200 0.91 0.9 0.9 6768 6798 6750
16/7/2014 22:33 130.72 133.76 127.52 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6798 6822 6780
16/7/2014 23:03 130.56 134.4 127.52 470400 470400 451200 0.91 0.9 0.9 6792 6822 6774
16/7/2014 23:33 130.56 134.24 127.36 470400 470400 451200 0.91 0.9 0.9 6798 6822 6780
17/7/2014 0:03 129.92 133.76 126.88 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6834 6870 6822
17/7/2014 0:33 130.56 134.72 127.68 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.9 6768 6798 6756
17/7/2014 1:03 130.56 134.4 127.52 470400 470400 451200 0.91 0.9 0.9 6798 6822 6780
17/7/2014 1:33 130.56 134.72 127.52 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.9 6774 6810 6756
17/7/2014 2:03 130.4 134.88 127.52 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.9 6774 6816 6762
17/7/2014 2:33 129.44 133.76 126.4 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6804 6840 6786
17/7/2014 3:03 129.92 134.08 127.04 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6822 6852 6804
17/7/2014 3:33 129.44 133.76 127.2 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6852 6882 6840
17/7/2014 4:03 129.92 134.08 127.84 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.89 6810 6852 6810
17/7/2014 4:33 129.92 134.08 128.16 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.89 6804 6846 6792
17/7/2014 5:03 130.08 133.92 127.36 460800 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6828 6864 6810
17/7/2014 5:33 129.76 133.44 127.2 460800 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6828 6858 6816
17/7/2014 6:03 129.44 133.76 127.2 460800 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6834 6876 6828
17/7/2014 6:33 129.76 133.92 127.36 460800 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6828 6852 6810
17/7/2014 7:03 129.92 134.4 127.84 460800 480000 451200 0.91 0.9 0.89 6828 6864 6810
17/7/2014 7:33 129.6 133.76 127.84 460800 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6822 6852 6810
17/7/2014 8:03 129.28 133.44 127.36 460800 470400 441600 0.91 0.9 0.89 6810 6852 6798
17/7/2014 8:33 130.08 133.44 127.52 460800 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6828 6864 6822
17/7/2014 9:03 129.6 133.28 127.36 460800 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6834 6876 6834
17/7/2014 9:33 129.44 133.28 127.52 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.89 6858 6882 6840
17/7/2014 10:03 129.44 133.44 127.36 460800 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6834 6864 6822
17/7/2014 10:33 128.96 132.96 127.2 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.89 6858 6882 6840
17/7/2014 11:03 128.96 132.96 127.2 460800 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6858 6900 6858
17/7/2014 11:33 128.96 132.48 127.04 460800 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6864 6894 6858
17/7/2014 12:03 129.76 133.76 127.52 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.89 6804 6846 6798
17/7/2014 12:33 129.76 133.44 127.84 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.89 6810 6846 6804
17/7/2014 13:03 129.44 133.12 127.68 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.89 6804 6840 6804
17/7/2014 13:33 129.92 133.28 127.68 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.9 6810 6846 6804
17/7/2014 14:03 129.92 133.28 128 460800 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6816 6852 6810
17/7/2014 14:33 130.08 133.28 128 460800 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6816 6852 6810
17/7/2014 15:03 129.6 132.96 127.36 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.9 6816 6846 6810
17/7/2014 15:33 129.92 133.44 128.16 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.89 6798 6834 6786
17/7/2014 16:03 130.24 133.44 127.68 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.9 6774 6798 6756
17/7/2014 16:33 130.72 134.4 128.32 460800 470400 441600 0.91 0.9 0.9 6744 6768 6726
17/7/2014 17:03 116.96 121.12 114.72 412800 422400 393600 0.9 0.89 0.88 6804 6840 6792
18/7/2014 19:03 124.16 127.36 120.48 441600 451200 422400 0.91 0.89 0.89 6870 6888 6840
18/7/2014 19:33 124.32 127.36 120.96 451200 451200 422400 0.91 0.89 0.89 6870 6894 6858
18/7/2014 20:03 124.8 128 121.12 451200 451200 422400 0.91 0.89 0.89 6852 6882 6834
18/7/2014 20:33 125.28 128.48 121.28 451200 451200 422400 0.91 0.89 0.89 6858 6882 6840
18/7/2014 21:03 118.56 121.92 115.36 422400 432000 403200 0.9 0.88 0.89 6882 6912 6864
18/7/2014 21:33 119.04 122.08 115.36 422400 432000 403200 0.9 0.88 0.88 6858 6882 6840
18/7/2014 22:03 118.08 121.92 114.24 422400 422400 393600 0.9 0.88 0.89 6828 6864 6810



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

18/7/2014 22:33 117.76 121.6 113.92 422400 422400 393600 0.9 0.88 0.88 6858 6888 6834
18/7/2014 23:03 117.76 121.44 114.08 422400 422400 393600 0.9 0.88 0.89 6834 6864 6816
18/7/2014 23:33 116.8 121.28 113.6 422400 422400 393600 0.91 0.88 0.88 6882 6912 6864
19/7/2014 0:03 117.44 122.08 113.28 422400 432000 393600 0.91 0.88 0.88 6852 6882 6834
19/7/2014 0:33 117.12 122.08 113.28 422400 432000 393600 0.9 0.88 0.88 6864 6906 6834
19/7/2014 1:03 116.96 121.92 113.12 422400 432000 393600 0.9 0.88 0.88 6894 6936 6870
19/7/2014 1:33 117.92 122.88 114.72 412800 422400 393600 0.91 0.89 0.89 6738 6780 6720
19/7/2014 2:03 116.8 121.92 112.96 412800 422400 393600 0.91 0.88 0.88 6834 6870 6810
19/7/2014 2:33 116.64 121.76 113.12 412800 432000 393600 0.9 0.88 0.88 6864 6906 6846
19/7/2014 3:03 116.16 121.28 113.12 412800 432000 393600 0.9 0.88 0.88 6912 6960 6900
19/7/2014 3:33 116.8 121.6 113.76 412800 422400 393600 0.91 0.88 0.88 6840 6882 6822
19/7/2014 4:03 95.52 100.48 92.8 336000 345600 316800 0.88 0.85 0.85 6888 6936 6876
19/7/2014 4:33 91.2 96.16 89.28 316800 326400 297600 0.88 0.85 0.84 6876 6912 6858
20/7/2014 3:03 118.56 122.72 117.12 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6864 6888 6852
20/7/2014 3:33 117.92 122.24 116.96 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6888 6924 6888
20/7/2014 4:03 118.56 122.56 117.76 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6840 6876 6840
20/7/2014 4:33 119.52 124 118.4 432000 441600 412800 0.9 0.89 0.89 6864 6900 6858
20/7/2014 5:03 118.88 123.04 117.6 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6888 6912 6882
20/7/2014 5:33 119.36 123.68 117.76 422400 432000 412800 0.91 0.89 0.88 6840 6882 6834
20/7/2014 6:03 119.52 123.84 117.6 432000 432000 412800 0.91 0.89 0.88 6852 6888 6840
20/7/2014 6:33 119.04 123.36 116.32 432000 432000 403200 0.91 0.88 0.89 6888 6912 6864
20/7/2014 7:03 117.28 121.92 114.88 422400 432000 403200 0.9 0.88 0.88 6882 6912 6864
20/7/2014 7:33 118.24 122.72 115.68 422400 432000 403200 0.91 0.89 0.89 6822 6852 6810
20/7/2014 8:03 118.24 122.72 115.04 422400 432000 403200 0.91 0.88 0.89 6834 6870 6810
20/7/2014 8:33 117.6 122.4 114.88 422400 432000 403200 0.91 0.89 0.88 6852 6882 6834
20/7/2014 9:03 117.6 122.88 114.56 422400 432000 393600 0.91 0.88 0.88 6828 6852 6798
20/7/2014 9:33 117.92 122.72 115.04 422400 432000 403200 0.91 0.89 0.88 6840 6882 6822
20/7/2014 10:03 117.44 123.04 114.4 422400 432000 403200 0.91 0.88 0.89 6858 6888 6840
20/7/2014 10:33 117.12 122.4 114.24 422400 432000 393600 0.91 0.88 0.88 6882 6912 6858
20/7/2014 11:03 116.96 122.08 114.08 422400 432000 403200 0.9 0.88 0.88 6918 6954 6894
20/7/2014 11:33 116.8 122.72 114.56 422400 432000 403200 0.9 0.88 0.88 6870 6912 6858
20/7/2014 12:03 118.72 124.32 116 422400 441600 403200 0.91 0.89 0.88 6882 6924 6864
20/7/2014 12:33 118.88 124.64 116.16 432000 441600 403200 0.91 0.89 0.88 6888 6936 6864
20/7/2014 13:03 118.72 124 115.04 432000 441600 403200 0.91 0.88 0.88 6888 6924 6870
20/7/2014 13:33 118.4 124.16 115.2 422400 441600 403200 0.91 0.88 0.88 6882 6912 6864
20/7/2014 14:03 118.08 123.68 115.36 422400 441600 403200 0.9 0.88 0.88 6912 6942 6882
20/7/2014 14:33 119.36 124.32 115.84 432000 432000 403200 0.91 0.88 0.88 6834 6858 6804
20/7/2014 15:03 118.88 123.68 115.36 422400 432000 403200 0.9 0.88 0.88 6870 6900 6840
20/7/2014 15:33 119.52 124.32 116.16 432000 432000 403200 0.91 0.89 0.89 6834 6864 6810
20/7/2014 16:03 120 124.64 116.48 432000 432000 403200 0.91 0.88 0.88 6816 6852 6792
20/7/2014 16:33 119.84 124.64 115.84 432000 432000 403200 0.91 0.88 0.89 6834 6864 6810
20/7/2014 17:03 120.64 124.96 116.8 432000 441600 403200 0.91 0.88 0.88 6828 6852 6804
20/7/2014 17:33 121.44 126.08 117.76 432000 441600 412800 0.91 0.89 0.89 6804 6828 6774
20/7/2014 18:03 121.12 125.6 117.44 432000 441600 412800 0.91 0.89 0.89 6822 6852 6792
20/7/2014 18:33 121.28 125.44 117.6 432000 441600 412800 0.91 0.88 0.89 6828 6852 6810
20/7/2014 19:03 119.84 124 116.48 432000 432000 403200 0.91 0.88 0.89 6834 6870 6816
20/7/2014 19:33 119.2 123.68 116 422400 432000 403200 0.9 0.88 0.88 6858 6882 6834
20/7/2014 20:03 119.84 124 116.64 432000 432000 403200 0.9 0.89 0.88 6852 6876 6834
20/7/2014 20:33 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6996 6996 6936
20/7/2014 21:03 101.12 105.6 97.6 355200 364800 336000 0.89 0.87 0.86 6882 6912 6858
20/7/2014 21:33 120.16 124.64 116.64 432000 441600 412800 0.9 0.88 0.89 6864 6900 6840
20/7/2014 22:03 120 124.32 116.64 432000 441600 412800 0.91 0.89 0.89 6858 6894 6840
20/7/2014 22:33 118.88 122.88 114.88 422400 432000 403200 0.9 0.88 0.89 6882 6912 6858



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

20/7/2014 23:03 120.32 124.16 116.32 432000 441600 412800 0.91 0.88 0.89 6906 6936 6888
20/7/2014 23:33 120.16 124.16 116.32 432000 441600 412800 0.9 0.88 0.89 6912 6936 6888
21/7/2014 0:03 120.8 124.48 117.28 432000 441600 412800 0.91 0.88 0.89 6858 6888 6840
21/7/2014 0:33 120 124 116.16 432000 432000 403200 0.9 0.89 0.89 6858 6882 6834
21/7/2014 1:03 120.48 124.16 116.64 432000 432000 412800 0.9 0.88 0.89 6864 6888 6840
21/7/2014 1:33 120.48 124 116.48 432000 432000 412800 0.91 0.88 0.89 6876 6906 6858
21/7/2014 2:03 120.32 123.84 116.32 432000 432000 403200 0.91 0.88 0.89 6876 6906 6852
21/7/2014 2:33 120.16 123.68 116 432000 432000 403200 0.9 0.88 0.89 6858 6882 6822
21/7/2014 3:03 120.8 124.64 116.32 432000 432000 403200 0.9 0.88 0.89 6858 6882 6828
21/7/2014 3:33 120.48 123.84 116 432000 432000 403200 0.91 0.88 0.89 6834 6858 6810
21/7/2014 4:03 120.48 123.84 116.16 432000 432000 403200 0.9 0.89 0.89 6810 6828 6780
21/7/2014 4:33 120.32 123.52 116.48 432000 432000 403200 0.9 0.89 0.89 6828 6846 6804
21/7/2014 5:03 120 123.84 116.64 432000 432000 403200 0.91 0.88 0.89 6834 6870 6816
24/7/2014 2:33 116.8 119.04 112.64 412800 412800 393600 0.9 0.88 0.89 6858 6882 6834
24/7/2014 3:03 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6948 6942 6888
24/7/2014 3:33 115.04 117.92 111.68 412800 412800 384000 0.9 0.88 0.88 6852 6870 6828
24/7/2014 4:03 119.2 121.92 115.36 422400 422400 403200 0.91 0.88 0.89 6834 6852 6804
24/7/2014 4:33 119.04 121.92 114.88 422400 422400 403200 0.91 0.88 0.89 6846 6858 6816
24/7/2014 5:03 118.24 120.96 113.28 422400 422400 393600 0.91 0.88 0.88 6882 6894 6840
24/7/2014 5:33 119.04 121.6 113.6 432000 422400 393600 0.91 0.88 0.88 6882 6906 6840
24/7/2014 6:03 118.24 120.48 112.16 422400 422400 393600 0.91 0.88 0.88 6888 6906 6846
24/7/2014 6:33 118.56 121.28 112.64 422400 422400 393600 0.91 0.88 0.88 6876 6888 6840
24/7/2014 7:03 118.4 121.12 112.48 422400 422400 393600 0.91 0.88 0.88 6876 6888 6840
24/7/2014 7:33 118.88 121.76 112.8 432000 422400 393600 0.91 0.88 0.88 6870 6888 6834
24/7/2014 8:03 118.56 121.6 112.64 432000 422400 393600 0.91 0.88 0.88 6870 6882 6828
24/7/2014 8:33 118.4 121.6 112.16 422400 422400 393600 0.91 0.88 0.88 6876 6888 6828
24/7/2014 9:03 119.84 123.2 113.76 432000 432000 393600 0.91 0.88 0.88 6888 6906 6840
24/7/2014 9:33 119.2 122.88 113.6 432000 432000 393600 0.91 0.88 0.88 6876 6906 6834
24/7/2014 10:03 119.2 122.88 113.12 432000 432000 393600 0.91 0.88 0.88 6894 6924 6852
24/7/2014 10:33 119.04 122.72 112.64 432000 432000 393600 0.91 0.88 0.88 6918 6942 6870
24/7/2014 11:03 119.36 123.04 113.28 432000 432000 393600 0.91 0.88 0.88 6852 6882 6810
24/7/2014 11:33 118.88 123.04 113.12 432000 432000 393600 0.91 0.88 0.88 6888 6906 6846
24/7/2014 12:03 119.2 123.36 113.76 432000 432000 393600 0.91 0.88 0.88 6828 6852 6786
24/7/2014 12:33 118.56 123.2 113.44 422400 432000 393600 0.91 0.88 0.88 6858 6894 6828
24/7/2014 13:03 118.24 122.88 112.8 422400 432000 393600 0.91 0.88 0.88 6858 6888 6828
24/7/2014 13:33 117.6 122.24 112.64 422400 432000 393600 0.91 0.88 0.88 6870 6906 6840
24/7/2014 14:03 117.6 122.4 112.64 422400 432000 393600 0.91 0.88 0.88 6906 6930 6864
24/7/2014 14:33 118.08 122.56 113.28 422400 432000 393600 0.91 0.88 0.88 6840 6882 6810
24/7/2014 15:03 117.92 122.24 112.96 422400 432000 393600 0.91 0.88 0.88 6858 6894 6834
24/7/2014 15:33 117.92 122.56 112.96 422400 432000 393600 0.91 0.88 0.88 6858 6882 6810
24/7/2014 16:03 117.44 121.6 112.16 422400 422400 393600 0.91 0.88 0.88 6876 6906 6840
24/7/2014 16:33 116.96 121.12 112 422400 422400 393600 0.91 0.88 0.88 6894 6918 6864
24/7/2014 17:03 117.28 121.92 112.32 422400 422400 384000 0.91 0.88 0.88 6852 6882 6810
24/7/2014 17:33 117.6 121.92 112.48 422400 422400 393600 0.91 0.88 0.88 6828 6858 6786
24/7/2014 18:03 117.76 121.92 112.8 422400 422400 393600 0.91 0.88 0.88 6828 6852 6792
24/7/2014 18:33 117.44 121.44 112.32 422400 422400 384000 0.91 0.88 0.88 6834 6858 6804
24/7/2014 19:03 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6942 6954 6864
24/7/2014 19:33 116.8 120.8 111.52 422400 422400 393600 0.91 0.88 0.89 6852 6882 6828
24/7/2014 20:03 118.08 122.4 113.12 422400 432000 393600 0.91 0.88 0.88 6858 6882 6816
24/7/2014 20:33 119.2 123.04 114.08 422400 432000 393600 0.91 0.88 0.89 6798 6822 6756
24/7/2014 21:03 117.92 122.08 112.64 422400 432000 393600 0.91 0.88 0.88 6828 6858 6798
24/7/2014 21:33 117.44 120.96 112.16 422400 422400 393600 0.91 0.88 0.89 6840 6876 6810
24/7/2014 22:03 117.6 121.6 112.16 422400 422400 393600 0.91 0.88 0.88 6864 6888 6834



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

25/7/2014 15:33 107.52 111.36 104.8 384000 384000 355200 0.9 0.88 0.87 6804 6834 6786
25/7/2014 16:03 107.52 111.36 104.64 384000 384000 355200 0.9 0.88 0.87 6828 6852 6810
25/7/2014 16:33 107.84 111.36 104.96 384000 384000 364800 0.9 0.88 0.87 6834 6858 6816
25/7/2014 17:03 98.24 102.24 95.52 345600 345600 326400 0.89 0.86 0.86 6834 6864 6816
25/7/2014 17:33 95.52 99.36 92.8 336000 336000 316800 0.88 0.86 0.86 6834 6870 6816
25/7/2014 18:03 108.32 111.84 105.6 384000 384000 364800 0.9 0.88 0.88 6828 6852 6804
25/7/2014 18:33 110.56 114.24 107.52 393600 393600 374400 0.9 0.88 0.88 6798 6822 6780
25/7/2014 19:03 110.88 114.72 107.84 393600 393600 374400 0.9 0.88 0.88 6804 6828 6780
25/7/2014 19:33 111.36 115.36 108.16 393600 403200 374400 0.9 0.88 0.88 6786 6822 6768
25/7/2014 20:03 111.04 114.88 108 393600 403200 374400 0.9 0.88 0.88 6798 6822 6780
25/7/2014 20:33 110.24 114.4 107.2 393600 403200 374400 0.9 0.88 0.88 6876 6900 6858
25/7/2014 21:03 110.08 113.92 106.88 393600 393600 374400 0.9 0.88 0.88 6864 6900 6846
25/7/2014 21:33 109.92 113.44 106.4 393600 393600 364800 0.9 0.87 0.88 6870 6906 6858
25/7/2014 22:03 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6990 6996 6930
25/7/2014 22:33 100.8 104.48 97.76 355200 364800 336000 0.89 0.86 0.87 6894 6924 6870
25/7/2014 23:03 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6990 6996 6930
25/7/2014 23:33 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6990 6990 6924
26/7/2014 0:03 103.36 107.04 100.32 364800 364800 345600 0.89 0.86 0.87 6888 6918 6870
26/7/2014 0:33 107.2 110.4 103.84 384000 384000 364800 0.89 0.87 0.87 6912 6930 6894
26/7/2014 1:03 95.36 99.36 91.68 336000 336000 307200 0.88 0.85 0.85 6906 6936 6882
26/7/2014 1:33 95.84 99.52 92.32 336000 336000 307200 0.89 0.86 0.86 6834 6858 6810
26/7/2014 2:03 106.08 109.44 102.72 374400 374400 355200 0.89 0.87 0.87 6816 6852 6798
26/7/2014 2:33 106.72 109.92 103.36 374400 374400 355200 0.9 0.87 0.87 6834 6858 6810
26/7/2014 3:03 106.56 109.92 103.2 374400 384000 355200 0.9 0.87 0.87 6834 6852 6810
26/7/2014 3:33 107.2 110.56 103.84 374400 384000 355200 0.9 0.88 0.88 6822 6840 6798
26/7/2014 4:03 106.72 109.92 103.36 374400 374400 355200 0.9 0.87 0.87 6810 6828 6786
26/7/2014 4:33 106.56 109.76 102.88 374400 374400 355200 0.9 0.87 0.88 6798 6822 6780
26/7/2014 5:03 107.52 110.08 103.04 374400 374400 355200 0.9 0.87 0.88 6786 6804 6762
26/7/2014 5:33 106.88 109.44 101.6 384000 374400 355200 0.9 0.87 0.87 6912 6936 6870
26/7/2014 6:03 107.2 109.92 101.76 384000 374400 345600 0.9 0.87 0.88 6840 6852 6804
26/7/2014 6:33 106.88 109.76 101.28 384000 374400 345600 0.9 0.87 0.88 6852 6876 6816
26/7/2014 7:03 106.56 109.92 100.96 374400 374400 345600 0.9 0.87 0.87 6852 6876 6810
26/7/2014 7:33 106.56 109.92 101.12 374400 374400 345600 0.9 0.87 0.87 6846 6876 6810
26/7/2014 8:03 106.56 109.92 100.8 374400 374400 345600 0.9 0.87 0.87 6846 6864 6810
26/7/2014 8:33 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6936 6930 6864
26/7/2014 9:03 104.48 108.16 98.4 374400 374400 336000 0.9 0.86 0.87 6852 6882 6810
26/7/2014 9:33 104.48 108.32 98.88 374400 374400 336000 0.9 0.86 0.87 6864 6888 6828
26/7/2014 10:03 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6954 6966 6888
26/7/2014 10:33 113.44 117.6 108.16 412800 412800 374400 0.91 0.87 0.88 6888 6912 6846
26/7/2014 11:03 115.2 119.04 109.44 412800 412800 374400 0.91 0.88 0.88 6828 6852 6786
26/7/2014 11:33 114.08 117.92 108.64 403200 412800 374400 0.91 0.88 0.88 6822 6852 6780
26/7/2014 12:03 113.6 117.92 108.64 403200 403200 374400 0.91 0.87 0.88 6810 6852 6786
26/7/2014 12:33 128.96 133.76 123.52 470400 470400 432000 0.92 0.89 0.89 6828 6864 6792
26/7/2014 13:03 118.24 123.36 112.8 422400 432000 393600 0.91 0.88 0.88 6858 6894 6822
26/7/2014 13:33 107.68 112.48 102.56 384000 384000 355200 0.9 0.87 0.87 6858 6888 6816
26/7/2014 14:03 127.84 132.8 122.72 460800 470400 432000 0.91 0.89 0.89 6858 6894 6816
26/7/2014 14:33 128.64 133.28 123.2 470400 470400 432000 0.91 0.89 0.89 6876 6906 6834
26/7/2014 15:03 128.8 133.76 123.36 470400 470400 432000 0.92 0.89 0.89 6864 6900 6828
26/7/2014 15:33 109.28 114.08 103.84 393600 393600 355200 0.9 0.87 0.87 6888 6918 6852
26/7/2014 16:03 126.08 130.72 120.8 460800 460800 422400 0.91 0.88 0.89 6864 6906 6834
26/7/2014 16:33 130.08 134.88 124.96 470400 470400 432000 0.91 0.89 0.89 6816 6852 6780
26/7/2014 17:03 129.76 134.24 124.48 470400 470400 432000 0.92 0.89 0.89 6828 6858 6792
26/7/2014 17:33 129.28 133.6 124 470400 470400 432000 0.92 0.89 0.89 6834 6852 6792



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

26/7/2014 18:03 129.6 133.44 124 470400 470400 432000 0.91 0.89 0.89 6858 6882 6816
26/7/2014 18:33 129.12 133.44 124 470400 470400 432000 0.92 0.89 0.89 6864 6894 6828
26/7/2014 19:03 129.28 133.44 123.84 470400 470400 432000 0.91 0.89 0.89 6882 6912 6852
26/7/2014 19:33 128.96 133.12 124 470400 470400 432000 0.91 0.89 0.89 6876 6900 6840
26/7/2014 20:03 123.84 128.16 118.56 451200 451200 412800 0.91 0.88 0.89 6882 6906 6840
26/7/2014 20:33 107.36 111.52 102.24 384000 384000 355200 0.9 0.87 0.87 6894 6930 6864
26/7/2014 21:03 123.52 127.52 118.56 451200 451200 412800 0.91 0.88 0.89 6894 6924 6864
26/7/2014 21:33 128.64 132.8 123.68 470400 470400 432000 0.91 0.89 0.89 6894 6930 6864
26/7/2014 22:03 128.32 132.32 123.36 470400 470400 432000 0.91 0.89 0.89 6912 6936 6876
26/7/2014 22:33 129.12 132.96 124.16 460800 470400 432000 0.91 0.89 0.9 6846 6870 6810
26/7/2014 23:03 128.96 132.48 123.68 460800 470400 432000 0.91 0.89 0.89 6846 6870 6816
26/7/2014 23:33 130.08 133.44 124.96 460800 470400 432000 0.91 0.89 0.89 6786 6816 6756
27/7/2014 0:03 130.24 133.44 125.12 460800 470400 432000 0.91 0.89 0.89 6780 6810 6750
27/7/2014 0:33 130.08 133.44 125.12 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.9 6792 6822 6756
27/7/2014 1:03 130.08 133.44 124.96 470400 470400 432000 0.92 0.89 0.9 6798 6822 6762
27/7/2014 1:33 130.4 133.76 125.44 470400 470400 441600 0.92 0.89 0.9 6798 6822 6756
27/7/2014 2:03 130.56 133.76 125.28 470400 470400 441600 0.92 0.89 0.9 6792 6816 6756
27/7/2014 2:33 130.4 133.6 125.44 470400 470400 441600 0.92 0.89 0.89 6780 6804 6750
27/7/2014 3:03 130.56 134.08 125.6 470400 470400 441600 0.92 0.89 0.89 6780 6810 6750
27/7/2014 3:33 130.24 133.44 124.96 470400 470400 432000 0.92 0.89 0.9 6768 6792 6732
27/7/2014 4:03 130.4 133.76 125.28 470400 470400 441600 0.92 0.89 0.89 6798 6828 6756
27/7/2014 4:33 123.52 126.08 118.24 441600 441600 412800 0.91 0.89 0.89 6804 6822 6774
27/7/2014 5:03 108 111.52 103.84 384000 384000 355200 0.9 0.87 0.88 6834 6864 6810
27/7/2014 5:33 124 127.36 119.68 441600 451200 422400 0.91 0.89 0.89 6846 6858 6810
27/7/2014 6:03 130.24 133.76 126.08 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.9 6828 6858 6810
27/7/2014 6:33 130.24 133.76 126.24 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6816 6846 6786
27/7/2014 7:03 129.92 133.6 125.92 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6810 6846 6786
27/7/2014 7:33 130.4 134.08 126.72 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.9 6798 6828 6780
27/7/2014 8:03 128.32 131.84 124.32 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6912 6936 6894
27/7/2014 8:33 130.08 133.76 126.72 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.9 6810 6840 6780
27/7/2014 9:03 129.76 133.28 126.08 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6798 6822 6774
27/7/2014 9:33 130.24 133.44 126.72 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.9 6786 6816 6768
27/7/2014 10:03 129.6 133.12 125.76 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6846 6876 6816
27/7/2014 10:33 129.6 133.12 125.92 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6828 6858 6810
27/7/2014 11:03 128.8 132.16 125.44 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6888 6918 6870
27/7/2014 11:33 128.32 131.84 124.96 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6894 6924 6870
27/7/2014 12:03 128 131.52 124.48 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6912 6936 6882
27/7/2014 12:33 129.12 132.32 125.6 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6846 6870 6828
27/7/2014 13:03 129.12 132.64 125.76 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6864 6888 6840
27/7/2014 13:33 129.44 132 125.44 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6864 6882 6840
27/7/2014 14:03 129.28 132 125.44 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6858 6882 6840
27/7/2014 14:33 129.44 132.96 125.76 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6858 6882 6834
27/7/2014 15:03 129.6 132.48 125.76 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6852 6876 6834
27/7/2014 15:33 128.8 131.84 125.6 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6858 6876 6828
27/7/2014 16:03 129.12 132 125.6 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6882 6906 6864
27/7/2014 16:33 128.8 132.16 125.76 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6882 6906 6852
27/7/2014 17:03 128.64 131.84 125.6 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6882 6906 6864
27/7/2014 17:33 128.96 132 125.6 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6870 6894 6846
27/7/2014 18:03 128.8 132 125.76 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6876 6906 6858
27/7/2014 18:33 129.12 132.32 125.92 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6858 6882 6840
27/7/2014 19:03 129.28 132.48 125.6 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6870 6882 6846
27/7/2014 19:33 129.12 132.32 125.92 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6858 6888 6840
27/7/2014 20:03 128.96 132 125.6 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6864 6882 6840



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

27/7/2014 20:33 129.6 132.16 125.76 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6858 6882 6834
27/7/2014 21:03 129.76 132.8 126.24 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6864 6900 6846
27/7/2014 21:33 128.8 132.16 125.6 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6882 6906 6864
27/7/2014 22:03 128.8 132.16 125.28 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6882 6906 6864
27/7/2014 22:33 129.44 132.64 125.92 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6882 6906 6864
27/7/2014 23:03 129.44 132.48 125.6 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6888 6906 6864
27/7/2014 23:33 128.8 131.84 125.76 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6894 6912 6870
28/7/2014 0:03 130.24 133.44 127.2 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6774 6798 6756
28/7/2014 0:33 130.4 133.44 127.04 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.9 6780 6804 6756
28/7/2014 1:03 130.72 133.76 127.36 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.9 6798 6816 6768
28/7/2014 1:33 130.88 134.4 127.36 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6780 6810 6756
28/7/2014 2:03 130.88 134.4 127.2 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6798 6822 6780
28/7/2014 2:33 131.36 134.56 127.68 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.9 6780 6810 6756
28/7/2014 3:03 130.4 133.76 126.56 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6846 6864 6822
28/7/2014 3:33 130.4 133.44 126.72 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6816 6834 6792
28/7/2014 4:03 129.76 132.64 125.6 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6894 6924 6870
28/7/2014 4:33 129.92 132.8 125.44 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6894 6912 6870
28/7/2014 5:03 130.72 133.28 125.6 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.9 6858 6882 6834
28/7/2014 5:33 130.72 133.28 124.96 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6870 6888 6834
28/7/2014 6:03 130.24 133.6 125.28 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6864 6894 6834
28/7/2014 6:33 130.24 133.28 124.32 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6870 6882 6834
28/7/2014 7:03 130.4 133.28 124.64 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6882 6906 6840
28/7/2014 7:33 130.88 133.76 124.96 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6858 6876 6810
28/7/2014 8:03 131.2 134.08 125.28 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6846 6870 6804
28/7/2014 8:33 130.56 133.92 125.12 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6834 6858 6798
28/7/2014 9:03 130.24 133.92 124.8 470400 470400 432000 0.91 0.89 0.89 6828 6852 6786
28/7/2014 9:33 130.72 134.4 124.96 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6828 6852 6786
28/7/2014 10:03 130.56 134.24 125.12 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6846 6882 6810
28/7/2014 10:33 129.6 133.6 124 470400 470400 432000 0.91 0.89 0.89 6858 6882 6816
28/7/2014 11:03 129.76 134.72 124.16 470400 470400 432000 0.91 0.88 0.89 6864 6900 6828
28/7/2014 11:33 129.28 134.08 123.68 470400 470400 432000 0.92 0.88 0.89 6870 6906 6834
28/7/2014 12:03 129.28 134.4 123.2 470400 480000 432000 0.91 0.89 0.89 6894 6936 6858
28/7/2014 12:33 130.24 135.2 124.64 470400 480000 432000 0.92 0.89 0.89 6834 6876 6792
28/7/2014 13:03 129.76 134.4 123.68 470400 470400 432000 0.92 0.89 0.89 6846 6876 6810
28/7/2014 13:33 130.24 134.88 124.16 470400 470400 432000 0.91 0.89 0.89 6828 6858 6786
28/7/2014 14:03 130.24 135.04 124.16 470400 480000 432000 0.92 0.89 0.89 6828 6870 6786
28/7/2014 14:33 129.76 135.04 123.84 470400 480000 432000 0.92 0.89 0.89 6858 6888 6810
28/7/2014 15:03 130.24 134.88 124 470400 470400 432000 0.92 0.89 0.89 6834 6876 6804
28/7/2014 15:33 129.92 134.72 124.16 470400 470400 432000 0.92 0.89 0.89 6846 6882 6804
28/7/2014 16:03 130.08 135.04 124.16 470400 480000 432000 0.92 0.89 0.89 6858 6882 6810
28/7/2014 16:33 129.76 134.4 123.68 470400 470400 432000 0.92 0.89 0.89 6840 6876 6804
28/7/2014 17:03 129.44 134.56 123.68 470400 470400 432000 0.91 0.89 0.89 6858 6894 6816
28/7/2014 17:33 129.6 134.24 124 470400 470400 432000 0.91 0.89 0.89 6864 6894 6834
28/7/2014 18:03 129.44 134.08 124 470400 470400 432000 0.91 0.89 0.89 6870 6912 6834
28/7/2014 18:33 129.28 133.92 123.68 470400 470400 432000 0.92 0.89 0.89 6888 6912 6846
28/7/2014 19:03 129.28 133.44 123.84 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6906 6936 6870
28/7/2014 19:33 129.76 133.76 124.16 470400 470400 432000 0.91 0.89 0.89 6858 6882 6834
28/7/2014 20:03 128.96 133.44 124 470400 470400 432000 0.91 0.89 0.89 6864 6900 6834
28/7/2014 20:33 129.76 134.08 124 470400 470400 432000 0.91 0.88 0.89 6870 6906 6840
28/7/2014 21:03 128.96 133.44 123.84 470400 470400 432000 0.91 0.89 0.89 6870 6906 6840
28/7/2014 21:33 128.8 133.28 123.68 470400 470400 432000 0.91 0.88 0.89 6888 6912 6846
28/7/2014 22:03 129.12 132.96 123.52 470400 470400 432000 0.91 0.89 0.89 6912 6936 6870
28/7/2014 22:33 129.92 133.76 124.16 470400 470400 432000 0.91 0.89 0.89 6858 6882 6828



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

28/7/2014 23:03 130.72 134.4 125.12 470400 470400 441600 0.92 0.89 0.9 6792 6822 6756
28/7/2014 23:33 130.56 134.4 125.12 470400 470400 432000 0.92 0.89 0.89 6780 6810 6744
29/7/2014 0:03 130.4 134.4 125.28 470400 470400 432000 0.92 0.89 0.89 6780 6822 6750
29/7/2014 0:33 130.4 133.76 124.48 470400 470400 432000 0.92 0.89 0.9 6792 6816 6744
29/7/2014 1:03 130.72 134.24 125.12 470400 470400 432000 0.92 0.89 0.89 6792 6822 6756
29/7/2014 1:33 130.56 134.08 125.28 470400 470400 432000 0.92 0.89 0.89 6792 6816 6756
29/7/2014 2:03 130.4 133.6 125.12 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.9 6780 6804 6750
29/7/2014 2:33 130.4 133.44 124.96 470400 470400 432000 0.92 0.89 0.89 6780 6810 6750
29/7/2014 3:03 130.72 134.08 125.28 470400 470400 432000 0.91 0.89 0.89 6774 6798 6744
29/7/2014 3:33 130.56 133.92 125.76 470400 470400 441600 0.92 0.89 0.89 6774 6798 6738
29/7/2014 4:03 130.24 133.76 124.8 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6816 6852 6786
29/7/2014 4:33 129.76 133.28 125.28 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6828 6852 6786
29/7/2014 5:03 129.92 133.44 125.6 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6804 6828 6780
29/7/2014 5:33 130.08 133.76 125.6 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6780 6804 6750
29/7/2014 6:03 130.08 133.6 125.92 460800 470400 441600 0.91 0.9 0.89 6768 6798 6744
29/7/2014 6:33 129.28 133.12 125.44 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6804 6840 6780
29/7/2014 7:03 129.76 134.08 126.24 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6780 6804 6756
29/7/2014 7:33 130.08 133.76 126.72 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6774 6798 6756
29/7/2014 8:03 128.32 132.16 125.12 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6870 6906 6846
29/7/2014 8:33 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6942 6948 6882
29/7/2014 9:03 124.16 127.68 120.64 451200 451200 422400 0.91 0.89 0.89 6888 6912 6870
29/7/2014 9:33 127.2 130.24 123.84 460800 460800 432000 0.91 0.89 0.89 6876 6900 6858
29/7/2014 10:03 127.36 130.72 124 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6870 6900 6846
29/7/2014 10:33 127.68 130.88 124 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6864 6894 6840
29/7/2014 11:03 127.52 130.4 124 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6864 6882 6840
29/7/2014 11:33 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6972 6972 6924
29/7/2014 12:03 111.36 114.56 108.64 393600 403200 374400 0.9 0.88 0.88 6882 6906 6858
29/7/2014 12:33 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6972 6966 6906
29/7/2014 13:03 115.84 118.88 112.96 412800 412800 393600 0.9 0.88 0.88 6852 6876 6834
29/7/2014 13:33 123.04 126.24 120.32 441600 441600 422400 0.91 0.89 0.89 6846 6870 6828
29/7/2014 14:03 123.36 126.4 120.64 441600 441600 422400 0.91 0.89 0.89 6840 6870 6822
29/7/2014 14:33 123.68 127.04 120.8 441600 451200 422400 0.91 0.89 0.89 6840 6876 6828
29/7/2014 15:03 116.8 120.32 114.08 412800 422400 403200 0.9 0.89 0.89 6840 6870 6822
29/7/2014 15:33 117.28 120.8 115.04 422400 422400 403200 0.9 0.89 0.88 6852 6882 6840
30/7/2014 6:33 119.68 122.88 114.4 432000 432000 403200 0.91 0.88 0.89 6864 6894 6834
30/7/2014 7:03 119.04 122.88 113.76 432000 432000 393600 0.91 0.88 0.89 6864 6900 6840
30/7/2014 7:33 119.68 123.2 114.4 432000 432000 403200 0.91 0.88 0.89 6858 6882 6822
30/7/2014 8:03 119.2 122.88 114.08 432000 432000 393600 0.91 0.88 0.89 6858 6888 6828
30/7/2014 8:33 119.2 123.36 113.76 432000 432000 393600 0.91 0.88 0.88 6864 6900 6834
30/7/2014 9:03 119.36 123.04 113.6 432000 432000 393600 0.91 0.88 0.89 6858 6882 6828
30/7/2014 9:33 118.88 123.2 113.6 432000 432000 393600 0.91 0.88 0.88 6858 6888 6822
30/7/2014 10:03 118.88 123.36 113.12 432000 432000 393600 0.91 0.88 0.88 6876 6906 6834
30/7/2014 10:33 118.88 123.68 113.44 432000 432000 393600 0.91 0.88 0.88 6888 6930 6858
30/7/2014 11:03 118.88 123.68 113.6 432000 432000 393600 0.91 0.88 0.88 6900 6936 6870
30/7/2014 11:33 119.2 124.16 113.92 432000 432000 393600 0.91 0.88 0.88 6834 6870 6798
30/7/2014 12:03 118.88 124 113.28 432000 432000 393600 0.91 0.88 0.88 6870 6912 6834
30/7/2014 12:33 119.36 124.16 114.08 422400 432000 393600 0.91 0.89 0.89 6792 6822 6756
30/7/2014 13:03 119.04 124.32 114.08 422400 432000 393600 0.91 0.88 0.88 6828 6864 6786
30/7/2014 13:33 119.2 124.16 113.76 432000 432000 393600 0.91 0.88 0.88 6822 6852 6786
30/7/2014 14:03 119.04 123.84 113.76 422400 432000 393600 0.91 0.88 0.88 6828 6864 6792
30/7/2014 14:33 118.56 123.84 113.44 422400 432000 393600 0.91 0.88 0.88 6864 6906 6828
30/7/2014 15:03 118.56 124 113.44 422400 432000 393600 0.91 0.88 0.89 6858 6894 6822
30/7/2014 15:33 120.32 125.6 114.88 432000 441600 403200 0.91 0.89 0.88 6828 6864 6798



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

30/7/2014 16:03 119.84 125.28 115.04 432000 441600 403200 0.91 0.89 0.88 6852 6882 6810
30/7/2014 16:33 119.84 124.8 114.88 432000 441600 403200 0.91 0.88 0.88 6864 6906 6834
30/7/2014 17:03 120.16 125.28 115.2 432000 441600 403200 0.91 0.88 0.89 6864 6900 6828
30/7/2014 17:33 119.2 124.64 114.72 432000 441600 403200 0.91 0.89 0.89 6894 6936 6864
30/7/2014 18:03 119.84 124.64 115.36 432000 441600 403200 0.91 0.88 0.88 6888 6930 6858
30/7/2014 18:33 119.52 124.32 114.72 432000 441600 403200 0.91 0.88 0.89 6906 6936 6870
30/7/2014 19:03 119.68 124.16 114.56 432000 441600 403200 0.91 0.88 0.88 6906 6936 6870
30/7/2014 19:33 119.52 124 114.88 432000 432000 403200 0.91 0.88 0.88 6828 6852 6798
30/7/2014 20:03 118.72 123.52 114.24 422400 432000 393600 0.91 0.88 0.88 6828 6852 6786
30/7/2014 20:33 120 124.32 115.36 432000 432000 403200 0.91 0.88 0.88 6834 6858 6804
30/7/2014 21:03 119.84 124.32 115.2 432000 432000 403200 0.91 0.88 0.89 6846 6882 6810
30/7/2014 21:33 119.68 123.84 115.2 432000 432000 403200 0.91 0.88 0.89 6846 6876 6810
30/7/2014 22:03 119.2 123.52 114.56 432000 432000 403200 0.91 0.89 0.89 6858 6882 6834
30/7/2014 22:33 119.04 123.84 115.04 422400 432000 403200 0.91 0.89 0.89 6852 6882 6816
30/7/2014 23:03 118.72 123.2 114.4 432000 432000 403200 0.91 0.88 0.88 6864 6900 6834
30/7/2014 23:33 118.56 122.72 114.4 422400 432000 403200 0.91 0.88 0.88 6852 6882 6822
1/8/2014 19:03 118.56 123.04 114.72 422400 432000 403200 0.91 0.89 0.89 6852 6882 6834
1/8/2014 19:33 118.72 122.88 115.2 432000 432000 403200 0.91 0.89 0.88 6858 6894 6840
1/8/2014 20:03 107.52 111.84 103.84 384000 384000 355200 0.9 0.87 0.87 6888 6924 6864
1/8/2014 20:33 118.08 122.56 114.88 422400 432000 403200 0.91 0.89 0.88 6906 6936 6882
1/8/2014 21:03 118.4 122.4 115.2 422400 432000 403200 0.9 0.88 0.88 6918 6948 6888
1/8/2014 21:33 118.88 122.88 115.68 422400 432000 403200 0.91 0.89 0.88 6828 6852 6804
1/8/2014 22:03 119.36 123.36 115.84 422400 432000 403200 0.91 0.89 0.88 6828 6852 6798
1/8/2014 22:33 118.88 123.04 115.68 422400 432000 403200 0.91 0.89 0.88 6828 6852 6810
1/8/2014 23:03 118.72 122.72 115.68 422400 432000 403200 0.91 0.89 0.88 6840 6876 6816
1/8/2014 23:33 118.88 122.88 115.2 422400 432000 403200 0.91 0.89 0.88 6858 6882 6828
2/8/2014 0:03 118.4 122.24 115.2 422400 432000 403200 0.91 0.89 0.88 6858 6888 6840
2/8/2014 0:33 117.6 121.76 114.24 422400 432000 403200 0.91 0.89 0.88 6906 6936 6876
2/8/2014 1:03 117.6 121.6 114.24 422400 432000 403200 0.91 0.88 0.88 6912 6936 6888
2/8/2014 1:33 117.6 121.76 114.4 422400 432000 403200 0.9 0.88 0.88 6912 6936 6894
2/8/2014 2:03 117.6 121.28 114.4 422400 432000 403200 0.9 0.88 0.88 6894 6924 6870
2/8/2014 2:33 119.84 123.52 116.16 432000 432000 403200 0.91 0.88 0.89 6888 6924 6870
2/8/2014 3:03 119.84 123.52 116.48 432000 432000 403200 0.9 0.88 0.88 6870 6900 6840
2/8/2014 3:33 119.84 123.36 116.16 432000 432000 403200 0.91 0.89 0.89 6834 6876 6816
2/8/2014 4:03 107.04 110.88 103.84 374400 384000 355200 0.9 0.88 0.87 6852 6882 6834
4/8/2014 5:04 106.72 110.56 105.12 374400 384000 364800 0.9 0.88 0.87 6822 6852 6810
4/8/2014 5:34 106.08 110.24 104.8 374400 384000 364800 0.89 0.88 0.87 6888 6912 6882
4/8/2014 6:04 106.88 110.24 105.76 374400 384000 364800 0.89 0.88 0.88 6828 6858 6828
4/8/2014 6:34 106.88 110.4 105.44 374400 384000 364800 0.89 0.87 0.87 6834 6858 6822
4/8/2014 7:04 105.6 109.44 104.64 374400 384000 364800 0.89 0.87 0.87 6912 6942 6906
4/8/2014 7:34 99.36 103.52 98.4 345600 355200 336000 0.89 0.87 0.86 6858 6888 6864
4/8/2014 8:04 98.88 102.72 97.92 345600 355200 336000 0.88 0.87 0.86 6846 6876 6834
4/8/2014 8:34 98.08 102.56 97.44 345600 355200 326400 0.89 0.87 0.86 6846 6882 6840
4/8/2014 9:04 94.56 98.88 93.92 326400 345600 316800 0.87 0.86 0.85 6966 6996 6954
4/8/2014 9:34 92.48 96.96 92.16 316800 326400 307200 0.88 0.86 0.85 6864 6900 6858
4/8/2014 10:04 98.56 103.04 98.24 345600 355200 336000 0.88 0.87 0.86 6858 6882 6846
4/8/2014 10:34 98.56 103.04 98.08 345600 355200 336000 0.88 0.87 0.86 6858 6888 6846
4/8/2014 11:04 97.92 102.4 97.6 345600 355200 336000 0.88 0.87 0.85 6930 6966 6924
4/8/2014 11:34 97.76 102.72 97.28 345600 355200 336000 0.88 0.87 0.85 6900 6936 6894
4/8/2014 12:04 98.08 102.56 97.76 345600 355200 336000 0.88 0.87 0.86 6888 6918 6882
4/8/2014 12:34 97.28 102.24 97.28 345600 355200 326400 0.88 0.87 0.86 6888 6918 6882
4/8/2014 13:04 96.96 102.08 96.8 336000 355200 326400 0.88 0.87 0.85 6888 6936 6894
4/8/2014 13:34 97.6 102.08 97.6 345600 355200 336000 0.88 0.87 0.85 6888 6912 6888



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

4/8/2014 14:04 90.4 95.36 90.4 316800 326400 307200 0.87 0.86 0.85 6900 6936 6894
4/8/2014 14:34 104.8 109.76 104.64 374400 384000 364800 0.89 0.88 0.87 6894 6936 6894
4/8/2014 15:04 104.64 109.44 104.48 374400 384000 364800 0.89 0.87 0.87 6924 6966 6924
4/8/2014 15:34 104.64 109.12 104 374400 384000 364800 0.89 0.88 0.86 6960 6984 6954
4/8/2014 16:04 104.32 108.8 103.68 364800 384000 355200 0.89 0.87 0.87 6906 6942 6906
4/8/2014 16:34 104.8 109.28 104 374400 384000 364800 0.89 0.87 0.87 6942 6966 6942
4/8/2014 17:04 104.96 108.96 104.16 364800 384000 355200 0.89 0.88 0.87 6864 6894 6864
4/8/2014 17:34 104.96 109.28 104.16 374400 384000 355200 0.9 0.88 0.87 6834 6852 6834
4/8/2014 18:04 104 108.64 103.52 364800 384000 355200 0.89 0.87 0.87 6918 6954 6912
4/8/2014 18:34 102.88 107.68 102.72 364800 374400 355200 0.89 0.88 0.87 6858 6894 6858
4/8/2014 19:04 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6990 6996 6954
4/8/2014 19:34 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7020 7032 6984
4/8/2014 20:04 106.24 110.4 105.6 374400 393600 364800 0.89 0.88 0.87 6918 6948 6912
4/8/2014 20:34 107.52 111.52 106.72 384000 393600 374400 0.89 0.88 0.87 6900 6936 6900
4/8/2014 21:04 107.36 111.52 106.88 384000 393600 374400 0.89 0.88 0.87 6906 6936 6906
4/8/2014 21:34 107.36 111.68 106.56 384000 393600 374400 0.89 0.88 0.87 6912 6942 6912
4/8/2014 22:04 106.56 111.04 105.76 374400 393600 364800 0.89 0.88 0.87 6930 6966 6924
4/8/2014 22:34 106.08 110.08 105.28 374400 393600 364800 0.88 0.88 0.87 6972 7002 6972
4/8/2014 23:04 105.92 110.24 105.28 374400 393600 364800 0.88 0.88 0.87 6954 6996 6954
4/8/2014 23:34 105.6 109.92 104.64 374400 393600 364800 0.88 0.88 0.87 6966 6996 6960
5/8/2014 0:04 106.24 110.24 105.6 374400 393600 364800 0.89 0.88 0.87 6930 6960 6924
5/8/2014 0:34 106.24 110.4 105.6 374400 384000 364800 0.89 0.88 0.87 6924 6960 6924
5/8/2014 1:04 105.76 110.08 105.44 374400 384000 364800 0.88 0.88 0.87 6954 6990 6954
5/8/2014 1:34 106.24 110.08 105.6 374400 384000 364800 0.89 0.88 0.86 6960 6984 6948
5/8/2014 2:04 106.56 110.56 106.08 374400 384000 364800 0.89 0.88 0.87 6888 6930 6894
5/8/2014 2:34 106.24 109.76 104.64 384000 384000 364800 0.89 0.87 0.87 6990 7002 6978
5/8/2014 3:04 106.88 109.92 105.6 374400 384000 364800 0.89 0.87 0.87 6918 6942 6912
5/8/2014 3:34 98.56 101.6 97.44 345600 355200 336000 0.87 0.86 0.86 6984 7014 6978
5/8/2014 4:04 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6912 6906 6870
5/8/2014 4:34 95.52 97.92 93.76 336000 336000 316800 0.88 0.86 0.86 6888 6912 6888
5/8/2014 5:04 104.64 107.2 102.4 364800 374400 355200 0.89 0.87 0.88 6882 6900 6864
5/8/2014 5:34 106.88 109.6 104.16 384000 384000 364800 0.89 0.87 0.87 6900 6936 6888
5/8/2014 6:04 106.72 109.12 103.68 384000 384000 364800 0.89 0.87 0.87 6960 6972 6930
5/8/2014 6:34 108.96 111.36 105.44 393600 393600 374400 0.89 0.87 0.88 6984 6996 6948
5/8/2014 7:04 109.28 111.52 105.28 393600 393600 364800 0.89 0.87 0.88 6918 6924 6882
5/8/2014 7:34 103.2 105.92 99.52 364800 364800 345600 0.89 0.87 0.87 6912 6930 6882
5/8/2014 18:34 113.6 116.64 109.76 412800 412800 384000 0.9 0.88 0.88 6918 6936 6894
5/8/2014 19:04 112.8 115.84 108.8 403200 403200 384000 0.9 0.88 0.88 6942 6966 6918
5/8/2014 19:34 112.16 115.04 108.8 403200 403200 384000 0.9 0.88 0.88 6930 6960 6906
5/8/2014 20:04 117.92 120.64 114.24 422400 422400 403200 0.9 0.88 0.88 6942 6960 6912
5/8/2014 20:34 127.2 129.76 123.68 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6942 6966 6924
5/8/2014 21:04 126.56 129.28 122.72 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6960 6990 6942
5/8/2014 21:34 127.36 130.08 123.68 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6894 6912 6882
5/8/2014 22:04 126.56 129.44 123.2 460800 460800 432000 0.91 0.89 0.89 6888 6912 6870
5/8/2014 22:34 127.2 129.92 123.84 460800 460800 432000 0.91 0.89 0.89 6846 6864 6828
5/8/2014 23:04 127.2 129.76 123.84 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.9 6858 6876 6834
5/8/2014 23:34 97.92 100.96 94.56 345600 345600 316800 0.89 0.86 0.86 6852 6876 6834
6/8/2014 0:04 127.36 129.6 124 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.9 6840 6852 6822
6/8/2014 0:34 128 130.4 124.48 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.9 6846 6870 6822
6/8/2014 1:04 128.32 130.72 124.64 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6858 6870 6834
6/8/2014 1:34 128.16 130.24 124.64 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.9 6846 6858 6828
6/8/2014 2:04 127.68 130.08 124.16 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.9 6840 6858 6822
6/8/2014 2:34 98.56 101.44 95.2 345600 345600 326400 0.88 0.86 0.86 6852 6876 6834



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

6/8/2014 3:04 119.68 121.76 116.16 422400 422400 403200 0.9 0.89 0.89 6834 6852 6810
6/8/2014 3:34 128.48 130.88 124.96 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6816 6828 6792
6/8/2014 4:04 126.88 129.76 123.52 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6924 6936 6900
6/8/2014 4:34 127.52 129.28 123.52 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6906 6918 6888
6/8/2014 5:04 127.36 130.24 124.48 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6882 6900 6858
6/8/2014 5:34 127.2 130.08 124.48 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6864 6894 6852
6/8/2014 6:04 114.56 116.8 112.16 403200 412800 393600 0.9 0.88 0.89 6834 6852 6816
6/8/2014 6:34 126.88 128.64 124.16 451200 451200 441600 0.9 0.89 0.89 6858 6876 6840
6/8/2014 7:04 126.88 129.28 124.8 451200 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6846 6858 6834
6/8/2014 7:34 125.76 128.48 123.52 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6930 6960 6918
6/8/2014 8:04 125.76 128.8 124 451200 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6864 6894 6858
6/8/2014 8:34 125.6 128 123.52 451200 451200 441600 0.9 0.89 0.89 6888 6912 6882
6/8/2014 9:04 125.76 128.64 124.16 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6894 6918 6894
6/8/2014 9:34 125.44 128.48 124.16 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6942 6960 6924
6/8/2014 10:04 104.96 107.2 103.84 374400 374400 364800 0.88 0.87 0.87 6918 6936 6912
6/8/2014 10:34 117.76 120.48 116.48 422400 432000 412800 0.9 0.88 0.88 6984 7008 6978
6/8/2014 11:04 125.92 128.16 124.32 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6918 6936 6912
6/8/2014 11:34 125.28 128 124.48 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6942 6966 6942
6/8/2014 12:04 125.76 128.64 124.96 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6882 6906 6870
6/8/2014 12:34 126.24 129.28 125.28 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6852 6876 6840
6/8/2014 13:04 105.12 108 103.84 374400 374400 364800 0.89 0.87 0.87 6948 6972 6948
6/8/2014 13:34 104.8 107.36 103.68 374400 374400 364800 0.89 0.87 0.87 6942 6966 6942
6/8/2014 14:04 117.6 120.64 116.48 422400 432000 412800 0.9 0.88 0.88 6942 6966 6930
6/8/2014 14:34 120.48 123.36 119.2 432000 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6966 6990 6954
6/8/2014 15:04 117.12 119.68 115.68 422400 422400 412800 0.89 0.88 0.89 6972 6996 6972
6/8/2014 15:34 112.32 115.2 110.88 403200 412800 393600 0.89 0.88 0.88 6972 6996 6978
6/8/2014 16:04 112.96 115.2 111.36 403200 403200 393600 0.89 0.88 0.88 6912 6936 6906
6/8/2014 16:34 117.92 120.48 116.32 422400 422400 412800 0.9 0.89 0.88 6906 6924 6894
6/8/2014 17:04 119.04 121.44 117.44 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6918 6936 6912
6/8/2014 17:34 119.52 121.76 117.92 432000 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6918 6942 6912
6/8/2014 18:04 120.32 122.72 118.88 432000 432000 422400 0.9 0.89 0.89 6888 6912 6876
6/8/2014 18:34 121.76 124.96 120.96 432000 441600 432000 0.9 0.89 0.89 6918 6936 6906
6/8/2014 19:04 126.08 129.28 124.96 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6852 6870 6840
6/8/2014 19:34 125.92 129.12 125.12 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6996 7020 6984
6/8/2014 20:04 127.2 130.08 126.08 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6912 6936 6900
6/8/2014 20:34 126.56 129.6 125.6 451200 460800 441600 0.9 0.9 0.89 6912 6936 6900
6/8/2014 21:04 127.04 130.08 126.08 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6906 6930 6894
6/8/2014 21:34 126.88 129.44 125.76 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6906 6936 6906
6/8/2014 22:04 126.88 129.76 125.6 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6930 6948 6924
6/8/2014 22:34 126.56 129.44 125.44 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6960 6990 6948
6/8/2014 23:04 126.4 129.28 125.44 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6924 6942 6918
6/8/2014 23:34 126.72 129.44 125.44 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6942 6966 6936
7/8/2014 0:04 127.36 130.08 126.72 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6882 6906 6876
7/8/2014 0:34 127.36 130.08 126.4 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6906 6924 6894
7/8/2014 1:04 126.72 129.76 125.6 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6942 6966 6930
7/8/2014 1:34 127.52 130.08 125.92 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6900 6924 6894
7/8/2014 2:04 126.56 129.44 125.44 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6954 6984 6948
7/8/2014 2:34 127.04 129.92 125.6 460800 460800 451200 0.91 0.89 0.89 6924 6936 6918
7/8/2014 3:04 126.88 129.28 124.96 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6966 6978 6954
7/8/2014 3:34 127.52 129.76 125.92 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6912 6924 6894
7/8/2014 4:04 127.52 129.6 125.44 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6918 6936 6906
7/8/2014 4:34 127.52 129.76 125.76 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6906 6918 6894
7/8/2014 5:04 128.16 129.92 125.6 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6906 6930 6894



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

7/8/2014 5:34 128.16 129.6 124.96 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6894 6906 6870
7/8/2014 6:04 128 129.76 124.32 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6906 6918 6882
7/8/2014 6:34 127.68 129.92 124.16 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6906 6924 6882
7/8/2014 7:04 128.16 129.92 124 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6912 6930 6882
7/8/2014 7:34 128 129.92 123.84 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6918 6936 6894
7/8/2014 8:04 124.8 126.4 120.16 451200 451200 422400 0.91 0.88 0.89 6942 6954 6912
7/8/2014 8:34 127.36 129.28 123.04 460800 460800 432000 0.91 0.89 0.89 6888 6906 6858
7/8/2014 9:04 127.2 129.76 123.52 460800 460800 432000 0.91 0.89 0.89 6870 6894 6840
7/8/2014 9:34 125.92 128.32 121.76 451200 451200 432000 0.91 0.89 0.89 6894 6912 6870
7/8/2014 10:04 127.36 129.6 123.04 460800 460800 432000 0.91 0.89 0.89 6894 6912 6864
7/8/2014 10:34 128.64 130.88 124 470400 460800 441600 0.91 0.88 0.89 6936 6960 6912
7/8/2014 11:04 128.48 131.36 123.84 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6948 6966 6924
7/8/2014 11:34 129.92 132.8 125.44 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6864 6888 6840
7/8/2014 12:04 129.92 132.48 125.6 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6888 6912 6864
7/8/2014 12:34 128.96 132.16 125.44 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6888 6918 6870
7/8/2014 13:04 128.96 132.48 125.28 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6918 6936 6888
7/8/2014 13:34 128.8 132 125.28 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6924 6954 6900
7/8/2014 14:04 128.96 132.48 125.44 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6918 6942 6894
7/8/2014 14:34 128.64 132.64 125.6 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6924 6960 6906
7/8/2014 15:04 128.32 132 125.28 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6936 6966 6918
7/8/2014 15:34 128.96 132.32 125.76 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6900 6930 6882
7/8/2014 22:04 96.96 100.16 93.92 336000 345600 316800 0.88 0.86 0.86 6870 6894 6846
7/8/2014 22:34 119.04 122.08 116 422400 432000 403200 0.91 0.88 0.89 6864 6894 6846
7/8/2014 23:04 119.52 122.56 116.32 432000 432000 412800 0.9 0.88 0.88 6930 6954 6906
7/8/2014 23:34 120.16 123.2 117.12 432000 441600 412800 0.9 0.88 0.89 6948 6966 6930
8/8/2014 0:04 121.92 124.48 118.88 441600 441600 422400 0.9 0.88 0.89 6942 6966 6924
8/8/2014 0:34 115.84 118.24 112.64 412800 422400 403200 0.89 0.88 0.88 6960 6978 6930
8/8/2014 1:04 116.8 119.36 113.44 422400 422400 403200 0.9 0.88 0.88 6948 6966 6924
8/8/2014 1:34 116.64 118.88 113.12 422400 422400 403200 0.9 0.88 0.89 6948 6966 6924
8/8/2014 2:04 101.28 103.52 98.56 355200 355200 345600 0.88 0.86 0.87 6942 6966 6924
8/8/2014 2:34 115.52 118.08 112 412800 412800 393600 0.9 0.88 0.88 6966 6984 6942
8/8/2014 3:04 116.32 118.4 112.8 412800 412800 393600 0.9 0.88 0.89 6870 6882 6846
8/8/2014 3:34 116.64 118.88 113.12 412800 412800 393600 0.9 0.88 0.89 6858 6882 6840
8/8/2014 4:04 116.32 118.88 112.96 412800 412800 393600 0.9 0.88 0.89 6894 6912 6870
8/8/2014 4:34 117.76 120.32 114.56 422400 422400 403200 0.9 0.88 0.89 6888 6906 6870
8/8/2014 5:04 117.6 120.16 114.88 422400 422400 403200 0.9 0.88 0.89 6870 6894 6864
8/8/2014 5:34 117.76 120 115.36 422400 422400 403200 0.9 0.88 0.89 6864 6882 6852
8/8/2014 6:04 118.24 120.16 115.2 422400 422400 403200 0.9 0.88 0.89 6834 6852 6816
8/8/2014 6:34 117.76 119.36 115.04 422400 422400 403200 0.9 0.88 0.89 6906 6912 6888
8/8/2014 7:04 117.12 119.36 114.72 422400 422400 403200 0.9 0.88 0.89 6924 6942 6912
8/8/2014 7:34 104.32 106.08 101.76 364800 364800 355200 0.88 0.87 0.87 6930 6942 6918
8/8/2014 8:04 101.6 103.68 99.2 355200 355200 345600 0.88 0.86 0.87 6882 6894 6864
9/8/2014 2:04 115.36 120.16 114.08 412800 432000 403200 0.9 0.89 0.88 6942 6984 6942
9/8/2014 2:34 115.04 119.52 113.92 412800 422400 403200 0.9 0.88 0.88 6948 6972 6936
9/8/2014 3:04 116.96 120.64 115.52 422400 422400 403200 0.9 0.89 0.88 6900 6924 6894
9/8/2014 3:34 117.28 120.8 115.36 422400 422400 403200 0.9 0.88 0.89 6888 6912 6888
9/8/2014 4:04 116.96 120.48 115.2 422400 422400 403200 0.9 0.89 0.89 6888 6912 6882
9/8/2014 4:34 116.96 120.48 114.72 412800 422400 403200 0.9 0.88 0.89 6882 6912 6870
9/8/2014 5:04 120.64 124.32 118.4 432000 441600 412800 0.91 0.89 0.89 6852 6876 6840
9/8/2014 5:34 119.2 123.2 116.96 432000 441600 412800 0.9 0.88 0.88 6972 7002 6954
9/8/2014 6:04 120 123.68 116.96 432000 432000 412800 0.91 0.88 0.89 6888 6918 6870
9/8/2014 6:34 119.52 123.68 116.96 432000 441600 412800 0.91 0.89 0.89 6900 6930 6882
9/8/2014 7:04 119.68 124 116.48 432000 441600 412800 0.91 0.88 0.89 6906 6930 6876



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

9/8/2014 7:34 119.84 124 116.48 432000 432000 403200 0.91 0.88 0.88 6864 6888 6846
9/8/2014 8:04 119.84 124.16 116.48 432000 432000 412800 0.91 0.88 0.89 6870 6906 6852
9/8/2014 8:34 120 124.32 116.32 432000 441600 403200 0.91 0.88 0.89 6882 6906 6852
9/8/2014 9:04 120.48 125.44 117.28 432000 441600 412800 0.91 0.89 0.89 6888 6924 6864
9/8/2014 9:34 120.16 124.8 116.48 432000 441600 412800 0.91 0.88 0.89 6888 6912 6858
9/8/2014 10:04 119.84 124.8 116.16 432000 441600 403200 0.91 0.88 0.88 6882 6924 6864
9/8/2014 10:34 119.52 124.96 115.84 432000 441600 403200 0.91 0.88 0.88 6924 6966 6900
9/8/2014 11:04 119.52 125.44 115.68 432000 441600 403200 0.91 0.88 0.88 6906 6942 6876
9/8/2014 11:34 119.2 124.96 115.68 432000 441600 403200 0.91 0.88 0.88 6906 6948 6888
9/8/2014 12:04 118.88 125.12 115.36 432000 441600 403200 0.91 0.88 0.88 6918 6960 6894
9/8/2014 12:34 118.56 125.12 115.36 432000 441600 403200 0.91 0.88 0.88 6936 6972 6906
9/8/2014 13:04 118.72 124.96 115.52 432000 441600 403200 0.91 0.88 0.88 6954 6996 6936
9/8/2014 13:34 119.52 125.6 115.84 432000 441600 403200 0.91 0.88 0.88 6876 6912 6852
9/8/2014 14:04 119.36 125.44 116.32 432000 441600 403200 0.91 0.88 0.88 6882 6924 6864
9/8/2014 14:34 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7002 7026 6948
9/8/2014 15:04 117.92 124.32 115.04 422400 441600 403200 0.91 0.89 0.88 6852 6894 6834
9/8/2014 15:34 117.92 124.48 115.04 422400 441600 403200 0.91 0.89 0.88 6888 6930 6870
9/8/2014 16:04 117.12 124.32 114.24 422400 441600 393600 0.91 0.88 0.88 6882 6936 6864
9/8/2014 16:34 117.12 124.32 114.24 422400 441600 393600 0.91 0.88 0.88 6888 6936 6870
9/8/2014 17:04 118.08 124.8 115.2 422400 441600 403200 0.91 0.89 0.88 6888 6936 6870
9/8/2014 17:34 118.24 124.8 115.2 422400 441600 403200 0.91 0.89 0.88 6882 6930 6864
9/8/2014 18:04 117.6 123.84 114.56 422400 441600 403200 0.91 0.88 0.88 6912 6954 6888
9/8/2014 18:34 117.44 123.36 114.4 422400 432000 403200 0.9 0.88 0.88 6918 6960 6894
9/8/2014 19:04 117.12 123.2 114.24 422400 441600 403200 0.91 0.88 0.88 6936 6972 6906
9/8/2014 19:34 116.96 123.52 113.92 422400 441600 403200 0.91 0.88 0.88 6948 6996 6924
9/8/2014 20:04 117.92 123.52 114.56 422400 432000 403200 0.91 0.88 0.88 6900 6942 6876
9/8/2014 20:34 117.76 123.52 114.4 422400 432000 403200 0.91 0.88 0.88 6888 6936 6870
9/8/2014 21:04 117.12 122.72 113.92 422400 432000 403200 0.91 0.88 0.88 6936 6966 6912
9/8/2014 21:34 117.28 122.08 113.76 422400 432000 403200 0.9 0.88 0.88 6942 6978 6924
9/8/2014 22:04 117.6 122.24 113.92 422400 432000 403200 0.91 0.88 0.88 6942 6966 6924
9/8/2014 22:34 117.44 122.4 113.92 422400 432000 403200 0.9 0.88 0.88 6948 6990 6930
9/8/2014 23:04 117.44 122.4 114.24 422400 432000 403200 0.91 0.88 0.88 6888 6912 6864
9/8/2014 23:34 117.6 122.88 114.72 422400 432000 403200 0.9 0.88 0.88 6864 6906 6840
11/8/2014 11:34 116.96 120.96 112.32 422400 422400 393600 0.9 0.88 0.88 6894 6936 6870
11/8/2014 12:04 118.24 123.04 113.44 422400 432000 393600 0.91 0.88 0.88 6900 6936 6870
11/8/2014 12:34 118.24 122.56 113.28 432000 432000 393600 0.91 0.88 0.88 6924 6966 6894
11/8/2014 13:04 117.92 121.76 112.48 422400 432000 393600 0.9 0.88 0.88 6918 6948 6882
11/8/2014 13:34 118.56 122.56 113.6 422400 432000 393600 0.91 0.88 0.88 6882 6912 6852
11/8/2014 14:04 118.08 122.56 113.28 422400 432000 393600 0.91 0.88 0.88 6888 6912 6858
11/8/2014 14:34 117.92 122.24 113.44 422400 432000 393600 0.91 0.88 0.88 6888 6930 6870
11/8/2014 15:04 118.08 122.08 113.44 422400 432000 393600 0.9 0.88 0.88 6894 6936 6870
11/8/2014 15:34 117.76 122.56 113.12 422400 432000 393600 0.91 0.88 0.88 6858 6894 6828
11/8/2014 16:04 117.44 121.92 112.8 422400 432000 393600 0.91 0.88 0.88 6894 6930 6876
11/8/2014 16:34 117.12 121.92 112.96 422400 432000 393600 0.9 0.88 0.88 6918 6960 6894
11/8/2014 17:04 116.64 121.28 112 422400 432000 393600 0.9 0.88 0.88 6954 6996 6930
11/8/2014 17:34 116.32 120.8 111.84 422400 432000 393600 0.9 0.88 0.88 6960 6996 6930
11/8/2014 18:04 116.16 120.8 111.68 422400 432000 393600 0.9 0.88 0.88 6966 6996 6942
11/8/2014 18:34 115.84 120.48 111.84 422400 432000 393600 0.9 0.88 0.88 6972 7002 6948
11/8/2014 19:04 116.64 120.8 112 422400 422400 393600 0.9 0.88 0.88 6894 6930 6864
11/8/2014 19:34 116.32 120.64 111.84 422400 422400 393600 0.91 0.88 0.88 6888 6930 6870
11/8/2014 20:04 116.64 121.12 112.32 422400 432000 393600 0.9 0.88 0.88 6912 6936 6870
11/8/2014 20:34 116.48 120.48 112.32 422400 422400 393600 0.9 0.88 0.88 6900 6930 6870
12/8/2014 8:34 92 94.56 90.56 316800 326400 307200 0.87 0.86 0.86 6906 6936 6894



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

12/8/2014 9:04 118.88 121.12 117.28 422400 422400 412800 0.9 0.9 0.89 6804 6828 6798
12/8/2014 9:34 117.76 120.64 116 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6918 6936 6906
12/8/2014 10:04 117.6 120.16 116.16 422400 432000 412800 0.89 0.88 0.88 6972 7002 6978
12/8/2014 10:34 118.08 120.8 116.32 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6888 6912 6876
12/8/2014 11:04 117.76 120.64 116.16 422400 422400 403200 0.9 0.89 0.89 6852 6882 6840
12/8/2014 11:34 117.44 120 115.36 422400 422400 403200 0.9 0.88 0.89 6930 6948 6924
12/8/2014 12:04 117.76 120.48 115.52 422400 422400 403200 0.9 0.89 0.89 6900 6924 6894
12/8/2014 12:34 117.6 120.64 115.52 422400 422400 403200 0.9 0.89 0.88 6888 6906 6876
12/8/2014 13:04 117.6 120.16 115.52 422400 422400 403200 0.9 0.89 0.89 6882 6912 6870
12/8/2014 13:34 117.28 120.16 115.36 422400 422400 403200 0.9 0.89 0.88 6882 6912 6876
12/8/2014 14:04 117.44 120.32 115.68 422400 422400 403200 0.9 0.89 0.89 6888 6912 6882
12/8/2014 14:34 117.44 120 115.52 422400 422400 403200 0.9 0.89 0.88 6888 6912 6882
12/8/2014 15:04 117.12 119.84 115.36 412800 422400 403200 0.9 0.89 0.89 6888 6906 6870
12/8/2014 15:34 117.28 119.84 115.2 422400 422400 403200 0.9 0.89 0.88 6912 6930 6894
12/8/2014 16:04 117.12 119.2 114.4 422400 422400 403200 0.89 0.88 0.88 6996 7020 6990
12/8/2014 16:34 118.4 120.96 116 422400 422400 403200 0.9 0.89 0.89 6834 6852 6828
12/8/2014 17:04 117.76 119.84 115.2 422400 422400 403200 0.9 0.88 0.88 6894 6912 6894
12/8/2014 17:34 117.12 119.84 115.36 422400 422400 403200 0.9 0.89 0.88 6918 6936 6906
12/8/2014 18:04 117.92 120.8 116 422400 422400 403200 0.9 0.89 0.89 6864 6882 6846
12/8/2014 18:34 118.4 121.28 116.8 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6882 6912 6876
12/8/2014 19:04 117.28 120.16 115.36 422400 422400 403200 0.9 0.88 0.88 6948 6972 6942
12/8/2014 19:34 117.12 120.16 115.36 422400 422400 403200 0.89 0.88 0.88 6924 6948 6918
12/8/2014 20:04 117.12 120.16 115.68 422400 422400 412800 0.9 0.89 0.89 6918 6942 6912
12/8/2014 20:34 116.96 119.84 115.36 422400 422400 403200 0.9 0.89 0.88 6918 6936 6900
12/8/2014 21:04 116.8 119.52 115.04 422400 422400 403200 0.9 0.89 0.88 6948 6966 6936
12/8/2014 21:34 116.64 119.68 114.56 422400 422400 403200 0.9 0.89 0.88 6942 6966 6924
14/8/2014 14:04 92.64 95.2 91.36 316800 326400 307200 0.87 0.86 0.85 6924 6948 6924
14/8/2014 14:34 102.24 105.28 101.12 364800 364800 345600 0.88 0.87 0.87 6906 6930 6900
14/8/2014 15:04 102.72 105.44 101.28 364800 364800 355200 0.89 0.87 0.87 6942 6966 6930
14/8/2014 19:34 102.4 105.44 101.28 364800 364800 355200 0.88 0.87 0.86 6972 6990 6960
14/8/2014 20:04 102.56 105.12 101.28 364800 364800 355200 0.88 0.87 0.87 6960 6978 6954
14/8/2014 20:34 102.56 105.44 101.44 364800 364800 355200 0.88 0.87 0.87 6954 6984 6954
14/8/2014 21:04 102.56 105.44 101.28 364800 364800 355200 0.88 0.87 0.87 6960 6978 6954
14/8/2014 21:34 103.68 106.88 102.72 364800 374400 355200 0.88 0.87 0.86 6960 6990 6948
14/8/2014 22:04 104.64 107.84 103.36 374400 374400 355200 0.88 0.87 0.87 6978 6996 6966
14/8/2014 22:34 104.48 107.2 102.88 374400 374400 355200 0.88 0.87 0.87 6984 7008 6978
14/8/2014 23:04 104.64 107.84 103.04 364800 374400 355200 0.88 0.87 0.87 6912 6936 6900
14/8/2014 23:34 103.2 106.24 101.92 364800 374400 355200 0.88 0.87 0.87 6942 6966 6942
15/8/2014 0:04 102.4 105.44 101.12 355200 364800 345600 0.88 0.87 0.87 6876 6906 6864
15/8/2014 0:34 102.56 105.12 101.44 364800 364800 355200 0.88 0.87 0.87 6924 6954 6924
15/8/2014 1:04 101.76 104.64 100.48 355200 364800 345600 0.88 0.87 0.86 6954 6978 6948
15/8/2014 1:34 102.56 105.12 100.96 364800 364800 345600 0.88 0.87 0.87 6894 6912 6888
15/8/2014 2:04 101.76 104.64 100 355200 364800 345600 0.88 0.87 0.87 6912 6936 6906
15/8/2014 5:04 105.6 107.52 103.52 374400 374400 355200 0.89 0.87 0.87 6888 6906 6876
15/8/2014 5:34 112.32 114.24 110.08 403200 403200 384000 0.9 0.88 0.88 6888 6906 6870
15/8/2014 6:04 112.64 115.04 110.4 403200 403200 384000 0.9 0.88 0.88 6822 6846 6810
15/8/2014 6:34 112.16 114.4 108.96 403200 403200 384000 0.89 0.88 0.88 6912 6930 6894
15/8/2014 7:04 96.32 99.2 93.28 336000 336000 316800 0.88 0.85 0.86 6918 6936 6894
15/8/2014 7:34 96.64 99.52 93.6 345600 345600 316800 0.88 0.85 0.85 6954 6972 6924
15/8/2014 8:04 111.84 114.24 108.32 403200 403200 374400 0.9 0.87 0.88 6948 6966 6924
15/8/2014 8:34 111.68 113.76 107.52 403200 403200 374400 0.9 0.87 0.87 6978 6996 6948
15/8/2014 9:04 111.84 114.24 107.68 403200 403200 374400 0.9 0.88 0.88 6912 6924 6876
15/8/2014 9:34 112 114.56 107.84 403200 403200 374400 0.9 0.87 0.88 6912 6930 6888



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

15/8/2014 10:04 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6942 6936 6882
15/8/2014 10:34 113.6 116.16 108.8 403200 403200 374400 0.91 0.88 0.88 6846 6876 6822
15/8/2014 11:04 112.48 115.04 107.68 403200 403200 374400 0.9 0.88 0.88 6876 6894 6840
15/8/2014 11:34 112.16 114.56 107.2 403200 403200 374400 0.9 0.87 0.88 6882 6906 6852
15/8/2014 12:04 110.72 113.6 105.92 393600 393600 374400 0.9 0.88 0.88 6912 6936 6882
15/8/2014 12:34 125.92 129.6 121.6 460800 460800 432000 0.91 0.89 0.89 6918 6942 6894
15/8/2014 13:04 125.76 130.24 122.24 451200 460800 432000 0.91 0.89 0.88 6864 6894 6840
15/8/2014 13:34 125.92 128.96 121.92 451200 460800 432000 0.91 0.89 0.89 6906 6936 6882
15/8/2014 14:04 125.28 128.32 121.28 451200 451200 432000 0.91 0.88 0.89 6930 6954 6912
15/8/2014 14:34 125.12 128.48 121.12 451200 460800 432000 0.91 0.89 0.89 6948 6966 6924
15/8/2014 15:04 124.8 128.32 120.64 451200 460800 432000 0.9 0.89 0.89 6972 6996 6948
15/8/2014 15:34 125.6 129.44 122.08 451200 460800 432000 0.91 0.89 0.89 6876 6906 6852
15/8/2014 16:04 125.44 128.64 121.6 451200 460800 432000 0.91 0.89 0.89 6918 6936 6888
15/8/2014 16:34 116.16 119.84 112.48 412800 422400 393600 0.91 0.88 0.88 6852 6876 6828
15/8/2014 17:04 126.08 129.92 122.56 451200 460800 432000 0.91 0.89 0.89 6858 6882 6834
15/8/2014 17:34 125.92 129.12 122.4 451200 451200 432000 0.91 0.89 0.89 6834 6852 6816
15/8/2014 18:04 109.12 112.48 105.6 384000 393600 364800 0.9 0.88 0.88 6858 6888 6840
15/8/2014 18:34 104.64 107.68 100.96 374400 374400 345600 0.89 0.86 0.87 6930 6960 6912
15/8/2014 19:04 124.8 127.68 121.28 451200 451200 432000 0.91 0.89 0.89 6918 6942 6894
15/8/2014 19:34 125.12 128.48 121.92 451200 460800 432000 0.91 0.88 0.89 6924 6948 6900
15/8/2014 20:04 124.96 128.32 121.44 451200 460800 432000 0.91 0.89 0.89 6918 6942 6900
15/8/2014 20:34 125.6 128.48 121.6 451200 460800 432000 0.91 0.89 0.89 6912 6936 6888
15/8/2014 21:04 124.96 128.32 121.92 451200 460800 432000 0.91 0.89 0.89 6942 6966 6924
15/8/2014 21:34 125.12 128.16 121.44 451200 451200 432000 0.91 0.89 0.89 6924 6936 6894
15/8/2014 22:04 125.12 127.84 121.28 451200 451200 432000 0.9 0.89 0.89 6918 6936 6900
15/8/2014 22:34 125.44 129.12 122.08 451200 460800 432000 0.91 0.89 0.89 6876 6906 6858
15/8/2014 23:04 125.76 129.28 122.08 451200 460800 432000 0.91 0.89 0.89 6882 6912 6864
15/8/2014 23:34 125.28 128.64 121.76 451200 451200 432000 0.91 0.89 0.89 6894 6912 6870
16/8/2014 0:04 125.6 128 121.76 451200 451200 432000 0.9 0.89 0.89 6912 6936 6894
16/8/2014 0:34 105.76 108.64 102.08 374400 374400 355200 0.89 0.87 0.87 6894 6906 6864
16/8/2014 1:04 111.52 114.08 108 393600 393600 374400 0.9 0.88 0.88 6876 6888 6858
16/8/2014 1:34 125.92 128.8 122.56 451200 460800 432000 0.91 0.89 0.89 6888 6906 6864
16/8/2014 2:04 126.88 129.12 123.52 451200 460800 432000 0.91 0.89 0.89 6858 6876 6840
16/8/2014 2:34 126.56 128.64 123.04 451200 451200 432000 0.91 0.89 0.9 6840 6858 6822
16/8/2014 3:04 126.24 128.32 123.04 451200 451200 432000 0.91 0.89 0.9 6834 6852 6816
16/8/2014 3:34 126.4 128.8 123.36 451200 451200 432000 0.91 0.89 0.9 6834 6852 6822
16/8/2014 4:04 106.88 108.8 103.68 374400 374400 355200 0.89 0.87 0.88 6834 6852 6810
16/8/2014 4:34 127.04 128.8 123.68 451200 451200 432000 0.91 0.89 0.9 6828 6852 6810
16/8/2014 5:04 125.76 127.52 122.4 451200 451200 432000 0.9 0.89 0.89 6918 6936 6894
16/8/2014 5:34 107.2 109.28 104.48 384000 384000 364800 0.89 0.87 0.88 6906 6912 6882
16/8/2014 6:04 119.52 121.92 117.12 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6876 6894 6864
16/8/2014 6:34 128.48 130.08 125.92 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.9 6846 6858 6834
16/8/2014 7:04 128.64 130.08 125.92 470400 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6942 6960 6924
16/8/2014 7:34 128.8 130.4 126.56 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6942 6948 6924
16/8/2014 8:04 129.12 131.2 127.2 460800 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6894 6912 6894
16/8/2014 8:34 129.6 131.84 128.16 460800 470400 451200 0.9 0.9 0.89 6882 6900 6870
16/8/2014 9:04 128 130.4 126.24 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6972 6996 6960
16/8/2014 9:34 129.28 131.68 128.16 460800 470400 451200 0.9 0.9 0.9 6864 6882 6864
16/8/2014 10:04 130.08 132.64 128.8 470400 470400 451200 0.9 0.9 0.89 6864 6882 6864
16/8/2014 10:34 130.4 132.8 129.12 470400 470400 460800 0.9 0.9 0.89 6852 6876 6846
16/8/2014 11:04 128.96 131.52 127.68 460800 470400 460800 0.9 0.89 0.89 6936 6960 6924
16/8/2014 11:34 129.28 131.84 128 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6912 6936 6912
16/8/2014 12:04 128.8 131.84 127.68 460800 470400 451200 0.9 0.9 0.89 6906 6936 6894



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

16/8/2014 12:34 129.6 132 128.64 470400 470400 451200 0.91 0.9 0.89 6882 6906 6876
16/8/2014 13:04 129.76 132.48 128.32 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6888 6912 6882
16/8/2014 13:34 129.44 132.16 128 460800 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6888 6906 6882
16/8/2014 14:04 128.16 131.36 127.36 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6966 6996 6960
16/8/2014 14:34 128.48 131.04 127.2 470400 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6966 6990 6960
16/8/2014 15:04 128.64 131.04 127.36 470400 470400 460800 0.9 0.89 0.89 6978 6996 6972
16/8/2014 15:34 129.12 131.84 128.16 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6912 6936 6906
16/8/2014 16:04 122.08 124.48 120.48 441600 441600 432000 0.9 0.89 0.89 6930 6948 6930
16/8/2014 16:34 120.48 122.88 118.72 432000 441600 422400 0.9 0.88 0.89 6984 7008 6978
16/8/2014 17:04 118.24 120.48 115.68 422400 422400 403200 0.9 0.88 0.88 6930 6948 6918
16/8/2014 17:34 117.6 119.2 115.36 422400 422400 403200 0.9 0.88 0.88 6912 6924 6900
16/8/2014 18:04 120.16 122.56 118.24 432000 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6876 6900 6864
16/8/2014 18:34 115.68 117.92 113.76 403200 412800 393600 0.9 0.89 0.89 6792 6798 6780
16/8/2014 19:04 123.36 125.44 122.08 441600 441600 432000 0.9 0.89 0.89 6846 6876 6840
16/8/2014 19:34 127.36 129.6 126.08 460800 460800 441600 0.9 0.9 0.89 6870 6882 6864
16/8/2014 20:04 128.64 131.04 127.68 460800 460800 451200 0.9 0.9 0.89 6810 6828 6810
16/8/2014 20:34 129.76 132.48 128.96 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.89 6828 6852 6822
16/8/2014 21:04 130.4 133.44 129.44 470400 470400 460800 0.91 0.89 0.9 6834 6858 6834
16/8/2014 21:34 130.88 133.44 129.6 470400 470400 460800 0.9 0.9 0.9 6828 6852 6822
16/8/2014 22:04 130.4 133.12 129.44 460800 470400 460800 0.9 0.89 0.9 6828 6852 6828
16/8/2014 22:34 130.56 133.28 129.12 470400 470400 460800 0.91 0.89 0.9 6840 6852 6834
16/8/2014 23:04 130.24 132.96 128.96 460800 470400 451200 0.9 0.9 0.89 6852 6876 6840
16/8/2014 23:34 130.4 133.28 129.12 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.9 6828 6852 6828
17/8/2014 0:04 130.08 132.48 128.96 460800 470400 451200 0.9 0.9 0.89 6858 6882 6852
17/8/2014 0:34 131.68 133.6 129.76 470400 470400 451200 0.91 0.9 0.9 6786 6804 6780
17/8/2014 1:04 130.08 132.16 128.64 470400 470400 451200 0.9 0.9 0.89 6888 6906 6876
17/8/2014 1:34 129.76 131.84 128.16 470400 470400 460800 0.9 0.89 0.89 6918 6936 6912
17/8/2014 2:04 130.4 132.96 129.12 470400 470400 460800 0.91 0.9 0.89 6858 6882 6846
17/8/2014 2:34 131.36 133.44 129.44 470400 470400 451200 0.91 0.9 0.9 6816 6828 6804
17/8/2014 3:04 129.92 132.32 127.68 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6888 6906 6870
17/8/2014 3:34 129.6 132.16 127.68 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6888 6912 6882
17/8/2014 4:04 129.44 132 127.36 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.9 6876 6906 6870
17/8/2014 4:34 130.56 132.96 128.64 460800 470400 451200 0.9 0.9 0.9 6810 6834 6804
17/8/2014 5:04 129.92 132.32 127.68 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.9 6846 6876 6840
17/8/2014 5:34 130.56 133.12 128.32 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6834 6852 6822
17/8/2014 6:04 131.2 132.96 127.84 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6804 6816 6786
17/8/2014 6:34 131.52 133.44 128.16 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6804 6822 6780
17/8/2014 7:04 131.68 133.6 128 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6816 6828 6792
17/8/2014 7:34 131.36 133.44 127.36 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6828 6846 6798
17/8/2014 8:04 131.36 133.76 127.68 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6834 6852 6810
17/8/2014 8:34 130.88 133.28 127.04 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6858 6882 6834
17/8/2014 9:04 128.96 131.68 125.12 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6864 6882 6840
17/8/2014 9:34 128.64 131.2 124.48 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6858 6876 6834
17/8/2014 10:04 129.76 132.16 125.6 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6876 6894 6846
17/8/2014 10:34 128.64 131.52 124.48 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6888 6912 6864
17/8/2014 11:04 129.6 132.32 124.96 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6900 6918 6870
17/8/2014 11:34 129.28 132.16 124.64 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6918 6936 6882
17/8/2014 12:04 128.32 131.36 123.68 460800 460800 432000 0.91 0.89 0.89 6840 6864 6810
17/8/2014 12:34 129.44 132.64 125.12 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6852 6870 6822
17/8/2014 13:04 130.08 133.12 125.44 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6858 6882 6834
17/8/2014 13:34 128.96 132.8 124.8 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6870 6906 6840
17/8/2014 14:04 128.64 132.8 124.96 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6876 6906 6852
17/8/2014 14:34 129.92 133.76 125.92 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6810 6846 6786



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

17/8/2014 15:04 129.28 133.44 125.44 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6846 6876 6816
17/8/2014 15:34 129.28 133.6 125.6 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6858 6882 6834
17/8/2014 16:04 129.28 133.44 125.76 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6852 6876 6828
17/8/2014 16:34 129.12 133.44 125.44 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6828 6858 6810
17/8/2014 17:04 129.44 133.44 126.08 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6834 6876 6810
17/8/2014 17:34 128.8 132.96 125.6 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6864 6900 6840
17/8/2014 18:04 128.8 132.48 125.28 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6882 6912 6858
17/8/2014 18:34 128.32 132.32 124.96 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6894 6930 6876
17/8/2014 19:04 129.12 133.12 125.76 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6834 6864 6816
17/8/2014 19:34 130.08 133.28 126.88 460800 470400 441600 0.91 0.9 0.9 6798 6828 6780
17/8/2014 20:04 129.12 132.64 125.92 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6828 6852 6810
17/8/2014 20:34 129.76 132.96 126.4 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6822 6852 6804
17/8/2014 21:04 128.64 131.84 125.28 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6846 6882 6828
18/8/2014 10:34 127.36 129.6 125.76 451200 460800 441600 0.9 0.9 0.89 6852 6870 6840
18/8/2014 11:04 129.12 131.36 127.68 460800 460800 451200 0.91 0.9 0.9 6828 6852 6822
18/8/2014 11:34 129.12 131.68 127.84 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.9 6816 6834 6810
18/8/2014 12:04 128.64 131.52 127.68 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.9 6858 6882 6846
18/8/2014 12:34 127.68 130.24 127.04 460800 460800 451200 0.9 0.9 0.89 6870 6888 6870
18/8/2014 13:04 127.84 130.56 126.88 460800 460800 451200 0.91 0.9 0.89 6864 6888 6864
18/8/2014 13:34 128 130.88 127.2 460800 460800 451200 0.9 0.9 0.89 6834 6852 6828
18/8/2014 14:04 127.68 130.08 126.88 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6876 6894 6870
18/8/2014 14:34 128.64 131.36 128 460800 460800 451200 0.9 0.9 0.9 6816 6840 6816
18/8/2014 15:04 128.48 131.2 127.68 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6888 6906 6882
18/8/2014 15:34 129.44 132.16 128.8 460800 470400 451200 0.9 0.9 0.9 6816 6834 6810
18/8/2014 16:04 128.96 131.68 127.84 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.89 6864 6888 6864
18/8/2014 16:34 128.8 131.52 127.52 460800 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6888 6912 6882
18/8/2014 17:04 129.92 132.16 128.48 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.89 6846 6882 6840
18/8/2014 17:34 129.92 132.64 128.8 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.9 6828 6852 6822
18/8/2014 18:04 129.12 132.16 128.64 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.89 6810 6822 6810
18/8/2014 18:34 129.76 132.8 128.96 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.9 6816 6840 6810
18/8/2014 19:04 106.72 109.76 106.08 374400 384000 364800 0.89 0.88 0.88 6870 6900 6870
18/8/2014 19:34 128.8 132 128.32 460800 470400 451200 0.9 0.9 0.89 6864 6894 6864
18/8/2014 20:04 128.48 131.68 127.52 460800 470400 451200 0.9 0.9 0.89 6888 6912 6888
18/8/2014 20:34 128.32 131.36 127.36 460800 470400 451200 0.9 0.9 0.89 6906 6930 6894
18/8/2014 21:04 128.16 130.88 127.36 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6930 6948 6924
18/8/2014 21:34 128.64 131.36 127.36 460800 470400 451200 0.9 0.9 0.89 6912 6936 6900
18/8/2014 22:04 128.32 131.04 127.36 460800 470400 451200 0.9 0.9 0.89 6912 6936 6912
18/8/2014 22:34 128.8 131.84 128.48 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.89 6858 6882 6852
18/8/2014 23:04 129.28 132.32 128.48 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.9 6828 6852 6822
18/8/2014 23:34 129.44 132.32 128.48 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.89 6834 6858 6834
19/8/2014 0:04 129.44 132.32 128.32 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.9 6822 6846 6810
19/8/2014 0:34 129.44 132.16 128.48 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.9 6834 6852 6828
19/8/2014 1:04 128.96 131.68 128 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.89 6852 6876 6840
19/8/2014 1:34 128.64 131.68 127.36 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.89 6864 6882 6858
19/8/2014 2:04 128.8 131.68 127.2 460800 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6888 6912 6882
19/8/2014 2:34 129.76 132.32 127.84 460800 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6858 6882 6852
19/8/2014 3:04 128.8 131.04 126.56 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6924 6942 6918
19/8/2014 3:34 130.24 132.16 127.84 470400 470400 451200 0.91 0.9 0.9 6834 6852 6822
19/8/2014 4:04 129.76 131.68 127.36 460800 470400 451200 0.9 0.9 0.9 6864 6882 6852
19/8/2014 4:34 129.76 131.84 127.36 460800 470400 451200 0.9 0.9 0.89 6870 6888 6864
19/8/2014 5:04 128.96 131.36 127.04 470400 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6912 6930 6906
19/8/2014 5:34 128.8 130.88 126.08 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6924 6942 6912
19/8/2014 6:04 130.4 132.32 127.2 460800 460800 451200 0.91 0.89 0.9 6816 6822 6786



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

19/8/2014 6:34 129.92 131.52 126.08 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6894 6912 6870
19/8/2014 7:04 129.92 131.84 125.92 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6912 6924 6882
19/8/2014 7:34 130.72 133.12 126.56 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6846 6870 6822
19/8/2014 8:04 130.24 132.32 125.92 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.9 6858 6882 6834
19/8/2014 10:34 120.48 123.84 115.68 432000 432000 403200 0.91 0.88 0.89 6834 6852 6804
19/8/2014 11:04 120.96 124.32 115.84 432000 432000 403200 0.91 0.88 0.89 6834 6852 6804
19/8/2014 11:34 118.4 122.24 113.76 422400 422400 393600 0.91 0.88 0.89 6852 6876 6816
19/8/2014 12:04 113.6 117.44 108.96 403200 412800 384000 0.9 0.88 0.88 6870 6906 6840
19/8/2014 12:34 117.28 121.28 112.8 422400 422400 393600 0.91 0.88 0.89 6852 6882 6828
19/8/2014 13:04 113.12 116.96 108.16 403200 412800 374400 0.91 0.87 0.88 6888 6912 6864
19/8/2014 13:34 117.44 121.92 112.96 422400 432000 393600 0.9 0.88 0.89 6864 6894 6834
19/8/2014 14:04 117.12 121.44 112.8 422400 432000 393600 0.9 0.88 0.88 6912 6942 6882
19/8/2014 16:34 117.76 122.4 114.4 422400 432000 393600 0.91 0.89 0.88 6858 6888 6840
19/8/2014 17:04 118.08 122.56 114.72 422400 432000 403200 0.91 0.89 0.88 6858 6888 6834
19/8/2014 17:34 118.56 122.72 114.88 422400 432000 403200 0.91 0.89 0.88 6852 6876 6828
19/8/2014 18:04 117.92 122.24 114.24 422400 432000 393600 0.91 0.88 0.88 6858 6882 6834
19/8/2014 18:34 117.44 122.08 114.24 422400 432000 393600 0.9 0.88 0.88 6864 6900 6840
19/8/2014 19:04 117.6 121.6 114.08 422400 422400 393600 0.9 0.88 0.88 6864 6894 6840
19/8/2014 19:34 117.76 121.6 114.24 422400 432000 403200 0.91 0.88 0.88 6888 6912 6864
19/8/2014 20:04 117.28 121.12 114.08 422400 432000 403200 0.9 0.88 0.88 6894 6930 6876
19/8/2014 20:34 117.44 121.44 114.24 422400 432000 403200 0.9 0.88 0.88 6876 6906 6852
19/8/2014 21:04 117.28 121.12 113.6 422400 422400 393600 0.91 0.88 0.88 6888 6918 6864
19/8/2014 21:34 117.28 120.8 114.24 422400 422400 403200 0.91 0.88 0.88 6894 6912 6870
19/8/2014 22:04 116.8 120.48 113.6 422400 422400 393600 0.9 0.88 0.88 6912 6936 6888
19/8/2014 22:34 116.8 120.16 113.92 422400 422400 403200 0.9 0.88 0.88 6918 6936 6894
19/8/2014 23:04 116.48 120 113.12 422400 422400 393600 0.9 0.88 0.88 6918 6936 6894
19/8/2014 23:34 116.8 120.16 113.28 422400 422400 393600 0.9 0.88 0.88 6894 6918 6870
20/8/2014 0:04 116.96 120.16 113.6 422400 422400 393600 0.9 0.88 0.88 6882 6906 6864
20/8/2014 0:34 116.32 119.52 113.28 422400 422400 393600 0.9 0.88 0.88 6912 6936 6894
20/8/2014 1:04 116.8 120 112.96 422400 422400 393600 0.9 0.88 0.88 6930 6942 6900
20/8/2014 1:34 116.48 119.36 113.28 422400 422400 393600 0.9 0.88 0.88 6918 6936 6894
20/8/2014 2:04 116.32 119.36 112.96 412800 422400 393600 0.9 0.88 0.88 6894 6912 6870
20/8/2014 2:34 116.32 119.36 112.64 412800 422400 393600 0.9 0.88 0.88 6894 6918 6870
20/8/2014 3:04 116.32 119.2 113.28 412800 422400 393600 0.9 0.88 0.88 6888 6918 6876
20/8/2014 3:34 116.16 119.04 112.48 412800 422400 393600 0.9 0.88 0.88 6900 6918 6876
20/8/2014 4:04 115.84 118.72 112.64 412800 412800 393600 0.9 0.88 0.88 6882 6906 6858
20/8/2014 4:34 116.16 118.56 113.12 412800 412800 393600 0.9 0.88 0.89 6882 6906 6864
20/8/2014 5:04 116.48 118.88 113.92 412800 422400 403200 0.9 0.88 0.88 6918 6936 6894
20/8/2014 5:34 116.32 118.88 114.56 412800 422400 403200 0.9 0.88 0.89 6864 6900 6864
20/8/2014 6:04 116.16 119.2 114.4 412800 422400 403200 0.9 0.89 0.88 6870 6900 6864
20/8/2014 6:34 116.16 118.56 114.72 412800 412800 403200 0.9 0.89 0.89 6834 6858 6828
20/8/2014 7:04 116.16 118.24 114.08 412800 412800 393600 0.9 0.89 0.88 6822 6834 6810
20/8/2014 9:04 112.16 114.56 110.72 393600 403200 384000 0.89 0.88 0.88 6882 6906 6882
20/8/2014 9:34 119.2 121.6 118.08 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6858 6882 6864
20/8/2014 10:04 119.52 122.24 117.92 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6834 6852 6816
20/8/2014 10:34 122.24 125.28 120.96 432000 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6858 6876 6846
20/8/2014 11:04 122.4 125.44 121.44 432000 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6828 6852 6816
20/8/2014 11:34 122.56 125.76 122.08 432000 441600 432000 0.91 0.89 0.89 6798 6822 6786
20/8/2014 12:04 122.72 125.28 121.92 432000 441600 432000 0.9 0.9 0.89 6804 6828 6810
20/8/2014 12:34 121.44 124.64 120.64 432000 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6870 6900 6864
20/8/2014 13:04 121.6 124.48 120.8 432000 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6864 6882 6864
20/8/2014 13:34 121.6 124.96 121.28 432000 441600 422400 0.9 0.9 0.89 6804 6834 6804
20/8/2014 14:04 121.12 124.64 120.64 432000 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6888 6912 6882



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

20/8/2014 14:34 107.84 111.36 107.2 384000 393600 374400 0.89 0.88 0.87 6918 6936 6918
20/8/2014 16:04 120.32 123.36 119.2 432000 432000 422400 0.9 0.89 0.89 6888 6906 6888
20/8/2014 16:34 121.76 124.96 120.48 432000 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6888 6912 6888
20/8/2014 17:04 122.08 124.8 120.64 441600 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6888 6906 6870
20/8/2014 17:34 122.08 125.12 120.8 432000 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6870 6894 6864
20/8/2014 18:04 122.08 124.8 120.8 432000 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6870 6888 6864
20/8/2014 18:34 121.76 124.64 120.48 441600 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6906 6930 6900
20/8/2014 19:04 122.56 125.76 122.24 432000 441600 432000 0.9 0.89 0.89 6780 6804 6780
20/8/2014 19:34 120.64 124.32 120.16 432000 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6912 6936 6912
20/8/2014 20:04 121.12 124.8 120.48 432000 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6888 6912 6888
20/8/2014 20:34 121.12 124.32 120.32 432000 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6900 6924 6894
20/8/2014 21:04 121.28 124.8 120.8 432000 441600 432000 0.9 0.89 0.88 6936 6966 6936
20/8/2014 21:34 122.24 125.28 121.92 441600 441600 432000 0.9 0.89 0.89 6882 6906 6882
20/8/2014 22:04 122.4 125.44 121.6 441600 441600 432000 0.9 0.89 0.89 6864 6882 6864
20/8/2014 22:34 122.24 125.28 121.76 432000 441600 432000 0.9 0.89 0.89 6870 6894 6870
20/8/2014 23:04 121.92 125.12 121.28 432000 441600 432000 0.9 0.89 0.89 6888 6906 6882
20/8/2014 23:34 122.24 125.76 121.76 441600 441600 432000 0.9 0.89 0.89 6864 6882 6858
21/8/2014 0:04 122.08 125.6 121.44 432000 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6858 6888 6864
21/8/2014 0:34 121.92 125.44 121.28 432000 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6852 6882 6846
21/8/2014 1:04 121.92 124.96 121.12 432000 441600 432000 0.9 0.89 0.89 6870 6888 6864
21/8/2014 1:34 122.56 125.12 120.96 441600 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6888 6894 6870
21/8/2014 2:04 121.76 124.8 120.64 432000 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6888 6912 6888
21/8/2014 2:34 122.56 125.76 121.44 441600 441600 432000 0.9 0.89 0.89 6864 6888 6864
21/8/2014 3:04 122.72 125.28 120.96 441600 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6876 6888 6864
21/8/2014 3:34 122.4 125.6 121.28 441600 441600 432000 0.9 0.89 0.89 6858 6882 6852
21/8/2014 4:04 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7032 7026 6990
21/8/2014 4:34 122.4 125.12 120.8 441600 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6888 6906 6870
21/8/2014 5:04 122.4 125.12 120.64 441600 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6876 6900 6864
21/8/2014 5:34 122.08 124.64 120.32 441600 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6894 6912 6876
21/8/2014 6:04 122.4 124.64 120.16 441600 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6864 6888 6852
21/8/2014 6:34 123.04 124.96 120.32 441600 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6870 6882 6840
21/8/2014 7:04 122.56 124.64 119.52 441600 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6894 6912 6876
21/8/2014 7:34 122.4 124.48 119.36 441600 441600 422400 0.91 0.89 0.89 6894 6912 6870
21/8/2014 8:04 122.08 124.32 119.04 441600 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6888 6906 6864
21/8/2014 8:34 121.76 124.16 118.4 441600 441600 422400 0.91 0.88 0.89 6942 6942 6912
21/8/2014 9:04 122.24 124.48 118.88 441600 441600 412800 0.9 0.89 0.89 6858 6876 6834
21/8/2014 9:34 122.4 124.8 118.4 441600 441600 412800 0.9 0.89 0.89 6864 6882 6840
21/8/2014 10:04 122.4 124.64 118.56 441600 441600 412800 0.91 0.89 0.89 6858 6882 6840
21/8/2014 10:34 121.92 124.48 118.4 441600 441600 412800 0.9 0.89 0.89 6864 6900 6846
21/8/2014 11:04 121.92 124.8 118.24 441600 441600 412800 0.91 0.89 0.89 6882 6900 6852
21/8/2014 11:34 121.44 124.48 117.92 441600 441600 412800 0.91 0.89 0.89 6888 6912 6864
21/8/2014 12:04 122.56 125.6 118.88 441600 441600 412800 0.91 0.89 0.89 6822 6852 6792
21/8/2014 12:34 121.92 125.44 118.72 432000 441600 412800 0.91 0.89 0.89 6828 6852 6798
21/8/2014 13:04 122.88 126.24 119.2 441600 441600 412800 0.91 0.89 0.89 6834 6858 6810
21/8/2014 13:34 121.92 125.92 118.88 432000 441600 412800 0.91 0.89 0.89 6828 6858 6810
21/8/2014 14:04 122.72 126.72 119.36 441600 451200 412800 0.91 0.89 0.89 6858 6882 6834
21/8/2014 14:34 122.08 126.24 119.2 441600 441600 412800 0.91 0.89 0.88 6858 6894 6840
21/8/2014 15:04 121.6 125.76 118.4 441600 441600 412800 0.91 0.89 0.89 6888 6924 6870
21/8/2014 15:34 121.92 126.08 118.88 441600 441600 412800 0.91 0.89 0.89 6888 6924 6870
21/8/2014 16:04 122.08 126.24 118.56 441600 451200 412800 0.91 0.89 0.89 6900 6924 6870
21/8/2014 16:34 121.76 126.24 118.24 441600 451200 412800 0.91 0.89 0.88 6912 6936 6882
21/8/2014 17:04 120.96 125.12 118.24 432000 441600 412800 0.9 0.89 0.88 6906 6936 6894
21/8/2014 17:34 122.08 126.56 119.36 441600 441600 412800 0.91 0.89 0.89 6852 6882 6840



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

21/8/2014 18:04 122.08 126.08 119.2 432000 441600 412800 0.91 0.89 0.89 6804 6828 6780
21/8/2014 18:34 122.24 125.76 118.88 432000 441600 412800 0.91 0.89 0.89 6810 6828 6780
21/8/2014 19:04 122.24 125.6 118.56 432000 441600 412800 0.91 0.89 0.89 6828 6852 6804
21/8/2014 19:34 121.6 124.48 118.4 432000 441600 412800 0.91 0.89 0.89 6840 6858 6828
21/8/2014 20:04 121.76 124.8 118.72 432000 441600 412800 0.91 0.89 0.89 6828 6858 6810
21/8/2014 20:34 121.28 124.32 118.24 432000 441600 412800 0.9 0.89 0.89 6864 6882 6846
21/8/2014 21:04 121.28 124.32 118.4 432000 441600 412800 0.9 0.89 0.89 6864 6882 6840
21/8/2014 23:04 105.44 108.48 102.4 374400 374400 355200 0.89 0.87 0.87 6882 6906 6864
22/8/2014 12:04 116.16 119.52 115.52 412800 422400 403200 0.9 0.89 0.89 6858 6876 6858
22/8/2014 12:34 119.2 122.72 118.4 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6870 6882 6864
22/8/2014 13:04 119.52 122.72 118.56 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6846 6876 6840
22/8/2014 13:34 119.52 123.04 119.04 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6816 6846 6810
22/8/2014 16:34 103.04 105.28 101.44 364800 364800 355200 0.88 0.87 0.88 6882 6894 6864
22/8/2014 17:04 115.36 117.44 114.08 403200 412800 403200 0.9 0.89 0.89 6834 6852 6822
22/8/2014 17:34 115.68 118.08 114.08 412800 412800 403200 0.9 0.89 0.89 6828 6846 6816
22/8/2014 18:04 115.52 117.76 113.76 412800 412800 403200 0.9 0.89 0.89 6870 6882 6852
22/8/2014 18:34 106.08 108.32 104.8 374400 374400 364800 0.89 0.87 0.88 6852 6876 6840
22/8/2014 19:04 106.88 109.44 106.24 374400 384000 374400 0.89 0.88 0.88 6870 6894 6870
22/8/2014 19:34 106.24 109.44 105.28 374400 384000 364800 0.89 0.87 0.88 6918 6936 6912
22/8/2014 20:04 94.08 97.12 93.76 326400 336000 316800 0.87 0.86 0.86 6876 6906 6870
22/8/2014 20:34 103.84 106.4 103.04 364800 374400 355200 0.88 0.87 0.87 6954 6972 6954
22/8/2014 21:04 106.88 109.6 106.24 374400 384000 364800 0.89 0.88 0.88 6798 6822 6792
22/8/2014 21:34 106.56 109.6 105.44 374400 384000 364800 0.89 0.88 0.88 6828 6852 6822
22/8/2014 22:04 105.92 109.12 105.12 374400 374400 364800 0.89 0.88 0.88 6846 6864 6840
22/8/2014 22:34 106.08 109.12 104.96 374400 374400 364800 0.89 0.88 0.88 6852 6870 6840
22/8/2014 23:04 106.24 109.28 105.12 374400 384000 364800 0.89 0.88 0.88 6834 6864 6834
22/8/2014 23:34 106.56 109.12 105.12 374400 374400 364800 0.89 0.87 0.88 6834 6852 6834
23/8/2014 0:04 106.08 108.8 104.48 374400 374400 364800 0.89 0.87 0.88 6870 6888 6864
23/8/2014 0:34 107.2 109.6 105.28 374400 384000 364800 0.89 0.87 0.88 6858 6876 6840
23/8/2014 1:04 107.52 109.28 105.28 374400 374400 364800 0.89 0.87 0.88 6858 6882 6858
23/8/2014 1:34 106.72 108.96 104.96 374400 384000 364800 0.89 0.87 0.87 6894 6912 6888
23/8/2014 2:04 106.24 109.6 105.12 374400 384000 364800 0.89 0.87 0.88 6882 6906 6870
23/8/2014 2:34 107.36 109.28 105.28 374400 374400 364800 0.89 0.88 0.88 6858 6876 6840
23/8/2014 3:04 101.92 103.36 99.84 355200 355200 345600 0.88 0.87 0.87 6852 6858 6834
23/8/2014 4:34 100.96 102.24 97.92 355200 355200 336000 0.88 0.87 0.87 6852 6858 6840
23/8/2014 5:04 100.48 101.76 97.28 355200 345600 336000 0.88 0.86 0.87 6906 6912 6882
23/8/2014 5:34 101.28 102.08 97.6 355200 345600 336000 0.88 0.86 0.88 6852 6858 6834
23/8/2014 6:04 101.12 102.08 97.28 355200 345600 336000 0.89 0.87 0.88 6804 6810 6780
23/8/2014 6:34 101.28 102.72 97.12 355200 345600 336000 0.88 0.87 0.87 6822 6822 6786
23/8/2014 7:04 102.88 104.16 98.72 364800 355200 336000 0.89 0.87 0.88 6828 6828 6798
23/8/2014 7:34 102.08 103.52 97.92 355200 355200 336000 0.89 0.87 0.87 6810 6822 6786
23/8/2014 8:04 101.76 103.36 97.44 355200 355200 336000 0.89 0.87 0.87 6822 6828 6792
23/8/2014 8:34 101.28 103.04 97.44 355200 355200 336000 0.89 0.87 0.87 6822 6834 6798
23/8/2014 9:04 101.6 103.36 97.28 355200 355200 336000 0.89 0.87 0.87 6828 6846 6804
23/8/2014 9:34 101.12 102.88 96.64 355200 355200 326400 0.89 0.86 0.87 6834 6840 6798
23/8/2014 10:04 101.44 103.36 97.12 355200 355200 336000 0.89 0.86 0.87 6834 6852 6810
23/8/2014 10:34 100.96 103.36 96.8 355200 355200 326400 0.89 0.86 0.87 6840 6852 6810
23/8/2014 11:04 100.8 103.52 96.8 355200 355200 336000 0.89 0.86 0.87 6846 6870 6810
23/8/2014 11:34 100.64 103.2 96.8 355200 355200 336000 0.89 0.86 0.87 6864 6882 6840
23/8/2014 12:04 100.32 103.04 96.16 355200 355200 326400 0.89 0.86 0.87 6864 6882 6840
23/8/2014 12:34 100.32 103.2 96.32 355200 355200 326400 0.89 0.86 0.87 6864 6882 6840
23/8/2014 13:04 100.16 103.36 96.16 355200 355200 326400 0.89 0.86 0.86 6876 6900 6846
23/8/2014 13:34 97.44 101.6 94.56 345600 345600 326400 0.89 0.86 0.86 6864 6894 6846



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

23/8/2014 14:04 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6996 6996 6942
23/8/2014 14:34 111.84 115.68 108.16 393600 403200 374400 0.9 0.88 0.88 6828 6852 6810
23/8/2014 15:04 113.92 117.76 110.4 403200 412800 384000 0.9 0.88 0.88 6822 6846 6792
23/8/2014 15:34 95.84 99.84 92.48 336000 336000 316800 0.89 0.85 0.86 6852 6882 6822
23/8/2014 16:04 95.52 99.68 92.32 336000 336000 307200 0.89 0.86 0.86 6834 6858 6810
23/8/2014 16:34 127.2 131.84 123.84 460800 460800 432000 0.91 0.89 0.89 6846 6864 6816
23/8/2014 17:04 131.52 135.84 127.84 470400 480000 441600 0.91 0.89 0.89 6768 6798 6750
23/8/2014 17:34 131.68 136.16 127.84 470400 480000 441600 0.91 0.89 0.9 6768 6798 6738
23/8/2014 18:04 129.92 134.72 126.56 470400 480000 441600 0.91 0.89 0.89 6858 6888 6840
23/8/2014 18:34 129.44 134.4 126.08 470400 480000 451200 0.91 0.89 0.9 6882 6918 6864
23/8/2014 19:04 130.24 134.88 127.36 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6804 6846 6786
23/8/2014 19:34 129.28 133.76 125.76 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6858 6882 6840
23/8/2014 20:04 130.72 135.04 127.36 470400 480000 451200 0.91 0.89 0.89 6828 6858 6804
23/8/2014 20:34 130.24 134.56 126.88 470400 480000 451200 0.91 0.89 0.89 6852 6882 6834
23/8/2014 21:04 130.56 134.72 127.2 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6828 6852 6804
23/8/2014 21:34 130.4 134.08 127.04 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6858 6894 6840
23/8/2014 22:04 129.76 133.28 126.08 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6870 6894 6846
23/8/2014 22:34 130.08 133.6 126.56 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6870 6900 6846
23/8/2014 23:04 129.92 133.12 126.08 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6858 6888 6840
23/8/2014 23:34 129.76 133.44 126.4 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6888 6906 6858
24/8/2014 0:04 129.76 133.28 126.08 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6894 6924 6876
24/8/2014 0:34 129.76 133.12 126.08 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6912 6942 6894
24/8/2014 1:04 105.28 108.48 101.92 374400 374400 355200 0.89 0.87 0.87 6912 6936 6894
24/8/2014 1:34 122.4 125.6 118.72 441600 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6918 6936 6894
24/8/2014 2:04 130.4 133.28 126.72 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.9 6822 6846 6804
24/8/2014 2:34 130.56 132.96 126.88 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6822 6840 6804
24/8/2014 3:04 130.4 133.12 126.72 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6840 6852 6810
24/8/2014 3:34 129.92 132.96 126.08 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.9 6828 6852 6804
24/8/2014 4:04 130.24 133.12 125.92 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.9 6834 6852 6810
24/8/2014 4:34 130.56 133.76 126.72 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6858 6876 6828
24/8/2014 5:04 125.44 128.64 122.4 451200 451200 432000 0.91 0.89 0.89 6888 6912 6870
24/8/2014 5:34 123.2 126.08 120.32 441600 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6888 6912 6870
24/8/2014 6:04 128.32 131.68 126.08 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6858 6882 6846
24/8/2014 6:34 129.76 133.28 127.36 460800 470400 441600 0.91 0.9 0.9 6780 6804 6774
24/8/2014 7:04 129.12 132.96 127.2 460800 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6810 6846 6792
24/8/2014 7:34 128.96 132.48 127.36 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.9 6828 6852 6810
24/8/2014 8:04 104 107.52 102.4 364800 374400 355200 0.89 0.87 0.87 6858 6888 6864
24/8/2014 8:34 105.12 108.8 103.52 374400 374400 355200 0.89 0.88 0.87 6858 6882 6840
24/8/2014 9:04 127.68 130.72 125.92 451200 460800 441600 0.91 0.89 0.9 6816 6852 6810
24/8/2014 9:34 130.56 133.44 129.12 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6828 6852 6822
24/8/2014 10:04 130.24 132.64 127.68 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6864 6882 6846
24/8/2014 10:34 130.4 132.64 127.84 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6882 6900 6870
24/8/2014 11:04 130.24 132.8 127.52 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6882 6906 6864
24/8/2014 11:34 130.24 132.16 127.84 470400 470400 451200 0.91 0.9 0.9 6864 6882 6858
24/8/2014 12:04 130.4 132.64 127.84 470400 470400 451200 0.9 0.89 0.9 6864 6882 6852
24/8/2014 12:34 130.24 131.68 127.36 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.9 6858 6876 6846
24/8/2014 13:04 130.72 132.48 128.16 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6864 6882 6846
24/8/2014 13:34 130.56 132.64 128 470400 470400 451200 0.9 0.89 0.9 6876 6882 6852
24/8/2014 14:04 130.56 132.8 128.16 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6840 6852 6822
24/8/2014 14:34 130.72 132.32 128.32 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6834 6852 6822
24/8/2014 15:04 131.04 132.96 128.64 470400 470400 451200 0.91 0.9 0.9 6828 6840 6810
24/8/2014 15:34 130.56 132.64 128.48 470400 470400 451200 0.91 0.9 0.9 6828 6834 6810
24/8/2014 16:04 130.88 132.48 128.32 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6852 6852 6834



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

24/8/2014 16:34 130.88 132.8 128.48 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6828 6846 6810
24/8/2014 17:04 130.56 132.64 127.84 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6852 6864 6834
24/8/2014 17:34 130.56 132.64 127.68 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6846 6852 6828
24/8/2014 18:04 130.72 132.48 128 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6840 6852 6822
24/8/2014 18:34 130.4 132.8 127.84 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6846 6858 6834
24/8/2014 19:04 131.68 133.28 128.96 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6804 6822 6786
24/8/2014 19:34 131.04 133.28 128.8 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6786 6804 6780
24/8/2014 20:04 131.52 133.44 129.12 470400 470400 451200 0.91 0.9 0.9 6780 6798 6768
24/8/2014 20:34 130.88 132.8 128.64 460800 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6792 6798 6774
24/8/2014 21:04 130.72 133.12 128.64 470400 470400 451200 0.91 0.9 0.9 6816 6828 6810
24/8/2014 21:34 129.6 131.68 127.36 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.9 6864 6882 6864
24/8/2014 22:04 130.24 132.16 128.16 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6876 6894 6864
24/8/2014 22:34 129.76 132.48 127.52 470400 470400 451200 0.9 0.89 0.9 6870 6900 6864
24/8/2014 23:04 129.76 132.16 127.2 470400 470400 451200 0.9 0.89 0.9 6888 6906 6864
24/8/2014 23:34 129.76 132.32 127.04 470400 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6918 6936 6900
25/8/2014 0:04 129.92 132 127.52 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6882 6900 6870
25/8/2014 0:34 130.24 131.84 127.36 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6900 6906 6888
25/8/2014 1:04 130.24 132.32 127.36 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6894 6912 6882
25/8/2014 1:34 130.08 132 127.04 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6906 6912 6882
25/8/2014 2:04 130.08 132.16 127.2 470400 470400 451200 0.9 0.89 0.9 6900 6918 6882
25/8/2014 2:34 129.6 132 126.56 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6894 6912 6876
25/8/2014 3:04 129.76 132.64 127.04 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6894 6912 6876
25/8/2014 3:34 129.92 132 126.72 470400 470400 451200 0.9 0.89 0.9 6912 6924 6894
25/8/2014 4:04 129.76 131.52 126.24 470400 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6912 6912 6888
25/8/2014 4:34 129.92 131.68 126.72 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6912 6918 6888
25/8/2014 5:04 130.24 132.48 127.04 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6888 6906 6864
25/8/2014 5:34 130.72 132.64 127.04 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6834 6852 6810
25/8/2014 6:04 130.56 132.96 126.88 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6846 6864 6828
25/8/2014 6:34 131.36 132.96 126.08 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6888 6894 6852
25/8/2014 7:04 131.36 132.8 126.56 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6846 6858 6816
25/8/2014 7:34 131.36 133.44 127.04 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6852 6864 6810
25/8/2014 8:04 130.24 131.84 125.12 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6924 6936 6900
25/8/2014 8:34 130.72 132.8 125.76 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.9 6840 6852 6810
25/8/2014 9:04 131.52 133.76 126.72 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.9 6828 6846 6792
25/8/2014 9:34 131.04 133.76 125.92 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.9 6834 6852 6792
25/8/2014 10:04 131.2 134.08 126.08 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.9 6828 6852 6792
25/8/2014 10:34 131.52 134.56 126.56 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6834 6852 6798
25/8/2014 11:04 130.24 133.44 125.6 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6858 6876 6810
25/8/2014 11:34 130.56 134.4 125.92 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6858 6882 6828
25/8/2014 12:04 130.56 134.72 126.72 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6834 6864 6810
25/8/2014 12:34 130.08 134.56 125.6 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6858 6888 6834
25/8/2014 13:04 130.08 134.88 125.6 470400 480000 441600 0.91 0.89 0.89 6876 6906 6840
25/8/2014 13:34 129.6 133.6 125.12 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6888 6912 6864
25/8/2014 14:04 129.6 133.6 125.12 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6900 6936 6870
25/8/2014 14:34 129.6 134.24 124.96 470400 480000 441600 0.91 0.89 0.89 6918 6954 6882
25/8/2014 15:04 130.24 134.72 125.6 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6852 6882 6822
25/8/2014 15:34 129.6 134.08 125.12 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6870 6906 6840
25/8/2014 16:04 129.92 134.4 125.6 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6864 6900 6840
25/8/2014 16:34 129.6 134.4 125.76 470400 480000 441600 0.91 0.89 0.89 6888 6912 6846
25/8/2014 17:04 129.76 133.76 125.44 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6876 6906 6840
25/8/2014 17:34 105.76 109.92 101.6 374400 384000 345600 0.9 0.87 0.87 6888 6918 6864
25/8/2014 18:04 129.92 133.92 125.92 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6894 6918 6864
25/8/2014 18:34 129.92 133.6 125.6 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6900 6930 6876



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

25/8/2014 19:04 129.6 133.44 125.76 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6894 6912 6864
25/8/2014 19:34 130.24 134.4 126.56 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6822 6852 6792
25/8/2014 20:04 130.24 133.92 126.4 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.9 6840 6876 6810
25/8/2014 20:34 131.2 134.88 127.36 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6822 6846 6792
25/8/2014 21:04 131.04 134.56 127.2 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6834 6858 6810
25/8/2014 21:34 130.4 133.92 126.72 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.9 6828 6858 6810
25/8/2014 22:04 130.24 133.92 126.24 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.9 6828 6852 6804
25/8/2014 22:34 130.4 134.08 126.88 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6852 6882 6834
25/8/2014 23:04 130.4 133.92 127.2 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6852 6882 6828
25/8/2014 23:34 130.4 133.76 126.08 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6858 6888 6840
26/8/2014 0:04 130.4 133.92 126.88 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6834 6858 6810
26/8/2014 0:34 130.56 134.24 126.88 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6846 6876 6816
26/8/2014 1:04 130.08 133.28 126.24 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6858 6882 6834
26/8/2014 1:34 130.88 133.92 126.56 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.9 6858 6876 6828
26/8/2014 2:04 130.56 133.92 127.2 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6852 6876 6822
26/8/2014 2:34 130.4 133.44 126.88 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6840 6864 6816
26/8/2014 3:04 130.4 133.28 126.08 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.9 6828 6852 6810
26/8/2014 3:34 130.72 133.44 126.56 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.9 6834 6852 6810
26/8/2014 4:04 130.56 133.28 125.92 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.9 6834 6852 6810
26/8/2014 4:34 130.72 133.44 126.88 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6828 6846 6798
26/8/2014 5:04 130.88 133.44 127.36 470400 470400 451200 0.91 0.9 0.9 6804 6828 6786
26/8/2014 5:34 130.24 133.12 127.36 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6858 6882 6840
26/8/2014 6:04 130.08 132.96 127.52 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6846 6864 6834
26/8/2014 6:34 130.24 132.8 127.36 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6834 6852 6816
26/8/2014 7:04 129.44 132 127.36 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.89 6864 6882 6852
26/8/2014 7:34 130.4 132.64 128.64 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.9 6822 6840 6810
26/8/2014 8:04 130.4 133.12 128.64 460800 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6804 6822 6792
26/8/2014 8:34 129.44 132 127.2 460800 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6846 6858 6834
26/8/2014 9:04 129.12 131.68 127.36 460800 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6846 6858 6834
26/8/2014 9:34 130.88 133.28 129.12 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.9 6780 6798 6774
26/8/2014 10:04 130.24 132.48 128.64 460800 470400 451200 0.9 0.9 0.9 6810 6828 6804
26/8/2014 10:34 129.6 131.68 127.84 460800 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6846 6858 6834
26/8/2014 11:04 130.56 132.48 129.12 460800 460800 451200 0.91 0.89 0.9 6780 6798 6780
26/8/2014 11:34 129.44 131.84 128.16 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.89 6846 6864 6840
26/8/2014 12:04 129.76 132.16 128.48 460800 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6840 6858 6834
26/8/2014 12:34 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6942 6936 6900
26/8/2014 13:04 106.56 109.28 105.6 374400 384000 364800 0.89 0.88 0.88 6834 6852 6828
26/8/2014 13:34 125.6 128.48 124.32 451200 451200 441600 0.9 0.89 0.9 6810 6834 6810
26/8/2014 14:04 128.48 131.04 127.36 460800 460800 451200 0.91 0.89 0.89 6834 6852 6834
26/8/2014 14:34 129.6 132.32 128.32 460800 470400 451200 0.91 0.9 0.9 6804 6822 6792
26/8/2014 15:04 122.08 125.12 120.8 432000 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6828 6846 6810
26/8/2014 15:34 122.56 125.6 121.28 432000 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6834 6852 6828
26/8/2014 16:04 116.48 119.2 115.04 412800 422400 403200 0.9 0.89 0.89 6852 6870 6840
26/8/2014 16:34 101.28 104.16 100 355200 364800 345600 0.88 0.87 0.87 6900 6912 6894
26/8/2014 17:04 116 118.08 114.24 412800 412800 403200 0.9 0.89 0.89 6834 6852 6828
26/8/2014 17:34 122.24 124.48 120.16 441600 441600 432000 0.9 0.88 0.89 6936 6954 6924
26/8/2014 18:04 123.68 125.76 121.12 441600 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6810 6822 6798
26/8/2014 18:34 122.4 125.6 120.8 432000 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6834 6858 6834
26/8/2014 19:04 121.12 123.84 119.52 432000 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6924 6936 6906
26/8/2014 19:34 122.08 124.64 120.8 432000 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6882 6888 6870
26/8/2014 20:04 122.56 125.28 121.28 432000 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6816 6840 6810
26/8/2014 20:34 121.44 125.6 120.32 432000 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6864 6900 6864
26/8/2014 21:04 121.76 125.92 120.64 432000 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6858 6900 6864



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

26/8/2014 21:34 121.28 125.76 120.64 432000 451200 422400 0.9 0.89 0.88 6888 6924 6882
26/8/2014 22:04 121.44 126.08 121.12 432000 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6846 6882 6840
26/8/2014 22:34 121.76 126.4 120.96 432000 451200 422400 0.9 0.89 0.88 6846 6882 6840
26/8/2014 23:04 121.44 125.92 120.48 432000 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6876 6906 6870
26/8/2014 23:34 121.44 125.92 120.32 432000 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6864 6900 6864
27/8/2014 0:04 120.8 125.6 120 432000 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6888 6924 6882
27/8/2014 0:34 121.12 124.48 120.32 432000 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6912 6936 6924
27/8/2014 1:04 121.76 125.92 121.12 432000 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6822 6852 6810
27/8/2014 1:34 121.92 126.24 120.8 432000 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6810 6846 6810
27/8/2014 2:04 122.56 125.76 120.96 432000 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6804 6822 6792
27/8/2014 2:34 121.44 124.32 119.52 432000 441600 422400 0.9 0.89 0.88 6900 6918 6894
27/8/2014 3:04 122.88 125.92 120.8 432000 441600 422400 0.91 0.89 0.89 6786 6804 6780
27/8/2014 3:34 121.92 125.12 119.68 432000 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6882 6906 6876
27/8/2014 4:04 121.44 124.64 119.84 432000 441600 422400 0.9 0.89 0.88 6894 6918 6882
27/8/2014 4:34 121.44 124.48 119.2 432000 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6864 6888 6858
27/8/2014 5:04 121.12 124 119.04 432000 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6870 6894 6864
27/8/2014 5:34 121.6 124.32 119.2 432000 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6810 6834 6798
27/8/2014 6:04 120.8 122.88 117.44 432000 432000 412800 0.9 0.88 0.89 6906 6912 6882
27/8/2014 6:34 121.12 123.36 117.76 432000 432000 412800 0.9 0.88 0.89 6888 6906 6864
27/8/2014 7:04 121.12 123.2 117.44 432000 432000 412800 0.9 0.88 0.89 6894 6912 6870
27/8/2014 7:34 120.96 123.04 116.96 432000 432000 412800 0.9 0.88 0.89 6900 6912 6870
27/8/2014 8:04 119.68 121.6 115.36 432000 422400 403200 0.9 0.88 0.89 6894 6912 6870
27/8/2014 8:34 122.72 124.96 118.24 441600 441600 412800 0.9 0.88 0.89 6894 6912 6870
27/8/2014 9:04 122.56 124.8 118.08 441600 441600 412800 0.9 0.88 0.89 6918 6936 6894
27/8/2014 9:34 122.08 124.64 117.44 441600 441600 412800 0.9 0.88 0.89 6912 6918 6876
27/8/2014 10:04 122.4 124.48 117.76 441600 441600 412800 0.9 0.88 0.89 6924 6942 6894
27/8/2014 10:34 122.72 125.6 118.24 441600 441600 412800 0.91 0.88 0.89 6852 6876 6816
27/8/2014 11:04 121.92 124.96 117.44 441600 441600 412800 0.9 0.88 0.89 6864 6888 6840
27/8/2014 11:34 121.92 125.12 117.28 432000 441600 412800 0.91 0.88 0.89 6846 6876 6822
27/8/2014 12:04 121.6 124.64 116.8 441600 432000 412800 0.91 0.88 0.89 6858 6888 6834
27/8/2014 12:34 121.92 125.44 116.96 441600 441600 412800 0.91 0.88 0.89 6852 6876 6816
27/8/2014 13:04 121.12 126.08 117.12 432000 441600 403200 0.91 0.89 0.88 6858 6888 6834
27/8/2014 13:34 120.16 125.28 116.48 432000 441600 403200 0.91 0.88 0.88 6864 6900 6840
27/8/2014 14:04 120.32 124.32 115.68 432000 432000 403200 0.91 0.88 0.88 6906 6924 6870
27/8/2014 14:34 120.16 123.68 115.68 432000 432000 403200 0.9 0.88 0.88 6912 6936 6888
27/8/2014 15:04 119.52 123.2 115.52 432000 432000 403200 0.91 0.88 0.89 6852 6882 6822
27/8/2014 15:34 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6954 6966 6894
27/8/2014 16:04 116.96 121.12 112.8 422400 422400 393600 0.91 0.88 0.88 6894 6918 6870
27/8/2014 16:34 116.64 120.64 112 422400 422400 393600 0.91 0.88 0.88 6924 6960 6894
27/8/2014 17:04 116.8 121.12 112.64 422400 422400 393600 0.91 0.88 0.88 6894 6918 6858
27/8/2014 17:34 117.12 120.8 112.48 422400 422400 393600 0.9 0.88 0.88 6888 6912 6846
27/8/2014 18:04 117.28 120.8 112.64 422400 422400 393600 0.91 0.88 0.88 6888 6906 6858
27/8/2014 18:34 116.8 120.32 112.32 422400 422400 393600 0.91 0.88 0.89 6888 6912 6864
27/8/2014 19:04 116.64 120.16 112.32 422400 422400 393600 0.91 0.88 0.88 6888 6912 6858
27/8/2014 19:34 116.48 120 112.16 422400 422400 393600 0.9 0.88 0.88 6918 6948 6888
27/8/2014 20:04 116.32 119.52 112 412800 422400 393600 0.9 0.88 0.88 6864 6900 6840
27/8/2014 20:34 116.16 119.52 112.16 412800 422400 393600 0.9 0.88 0.88 6906 6936 6882
27/8/2014 21:04 116.8 119.52 112 412800 412800 393600 0.91 0.88 0.89 6840 6864 6810
27/8/2014 21:34 116.8 120 112.64 412800 422400 393600 0.91 0.88 0.89 6840 6870 6816
27/8/2014 22:04 116.16 119.36 112 412800 412800 393600 0.91 0.88 0.88 6858 6882 6834
27/8/2014 22:34 116 119.52 111.84 412800 422400 393600 0.9 0.88 0.88 6882 6906 6852
27/8/2014 23:04 115.84 118.56 111.36 412800 412800 393600 0.9 0.88 0.88 6906 6924 6876
27/8/2014 23:34 115.36 118.56 111.2 412800 412800 384000 0.9 0.88 0.88 6906 6918 6870



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

28/8/2014 0:04 115.36 118.24 111.04 412800 412800 384000 0.9 0.88 0.88 6912 6936 6888
28/8/2014 0:34 115.2 118.24 111.36 412800 412800 393600 0.9 0.88 0.88 6918 6936 6894
28/8/2014 1:04 115.36 118.4 111.36 412800 412800 393600 0.9 0.88 0.88 6906 6924 6870
28/8/2014 1:34 114.72 118.56 111.52 412800 422400 393600 0.9 0.88 0.88 6888 6924 6876
28/8/2014 2:04 114.24 118.4 110.72 412800 412800 384000 0.9 0.88 0.88 6888 6912 6870
28/8/2014 2:34 114.56 118.24 111.04 412800 412800 384000 0.9 0.88 0.88 6912 6936 6894
28/8/2014 3:04 114.08 117.92 110.88 412800 412800 384000 0.9 0.88 0.88 6918 6948 6894
28/8/2014 3:34 114.08 116.48 109.92 412800 412800 384000 0.9 0.88 0.88 6924 6942 6894
28/8/2014 4:04 114.08 116.32 109.92 403200 403200 384000 0.9 0.88 0.88 6834 6858 6810
1/9/2014 15:04 116.8 120.48 116.32 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6918 6942 6918
1/9/2014 15:34 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7062 7074 7038
1/9/2014 16:04 116.64 119.52 116 412800 422400 412800 0.89 0.89 0.88 6918 6942 6924
1/9/2014 16:34 117.28 119.68 116.16 422400 422400 412800 0.9 0.89 0.88 6936 6948 6924
1/9/2014 17:04 117.28 120.48 116.32 422400 432000 403200 0.9 0.89 0.88 6888 6918 6888
1/9/2014 17:34 117.12 120.16 115.84 422400 422400 403200 0.9 0.89 0.88 6912 6930 6894
1/9/2014 18:04 117.44 120.32 116.32 422400 422400 403200 0.9 0.89 0.88 6870 6888 6864
1/9/2014 18:34 116.16 119.52 116 412800 422400 412800 0.89 0.89 0.88 6936 6966 6930
1/9/2014 19:04 116.96 120.48 116.8 412800 422400 412800 0.9 0.89 0.89 6858 6882 6864
1/9/2014 19:34 117.28 120.96 117.44 412800 422400 412800 0.9 0.89 0.88 6840 6876 6840
1/9/2014 20:04 116.8 120.48 116.96 412800 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6900 6936 6900
1/9/2014 20:34 116.8 120.16 116.8 412800 422400 412800 0.89 0.89 0.88 6918 6942 6924
1/9/2014 21:04 116.64 120 116.64 412800 432000 412800 0.89 0.89 0.88 6924 6948 6924
1/9/2014 21:34 116.48 119.68 116.48 412800 422400 412800 0.9 0.89 0.88 6924 6954 6924
1/9/2014 22:04 116.64 120.48 116.32 422400 432000 412800 0.9 0.88 0.88 6924 6954 6924
1/9/2014 22:34 116.32 120 116.16 422400 432000 412800 0.89 0.88 0.88 6960 6996 6954
1/9/2014 23:04 116.64 120 116.32 412800 432000 412800 0.89 0.89 0.88 6930 6960 6924
1/9/2014 23:34 116.96 120.32 116.64 412800 422400 412800 0.9 0.89 0.88 6900 6930 6900
2/9/2014 0:04 116.8 120.32 116.48 412800 432000 412800 0.89 0.89 0.88 6912 6936 6912
2/9/2014 0:34 116.48 119.84 116 412800 422400 412800 0.9 0.89 0.88 6930 6954 6924
2/9/2014 1:04 116.32 119.52 116 412800 422400 412800 0.89 0.89 0.88 6948 6966 6948
2/9/2014 1:34 117.12 120 116.64 412800 422400 412800 0.9 0.89 0.88 6888 6906 6876
2/9/2014 2:04 116.8 120 116.8 412800 422400 403200 0.9 0.89 0.88 6876 6900 6870
2/9/2014 2:34 117.12 120 116.48 412800 422400 412800 0.9 0.89 0.88 6888 6912 6882
2/9/2014 3:04 115.84 119.04 114.88 422400 422400 403200 0.9 0.88 0.88 6990 7002 6978
2/9/2014 3:34 115.52 118.88 115.36 412800 422400 403200 0.89 0.88 0.88 6960 6990 6960
2/9/2014 4:04 116.48 119.68 115.68 412800 422400 403200 0.9 0.88 0.88 6924 6942 6924
3/9/2014 6:04 120 122.56 118.88 432000 432000 422400 0.9 0.89 0.89 6852 6870 6840
3/9/2014 6:34 126.56 129.28 125.12 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6888 6906 6882
3/9/2014 7:04 126.72 129.12 125.28 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6888 6906 6876
3/9/2014 7:34 126.88 129.76 125.76 451200 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6828 6852 6822
3/9/2014 8:04 126.72 129.28 125.44 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6864 6882 6858
3/9/2014 8:34 124.8 127.52 123.68 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6984 6996 6978
3/9/2014 9:04 128.16 131.36 127.68 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6858 6882 6858
3/9/2014 9:34 128.16 130.72 127.36 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6882 6900 6876
3/9/2014 10:04 127.2 129.76 126.56 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6930 6948 6924
3/9/2014 10:34 127.2 130.08 126.72 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6936 6960 6930
3/9/2014 11:04 127.04 129.92 125.76 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6942 6966 6936
3/9/2014 11:34 126.88 129.76 126.08 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6966 6990 6954
3/9/2014 12:04 127.84 130.4 126.88 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6888 6906 6882
3/9/2014 12:34 127.52 130.24 127.2 451200 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6882 6906 6870
3/9/2014 13:04 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7020 7020 6978
3/9/2014 13:34 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7026 7020 6984
3/9/2014 14:04 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7026 7020 6978



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

3/9/2014 14:34 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7032 7026 6990
3/9/2014 15:04 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7038 7050 7008
3/9/2014 15:34 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6978 6984 6948
3/9/2014 16:04 126.24 128.48 124.32 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6978 6996 6972
3/9/2014 16:34 125.76 128.48 124 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6954 6972 6942
3/9/2014 17:04 125.28 128.32 123.84 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6966 6990 6954
3/9/2014 17:34 125.44 128.32 124.32 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6948 6966 6948
3/9/2014 18:04 124.96 128.16 123.84 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6972 6996 6960
3/9/2014 18:34 125.44 128.48 124.64 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6930 6954 6924
3/9/2014 19:04 126.4 129.44 125.6 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6876 6888 6870
3/9/2014 19:34 126.08 128.96 124.96 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6924 6942 6918
3/9/2014 20:04 126.08 129.12 125.28 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6918 6942 6918
3/9/2014 20:34 125.6 128.32 124.32 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6942 6966 6936
3/9/2014 21:04 125.6 128.64 124.64 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6942 6960 6930
3/9/2014 21:34 124.96 128 123.84 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6942 6960 6930
3/9/2014 22:04 105.12 108.64 104.32 374400 384000 364800 0.88 0.87 0.87 7002 7026 6990
3/9/2014 22:34 127.84 131.68 127.36 460800 470400 451200 0.9 0.9 0.89 6864 6894 6864
3/9/2014 23:04 126.72 129.76 125.76 451200 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6918 6948 6924
3/9/2014 23:34 126.88 129.76 126.4 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6918 6942 6924
4/9/2014 0:04 126.72 130.08 125.76 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6912 6936 6906
4/9/2014 0:34 126.72 130.24 126.08 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6924 6948 6924
4/9/2014 1:04 127.04 130.08 126.08 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6942 6966 6936
4/9/2014 1:34 126.56 129.6 125.92 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6954 6990 6954
4/9/2014 2:04 127.04 129.92 125.92 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6954 6966 6948
4/9/2014 2:34 126.4 129.12 124.8 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6996 7014 6978
4/9/2014 3:04 126.72 129.6 125.44 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6996 7020 6984
4/9/2014 3:34 127.2 129.92 125.76 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6930 6948 6924
4/9/2014 4:04 126.72 129.44 125.12 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6972 6996 6966
4/9/2014 4:34 127.04 129.76 125.12 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6954 6972 6942
4/9/2014 5:04 128.16 130.88 126.08 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6846 6870 6840
4/9/2014 5:34 127.2 129.76 124.48 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6936 6948 6918
4/9/2014 6:04 127.68 129.92 124.64 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6918 6936 6894
4/9/2014 6:34 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7038 7026 6978
4/9/2014 7:04 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6996 6990 6942
4/9/2014 7:34 95.36 97.76 92.16 336000 336000 316800 0.88 0.85 0.86 6894 6906 6870
4/9/2014 8:04 109.44 111.84 106.24 393600 393600 374400 0.89 0.88 0.88 6912 6936 6894
4/9/2014 8:34 107.2 109.6 103.36 384000 384000 355200 0.89 0.87 0.87 6918 6936 6894
4/9/2014 9:04 104.32 107.04 100.64 374400 374400 345600 0.89 0.86 0.87 6936 6954 6906
4/9/2014 9:34 106.56 108.96 102.4 384000 384000 355200 0.89 0.87 0.87 6942 6966 6924
4/9/2014 10:04 108 110.4 104 384000 384000 364800 0.89 0.87 0.87 6936 6966 6912
4/9/2014 10:34 97.76 100.8 94.24 345600 345600 326400 0.88 0.86 0.85 6954 6978 6936
4/9/2014 11:04 101.76 105.12 98.08 364800 364800 336000 0.88 0.86 0.86 6978 6996 6948
4/9/2014 11:34 102.72 106.4 98.88 364800 364800 336000 0.89 0.86 0.87 6894 6912 6870
4/9/2014 12:04 102.56 106.24 98.88 364800 364800 336000 0.89 0.86 0.87 6912 6936 6882
4/9/2014 12:34 102.4 106.24 99.04 364800 364800 336000 0.89 0.86 0.87 6882 6912 6870
4/9/2014 13:04 102.4 106.56 98.72 364800 364800 336000 0.89 0.87 0.86 6912 6936 6882
4/9/2014 13:34 102.72 107.2 99.36 364800 364800 336000 0.89 0.86 0.87 6858 6882 6834
4/9/2014 14:04 102.72 107.36 99.52 364800 374400 345600 0.89 0.86 0.86 6918 6942 6894
4/9/2014 14:34 101.76 105.92 98.08 364800 364800 336000 0.88 0.86 0.86 6966 6996 6936
4/9/2014 15:04 101.44 105.6 97.6 364800 364800 336000 0.89 0.86 0.86 7002 7026 6972
4/9/2014 15:34 102.24 106.24 98.72 364800 364800 336000 0.89 0.86 0.87 6930 6960 6894
4/9/2014 16:04 102.24 105.76 98.08 364800 364800 336000 0.89 0.86 0.86 6930 6960 6906
4/9/2014 16:34 102.24 106.4 98.24 364800 364800 336000 0.89 0.86 0.86 6936 6966 6900



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

4/9/2014 17:04 102.56 106.24 98.88 364800 364800 336000 0.89 0.86 0.86 6936 6966 6906
4/9/2014 17:34 102.4 105.76 98.56 364800 364800 336000 0.89 0.86 0.86 6966 6990 6930
4/9/2014 18:04 100 103.52 96.8 355200 355200 336000 0.88 0.86 0.86 6942 6966 6918
4/9/2014 18:34 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7056 7050 6984
4/9/2014 19:04 106.72 109.92 103.52 384000 384000 355200 0.9 0.87 0.88 6888 6912 6864
4/9/2014 19:34 104.48 107.2 101.76 364800 374400 355200 0.89 0.87 0.87 6894 6912 6870
4/9/2014 20:04 102.56 105.12 99.52 364800 364800 345600 0.89 0.86 0.87 6894 6912 6870
4/9/2014 20:34 99.84 102.56 97.44 345600 355200 336000 0.88 0.86 0.86 6888 6912 6864
4/9/2014 21:04 101.28 103.68 98.72 355200 355200 336000 0.88 0.87 0.86 6906 6918 6894
4/9/2014 21:34 103.84 106.4 101.12 364800 364800 345600 0.89 0.86 0.87 6894 6912 6876
4/9/2014 22:04 107.04 109.44 104.48 384000 384000 364800 0.89 0.87 0.87 6924 6942 6906
4/9/2014 22:34 106.4 109.12 104 374400 384000 364800 0.89 0.87 0.87 6918 6942 6900
4/9/2014 23:04 106.72 109.28 104.16 374400 384000 364800 0.89 0.87 0.87 6912 6936 6894
4/9/2014 23:34 106.88 109.12 104.16 374400 384000 364800 0.89 0.87 0.87 6918 6942 6906
5/9/2014 0:04 106.72 109.28 103.84 374400 384000 355200 0.89 0.87 0.87 6900 6924 6882
5/9/2014 0:34 104.8 107.2 102.24 374400 374400 355200 0.89 0.87 0.87 6918 6936 6900
5/9/2014 1:04 105.28 107.52 102.56 374400 374400 355200 0.89 0.87 0.87 6936 6948 6918
5/9/2014 1:34 105.6 108.16 102.88 374400 374400 355200 0.89 0.87 0.87 6918 6936 6900
5/9/2014 2:04 106.4 108.48 103.36 374400 374400 355200 0.89 0.87 0.87 6930 6942 6912
5/9/2014 2:34 106.88 109.28 103.84 384000 374400 364800 0.89 0.87 0.87 6918 6936 6900
5/9/2014 3:04 106.72 109.12 103.84 374400 374400 364800 0.89 0.87 0.87 6912 6936 6888
5/9/2014 3:34 107.2 109.12 104 384000 384000 364800 0.89 0.87 0.87 6930 6942 6906
5/9/2014 4:04 105.76 108 102.72 374400 374400 355200 0.88 0.87 0.87 6960 6972 6942
5/9/2014 4:34 105.6 108 102.88 374400 374400 355200 0.89 0.87 0.87 6894 6912 6876
5/9/2014 5:04 105.76 107.52 103.36 374400 374400 355200 0.88 0.87 0.87 6900 6918 6888
5/9/2014 5:34 105.28 107.36 103.04 374400 374400 355200 0.89 0.87 0.87 6888 6906 6870
5/9/2014 6:04 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6972 6966 6924
5/9/2014 6:34 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6984 6990 6942
5/9/2014 7:04 106.88 108.96 104.32 374400 374400 364800 0.89 0.88 0.88 6840 6852 6822
5/9/2014 7:34 106.56 108.8 104 374400 374400 355200 0.89 0.87 0.88 6846 6858 6834
5/9/2014 8:04 107.2 109.28 104.64 374400 374400 364800 0.89 0.88 0.88 6834 6852 6816
5/9/2014 8:34 106.72 108.48 104.48 374400 374400 364800 0.89 0.88 0.88 6828 6852 6810
5/9/2014 9:04 103.04 104.96 101.12 355200 364800 345600 0.89 0.87 0.88 6828 6852 6816
5/9/2014 9:34 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7038 7026 6996
5/9/2014 10:04 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6996 6978 6948
5/9/2014 10:34 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6954 6942 6906
5/9/2014 11:04 113.12 114.72 110.72 403200 403200 384000 0.89 0.88 0.88 6840 6852 6828
5/9/2014 11:34 113.12 115.04 111.04 403200 403200 384000 0.89 0.88 0.89 6846 6858 6834
5/9/2014 12:04 113.28 115.04 110.72 403200 403200 384000 0.9 0.88 0.88 6852 6864 6840
5/9/2014 12:34 125.76 127.2 123.68 451200 451200 441600 0.9 0.89 0.89 6894 6906 6882
5/9/2014 13:04 127.84 129.92 126.56 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6864 6882 6852
5/9/2014 13:34 128 129.76 125.92 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.9 6852 6858 6840
5/9/2014 14:04 127.36 129.28 125.92 451200 460800 451200 0.9 0.89 0.9 6882 6900 6870
5/9/2014 14:34 127.36 128.96 125.6 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6900 6918 6894
5/9/2014 15:04 127.04 128.8 125.44 451200 451200 441600 0.9 0.89 0.89 6870 6882 6864
5/9/2014 15:34 127.68 129.6 126.08 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.9 6828 6852 6816
5/9/2014 16:04 113.44 115.36 112 403200 403200 393600 0.89 0.89 0.88 6828 6846 6816
5/9/2014 16:34 126.88 129.6 125.12 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6894 6918 6882
5/9/2014 17:04 128.8 131.36 127.52 460800 460800 451200 0.91 0.9 0.9 6828 6846 6816
5/9/2014 17:34 128.64 131.04 127.36 460800 460800 451200 0.9 0.9 0.9 6804 6828 6798
5/9/2014 18:04 127.04 129.92 125.92 451200 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6882 6906 6882
5/9/2014 18:34 128.16 130.56 126.72 460800 460800 451200 0.9 0.9 0.89 6864 6882 6864
5/9/2014 19:04 127.36 129.92 126.56 451200 460800 451200 0.9 0.89 0.9 6864 6888 6864



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

5/9/2014 19:34 127.68 129.92 126.72 451200 460800 451200 0.9 0.9 0.89 6864 6882 6858
5/9/2014 20:04 126.88 129.12 125.6 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6954 6972 6948
5/9/2014 20:34 127.84 130.56 126.88 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6924 6948 6918
5/9/2014 21:04 127.2 129.76 125.92 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6930 6948 6924
5/9/2014 21:34 127.52 129.92 126.4 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6942 6954 6924
5/9/2014 22:04 127.68 130.08 125.92 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6924 6942 6918
5/9/2014 22:34 127.52 129.76 126.08 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6930 6954 6924
5/9/2014 23:04 127.52 129.28 125.76 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6948 6972 6942
5/9/2014 23:34 127.36 129.28 125.28 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6954 6966 6942
6/9/2014 0:04 126.88 128.8 124.96 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6948 6972 6948
6/9/2014 0:34 126.88 128.96 125.28 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6948 6972 6936
6/9/2014 1:04 126.88 128.64 124.8 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6888 6912 6882
6/9/2014 1:34 105.76 107.84 104.16 374400 374400 364800 0.88 0.87 0.87 6900 6924 6894
6/9/2014 2:04 126.56 128.48 124.96 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6918 6936 6900
6/9/2014 2:34 128.8 130.4 126.72 460800 460800 451200 0.91 0.89 0.9 6888 6906 6870
6/9/2014 3:04 128.32 130.08 125.92 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6906 6930 6894
6/9/2014 3:34 128.16 129.44 125.76 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.9 6894 6912 6882
6/9/2014 4:04 127.84 129.12 125.44 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.9 6888 6906 6876
6/9/2014 4:34 106.24 107.04 103.36 374400 374400 355200 0.88 0.87 0.88 6888 6906 6870
6/9/2014 5:04 130.24 131.36 127.04 470400 460800 451200 0.91 0.89 0.9 6846 6858 6828
6/9/2014 5:34 129.6 130.4 126.08 470400 460800 451200 0.9 0.89 0.9 6888 6906 6870
6/9/2014 6:04 130.4 131.36 125.92 470400 460800 451200 0.91 0.89 0.9 6900 6906 6876
6/9/2014 6:34 130.08 131.04 125.76 470400 460800 451200 0.9 0.89 0.9 6894 6906 6870
6/9/2014 7:04 129.6 130.24 125.6 470400 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6918 6930 6894
6/9/2014 7:34 129.76 131.04 125.44 470400 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6912 6924 6888
6/9/2014 8:04 129.44 130.72 125.44 470400 460800 451200 0.91 0.89 0.89 6930 6942 6906
6/9/2014 8:34 129.44 130.56 125.28 470400 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6918 6930 6894
6/9/2014 9:04 129.44 130.88 125.28 470400 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6918 6936 6894
6/9/2014 9:34 129.12 130.56 124.96 470400 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6912 6930 6894
6/9/2014 10:04 128.48 130.4 124.32 470400 470400 441600 0.9 0.89 0.89 6966 6984 6942
6/9/2014 10:34 128.8 131.04 125.12 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6924 6942 6894
6/9/2014 11:04 129.12 131.52 124.64 470400 470400 441600 0.91 0.88 0.9 6942 6966 6918
6/9/2014 11:34 128.96 131.2 124.8 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6948 6972 6924
6/9/2014 12:04 129.76 131.68 125.6 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.9 6894 6912 6870
6/9/2014 12:34 129.76 132.16 125.76 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.9 6888 6912 6870
6/9/2014 13:04 128.8 130.72 124.64 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6936 6960 6918
6/9/2014 13:34 128.96 131.52 125.28 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6924 6948 6900
6/9/2014 14:04 128.64 131.84 125.12 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6942 6966 6924
6/9/2014 14:34 129.76 132.16 125.76 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.9 6888 6912 6864
6/9/2014 15:04 129.28 131.84 125.6 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6888 6912 6864
6/9/2014 15:34 129.44 132.32 125.92 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6906 6930 6870
6/9/2014 16:04 129.12 131.84 125.44 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6894 6912 6870
6/9/2014 16:34 128.8 131.68 125.6 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6894 6924 6876
6/9/2014 17:04 128.96 131.84 125.44 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6942 6966 6918
6/9/2014 17:34 128.48 131.04 124.48 460800 470400 441600 0.9 0.89 0.89 6936 6948 6912
6/9/2014 18:04 128.64 131.04 124.8 470400 470400 441600 0.9 0.89 0.89 6954 6972 6936
7/9/2014 0:04 130.24 132.48 127.04 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6894 6912 6870
7/9/2014 0:34 129.92 132 126.24 470400 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6912 6930 6894
7/9/2014 1:04 130.56 132.48 127.36 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6846 6858 6828
7/9/2014 1:34 130.88 133.44 127.84 470400 470400 451200 0.91 0.9 0.9 6810 6828 6786
7/9/2014 2:04 130.24 132.32 127.2 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6888 6906 6870
7/9/2014 2:34 129.92 132.48 126.72 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6888 6906 6864
7/9/2014 3:04 130.56 132.32 126.88 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6870 6882 6852



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

7/9/2014 3:34 129.92 132.16 126.08 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6912 6930 6888
7/9/2014 4:04 129.28 131.36 125.76 470400 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6972 6990 6948
7/9/2014 4:34 132 133.92 128.96 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6816 6840 6804
7/9/2014 5:04 130.4 132.64 127.36 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6870 6882 6846
7/9/2014 5:34 129.44 131.68 126.88 470400 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6912 6936 6894
7/9/2014 6:04 129.28 131.52 126.56 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6936 6954 6918
7/9/2014 6:34 129.12 131.52 126.72 470400 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6936 6960 6924
7/9/2014 7:04 129.28 131.2 127.2 470400 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6942 6954 6930
7/9/2014 7:34 129.6 131.52 126.72 470400 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6912 6936 6900
7/9/2014 8:04 129.76 131.04 126.56 470400 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6912 6924 6894
7/9/2014 8:34 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6930 6918 6876
7/9/2014 9:04 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6954 6942 6900
7/9/2014 9:34 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6972 6966 6924
7/9/2014 10:04 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7002 6996 6954
7/9/2014 10:34 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7026 7020 6978
7/9/2014 11:04 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6978 6966 6930
7/9/2014 11:34 126.72 128.32 124.16 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6918 6936 6900
7/9/2014 12:04 129.6 131.2 126.56 470400 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6960 6966 6930
7/9/2014 12:34 130.72 132.8 128.16 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6852 6870 6834
7/9/2014 13:04 131.04 132.96 128 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6852 6864 6834
7/9/2014 13:34 130.72 133.12 128 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6888 6906 6870
7/9/2014 14:04 128.8 132.64 127.04 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.88 6948 6978 6936
7/9/2014 14:34 128.96 132.16 127.04 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6942 6972 6936
7/9/2014 15:04 130.08 133.28 127.84 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6876 6906 6864
7/9/2014 15:34 130.08 133.44 127.68 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6882 6912 6864
7/9/2014 16:04 128.96 132.16 127.2 470400 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6924 6954 6918
7/9/2014 16:34 128.64 132.48 126.72 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6924 6960 6918
7/9/2014 17:04 128.64 133.28 127.2 470400 480000 451200 0.91 0.89 0.89 6918 6954 6912
7/9/2014 17:34 128.8 132.64 127.36 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6912 6936 6900
7/9/2014 18:04 129.28 133.12 127.52 460800 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6888 6930 6888
7/9/2014 18:34 128.96 133.12 127.84 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6882 6912 6870
7/9/2014 19:04 129.12 132.96 127.52 470400 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6912 6936 6900
7/9/2014 19:34 129.12 132.8 127.36 470400 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6912 6936 6906
7/9/2014 20:04 128.64 133.28 127.36 470400 480000 451200 0.91 0.89 0.89 6918 6936 6906
7/9/2014 20:34 129.12 132.96 127.68 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6900 6936 6894
7/9/2014 21:04 129.12 132.8 127.84 460800 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6888 6912 6882
7/9/2014 21:34 129.12 133.28 127.84 460800 480000 451200 0.9 0.9 0.89 6894 6936 6894
7/9/2014 22:04 129.28 132.96 127.52 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6912 6942 6900
7/9/2014 22:34 129.28 133.28 127.52 470400 480000 451200 0.91 0.89 0.89 6918 6942 6906
7/9/2014 23:04 129.6 133.12 127.84 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6906 6942 6900
7/9/2014 23:34 128.96 133.12 127.2 470400 480000 451200 0.9 0.89 0.89 6918 6954 6912
8/9/2014 0:04 128.96 132.8 127.2 470400 480000 451200 0.91 0.89 0.89 6930 6966 6918
8/9/2014 0:34 128.96 132.16 127.04 470400 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6948 6972 6942
8/9/2014 1:04 129.6 132.8 127.36 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6894 6924 6888
8/9/2014 1:34 130.24 133.44 128.16 470400 470400 451200 0.91 0.9 0.89 6840 6876 6834
8/9/2014 2:04 129.76 132.48 127.2 470400 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6918 6936 6906
8/9/2014 2:34 129.28 132.32 126.24 470400 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6960 6978 6936
8/9/2014 3:04 129.44 132.16 126.56 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6936 6960 6924
8/9/2014 3:34 129.6 131.84 126.4 470400 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6924 6936 6912
8/9/2014 4:04 130.08 132.48 127.36 470400 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6900 6930 6882
8/9/2014 4:34 130.4 132.96 127.2 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6888 6906 6870
8/9/2014 5:04 130.4 133.44 127.04 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6870 6882 6840
8/9/2014 5:34 130.4 133.12 126.56 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6864 6888 6840



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

8/9/2014 6:04 130.72 133.28 126.24 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.9 6846 6864 6822
8/9/2014 6:34 131.68 134.56 127.36 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6816 6846 6786
8/9/2014 7:04 129.92 133.12 125.76 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6870 6906 6846
8/9/2014 7:34 130.08 133.28 125.6 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6876 6906 6840
8/9/2014 8:04 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7002 7002 6942
8/9/2014 8:34 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6996 7002 6924
8/9/2014 9:04 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6996 7002 6930
8/9/2014 9:34 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6996 6996 6930
8/9/2014 10:04 103.68 108.16 100 374400 374400 345600 0.89 0.87 0.86 6924 6966 6900
8/9/2014 10:34 127.04 130.88 122.4 460800 460800 432000 0.91 0.89 0.89 6912 6942 6894
8/9/2014 11:04 126.56 131.04 122.56 460800 470400 432000 0.91 0.89 0.88 6918 6948 6894
8/9/2014 11:34 126.88 131.68 122.72 460800 470400 432000 0.91 0.89 0.89 6912 6954 6894
8/9/2014 12:04 119.68 124.16 115.36 432000 441600 403200 0.91 0.88 0.88 6936 6966 6912
8/9/2014 12:34 119.36 124.48 115.52 432000 441600 403200 0.91 0.89 0.88 6900 6936 6870
8/9/2014 13:04 119.04 124.32 115.36 432000 441600 403200 0.91 0.88 0.88 6936 6972 6912
8/9/2014 13:34 102.24 107.84 99.36 364800 374400 336000 0.9 0.87 0.86 6870 6930 6858
8/9/2014 14:04 100.8 106.4 97.6 355200 364800 336000 0.89 0.86 0.86 6894 6936 6870
8/9/2014 14:34 119.04 124.16 115.68 432000 441600 403200 0.91 0.88 0.88 6936 6984 6924
8/9/2014 15:04 119.04 124.48 115.68 432000 441600 403200 0.91 0.88 0.88 6918 6966 6894
8/9/2014 15:34 119.2 124.48 116.16 432000 441600 403200 0.91 0.88 0.88 6882 6912 6864
8/9/2014 16:04 119.52 124.96 116 432000 441600 403200 0.91 0.88 0.88 6882 6918 6858
8/9/2014 16:34 120.16 124.96 116.64 432000 441600 403200 0.91 0.88 0.88 6888 6924 6864
8/9/2014 17:04 119.68 125.12 116.32 432000 441600 403200 0.91 0.88 0.88 6906 6936 6882
8/9/2014 17:34 120.32 125.6 117.76 432000 441600 412800 0.91 0.89 0.89 6834 6882 6816
8/9/2014 18:04 120.32 125.6 117.6 432000 441600 412800 0.91 0.89 0.88 6870 6906 6846
8/9/2014 18:34 120.32 125.28 117.6 432000 441600 412800 0.91 0.89 0.88 6852 6882 6840
8/9/2014 19:04 119.04 124 116 432000 432000 403200 0.91 0.88 0.88 6882 6912 6864
8/9/2014 19:34 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6948 6966 6900
8/9/2014 20:04 120.32 125.28 117.28 432000 441600 412800 0.91 0.88 0.88 6870 6906 6858
8/9/2014 20:34 120.32 125.28 117.92 432000 441600 412800 0.91 0.88 0.89 6870 6906 6858
8/9/2014 21:04 120.16 125.28 117.92 432000 441600 412800 0.91 0.89 0.88 6858 6894 6840
8/9/2014 21:34 120.48 125.12 117.6 432000 441600 412800 0.91 0.89 0.88 6858 6894 6840
8/9/2014 22:04 120.16 125.28 117.44 432000 441600 412800 0.91 0.89 0.88 6888 6930 6870
8/9/2014 22:34 120.48 124.64 117.44 432000 441600 412800 0.91 0.88 0.89 6888 6918 6870
8/9/2014 23:04 120.32 124.48 117.12 432000 441600 412800 0.91 0.88 0.89 6888 6918 6870
8/9/2014 23:34 119.84 124.16 117.28 432000 441600 412800 0.9 0.89 0.88 6894 6930 6888
9/9/2014 0:04 120.16 124 117.12 432000 441600 412800 0.91 0.88 0.89 6894 6936 6882
9/9/2014 0:34 119.68 123.84 116.96 432000 441600 412800 0.9 0.89 0.88 6912 6936 6894
9/9/2014 1:04 120 124 117.28 432000 441600 412800 0.9 0.88 0.88 6918 6954 6900
9/9/2014 1:34 119.84 123.84 117.12 432000 441600 412800 0.9 0.88 0.88 6918 6942 6894
9/9/2014 2:04 120.16 124 117.28 432000 441600 412800 0.9 0.88 0.89 6888 6912 6864
9/9/2014 2:34 120 124.16 117.12 432000 432000 412800 0.9 0.88 0.89 6858 6906 6846
9/9/2014 3:04 120 124 117.12 432000 432000 412800 0.9 0.88 0.89 6870 6906 6858
9/9/2014 3:34 120 124.64 117.44 432000 441600 412800 0.9 0.89 0.88 6852 6894 6840
9/9/2014 4:04 120 124.32 117.28 432000 441600 412800 0.91 0.88 0.88 6876 6906 6864
9/9/2014 4:34 120 124 117.6 432000 441600 412800 0.91 0.89 0.89 6888 6912 6870
9/9/2014 5:04 119.84 124 117.92 432000 441600 412800 0.9 0.89 0.89 6876 6906 6864
9/9/2014 5:34 120.64 124.16 118.08 432000 441600 412800 0.9 0.89 0.89 6858 6888 6858
9/9/2014 6:04 120.48 124.16 118.4 432000 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6828 6852 6810
9/9/2014 6:34 119.68 123.84 118.08 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6840 6876 6834
9/9/2014 7:04 119.68 123.84 117.44 422400 432000 412800 0.91 0.89 0.89 6834 6870 6828
9/9/2014 7:34 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7014 7026 6966
9/9/2014 8:04 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6888 6900 6846



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

9/9/2014 8:34 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6978 6996 6948
9/9/2014 9:04 117.76 121.44 116.64 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6900 6936 6900
9/9/2014 9:34 117.92 121.76 116.8 422400 432000 412800 0.9 0.88 0.88 6984 7020 6978
9/9/2014 10:04 119.04 122.72 118.08 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6858 6894 6858
9/9/2014 10:34 119.2 123.68 118.4 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6834 6870 6828
9/9/2014 11:04 118.24 122.56 117.28 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6912 6948 6912
9/9/2014 11:34 118.24 122.24 117.12 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6918 6942 6912
9/9/2014 12:04 118.88 123.2 117.92 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6858 6900 6858
9/9/2014 12:34 118.56 122.72 117.6 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6888 6924 6876
9/9/2014 13:04 119.04 123.04 117.92 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6858 6882 6846
9/9/2014 13:34 117.92 121.92 117.12 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6942 6966 6930
9/9/2014 14:04 118.08 121.92 117.12 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6942 6966 6936
9/9/2014 14:34 107.36 111.84 106.72 384000 393600 374400 0.89 0.87 0.87 6960 6996 6954
9/9/2014 15:04 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6978 6990 6942
9/9/2014 15:34 117.12 121.12 116 422400 432000 403200 0.9 0.89 0.89 6888 6918 6888
9/9/2014 16:04 116.64 120.8 116 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6930 6966 6924
9/9/2014 16:34 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7002 7020 6972
9/9/2014 17:04 118.4 122.24 117.28 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6882 6912 6882
9/9/2014 17:34 118.88 122.72 118.24 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6846 6882 6840
9/9/2014 18:04 117.76 121.76 116.64 422400 432000 412800 0.9 0.88 0.88 6936 6960 6924
9/9/2014 18:34 118.24 122.4 117.76 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6876 6912 6870
9/9/2014 19:04 117.76 121.92 116.96 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6948 6978 6948
9/9/2014 19:34 117.76 121.76 116.96 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6948 6984 6948
9/9/2014 20:04 117.44 121.6 116.32 422400 432000 412800 0.9 0.88 0.88 6972 7014 6978
9/9/2014 20:34 118.56 122.56 117.76 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6894 6930 6894
9/9/2014 21:04 118.08 122.56 117.6 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6894 6930 6894
9/9/2014 21:34 117.6 121.6 116.96 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6864 6906 6870
9/9/2014 22:04 117.44 121.6 116.96 412800 432000 403200 0.9 0.89 0.88 6858 6900 6864
9/9/2014 22:34 116.96 121.28 116.32 412800 432000 403200 0.9 0.89 0.88 6888 6918 6882
9/9/2014 23:04 117.44 120.64 116.16 422400 422400 403200 0.9 0.89 0.88 6888 6918 6882
9/9/2014 23:34 116.96 120.48 116 422400 432000 403200 0.9 0.89 0.88 6912 6942 6900
10/9/2014 0:04 117.12 120.96 115.84 422400 422400 403200 0.9 0.88 0.88 6870 6906 6870
10/9/2014 0:34 117.44 121.12 116.32 412800 432000 403200 0.9 0.89 0.88 6858 6882 6852
10/9/2014 1:04 117.6 121.12 116 422400 432000 403200 0.9 0.88 0.88 6876 6906 6864
10/9/2014 1:34 117.12 120.96 115.52 422400 432000 403200 0.9 0.89 0.88 6900 6930 6888
10/9/2014 2:04 116.64 120.32 115.36 422400 432000 403200 0.9 0.88 0.88 6942 6972 6948
10/9/2014 2:34 117.76 121.12 116 422400 422400 403200 0.9 0.89 0.88 6846 6876 6840
10/9/2014 3:04 117.6 120.64 115.84 422400 422400 403200 0.9 0.89 0.88 6864 6888 6852
10/9/2014 3:34 116.96 120 115.84 412800 422400 403200 0.9 0.89 0.88 6858 6882 6846
10/9/2014 4:04 117.12 120.48 115.68 412800 422400 403200 0.9 0.88 0.88 6870 6906 6864
10/9/2014 4:34 117.6 120.8 115.68 412800 422400 403200 0.9 0.88 0.89 6834 6858 6822
10/9/2014 5:04 116.32 119.36 114.24 412800 422400 403200 0.89 0.88 0.88 6912 6936 6900
10/9/2014 5:34 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6978 6984 6930
10/9/2014 6:04 112.48 115.84 109.6 403200 403200 384000 0.9 0.88 0.88 6852 6882 6840
10/9/2014 6:34 112.48 116 109.28 403200 403200 384000 0.9 0.88 0.88 6840 6876 6822
12/9/2014 11:34 107.04 111.2 103.84 384000 384000 364800 0.9 0.87 0.88 6888 6918 6870
12/9/2014 12:04 118.56 122.88 115.2 422400 432000 403200 0.91 0.88 0.88 6882 6912 6864
12/9/2014 12:34 118.88 123.52 115.68 432000 432000 403200 0.91 0.88 0.88 6882 6912 6864
12/9/2014 13:04 118.88 123.2 115.84 432000 432000 403200 0.9 0.88 0.88 6900 6936 6888
12/9/2014 13:34 118.88 123.68 115.68 432000 441600 403200 0.91 0.88 0.88 6918 6966 6900
12/9/2014 14:04 118.88 123.84 116 432000 441600 403200 0.9 0.88 0.88 6930 6966 6912
12/9/2014 14:34 119.36 123.84 115.84 432000 441600 412800 0.9 0.88 0.88 6942 6978 6918
12/9/2014 15:04 120.32 124.64 116.64 432000 441600 412800 0.91 0.88 0.88 6906 6936 6888



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

12/9/2014 15:34 120 124.32 116.8 432000 441600 412800 0.9 0.89 0.88 6900 6936 6882
12/9/2014 16:04 119.36 123.68 116.64 432000 432000 412800 0.9 0.88 0.89 6882 6918 6864
12/9/2014 16:34 120.16 124.16 116.48 432000 432000 403200 0.91 0.88 0.89 6834 6864 6810
12/9/2014 17:04 120.32 124.64 116.96 432000 441600 412800 0.91 0.89 0.89 6834 6876 6822
12/9/2014 17:34 118.88 123.36 115.84 422400 432000 403200 0.9 0.88 0.88 6864 6906 6840
12/9/2014 18:04 119.04 122.72 116 422400 432000 403200 0.9 0.88 0.88 6882 6906 6858
12/9/2014 18:34 118.88 122.88 115.52 422400 432000 403200 0.9 0.88 0.88 6888 6918 6870
12/9/2014 19:04 118.72 122.56 115.84 422400 432000 403200 0.9 0.88 0.88 6894 6930 6876
12/9/2014 19:34 118.72 122.08 115.52 422400 432000 403200 0.9 0.88 0.88 6918 6942 6894
12/9/2014 20:04 118.72 122.56 115.84 422400 432000 403200 0.9 0.88 0.88 6900 6930 6876
12/9/2014 20:34 109.76 113.6 107.04 393600 393600 374400 0.89 0.88 0.88 6912 6936 6894
12/9/2014 21:04 101.76 105.12 98.56 364800 364800 336000 0.89 0.86 0.86 6912 6942 6894
12/9/2014 21:34 118.88 122.4 116.16 422400 432000 412800 0.9 0.88 0.88 6912 6942 6894
12/9/2014 22:04 119.04 122.72 116.16 432000 432000 412800 0.9 0.88 0.88 6942 6966 6924
12/9/2014 22:34 119.04 122.08 116 432000 432000 412800 0.9 0.88 0.88 6942 6966 6924
12/9/2014 23:04 118.88 122.24 115.84 432000 432000 412800 0.9 0.88 0.88 6954 6984 6930
12/9/2014 23:34 119.36 122.88 116.48 432000 432000 412800 0.9 0.88 0.89 6888 6912 6870
13/9/2014 0:04 119.68 122.88 116.16 432000 432000 412800 0.91 0.88 0.89 6888 6912 6870
13/9/2014 0:34 118.56 121.76 116 422400 432000 403200 0.9 0.89 0.88 6900 6930 6882
13/9/2014 1:04 118.56 122.08 116 422400 432000 403200 0.9 0.89 0.88 6894 6930 6888
13/9/2014 1:34 118.56 121.76 116 422400 432000 403200 0.9 0.89 0.89 6888 6918 6870
13/9/2014 2:04 118.56 121.28 115.68 422400 432000 403200 0.9 0.88 0.89 6888 6906 6870
13/9/2014 2:34 118.4 122.24 115.84 422400 432000 403200 0.9 0.88 0.88 6858 6894 6846
13/9/2014 3:04 119.04 122.24 116.64 422400 432000 403200 0.91 0.89 0.89 6834 6858 6816
13/9/2014 3:34 119.2 122.56 116.96 422400 432000 403200 0.9 0.89 0.89 6822 6846 6810
13/9/2014 4:04 119.04 122.4 116.96 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6840 6876 6840
13/9/2014 4:34 118.72 122.4 116.8 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6840 6864 6822
13/9/2014 5:04 119.52 122.56 117.28 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6816 6846 6810
13/9/2014 5:34 118.4 122.08 116.8 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6882 6906 6864
13/9/2014 6:04 117.92 121.28 116.48 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6888 6912 6882
13/9/2014 6:34 118.4 121.92 116.16 422400 432000 403200 0.9 0.89 0.89 6870 6900 6858
13/9/2014 7:04 108.64 111.68 106.88 384000 393600 374400 0.89 0.88 0.88 6918 6936 6912
13/9/2014 7:34 118.24 121.92 116.96 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6882 6912 6876
13/9/2014 8:04 119.04 122.24 117.76 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6834 6858 6828
13/9/2014 8:34 118.08 121.76 117.28 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6852 6882 6840
13/9/2014 9:04 117.76 121.28 117.12 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6894 6924 6894
13/9/2014 9:34 117.6 121.44 116.96 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6858 6894 6864
13/9/2014 10:04 116.96 120.96 116.64 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6942 6978 6948
13/9/2014 10:34 117.44 121.12 117.28 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6888 6924 6894
13/9/2014 11:04 117.28 120.96 116.96 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6918 6960 6924
13/9/2014 11:34 117.44 121.6 116.8 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6900 6936 6900
13/9/2014 12:04 116.96 121.6 117.44 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6930 6966 6942
13/9/2014 12:34 117.76 121.92 117.6 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6894 6936 6894
13/9/2014 13:04 118.24 122.4 117.6 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6894 6930 6894
13/9/2014 13:34 118.24 122.08 117.76 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6888 6912 6876
13/9/2014 14:04 117.76 121.76 117.12 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6888 6912 6888
13/9/2014 14:34 117.76 122.08 117.6 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6906 6936 6900
13/9/2014 15:04 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7026 7038 6990
13/9/2014 15:34 91.04 95.04 91.04 316800 326400 307200 0.87 0.86 0.85 6870 6906 6870
13/9/2014 16:04 100.48 104.48 100.16 355200 364800 345600 0.88 0.87 0.86 6930 6966 6930
14/9/2014 8:04 110.72 114.24 107.52 393600 393600 374400 0.9 0.88 0.88 6834 6864 6810
14/9/2014 8:34 120.96 124.8 117.76 432000 441600 412800 0.91 0.89 0.89 6822 6852 6804
14/9/2014 9:04 120.96 124.64 117.44 432000 432000 412800 0.91 0.88 0.89 6834 6858 6810



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

14/9/2014 9:34 120.96 124.32 117.44 432000 432000 412800 0.91 0.89 0.89 6840 6870 6816
14/9/2014 10:04 121.28 124.8 117.6 432000 441600 412800 0.91 0.88 0.89 6864 6900 6840
14/9/2014 10:34 123.36 126.72 120 441600 441600 422400 0.91 0.89 0.89 6810 6834 6792
14/9/2014 11:04 122.72 126.56 119.2 441600 441600 412800 0.91 0.89 0.89 6852 6882 6828
14/9/2014 11:34 123.36 127.36 120.32 441600 441600 422400 0.91 0.89 0.89 6804 6840 6786
14/9/2014 12:04 123.2 127.2 120.16 441600 441600 422400 0.91 0.89 0.89 6810 6846 6792
14/9/2014 12:34 122.56 126.88 119.36 441600 441600 412800 0.91 0.89 0.89 6810 6840 6780
14/9/2014 13:04 121.92 126.88 118.56 441600 451200 412800 0.91 0.88 0.89 6864 6906 6840
14/9/2014 13:34 122.08 126.24 119.04 441600 441600 412800 0.91 0.89 0.89 6888 6924 6870
14/9/2014 14:04 122.08 126.4 118.88 441600 451200 412800 0.91 0.89 0.88 6894 6936 6882
14/9/2014 14:34 121.76 126.24 118.24 441600 451200 412800 0.9 0.88 0.88 6918 6948 6894
14/9/2014 15:04 121.6 126.24 118.56 432000 441600 412800 0.91 0.88 0.89 6864 6906 6852
14/9/2014 15:34 121.76 126.24 119.04 441600 451200 422400 0.9 0.89 0.89 6894 6930 6876
14/9/2014 16:04 122.56 127.84 119.68 441600 451200 412800 0.91 0.89 0.89 6780 6828 6768
14/9/2014 16:34 122.56 127.36 119.84 441600 451200 422400 0.91 0.89 0.89 6834 6876 6810
14/9/2014 17:04 122.56 127.36 119.68 441600 451200 412800 0.91 0.89 0.89 6828 6876 6810
14/9/2014 17:34 121.92 126.56 119.04 441600 441600 412800 0.91 0.89 0.89 6846 6882 6834
14/9/2014 18:04 122.4 126.72 119.36 441600 441600 412800 0.9 0.89 0.89 6858 6888 6840
14/9/2014 18:34 122.88 127.2 119.84 441600 451200 422400 0.91 0.89 0.89 6834 6870 6810
14/9/2014 19:04 122.72 126.4 119.52 441600 441600 412800 0.91 0.89 0.89 6846 6882 6828
14/9/2014 19:34 123.04 127.36 120.48 441600 451200 422400 0.91 0.89 0.89 6804 6840 6786
14/9/2014 20:04 123.04 127.04 120.32 441600 441600 422400 0.91 0.89 0.89 6816 6852 6798
14/9/2014 20:34 122.24 126.4 119.2 441600 441600 412800 0.91 0.89 0.89 6858 6894 6840
14/9/2014 21:04 122.24 126.56 119.68 441600 441600 422400 0.9 0.88 0.88 6870 6906 6858
14/9/2014 21:34 122.08 126.08 119.2 441600 451200 422400 0.91 0.89 0.89 6888 6912 6864
14/9/2014 22:04 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6996 6996 6936
14/9/2014 22:34 121.44 125.44 118.56 441600 441600 422400 0.91 0.89 0.89 6894 6936 6888
14/9/2014 23:04 121.12 125.12 117.92 432000 441600 412800 0.9 0.88 0.89 6906 6936 6888
14/9/2014 23:34 121.28 124.96 118.4 432000 441600 412800 0.9 0.89 0.88 6912 6936 6894
15/9/2014 0:04 120.64 124.32 117.6 432000 441600 412800 0.9 0.88 0.89 6912 6942 6900
15/9/2014 0:34 120.96 124.8 118.24 432000 441600 412800 0.9 0.88 0.88 6924 6954 6906
15/9/2014 1:04 109.12 112.96 106.24 393600 393600 374400 0.89 0.88 0.87 6924 6960 6906
15/9/2014 1:34 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6930 6930 6870
15/9/2014 2:04 118.88 122.72 115.84 422400 432000 403200 0.91 0.89 0.88 6828 6852 6810
15/9/2014 2:34 119.2 122.72 116.32 422400 432000 403200 0.91 0.89 0.89 6792 6822 6774
15/9/2014 3:04 118.88 122.24 115.68 422400 432000 403200 0.9 0.88 0.89 6840 6870 6822
15/9/2014 3:34 118.56 122.08 115.84 422400 432000 403200 0.91 0.89 0.89 6828 6858 6810
15/9/2014 4:04 107.04 110.4 105.12 374400 384000 364800 0.89 0.88 0.88 6792 6822 6780
15/9/2014 4:34 105.6 108.64 103.04 374400 374400 355200 0.89 0.87 0.87 6834 6858 6816
15/9/2014 5:04 104.48 108.48 103.36 364800 374400 355200 0.89 0.87 0.87 6870 6906 6864
15/9/2014 5:34 104.96 108.48 103.2 374400 374400 355200 0.89 0.87 0.87 6864 6888 6852
15/9/2014 6:04 105.44 108.16 103.36 374400 374400 355200 0.89 0.87 0.87 6822 6852 6810
15/9/2014 6:34 104.64 107.52 102.88 374400 374400 355200 0.89 0.87 0.87 6906 6936 6894
15/9/2014 7:04 105.28 108.32 103.36 374400 374400 355200 0.89 0.87 0.87 6858 6882 6846
15/9/2014 7:34 104.96 108.32 103.68 364800 374400 355200 0.89 0.88 0.87 6846 6876 6840
15/9/2014 8:04 104.8 108.16 103.68 364800 374400 355200 0.89 0.88 0.87 6858 6882 6852
15/9/2014 8:34 104.64 108.64 104.48 364800 374400 355200 0.89 0.88 0.87 6834 6864 6834
15/9/2014 9:04 104.48 108.16 103.2 364800 374400 355200 0.89 0.87 0.87 6888 6924 6882
15/9/2014 9:34 104.96 108.8 104.48 364800 374400 355200 0.89 0.88 0.87 6834 6864 6828
15/9/2014 10:04 105.44 109.12 104.48 374400 374400 355200 0.89 0.88 0.87 6840 6870 6834
15/9/2014 10:34 105.76 109.44 104.8 364800 374400 355200 0.89 0.88 0.87 6786 6822 6786
15/9/2014 11:04 105.28 108.8 104.64 364800 384000 364800 0.88 0.88 0.87 6858 6882 6846
15/9/2014 11:34 93.6 97.44 92.8 326400 336000 316800 0.88 0.86 0.85 6840 6876 6834



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

15/9/2014 12:04 105.6 109.76 104.96 374400 384000 364800 0.89 0.88 0.87 6846 6882 6840
15/9/2014 12:34 105.44 109.28 104.96 374400 384000 364800 0.89 0.88 0.87 6828 6864 6834
15/9/2014 13:04 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6924 6936 6894
15/9/2014 13:34 109.6 113.76 109.28 384000 393600 374400 0.9 0.89 0.88 6804 6846 6810
15/9/2014 14:04 108.16 112.8 108.32 384000 393600 374400 0.89 0.88 0.88 6804 6846 6810
15/9/2014 14:34 109.6 113.92 109.12 384000 403200 374400 0.9 0.88 0.88 6846 6882 6840
15/9/2014 15:04 109.76 113.76 109.6 384000 403200 384000 0.89 0.88 0.88 6852 6888 6864
15/9/2014 15:34 109.76 113.92 109.44 393600 403200 384000 0.89 0.88 0.87 6894 6936 6900
15/9/2014 16:04 109.6 113.76 108.96 393600 403200 384000 0.89 0.88 0.88 6918 6954 6918
15/9/2014 16:34 110.24 114.88 110.24 393600 403200 384000 0.9 0.88 0.88 6858 6888 6864
15/9/2014 17:04 108.48 112.8 108.48 384000 393600 374400 0.89 0.88 0.88 6870 6906 6870
15/9/2014 17:34 105.6 110.24 105.92 364800 384000 364800 0.89 0.88 0.87 6774 6810 6780
15/9/2014 20:04 98.24 103.68 98.4 345600 355200 336000 0.89 0.87 0.86 6822 6858 6822
15/9/2014 20:34 101.6 106.56 101.44 355200 364800 345600 0.89 0.87 0.87 6804 6834 6798
15/9/2014 21:04 101.6 106.24 101.28 355200 364800 345600 0.89 0.88 0.87 6804 6846 6810
15/9/2014 21:34 101.6 106.88 101.12 355200 364800 345600 0.89 0.87 0.87 6822 6858 6816
15/9/2014 22:04 103.2 107.84 103.04 364800 374400 355200 0.89 0.88 0.87 6822 6852 6816
15/9/2014 22:34 103.52 108.16 103.52 364800 374400 355200 0.89 0.88 0.87 6792 6828 6792
15/9/2014 23:04 102.56 107.2 102.4 364800 374400 355200 0.88 0.87 0.86 6918 6954 6912
15/9/2014 23:34 102.88 107.36 102.72 364800 374400 355200 0.89 0.87 0.87 6870 6906 6870
16/9/2014 0:04 103.04 107.52 102.72 364800 374400 355200 0.89 0.88 0.87 6858 6888 6858
16/9/2014 0:34 93.44 97.6 93.12 326400 336000 316800 0.87 0.85 0.85 6918 6960 6924
16/9/2014 1:04 103.04 107.2 102.72 364800 374400 355200 0.89 0.87 0.87 6888 6912 6888
16/9/2014 1:34 103.04 107.52 103.04 364800 374400 355200 0.89 0.88 0.87 6834 6876 6840
16/9/2014 2:04 101.76 106.24 101.6 355200 374400 355200 0.88 0.87 0.86 6924 6960 6924
16/9/2014 2:34 100.96 105.12 100.32 355200 364800 345600 0.88 0.87 0.87 6846 6882 6840
16/9/2014 3:04 100.64 104.64 100.16 355200 364800 345600 0.88 0.87 0.86 6876 6906 6870
16/9/2014 3:34 99.68 104 99.36 345600 364800 345600 0.88 0.86 0.86 6912 6948 6918
16/9/2014 4:04 100 104.48 99.84 345600 364800 345600 0.88 0.87 0.87 6858 6888 6858
16/9/2014 4:34 99.84 104.16 99.36 345600 364800 336000 0.88 0.87 0.86 6882 6912 6876
16/9/2014 5:04 100.16 104.48 99.52 345600 355200 336000 0.88 0.87 0.87 6816 6852 6816
16/9/2014 5:34 99.36 103.36 97.92 345600 355200 336000 0.88 0.87 0.86 6900 6936 6894
16/9/2014 6:04 99.84 104 97.92 355200 355200 336000 0.89 0.86 0.86 6888 6924 6882
16/9/2014 6:34 100 104 97.76 355200 355200 336000 0.89 0.86 0.86 6888 6912 6870
16/9/2014 7:04 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6996 7002 6942
16/9/2014 7:34 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6918 6924 6864
16/9/2014 8:04 85.92 90.08 83.2 297600 297600 278400 0.87 0.83 0.83 6888 6924 6876
16/9/2014 8:34 102.72 107.04 99.52 364800 374400 345600 0.89 0.87 0.86 6906 6936 6888
16/9/2014 9:04 100.96 105.12 97.92 355200 364800 336000 0.89 0.86 0.86 6888 6924 6870
16/9/2014 9:34 98.24 103.04 95.52 345600 355200 326400 0.88 0.85 0.86 6924 6966 6906
16/9/2014 10:04 100.64 105.44 97.76 355200 364800 336000 0.89 0.87 0.86 6882 6918 6864
16/9/2014 10:34 100.32 105.28 97.28 355200 364800 336000 0.89 0.86 0.86 6876 6912 6858
16/9/2014 11:04 101.12 106.24 98.4 355200 364800 336000 0.89 0.87 0.86 6852 6882 6834
16/9/2014 11:34 94.88 99.68 92 336000 336000 307200 0.88 0.85 0.85 6876 6912 6864
16/9/2014 12:04 95.36 100.32 92 336000 345600 307200 0.89 0.86 0.85 6828 6870 6810
16/9/2014 12:34 95.2 100.16 92.64 336000 336000 307200 0.88 0.86 0.85 6828 6852 6810
16/9/2014 13:04 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6936 6954 6876
16/9/2014 13:34 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6978 6996 6924
16/9/2014 14:04 108.16 113.28 105.76 384000 393600 364800 0.9 0.88 0.87 6858 6906 6846
16/9/2014 14:34 108.48 113.76 106.08 384000 393600 364800 0.9 0.88 0.87 6858 6906 6840
16/9/2014 15:04 107.84 113.28 105.44 384000 393600 364800 0.9 0.87 0.87 6900 6936 6888
16/9/2014 15:34 109.92 115.52 107.68 393600 403200 374400 0.9 0.88 0.87 6900 6942 6882
16/9/2014 16:04 124.32 129.76 122.24 451200 460800 432000 0.91 0.89 0.89 6864 6906 6858



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

16/9/2014 16:34 124.64 129.6 122.4 451200 460800 432000 0.91 0.89 0.89 6852 6882 6840
16/9/2014 17:04 124 129.44 121.92 451200 460800 432000 0.91 0.89 0.89 6864 6906 6864
16/9/2014 17:34 123.84 128.8 121.6 441600 460800 422400 0.91 0.89 0.89 6852 6888 6840
16/9/2014 18:04 123.68 128.32 121.12 441600 451200 422400 0.91 0.89 0.89 6858 6894 6840
16/9/2014 18:34 123.2 127.84 120.8 441600 451200 422400 0.9 0.89 0.89 6864 6906 6852
16/9/2014 19:04 122.88 127.2 120.64 441600 451200 422400 0.91 0.89 0.89 6888 6930 6870
16/9/2014 19:34 103.2 107.84 101.12 364800 374400 345600 0.89 0.87 0.87 6912 6948 6894
16/9/2014 20:04 102.72 107.2 100.96 364800 374400 345600 0.89 0.87 0.87 6912 6948 6906
16/9/2014 20:34 124.64 128.64 122.08 451200 460800 432000 0.9 0.89 0.89 6912 6936 6900
16/9/2014 21:04 125.44 129.12 123.36 451200 451200 432000 0.91 0.89 0.89 6828 6870 6828
16/9/2014 21:34 125.12 128.8 122.56 451200 451200 432000 0.91 0.89 0.89 6852 6882 6834
16/9/2014 22:04 125.28 128.64 122.56 451200 451200 432000 0.91 0.89 0.89 6846 6882 6840
16/9/2014 22:34 124.64 128.16 122.4 451200 451200 432000 0.91 0.89 0.89 6858 6894 6846
16/9/2014 23:04 110.08 113.92 107.68 393600 393600 374400 0.9 0.88 0.88 6858 6894 6846
16/9/2014 23:34 125.44 129.44 123.2 451200 460800 432000 0.91 0.89 0.89 6870 6900 6852
17/9/2014 0:04 125.6 128.96 122.72 451200 460800 432000 0.9 0.89 0.89 6876 6906 6852
17/9/2014 0:34 125.44 128.64 123.04 451200 451200 432000 0.9 0.89 0.89 6870 6900 6852
17/9/2014 1:04 124.96 128.16 122.56 451200 451200 432000 0.91 0.89 0.89 6888 6918 6882
17/9/2014 1:34 124.8 127.84 122.24 451200 451200 432000 0.9 0.89 0.89 6882 6906 6870
17/9/2014 2:04 124.64 127.68 121.92 451200 451200 432000 0.9 0.89 0.89 6894 6912 6876
17/9/2014 2:34 124.16 127.52 121.92 441600 451200 432000 0.9 0.89 0.89 6858 6882 6840
17/9/2014 3:04 124.48 127.04 121.76 441600 451200 432000 0.9 0.89 0.89 6852 6876 6834
17/9/2014 3:34 125.76 128.48 123.04 451200 451200 432000 0.91 0.89 0.89 6846 6876 6834
17/9/2014 4:04 125.28 128.16 123.04 451200 451200 432000 0.91 0.89 0.89 6876 6882 6858
17/9/2014 4:34 124.96 128.48 123.2 441600 451200 432000 0.9 0.89 0.89 6834 6870 6834
17/9/2014 5:04 106.56 109.6 105.28 374400 384000 364800 0.89 0.88 0.88 6834 6870 6834
17/9/2014 5:34 107.2 110.24 105.44 374400 384000 364800 0.89 0.88 0.88 6816 6840 6810
17/9/2014 6:04 127.04 130.24 125.6 451200 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6834 6858 6828
17/9/2014 6:34 128.16 129.76 125.6 451200 451200 441600 0.9 0.89 0.9 6804 6822 6786
17/9/2014 7:04 127.84 129.92 125.92 451200 451200 441600 0.91 0.89 0.9 6792 6804 6780
17/9/2014 7:34 108.16 109.76 105.76 384000 384000 364800 0.89 0.88 0.88 6870 6882 6864
17/9/2014 8:04 125.6 127.2 123.68 451200 451200 441600 0.9 0.89 0.89 6882 6894 6870
17/9/2014 8:34 125.76 127.36 124.32 451200 451200 441600 0.9 0.89 0.89 6888 6894 6870
17/9/2014 9:04 106.56 108.32 104.96 374400 374400 364800 0.89 0.87 0.87 6888 6912 6894
17/9/2014 9:34 107.84 109.44 106.08 374400 384000 364800 0.89 0.88 0.88 6834 6852 6828
17/9/2014 10:04 126.24 128 124.64 451200 451200 441600 0.9 0.89 0.9 6858 6882 6864
17/9/2014 10:34 127.68 129.92 126.56 451200 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6834 6852 6834
17/9/2014 11:04 127.68 129.76 125.92 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.9 6834 6852 6834
17/9/2014 11:34 127.68 129.92 126.56 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.9 6816 6840 6816
17/9/2014 12:04 127.68 129.92 126.72 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.9 6810 6840 6810
17/9/2014 12:34 128.32 130.56 126.88 451200 460800 441600 0.9 0.9 0.89 6804 6822 6804
17/9/2014 13:04 127.68 130.08 126.24 460800 460800 451200 0.9 0.9 0.89 6858 6882 6852
17/9/2014 13:34 127.52 129.76 126.24 451200 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6858 6882 6858
17/9/2014 14:04 128 130.56 126.88 451200 460800 451200 0.9 0.89 0.9 6828 6852 6828
17/9/2014 18:34 127.68 129.76 127.04 451200 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6846 6876 6858
17/9/2014 19:04 126.72 129.12 125.92 451200 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6918 6942 6924
17/9/2014 19:34 126.56 129.28 125.76 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6888 6906 6888
17/9/2014 20:04 125.92 128.32 124.64 451200 451200 441600 0.9 0.89 0.89 6882 6906 6870
17/9/2014 20:34 125.6 127.68 124.8 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6930 6960 6924
17/9/2014 21:04 125.28 128.16 124.16 451200 451200 441600 0.9 0.89 0.89 6906 6936 6900
17/9/2014 21:34 125.44 128 124.64 451200 451200 441600 0.9 0.89 0.89 6894 6918 6894
17/9/2014 22:04 124.8 127.2 123.2 451200 451200 441600 0.9 0.89 0.89 6918 6936 6912
17/9/2014 22:34 125.6 127.84 124.32 451200 451200 441600 0.9 0.89 0.89 6864 6882 6858



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

17/9/2014 23:04 125.44 128.16 124.32 451200 451200 441600 0.9 0.89 0.89 6864 6882 6864
17/9/2014 23:34 125.28 127.84 124 451200 451200 441600 0.9 0.89 0.89 6876 6900 6870
18/9/2014 0:04 127.84 130.4 126.72 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6858 6876 6846
18/9/2014 0:34 128.48 130.88 127.52 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.9 6858 6882 6864
18/9/2014 1:04 129.6 131.68 128.48 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6882 6906 6876
18/9/2014 1:34 129.44 131.84 128 460800 470400 460800 0.9 0.89 0.89 6912 6936 6918
18/9/2014 2:04 130.72 132.96 129.44 470400 470400 460800 0.9 0.9 0.9 6822 6828 6816
18/9/2014 2:34 130.24 132.32 128.32 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6858 6882 6852
18/9/2014 3:04 130.08 132.32 128.64 470400 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6870 6882 6858
18/9/2014 3:34 129.12 131.68 127.68 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6912 6936 6906
18/9/2014 4:04 130.08 132.48 128.48 460800 470400 451200 0.9 0.9 0.89 6864 6888 6858
18/9/2014 4:34 129.92 132.48 128 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.9 6858 6882 6852
18/9/2014 5:04 131.04 132.64 128.64 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6810 6822 6804
18/9/2014 5:34 130.56 132.8 128.32 460800 470400 451200 0.9 0.9 0.9 6810 6822 6792
18/9/2014 6:04 131.36 133.44 128.48 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6810 6828 6786
18/9/2014 6:34 130.72 132.48 127.36 470400 460800 451200 0.91 0.89 0.9 6822 6834 6810
18/9/2014 7:04 130.56 132.32 126.72 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6840 6858 6810
18/9/2014 7:34 131.36 132.96 127.36 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6828 6852 6810
18/9/2014 8:04 130.56 132.32 126.56 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6870 6882 6846
18/9/2014 8:34 131.36 132.8 126.88 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6834 6852 6810
18/9/2014 9:04 130.88 132.8 126.4 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.9 6834 6852 6810
18/9/2014 9:34 130.88 132.8 126.08 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6882 6894 6840
18/9/2014 10:04 130.88 132.48 126.08 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6900 6924 6876
18/9/2014 10:34 131.68 133.28 126.4 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6876 6888 6840
18/9/2014 11:04 130.88 133.44 126.88 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6864 6882 6840
18/9/2014 11:34 130.72 133.28 126.4 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6864 6894 6840
18/9/2014 12:04 130.56 133.76 126.4 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6882 6906 6852
18/9/2014 12:34 130.08 133.44 126.08 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6882 6900 6846
18/9/2014 13:04 130.08 133.6 126.08 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6882 6906 6840
18/9/2014 13:34 130.24 133.6 126.4 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6888 6918 6864
18/9/2014 14:04 130.4 134.24 125.92 470400 480000 441600 0.91 0.89 0.89 6882 6906 6852
18/9/2014 14:34 130.08 133.6 125.76 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6912 6936 6882
18/9/2014 15:04 130.56 134.4 126.88 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6852 6882 6828
18/9/2014 15:34 130.56 134.56 126.56 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.9 6858 6882 6822
18/9/2014 16:04 130.08 134.24 125.92 470400 480000 441600 0.91 0.89 0.89 6894 6918 6864
18/9/2014 16:34 130.72 134.72 126.72 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6828 6852 6804
18/9/2014 17:04 131.68 135.52 127.84 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6774 6804 6756
18/9/2014 17:34 131.2 134.72 126.88 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6828 6852 6804
18/9/2014 18:04 131.2 134.56 127.2 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6828 6852 6804
18/9/2014 18:34 131.04 134.08 126.72 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6834 6858 6810
18/9/2014 19:04 130.88 133.92 126.88 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6852 6882 6828
18/9/2014 19:34 130.88 133.92 127.04 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6858 6888 6840
18/9/2014 20:04 130.72 133.6 127.04 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6888 6912 6870
18/9/2014 20:34 130.4 133.44 126.88 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6882 6906 6858
18/9/2014 21:04 130.72 133.28 126.72 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6876 6900 6858
18/9/2014 21:34 131.52 133.76 127.36 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6858 6882 6840
18/9/2014 22:04 131.52 133.76 127.36 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6882 6906 6864
18/9/2014 22:34 131.04 133.44 127.2 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6900 6930 6876
18/9/2014 23:04 131.36 133.6 127.52 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6900 6918 6882
18/9/2014 23:34 131.36 133.44 127.52 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6888 6906 6864
19/9/2014 0:04 131.04 133.44 127.2 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6888 6906 6858
19/9/2014 0:34 131.36 133.12 127.04 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6882 6900 6864
19/9/2014 1:04 131.36 133.44 127.36 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6906 6918 6882



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

19/9/2014 1:34 131.2 133.28 127.36 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6894 6912 6870
19/9/2014 2:04 131.36 133.28 127.36 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6888 6906 6870
19/9/2014 2:34 131.52 133.12 127.36 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6888 6894 6864
19/9/2014 3:04 131.68 133.92 127.52 480000 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6888 6900 6858
19/9/2014 3:34 131.68 133.12 127.36 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6894 6912 6870
19/9/2014 4:04 130.56 132.8 127.04 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6906 6918 6876
19/9/2014 4:34 131.36 133.28 127.84 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6888 6906 6870
19/9/2014 5:04 131.36 133.28 127.68 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6894 6906 6870
19/9/2014 5:34 131.04 132.8 128.16 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6888 6906 6870
19/9/2014 6:04 131.84 133.44 128.8 470400 470400 460800 0.9 0.89 0.9 6876 6888 6852
19/9/2014 6:34 131.84 133.76 129.44 470400 470400 460800 0.91 0.89 0.9 6834 6852 6822
19/9/2014 7:04 132.16 133.76 129.28 470400 470400 460800 0.91 0.89 0.9 6846 6876 6834
19/9/2014 7:34 132.8 134.72 130.24 470400 470400 460800 0.91 0.89 0.9 6780 6804 6780
19/9/2014 8:04 132 133.76 129.44 470400 470400 460800 0.91 0.89 0.9 6810 6822 6792
19/9/2014 8:34 130.4 132.32 127.84 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6888 6906 6882
19/9/2014 9:04 129.76 132.16 127.2 470400 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6942 6966 6930
19/9/2014 9:34 131.36 133.12 128.96 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6834 6858 6828
19/9/2014 10:04 130.88 132.96 128.96 470400 470400 451200 0.9 0.89 0.9 6828 6846 6816
19/9/2014 10:34 131.36 132.8 129.44 470400 470400 460800 0.9 0.89 0.9 6834 6852 6828
19/9/2014 11:04 131.2 133.28 129.92 470400 470400 460800 0.9 0.9 0.9 6822 6846 6816
19/9/2014 11:34 130.24 132.32 128.48 470400 470400 460800 0.9 0.89 0.89 6912 6936 6900
19/9/2014 12:04 130.24 132.16 128.8 470400 470400 460800 0.9 0.89 0.89 6888 6906 6882
19/9/2014 12:34 130.72 133.12 128.8 470400 470400 460800 0.91 0.89 0.89 6876 6894 6870
19/9/2014 13:04 130.56 133.44 128.96 470400 470400 460800 0.9 0.89 0.9 6858 6882 6846
19/9/2014 13:34 130.24 132.8 128.8 470400 470400 460800 0.9 0.89 0.89 6864 6888 6864
19/9/2014 14:04 130.24 132.48 128.8 470400 470400 451200 0.9 0.9 0.89 6864 6882 6852
19/9/2014 14:34 130.4 132.64 128.64 470400 470400 460800 0.9 0.89 0.89 6900 6918 6894
19/9/2014 15:04 130.4 132.48 128.48 470400 470400 460800 0.9 0.89 0.9 6918 6936 6918
19/9/2014 15:34 129.92 132.48 128 470400 470400 460800 0.9 0.89 0.89 6912 6936 6900
19/9/2014 16:04 130.08 132 128 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.9 6870 6888 6870
19/9/2014 16:34 130.88 133.28 128.96 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6858 6876 6846
19/9/2014 17:04 130.72 133.44 128.8 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6858 6876 6840
19/9/2014 17:34 130.4 132.64 128.32 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6846 6858 6834
19/9/2014 18:04 131.2 133.44 129.92 470400 470400 460800 0.9 0.9 0.9 6810 6828 6810
19/9/2014 18:34 129.12 131.84 128 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.9 6870 6888 6864
19/9/2014 19:04 130.08 132.64 128.64 460800 470400 460800 0.9 0.89 0.89 6888 6912 6882
19/9/2014 19:34 129.92 132.32 128.64 460800 470400 460800 0.9 0.89 0.89 6882 6906 6882
19/9/2014 20:04 130.4 133.12 128.96 470400 470400 460800 0.91 0.89 0.89 6876 6894 6870
19/9/2014 20:34 130.24 132.48 128.8 470400 470400 460800 0.9 0.89 0.89 6864 6894 6864
19/9/2014 21:04 129.6 132.16 128.16 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6888 6906 6876
19/9/2014 21:34 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6972 6972 6942
19/9/2014 22:04 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6972 6978 6936
19/9/2014 22:34 122.56 125.12 121.12 441600 441600 432000 0.9 0.89 0.89 6918 6936 6912
19/9/2014 23:04 131.84 134.56 130.08 480000 480000 460800 0.9 0.89 0.89 6906 6930 6900
19/9/2014 23:34 132.96 135.04 130.72 480000 480000 460800 0.91 0.89 0.9 6846 6864 6840
20/9/2014 0:04 132.64 134.88 130.72 470400 480000 460800 0.91 0.89 0.9 6834 6858 6822
20/9/2014 0:34 132.96 135.36 131.04 480000 480000 460800 0.9 0.89 0.9 6858 6876 6840
20/9/2014 1:04 132.32 134.24 130.24 470400 480000 460800 0.9 0.89 0.9 6870 6894 6858
20/9/2014 1:34 132.8 135.36 130.88 480000 480000 460800 0.91 0.89 0.9 6864 6882 6852
20/9/2014 2:04 132.16 134.72 130.24 480000 480000 460800 0.9 0.89 0.89 6900 6918 6894
20/9/2014 2:34 132.48 134.88 129.92 480000 480000 460800 0.91 0.89 0.9 6888 6906 6870
20/9/2014 3:04 132.64 134.56 130.4 480000 480000 460800 0.9 0.89 0.9 6882 6906 6870
20/9/2014 3:34 131.84 133.92 128.96 470400 480000 460800 0.91 0.89 0.9 6894 6906 6870



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

20/9/2014 4:04 132.32 134.08 129.28 480000 480000 460800 0.9 0.89 0.9 6906 6924 6894
20/9/2014 4:34 132.96 134.4 129.6 480000 470400 460800 0.9 0.89 0.9 6858 6876 6840
20/9/2014 5:04 132.96 133.92 129.6 480000 470400 460800 0.9 0.89 0.9 6858 6876 6840
20/9/2014 5:34 133.76 134.88 129.76 480000 470400 460800 0.91 0.89 0.9 6804 6816 6780
20/9/2014 6:04 133.44 134.08 128.8 480000 470400 460800 0.91 0.89 0.9 6864 6870 6840
20/9/2014 6:34 133.44 134.72 129.12 480000 470400 460800 0.91 0.89 0.9 6882 6882 6852
20/9/2014 7:04 132.96 134.24 128.48 480000 470400 460800 0.91 0.89 0.9 6888 6900 6864
20/9/2014 7:34 132.8 134.24 128.16 480000 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6888 6906 6864
20/9/2014 8:04 132.64 134.24 128.32 480000 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6882 6882 6846
20/9/2014 8:34 132.64 134.24 128.16 480000 470400 451200 0.91 0.88 0.9 6882 6900 6858
20/9/2014 9:04 132.16 134.08 127.52 480000 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6882 6900 6852
20/9/2014 9:34 132.8 134.72 128.32 480000 480000 451200 0.91 0.89 0.9 6888 6906 6864
20/9/2014 10:04 132.8 134.56 127.84 480000 480000 451200 0.91 0.89 0.89 6912 6936 6894
20/9/2014 10:34 132 134.88 127.52 480000 480000 451200 0.91 0.89 0.89 6924 6942 6894
20/9/2014 11:04 114.4 116.8 109.92 412800 412800 384000 0.9 0.87 0.88 6930 6948 6906
20/9/2014 11:34 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6966 6960 6894
20/9/2014 12:04 109.44 112 104.64 384000 384000 364800 0.9 0.87 0.88 6834 6852 6810
20/9/2014 12:34 122.56 124.96 118.24 441600 441600 412800 0.91 0.89 0.89 6846 6870 6822
20/9/2014 13:04 127.84 131.2 123.68 460800 460800 432000 0.91 0.89 0.89 6858 6882 6840
20/9/2014 13:34 127.04 131.52 123.68 460800 470400 432000 0.91 0.89 0.89 6888 6930 6870
20/9/2014 14:04 128.64 132 125.12 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.9 6840 6876 6810
20/9/2014 14:34 128.16 131.2 123.84 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6918 6936 6894
20/9/2014 15:04 128.64 131.68 124.32 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6864 6888 6840
20/9/2014 15:34 127.52 130.56 123.36 460800 460800 432000 0.91 0.89 0.89 6882 6906 6852
20/9/2014 16:04 128.32 131.52 124.16 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.9 6852 6876 6828
20/9/2014 16:34 127.36 130.72 123.68 460800 460800 432000 0.91 0.89 0.89 6888 6906 6858
20/9/2014 17:04 128.32 131.52 124.16 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.9 6852 6882 6828
20/9/2014 17:34 128.32 131.68 124.48 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6858 6882 6834
20/9/2014 18:04 127.84 130.56 124.16 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6888 6912 6864
20/9/2014 18:34 127.68 130.56 124.16 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6882 6906 6858
20/9/2014 19:04 127.52 130.24 123.68 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6900 6918 6876
20/9/2014 19:34 127.68 130.24 124 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6894 6924 6882
20/9/2014 20:04 128.8 131.52 125.28 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6816 6846 6792
20/9/2014 20:34 127.84 130.4 124 460800 460800 432000 0.91 0.89 0.89 6858 6876 6834
20/9/2014 21:04 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6954 6948 6894
20/9/2014 21:34 116.64 118.72 112.8 412800 412800 393600 0.9 0.88 0.88 6864 6882 6840
20/9/2014 22:04 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6972 6966 6924
20/9/2014 22:34 102.4 105.12 98.88 364800 364800 336000 0.89 0.86 0.87 6888 6912 6864
20/9/2014 23:04 129.12 131.68 125.6 470400 460800 441600 0.91 0.88 0.89 6888 6906 6870
20/9/2014 23:34 130.24 132 126.08 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6888 6906 6864
21/9/2014 0:04 130.56 132.48 126.56 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6882 6900 6864
21/9/2014 0:34 129.76 131.84 125.76 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6900 6912 6870
21/9/2014 1:04 130.08 132 126.08 470400 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6912 6930 6888
21/9/2014 1:34 130.24 132 126.56 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6900 6924 6876
21/9/2014 2:04 130.56 132 126.24 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6900 6912 6876
21/9/2014 2:34 129.92 131.84 125.6 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6882 6888 6852
21/9/2014 3:04 130.56 132.32 125.6 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.9 6888 6906 6858
21/9/2014 3:34 130.4 131.68 125.6 470400 460800 441600 0.91 0.88 0.9 6900 6912 6870
21/9/2014 4:04 130.24 132 126.4 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6912 6918 6882
21/9/2014 4:34 129.92 131.68 126.08 470400 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6912 6936 6894
21/9/2014 5:04 129.76 131.68 125.92 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6918 6936 6894
21/9/2014 5:34 129.44 131.68 125.92 470400 470400 451200 0.9 0.89 0.9 6900 6918 6876
21/9/2014 6:04 129.92 131.68 126.72 470400 470400 451200 0.9 0.89 0.9 6888 6906 6864



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

21/9/2014 6:34 130.08 131.68 127.04 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6888 6906 6870
21/9/2014 7:04 130.56 131.84 127.36 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6888 6900 6864
21/9/2014 7:34 130.08 131.84 126.56 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6894 6906 6870
21/9/2014 8:04 130.24 131.52 126.08 470400 460800 451200 0.91 0.89 0.9 6882 6882 6864
21/9/2014 8:34 130.4 131.68 127.36 470400 460800 451200 0.91 0.89 0.9 6858 6876 6840
21/9/2014 9:04 130.4 132 127.04 470400 460800 451200 0.91 0.89 0.9 6840 6852 6822
21/9/2014 9:34 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6930 6930 6876
21/9/2014 10:04 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6918 6906 6870
21/9/2014 10:34 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6930 6924 6870
21/9/2014 11:04 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6894 6888 6846
21/9/2014 11:34 110.56 111.68 107.52 384000 384000 374400 0.9 0.88 0.88 6798 6816 6780
21/9/2014 12:04 130.4 132 127.84 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6864 6876 6852
21/9/2014 12:34 129.92 131.52 126.88 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6912 6912 6888
21/9/2014 13:04 129.92 131.52 127.2 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.9 6864 6882 6852
21/9/2014 13:34 130.72 131.84 127.52 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6864 6882 6846
21/9/2014 14:04 130.4 131.84 127.36 470400 470400 451200 0.91 0.89 0.9 6870 6882 6852
21/9/2014 20:34 127.52 129.28 124.64 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6858 6876 6840
21/9/2014 21:04 127.84 129.44 124.96 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6834 6852 6828
21/9/2014 21:34 127.04 129.28 124.48 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6858 6876 6840
21/9/2014 22:04 122.4 124 119.36 432000 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6858 6882 6846
21/9/2014 22:34 122.08 123.84 119.04 432000 432000 422400 0.9 0.89 0.89 6864 6882 6840
21/9/2014 23:04 121.28 123.2 118.08 432000 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6870 6894 6864
21/9/2014 23:34 102.24 104.16 99.36 355200 355200 345600 0.88 0.86 0.87 6894 6918 6888
22/9/2014 0:04 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7014 7008 6960
22/9/2014 0:34 121.76 123.52 119.2 432000 432000 422400 0.9 0.88 0.89 6882 6900 6864
22/9/2014 1:04 122.4 124.32 119.52 441600 441600 422400 0.9 0.88 0.89 6900 6912 6882
22/9/2014 1:34 122.24 124.16 119.36 441600 441600 422400 0.9 0.88 0.89 6924 6942 6912
22/9/2014 2:04 123.04 124.96 120 441600 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6858 6876 6840
22/9/2014 2:34 123.2 125.6 120.32 441600 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6828 6852 6810
22/9/2014 3:04 123.04 124.8 120.32 432000 441600 422400 0.9 0.89 0.89 6828 6846 6810
22/9/2014 3:34 122.88 124.96 120.16 441600 432000 422400 0.9 0.88 0.89 6828 6846 6810
22/9/2014 4:04 122.72 124.64 120 432000 432000 422400 0.9 0.88 0.89 6840 6864 6834
22/9/2014 4:34 122.88 124.8 120.16 432000 432000 422400 0.9 0.88 0.89 6810 6840 6804
22/9/2014 5:04 122.4 124.48 119.36 432000 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6816 6828 6786
22/9/2014 5:34 121.76 123.36 118.24 432000 432000 412800 0.9 0.88 0.89 6888 6906 6864
22/9/2014 6:04 122.72 124.16 118.4 441600 432000 412800 0.9 0.88 0.89 6852 6870 6816
22/9/2014 6:34 123.2 124.48 118.56 441600 432000 412800 0.9 0.88 0.89 6846 6852 6816
22/9/2014 7:04 123.04 124.48 118.56 441600 432000 412800 0.9 0.88 0.89 6834 6852 6810
22/9/2014 7:34 123.2 125.12 118.88 441600 432000 412800 0.9 0.88 0.89 6822 6840 6792
22/9/2014 8:04 122.4 124.64 118.24 432000 432000 412800 0.9 0.88 0.89 6834 6852 6804
22/9/2014 8:34 122.88 125.12 118.24 441600 432000 412800 0.9 0.88 0.89 6834 6852 6810
22/9/2014 9:04 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6936 6924 6864
22/9/2014 9:34 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6924 6918 6864
22/9/2014 10:04 120.96 123.2 115.68 432000 432000 403200 0.91 0.88 0.89 6834 6852 6810
22/9/2014 10:34 120.48 123.36 115.68 432000 432000 403200 0.91 0.88 0.89 6840 6870 6816
22/9/2014 11:04 120 122.88 115.2 432000 432000 403200 0.91 0.88 0.89 6846 6870 6822
22/9/2014 11:34 120.16 123.2 115.36 432000 432000 403200 0.91 0.88 0.89 6882 6900 6846
22/9/2014 12:04 120 123.04 115.36 432000 432000 403200 0.91 0.88 0.89 6858 6882 6834
22/9/2014 12:34 119.68 122.56 114.56 432000 432000 403200 0.9 0.88 0.88 6876 6894 6846
22/9/2014 13:04 119.52 122.88 114.72 432000 432000 403200 0.9 0.88 0.89 6888 6912 6864
22/9/2014 13:34 118.88 122.08 113.76 432000 432000 403200 0.9 0.88 0.88 6912 6936 6876
22/9/2014 14:04 118.56 121.92 113.76 422400 432000 403200 0.9 0.88 0.88 6918 6936 6882
22/9/2014 14:34 119.04 123.04 114.56 422400 432000 393600 0.91 0.88 0.88 6852 6882 6822



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

22/9/2014 15:04 118.72 122.4 114.56 422400 432000 403200 0.9 0.88 0.88 6852 6882 6822
22/9/2014 15:34 108.64 112.16 104.48 384000 384000 364800 0.9 0.87 0.87 6882 6906 6852
22/9/2014 16:04 118.4 122.08 113.76 422400 422400 393600 0.9 0.88 0.88 6894 6912 6864
22/9/2014 16:34 118.56 121.92 114.24 422400 432000 403200 0.9 0.88 0.89 6882 6906 6852
22/9/2014 17:04 118.88 122.24 115.04 432000 432000 403200 0.9 0.88 0.88 6900 6936 6882
22/9/2014 17:34 118.72 122.24 114.72 422400 432000 403200 0.9 0.88 0.88 6912 6936 6882
22/9/2014 18:04 118.56 121.92 114.56 422400 432000 403200 0.9 0.88 0.88 6918 6942 6894
22/9/2014 18:34 118.56 121.92 114.56 422400 432000 403200 0.9 0.88 0.89 6912 6936 6876
22/9/2014 19:04 118.56 122.24 114.4 422400 432000 403200 0.9 0.87 0.88 6930 6960 6900
22/9/2014 19:34 118.24 122.08 114.88 422400 432000 403200 0.9 0.88 0.88 6912 6948 6894
22/9/2014 20:04 118.4 121.44 114.72 422400 432000 403200 0.9 0.88 0.88 6924 6954 6894
22/9/2014 20:34 119.04 122.08 115.52 422400 432000 403200 0.9 0.88 0.88 6858 6894 6840
22/9/2014 21:04 119.04 122.4 115.84 422400 432000 403200 0.9 0.88 0.89 6840 6870 6822
22/9/2014 21:34 119.36 122.24 115.84 422400 432000 403200 0.9 0.88 0.88 6864 6894 6840
22/9/2014 22:04 119.2 122.08 115.52 422400 432000 403200 0.9 0.88 0.89 6864 6888 6846
22/9/2014 22:34 119.84 122.08 116 432000 422400 403200 0.9 0.88 0.89 6852 6882 6840
22/9/2014 23:04 92 94.88 88.8 316800 316800 297600 0.88 0.85 0.85 6888 6912 6870
22/9/2014 23:34 114.56 116.8 110.24 412800 403200 384000 0.9 0.87 0.88 6882 6906 6864
23/9/2014 0:04 117.28 119.68 113.44 422400 422400 393600 0.9 0.88 0.89 6888 6906 6864
23/9/2014 0:34 117.76 119.84 113.44 422400 422400 403200 0.9 0.88 0.89 6888 6912 6870
23/9/2014 1:04 117.92 119.68 113.76 422400 422400 403200 0.9 0.88 0.89 6876 6900 6864
23/9/2014 1:34 117.12 119.2 113.6 412800 412800 393600 0.9 0.88 0.88 6864 6882 6846
23/9/2014 2:04 117.44 119.52 113.44 422400 422400 393600 0.9 0.88 0.88 6858 6876 6840
23/9/2014 2:34 117.76 119.52 113.6 422400 422400 393600 0.9 0.88 0.88 6864 6882 6846
23/9/2014 3:04 117.92 119.52 113.12 422400 412800 393600 0.9 0.88 0.89 6852 6864 6822
23/9/2014 3:34 118.24 119.68 113.76 422400 412800 393600 0.9 0.88 0.89 6828 6846 6798
23/9/2014 4:04 117.92 119.84 114.24 422400 412800 403200 0.9 0.88 0.89 6828 6846 6810
23/9/2014 4:34 117.92 120.32 115.04 412800 422400 403200 0.9 0.89 0.89 6816 6828 6798
23/9/2014 5:04 118.24 119.52 115.04 412800 412800 403200 0.9 0.88 0.89 6792 6804 6774
23/9/2014 5:34 117.12 118.4 113.6 412800 412800 393600 0.9 0.88 0.89 6852 6864 6840
23/9/2014 6:04 116.96 119.36 114.24 412800 412800 393600 0.9 0.89 0.88 6810 6834 6798
23/9/2014 6:34 115.2 117.6 112.96 412800 412800 393600 0.89 0.88 0.88 6930 6960 6924
23/9/2014 7:04 116.16 118.56 113.92 412800 412800 393600 0.89 0.88 0.89 6828 6852 6822
23/9/2014 7:34 116.96 119.36 115.04 412800 412800 403200 0.9 0.89 0.89 6780 6798 6780
23/9/2014 8:04 116.48 119.2 115.04 412800 412800 403200 0.9 0.89 0.89 6810 6834 6810
23/9/2014 8:34 115.52 117.12 113.28 412800 412800 403200 0.89 0.88 0.88 6894 6912 6894
23/9/2014 9:04 116.16 118.08 114.4 412800 412800 403200 0.9 0.88 0.89 6834 6852 6828
23/9/2014 9:34 115.52 117.12 113.76 412800 412800 403200 0.89 0.88 0.88 6906 6918 6900
23/9/2014 10:04 115.52 117.28 114.08 412800 412800 403200 0.89 0.88 0.89 6876 6894 6870
23/9/2014 10:34 115.84 117.6 114.56 412800 412800 403200 0.89 0.88 0.89 6834 6852 6834
23/9/2014 11:04 115.84 117.76 114.56 412800 412800 403200 0.89 0.89 0.89 6870 6888 6864
23/9/2014 11:34 116.16 118.08 114.56 412800 412800 403200 0.89 0.89 0.89 6828 6852 6828
24/9/2014 7:04 113.76 115.68 110.24 403200 403200 384000 0.9 0.88 0.88 6834 6852 6816
24/9/2014 7:34 113.6 116.16 110.56 403200 403200 384000 0.9 0.88 0.88 6846 6870 6816
24/9/2014 8:04 114.08 116.16 109.6 403200 403200 384000 0.9 0.87 0.89 6846 6864 6822
24/9/2014 8:34 113.6 116.32 109.28 403200 403200 384000 0.9 0.88 0.88 6852 6876 6816
24/9/2014 9:04 104.64 107.52 100.48 374400 374400 345600 0.89 0.87 0.87 6864 6882 6840
24/9/2014 9:34 104.8 107.84 100.48 364800 364800 345600 0.9 0.86 0.87 6834 6852 6810
24/9/2014 10:04 104.32 107.68 100.32 374400 374400 345600 0.9 0.86 0.87 6882 6906 6858
24/9/2014 10:34 96.16 99.52 92.32 336000 336000 316800 0.88 0.85 0.86 6912 6936 6888
24/9/2014 11:04 104.16 107.52 100.32 374400 374400 345600 0.89 0.86 0.87 6918 6948 6906
24/9/2014 11:34 104 107.52 100.64 364800 374400 345600 0.89 0.87 0.87 6858 6882 6840
24/9/2014 12:04 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6978 6990 6924



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

24/9/2014 12:34 94.24 98.08 90.72 326400 336000 307200 0.89 0.86 0.86 6798 6822 6774
24/9/2014 13:04 109.44 112.96 105.76 384000 393600 364800 0.9 0.88 0.88 6798 6828 6780
24/9/2014 13:34 109.6 113.28 106.24 384000 393600 364800 0.9 0.88 0.88 6792 6822 6774
24/9/2014 14:04 109.28 112.64 105.92 384000 393600 364800 0.9 0.88 0.88 6852 6882 6816
24/9/2014 14:34 109.12 112.96 106.08 384000 393600 364800 0.9 0.87 0.87 6858 6894 6840
24/9/2014 15:04 107.2 110.88 103.68 384000 384000 355200 0.89 0.87 0.87 6888 6912 6864
24/9/2014 15:34 107.04 110.4 103.68 384000 384000 355200 0.89 0.87 0.87 6888 6912 6870
24/9/2014 16:04 107.04 110.08 104 384000 384000 355200 0.9 0.87 0.87 6888 6912 6870
24/9/2014 16:34 106.88 110.24 103.68 384000 384000 355200 0.89 0.87 0.87 6900 6936 6876
24/9/2014 17:04 106.72 109.76 103.84 374400 384000 355200 0.89 0.87 0.87 6882 6906 6864
24/9/2014 17:34 106.08 110.08 103.36 374400 384000 355200 0.89 0.87 0.87 6888 6924 6870
24/9/2014 18:04 98.56 102.56 95.84 345600 355200 326400 0.89 0.86 0.86 6900 6936 6882
24/9/2014 18:34 106.24 109.6 103.04 374400 384000 355200 0.89 0.87 0.87 6906 6930 6876
24/9/2014 19:04 107.84 110.88 104.48 384000 384000 364800 0.89 0.87 0.87 6918 6948 6894
24/9/2014 19:34 107.52 110.24 104.48 384000 384000 364800 0.89 0.87 0.87 6900 6924 6888
24/9/2014 20:04 107.04 110.08 103.84 384000 384000 355200 0.89 0.87 0.87 6906 6930 6882
24/9/2014 20:34 106.88 110.08 103.84 384000 384000 364800 0.89 0.87 0.87 6912 6942 6900
24/9/2014 21:04 106.88 109.44 103.52 384000 384000 355200 0.89 0.87 0.87 6918 6936 6906
24/9/2014 21:34 106.56 109.44 104 374400 374400 355200 0.89 0.87 0.88 6834 6870 6828
24/9/2014 22:04 107.04 109.44 104 374400 374400 355200 0.9 0.87 0.88 6852 6876 6834
24/9/2014 22:34 106.72 109.6 104 374400 384000 355200 0.89 0.87 0.87 6858 6882 6840
24/9/2014 23:04 107.36 109.92 104.32 374400 384000 364800 0.89 0.87 0.88 6858 6876 6834
24/9/2014 23:34 106.88 109.44 104.16 374400 384000 355200 0.89 0.87 0.87 6870 6882 6846
25/9/2014 0:04 106.88 109.12 103.84 374400 374400 355200 0.89 0.88 0.88 6864 6882 6840
25/9/2014 0:34 106.72 108.96 103.84 374400 374400 355200 0.89 0.88 0.88 6864 6882 6846
25/9/2014 1:04 105.12 107.36 102.4 374400 374400 355200 0.89 0.87 0.87 6864 6882 6840
25/9/2014 1:34 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6942 6936 6894
25/9/2014 2:04 98.88 101.6 96.16 345600 345600 326400 0.88 0.86 0.87 6858 6882 6840
25/9/2014 2:34 109.6 111.68 106.24 384000 384000 364800 0.9 0.88 0.88 6852 6870 6834
25/9/2014 3:04 109.28 111.52 105.92 384000 384000 364800 0.9 0.87 0.88 6834 6858 6810
25/9/2014 3:34 109.44 111.36 105.92 384000 384000 364800 0.89 0.88 0.88 6810 6828 6792
25/9/2014 4:04 109.44 111.52 106.24 384000 384000 364800 0.89 0.88 0.88 6852 6864 6834
25/9/2014 4:34 96.32 99.36 93.76 336000 336000 316800 0.88 0.86 0.86 6840 6870 6834
25/9/2014 5:04 104.96 108.16 102.88 364800 374400 355200 0.89 0.87 0.88 6816 6846 6804
25/9/2014 5:34 111.52 114.08 109.28 393600 393600 374400 0.9 0.88 0.89 6792 6816 6780
25/9/2014 6:04 110.24 113.28 108.48 393600 393600 374400 0.9 0.88 0.88 6846 6876 6840
25/9/2014 6:34 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6912 6906 6870
25/9/2014 7:04 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6894 6888 6858
25/9/2014 7:34 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6912 6906 6876
25/9/2014 8:04 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6960 6954 6918
25/9/2014 8:34 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6912 6912 6870
25/9/2014 9:04 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6858 6858 6828
25/9/2014 9:34 111.04 113.12 109.92 393600 393600 384000 0.89 0.88 0.88 6858 6876 6846
25/9/2014 10:04 110.4 112.96 109.28 393600 393600 384000 0.89 0.88 0.88 6864 6882 6864
25/9/2014 10:34 110.72 112.64 109.44 384000 393600 384000 0.89 0.89 0.88 6810 6828 6810
25/9/2014 11:04 95.2 97.44 94.4 326400 336000 316800 0.88 0.86 0.86 6834 6852 6834
25/9/2014 11:34 104.64 106.88 103.36 364800 364800 355200 0.89 0.88 0.87 6816 6834 6816
25/9/2014 12:04 123.52 125.6 122.24 441600 441600 432000 0.9 0.89 0.89 6858 6882 6858
25/9/2014 12:34 123.52 125.6 122.56 441600 441600 432000 0.9 0.89 0.89 6846 6858 6840
25/9/2014 13:04 124.8 126.88 123.2 441600 451200 432000 0.9 0.89 0.89 6864 6882 6864
25/9/2014 13:34 124.8 127.52 123.52 441600 451200 432000 0.9 0.89 0.89 6828 6852 6822
25/9/2014 14:04 124.32 126.72 123.2 441600 451200 432000 0.9 0.89 0.89 6846 6864 6840
25/9/2014 14:34 124.48 126.88 123.2 441600 451200 432000 0.9 0.89 0.89 6852 6864 6840



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

25/9/2014 15:04 124.16 126.72 122.88 441600 451200 432000 0.9 0.89 0.89 6858 6882 6846
25/9/2014 15:34 124.8 127.2 123.2 441600 451200 432000 0.9 0.89 0.89 6852 6876 6840
25/9/2014 16:04 124.8 127.2 123.36 441600 451200 432000 0.9 0.89 0.89 6858 6888 6858
25/9/2014 16:34 123.84 126.4 122.24 441600 451200 432000 0.9 0.89 0.89 6906 6930 6900
25/9/2014 17:04 124 126.24 122.24 441600 451200 432000 0.9 0.89 0.89 6918 6942 6918
25/9/2014 17:34 123.36 125.92 122.24 441600 451200 432000 0.9 0.89 0.89 6912 6936 6906
25/9/2014 18:04 124.64 127.04 123.36 441600 451200 432000 0.9 0.89 0.89 6846 6870 6840
25/9/2014 18:34 118.08 120.48 116.64 422400 422400 412800 0.9 0.89 0.89 6864 6894 6864
25/9/2014 19:04 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6942 6942 6918
25/9/2014 19:34 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6942 6942 6900
25/9/2014 20:04 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6942 6936 6906
25/9/2014 20:34 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6936 6942 6906
25/9/2014 21:04 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6942 6942 6906
25/9/2014 21:34 114.24 117.28 113.12 403200 412800 393600 0.89 0.88 0.88 6864 6888 6858
25/9/2014 22:04 122.72 125.44 121.76 441600 441600 432000 0.9 0.89 0.89 6858 6882 6852
25/9/2014 22:34 123.68 126.24 122.88 441600 451200 432000 0.9 0.89 0.89 6864 6882 6864
25/9/2014 23:04 124 126.24 122.72 441600 441600 432000 0.9 0.89 0.89 6840 6864 6840
25/9/2014 23:34 108 110.56 106.88 384000 384000 374400 0.89 0.88 0.88 6852 6876 6846
26/9/2014 0:04 110.24 112.64 108.96 393600 393600 384000 0.89 0.88 0.88 6876 6894 6870
26/9/2014 0:34 124 126.56 123.2 441600 441600 432000 0.9 0.89 0.89 6834 6852 6834
26/9/2014 1:04 105.76 108 104.64 374400 374400 364800 0.89 0.88 0.87 6858 6882 6858
26/9/2014 1:34 123.68 126.08 123.04 441600 441600 432000 0.9 0.89 0.89 6864 6888 6870
26/9/2014 2:04 126.72 128.96 125.6 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6900 6918 6894
26/9/2014 2:34 128.32 130.4 126.72 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6888 6906 6876
26/9/2014 3:04 121.44 123.68 119.84 432000 432000 422400 0.9 0.89 0.89 6834 6852 6828
26/9/2014 3:34 128.64 131.2 127.36 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.9 6876 6906 6870
26/9/2014 4:04 128.48 131.04 127.04 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6888 6906 6870
26/9/2014 4:34 128.32 130.4 126.56 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6900 6918 6894
26/9/2014 5:04 128.64 130.56 126.56 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6858 6882 6858
26/9/2014 5:34 109.76 111.36 107.52 384000 384000 374400 0.89 0.88 0.88 6852 6870 6840
26/9/2014 6:04 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6936 6930 6888
26/9/2014 6:34 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6942 6936 6888
26/9/2014 7:04 129.28 131.36 125.44 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.9 6840 6858 6816
26/9/2014 7:34 129.44 131.84 125.6 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.9 6858 6876 6828
26/9/2014 8:04 129.44 131.84 125.6 460800 470400 441600 0.9 0.89 0.89 6870 6888 6840
26/9/2014 8:34 128.96 131.68 125.44 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6900 6912 6870
26/9/2014 9:04 129.6 131.68 125.6 470400 460800 441600 0.91 0.88 0.89 6900 6912 6876
26/9/2014 9:34 130.24 132.48 126.4 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.9 6822 6846 6798
26/9/2014 10:04 129.92 132.32 125.76 470400 470400 441600 0.9 0.89 0.89 6864 6882 6840
26/9/2014 10:34 130.4 133.44 126.4 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6834 6858 6810
26/9/2014 11:04 129.12 132.32 125.28 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6888 6912 6870
26/9/2014 11:34 129.92 132.64 126.08 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.9 6828 6852 6810
26/9/2014 12:04 129.92 132.96 126.56 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6858 6882 6840
26/9/2014 12:34 129.28 132.48 126.08 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.9 6834 6864 6816
26/9/2014 13:04 129.28 132.48 125.92 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6852 6882 6834
26/9/2014 13:34 130.24 133.12 127.2 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.9 6792 6816 6774
26/9/2014 14:04 130.24 132.96 126.72 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.9 6828 6858 6810
26/9/2014 14:34 129.12 132.48 125.92 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6858 6882 6840
26/9/2014 15:04 129.12 132.48 125.92 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6882 6912 6864
26/9/2014 15:34 128.8 132.16 125.76 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6888 6906 6864
26/9/2014 16:04 128.48 131.84 125.6 460800 470400 441600 0.9 0.89 0.89 6918 6942 6900
26/9/2014 16:34 128.96 132.16 125.76 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6906 6936 6894
26/9/2014 17:04 128.8 132.16 125.44 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6912 6942 6894



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

26/9/2014 17:34 129.76 132.8 126.72 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6858 6876 6834
26/9/2014 18:04 129.6 132.48 126.24 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6858 6882 6840
26/9/2014 18:34 129.28 132.48 126.88 460800 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6852 6882 6840
26/9/2014 19:04 129.92 132.64 126.4 470400 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6858 6882 6840
26/9/2014 19:34 129.44 132.48 126.56 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6858 6882 6840
26/9/2014 20:04 129.12 132 126.24 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6864 6888 6852
26/9/2014 20:34 129.28 132.32 126.08 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6882 6906 6858
26/9/2014 21:04 128.64 131.84 125.92 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6870 6900 6864
26/9/2014 21:34 129.76 132.32 126.72 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6834 6852 6822
26/9/2014 22:04 129.6 133.28 126.72 460800 470400 441600 0.91 0.89 0.89 6816 6852 6792
26/9/2014 22:34 130.24 132.8 127.36 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.9 6786 6822 6780
26/9/2014 23:04 129.28 132 126.4 460800 460800 451200 0.91 0.89 0.89 6852 6882 6840
26/9/2014 23:34 128.8 131.52 126.72 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6882 6906 6864
27/9/2014 0:04 129.12 131.36 125.76 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6876 6894 6858
27/9/2014 0:34 128.8 131.2 125.6 460800 460800 441600 0.91 0.88 0.89 6888 6906 6876
27/9/2014 1:04 129.28 131.04 125.92 460800 460800 451200 0.91 0.89 0.9 6888 6906 6870
27/9/2014 1:34 129.12 131.2 125.76 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6888 6900 6864
27/9/2014 2:04 129.12 131.04 126.24 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6864 6888 6858
27/9/2014 2:34 129.12 131.68 126.24 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.9 6858 6882 6840
27/9/2014 3:04 128.96 131.36 125.92 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.9 6858 6882 6840
27/9/2014 3:34 129.44 131.36 125.92 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6858 6876 6840
27/9/2014 4:04 129.44 131.04 126.4 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.9 6858 6870 6840
27/9/2014 4:34 130.08 131.68 127.2 460800 460800 451200 0.91 0.89 0.89 6840 6852 6822
27/9/2014 5:04 129.6 131.52 127.04 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.9 6822 6840 6810
27/9/2014 5:34 129.6 132.16 127.52 460800 460800 451200 0.91 0.89 0.89 6804 6822 6798
27/9/2014 6:04 127.84 130.56 126.4 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6918 6936 6900
27/9/2014 6:34 128.32 130.24 126.4 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6888 6912 6888
27/9/2014 7:04 128.48 130.4 126.88 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6876 6894 6870
27/9/2014 7:34 128.8 131.36 127.36 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6852 6876 6840
27/9/2014 8:04 129.12 131.2 127.36 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.9 6852 6864 6846
27/9/2014 8:34 128.64 130.56 127.36 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.9 6858 6876 6852
27/9/2014 9:04 128.48 131.04 127.36 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.9 6816 6846 6810
27/9/2014 9:34 127.84 129.92 126.88 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6888 6912 6888
27/9/2014 10:04 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6948 6942 6924
27/9/2014 10:34 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6942 6936 6906
27/9/2014 11:04 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6972 6966 6930
27/9/2014 11:34 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6930 6918 6894
27/9/2014 12:04 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6894 6900 6864
27/9/2014 12:34 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6894 6900 6870
27/9/2014 13:04 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6888 6882 6858
27/9/2014 13:34 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6984 6990 6954
27/9/2014 14:04 125.12 128 124.8 451200 451200 441600 0.9 0.89 0.89 6888 6912 6894
27/9/2014 14:34 128.16 130.4 127.36 451200 460800 451200 0.9 0.9 0.9 6828 6852 6822
27/9/2014 15:04 128.48 131.04 128 451200 460800 451200 0.9 0.9 0.9 6816 6846 6816
27/9/2014 15:34 128.32 131.04 127.68 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6846 6870 6840
27/9/2014 16:04 128 130.4 127.04 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6882 6900 6870
27/9/2014 16:34 128.8 131.52 127.68 460800 460800 451200 0.91 0.9 0.89 6804 6828 6810
27/9/2014 17:04 127.52 130.72 126.56 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6882 6912 6888
27/9/2014 17:34 128 130.88 127.2 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6858 6882 6864
27/9/2014 18:04 127.68 130.4 126.56 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6924 6942 6918
27/9/2014 18:34 127.04 130.08 126.88 451200 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6900 6930 6900
27/9/2014 19:04 127.04 130.08 126.4 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6930 6954 6924
27/9/2014 19:34 126.88 129.92 125.92 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6912 6936 6906



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

27/9/2014 20:04 127.36 130.08 126.56 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6906 6936 6912
27/9/2014 20:34 127.36 130.4 126.72 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6900 6930 6894
27/9/2014 21:04 127.52 130.4 126.88 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6906 6930 6900
27/9/2014 21:34 127.2 130.08 127.04 460800 460800 451200 0.9 0.9 0.89 6900 6930 6900
27/9/2014 22:04 103.04 106.24 102.4 364800 374400 355200 0.88 0.87 0.87 6918 6948 6924
27/9/2014 22:34 123.04 126.08 122.4 441600 451200 432000 0.9 0.89 0.89 6912 6936 6912
27/9/2014 23:04 125.92 128.48 125.12 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6924 6948 6924
27/9/2014 23:34 124.96 128.16 124.64 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6954 6990 6954
28/9/2014 0:04 125.28 128.32 124.8 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.88 6942 6966 6936
28/9/2014 0:34 125.76 128.48 125.44 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6888 6918 6894
28/9/2014 1:04 126.08 128.64 125.28 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6894 6918 6900
28/9/2014 1:34 126.56 128.64 125.28 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6888 6912 6888
28/9/2014 2:04 126.56 128.96 125.28 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6906 6924 6894
28/9/2014 2:34 126.72 128.96 125.44 451200 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6924 6954 6924
28/9/2014 3:04 126.24 128.8 124.64 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6984 6996 6978
28/9/2014 3:34 126.88 128.96 125.6 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6900 6936 6906
28/9/2014 4:04 114.24 116.16 112.48 403200 403200 393600 0.89 0.88 0.88 6870 6894 6864
28/9/2014 4:34 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6978 6972 6936
28/9/2014 5:04 110.24 113.6 108.48 393600 393600 374400 0.89 0.87 0.87 6882 6906 6870
28/9/2014 5:34 127.04 130.24 125.6 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6858 6876 6846
28/9/2014 6:04 127.2 130.72 125.44 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6858 6882 6846
28/9/2014 6:34 126.88 129.76 124.64 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6918 6948 6912
28/9/2014 7:04 126.4 128.64 124 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6912 6936 6900
28/9/2014 7:34 117.6 119.52 115.04 422400 422400 403200 0.9 0.88 0.88 6930 6942 6918
28/9/2014 8:04 128.32 130.4 125.76 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6906 6930 6894
28/9/2014 8:34 128.48 130.4 125.44 470400 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6966 6978 6954
28/9/2014 9:04 128.8 130.88 125.6 470400 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6948 6972 6936
28/9/2014 9:34 129.44 131.84 126.72 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6858 6882 6846
28/9/2014 10:04 128.8 130.88 126.08 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6906 6930 6894
28/9/2014 10:34 129.44 131.68 126.56 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6834 6858 6822
28/9/2014 11:04 129.12 131.68 126.56 460800 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6864 6882 6846
28/9/2014 11:34 130.24 132.16 127.36 470400 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6858 6864 6840
28/9/2014 12:04 129.6 132.48 127.04 460800 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6858 6888 6846
28/9/2014 12:34 129.28 132 126.72 460800 470400 451200 0.91 0.89 0.89 6876 6906 6864
28/9/2014 13:04 128.96 131.68 125.92 460800 470400 441600 0.9 0.89 0.89 6864 6888 6858
28/9/2014 13:34 128.32 131.2 125.6 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6888 6912 6870
28/9/2014 14:04 128.32 131.2 125.92 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6882 6906 6870
28/9/2014 14:34 128 130.88 125.44 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6906 6936 6894
28/9/2014 15:04 128.16 131.04 125.44 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6912 6936 6894
28/9/2014 15:34 128 131.04 126.24 460800 470400 451200 0.9 0.89 0.89 6912 6942 6906
29/9/2014 5:04 118.56 120.64 116.64 422400 422400 412800 0.9 0.89 0.89 6834 6852 6828
29/9/2014 5:34 118.88 120.48 116.8 422400 422400 412800 0.9 0.89 0.89 6840 6858 6834
29/9/2014 6:04 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6942 6948 6900
29/9/2014 6:34 120.48 122.88 118.72 432000 432000 422400 0.9 0.89 0.89 6876 6894 6864
29/9/2014 7:04 120.16 122.24 118.56 432000 432000 422400 0.9 0.89 0.89 6876 6894 6864
29/9/2014 7:34 119.36 121.28 118.08 422400 432000 422400 0.9 0.89 0.89 6924 6942 6924
29/9/2014 8:04 120.16 122.08 118.88 422400 432000 422400 0.9 0.89 0.89 6840 6858 6840
29/9/2014 8:34 118.72 121.12 118.08 422400 432000 412800 0.9 0.88 0.89 6888 6906 6894
29/9/2014 9:04 119.84 122.4 118.88 422400 432000 422400 0.9 0.89 0.89 6858 6882 6852
29/9/2014 9:34 118.88 122.08 118.24 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6870 6906 6870
29/9/2014 10:04 118.72 121.6 118.24 422400 432000 422400 0.89 0.89 0.88 6948 6972 6954
29/9/2014 10:34 118.88 121.44 118.56 422400 432000 422400 0.89 0.89 0.89 6906 6936 6906
29/9/2014 11:04 118.72 121.76 118.4 422400 432000 422400 0.9 0.89 0.89 6888 6918 6894



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

29/9/2014 11:34 119.36 121.92 118.56 432000 432000 422400 0.9 0.89 0.89 6912 6936 6912
29/9/2014 12:04 119.2 122.4 118.4 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6894 6918 6894
29/9/2014 12:34 119.04 122.24 118.4 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6888 6918 6894
29/9/2014 13:04 119.2 122.08 118.88 422400 432000 422400 0.9 0.89 0.89 6882 6906 6882
29/9/2014 13:34 119.04 122.56 118.72 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6858 6900 6864
29/9/2014 14:04 118.24 121.44 118.08 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6852 6882 6858
29/9/2014 14:34 117.28 120.16 116.64 422400 422400 412800 0.9 0.89 0.88 6888 6918 6894
29/9/2014 15:04 118.88 122.08 118.24 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6846 6876 6846
29/9/2014 15:34 118.72 121.92 118.4 422400 432000 412800 0.89 0.89 0.88 6912 6936 6906
29/9/2014 16:04 118.4 121.6 117.92 422400 432000 422400 0.89 0.89 0.88 6948 6984 6948
29/9/2014 16:34 118.88 121.92 118.08 422400 432000 422400 0.9 0.89 0.88 6948 6972 6948
29/9/2014 17:04 118.72 121.6 118.24 422400 432000 422400 0.9 0.89 0.88 6954 6984 6954
29/9/2014 17:34 117.92 120.64 117.44 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6942 6966 6942
29/9/2014 18:04 118.56 121.6 118.4 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6834 6870 6840
29/9/2014 18:34 118.72 121.92 118.56 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6822 6846 6822
29/9/2014 19:04 117.92 120.96 117.6 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.88 6888 6924 6900
29/9/2014 19:34 118.56 121.76 118.4 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6876 6906 6876
29/9/2014 20:04 118.88 121.92 118.88 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6864 6894 6870
29/9/2014 20:34 118.88 121.76 118.56 422400 432000 422400 0.89 0.89 0.89 6906 6936 6900
29/9/2014 21:04 118.72 121.6 118.4 422400 432000 422400 0.89 0.89 0.89 6918 6942 6924
29/9/2014 21:34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29/9/2014 22:04 107.52 110.24 106.4 384000 384000 374400 0.89 0.88 0.88 6930 6960 6924
29/9/2014 22:34 118.56 121.44 117.6 422400 432000 412800 0.9 0.88 0.89 6942 6960 6930
29/9/2014 23:04 106.72 109.44 105.6 374400 384000 364800 0.88 0.88 0.87 6954 6978 6948
29/9/2014 23:34 102.4 104.8 100.96 364800 364800 355200 0.88 0.87 0.87 6966 6978 6954
30/9/2014 0:04 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7026 7026 6978
30/9/2014 0:34 118.4 120.64 116.8 422400 432000 412800 0.89 0.88 0.89 6942 6966 6936
30/9/2014 1:04 118.88 121.76 117.6 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6858 6882 6846
30/9/2014 1:34 118.72 121.76 117.6 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6876 6900 6870
30/9/2014 2:04 119.36 122.08 117.92 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6858 6882 6852
30/9/2014 2:34 119.36 121.6 117.28 422400 432000 412800 0.9 0.88 0.89 6882 6906 6870
30/9/2014 3:04 119.52 122.24 117.6 422400 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6858 6876 6846
30/9/2014 3:34 120 122.4 117.6 432000 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6852 6864 6834
30/9/2014 4:04 116.32 118.08 112.96 412800 412800 393600 0.9 0.88 0.88 6924 6936 6900
30/9/2014 4:34 119.52 121.76 116.48 432000 432000 412800 0.9 0.89 0.89 6918 6936 6894
30/9/2014 5:04 119.52 121.44 116.16 432000 432000 412800 0.9 0.88 0.89 6942 6960 6924
30/9/2014 5:34 119.84 121.6 116.48 432000 432000 412800 0.9 0.88 0.88 6930 6942 6906
30/9/2014 6:04 119.36 121.44 116 432000 432000 412800 0.9 0.88 0.88 6972 6990 6948
30/9/2014 6:34 119.2 121.44 115.52 432000 432000 412800 0.9 0.88 0.88 6966 6978 6942
30/9/2014 7:04 120.16 122.08 116.96 432000 432000 412800 0.9 0.88 0.88 6912 6930 6894
30/9/2014 7:34 120.32 122.24 116.96 432000 432000 412800 0.9 0.88 0.88 6912 6936 6894
30/9/2014 8:04 119.84 122.24 116.48 432000 432000 412800 0.9 0.88 0.89 6906 6924 6888
30/9/2014 8:34 118.88 120.96 115.36 432000 432000 412800 0.9 0.88 0.88 6972 6996 6954
30/9/2014 9:04 119.36 121.6 115.68 432000 432000 412800 0.9 0.88 0.89 6918 6936 6900
30/9/2014 9:34 118.88 121.76 115.84 422400 432000 403200 0.9 0.88 0.88 6924 6948 6906
30/9/2014 10:04 116.8 119.2 113.76 412800 422400 403200 0.9 0.88 0.88 6900 6930 6882
30/9/2014 10:34 117.92 120.16 115.36 422400 422400 403200 0.9 0.88 0.88 6930 6942 6906
30/9/2014 11:04 117.92 120.48 115.04 422400 422400 403200 0.9 0.88 0.88 6930 6948 6918
30/9/2014 11:34 117.76 120.32 115.04 422400 422400 403200 0.9 0.88 0.88 6942 6960 6924
30/9/2014 12:04 117.76 120.16 114.72 422400 422400 403200 0.9 0.88 0.88 6948 6966 6930
30/9/2014 12:34 118.4 120.8 115.2 422400 422400 403200 0.9 0.88 0.88 6918 6936 6900
30/9/2014 13:04 119.2 121.12 116.64 422400 422400 412800 0.9 0.88 0.89 6894 6912 6876
30/9/2014 13:34 119.04 120.96 116.48 422400 422400 412800 0.9 0.88 0.89 6918 6936 6900



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

30/9/2014 14:04 119.52 121.44 116.48 432000 432000 412800 0.9 0.88 0.88 6942 6960 6924
30/9/2014 14:34 119.84 121.6 116.8 432000 432000 412800 0.9 0.88 0.88 6942 6960 6924
30/9/2014 15:04 119.36 121.6 116.64 432000 432000 412800 0.9 0.88 0.89 6918 6942 6912
30/9/2014 15:34 119.2 121.12 116.32 432000 432000 412800 0.9 0.88 0.88 6948 6966 6930
30/9/2014 16:04 119.84 122.24 116.8 432000 432000 412800 0.9 0.88 0.88 6894 6906 6876
30/9/2014 16:34 120.16 122.4 117.12 432000 432000 412800 0.9 0.88 0.88 6906 6918 6888
30/9/2014 17:04 119.84 122.24 117.28 432000 432000 412800 0.9 0.88 0.88 6894 6918 6876
30/9/2014 17:34 118.56 120.8 116.16 422400 422400 412800 0.9 0.88 0.88 6912 6936 6894
3/10/2014 13:04 88.96 91.52 88 307200 307200 297600 0.86 0.85 0.85 6912 6930 6900
3/10/2014 13:34 102.24 104.96 100.96 364800 364800 355200 0.88 0.87 0.87 6942 6948 6924
3/10/2014 14:04 102.88 105.28 101.76 364800 364800 355200 0.88 0.87 0.87 6930 6954 6924
3/10/2014 14:34 103.36 106.08 102.24 364800 364800 355200 0.88 0.87 0.87 6864 6888 6864
3/10/2014 15:04 99.52 102.24 97.76 345600 355200 336000 0.89 0.87 0.87 6888 6900 6870
3/10/2014 15:34 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6948 6948 6912
3/10/2014 16:04 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6936 6936 6894
3/10/2014 16:34 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7008 7002 6972
3/10/2014 17:04 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7008 7002 6966
3/10/2014 17:34 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7014 7014 6972
3/10/2014 18:04 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7026 7020 6984
3/10/2014 18:34 89.92 92.32 88.48 307200 316800 297600 0.87 0.85 0.85 6942 6954 6924
3/10/2014 19:04 112.64 114.4 110.88 403200 403200 393600 0.89 0.88 0.88 6936 6948 6930
3/10/2014 19:34 112.96 115.52 111.52 403200 403200 393600 0.89 0.88 0.88 6930 6948 6924
3/10/2014 20:04 112.96 115.04 111.52 403200 403200 393600 0.89 0.88 0.88 6942 6966 6930
3/10/2014 20:34 126.08 128.32 124.8 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6942 6954 6924
3/10/2014 21:04 126.88 129.12 125.28 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6936 6954 6924
3/10/2014 21:34 126.72 128.96 124.8 460800 460800 451200 0.9 0.89 0.89 6954 6966 6948
3/10/2014 22:04 126.56 128.16 124.48 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6972 6972 6954
3/10/2014 22:34 126.4 128.32 124.64 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6942 6960 6942
3/10/2014 23:04 128.32 130.56 127.04 460800 460800 451200 0.9 0.9 0.9 6822 6840 6810
3/10/2014 23:34 127.04 129.28 125.28 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6930 6942 6918
4/10/2014 0:04 127.2 129.28 125.44 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6912 6924 6894
4/10/2014 0:34 127.04 129.76 125.44 451200 460800 441600 0.9 0.9 0.9 6858 6882 6852
4/10/2014 1:04 105.28 107.68 103.2 374400 374400 355200 0.89 0.87 0.87 6894 6912 6888
4/10/2014 1:34 112 114.24 109.76 393600 403200 384000 0.89 0.88 0.88 6912 6930 6894
4/10/2014 2:04 127.2 129.28 124.48 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6882 6882 6864
4/10/2014 2:34 127.68 129.44 124.8 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.9 6882 6894 6870
4/10/2014 3:04 128.16 129.92 125.12 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.9 6834 6852 6810
4/10/2014 3:34 105.92 107.68 102.72 374400 374400 355200 0.89 0.87 0.87 6894 6906 6876
4/10/2014 4:04 106.24 107.68 102.56 374400 374400 355200 0.89 0.87 0.88 6906 6912 6888
4/10/2014 4:34 127.52 129.12 123.84 460800 451200 441600 0.9 0.89 0.89 6876 6882 6846
4/10/2014 5:04 127.36 129.6 123.68 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6906 6918 6882
4/10/2014 5:34 127.36 129.6 123.68 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6888 6906 6870
4/10/2014 6:04 127.52 129.6 123.52 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6918 6936 6894
4/10/2014 6:34 127.36 129.92 123.84 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6912 6930 6888
4/10/2014 7:04 126.88 129.12 122.72 460800 460800 432000 0.91 0.89 0.89 6918 6936 6894
4/10/2014 7:34 127.04 129.6 123.52 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6930 6942 6906
4/10/2014 8:04 127.04 129.44 122.72 460800 460800 432000 0.91 0.89 0.89 6906 6912 6870
4/10/2014 8:34 127.52 130.08 123.36 460800 460800 432000 0.9 0.89 0.89 6882 6906 6858
4/10/2014 9:04 106.4 109.44 103.2 374400 384000 355200 0.89 0.87 0.87 6918 6936 6894
4/10/2014 9:34 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6942 6936 6876
4/10/2014 10:04 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6948 6948 6894
4/10/2014 10:34 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6954 6960 6900
4/10/2014 11:04 125.92 128.8 122.56 451200 451200 432000 0.91 0.89 0.89 6876 6882 6840



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

4/10/2014 11:34 127.84 131.04 124.48 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6858 6882 6840
4/10/2014 12:04 127.36 130.4 124.16 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6888 6912 6876
4/10/2014 12:34 126.56 129.6 122.88 460800 460800 432000 0.9 0.89 0.89 6918 6942 6894
4/10/2014 13:04 126.56 129.76 123.52 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6918 6942 6894
4/10/2014 13:34 126.72 129.6 122.72 460800 460800 432000 0.91 0.89 0.89 6936 6948 6900
4/10/2014 14:04 125.28 128.48 122.4 451200 460800 432000 0.9 0.88 0.89 6942 6966 6918
4/10/2014 14:34 106.08 108.96 102.88 374400 374400 355200 0.89 0.86 0.87 6930 6948 6906
4/10/2014 15:04 107.36 109.92 104 384000 384000 364800 0.89 0.87 0.87 6930 6948 6912
4/10/2014 15:34 127.68 130.88 124.16 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6918 6936 6894
4/10/2014 16:04 127.04 129.6 123.36 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6954 6972 6930
4/10/2014 16:34 127.36 129.92 124 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6918 6936 6894
4/10/2014 17:04 128.32 131.04 125.12 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6864 6882 6846
4/10/2014 17:34 128.16 130.56 124.48 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6906 6912 6876
4/10/2014 18:04 128.16 130.56 124.64 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6876 6900 6858
4/10/2014 18:34 128.32 130.56 124.64 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.9 6888 6912 6864
4/10/2014 19:04 128.48 130.72 124.8 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6882 6888 6852
4/10/2014 19:34 128.16 130.08 124.64 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6864 6882 6846
4/10/2014 20:04 128.32 130.24 124.16 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6882 6900 6864
4/10/2014 20:34 127.84 129.92 124.48 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.9 6882 6900 6864
4/10/2014 21:04 127.36 129.44 124 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.9 6888 6906 6864
4/10/2014 21:34 128.16 129.76 124.48 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6888 6906 6864
4/10/2014 22:04 128.16 129.76 124.16 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.9 6888 6906 6864
4/10/2014 22:34 128.32 130.24 124.48 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6882 6882 6858
4/10/2014 23:04 128 129.76 124.48 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6912 6912 6882
4/10/2014 23:34 128 129.6 124.64 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.9 6882 6894 6864
5/10/2014 0:04 128.48 130.4 124.96 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6864 6882 6840
5/10/2014 0:34 128 129.6 124.32 460800 451200 441600 0.9 0.89 0.89 6864 6882 6846
5/10/2014 1:04 128.32 130.08 124.48 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6876 6888 6852
5/10/2014 1:34 128.48 129.92 124.96 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6876 6888 6858
5/10/2014 2:04 127.52 129.76 124 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6912 6918 6882
5/10/2014 2:34 128 130.56 125.12 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6858 6882 6840
5/10/2014 3:04 127.52 129.6 124.64 460800 460800 441600 0.91 0.88 0.89 6888 6906 6870
5/10/2014 3:34 127.68 129.76 124.8 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6888 6906 6876
5/10/2014 4:04 127.36 129.6 124.48 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6882 6894 6864
5/10/2014 4:34 127.2 129.76 124 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6906 6924 6882
5/10/2014 5:04 126.88 129.92 124.32 451200 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6870 6882 6858
5/10/2014 5:34 127.52 129.76 124.96 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6858 6882 6846
5/10/2014 6:04 127.68 129.76 124.8 451200 451200 441600 0.91 0.89 0.89 6828 6834 6804
5/10/2014 6:34 125.44 128.32 123.2 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6954 6972 6948
5/10/2014 7:04 127.2 130.08 124.96 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6882 6894 6864
5/10/2014 7:34 127.52 130.08 124.64 451200 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6828 6852 6810
5/10/2014 8:04 127.2 130.08 125.28 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6858 6882 6840
5/10/2014 8:34 127.36 129.76 124.64 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6882 6894 6864
5/10/2014 9:04 127.84 129.92 124.96 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6858 6870 6840
5/10/2014 9:34 127.68 129.76 124.8 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6864 6882 6840
5/10/2014 10:04 128.48 130.72 125.92 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.9 6840 6852 6834
5/10/2014 10:34 128.16 130.56 125.76 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.9 6840 6852 6822
5/10/2014 11:04 128 130.4 125.76 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6858 6876 6840
5/10/2014 11:34 128.32 130.72 126.24 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.9 6834 6852 6828
5/10/2014 12:04 128.48 130.88 126.08 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.9 6846 6864 6834
5/10/2014 12:34 127.84 130.4 125.76 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6864 6882 6858
5/10/2014 13:04 127.36 129.76 125.44 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6894 6912 6882
5/10/2014 13:34 126.88 129.6 124.64 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6912 6936 6900



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

5/10/2014 14:04 127.36 130.08 124.96 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6918 6942 6906
5/10/2014 14:34 126.72 129.6 124.48 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6936 6954 6918
5/10/2014 15:04 126.56 129.44 124.16 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6936 6954 6918
5/10/2014 15:34 126.88 130.08 124.8 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6924 6948 6918
5/10/2014 16:04 126.24 129.28 124.16 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6942 6966 6924
5/10/2014 16:34 126.88 129.92 124.32 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6924 6954 6912
5/10/2014 17:04 126.72 129.76 124.32 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6948 6966 6936
5/10/2014 17:34 126.88 129.76 124.16 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6942 6966 6924
5/10/2014 18:04 127.04 129.92 124.48 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6930 6942 6906
5/10/2014 18:34 127.36 130.08 124.96 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6900 6918 6888
5/10/2014 19:04 127.04 129.6 124.16 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6954 6972 6942
5/10/2014 19:34 127.2 129.92 124.32 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6912 6930 6894
5/10/2014 20:04 126.72 129.44 124 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6942 6966 6924
5/10/2014 20:34 126.24 129.12 123.84 451200 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6942 6966 6924
5/10/2014 21:04 126.88 129.92 124.16 460800 460800 441600 0.91 0.88 0.89 6936 6966 6924
5/10/2014 21:34 126.72 129.44 123.84 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6948 6966 6924
5/10/2014 22:04 126.72 129.6 123.84 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6942 6960 6924
5/10/2014 22:34 126.72 129.6 123.68 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6948 6966 6930
5/10/2014 23:04 126.72 128.96 123.68 460800 460800 441600 0.9 0.89 0.89 6942 6966 6924
5/10/2014 23:34 127.04 129.44 123.84 460800 460800 441600 0.91 0.89 0.89 6942 6948 6918
6/10/2014 0:04 119.84 122.08 116.48 432000 432000 412800 0.9 0.88 0.89 6876 6894 6852
6/10/2014 0:34 120.32 122.4 117.12 432000 432000 412800 0.9 0.88 0.89 6882 6888 6858
6/10/2014 1:04 120.64 122.56 117.44 432000 432000 412800 0.9 0.88 0.89 6888 6906 6864
6/10/2014 1:34 120.8 122.72 117.44 432000 432000 412800 0.9 0.88 0.89 6882 6888 6852
6/10/2014 2:04 121.12 123.04 117.44 432000 432000 412800 0.9 0.88 0.89 6870 6882 6840
6/10/2014 2:34 120.64 122.4 116.64 432000 432000 412800 0.9 0.88 0.89 6888 6900 6864
6/10/2014 3:04 121.28 123.52 117.12 432000 432000 412800 0.9 0.88 0.89 6852 6864 6834
6/10/2014 3:34 106.4 108.64 102.24 374400 374400 355200 0.89 0.87 0.87 6924 6936 6894
6/10/2014 4:04 128.32 129.76 123.2 460800 460800 432000 0.91 0.88 0.9 6882 6894 6858
6/10/2014 4:34 128.64 130.08 123.2 460800 460800 432000 0.91 0.88 0.9 6888 6906 6864
6/10/2014 5:04 127.84 129.76 122.56 460800 460800 432000 0.91 0.88 0.9 6900 6918 6870
6/10/2014 5:34 121.76 124 116.32 441600 432000 412800 0.9 0.88 0.89 6900 6906 6864
6/10/2014 6:04 127.36 129.44 122.08 460800 451200 432000 0.91 0.88 0.89 6912 6912 6870
6/10/2014 6:34 127.52 129.6 121.76 460800 460800 432000 0.91 0.88 0.89 6906 6918 6870
6/10/2014 7:04 127.84 130.4 122.24 460800 460800 432000 0.91 0.88 0.89 6888 6906 6858
6/10/2014 7:34 114.88 117.92 109.6 412800 412800 384000 0.9 0.88 0.88 6900 6924 6864
6/10/2014 8:04 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7026 7020 6954
6/10/2014 8:34 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7008 7008 6948
6/10/2014 9:04 123.2 127.52 118.56 451200 451200 412800 0.91 0.88 0.88 6918 6948 6888
6/10/2014 9:34 123.52 127.36 118.88 451200 451200 422400 0.91 0.88 0.88 6930 6966 6900
6/10/2014 10:04 124 127.2 119.36 451200 451200 422400 0.91 0.88 0.89 6930 6948 6894
6/10/2014 10:34 123.68 127.36 119.04 451200 451200 422400 0.91 0.88 0.89 6942 6966 6906
6/10/2014 11:04 117.12 121.12 112.64 422400 422400 393600 0.9 0.88 0.88 6894 6918 6864
6/10/2014 11:34 118.24 121.6 113.92 422400 422400 403200 0.91 0.88 0.88 6864 6888 6840
6/10/2014 12:04 118.24 121.76 113.76 422400 422400 403200 0.91 0.88 0.88 6906 6930 6870
6/10/2014 12:34 118.4 122.24 114.24 422400 432000 403200 0.9 0.88 0.89 6912 6936 6876
6/10/2014 13:04 106.88 111.04 103.04 384000 384000 355200 0.9 0.87 0.87 6930 6960 6900
6/10/2014 13:34 119.2 122.72 115.04 432000 432000 403200 0.91 0.88 0.88 6930 6966 6900
6/10/2014 14:04 119.68 123.68 115.36 432000 432000 403200 0.91 0.88 0.88 6930 6954 6906
6/10/2014 14:34 119.68 123.2 115.36 432000 432000 403200 0.91 0.88 0.88 6936 6960 6900
6/10/2014 15:04 119.36 123.2 115.36 432000 432000 403200 0.9 0.88 0.88 6942 6966 6906
6/10/2014 15:34 120.48 123.84 116.48 432000 432000 412800 0.91 0.88 0.89 6882 6906 6852
6/10/2014 16:04 120.8 124.32 116.96 432000 441600 412800 0.91 0.88 0.89 6888 6918 6864



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

6/10/2014 16:34 120.8 124.48 116.96 432000 441600 412800 0.9 0.88 0.89 6870 6906 6852
6/10/2014 17:04 121.12 124.48 117.12 432000 441600 412800 0.9 0.88 0.89 6882 6906 6852
6/10/2014 17:34 121.28 124.32 116.8 432000 432000 412800 0.91 0.88 0.89 6882 6906 6846
6/10/2014 18:04 101.76 105.44 98.24 364800 364800 336000 0.89 0.86 0.87 6894 6912 6864
7/10/2014 17:34 109.92 112.32 108.64 384000 393600 374400 0.89 0.88 0.88 6858 6882 6846
7/10/2014 18:04 117.92 121.28 117.28 422400 422400 412800 0.9 0.89 0.89 6852 6876 6840
7/10/2014 18:34 118.08 120.8 116.8 422400 422400 412800 0.9 0.89 0.89 6858 6882 6852
7/10/2014 19:04 117.92 120.48 117.28 422400 422400 412800 0.9 0.89 0.89 6864 6882 6864
7/10/2014 19:34 118.24 120.64 117.12 422400 422400 412800 0.9 0.89 0.89 6882 6906 6870
7/10/2014 20:04 118.56 120.96 117.28 422400 422400 412800 0.89 0.89 0.89 6864 6882 6852
7/10/2014 20:34 118.24 120.8 116.8 422400 422400 412800 0.9 0.89 0.89 6876 6894 6864
7/10/2014 21:04 116.8 119.84 115.68 412800 422400 412800 0.89 0.88 0.88 6942 6966 6936
7/10/2014 21:34 117.28 120.16 116.32 422400 422400 412800 0.89 0.88 0.89 6924 6942 6924
7/10/2014 22:04 117.44 120.16 116.16 422400 422400 412800 0.89 0.88 0.88 6942 6966 6942
7/10/2014 22:34 118.08 120.64 116.64 422400 422400 412800 0.9 0.89 0.89 6876 6894 6870
7/10/2014 23:04 117.76 120.48 116.48 422400 422400 412800 0.9 0.88 0.89 6888 6906 6876
7/10/2014 23:34 107.68 110.24 106.08 384000 384000 374400 0.88 0.87 0.88 6918 6942 6918
8/10/2014 0:04 117.6 120.32 116.16 422400 432000 412800 0.89 0.88 0.88 6960 6978 6948
8/10/2014 0:34 118.4 120.64 116.8 422400 422400 412800 0.9 0.89 0.89 6852 6870 6840
8/10/2014 1:04 117.44 120 116.16 422400 422400 412800 0.89 0.88 0.89 6918 6936 6918
8/10/2014 1:34 117.76 119.68 115.36 422400 422400 403200 0.89 0.88 0.88 6948 6960 6930
8/10/2014 2:04 119.04 121.28 117.12 422400 422400 412800 0.9 0.89 0.89 6846 6858 6822
8/10/2014 2:34 118.4 120.8 116.16 422400 422400 412800 0.9 0.88 0.89 6882 6906 6870
8/10/2014 3:04 118.08 120.32 115.36 422400 422400 403200 0.9 0.88 0.89 6882 6906 6864
8/10/2014 3:34 118.56 120.8 115.68 422400 422400 403200 0.9 0.88 0.89 6876 6882 6858
8/10/2014 4:04 118.4 120.8 115.04 422400 422400 403200 0.9 0.88 0.89 6888 6906 6864
8/10/2014 4:34 118.24 120.48 114.88 422400 422400 403200 0.9 0.88 0.88 6906 6918 6888
8/10/2014 5:04 118.08 120.32 114.4 422400 422400 403200 0.9 0.88 0.89 6906 6918 6888
8/10/2014 5:34 117.92 120.32 114.72 422400 422400 403200 0.9 0.88 0.89 6894 6912 6876
8/10/2014 6:04 117.6 120.48 114.08 422400 422400 403200 0.9 0.88 0.88 6924 6954 6900
8/10/2014 6:34 108.96 111.52 105.28 384000 393600 364800 0.89 0.87 0.87 6936 6954 6906
8/10/2014 7:04 94.72 97.76 91.2 336000 336000 307200 0.88 0.85 0.85 6966 6990 6936
8/10/2014 7:34 100.8 103.36 96.96 355200 355200 336000 0.88 0.86 0.86 6972 6996 6948
8/10/2014 8:04 100 103.2 96 355200 355200 326400 0.88 0.86 0.86 6918 6936 6888
8/10/2014 8:34 116.16 119.04 112 412800 422400 393600 0.9 0.88 0.88 6906 6930 6876
8/10/2014 9:04 115.52 118.56 111.2 412800 412800 393600 0.9 0.88 0.88 6930 6942 6900
8/10/2014 9:34 116.16 119.68 111.84 422400 422400 393600 0.9 0.88 0.88 6954 6972 6924
8/10/2014 10:04 116 119.84 112.16 412800 422400 393600 0.9 0.88 0.88 6894 6930 6870
8/10/2014 10:34 116 119.68 112.96 412800 422400 393600 0.9 0.88 0.88 6870 6894 6846
8/10/2014 11:04 108.8 112.32 105.6 384000 393600 364800 0.9 0.87 0.87 6876 6906 6858
8/10/2014 11:34 109.28 112.64 105.6 393600 393600 364800 0.89 0.87 0.87 6912 6936 6894
8/10/2014 12:04 108.8 112.48 105.6 384000 393600 364800 0.89 0.87 0.87 6912 6936 6888
8/10/2014 12:34 113.76 117.76 110.72 412800 412800 384000 0.89 0.88 0.88 6960 6990 6930
8/10/2014 13:04 113.6 117.44 110.72 412800 412800 384000 0.9 0.88 0.88 6942 6966 6924
8/10/2014 13:34 113.28 117.12 110.4 412800 412800 384000 0.9 0.88 0.88 6972 6996 6948
8/10/2014 14:04 113.28 116.8 110.24 412800 412800 384000 0.9 0.88 0.88 6954 6984 6942
8/10/2014 14:34 113.44 116.8 110.24 412800 412800 384000 0.89 0.88 0.88 6972 6996 6948
8/10/2014 15:04 114.24 117.76 111.04 412800 412800 384000 0.9 0.88 0.88 6888 6924 6876
8/10/2014 15:34 114.24 117.76 111.2 412800 412800 393600 0.9 0.88 0.88 6894 6930 6882
8/10/2014 16:04 114.24 117.44 111.2 412800 412800 384000 0.9 0.88 0.88 6894 6918 6870
8/10/2014 16:34 114.08 117.44 110.72 403200 412800 384000 0.9 0.88 0.88 6888 6912 6864
8/10/2014 17:04 113.92 117.44 111.36 412800 412800 393600 0.9 0.88 0.88 6918 6936 6894
8/10/2014 17:34 114.08 117.28 111.04 412800 412800 393600 0.9 0.88 0.88 6912 6936 6894



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

8/10/2014 18:04 114.08 117.28 111.36 412800 412800 393600 0.9 0.88 0.88 6906 6930 6876
8/10/2014 18:34 114.56 117.28 111.36 412800 412800 393600 0.9 0.88 0.88 6900 6924 6882
8/10/2014 19:04 113.6 116.96 111.04 403200 412800 384000 0.9 0.88 0.88 6930 6960 6900
8/10/2014 19:34 114.4 117.28 110.88 412800 412800 393600 0.9 0.88 0.88 6930 6948 6912
8/10/2014 20:04 113.92 116.48 110.72 412800 412800 393600 0.89 0.88 0.88 6954 6978 6930
8/10/2014 20:34 114.08 116.96 111.36 412800 412800 393600 0.9 0.88 0.88 6930 6954 6906
8/10/2014 21:04 113.76 116.16 110.72 412800 412800 393600 0.9 0.87 0.88 6936 6960 6924
8/10/2014 21:34 113.76 116.48 110.88 403200 412800 393600 0.9 0.88 0.88 6942 6954 6918
8/10/2014 22:04 113.6 116.16 110.72 412800 412800 393600 0.9 0.88 0.88 6948 6966 6930
8/10/2014 22:34 113.76 116.32 110.88 412800 412800 393600 0.89 0.88 0.88 6960 6966 6936
8/10/2014 23:04 113.92 116.8 110.72 412800 412800 384000 0.9 0.88 0.88 6942 6960 6918
8/10/2014 23:34 113.44 116.16 110.56 403200 412800 384000 0.9 0.88 0.88 6942 6966 6924
9/10/2014 0:04 113.92 115.84 111.2 403200 403200 393600 0.89 0.88 0.88 6936 6954 6918
9/10/2014 0:34 101.12 104 98.56 355200 355200 336000 0.88 0.86 0.86 6912 6936 6900
9/10/2014 1:04 112.64 115.36 109.44 403200 403200 384000 0.89 0.88 0.88 6906 6924 6882
9/10/2014 1:34 112.8 115.2 110.08 403200 403200 384000 0.89 0.88 0.88 6912 6930 6888
9/10/2014 2:04 113.28 115.68 110.88 403200 403200 384000 0.9 0.88 0.88 6894 6918 6888
9/10/2014 2:34 112.96 115.2 110.4 403200 403200 384000 0.9 0.88 0.88 6882 6894 6864
9/10/2014 3:04 113.28 115.52 111.52 403200 403200 393600 0.89 0.88 0.88 6858 6876 6846
9/10/2014 3:34 112.64 115.36 110.4 403200 403200 384000 0.89 0.88 0.88 6900 6924 6888
9/10/2014 4:04 112.96 115.52 111.04 403200 403200 384000 0.9 0.88 0.88 6870 6894 6864
12/10/2014 8:04 117.76 119.84 113.76 422400 422400 403200 0.9 0.88 0.89 6876 6894 6864
12/10/2014 8:34 117.92 120 113.76 422400 422400 403200 0.9 0.88 0.89 6894 6912 6870
12/10/2014 9:04 117.28 119.04 112.96 422400 422400 393600 0.9 0.88 0.88 6918 6936 6894
12/10/2014 9:34 117.76 120.16 114.24 422400 422400 403200 0.9 0.88 0.89 6840 6852 6816
12/10/2014 10:04 107.52 110.4 104.32 384000 384000 364800 0.89 0.87 0.87 6870 6900 6846
12/10/2014 10:34 108.64 111.04 105.44 384000 384000 364800 0.9 0.88 0.88 6876 6888 6858
12/10/2014 11:04 108.64 110.88 105.76 384000 384000 364800 0.89 0.87 0.88 6888 6906 6864
12/10/2014 11:34 108.64 110.88 105.6 384000 384000 364800 0.89 0.87 0.88 6882 6906 6864
12/10/2014 12:04 108.48 110.88 105.44 384000 384000 364800 0.9 0.87 0.88 6882 6900 6864
12/10/2014 12:34 108.64 111.2 105.12 384000 384000 364800 0.9 0.88 0.88 6876 6888 6852
12/10/2014 13:04 108.64 111.52 105.44 384000 384000 364800 0.89 0.88 0.88 6828 6852 6804
12/10/2014 13:34 108.64 111.68 105.6 384000 384000 364800 0.89 0.88 0.88 6858 6882 6834
12/10/2014 14:04 107.84 111.2 105.12 384000 384000 364800 0.89 0.88 0.87 6894 6924 6888
12/10/2014 14:34 108.48 111.04 105.12 384000 384000 364800 0.89 0.88 0.88 6858 6882 6840
12/10/2014 15:04 108.48 110.88 104.96 384000 384000 364800 0.89 0.87 0.88 6882 6894 6858
12/10/2014 15:34 108 110.56 104.64 384000 384000 364800 0.89 0.87 0.87 6888 6906 6870
12/10/2014 16:04 108 110.4 104.8 384000 384000 364800 0.89 0.87 0.87 6912 6930 6888
12/10/2014 16:34 107.52 109.92 104.48 384000 384000 364800 0.89 0.87 0.88 6900 6924 6882
12/10/2014 17:04 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7002 6996 6936
12/10/2014 17:34 102.4 105.12 99.52 364800 364800 345600 0.89 0.86 0.87 6882 6906 6864
12/10/2014 18:04 104.48 107.04 101.44 374400 374400 355200 0.89 0.87 0.87 6912 6936 6894
12/10/2014 18:34 112.32 114.56 109.12 403200 403200 384000 0.89 0.88 0.88 6918 6936 6894
12/10/2014 19:04 112 114.72 108.8 403200 403200 384000 0.89 0.88 0.88 6912 6936 6888
12/10/2014 19:34 112.16 114.4 108.96 403200 403200 384000 0.89 0.88 0.88 6924 6936 6906
12/10/2014 20:04 113.76 116 110.72 403200 403200 384000 0.9 0.88 0.89 6834 6852 6810
12/10/2014 20:34 113.76 115.52 110.4 403200 403200 384000 0.9 0.88 0.88 6858 6876 6840
12/10/2014 21:04 113.6 116 110.72 403200 403200 384000 0.9 0.88 0.88 6858 6876 6840
12/10/2014 21:34 113.6 116 111.04 403200 403200 384000 0.9 0.88 0.88 6864 6876 6840
12/10/2014 22:04 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6972 6966 6906
12/10/2014 22:34 111.36 113.12 108 393600 393600 374400 0.9 0.88 0.88 6834 6852 6810
12/10/2014 23:04 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6942 6936 6882
12/10/2014 23:34 96.64 99.2 94.24 336000 336000 316800 0.88 0.86 0.86 6858 6882 6840



(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R-S) (S-T) (T-R)

VoltagePF.

ตารางการตรวจวดัพลงังาน ทาํการตรวจวดัพลงังานก่อน-หลงั การปรับปรุง

Date/Time
Current kW. 

13/10/2014 0:04 100.32 102.08 97.6 355200 345600 336000 0.88 0.86 0.87 6858 6864 6840
13/10/2014 0:34 94.4 96.64 91.68 326400 326400 307200 0.88 0.86 0.86 6834 6852 6816
13/10/2014 1:04 105.28 107.36 102.24 374400 374400 355200 0.89 0.87 0.87 6858 6870 6834
13/10/2014 1:34 105.28 108 102.24 374400 374400 355200 0.89 0.87 0.87 6822 6846 6804
13/10/2014 2:04 105.76 107.52 102.88 374400 374400 355200 0.89 0.87 0.88 6852 6864 6834
13/10/2014 2:34 105.28 107.04 102.88 364800 364800 355200 0.89 0.87 0.88 6822 6828 6804
13/10/2014 3:04 104.32 106.08 102.56 364800 364800 355200 0.89 0.87 0.87 6864 6882 6852
13/10/2014 3:34 104.32 106.24 102.24 364800 364800 355200 0.88 0.87 0.87 6870 6888 6864
13/10/2014 4:04 104.96 106.88 103.04 364800 364800 355200 0.89 0.87 0.87 6840 6852 6828
13/10/2014 4:34 103.84 105.92 102.08 364800 364800 355200 0.88 0.87 0.87 6906 6924 6894
13/10/2014 5:04 104 106.08 102.4 364800 364800 355200 0.88 0.87 0.87 6864 6882 6858
13/10/2014 5:34 98.08 100.16 96.32 336000 345600 326400 0.88 0.87 0.87 6816 6828 6804
13/10/2014 6:04 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6960 6942 6912
13/10/2014 8:04 115.04 117.76 114.08 412800 412800 403200 0.9 0.88 0.88 6858 6876 6840
13/10/2014 8:34 115.52 118.4 114.56 403200 412800 393600 0.9 0.89 0.88 6810 6834 6810
13/10/2014 9:04 113.76 117.12 113.12 403200 412800 393600 0.89 0.88 0.88 6870 6900 6870
13/10/2014 9:34 115.36 118.72 115.04 403200 412800 403200 0.89 0.89 0.88 6816 6846 6816
13/10/2014 10:04 115.36 118.24 114.72 403200 412800 403200 0.9 0.89 0.88 6834 6852 6834
13/10/2014 10:34 115.52 118.72 115.04 403200 412800 393600 0.9 0.89 0.88 6804 6822 6804
13/10/2014 11:04 115.52 118.88 115.04 403200 412800 403200 0.9 0.89 0.89 6804 6822 6798
13/10/2014 11:34 112.8 116.32 112.96 403200 412800 393600 0.89 0.88 0.88 6876 6906 6876
13/10/2014 12:04 113.44 116.48 113.12 403200 412800 393600 0.9 0.88 0.88 6888 6912 6888
13/10/2014 12:34 112.96 116.32 112.32 403200 412800 393600 0.89 0.88 0.88 6906 6936 6900
13/10/2014 13:04 117.76 120 116.96 412800 422400 412800 0.9 0.89 0.88 6852 6858 6840
13/10/2014 13:34 125.44 128.64 124.8 451200 451200 441600 0.9 0.89 0.89 6840 6870 6840
13/10/2014 14:04 104.64 107.84 104.32 374400 374400 364800 0.89 0.87 0.87 6942 6954 6924
13/10/2014 14:34 124.96 128 124.32 441600 451200 441600 0.9 0.89 0.89 6852 6870 6840
13/10/2014 15:04 113.6 116.48 113.28 403200 403200 393600 0.89 0.88 0.88 6846 6870 6840
13/10/2014 15:34 113.76 116.48 113.44 403200 403200 393600 0.89 0.89 0.88 6828 6852 6822
13/10/2014 16:04 113.12 116.32 113.28 403200 412800 393600 0.89 0.88 0.88 6876 6906 6876
13/10/2014 16:34 111.2 114.72 111.2 393600 403200 393600 0.89 0.88 0.88 6900 6930 6906
13/10/2014 17:04 117.28 120.64 117.28 412800 422400 412800 0.89 0.89 0.89 6864 6900 6870
13/10/2014 17:34 117.28 120.96 117.12 412800 422400 412800 0.89 0.89 0.88 6864 6888 6864
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Abstract 
This article aimed to study the optimization of the supply 

fuel system of pipeline by improving the pumps system with 

conventional oil pump size 1,850 kw (2 pupms) and  renovate new 

system by use the variable speed motors(VSD) cooperate with valve 

control instead use only valve control. This installation method that we 

present will adjust turning on-off valve to stable 100% and adjust the 

frequency of VSD as the type of fuel. In analyze efficiency of system, 

we will use oil 4 type, analysis of efficiency system, we will use fuel 4 

type that have different coefficient of density are JET A1, Disel, B91, 

and B95. And then we compared the relationship between the quantity 

of each fuel per period time and usage of power with the conventional 

system and new design system that we found the new design system 

after measured the result and analyzed as follow with Affinity Law, will 

have more efficiency and can save cost of energy around 42.96%. 

Keywords: VSD, Affinity Law, Efficiency   
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