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บทคัดย่อ 
 

              วิทยานิพนธ์นี -นําเสนอวิธีการเปรียบเทียบการลดระดบัแรงดนัไฟฟ้าต้น
ทางที�สงูเกินความจําเป็นของโรงงานกรณีศกึษา 2 โรงงาน ในกรณีที�โหลดอยู่ใกล้กบัสถานีไฟฟ้า
เดียวกันแต่ระยะทางที�ต่างกัน การลดระดับแรงดันด้วยการปรับแทปหม้อแปลงไฟฟ้า และการ
ติดตั -งอปุกรณ์โวลต์เตจเรกกูเลเตอร์ในโรงงานอตุสาหกรรมเพื�อลดพลงังานไฟฟ้า ซึ�งทั -ง 2 วิธีได้ทํา
การตรวจวดัระดบัแรงดนัไฟฟ้าก่อนและหลงัติดตั -งอุปกรณ์ฯ เพื�อวิเคราะห์หาผลประหยดั จากผล
การทดสอบพบว่าวิธีการลดระดบัแรงดนัต้นทางด้วยการติดตั -งโวลต์เตจเรกกูเลเตอร์ สามารถลด
ค่าพลังงานไฟฟ้าที�สิ -นเปลืองได้ร้อยละ 10.23  ซึ�งสูงกว่าวิธีการปรับแทปหม้อแปลงที�ประหยัด
พลงังานไฟฟ้าได้ร้อยละ 4.66  และผลการวิเคราะห์ดชันีการใช้พลงังานต่อหน่วย(SEC)จากการลด
ระดบัแรงดนัของโรงงานอตุสาหกรรมพบวา่ การใช้พลงังาน kWh ตอ่ 1 ผลผลิต(ขวดพลาสติก) นั -น
ตํ�าลงจาก  0.119 kWh/1ใบ ลดลงเหลือ 0.089 kWh/1ใบ เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการ
วิเคราะห์ผลการประหยดัที�ตู้ควบคมุไฟฟ้าหลกัทั -งโรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
คาํสําคัญ : แรงดนัไฟฟ้าต้นทาง, การปรับแทปหม้อแปลงไฟฟ้า, โวลต์เตจเรกกเูลเตอร์ 
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ABSTRACT 

 
  This thesis presents a method of compare the reducing high 

voltage source more than necessary to the pilot study two plants in case of load near 
power station the same distance but different. There are 2 methods, first method, 
reducing the voltage by adjusting tap transformer. Other method, installed by voltage 
equipment. Regulator in a factory used 2 methods for measured the value of voltage 
before&after and continued to reduce the voltage until minimum loading that this factory 
can normal operate. From two trials, we found that reducing the voltage by installation 
voltage regulator/voltage equipment can save more energy cost 10.23% than adjusting 
tap transformer that can save only 4.66%. And analysis of Specific Energy Consumption 
(SEC) by reducing the voltage level of the industry. Energy consumption kWh per 1  
output (plastic bottles) Then lower from 0.119 kWh per 1 bottle remaining 0.089 kWh per 
1 bottle This is in line with the energy analysis that main control electric power. 
 
 
 
 
 
 
Keywords : the voltage source, adjusting tap transformer, voltage regulator 
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บทที� 1 

 

บทนํา 

 
 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 การสง่จ่ายไฟฟ้าในประเทศไทยเริ�มมีมาตั �งแต่ พ.ศ.2427และถูกพัฒนาขึ �นอย่างต่อเนื�อง
ให้ทนัสมยัตลอดเวลา จึงทําให้มีความต้องการใช้พลงังานมากขึ �นตามความเจริญของประเทศ ซึ�ง
รวมถึงภาคอตุสาหกรรม เกษตรกรรม ที�พกัอาศยั รวมถึงอตุสาหกรรมการท่องเที�ยว เป็นต้น โดยที�
มีโรงไฟฟ้าและระบบส่งจ่ายไฟฟ้าที�ทนัสมยัเชื�อมโยงกนัเพื�อประสิทธิภาพและความน่าเชื�อถือของ
ระบบการสง่จ่ายพลงังานไฟฟ้าขั �นสงูสดุ 

มาตรฐานของระดบัแรงดันไฟฟ้า เครื�องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องผ่านหลักเกณฑ์ข้อง
บงัคบัของมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) หรือมาตรฐานสากล เช่น IEC, ANSI, NEMA, 
JIS เป็นต้น ทําให้อปุกรณ์ไฟฟ้าภายในประเทศไทยถกูออกแบบให้ระบบไฟฟ้า 3 เฟส แรงดนัไฟฟ้า
ใช้งาน 380 โวลต์ ที�ใช้ในโรงงานอตุสาหกรรมเป็นหลกั และระบบไฟฟ้า 1 เฟส มีแรงดนัไฟฟ้าใช้
งาน 220 โวลต์ ที�ใช้ตามอาคารและที�พักอาศยั โดยมีความถี�ที� 50 เฮิร์ททั �ง  2 ระบบ และการส่ง
จ่ายแรงดนัไฟฟ้าจะมีหลายระดบั โดยมีขนาดตั �งแต่ 22 kV, 33 kV, 69 kV,115 kV, 230 kV และ 
500 kV ตามลาํดบั 
 

 
 

ภาพที� 1.1 ระบบการส่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้าในประเทศไทย 
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จากรูปที�  1 เป็นการส่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า เ ริ� มต้นจากสถานีไฟฟ้าต้นทาง กําเนิด
แรงดนัไฟฟ้า โดยปรับระดบัแรงดนัให้สูงขึ �นผ่านลานไกไฟฟ้าและส่งพลงังานไฟฟ้า ผ่านสายส่ง
กําลงัไฟฟ้า (Transmission lines) เพื�อป้อนเข้าหม้อแปลงไฟฟ้า เพื�อลดระดบัแรงดนัให้เหมาะสม
กบัระบบจําหนา่ย เพื�อใช้ในงานตามลําดบั 

โดยส่วนใหญ่แล้วสถานประกอบการหรือที�พักอาศยัที�อยู่ใกล้กับสถานีส่งจ่ายไฟฟ้า จะ
ได้รับแรงดนัไฟฟ้าเกินอยู่ตลอดเวลา ซึ�งจะทําให้พบกบัปัญหาเหล่านี � คือ สง่ผลกระทบต่ออปุกรณ์
ไฟฟ้าเช่นทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้ามีอายุการใช้งานสั �นลงรวมถึงค่าไฟฟ้ามากขึ �นเกินจริงจากปัญหา
ดงักล่าวจึงมีเทคนิคการปรับลดระดบัแรงดนัไฟฟ้า ซึ�งมีวิธีการปรับลดระดบัแรงดนัทั �งหมด 4 วิธี 
คือ 1.การปรับแท็ปของหม้อแปลงไฟฟ้า 2.การติดตั �งอุปกรณ์ปรับระดบัแรงดนัไฟฟ้า 3.การติดตั �ง
อปุกรณ์ปรับระดบัแรงดนัไฟฟ้าแบบอตัโนมตัิ 4.สร้างสถานีไฟฟ้าย่อยของสถานประกอบการเอง
และระดบัแรงดนัไฟฟ้าที�เหมาะสมกบัการลดระดบัแรงดนัไฟฟ้าคือ แรงดนัที�เกินกวา่ 400 โวลต์ [1] 

การแก้ไขปัญหาดังกล่าวมีทฤษฎีและแนวคิดในการอนุรักษ์พลังงานโดยการลดระดับ
แรงดนัไฟฟ้า หรือ CVR (Conservation Voltage Reduction) เป็นวิธีที�มีประสิทธิภาพซึ�งสามารถ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลงังานไฟฟ้าได้จริง และสามารถนํามาประยุกต์ใช้กบัโรงงานอตุสาหกรรม
และอาคารในประเทศไทย นอกจากปัญหาด้านพลงังานแล้ว จากผลการศกึษาพบว่า การลดระดบั
แรงดนัยงัช่วยยืดอายกุารใช้งานของเครื�องจกัรและอปุกรณ์ไฟฟ้าขึ �นอีกประมาณ 10-15% [2],[3] 

ดงันั �นวิทยานิพนธ์ฉบับนี � จงึนําเสนอการวิเคราะห์ทั �งหมด 4 วิธี คือ 1.การปรับแท็ป ของ
หม้อแปลงไฟฟ้า 2.การติดตั �งอุปกรณ์ปรับระดบัแรงดนัไฟฟ้า 3.ตรวจวดัพลงังานไฟฟ้าโหลดย่อย 
4.วิเคราะห์ดชันีการใช้พลงังานไฟฟ้าต่อหน่วย เนื�องจาก 4 วิธีนี �ให้ผลลพัธ์ที�เหมาะสมที�สุดให้กับ
สถานประกอบการเกี�ยวกบัการประหยดัพลงังานไฟฟ้าด้วยวิธีลดระดบัแรงดนัไฟฟ้า จึงวิเคราะห์
การทดสอบ การลดระดบัแรงดนัไฟฟ้า เพื�อหาผลการประหยดัสงูที�สดุและผลกระทบน้อยที�สดุ 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 1.2.1 เพื�อศกึษาถงึผลกระทบของระดบัแรงดนัใช้งาน ในโรงงานอตุสาหกรรมที�ตั �งอยู่ใกล้
กบัสถานีไฟฟ้า 

1.2.2 เพื� อศึกษาวิธีการควบคุมการปรับระดับแรงดันไฟฟ้าต้นทาง ด้วยวิ ธีการ
ปรับแท็ปหม้อแปลงและอปุกรณ์โวลต์เตจเรกกเูลเตอร์ 
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1.2.3 เพื�อวิเคราะห์และประเมินผลการประหยัดจากการปรับลดระดบัแรงดนัด้วยวิธีการ
ปรับแท็ปหม้อแปลงและอปุกรณ์โวลต์เตจเรกกเูลเตอร์ 

 
1.3  ขอบเขตการศกึษา 

1.3.1 ศกึษาแนวทางการประหยดัพลงังานของโรงงานพลาสติก ในนิคมกบินทร์บุรี จํานวน      
          2 โรงงาน 
1.3.2 ศกึษาวิธีการลดระดบัแรงดนัไฟฟ้าภายในโรงงานด้วยโวลเตจเรกกเูลเตอร์ 
1.3.3 ควบคมุระดบัแรงดนัในหม้อแปลงขนาดพิกดั 1500 กิโลโวลต์แอมป์ 
1.3.4 วิเคราะห์ผลการประหยัดของโหลดแต่ละชนิด คือ โหลดแสงสว่าง โหลดมอเตอร์     
โหลดฮีทเตอร์ และโหลดเครื�องปรับอากาศขนาดใหญ่ 

 
ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี � ได้นําเสนอเทคนิคการลดพลังงานด้วยเทคนิคการปรับลดระดับ

แรงดนัไฟฟ้า โดยเนื �อหาและรายละเอียดของการวิจยั แยกออกได้ 5 บท ดงัต่อไปนี � 
 

บทที� 1  บทนํา 
กล่าวถึงความเป็นมาและความสําคญัของงานวิจยั วตัถุประสงค์ของการทําวิจัย
และเนื �อหาของวิทยานิพนธ์ 

 บทที� 2 เอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวข้อง 
กล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีที�เกี�ยวข้อง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้าและ
กําลงัไฟฟ้า กล่าวถึงงานวิจัยที�เกี�ยวข้อง และ มาตรฐานการตรวจวดัและพิสูจน์
ผลการประหยดั 

 บทที� 3 วิธีการดําเนินงาน 
กล่าวถึงการวิเคราะห์การอนุรักษ์พลงังานด้วยอปุกรณ์ปรับระดบัแรงดนั การลด
ระดับแรงดันในสถานประกอบการที�ใกล้สถานีไฟฟ้า ขั �นตอนการติดตั �งและ
ขั �นตอนการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า และ การศึกษาผลตอบแทนที�ได้จากการ
อนรัุกษ์พลงังานด้วยดชันีชี �วดัความคุ้มคา่ทางเศรษฐศาสตร์ 
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บทที� 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูและอภิปรายผล 
กล่าวถึงการทดลองและผลการทดลอง ที�ไ ด้จากการใช้อุปกรณ์ปรับระดับ
แรงดนัไฟฟ้า โดยการกําหนดการวิเคราะห์ในโหลดแตล่ะประเภท 

 บทที� 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
กล่าวถึงผลสรุปจากการวิจยั ปัญหาและข้อเสนอแนะสําหรับแนวทางการพฒันา
ตอ่ไป 
 

1.4 วิธีการวิจัย 
1.4.1 ตรวจวดัพลงังานก่อนการปรับปรุง เพื�อให้ทราบถงึปัญหา 
1.4.2 เลือกวิธีการศึกษา 2 กรณี คือ การปรับแทปที�หม้อแปลงไฟฟ้าและติดตั �งอุปกรณ์

โวลต์เตจเรกกเุลเตอร์  
1.4.3 ตรวจวดัพลงังานหลงัการลดระดบัแรงดนัทั �ง 2 วิธี 
1.4.4 วิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการประหยดัของโหลดแตล่ะประเภท 
 

1.5 ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 
1.5.1 ได้ทราบถงึผลกระทบของระดบัแรงดนัใช้งาน ในโรงงานอตุสาหกรรมที�ตั �งอยู่ใกล้กบั

สถานีไฟฟ้า 
1.5.2 ได้ทราบถงึวิธีการลดระดบัแรงดนัไฟฟ้า 
1.5.3 ได้ทราบถงึผลการประหยดัจากการลดระดบัแรงดนัไฟฟ้าภายในโรงงาน 
 

1.6 นิยามศัพท์ 
 VR   หมายถึง อปุกรณ์ปรับระดบัแรงดนัไฟฟ้า 
 Energy Saving  หมายถึง การประหยดัพลงังาน 
  
1.7 คําสําคญั 
 แรงดนัไฟฟ้าต้นทาง การปรับแทปหม้อแปลงไฟฟ้า โวลต์เตจเรกกเูลเตอร์ 

 
 

 



บทที� 2 

 

เอกสารและงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 
 
 

2.1 บทนํา 
 การแก้ไขปัญหาระดบัแรงดนัไฟฟ้าตํ�าในการส่งจ่ายกําลงัไฟฟ้า ทําให้หลายๆประเทศ 
รวมถึงประเทศไทยจําเป็นต้องส่งระดับแรงดันไฟฟ้าสูงเกินกว่าระดับแรงดันใช้งาน ซึ�งส่งผล
โดยตรงต่อปริมาณพลังงานไฟฟ้าของโรงงาน เนื�องจากพลังงานไฟฟ้ามีค่าแปรผันตามกับค่า
แรงดนัไฟฟ้า 
 

2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกําลังไฟฟ้า 
กฏของจูล (Joule's Law) คือกฎที�แสดงว่าพลงังานที�เกิดขึ ?นในรูปความร้อนในตวันําเอก

พนัธุ์เป็นสดัส่วนของผลคูณของความต้านทาน กบักําลงัสองของกระแสไฟฟ้าที�ไหลผ่าน และกับ
ระยะเวลาที�มีกระแสไฟฟ้า ซึ�งค่ากําลังไฟฟ้า (P) มีหน่วยเป็นวัตต์ (Watt) เกิดจากแรงดันที�ตก
คร่อมตวัอุปกรณ์คูณกับกระแสไฟฟ้าที�ไหลผ่านตวัอุปกรณ์ ซึ�งทฤษฎีนี ?สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ทกุตวั การใช้กฏของจลูในการเลือกใช้งานอปุกรณ์ ดงันั ?นในการเลือกใช้งานอปุกรณ์
ก็ควรจะตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าจุดที�ต่อตวัอปุกรณ์ต้องการกําลงัไฟฟ้าเท่าไหร่ เพราะคณุคงไม่
อยากเห็นตวัอปุกรณ์ไหม้ไปตอ่หน้าต่อตา ถ้าเกิดใส่อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที�มีค่าทนกําลงัไฟฟ้าตํ�า
กว่าที�วงจรต้องการ ดงันั ?นคุณควรจะเลือกขนาดของกําลงัไฟฟ้าของตวัอปุกรณ์มากกว่าค่าที�วงจร
ต้องการเสมอ 

 
 

 

 

ภาพที� 2.1 สามเหลี�ยมกําลงัไฟฟ้า 
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สามเหลี�ยมกําลงัเป็นสมมติฐานที�ประกอบไปด้วยค่า กําลงัไฟฟ้าจริง(W), กําลงัไฟฟ้ารี
แอคทีฟ(VAR)และกําลงัไฟฟ้าปรากฏ (VA) 
กําลงัไฟฟ้าจริง(W) 

P = กําลงัไฟฟ้าจริง  P = I2R      (2.1) 
P = E2/ R    (2.2) 

กําลงัไฟฟ้ารีแอคทีฟ(VAR) 
Q = กําลงัไฟฟ้ารีแอคทีฟ  Q = I2X     (2.3) 

Q = E2/ X    (2.4) 
กําลงัไฟฟ้าปรากฏ (VA) 

S = กําลงัไฟฟ้าปรากฏ  S = I2Z         (2.5) 
     S = E2/ Z    (2.6) 

 
ดงันั ?นจึงได้สมการเพื�อนําไปไปหาค่าพลงังานเมื�อลดระดบัแรงดันให้เหมาะสม [4] , [5] 

ตามสมการที� (2.7) 
    

load

source
2

line

R

V
P =

    (2.7) 

 

loadR  คือ คา่ความต้านทานเสมือนเพื�อใช้ในการหากําลงัไฟฟ้าที�ลดลงเมื�อ ปรับเปลี�ยน ระดบั
แรงดนั 

lineP  คือ คา่กําลงัไฟฟ้าหรือพลงังานไฟฟ้าที�เกิดจากการคํานวณเมื�อลดระดบัแรงดนัลง 

sourceV คือ ระดบัแรงดนัที�ค้นหาหรือลดลง 
 

Psourceline IVP =    (2.8) 
 

การหาค่าพลงังานไฟฟ้า วิธีการตรวจวดั ใช้แนวทางการตรวจวดัตามมาตรฐานของกรม
พฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังานกระทรวงพลงังาน[6] โดยที�ระดบัการใช้พลงังานก่อน
การปรับปรุงคํานวณได้จาก 
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∑ ∫
=

→









=

Sun

Monr
nr

prepre dtPE

45:23

00:00

   (2.9) 

เมื�อ 
 Epre คือ พลงังานไฟฟ้าก่อนการปรับปรุง (kWh/ปี) 
 Ppre คือ กําลงัไฟฟ้าก่อนการปรับปรุง 

dt คือ ระยะหา่ง 15 นาที ของช่วงเวลาในการเก็บ  ข้อมลู (นาที) 
r คือ วนัที�ในการเก็บข้อมลู จนัทร์ – อาทิตย์ 
n คือ จํานวนวนัในการเก็บข้อมลู (วนั) 

 
โดยที�ระดบัการใช้พลงังานหลงัปรับปรุงคํานวณได้จาก 
 

∑ ∫
=

→









=

Sun

Monr
nr

postpost dtPE

45:23

00:00

   (2.10) 

เมื�อ 
 Epost คือ พลงังานไฟฟ้าหลงัการปรับปรุง (kWh/ปี) 
 Ppost คือ กําลงัไฟฟ้าหลงัการปรับปรุง 

dt คือ ระยะหา่ง 15 นาที ของช่วงเวลาในการเก็บ  ข้อมลู (นาที) 
r คือ วนัที�ในการเก็บข้อมลู จนัทร์ – อาทิตย์ 
n คือ จํานวนวนัในการเก็บข้อมลู (วนั) 

 
2.1.2 ทฤษฎีการส่งจ่ายกาํลังไฟฟ้า 

 ในการผลิตและการส่งจ่ายกําลังไฟฟ้านั ?นจะเริ�มต้นจากเครื�องกําเนิดไฟฟ้า ซึ�งสามารถ
ผลิตพลงังานไฟฟ้าที�มีระดบัไฟฟ้าประมาณ 10-20 กิโลโวลต์ จากนั ?นจะถูกส่งผ่านสถานีแปลง
แรงดนัหลกั และสายส่งไฟฟ้าแรงสงูไปยงัสถานีจําหน่ายไฟฟ้าย่อย เพื�อทําการแปลงแรงดนัไฟฟ้า
ให้มีค่าเพียงพอต่อค่าความต้องการอุปกรณ์ไฟฟ้า จึงทําการส่งจ่ายไปยงัผู้บริโภคทั�วไป ปริมาณ
แรงดนัไฟฟ้าสายสง่ในขณะนั ?นมีคา่อยู่ในช่วง 220-240 โวลต์ โดยที�บริเวณต้นทางของสายส่ง หรือ
บริเวณสถานีจําหน่ายไฟฟ้าย่อยจะมีระดบัแรงดนัไฟฟ้าสงูสดุ และจะคอ่ยๆลดระดบัลงมาเมื�ออยู่
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บริเวณท้ายสุดของสายส่ง ทั ?งนี ?เพื�อป้องกันการเกิดปรากฏการแรงดนัไฟฟ้าตกบริเวณปลายทาง
ของสายสง่ 
 ปรากฏการณ์แรงดนัไฟฟ้าตก คือเหตกุารณ์ที�พลงังานไฟฟ้า หรือขนาดมีค่าไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ จึงทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆหยุดทํางาน อาจเกิดความเสียหายต่อตวัเครื�องจักร
ไฟฟ้าได้ การเกิดปรากฎการณ์แรงดนัไฟฟ้าตก ในขณะที�โรงงานอตุสาหกรรมกําลงัเดินระบบการ
ผลิตอยู่อาจสง่ผลกระทบตอ่ระบบการผลิต และเครื�องจกัรทําให้เกิดความเสียหายคิดเป็นมลูคา่ถึง
หลายแสนถงึหลายล้านบาทได้ 
 ดงันั ?นการแก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกคือการกําหนดให้ขนาดของแรงดันไฟฟ้าบริเวณ
สายส่งมีคา่สงูเกินกว่าค่าขนาดพิกดัซึ�งสามารถช่วยหลีกเลี�ยงการเกิดปัญหาเสถียรภาพในการส่ง
ถ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ แต่ขนาดแรงดันไฟฟ้าที�สูงเกินกว่าขนาดพิกัดนี ?ก็ก่อให้เกิดปัญหาด้าน
พลงังานกับผู้บริโภคด้วยเช่นกัน เนื�องจากระดับแรงดนัไฟฟ้านั ?นมีค่าแปรผันตรงกับค่าพลงังาน 
หากเปรียบเทียบโรงงานอตุสาหกรรมที�มีลกัษณะโหลดเหมือนกนั (มีคา่การใช้กระแสไฟฟ้าเท่ากนั) 
โรงงานอุตสาหกรรมที�มีระดับแรงดันไฟฟ้าสูงกว่าก็จะมีอตัราการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงกว่าด้วย
เช่นกัน จึงทําให้ผู้ประกอบการที�ได้รับระดบัแรงดนัไฟฟ้าตามมาตรฐานแตเ่กินกว่าขนาดพิกดัของ
อุปกรณ์สูงไปมาก จะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายด้านพลงังานไฟฟ้าที�เพิ�มขึ ?นมากกว่าปกติโดยไม่รู้ตัว 
ปัญหาภาระค่าใช้จ่ายพลงังานที�เพิ�มขึ ?นจากระดบัแรงดนัไฟฟ้าที�มีค่าสงูเกินกว่าขนาดพิกดันั ?นเป็น
ปัญหาที�เกิดขึ ?นอย่างหลีกเลี�ยงไม่ได้ ในต่างประเทศเองก็พบปัญหาดังกล่าวเช่นเดียวกันกับใน
ประเทศไทยซึ�งระบบสง่จ่ายแรงดนัไฟฟ้า เมื�อจําหนา่ยไฟฟ้าให้กบัโรงงานอตุสาหกรรมอาคาร และ
บ้านพกัอาศยันั ?นจะเกิดแรงดนัไฟฟ้าผิดปกติ 4 ประเภท ดงันี ? 
 

2.1.2.1 ทรานเชียนต์ (Transients) 
ทรานเชียนต์ คือ ปรากฏการณ์ที�คา่แรงดนัหรือกระแสไฟฟ้ามีการเปลี�ยนแปลงใน 

เวลาทนัทีทนัใดจากสถานะอยู่ตวั โดยมีช่วงเวลาที�เกิดเพียงนาโนวินาที หรือเศษหนึ�งส่วนพนัล้าน
วินาทีถงึมิลลิวินาที สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ แบบอิมพัลส์ (Impulsive Transient) และ
แบบแกวง่ (Oscillatory Transient) (IEEE Std. 1159, 1995) 

ทรานเชียนต์แบบอิมพลัส์ คือ การเปลี�ยนแปลงขนาดของแรงดนัหรือกระแสไฟฟ้า 
ที�มีค่าความชนัสูงมาก เกิดขึ ?นในทนัทีทนัใด โดยความถี�ของระบบไม่เปลี�ยนแปลง กําหนดให้มีขั ?ว
ทิศทางเดียวหรือเรียกว่า เสิร์จ (Surge) ดงัภาพที� 2.1 
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ภาพที� 2.2 รูปคลื�นกระแสทรานเชียนต์แบบอมิพลัส์จากฟ้าผ่า 

 ที�มา: IEEE Standard (1995) 
ทรานเชียนต์แบบแกวง่ คือ ลกัษณะของแรงดนัหรือกระแสไฟฟ้ามีคา่สงู ที�เกิดขึ ?น 

ในทนัทีทนัใด โดยความถี�ระบบไม่เปลี�ยนแปลง มีการเปลี�ยนแปลงขั ?ว (บวกหรือลบ) ของรูปคลื�น
อย่างรวดเร็ว ดงัภาพที� 2.2, ภาพที� 2.3, และภาพที� 2.4 ซึ�งมีสาเหตจุากการสวิตชิ�งของอปุกรณ์ใน
ระบบเป็นผลทําให้อปุกรณ์ไฟฟ้าได้ รับความเสียหาย และฉนวนของอปุกรณ์มีการเสื�อมสภาพหรือ
มีการสญูเสยีความเป็นฉนวนเร็วขึ ?น 
 

 
 

  ภาพที� 2.3 รูปคลื�นกระแสทรานเชียนต์แบบแกว่งจากการสบัสวิทช์เพิ�มตวัเก็บประจ ุ
ที�มา: IEEE Standard (1995) 
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ทรานเชียนต์แบบแกวง่ ถกูกําหนดคณุลกัษณะด้วยค่าสว่นประกอบเชิงสเปกตรัม 
หรือความถี�เด่น ช่วงเวลาที�เกิด และขนาด เมื�อทรานเชียนต์แบบแกว่งมีความถี�เด่นสงูกว่า 500 
กิโลเฮิรตซ์ และมีช่วงเวลาที�เกิดนานเป็นไมโครวินาที จะจดัเป็นชนิดความถี�สงู ซึ�งปกติจะเกิดจาก
ผลการตอบสนองของระบบไฟฟ้าที�มีต่อทรานเชียนต์แบบอิมพัลส์ หรือเหตุการณ์ภายหลงัการ
สวิทช์ในระบบ 

ทรานเชียนต์แบบแกวง่ ที�มคีวามถี�เด่นตํ�ากวา่ 5 กิโลเฮิรตซ์ และมีช่วงเวลาที�เกิด 
ระหว่าง 0.3 ถึง 50 มิลลิวินาที จะจดัเป็นการแกว่งชนิดความถี�ตํ�า ภาวะแบบนี ?ส่วนมากมกัพบใน
ระบบจําหน่ายมากกว่าระบบสง่ไฟฟ้า และเกิดจากสาเหตหุลายๆ อย่าง อย่างไรก็ตาม สาเหตหุลกั
คือการตอ่ชุดตวัเก็บประจุเข้าระบบไฟฟ้า ซึ�งจะทําให้เกิดแรงดนัทรานเชียนต์แบบแกว่งที�มีความถี�
เด่นระหว่าง 300 ถึง 900 เฮิรตซ์ โดยมีขนาดคา่ยอดประมาณ 1.3 ถึง 1.5 เปอร์ยูนิต และมีช่วง 
เวลาเกิดนานประมาณ0.5 ถงึ 2.5 ไซเคิลของความถี� 50 เฮิรตซ์ 

ทรานเชียนต์ตามมาตรฐาน EN 50160 ปี 1999 เรียกว่า แรงดนัสงูเกินทราน 
เชียนต์(Transient Overvoltage) ซึ�งกําหนดให้มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากบั 6 กิโลโวลต์ สําหรับระดบั
แรงดนัตํ�ามีช่วงเวลาไม่กี�มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า โดยไม่ได้กําหนดเกี�ยวกับความถี�เด่น ส่วน
มาตรฐาน IEC 61000 ไมไ่ด้กลา่วถงึปรากฏการณ์ทรานเชียนต์ 

 

 
 
ภาพที� 2.4 รูปคลื�นกระแสทรานเชียนต์แบบแกว่งความถี�ตํ�าจากการจ่ายไฟให้ตวัเก็บ    
ประจ ุ
ที�มา: IEEE Standard (1995) 
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ภาพที� 2.5 รูปคลื�นกระแสทรานเชียนต์แบบแกว่งความถี�ตํ�าจากปรากฏการณ์ เฟอร์โรเร
โซแนนท์ของหม้อแปลงไฟฟ้าที�ไม่ได้จ่ายโหลด 
ที�มา: IEEE Standard (1995) 

 
2.1.2.2 การแปรเปลี�ยนในช่วงเวลาสั ?น (Short duration variations) 
การแปรเปลี�ยนของแรงดนัในช่วงเวลาสั ?นนี ?เป็นความผิดปกติที�เกิดขึ ?นในระบบ 

ไฟฟ้าที�มีช่วงเวลาเกิดนานระหว่าง 10 มิลลิวินาทีถึง 1 นาที สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วง คือ 
ชั�วขณะ(Instantaneous), ชั�วครู่ (Momentary) และชั�วคราว (Temporary) โดยการแปรเปลี�ยน
แบบชั�วขณะจะมีช่วงเวลาเกิดนานระหว่าง 10 มิลลิวินาทีถึง 0.5 วินาที แบบชั�วครู่จะเกิดนาน
ระหว่าง 0.5 วินาทีถงึ 3 วินาที และแบบชั�วคราวจะเกิดนาน 3 วินาทีถงึ 1 นาที สาเหตขุองการ
แปรเปลี�ยน แรงดนัในช่วงเวลาสั ?นเกิดจากการลดัวงจรในระบบไฟฟ้า การใช้งานโหลดขนาดใหญ่ที�
มีกระแสเริ�มเดินเครื�องสูง หรือเกิดจากขั ?วต่อในระบบไฟฟ้าหลุดหลวม ตลอดจนการปลดโหลด
ขนาดใหญ่ออกจากระบบไฟฟ้าอย่างกะทันหนั (IEEE Std. 1159, 1995)การแปรเปลี�ยนของ
แรงดนัในช่วงเวลาสั ?น แบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด คือ 
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ก. การเกิดไฟฟ้าดบั (Interruption) เป็นปรากฏการณ์ที�แรงดนัลดลง 
เหลือคา่ตํ�ากว่า 10 %ของค่าแรงดนัปกติ ในขณะที�มาตรฐาน EN 50160 ปี 1999 หมายถึง
ปรากฏการณ์ที�แรงดนัลดลงตํ�ากว่า 1 % ในช่วงเวลาน้อยกว่าหรือเท่ากบั 3 นาที และตาม
มาตรฐาน IEC 61000 หมายถึงปรากฏการณ์ที�แรงดนัลดลงเป็น 0 % ในช่วงเวลาน้อยกว่าหรือ
เท่ากบั 1 นาที ซึ�งเทา่กบัช่วงเวลาตามมาตรฐาน IEEE Std.1159 ปี 1995 นั�นเอง การเกิดไฟฟ้าดบั
มีสาเหตเุกิดจากสภาวะความผิดพร่องทางไฟฟ้าในระบบ ทําให้อปุกรณ์ป้องกนัมีการทํางานตดั
วงจรแหล่งจ่ายไฟออก ดงัภาพที� 6 แสดงการเกิดไฟดบัช่วงระยะเวลาสั ?นๆ ประมาณ 1.8 วินาที 
จากการทํางานของรีโคลสเซอร์ตดัวงจรแหลง่จ่ายออกจากระบบก่อนจะมีการต่อวงจรเข้าไปดงัเดิม
อีกผลทําให้อปุกรณ์ไฟฟ้าหยดุการทํางาน 
 

 
 
ภาพที� 2.6 การเกิดไฟฟ้าดบัชั�วขณะจากสาเหตรีุโคลสเซอร์มีการทํางานเนื�องจากการเกิด
ความผิดปกติทางไฟฟ้า 
ที�มา: IEEE Standard (1995) 
 

ข. แรงดนัตํ�าเกินช่วงสั ?น (Sag) เป็นปรากฏการณ์ที�แรงดนัตกลดขนาดลง 
เหลือระหว่าง10 ถึง 90 % ของค่าแรงดนัปกติ ในขณะที�มาตรฐาน EN 50160 ปี 1999 หมายถึง
ปรากฏการณ์ที�แรงดนัลดลงเหลือระหว่าง 1 ถึง 90 % ในช่วงเวลาตั ?งแต่ 10 มิลลิวินาที ถึง 1 นาที 
ซึ�งเท่ากบัช่วงเวลาตามมาตรฐาน IEEE Std. 1159 ปี 1995 และตามมาตรฐาน IEC 61000 
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หมายถึงปรากฏการณ์ที�แรงดนัลดลงเหลือระหว่างขนาดมากว่า 0 % ถึง 90 % ในช่วงเวลาตั ?งแต ่
10 มิลลิวินาที จนถงึไมกี่�นาที สาเหตสุว่นใหญ่ เกิดจากเมื�อมีความผิดปกติทางไฟฟ้า และทําให้
เกิดแรงดนัตกช่วงสั ?นกบัเฟสที�เกิดความผิดปกตินั ?น ดงัภาพที� 7 ทําให้แรงดนัมีค่าลดลงเหลือ 20 % 
ของแรงดนัปกติ ในช่วงเวลา3 ไซเคิล  
 

 
ภาพที� 2.7 แรงดนัมีค่าลดลงจากการเกิดความผิดปกตทิางไฟฟ้าลงดนิ 
ที�มา: IEEE Standard (1995) 

 
ค. แรงดนัสงูเกินชว่งสั ?น (Swell) คือปรากฏการณ์ที�แรงดนัเพิ�มขนาดเกิน 

110 % ของค่าแรงดนัปกติ ในขณะที�มาตรฐาน EN 50160 ปี 1999 หมายถึงปรากฏการณ์ที�
แรงดนัมีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 1.5 กิโลโวลต์ ในระบบแรงดนัตํ�า และน้อยกว่าหรือเท่ากบั 170% 
และ 200% ของแรงดนัปกติ ในระบบแรงดนัปานกลาง ที�มีการต่อลงดินโดยตรงและไม่มีการต่อลง
ดิน ตามลําดบัโดยไม่ได้มีการกําหนดช่วงเวลา และตามมาตรฐาน IEC 61000 ไมไ่ด้กล่าวถึง
ปรากฏการณ์นี ? การเกิดแรงดนัสงูเกินช่วงสั ?นมีลกัษณะดงัภาพที� 11 การเกิดแรงดนัเกินช่วงสั ?นตาม
มาตรฐาน IEEE Std. 1159 ปี 1995 มีการแบ่งตามช่วงเวลาซึ�งมีการกําหนดขนาดแรงดนัแตกต่าง
กนั ได้แก ่การเกิดแรงดนัสงูเกินช่วงสั ?นแบบชั�วขณะ มีขนาดระหว่าง 110 ถึง 180% ของค่าแรงดนั
ปกติ แรงดนัสงูเกินช่วงสั ?นแบบชั�วครู่ มีขนาดระหว่าง 110 ถึง 140% ของค่าแรงดนัปกติ และ
แรงดนัสงูเกินชว่งสั ?นแบบชั�วคราวมีขนาดระหว่าง 110 ถึง 120% ของค่าแรงดนัปกติ มีสาเหตสุ่วน
ใหญ่จะเกิดขึ ?นกบัเฟสที�ไม่ได้เกิดความผิดพร่องทางไฟฟ้าโดยตรง หรืออาจเกิดจากการปลดโหลด
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ขนาดใหญ่ออกจากระบบ หรือมีการต่อคาปาซิเตอร์ขนาดใหญ่เข้าระบบ ผลทําให้อปุกรณ์ได้รับ
ความเสียหาย หรือทําให้อุปกรณ์ที�ไวต่อการเปลี�ยนแปลงคุณลกัษณะของแหล่งจ่ายไฟมีการ
ทํางานผิดพลาดหรือหยดุการทํางาน 
 

 
 

ภาพที� 2.8 แรงดนัเกินช่วงสั ?น จากการเกิดความผิดปกติทางไฟฟ้าลงดิน 
ที�มา: IEEE Standard (1995) 

 
2.1.2.3 การแปรเปลี�ยนในช่วงเวลานาน (Long duration variations) 
การแปรเปลี�ยนของแรงดนัในช่วงเวลานานจะเป็นความผิดปกติที�เกิดขึ ?นในระบบ

ไฟฟ้าที�มีช่วงเวลาการเกิดนานมากกว่า 1 นาที แบ่งออกได้เป็น 3 ชนิดคือ แรงดนัตก (Under 
Voltage) แรงดนัเกิน (Over Voltage) และไฟฟ้าดบั (Interruption) (IEEE Std. 1159, 1995) 
 

ก. ไฟฟ้าดบั (Interruption) เป็นปรากฏการณ์ที�แรงดนัลดขนาดลงเป็น 
0% ของค่าแรงดนัปกติ ซึ�งในมาตรฐาน EN 50160 ปี 1999 จะเรียกว่า เกิดไฟฟ้าดบั เมื�อขนาด
ของแรงดนัมีคา่น้อยกว่า1 % ของคา่ แรงดนัปกติ มีสาเหตเุกิดจากสภาวะความผิดพร่องทางไฟฟ้า
ในระบบทําให้อุปกรณ์ป้องกันมีการตดัวงจรแหล่งจ่ายไฟออกถาวร เป็นผลทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้า
หยดุการทํางาน 
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ข. แรงดนัตก (Under Voltage) เป็นปรากฏการณ์ที�แรงดนัลดขนาดลง
เหลือเพียง 80 ถึง90% ของค่าแรงดนัปกติ มกัจะเกิดจากการใช้งานโหลดขนาดใหญ่ทําให้เกิด
แรงดนัตกในระบบมากหรืออาจเกิดจากการปลดชดุคาปาซิเตอร์ออกจากระบบไฟฟ้า เป็นผลทําให้
อปุกรณ์ได้รับความเสยีหาย เนื�องจากเกิดการรับภาระเกิน (Overload) 

ค. แรงดนัเกิน (Over Voltage) เป็นปรากฏการณ์ที�แรงดนัเพิ�มขนาดขึ ?น
ไปอยู่ที�ระดบั 110 ถึง 120 % ของค่าแรงดนัปกติ มกัจะเกิดจากการปลดโหลดขนาดใหญ่ออก
จากระบบไฟฟ้า หรือการต่อชุดตัวเก็บประจุเข้าระบบไฟฟ้าหรือการปรับแท๊ปหม้อแปลงไม่
เหมาะสมกบัระบบ เป็นผลทําให้อปุกรณ์ได้รับความเสยีหายเนื�องจากแรงดนัเกิน 

จากการกําหนดนิยามการแปรเปลี�ยนของแรงดนัตามมาตรฐาน IEEE Std.1159 ปี 1995 
EN 50160 ปี 1999 และ IEC 61000 สามารถแสดงขอบเขตของการแปรเปลี�ยนตามช่วงเวลาและ 
ขนาดแรงดนัได้ดงัภาพที� 2.8, ภาพที� 2.9 และภาพที� 2.10 ตามลาํดบั 
 

 
 

ภาพที� 2.9 การแบ่งขอบเขตการแปรเปลี�ยนแรงดนัตามมาตรฐาน IEEE Std. 1159 ปี 1995 
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ภาพที� 2.10 การแบ่งขอบเขตการแปรเปลี�ยนแรงดนัตามมาตรฐาน EN 50160 ปี 1999 
 

 
ภาพที� 2.11 การแบ่งขอบเขตการแปรเปลี�ยนแรงดนัตาม IEC 61000 

 
   การเปลี�ยนแปลงแรงดันในช่วงระยะเวลานาน โดยทั�วไปการไฟฟ้า
พยายามรักษาระดบัแรงดันให้อยู่ในช่วง ±5% ของแรงดนัปกติ แต่ในภาวะผิดปกติอาจมีการ
อนุโลมให้ระดบัแรงดนัอยู่ในช่วง ±6 และ -13% ของแรงดนัปกติ ในช่วงเวลาสั ?นเท่านั ?น ซึ�งโหลด
ทั�วไปสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพในภาวะที�แรงดันใกล้เคียงกับค่าแรงดันปกติ และ
สําหรับโหลดที�มีความไวตอ่การเปลี�ยนแปลงแรงดนัมากอาจต้องมีการควบคมุระดบัแรงดนัอย่าง
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เข้มงวด ในบทนี ?กล่าวถึงปัญหาที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงแรงดนัในช่วงระยะเวลานาน และการ
ควบคมุระดบัแรงดนั 
 
  2.1.2.4 หลกัการควบคมุระดบัแรงดนั [7] 
  ปัญหาหลกัในการควบคมุแรงดนัก็คือ คา่อิมพีแดนซ์ของระบบไฟฟ้ามีคา่สงู หรือ
เรียกว่าระบบมีความอ่อนแอ (Week system) ระบบในลกัษณะนี ?เมื�อมีโหลดเพิ�มมากขึ ?นในระบบ
แรงดัน ระบบจะตกลงมาก และเมื�อมีความพยายามชดเชยแรงดนัที�ตกลงนี ?อาจเป็นผลให้เกิด
แรงดันสูงในภาวะที�ระบบมีโหลดน้อย โดยวิธีการแก้ไขปัญหาสามารถกระทําได้โดยชดเชยค่า
อิมพีแดนซ์ (Z) หรือชดเชยแรงดนัตกคร่อม (IR+jIX) ที�เกิดจากคา่อิมพีแดนซ์ 
  วิธีที�เหมาะสมในการปรับปรุงระดับแรงดัน เรียงลําดับจากความสําคัญในการ
ปฏิบติัมีดงันี ? 

ก. ติดตัวเก็บประจุขนานระบบเพื�อลดกระแสและทําให้มุมของกระแส
ใกล้เครียงกบัมมุของแรงดนั 

ข. เพิ�มตวัปรับระดบัแรงดนั (Voltage regulator) เพื�อยกระดบัแรงดนั V1 
ค. เพิ�มขนาดของสายส่งเพื�อลดอิมพีแดนซ์ Z 
ง. เพิ�มขนาดหม้อแปลงที�สถานีไฟฟ้าเพื�อลดคา่ดิมพีแดนซ์ 
จ. เพิ�มตวัชดเชยกําลงัรีแอคทีฟ (VAR compensation) 
ฉ. เพิ�มตวัเกบ็ประจแุบบอนกุรมกบัระบบเพื�อหกัล้างกบัคา่อินดคัทีฟของ

ระบบ 
 
  อปุกรณ์ควบคมุแรงดนัไฟฟ้า 
  1.หม้อแปลงชนิดเปลี�ยนแทปได้ แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ หม้อแปลงเปลี�ยนแทปด้วย
แรงกล และหม้อแปลงเปลี�ยนแทปด้วยอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ การออกแบบเป็นลกัษณะของหม้อ
แปลงออโต้ (Autotransformer) และมีตวัเปลี�ยนแทปติดตั ?งอยู่ด้วย โดยหม้อแปลงเปลี�ยนแทปด้วย
แรงกลมีการตอบสนองต่อการเปลี�ยนแปลงของโหลดช้ากว่าหม้อแปลงเปลี�ยนแทปด้วยอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์  
  2.อุปกรณ์ต่อแยกโหลดจากแหล่งจ่าย ประกอบไปด้วย ระบบไฟสํารอง หม้อ
แปลงเฟอร์โรเรโซแนนซ์ และชุดมอเตอร์-เครื�องกําเนิดไฟฟ้า โดยอปุกรณ์เหล่านี ?จะแยกโหลดออก
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จากแหลง่จ่ายไฟ โดยจะให้โหลดมารับไฟมารับจากแหลง่จ่ายสํารองแทน เมื�อเกิดความผิดปกติกบั
ระบบไฟฟ้า โหลดที�ต่ออยู่จะสามารถทํางานได้ตามปกติ การติดตั ?งอปุกรณ์เหล่านี ?ในส่วนของผู้ ใช้
ไฟจะมีคา่ใช้จ่ายมาก เกิดความสญูเสยีมากขึ ?น รวมทั ?งก่อให้เกิดฮามอนิกในระบบไฟฟ้าอีกด้วย 
  3.อุปกรณ์ชดเชยอิมพีแดนซ์ เช่น ตวัเก็บประจุต่อขนานกับระบบ สามารถช่วย
รักษาระดบัแรงดนัได้ แต่ก็ทําให้เกิดแรงดันเกินขึ ?นในระบบอีกด้วย การชดเชยโดยการใช้ตวัเก็บ
ประจุ ในบางกรณีอาจใช้ชดุตวัเก็บประจุที�สามารถปรับระดบัได้ตามความต้องการของโหลด ซึ�งมี
ราคาแพง หรือในบางกรณีอาจติดตั ?งตัวเก็บประจุค้างไว้ในระบบเพื�อรักษาระดับแรงดันก็ได้ 
นอกจากการติดตั ?งตวัเก็บประจุขนานกบัระบบแล้วยังสามารถติดตั ?งตวัเก็บประจุแบบอนุกรมกับ
ระบบได้ แตก่ารติดตั ?งแบบอนุกรมมกัไม่ค่อยมีการใช้ เนื�องจากต้องมีการดแูลรักษามากเป็นพิเศษ 
โดยการใช้งานมกัใช้ในระบบที�ทราบแน่ชดัว่ามีการเปลี�ยนแปลงโหลดขนาดใหญ่อย่างรวดเร็ว ซึ�ง
เป็นสาเหตขุองแรงดนักระเพื�อม เช่น โรงงานที�มีเครื�องบดหิน โรงงานทดสอบยาง เป็นต้น 
  นอกจากอุปกรณ์ที�กล่าวมาแล้วยังมีอุปกรณ์อีกชนิดหนึ�งคือ Static var 
compensator โดยอปุกรณ์นี ?สามารถรักษาแรงดนัระบบให้คงที�โดยมีการชดเชยพลงังานรีแอคทีฟ
ได้อย่างรวดเร็ว มักใช้ในระบบที�มีอุปกรณ์ชนิด เตาหลอม เครื� องบดหิน หรือระบบที�มีการ
เปลี�ยนแปลงโหลดไม่แน่นอนและระบบเป็นระบบอ่อนแอ (Weak system) ซึ�งก่อให้เกิดปัญหา
แรงดนักระเพื�อมกบัผู้ใช้ไฟ 
  การปรับระดบัแรงดนัของการไฟฟ้า โดยทั�วไปการไฟฟ้าจะมีการปรับระดบัแรงดนั
ในช่วง -10 และ+10% ของแรงดนัขาเข้า โดยสามารถปรับระดบัได้ 32 ระดบั หรือ 5/8% โดยตวั
ปรับระดบัแรงดนัจะติดตั ?งอยู่ในหม้อแปลง โดยสามารถปรับระดบัแรงดนัได้ทั ?งสามเฟส หรือมีการ
ติดตั ?งที�สายสําหรับแรงดนัแบบหนึ�งเฟส นอกจากนี ?ยังอาจใช้หม้อแปลงแบบเดลต้าเปิด (Open 
delta) โดยติดตั ?งเพียงสองเฟสเท่านั ?น ทําให้สามารถประหยัดงบประมาณในการติดตั ?งตวัปรับ
ระดบัแรงดนั แสดงการควบคมุระดบัแรงดนัในระบบจําหน่าย 
  โดยทั�วไปการปรับระดบัแรงดนัและการเปลี�ยนแทปหม้อแปลงมีการทํางานช้า 
การเปลี�ยนแปลงระดบัแรงดนัจะมีการเปลี�ยนแปลงในช่วงเวลาน้อยที�สดุ 15 วินาที แต่การเปลี�ยน
แทปหม้อแปลงมีค่าอยู่ในช่วง 30-45 วินาที ดังนั ?นการเปลี�ยนแทปเพื�อรักษาระดับแรงดันไม่
สามารถตอบสนองตอ่การเปลี�ยนแปลงแรงดนัดงักลา่วได้ การปรับแทปหม้อแปลง 
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 2.1.3 หลักการของการลดระดับแรงดันไฟฟ้าต้นทางด้วยเทคนิคการใช้โวลต์    
เตจเรกกูเลเตอร์ 
ที�มา: เอกสารเผยแพร่ความรู้เทคโนโลยีประหยดัพลงังาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
อปุกรณ์โวลต์เตจเรกกเูลเตอร์เป็นอีกอปุกรณ์หนึ�งที�ปรับลดระดบัแรงดนัไฟฟ้าในโรงงานให้

เหมาะสม โดยจะติดตั ?งไว้ระหว่างหม้อแปลงไฟฟ้า และตู้จ่ายไฟฟ้า เมื�อแรงดนัไฟฟ้าถูกปรับให้อยู่
ระดบัที�เหมาะสมตอ่ความต้องการใช้จริง ก่อนจ่ายไปยงัอปุกรณ์ เครื�องมือ เครื�องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ทํา
ให้โรงงานสามารถลดต้นทนุคา่ใช้จ่ายไฟฟ้าลงได้ 

คณุสมบัติของอปุกรณ์ปรับแรงดนัไฟฟ้า 1. ปรับแรงด้นไฟฟ้าให้อยู่ในระดบัที�เหมาะสม  
2. รักษาระดบัแรงดนัไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้าให้คงที� 3. ปรับแรงเคลื�อนเหนี�ยวนาของไฟฟ้าให้
สมดลุระหว่างหม้อแปลง ไฟฟ้ากบัด้านโหลด 4. ลดฮาร์โมนิก 5. ปรับลดกระแสไฟฟ้าสูญเสีย
ในช่วงเปิดสวิตช์อุปกรณ์เครื�องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ปรับระดับแรงดันไฟฟ้านี ? สามารถใช้ให้เกิด
ประสิทธิผลกบัระบบกระแสไฟฟ้าแบบ 3 เฟส – 4 สาย ซึ�งเป็นระบบที�ใช้กนัทั�วไปในประเทศไทย 
การติดตั ?งอปุกรณ์ปรับระดบัแรงดนัไฟฟ้าดงักลา่ว จะติดตั ?งในตําแหน่งก่อนตู้จ่ายไฟฟ้า (MDB) จึง
จะให้ประสทิธิภาพสงูสดุ และผลที�น่าพอใจ โดยสามารถควบคมุได้แม้กระทั�งเพียงหน่วยเดียวของ
วงจรไฟฟ้าทั ?งหมดภายใต้แผงวงจรหลกั โดยมีหน้าที�หลกั ดงันี ? 

1. ปรับแรงดนัไฟฟ้าให้อยู่ในระดบัที�เหมาะสม แรงดนัไฟฟ้าที�สงูกว่าระดบัมาตรฐาน คือ 
สงูกวา่ 220 โวลท์ และ 380 โวลท์ จะถูกปรับให้อยู่ในระดบัที� เหมาะสม เพื�อให้เกิดการใช้พลงังาน
อย่างมีประสิทธิภาพและประโยชน์สงูสุด อปุกรณ์ปรับระดบัแรงดนัไฟฟ้านี ? มีสวิตช์ปรับระดบัแรง
ไฟฟ้าให้อยู่ในระดับ ± 0.5 % ของระดบัความต้องการใช้ ซึ�งจะสง่ผลให้เกิดพลงังานได้ตามที�
คาดหมาย 
 2. รักษาระดบัแรงดันไฟฟ้าให้ได้ตามความต้องการ แรงดนัแม่เหล็กไฟฟ้าจะถูกผลิตใน
อุปกรณ์โวลต์เตจเรกกูเลเตอร์ ระหว่างที�กระแสไฟฟ้าไหลผ่านจากด้านตัวแหล่งจ่ายพลังงาน 
(Supply Side) ไปยงัด้านผู้ ใช้ (Load Side) และทําให้เกิดค่าแตกต่างของแรงดนัแมเ่หล็กไฟฟ้า 
และกระแสจะเกิดความสมดุลอย่างรวดเร็ว คณุสมบัตินี ? จะช่วยลดการสูญเสียพลงังานไฟฟ้าใน
สายดิน (N-Line) ได้โดยเฉลี�ย 2-3% 
 3. ปรับแรงเคลื�อนเหนี�ยวนําไฟฟ้าให้สมดุลระหว่างหม้อแปลงไฟฟ้ากับด้านโหลด 
อปุกรณ์โวลต์เตจเรกกเูลเตอร์มีคณุสมบัติในการจบัคู่ภายในแรงเคลื�อนเหนี�ยวนําของระหว่างหม้อ
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แปลงไฟฟ้าด้านผู้ ใช้ (Load Side) ทําให้เกิดประสิทธิภาพสงูสุดในการจ่ายพลงังานไฟฟ้าไปยัง
อปุกรณ์เครื�องใช้ไฟฟ้าตา่งๆ คณุสมบติันี ?สามารถชว่ยประหยดัไฟฟ้าได้ถงึ 4-5% โดยประมาณ 
 4.ปรับลดกระแสไฟฟ้าสูญเสียในช่วงเปิดสวิตช์อุปกรณ์เครื�องใช้ไฟฟ้า ส่วนที�ทําหน้าที�
ปรับแรงดนัไฟฟ้าให้สมดลุในอปุกรณ์โวลต์เตจเรกกูเลเตอร์นี ? จะส่งผลช่วยลดการสญูเสียพลงังาน
ในช่วงการเปิดสวิตช์อปุกรณ์เครื�องใช้ไฟฟ้าตา่งๆ ลงได้อีกด้วย 
 
2.2 ผลงานวิจัยที�เกี�ยวข้อง 
 จิรัฐิกร ลาภชัยเจริญกิจ (2553) “การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์และ
สิ�งแวดล้อมในการใช้พลงังานของโรงงานที�มีการติดตั ?งปรับระดบัแรงดนัไฟฟ้า” ทําการวิเคราะห์
ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ และสิ�งแวดล้อมในการใช้พลงังานของโรงงานที�มีการติดตั ?งอปุกรณ์
ปรับระดบัแรงดนัไฟฟ้า โดยมีโรงงานกรณีศกึษา เป็นหนึ�งในโรงงานอตุสาหกรรมของประเทศไทยที�
ประสบกบัปัญหาคา่ใช้จา่ยด้านพลงังานที�เพิ�มขึ ?นสงู เนื�องจากคา่แรงดนัไฟฟ้าในสายส่งที�ป้อนเข้า
สูโ่รงงานมีคา่สงูเกินกวา่มาตรฐานโดยมีคา่สงูถงึ 227 โวลต์ ซึ�งมีผลทําให้การใช้พลงังานไฟฟ้าของ
โรงงานตอ่เดือนโดยเฉลี�ยสงูถึง 502,828.46 kWh คิดเป็นคา่ใช้จ่ายด้านพลงังาน 1,503,457.09 
บาทต่อเดือน ซึ�งทางเลือกหนึ�งในการแก้ไขปัญหาได้แก่การติดตั ?งอปุกรณ์ปรับระดบัแรงดนัไฟฟ้า 
อย่างไรก็ตามการติดตั ?งอุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้านั ?นมีค่าใช้จ่ายที�ค่อนข้างสูงและขณะเดียวกัน
ปริมาณพลงังานไฟฟ้าที�สามารถประหยดัได้ก็ขึ ?นอยู่กบัประเภทของอปุกรณ์และเครื�องจักรรวมถึง
ลกัษณะการใช้งาน ซึ�งหากไมเ่หมาะสมผลการประหยดัพลงังานที�ได้ก็จะไมคุ่้มกบัเงินลงทุน ดงันั ?น
งานวิจัยนี ?จึงมีวัตถุประสงค์เพื�อวิเคราะห์ความเป็นไปได้และประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน
ติดตั ?งอุปกรณ์ปรับลดระดบัแรงดันไฟฟ้าเพื�อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายของโรงงาน 
โดยเริ�มต้นจากการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลประเภท จํานวน และ ลักษณะการใช้งานของ
อปุกรณ์ไฟฟ้าและเครื�องจกัร พบว่าภายในโรงงานมีอปุกรณ์ไฟฟ้าและเครื�องจกัรที�สามารถลดการ
ใช้พลังงานลงได้โดยการปรับลดระดับแรงดนัไฟฟ้ามีอยู่ 2 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่กลุ่มของมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลบัที�มีการใช้งานในลกัษณะที�ไมเ่ตม็กําลงัและกลุ่มของระบบหลอดไฟแสงสว่าง ซึ�ง
การใช้พลงังานใน 2 กลุ่มนี ?มีสดัส่วนสูงถึง 68.82% ของการใช้พลงังานไฟฟ้าทั ?งหมดของโรงงาน 
จากศกัยภาพดงักล่าวในงานวิจัยนี ?จึงได้ทําการติดตั ?งอุปกรณ์ปรับระดบัแรงดนัไฟฟ้าขนาดพิกัด 
1250 kVA และเปรียบเทียบปริมาณการใช้พลังงานก่อนและหลงัการติดตั ?ง พบว่าการติดตั ?ง
อุปกรณ์ปรับระดับแรงดันไฟฟ้าสามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี�ยลงได้ถึงเดือนละ 



21 
 

28,610.93 kWh คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ผลการประหยัด 5.69% คิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที�
ประหยดัได้สงูถึง 86,434.82 บาทต่อเดือน และเมื�อพิจารณาดชันีความคุ้มค่าในการลงทนุพบว่า
การติดตั ?งอปุกรณ์ปรับลดระดบัแรงดนัไฟฟ้ามีระยะเวลาการคืนทนุอยู่ที� 1.76 ปี และมีผลตอบแทน
การลงทนุที�แท้จริง (IRR) เท่ากบั 54.74% 
  

 
 

ภาพที� 2.12 ข้อมลูเปรียบเทียบระดบัแรงดนัไฟฟ้าของโรงงานอตุสาหกรรม 
ในกรณีที�ไมมี่การใช้งาน และในกรณีที�มีการใช้งานอปุกรณ์ปรับระดบัแรงดนัไฟฟ้า 

  
 Wendy Ellens, Adam Berry, Sam West (2012) “A Quantification of the Energy 
Savings by Conservation Voltage Reduction“ ทําการวิเคราะห์พลงังานที�ลดลงโดยการปรับ
ระดับแรงดันไฟฟ้า โดยบทความวิจัยนี ?นําเสนอเทคนิคการลดระดับแรงดันไฟฟ้าเพื�ออนุรักษ์
พลังงาน ของสถานีส่งจ่ายไฟฟ้า ณ.ประเทศออสเตรเลีย ซึ�งการลดพลังงานโดยเทคนิคการลด
ระดบัแรงดันจะไม่ครอบคลุมอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด อย่างไรก็ตามบทความวิจัยนี ?จะอธิบายถึง
อุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชนิด ว่าผลลพัธ์ของการประหยัดในอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชนิดมีในทิศทางใด 
และผลรวมจะแสดงให้เห็นว่า การที�ลดระดบัแรงดนัลงมา 1% จากแรงดนัที�สงูเกินกว่ามาตรฐาน 
จะสามารถลดพลงังานลงได้ 0.4% จากค่าพลงังานเฉลี�ย  
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ภาพที� 2.12 พลงังานไฟฟ้ารวมเฉพาะประเภทที�พกัอาศยั สมมติุฐานให้โหลดเป็นชนิดเดียวกนั
ทั ?งหมด เมื�อลดระดบัแรงดนัคา่พลงังานจะเป็นไปตามภาพนี ? 
 
Arthur K. Barnes, Gridco Systems, Vincent Martinelli, James Simonelli  “Improvement of 
Conservation Voltage Reduction Energy Savings via Local Voltage Regulation” 
 กล่าวว่าการควบคมุ โวลต์-วาร์ ขั ?นสงู Advanced Volt Var Control  (AVVC) ระบบ
จําหน่ายและความชดัเจนของพลงังาน วิศวกรจะทํางานให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน ANSI C84.1 
เพื� อบรรลุเป้าหมายเช่นลดการใช้พลังงานหรือบูรณาการการจัดการทรัพยากรพลังงาน 
Distributed Energy Resources (DERs ) แรงดนัไฟฟ้าท้องถิ�นที�ให้บริการโดยระบบ Advanced 
Volt Var Control (AVVC) เป็นวิธีการลดเปอร์เซ็นต์ของโหลด ในสถานีสง่จ่ายนั ?น สามารถกําหนด
หรือจํากัดประสิทธิภาพของระดบัแรงดนัเพื�อการประหยัดพลงังานได้  conservation voltage 
reduction (CVR) เป็นความคิดริเริ�มสําหรับการทดสอบต่อไป การควบคมุแรงดนัไฟฟ้าท้องถิ�น 
local voltage regulator (LVR) สามารถแบ่งภาระให้กบัสถานีได้ในขณะที�ก็เพิ�มความแม่นยําของ
ระดบัแรงดนัให้กบัการตอ่โหลดและลดกระแส RMS ให้กบัสถานีสง่จ่าย 
 
2.3 มาตรฐานการตรวจวัดและพสูิจน์ผลการประหยัด  
ที�มา: คูม่ือมาตรฐานการตรวจวดัและพิสจูน์ผลการประหยดั , กระทรวงพลงังาน 
 

2.3.1 นิยามการตรวจวัดและพสูิจน์ผลการประหยดั 
ก. ที�มาและความสําคญั 
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การตรวจวดัและพิสจูน์ทราบผลประหยดัจากมาตรการอนรัุกษ์พลงังาน (Measurement 
and Verification; M&V) นั ?น ก่อนนําผลที�ได้มาหาคํานวณหาผลประหยดัที�แท้จริงของโครงการ จะ
มีการกําหนดให้ใช้กระบวนการตรวจวดัที�ได้รับการยอมรับในทําการตรวจวัดค่าการใช้พลังงาน 
อาทิการกําหนดสิ�งที�ต้องดําเนินการในระหว่างการตรวจวดัการเข้าไปติดตั ?งเครื�องมือวดัต่างๆ การ
สอบเทียบ และการบํารุงรักษาเครื�องมือวดั การรวบรวม/กลั�นกรองข้อมลูที�ได้การพฒันาหาวิธีการ
คํานวณหาผลประหยดัที�เป็นที�ยอมรับของทกุฝ่าย การจดัทํารายงาน และการรับประกนัคณุภาพ 
เหลา่นี ? เป็นต้นในที�นี ?การตรวจวดัและพิสจูน์ทราบผลประหยดัในไทย ได้อ้างอิงระเบียบวิธีการของ 
IPMVP Volume I (International Performance and Verification Protocol) เป็นระเบียบวิธี
อ้างอิงสําหรับการตรวจวดั และพิสจูน์ผลประหยดัที�พัฒนาขึ ?นโดย EVO (Efficiency Valuation 
Organization) เพื�อนํามาช่วยกระตุ้นการลงทุนในโครงการด้านการอนุรักษ์พลงังาน โดย IPMVP 
Volume I จะเป็นการให้คําจํากดัความและแนวคิดการ M&V ทางเลือก (Options)ในการทํา M&V 
แบบตา่งๆ วิธีการวางแผนและจดัทํารายงาน M&V เป็นต้น 
 

ข. นิยามการตรวจวัดและพิสจูน์ผลการประหยดั (M&V) 
การตรวจวดัและพิสจูน์ผลการประหยดั (Measurement and Verification; M&V) คือ การ

ตรวจสอบว่ามาตรการอนุรักษ์พลงังานที�ดําเนินการอยู่ยงัคงทําให้เกิดการประหยดัพลงังาน โดย
คํานวณผลการประหยดัที�ได้รับจากการตรวจวดัปริมาณการใช้พลงังานก่อน และหลงัการดําเนิน
มาตรการอนรัุกษ์พลงังานดงัแสดงตามสมการนิยามการตรวจวดัและพิสจูน์ผลการประหยดั 

 
ES = EPre -  EPost     (2.11) 

 
ES คือ  ผลการประหยดั 
EPre คือ ระดบัการใช้พลงังานปกติ 
EPost คือ ระดบัการใช้พลงังานภายหลงัดําเนินการ 

ในการตรวจสอบว่ามาตรการอนุรักษ์พลังงานนั ?นยังคงประหยัดพลังงานอยู่ จะต้อง
พิจารณาว่า วิธีการหาระดบัการใช้พลงังานปกติที�ได้ มีความเที�ยงตรงและถูกต้อง นอกจากนี ?ยัง
ต้องพิจารณาว่าระบบ หรือเครื�องจักร อุปกรณ์ที�ติดตั ?งไปนั ?นทํางานได้ตามที�ระบุในข้อกําหนด
คุณสมบัติ(Specification) และทําให้เกิดการประหยัดพลังงานการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการ
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ประหยดั (M&V) จะเป็นการตรวจวดัประสิทธิภาพของการประหยดัในโครงการอนุรักษ์พลงังาน 
เป็นกระบวนการที�สําคญัในการกําหนดและควบคมุความเสี�ยง (Performance Risk) 

ต่อการดําเนินโครงการอนุรักษ์พลงังาน ถึงแม้ว่าจะมีการออกแบบก่อสร้างที�ดีอย่างไรก็
ตาม ถ้าไม่มีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยดัแล้ว อาจทําให้ผลการประหยัดพลงังานที�
เกิดขึ ?นไมเ่ป็นไปตามที�ระบุไว้ในสญัญาพลงังานได้ ซึ�งการวดัและการตรวจสอบที�มีความน่าเชื�อถือ 
มีที�มาของข้อมลูที�สามารถตรวจสอบได้  

การตรวจวดัและพิสจูน์ผลการประหยดั (M&V) เป็นขบวนการหรือขั ?นตอนในการหาผล
ประหยัดที�เกิดจากมาตรการต่างๆ โดยเลือกจากแนวทางมาตรฐาน 4 แนวทางด้วยกนั ซึ�งจะ
กลา่วถงึตอ่ไป มีอยู่บ่อยที�ผู้ ที�เกี�ยวข้องมกัเกิดความสบัสนระหว่างความหมายของคําว่า “การตรวจ
วดัผลประหยดั” (Measurement of Saving) และ“การดแูลตรวจสอบผลประหยดั” (Monitoring of 
Saving) ทําให้ประเดน็ของการทํา M&V นั ?นบิดเบือนไปและอาจจะทําให้ค่าใช้จ่ายสงูเกินความ
เป็นจริง โดยหลกัการแล้ว “การตรวจวดัผลประหยดั” จะหมายถึงการวดัข้อมลูและวิเคราะห์หา
จํานวนหรือปริมาณของผลประหยดัที�เกิดขึ ?น ส่วน “การดแูลตรวจสอบผลประหยดั” จะหมายถึง
การประเมินค่าผลประหยัดที�ได้และหรือแสดงการกระทําใดๆ เพื�อตอบสนองต่อผลประหยัดที�
เกิดขึ ?นซึ�งอาจจะหมายถึงการปรับเปลี�ยนวิธีการหรืออปุกรณ์ ดงันั ?นเองการตรวจวดัผลประหยดัจึง
ไม่จําเป็นจะต้องทําแบบต่อเนื�องหรือต้องเก็บข้อมลูไว้ตลอดเวลา อาจจะทําเป็นบางครั ?งบางคราว
ก็ได้ นอกจากนี ?แล้ว การใช้คําว่า “การตรวจวดัผลประหยดั” อาจจะไม่ถกูต้องมากนกั เนื�องจากใน
ความเป็นจริงแล้วผลประหยดัไมส่ามารถตรวจวดัได้ สิ�งที�สามารถวดัได้จริงคือปริมาณพลงังานที�
ใช้ไป ผลประหยัดเกิดจากความแตกต่างของปริมาณพลังงานที�ใช้ก่อนและหลงัการใช้มาตรการ
อนรัุกษ์พลงังาน ซึ�งจะต้องนําปริมาณพลงังานทั ?งสองครั ?งมาวิเคราะห์เพื�อหาผลประหยดัตอ่ไป 
 

2.3.2 รูปแบบการตรวจวัดและพสิูจน์ผลประหยัด 
ก.รูปแบบ A การตรวจวัดเพียงบางส่วนแยกตามมาตรการที�ปรับปรุง (Partially 

Measured Retrofit Isolation) 
 

1) การตรวจวดัและพิสจูน์ผลประหยดั 
การตรวจวดัและพิสจูน์ผลการประหยดัในรูปแบบ A เกี�ยวข้องกบัการประเมินการอนรัุกษ์

พลงังานระดบัอปุกรณ์หรือระบบ โดยมุง่เน้นสําหรับระบบหรืออปุกรณ์ที�สามารถตรวจวดัได้ เช่น 



25 
 

ความสามารถในการทําความเย็นของเครื�องทําความเย็น กําลงัไฟฟ้าที�ใช้ของเครื�องทําความเย็น 
ชั�วโมงการเปิดไฟ ชั�วโมงการเปิดเครื�องทําความเย็นเป็นต้น โดยเป็นการสุม่ตรวจวดัหรือตรวจวดั
เป็นระยะเวลาสั ?นๆ ระหว่างช่วงเวลาการทํางานก่อนการปรับปรุงกับช่วงเวลาหลงัการปรับปรุง 
สําหรับปัจจยัที�ไมส่ามารถวดัได้อาจจะใช้ข้อมลูในอดีตหรือข้อมลูจากผู้ผลิต ซึ�งเป็นข้อมลูเฉลี�ย 
ที�เกี�ยวข้องกบัอปุกรณ์ 

2) ระยะเวลาการตรวจวดั 
การตรวจวดัในรูปแบบ A อาจจะเป็นการตรวจวดัเป็นจุดในช่วงระยะเวลาสั ?นๆ หรือบันทึก

ข้อมลูอย่างตอ่เนื�องขึ ?นอยู่กบัข้อมลูที�ต้องการตรวจวดั ทั ?งนี ?สําหรับข้อมลูที�มีคา่คอ่นข้างคงที�ควรจะ
ทําการตรวจวดัแบบจุดหรือวดัเพียงช่วงสั ?นๆ แต่ถ้าเป็นข้อมลูที�เปลี�ยนแปลงตลอดเวลา ก็ควรทํา
การตรวจวดัอย่างตอ่เนื�อง 

3) การสุม่ตวัอย่าง 
ในการตรวจวดัเพื�อหาค่าพลงังานทีประหยดัได้ของมาตรการอนุรักษ์พลงังาน ถ้าอปุกรณ์

ในระบบมีจํานวนน้อย อาจจะทําการตรวจวดัอุปกรณ์ทุกตวั แต่ในกรณีที�อุปกรณ์ที�เกี�ยวข้องมี
จํานวนมาก อาจจะต้องทําการสุม่ตวัอย่างของอปุกรณ์ที�จะทําการตรวจวดั โดยการจําแนกออก 
เป็นกลุ่มตวัอย่าง ซึ�งแต่ละกลุ่มต้องมีลกัษณะการทํางานหรือมีชั�วโมงการใช้งานที�คล้ายคลึงกัน 
แล้วจงึตรวจวดักลุม่ตวัอย่างที�ได้จําแนกไว้ให้ครบถ้วน 

4) คา่ใช้จ่ายในการทํา M&V รูปแบบ A 
การหาค่าพลงังานที�ประหยดัได้โดยรูปแบบ A สามารถใช้วิธีประมาณค่าได้โดยไม่ต้องทํา

การตรวจวดัคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ประกอบด้วย 
ก. เครื�องวดัที�ตดิตั ?งอย่างถาวร 
ข. การเริ�มเดินเครื�องและการบํารุงรักษา 
ค. การวิเคราะห์คา่ที�จะทําการประมาณ 
ง. คา่ใช้จ่ายในการอ่านและบันทกึข้อมลู 

 

เพราะฉะนั ?นค่าใช้จ่ายในการหาค่าพลงังานที�ประหยดัได้ จะขึ ?นอยู่กบัความซบัซ้อนของ
มาตรการอนรัุกษ์พลงังานและจํานวนของข้อมลูที�ต้องทําการตรวจวดั 
5) รูปแบบ A เหมาะสมกบัระบบตา่งๆ ดงันี ? 
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ก. มาตรการอนุรักษ์พลังงานมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทํางานของระบบที�
ได้รับการปรับปรุงเทา่นั ?น 

ข. สามารถแยกระบบเฉพาะที�ทําการปรับปรุงออกจากระบบที�เหลือทั ?งหมด 
ค. ตวัแปรอิสระซึ�งมีผลกระทบต่อการใช้พลงังานไม่ซบัซ้อนมากนกั หรือมีคา่ใช้จ่าย

ไม่สงูเกินไปในการตรวจวดั 
ง. มีเครื�องวดัย่อยติดตั ?งอยู่แล้วในการแยกมาตรการอนรัุกษ์พลงังานออกจากระบบ

ที�ไมไ่ด้ทําการปรับปรุง 
จ. ปกติแล้วค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดรูปแบบ A มี

คา่ประมาณ 1-3% ของผลการประหยดั 
ข. รูปแบบ B การตรวจวดัตามมาตรการที�ปรับปรุง (Retrofit Isolation) 
รูปแบบ B เหมาะกับการตรวจวัดและประเมินผลการอนุรักษ์พลงังานที�มุ่งเน้นการหา

ประสิทธิภาพและปัจจยัการทํางานของอปุกรณ์ และระบบที�สามารถตรวจวดัได้โดยตรงโดยวิธีการ
ตรวจวดัแบบจดุ หรือตรวจวดัแบบต่อเนื�อง ขึ ?นอยู่กบัความเหมาะสมของข้อมลูที�จะนํามาใช้ 

รูปแบบ B จะมีลกัษณะคล้าย รูปแบบ A แต่จะมีการตรวจวดัข้อมลูที�มากกว่าและใช้
ระยะเวลา นานกว่าเพื�อให้เข้าใจถึงผลประหยดัที�เกิดขึ ?นจริง ตามปกติจะทําการการตรวจวดัเพียง
ช่วงสั ?นๆ ในกรณีที�มีตวัแปรหลายตวัเปลี�ยนแปลงหลงัจากติดตั ?งอปุกรณ์ อาจจะทําการตรวจวดั
อย่างตอ่เนื�อง 

รูปแบบ B เหมาะสมกบัระบบตา่งๆ ดงันี ? 
ก. สําหรับโครงการเปลี�ยนอุปกรณ์ที�มีผลการประหยัดน้อยกว่า 20% ของการใช้

พลงังานรวมของระบบ 
ข. เมื�อตัวแปรอิสระที�มีผลกระทบต่อการใช้พลังงานไม่ซับซ้อนมากนัก หรือมี

คา่ใช้จ่ายไมส่งูเกินไปในการตรวจวดั 
ค. มีเครื�องวดัย่อยติดตั ?งอยู่แล้วในการแยกมาตรการอนรัุกษ์พลงังานออกจากระบบ

ที�ไมไ่ด้ทําการปรับปรุง 
ง. ปกติแล้วค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดรูปแบบ B มี

คา่ประมาณ 3-10% ของผลการประหยดั 
 
ค. รูปแบบ C พิจารณาการใช้พลงังานโดยรวมของสถานประกอบการ (Whole facility) 
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1) การตรวจวดัและพิสจูน์ผลประหยดั 
การตรวจวดัและพิสูจน์ผลการประหยัดรูปแบบ C เกี�ยวข้องกับการใช้เครื�องวัดของการ

ไฟฟ้า หรือเครื�องวดัย่อยทั ?งหมดของอาคาร การตรวจวดัและพิสจูน์ผลตามรูปแบบนี ? จะไม่ใช้ใน
การประเมินผลการประหยดัแยกตามรายมาตรการ แต่จะประเมินผลการประหยดัโดยรวมสําหรับ
มาตรการทั ?งหมด ซึ�งพลงังานที�ประหยัดได้จากรูปแบบ C นี ?จะรวมถึงผลกระทบจากการเปลี�ยน 
แปลงการใช้พลงังานของอาคารด้วย 

รูปแบบนี ?อาจจะนํามาใช้ในกรณีที�มีผลกระทบ ระหว่างมาตรการอนุรักษ์พลงังาน หรือ
ระหว่างมาตรการอนุรักษ์พลงังานกบัส่วนของอาคารที�ไม่ได้ทําการปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือการ
แยกรายมาตรการอาจจะทําได้ยากหรือมีคา่ใช้จ่ายสงู 

รูปแบบ C สามารถนํามาใช้กบัโครงการซึ�งผลการประหยัดที�ได้คาดการณ์ไว้ มีคา่มาก
เพียงพอจนสามารถละเลยการเปลี�ยนแปลงการใช้พลงังานที�ไม่สามารถอธิบายได้ โดยทั�วไปผล
การประหยดัควรมีค่ามากกว่า10% ของการใช้พลงังานทั ?งปีก่อนการดําเนินโครงการ นอกจากนั ?น
ควรมีการตรวจสอบการใช้พลังงานของอุปกรณ์ทั ?งหมดและการใช้งานภายในอาคารเป็นช่วงๆ 
สมํ�าเสมอภายหลงัดําเนินมาตรการอนรัุกษ์พลงังาน 

 
2) ข้อมลูพลงังาน 
การใช้พลังงานของอาคารอาจจะตรวจวัดแยกแต่ละอุปกรณ์การใช้งานหรือแหล่งของ

พลงังาน เช่น เมื�อตรวจวดัการใช้พลงังานของอาคารในมหาวิทยาลยั จะตรวจวดัการใช้พลงังาน
ของอาคารแยกแตล่ะอาคารเพื�อให้สามารถประเมินการประหยดัพลงังานได้ 

เครื�องวดัหลายๆ เครื�องจะตรวจวดัการใช้พลงังานแต่ละชนิดของอาคาร และขยายการวดั
ไปสู่การใช้พลงังานของทั ?งระบบ เพื�อประเมินผลการประหยัดโดยรวมการคํานวณหาผลการประ 
หยดัควรแยกตามแต่ละเครื�องมือวดั หรือรวมเป็นส่วนๆ ของอาคาร เมื�อเครื�องวดัสามารถตรวจวดั
การใช้พลงังานส่วนย่อยมาได้แล้ว ก็จะรวมเป็นการใช้พลังงานทั ?งหมดของอาคารเพื�อหาผล
ประหยดั สําหรับการตรวจวดัพลงัไฟฟ้า การประหยดัค่าความต้องการควรมีการใช้ใบแจ้งหนี ?ค่า
ไฟฟ้าในการประเมินผลการประหยดั เพื�อความถูกต้องในการหาผลการประหยัด ซึ�งอาจจะใช้ใบ
แจ้งหนี ?คา่ไฟฟ้าหลายเดือน ถ้าไม่ใช้ใบแจ้งหนี ?ค่าไฟฟ้าก็ควรมีอปุกรณ์วดัความต้องการพลงัไฟฟ้า
แยกตา่งหาก 
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3) ใบแจ้งหนี ?ค่าพลงังาน (Energy invoices) 
เมื�อใช้ใบแจ้งหนี ?คา่ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเป็นแหลง่ข้อมลูของการใช้พลงังาน ควรจะระลึกไว้

ด้วยว่าการอ่านค่าจากเครื�องวดัของการไฟฟ้าอาจจะไม่มีความถูกต้องแม่นยํานัก ใบแจ้งหนี ?ค่า
ไฟฟ้าจะมีข้อมลูโดยประมาณโดยเฉพาะสําหรับสถานประกอบการขนาดย่อม การอ่านเครื�องวัด
โดยประมาณนั ?นอาจจะทําให้เกิดความผิดพลาดในการประเมินผลประหยดัได้ 

 
4) ตวัแปรอิสระ 
ในที�นี ?ตวัแปรอิสระ หมายถึง ลักษณะเฉพาะหรือสภาวะแวดล้อมของการใช้สถาน

ประกอบการที�มีผลตอ่การใช้พลงังาน เช่น สภาวะอากาศและจํานวนผู้ ใช้สถานประกอบการ เรา
ควรทําการตรวจวดัและบันทึกค่าตวัแปรอิสระในช่วงเวลาเดียวกันกับที�เครื�องวดัพลังงานบันทึก 
ปริมาณคนไข้ในเดือนเดียวกนักบัใบแจ้งหนี ?คา่ไฟฟ้า 

 
5) การวิเคราะห์ข้อมลูและแบบจําลอง 
โดยทั�วไป รูปแบบ C จะใช้จํานวนข้อมลู 12, 24 หรือ 36 เดือน จากข้อมลูการใช้พลงังาน

ก่อนปรับปรุง และข้อมลูต่อเนื�องในช่วงหลงัปรับปรุง อย่างไรก็ตามเราสามารถทราบข้อมลูประจํา
ช่วงเวลาที�มากหรือน้อยกว่านี ? (เช่น 13, 14, 15 หรือ 9, 10, 11 เดือน) สําหรับอาคารบางประเภท 
(เช่น โรงเรียน) ซึ�งมีค่าความแตกต่างที�สําคญัระหว่างการใช้พลงังานของอาคารในช่วงเปิดเทอม
และปิดเทอม ควรจะมีการสร้างแบบจําลองถดถอยแยกกนัสําหรับช่วงการใช้งานที�ต่างกนันี ? 

 
6) คา่ใช้จ่าย 
ค่าใช้จ่ายของวิธีในรูปแบบ C จะขึ ?นอยู่กบัปริมาณข้อมูลพลงังานจากใบแจ้งหนี ?คา่ไฟฟ้า 

หรือจากเครื�องวดัพิเศษอื�นใด ซึ�งในกรณีที�มีเครื�องวดัย่อยในสถานประกอบการอยู่แล้ว ก็จะไมมี�
คา่ใช้จ่ายพิเศษ ค่าใช้จ่ายหลกัของรูปแบบ C ได้แก่ (1) การจดัการข้อมลูค่าไฟฟ้า และการดําเนิน 
งานโปรแกรมด้วยข้อมูลค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนและ (2) การติดตามและปรับแก้สําหรับสภาพ
เงื�อนไขที�เปลี�ยนแปลงหลงัจากการปรับปรุง 

 
 
 



29 
 

ง. รูปแบบ D การจําลองผล (Calibrated Simulation) 
 รูปแบบ D เกี�ยวข้องกบัการใช้ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์จําลองการใช้พลงังานก่อนและหลงั
ดําเนินมาตรการของสถานประกอบการ สามารถใช้ได้ทั ?งรายมาตรการหรือหลายมาตรการรวมกนั 
แบบจําลองในการคํานวณจะต้องมีการปรับเทียบเพื�อที�วา่จะได้สามารถทํานายการใช้พลงังานและ
ความต้องการพลงังานไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความเป็นจริง ไมว่่าจะเป็นช่วงก่อนหรือหลงัการปรับ 
ปรุง ซึ�งสว่นใหญ่จะเป็นปริมาณการใช้พลงังานหลงัดําเนินมาตรการ โดยปกติทางเลือกนี ?จะใช้ใน
กรณีที�ไมมี่ข้อมลูการใช้พลงังานของ Base Year 
 อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัตินั ?น รูปแบบ D มีการนํามาใช้น้อยมาก เนื�องจากจําเป็นต้องมี
ผู้ ชํานาญการใช้โปรแกรมอย่างแท้จริง นอกจากนั ?นการยอมรับผลต่อสถานประกอบการต่อการ
คํานวณมกัเป็นอปุสรรคที�สําคญั บุคคลทั�วไปเข้าใจได้ยาก ทําให้ขาดความมั�นใจต่อผลที�ได้รับ ซึ�ง
ปัจจบุนัมีอยู่หลายโปรแกรม อาทิเช่น DOE-2, BLAST, ENERGY PLUS เป็นต้น 
 
 
 
 
 



บทที� 3 

 

วิธีดาํเนินการ 

 
 

3.1 บทนํา 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี � มีวตัถปุระสงค์เพื�อทําการทดสอบและวิเคราะห์หาความเหมาะสมใน
การประหยัดพลงังานไฟฟ้าด้วยวิธีการลดระดบัแรงดนัไฟฟ้าที�สงูเกินกว่าระดบัแรงดนัใช้งานตาม
มาตรฐาน IEC 60038 (2002-07) ปัญหาของระดบัแรงดนัไฟฟ้าเกินกว่าแรงดนัใช้งานของโรงงาน
อุตสาหกรรมทั�วไปสามารถแก้ไขได้หลายวิธี เช่น การปรับแทปหม้อแปลงไฟฟ้า การสร้างสถานี
ไฟฟ้าย่อยภายในโรงงานและโวลต์เตจเรกกูเรเตอร์ เป็นต้น แต่วิธีที�นิยมและมีประสิทธิภาพในการ
ลดระดบัแรงดนัไฟฟ้าให้ได้ค่าที�ต้องการและมีค่าที�เหมาะสมที�สุดก็คือ การใช้อุปกรณ์ปรับระดับ
แรงดนัไฟฟ้าหรือที�เรียกว่า โวลต์เตจเรกกเูรเตอร์ 
 บทนี �กล่าวถึงการวิเคราะห์ผลการใช้พลงังานในโรงงานอตุสาหกรรมหรือผู้ประกอบการ
ในประเทศไทยที�อยู่ใกล้สถานีไฟฟ้าและมีระดับแรงดันใช้งานเกินมาตรฐาน IEC โดยแบ่งการ 
ศึกษาและวิเคราะห์ออกเป็น 3 ขั �นตอน คือ (1) ศึกษาค่าระดบัแรงดนัไฟฟ้าภายในโรงงานตาม
ระยะทางที�ต่างกนัจากสถานีไฟฟ้าเดียวกนัของ 2 โรงงาน (2) ศกึษาการลดระดบัแรงดนัในสถาน
ประกอบการที�ใกล้สถานีไฟฟ้า (3) ศึกษาผลตอบแทนที�ได้จากการอนุรักษ์พลงังานด้วยดชันีชี �วัด
ความคุ้มคา่ทางเศรษฐศาสตร์ 
 
3.2 วิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงานด้วยอุปกรณ์ปรับระดับแรงดัน 
 การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าโดยการปรับลดระดบัแรงดนัไฟฟ้าที�มีคา่สงูเกินความจําเป็น ให้
มีค่าเท่ากับแรงดันใช้งานตามมาตรฐาน IEC เป็นวิธีการประหยัดพลังงานไฟฟ้าที�มีความนิยม
อย่างมากโดยเฉพาะในต่างประเทศ ซึ�งในประเทศไทยก็เป็นที�สนใจ และนําวิธีดงักล่าวมาใช้เพื�อ
อนุรักษ์พลงังานไฟฟ้าให้กับโรงงานและอาคาร แต่ก็ยังถือว่าเป็นจํานวนที�น้อยหากเทียบกับผู้ ที�
ประสบปัญหาระดบัแรงดนั ที�สงูเกินปกติกบัจํานวนทั �งหมด 
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 3.2.1 ข้อมูลทั�วไปของโรงงานกรณีศึกษา 
 เมื�อเข้าสํารวจกระบวนการผลิตของโรงงานพลาสติกไทย พบว่า เป็นโรงงานประเภท
อุตสาหกรรมพลาสติกขนาดกลาง มีกระบวนการหลอมเหลวพลาสติก แล้วอัดฉีดส่วนผสมและ
วตัถดิุบตา่งๆ ทําให้ได้ผลิตภณัฑ์ขวดพลาสติก ทําให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้
หลากหลาย สามารถระบุขนาดเพื�อให้เหมาะกับการใช้งานในหลาย ๆ ลกัษณะ โดยแบ่งลกัษณะ
ของอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็น 4 ประเภทหลัก คือ 1.ระบบแสงสว่าง 2.ระบบระบายความร้อนของ
เครื�องจกัร 3.ระบบมอเตอร์ 4.เครื�องจกัร รายละเอียดดงัรูปที� 3.1 
 

φ3

 
 

ภาพที� 3.1 Single Line Diagram โรงงานพลาสติกไทย 
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เมื�อเข้าสํารวจกระบวนการผลิตของโรงงานพลาสติกไฮเทค พบว่า โรงงานพลาสติกไฮเทค 
เป็นโรงงานประเภทอุตสาหกรรมพลาสติกเหมือนกันกับโรงงานพลาสติกไทย แต่ผลผลิตต่างกัน
โดยที�  โรงงานพลาสติกไฮเทคประกอบธุรกิจการผลิต  PVC  SHEET, PVC  หนงัเทียม, PVC  ยาง
ปูพื �น, ผ้าใบคลมุรถ,ผ้าใบโฆษณา,ท่อส่งนํ �าทางการเกษตร,ท่อนํ �า PVC สามารถระบุขนาดเพื�อให้
เหมาะกบัการใช้งานในหลาย ๆ ลกัษณะ โดยแบ่งลกัษณะของอปุกรณ์ไฟฟ้า เป็น 4 ประเภทหลัก 
คือ 1.ระบบแสงสว่าง 2.ระบบระบายความร้อนของเครื�องจักร 3.ระบบมอเตอร์ 4.ระบบฮีตเตอร์ 
รายละเอียดดงัรูปที� 3.2 

 

φ3

 
 

ภาพที� 3.2 Single Line Diagram โรงงานพลาสตกิไฮเทค 
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โดยที� ทั �ง 2 โรงงานเป็นอุตสาหกรรมพลาสติกเหมือนกันแต่พบว่าระดับแรงดันไฟฟ้าที�
แตกต่างกันเนื�องจากระยะทางจากสถานีไฟฟ้าถึงโรงงานไม่เท่ากัน ทําให้สามารถทราบถึง
อตัราส่วนในการลดระดบัแรงดนัไฟฟ้ากบัพลงังานไฟฟ้าที�ลดลง จะสามารถประหยัดพลงังานได้
เท่าไร 
 

3.2.2 ตาํแหน่งและระดับแรงดันของโรงงานกรณีศึกษา  
สําหรับการศกึษาศกัยภาพ และวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการอนุรักษ์พลงังานโดยการลด

ระดบัแรงดนัไฟฟ้าซึ�งในหวัข้อนี � จะทําการศกึษาโรงงานอตุสาหกรรมประเภทพลาสติก 2 โรงงาน  
 

 

 
 

ภาพที� 3.3 ระยะทางที�ทําการศกึษาในสถานที�นิคมกบินทร์บรีุ 
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ภาพที� 3.4 ระดบัแรงดนัในโรงงานพลาสติกไทยและโรงงานพลาสติกไฮเทค 
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3.3 การลดระดับแรงดันในสถานประกอบการที�ใกล้สถานีไฟฟ้า  
 ในการศึกษาและงานวิจัยนี � จะเลือกโรงงานที�มีระดบัแรงดันไฟฟ้าที�แตกต่างกัน แต่อยู่
ในช่วงที�ระดบัแรงดนัไฟฟ้าที�มากกว่า 390 โวลต์ เพราะจะทราบผลการประหยัดได้ชัดเจนยิ�งขึ �น
เพื�อ วิเคราะห์เปรียบเทียบโรงงานเอและบี ว่าผลการประหยดัแตกต่างกนัอยา่งไร 
 สําหรับการวิเคราะห์การลดระดับแรงดันไฟฟ้า จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนเพื�อให้ผลการ
วิเคราะห์แม่นยํายิ�งขึ �นโดย 1.วิเคราะห์การลดระดบัแรงดนัไฟฟ้าที�หม้อแปลงไฟฟ้าหรือตู้ควบคุม
ไฟฟ้าหลักจะทําให้ทราบพลังงานไฟฟ้าที�ลดลงโดยรวม 2.วิเคราะห์การลดระดบัแรงดันไฟฟ้าที�
อปุกรณ์ไฟฟ้าแตล่ะชนิดในโรงงานเพื�อให้ทราบพลงังานไฟฟ้าที�ลดลงเจาะจงเป็นประเภทอปุกรณ์ 
ดงันี � 
 

3.3.1 การลดระดับแรงดันไฟฟ้าที�ตู้ควบคุมไฟฟ้าหลักในโรงงาน 
 เมื�อติดตั �งอปุกรณ์โวลต์เตจเรกกเูรเตอร์แล้วจะทําการพิสจูน์ผลการประหยดั ณ ตําแหน่ง
ตู้ควบคุมไฟฟ้าหลกั ตรวจวดัพารามิเตอร์ทั �งหมด 4 พารามิเตอร์ ก่อนและหลงัการติดตั �งอปุกรณ์
โวลต์เตจเรกกเูรเตอร์ เพื�อนํามาวิเคราะห์คือ 1.แรงดนัไฟฟ้า ทั �ง 3 เฟส 2.คา่กระแสไฟฟ้า ทั �ง 3 เฟส 
3.กําลงัไฟฟ้าต่อชั�วโมง 4.ตวัประกอบกําลงัไฟฟ้า เพื�อให้ทราบผลการประหยดัรวมทั �งโรงงาน  
 

3.3.2 การลดระดับแรงดันไฟฟ้าที�อุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงาน 
 เมื�อติดตั �งอปุกรณ์โวลต์เตจเรกกเูรเตอร์แล้วจะทําการพิสจูน์ผลการประหยดั ณ ตําแหน่ง
ตู้ ควบคุมไฟฟ้าย่อยตามอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชนิดในโรงงาน ตรวจวัดพารามิเตอร์ทั �งหมด              
4 พารามิเตอร์ ก่อนและหลังการติดตั �งอุปกรณ์โวลต์เตจเรกกูเรเตอร์ เพื�อนํามาวิเคราะห์คือ          
1.แรงดันไฟฟ้า ทั �ง 3 เฟส 2.ค่ากระแสไฟฟ้า ทั �ง 3 เฟส 3.กําลังไฟฟ้าต่อชั�วโมง 4.ตัวประกอบ
กํา ลัง ไ ฟ ฟ้ า  เ พื� อ ใ ห้ทร า บพ ลัง งาน ไ ฟ ฟ้า ที� ล ดล ง เจ าะจ งเ ป็ นปร ะ เภ ท อุป กร ณ์  ดัง นี �                         
1.ประเภทมอเตอร์ 2.ประเภทแสงสว่าง 3.ประเภทฮีตเตอร์ 4.ประเภทเครื�องปรับอากาศแบบรวม
ศนูย์ 
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3.4 ขั 5นตอนการตดิตั 5งโวลต์เตจเรกกูเรเตอร์และขั 5นตอนการตรวจวัดพลังงาน
ไฟฟ้า 
 สําหรับการลดระดบัแรงดนัไฟฟ้าเพื�อการอนรัุกษ์พลงังาน มีข้อมลูรายละเอียด 2 ขั �นตอน
หลกัดงันี � 
 

3.4.1 ขั 5นตอนการติดตั 5งโวลต์เตจเรกกูเรเตอร์ 
ขั �นตอนในการดําเนินการติดตั �งอปุกรณ์ แบ่งเป็น 3 ขั �นตอนหลัก คือ 1.การเตรียมความ

พร้อมก่อนติดตั �ง 2.ดําเนินการติดตั �งอปุกรณ์ 3.เชื�อมตอ่อปุกรณ์เข้าระบบ และทดสอบการทํางาน
อปุกรณ์ ซึ�งสามารถสรุปเป็นแผนผงัขั �นตอนการดําเนินการได้ดงัตอ่ไปนี � 

  

  
 

ภาพที� 3.5 แผนผงัขั �นตอนการติดตั �ง 
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ตารางที� 3.1 วสัด ุ, อปุกรณ์ ที�เกี�ยวข้องในขั �นตอนการติดตั �งโวลต์เตจเรกกเูรเตอร์ 
 

ชุดโครงสร้างของอปุกรณ์ ชดุควบคมุของอปุกรณ์ ชุดขดลวดของอปุกรณ์ 

- ตู้ เหลก็สําหรับบรรจชุดุ  
ขดลวด 

- Power Meter - แกนเหลก็ 

- โครงเหลก็ - Temp Meter - ลวดทองแดง 
- แผน่เหลก็ - สายไฟ - หางปลา 

- เหลก็แกนเกาะยึด - C-bank - ทอ่หด 

- นอ็ต - หลอดไฟบอกสถานะ - กระดาษฉนวน 

- พลาสตกิ - สวิตซ์ - สายไฟ 

- ยาง - MCB - ลกูถ้วย 

- ฉนวนกนัไฟฟ้า - Terminal - นอ็ต 

 - Buzzer - ฐานขดลวด 

 - พดัลมระบายความร้อน  

 - Selector Tap  

 - CT 4000/5  
 

3.4.2 ขั 5นตอนการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า 
  3.4.2.1 ก่อนการติดตั �งอปุกรณ์ปรับแรงดนัไฟฟ้า (Voltage Regulator) จะต้อง
ตรวจวดัการใช้พลงังานในช่วงระยะเวลาหนึ�ง ใช้อปุกรณ์ Power Meter โดยเครื�อง Power Meter 
จะเก็บคา่การใช้พลงังานทั �งหมดของโรงงาน ทุก 15 นาที เป็นระยะเวลา 5 วนั ตลอด 24 ชั�วโมง 
ค่าที�ได้จากการเก็บข้อมลู Voltage, Current, Power Factor, kW, kVA เพื�อเป็นข้อมลูในการ
ออกแบบอปุกรณ์ และกําหนดพลงังานกอ่นการติดตั �ง 
  3.4.2.2 หลงัการติดตั �งอปุกรณ์ปรับแรงดนัไฟฟ้า (Voltage Regulator) จะต้อง
ตรวจวดัการใช้พลงังานในช่วงระยะเวลาหนึ�ง ใช้อปุกรณ์ Power Meter โดยเครื�อง Power Meter 
จะเก็บค่าการใช้พลงังานทั �งหมดของโรงงาน ทุก 15 นาที เป็นระยะเวลา 5 วนั ตลอด 24 ชั�วโมง 
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คา่ที�ได้จากการเก็บข้อมลู Voltage, Current, Power Factor, kW, kVA การใช้พลงังานทั �งหมดของ
โรงงานเพื�อนํามาวิเคราะห์ เปรียบเทียบหาผลประหยัดที�เกิดขึ �นนําค่าที�เก็บได้จากอุปกรณ์ ก่อน
การติดตั �งและหลงัการติดตั �งมาหาผลประหยดัจากการติดตั �งอปุกรณ์ ออกมาเป็น % ที�ลดได้ 
  3.4.2.3 หลงัการติดตั �งอปุกรณ์ปรับแรงดนัไฟฟ้า (Voltage Regulator) จะต้อง
ตรวจวดัการใช้พลงังานในช่วงระยะเวลาหนึ�ง ใช้อปุกรณ์ Power Meter โดยเครื�อง Power Meter 
จะเก็บค่าการใช้พลังงานทั �งหมดของโรงงาน ทุก 15 นาทีค่าที�ได้จากการเก็บข้อมูล Voltage, 
Current, Power Factor, kW, kVA ของรายการอปุกรณ์ไฟฟ้า,เครื�องจกัรไฟฟ้า ที�กําหนด เพื�อ
นํามาวิเคราะห์ เปรียบเทียบหาผลประหยัดที�เกิดขึ �นนําค่าที�เก็บได้จากอปุกรณ์ ก่อนการติดตั �งและ
หลงัการติดตั �งมาหาผลประหยดัจากการติดตั �งอปุกรณ์ ออกมาเป็น % ที�ลดได้ 
 

 
 

ภาพที� 3.6 การตรวจวดัพลงังานไฟฟ้าที�ตู้ควบคมุหลกั 
    
ตารางที� 3.2 อปุกรณ์ที�ใช้ในการตรวจวดั 
 

ชื�ออปุกรณ์ ยี�ห้ออปุกรณ์ รุ่น จํานวน มาตรฐานอปุกรณ์ 

Power Meter  ENTES  MPR-60S 1 IEC 1010 
Power Meter  ELOG 2004 ELITE 1 ECCT 38/42/02 

Watt Meter Chauvin Arnoux   1 IEC CE 
Power & Quality 

Analyser  
Chauvin Arnoux 

 C.A. 
8332B 

1 
CE , IEC 
Standard  
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3.5 การศกึษาผลตอบแทนที�ได้จากการอนุรักษ์พลังงานด้วยดัชนีชี 5วัดความ
คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
 ปกติแล้วมาตรการอนรัุกษ์พลงังานที�มีการลงทุนเกิดขึ �น จะมีการพิจารณาถึงความคุ้มค่า
ของการลงทุน โดยใช้ดัชนีชี �วัดความคุ้ มค่าทางเศรษฐศาสตร์เพื�อให้การอนุรักษ์พลังงานมี
ประสิทธิภาพมากที�สดุ วา่เมื�อติดตั �งอปุกรณ์โวลต์เตจเรกกเูรเตอร์แล้วผลการประหยดัจะสอดคล้อง
กบัเงินลงทนุ มีการพิจารณาดงันี � 
 3.5.1 ศกึษาผลการประหยดัรายเดือน จากการใช้อปุกรณ์โวลต์เตจเรกกเูรเตอร์ 
 3.5.2 ศกึษาระยะเวลาคืนทนุ ( PB ) จากการใช้อปุกรณ์โวลต์เตจเรกกเูรเตอร์ 
 3.5.3 ศกึษาดชันีการใช้พลงังานตอ่หนว่ย (SEC) จากการใช้อปุกรณ์โวลต์เตจเรกกเูรเตอร์ 



บทที� 4 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูและอภปิรายผล 
 
 

4.1 บทนํา 
 จากการเก็บข้อมลูการใช้พลงังานในสว่นตา่งๆ กรณีศกึษาของโรงงานพลาสติกไฮเทค เป็น
ระยะเวลา 30 วนั ระหวา่งเดือน มกราคม 2558 – กมุภาพนัธ์ 2558 และ เก็บข้อมลูการใช้พลงังาน
กรณีศึกษาของโรงงานพลาสติกไทย เป็นระยะเวลา 30 วัน ระหว่างเดือน พฤษภาคม 2558 – 
มิถนุายน 2558 โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วนคือ 1. วิเคราะห์หาผลการประหยดั ตรวจวดั
พลังงานก่อน และ หลังการติดตั ;งอุปกรณ์โวลต์เตจเรกกูเลเตอร์ ที<ตู้ ควบคุมไฟฟ้าหลักเพื<อดู
พฤติกรรมพลงังานโดยรวม    2. วิเคราะห์หาผลการประหยดั ตรวจวดัพลงังานก่อน และ หลงัการ
ติดตั ;งอุปกรณ์โวลต์เตจเรกกูเลเตอร์ ตําแหน่งอปุกรณ์ไฟฟ้าและเครื<องจักรที<บริโภคไฟฟ้าอย่างมี
นยัสําคญั เพื<อความชดัเจนในการวิเคราะห์หาผลการประหยดัพลงังานไฟฟ้า 
  
4.2 การวเิคราะห์ผลการประหยัด 
 การวิเคราะห์ผลการประหยัด ต้องทําการตรวจสอบข้อมูลทั ;งหมดก่อนว่ามีความผิดปกติ
หรือไม่ ถ้าพบว่าข้อมูลส่วนไหนมีความผิดปกติหรือเป็นข้อมูลที<อาจส่งผลทําให้เกิดความ
คลาดเคลื<อนในการวิเคราะห์ผลการประหยดั จึงทําการพิจารณาตดัข้อมลูสว่นนั ;นออก จากนั ;นทํา
การวิเคราะห์หาระดบัการใช้พลงังานทั ;งก่อนและหลงัการปรับปรุงแล้วนํามาเปรียบเทียบคา่ความ
แตกต่างของการใช้พลงังานระหว่างก่อนและหลังการปรับปรุง ภายใต้สภาวะการทํางานเดียวกัน 
โดยมีวิธีการคํานวณดงันี ; 
 1. วดัคา่กําลงัไฟฟ้าที<จา่ยให้กบัตู้ควบคมุไฟฟ้าหลกัก่อนและหลงัการปรับปรุง 
 2. คํานวณหาคา่เปอร์เซน็ต์การประหยดัพลงังาน (%Save) ดงันี ; 
 

%% 100x
E

EE

pre

postpre

Save

−

=     (4.1) 

  
โดย   %Save  =  คา่เปอร์เซน็ต์การประหยดัพลงังาน 
  Epre  =  คา่พลงังานก่อนการปรับปรุง 



41 
 

  Epost  =  คา่พลงังานหลงัการปรับปรุง 
 3. วิเคราะห์หาคา่การใช้พลงังานก่อนและหลงัการปรับปรุงดงันี ; 
 

 การใช้พลงังาน (kWh/ปี) =  [1 –(%Save/100)] x Ebase  (4.2) 
 
 โดย Ebase  = ปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าของตู้ควบคมุไฟฟ้าหลกั 
 4. คํานวณหาผลการประหยดัดงันี ; 

 ผลการประหยดั (kWh/ปี) =  Ebase – Epost    (4.3) 
 
4.3 ผลการวเิคราะห์พลังงานไฟฟ้าเมื�อตดิตั *งโวลต์เตจเรกกูเลเตอร์  
 ผลการวิเคราะห์จะแบ่งออกเป็น 3 หวัข้อดงันี ; 
 
 4.3.1 ผลการวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้าเฉลี�ยที�ตู้ควบคุมไฟฟ้าหลักก่อน-หลังการ
ตดิตั *งอุปกรณ์โวลต์เตจเรกกูเลเตอร์ของโรงงานกรณีศึกษา (ทั *ง 2 โรงงาน) 
 จากการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า ได้พารามิเตอร์จากเครื< องมือตรวจวัดทั ;งหมด 4 
พารามิเตอร์คือ 1.แรงดนัไฟฟ้าเฉลี<ย 2.กระแสไฟฟ้าเฉลี<ย 3.กําลงัไฟฟ้าเฉลี<ย 4.ตวัประกอบกําลงั
เฉลี<ย ตรวจวัดก่อนการติดตั ;งอุปกรณ์เตจเรกกูเลเตอร์ 5 วัน และหลังการติดตั ;งอุปกรณ์โวลต์       
เตจเรกกเูลเตอร์ 5 วนั ตามตางรางที< 4.1 และ ตารางที< 4.2 
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ตารางที� 4.1 ความต้องการพลงังานไฟฟ้าเฉลี<ยโรงงานพลาสติกไฮเทค (ก่อนปรับระดบั
แรงดนัไฟฟ้า) 
 

Date/Time 
Voltage 

AVG 
Current 

AVG 
kW. 
AVG 

Pf. 
AVG 

R-N S-N T-N R S T 

05/01/58 
226.7 229.0 227.6 381.2 404.2 413.6 

264.81 0.97 
227.8 399.7 

06/01/58 
226.3 228.7 227.3 428.7 453.2 467.9 

298.04 0.97 
227.5 449.9 

07/01/58 
225.48 227.88 226.3 461.7 492.12 500.48 

319.16 0.97 
226.6 484.8 

08/01/58 
225.3 227.6 226.3 447.0 471.8 480.8 

308.02 0.97 
226.4 466.6 

09/01/58 
226.4 228.7 227.4 318.0 338.1 349.9 

222.11 0.97 
227.6 335.4 

AVG 227.1 427.2 282.40 0.97 

 
 จากตาราง 4.1 พบว่าระดับแรงดันไฟฟ้าเฉลี<ย 1 เฟสเท่ากับ 227.1 โวลต์ แปลงเป็น
แรงดันเฉลี<ย 3 เฟสได้เท่ากับ 393.3 โวลต์ และกําลังไฟฟ้าเฉลี<ย 282.4 กิโลวัตต์ ของโรงงาน
พลาสติกไฮเทคที<อยูไ่กลจากสถานีไฟฟ้าเป็นระยะทาง 7.5 km ตามภาพที< 3.4 
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ภาพที� 4.1 ปริมาณการบริโภคพลงังานก่อนการปรับปรุงของโรงงานพลาสติกไฮเทค 
 
 จากภาพที< 4.1 แสดงถึงปริมาณการใช้พลังงานก่อนการปรับปรุงในรอบ 1 อาทิตย์        
ณ.ตําแหน่งตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก ขนาดพิกัดของหม้อแปลงเท่ากับ 1500 กิโล-โวลต์-แอมป์ มี
ปริมาณการใช้พลงังานตํ<าสุดอยู่ที< 104.3 กิโลวตัต์ชั<วโมงและมีปริมาณการใช้พลงังานสงูสดุอยู่ที< 
448.15 กิลโลวตัต์ชั<วโมง   
 

 
 
ภาพที� 4.2 การตรวจวดัปริมาณการบริโภคพลงังานก่อนการปรับปรุงของโรงงานพลาสติกไฮเทค 
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ตารางที� 4.2 ความต้องการพลงังานไฟฟ้าเฉลี<ยโรงงานพลาสติกไฮเทค (หลงัปรับระดบั
แรงดนัไฟฟ้า) 
 

Date/Time 
Voltage 

AVG 
Current 

AVG 
kW 

AVG 
PF 

AVG 
R-N S-N T-N R S T 

12/01/58 
219.9 220.4 222.9 362.2 325.5 370.0 

244.8 0.97 
221.1 363.4 

13/01/58 
220.5 221.1 223.4 430.8 392.0 430.8 

283.4 0.97 
221.7 417.8 

14/01/58 
219.4 219.8 222.1 402.3 364.7 409.1 

309.7 0.97 
220.4 392.0 

15/01/58 
221.6 221.8 224.7 380.4 331.1 381.3 

225.7 0.97 
222.7 364.3 

16/01/58 
221.2 221.8 224.4 353.4 317.0 357.2 

222.9 0.97 
222.5 342.5 

AVG 221.6 379.9 257.3 0.97 

 
 จากตารางที< 4.2 พบว่าระดับแรงดันไฟฟ้าเฉลี<ย 1 เฟสเท่ากับ 221.6 โวลต์ แปลงเป็น
แรงดนัเฉลี<ย 3 เฟสได้เท่ากับ 379.9 โวลต์ และกําลงัไฟฟ้าเฉลี<ย 257.3 กิโลวตัต์ ดงันั ;นจะได้ผล 
วิเคราะห์ ดงันี ; 
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ภาพที� 4.3 ปริมาณการบริโภคพลงังานหลงัการปรับปรุงของโรงงานพลาสติกไฮเทค 
 

 
ภาพที� 4.4 การตรวจวดัปริมาณการบริโภคพลงังานหลงัการปรับปรุงของโรงงานพลาสติกไฮเทค 

จากภาพที< 4.3 แสดงถึงปริมาณการใช้พลังงานหลังการปรับปรุงในรอบ 1 อาทิตย์         
ณ.ตําแหน่งตู้ควบคุมไฟฟ้าหลกั ขนาดพิกัดของหม้อแปลงเท่ากับ 1,500 กิโล-โวลต์-แอมป์ มี
ปริมาณการใช้พลงังานตํ<าสดุอยู่ที< 139.16 กิโลวตัต์ชั<วโมงและมีปริมาณการใช้พลงังานสงูสดุอยู่ที< 
456.95 กิลโลวตัต์ชั<วโมง 
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 จากข้อมลูการตรวจวดัสามารถวิเคราะห์หาผลการประหยดัได้ดงันี ; 
 

จากสมการ (4.1) %% 100x
E

EE

pre

postpre

Save

−

=   = %
160,372,2

320,161,2160,372,2
100x

−  

  
  Epre = kW.AVG ก่อนการปรับปรุง x ชม.การทํางาน/วนั x วนัทํางาน/ปี 
   = 282.4 kW x 24 ชม. x 350 วนั (นบัวนัหยุด) = 2,372,160 kWh/ปี 
  Epost = kW.AVG หลงัการปรับปรุง x ชม.การทํางาน/วนั x วนัทํางาน/ปี 
   = 257.3 kW x 24 ชม. x 350 วนั (นบัวนัหยุด) = 2,161,320 kWh/ปี 
ได้เปอร์เซน็ต์ผลการประหยดัเท่ากบั   8.89 % 
จากสมการ (4.2) การใช้พลงังาน (kWh/ปี)  =  [1 –(%Save/100)] x Ebase 

ไดผลการประหยดัต่อปี (kWh/ปี)   = 210,840 kWh/ปี 
 
 ผลจากการวิเคราะห์ตามสมการ (4.1)และ (4.2) ได้ผลการประหยดัตามตารางที< 4.3 
 
ตารางที� 4.3 วิเคราะห์ผลการประหยดัหลงัการปรับปรุงโรงงานพลาสติกไฮเทค 
 

รายละเอียด หนว่ย ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง ผลประหยดั 
พิกดัการใช้แรงดนัไฟฟ้า V. 227.1 221.6  
พิกดัการใช้กําลงัไฟฟ้า kW. 282.4 257.3 25.1 
การใช้พลงังานไฟฟ้า kWh/ปี 2,372,160 2,161,320 210,840 
ประสิทธิภาพผลการประหยดั % 8.89 % 
 
 จากตารางที< 4.3 พบว่าลดระดบัแรงดนัที< 1 เฟส ลง 5.5 โวลต์ หรือที< 3 เฟส ลง 9.5 โวลต์ 
ทําให้กําลงัไฟฟ้าลดจากการใช้เดิมลง 8.9% สง่ผลให้มีผลการประหยดั 210,840 kWh/ปี 
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ภาพที� 4.5 เปรียบเทียบการบริโภคพลงังานก่อนและหลงัการปรับปรุงโรงงานพลาสติกไฮเทค 
 
ตารางที� 4.4 ความต้องการพลงังานไฟฟ้าเฉลี<ยโรงงานพลาสติกไทย(ก่อนปรับระดบัแรงดนัไฟฟ้า) 
 

Date/Time 
Voltage 

AVG 
Current 

AVG 
kW. 
AVG 

Pf. 
AVG 

R-N S-N T-N R S T 

04/05/58 
235.0 233.2 233.8 914.0 839.8 899.5 

578.7 0.95 
234.0 884.4 

05/05/58 
235.0 233.1 233.6 849.7 764.4 823.8 

536.05 0.95 
233.9 812.6 

06/05/58 
234.4 232.6 233.2 844.8 763.5 824.4 

517.00 0.96 
233.4 810.9 

07/05/58 
233.9 232.2 232.7 864.1 786.2 845.8 

543.79 0.93 
232.9 832.0 

08/05/58 
233.6 231.9 232.5 875.9 800.3 858.4 

550.81 0.96 
232.7 844.9 

AVG 232.7 845.1 550.92 0.95 
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 จากตารางที< 4.4 พบว่าระดับแรงดันไฟฟ้าเฉลี<ย 1 เฟสเท่ากับ 232.7 โวลต์ แปลงเป็น
แรงดันเฉลี<ย 3 เฟสได้เท่ากับ 402.7 โวลต์ และกําลังไฟฟ้าเฉลี<ย 550.92 กิโลวตัต์ ของโรงงาน
พลาสติกไฮเทคที<อยูไ่กลจากสถานีไฟฟ้าเป็นระยะทาง 3.5 km ตามภาพที< 3.4 
 

 
 

ภาพที� 4.6 ปริมาณการบริโภคพลงังานก่อนการปรับปรุงของโรงงานพลาสติกไทย 
 

จากภาพที< 4.6 แสดงถึงปริมาณการใช้พลังงานก่อนการปรับปรุงในรอบ 1 อาทิตย์        
ณ.ตําแหน่งตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก ขนาดพิกัดของหม้อแปลงเท่ากับ 1500 กิโล-โวลต์-แอมป์ มี
ปริมาณการใช้พลงังานตํ<าสุดอยู่ที< 487.4 กิโลวตัต์ชั<วโมงและมีปริมาณการใช้พลงังานสงูสดุอยู่ที< 
642.3 กิลโลวตัต์ชั<วโมง 
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ภาพที� 4.7 ตรวจวดัพลงังานก่อนการติดตั ;งอปุกรณ์โวลต์เตจเรกกเูลเตอร์โรงงานพลาสติกไทย 
 
ตารางที� 4.5 ความต้องการพลงังานไฟฟ้าเฉลี<ยโรงงานพลาสติกไฮเทค (หลงัปรับระดบั
แรงดนัไฟฟ้า) 
 

Date/Time 
Voltage 

AVG 
Current 

AVG 
kW. 
AVG 

Pf. 
AVG 

R-N S-N T-N R S T 

18/05/58 
222.7 221.2 221.3 862.2 804.1 883.9 

500.7 0.96 
221.7 850.1 

19/05/58 
223.2 221.6 221.7 868.0 819.7 895.6 

509.8 0.96 
222.2 861.1 

20/05/58 
223.4 221.7 222.0 853.8 809.2 875.3 

500.6 0.96 
222.4 846.1 

21/05/58 
223.3 221.6 222.0 878.4 832.0 892.0 

514.3 0.96 
222.3 867.5 

22/05/58 
224.6 222.4 223.0 786.7 730.0 747.6 

447.2 0.96 
223.3 754.8 

AVG 222.5 835.92 494.5 0.96 
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 จากตารางที< 4.5 พบว่าระดับแรงดันไฟฟ้าเฉลี<ย 1 เฟสเท่ากับ 222.5 โวลต์ แปลงเป็น
แรงดนัเฉลี<ย 3 เฟสได้เท่ากับ 379.9 โวลต์ และกําลงัไฟฟ้าเฉลี<ย 494.5 กิโลวตัต์ ดังนั ;นจะได้ผล 
วิเคราะห์ ดงันี ; 
 

 
 

ภาพที� 4.8 ปริมาณการบริโภคพลงังานหลงัการปรับปรุงของโรงงานพลาสติกไทย 

 
ภาพที� 4.9 การตรวจวดัปริมาณการบริโภคพลงังานหลงัการปรับปรุงของโรงงานพลาสติกไทย 
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จากภาพที< 4.8 แสดงถึงปริมาณการใช้พลังงานหลังการปรับปรุงในรอบ 1 อาทิตย์         
ณ.ตําแหน่งตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก ขนาดพิกัดของหม้อแปลงเท่ากับ 1500 กิโล-โวลต์-แอมป์ มี
ปริมาณการใช้พลงังานตํ<าสุดอยู่ที< 483.8 กิโลวตัต์ชั<วโมงและมีปริมาณการใช้พลงังานสงูสดุอยู่ที< 
546.4 กิลโลวตัต์ชั<วโมง 
 จากข้อมลูการตรวจวดัสามารถวิเคราะห์หาผลการประหยดัได้ดงันี ; 
 

จากสมการ (4.1) %% 100x
E

EE

pre

postpre

Save

−

=   = %
728,627,4

800,153,4728,627,4
100x

−  

  
  Epre = kW.AVG ก่อนการปรับปรุง x ชม.การทํางาน/วนั x วนัทํางาน/ปี 
   = 550.9 kW x 24 ชม. x 350 วนั (นบัวนัหยุด) = 4,627,728 kWh/ปี 
  Epost = kW.AVG หลงัการปรับปรุง x ชม.การทํางาน/วนั x วนัทํางาน/ปี 
   = 494.5 kW x 24 ชม. x 350 วนั (นบัวนัหยุด) = 4,153,800 kWh/ปี 
ได้เปอร์เซน็ต์ผลการประหยดัเท่ากบั   10.23 % 
จากสมการ (4.2) การใช้พลงังาน (kWh/ปี)  =  [1 –(%Save/100)] x Ebase 

ไดผลการประหยดัต่อปี (kWh/ปี)   = 473,928 kWh/ปี 
 
 ผลจากการวิเคราะห์ตามสมการ (4.1)และ (4.2) ได้ผลการประหยดัตามตารางที< 4.3 
 
ตารางที� 4.6 วิเคราะห์ผลการประหยดัหลงัการปรับปรุงโรงงานพลาสติกไทย 

 

รายละเอียด หนว่ย ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง ผลประหยดั 
พิกดัการใช้แรงดนัไฟฟ้า V. 232.7 222.5  
พิกดัการใช้กําลงัไฟฟ้า kW. 550.92 494.5 56.42 
การใช้พลงังานไฟฟ้า kWh/ปี 4,627,728 4,153,800 210,840 
ประสิทธิภาพผลการประหยดั % 10.23 % 
 
 จากตารางที< 4.6 พบวา่ลดระดบัแรงดนัที< 1 เฟส ลง 10.2 โวลต์ หรือที< 3 เฟส ลดลง 14.7 
โวลต์ ทําให้กําลงัไฟฟ้าลดจากการใช้เดิมลง 10.23% สง่ผลให้มีผลการประหยดั 473,928 kWh/ปี
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ภาพที� 4.10 เปรียบเทียบการบริโภคพลงังานก่อนและหลงัการปรับปรุงโรงงานพลาสติกไทย 
 

4.3.2 ผลการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี�ยที�อุปกรณ์และเครื�องจักรก่อน-หลังการติดตั *ง
อุปกรณ์โวลต์เตจเรกกูเลเตอร์ 
 จากผลการวิเคราะห์ข้างต้น เพื<อพิสูจน์ผลการประหยัดให้ชัดเจนยิ<งขึ ;น ในหัวข้อนี ;จึง
วิเคราะห์ที<โหลดย่อย A11 ,  A12 , A13 เป็นเครื<องปัoมขวดพลาสติก ทําการตรวจวดัและวิเคราะห์
ผลการประหยดัตามตารางที< 4.7 
 
ตารางที� 4.7 ผลวิเคราะห์เครื<องจกัรหลกั 
 

เครื<องจกัรที<ทําการ
วิเคราะห์ 

หน่วย 
พิกดักําลงัไฟฟ้าที<ทําการวิเคราะห์ 

ก่อนปรับปรุง หลงัติดตั ;ง ผลตา่ง % ผลประหยดั 

A11   kW (Avg) 19.82 17.80 2.02 10.19 

A12   kW (Avg) 19.34 17.67 1.06 8.63 

A13   kW (Avg) 22.53 20.32 1.21 9.8 
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สําหรับการตรวจวดัด้วยวิธีวดัผลกระทบของเครื<องจกัรแยกสว่นนั ;นสามารถช่วยให้ผู้ศกึษา
และวิเคราะห์ผลสามารถควบคุมตัวแปร ต่างๆที<มีส่วนเกี<ยวข้องนอกเหนือจากค่าระดับ
แรงดนัไฟฟ้าของผู้ประกอบการได้ ไม่ว่าจะเป็นชนิดของผลิตภณัฑ์ หรือจํานวนปริมาณผลิตภณัฑ์
ที<ผลิตในขณะทําการตรวจวัด ซึ<งในการตรวจวัดจะเปลี<ยนจากค่าเฉลี<ยเป็นค่าตรวจวัดจริงใน
ขณะนั ;น โดยทําการเทียบเคียงการทํางานของ 1 รอบกระบวนการผลิตของเครื<องจกัร (1 Cycle) 

จากผลวิเคราะห์ชี ;ให้เห็นว่าผลประหยัดจากการลดระดับแรงดนัไฟฟ้ามีค่าเฉลี<ยอยู่ที<     
8.63% – 10.19 % ในภาพที< 4.11 , 4.12 และ 4.12 ตามลําดบั ขึ ;นอยู่กับลกัษณะหรือชนิดของ
เครื<องจกัรอีกทีหนึ<งทั ;งนี ;หากพิจารณาถึงการใช้งานเฉลี<ยภายใน 1 อาทิตย์ของผู้ประกอบการแล้ว
สามารถสรุปเทียบเคียงกับกระบวนการผลิตได้ว่าการติดตั ;งและใช้งานอุปกรณ์ปรับระดับ
แรงดนัไฟฟ้าของผู้ประกอบการมีผลประหยดัเฉลี<ยเทา่กบั 10.23 % 

 
ภาพที�  4.11 การใช้กําลังไฟฟ้า ของ เครื< องจักร A11 เปรียบเทียบขณะที<อุปกรณ์โวลต์เตจ         
เรกกเูลเตอร์ อยู่ในสถานะไมทํ่างาน (Tap 0%) และ สถานะทํางาน (Tap 3%) 
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ภาพที�  4.12 การใช้กําลังไฟฟ้า ของ เครื< องจักร A12 เปรียบเทียบขณะที<อุปกรณ์โวลต์เตจ         
เรกกเูลเตอร์ อยู่ในสถานะไมทํ่างาน (Tap 0%) และ สถานะทํางาน (Tap 3%) 
 

 
 
ภาพที�  4.13 การใช้กําลังไฟฟ้า ของ เครื< องจักร A13 เปรียบเทียบขณะที<อุปกรณ์โวลต์เตจ         
เรกกเูลเตอร์ อยู่ในสถานะไมทํ่างาน (Tap 0%) และ สถานะทํางาน (Tap 3%) 
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ตารางที� 4.8 ผลวิเคราะห์โหลดยอ่ย 
 

โหลดย่อยที<ทําการ
วิเคราะห์ 

หน่วย 
พิกดักําลงัไฟฟ้าที<ทําการวิเคราะห์ 

ก่อนปรับปรุง หลงัติดตั ;ง ผลตา่ง % ผลประหยดั 

Lighting   kW. Avg 45.7 40.9 4.8 10.50 

Heater   kW. Avg 62.3 56.6 5.7 9.14 

Motor   kW. Avg 142.4 133.9 8.5 5.97 

Chiller 
 

kW. Avg 62.6 59.6 3 4.79 
 

4.3.3 วิเคราะห์ผลการประหยัดเปรียบเทียบระหว่างการปรับแท็ปและอุปกรณ์
โวลต์เตจเรกกูเลเตอร์ 
 วิธีการปรับระดบัแรงดนันั ;นสามารถทําได้ด้วยกนัหลายวิธีอย่างที<กล่าวไว้ในบทที< 2 นั ;น ใน
หัวข้อนี ;จึงนําวิธีการปรับแท็ปที<หม้อแปลงเพื<อลดระดบัแรงดนัไฟฟ้าวิเคราะห์หาผลการประหยัด
เปรียบเทียบกบัการใช้อปุกรณ์โวลต์เตจเรกกูเลเตอร์ ในตารางที< 4.8 ซึ<งสามารถศกึษารายละเอียด
เพิ<มเติมได้ใน ภาคผนวก ก 
 
ตารางที� 4.9 ข้อมลูการใช้กําลงัไฟฟ้าของโรงงานที<ยงัไม่ได้ปรับแทป็หม้อแปลง 
 

การทํางานสภาวะระดบัแรงดนัปกติ การทํางานเมื<อปรับแท็ปหม้อแปลง 2.5% 
Date kW Volt Date kW Volt 

04/05/58 578 234 15/06/58 544 228.2 
05/05/58 536 233 16/06/58 516 227.2 
06/05/58 517 233 17/06/58 503 227.2 
07/05/58 543 232 18/06/58 522 226.2 
08/05/58 550 232 19/06/58 512 226.2 

AVG 544.8 232.8  519.4 227 
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จากสมการ (4.1) %% 100x
E

EE

pre

postpre

Save

−

=   = %
160,372,2

320,161,2160,372,2
100x

−  

  Epre = kW.AVG ก่อนการปรับปรุง x ชม.การทํางาน/วนั x วนัทํางาน/ปี 
   = 544.8 kW x 24 ชม. x 350 วนั (นบัวนัหยุด) = 4,576,320 kWh/ปี 
  Epost = kW.AVG หลงัการปรับปรุง x ชม.การทํางาน/วนั x วนัทํางาน/ปี 
   = 519.4 kW x 24 ชม. x 350 วนั (นบัวนัหยุด) = 4,362,960 kWh/ปี 
ได้เปอร์เซน็ต์ผลการประหยดัเท่ากบั   4.66 % 
 จากผลการวิเคราะห์ ผลการประหยดัที<ได้จากการติดตั ;งโวลต์เตจเรกกูเลเตอร์จากตารางที< 
4.6 มาเทียบกับการปรับแท็ปหม้อแปลงจากตารางที< 4.8แล้ว พบว่าผลการประหยัด จากโวลต์    
เตจเรกกเูลเตอร์นั ;น มีผลการประหยดัที<สงูกวา่  
 
4.4 ผลการวเิคราะห์ดัชนีการใช้พลังงานต่อหน่วย (SEC) จากการใช้อุปกรณ์ 
 ค่าการใช้พลงังานต่อหน่วยผลผลิต (Specific Energy Consumption: SEC) เป็นตวัชี ;วดั
ประสิทธิภาพพลังงานในระดับรายผลผลิต โดยวัดปริมาณพลังงานที<ใช้เทียบกับหน่วยนับของ
ผลผลิตทางกายภาพ เช่น ต่อตนั ต่อตารางเมตร ต่อลิตร ฯลฯ เป็นการวดัประสิทธิภาพพลงังานใน
ระดบัมลูฐานที<สดุ ในระดบั โรงงานหรือกลุม่โรงงานที<มีผลผลิตเหมือนกนั ในที<นี ;นําค่า SEC มาใช้
วิเคราะห์ประสิทธิภาพพลงังานของโรงงานและรายกลุม่โรงงานที<มีผลผลิตเดียวกนั 
 

P

E
SEC

∑

∑
=                  (4.4) 

 
 โดย SEC = Specific Energy Consumption 
  E∑  = ผลรวมของพลงังานไฟฟ้า ณ วนัเวลาที<บนัทกึ 
  P∑  = ผลรวมของปริมาณผลผลิตในช่วงเวลาเดียวกนั 
 

ABASave SECxSECSEC /]100)[(% −=   (4.5) 
 

โดย ASEC  = ดชันีการใช้พลงังานก่อนการปรับปรุง (kWh/Unit) 
  BSEC  = ดชันีการใช้พลงังานหลงัการปรับปรุง (kWh/Unit) 
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ตารางที� 4.10 ข้อมลูผลผลิตและความต้องการการใช้พลงังานก่อนและหลงัการปรับปรุง 
 

รายละเอียด หนว่ย 
พิกดักําลงัไฟฟ้าที<ทําการศกึษา 

ก่อนการ
ปรับปรุง 

หลงัการ
ปรับปรุง 

ผลต่าง 
% ผล

ประหยดั 

  Volt Avg. Volt 232.7 222.5 10.2   

  ปริมาณกําลงัการผลิต ใบ 552,690.00 664,137.00 111,447    

  จํานวนวนัในการจดัเก็บข้อมลู Day 5 5     

  การใช้กําลงัไฟฟ้า (kW. Avg) kW 550.92 494.5 56.42 10.23 

 

 
 
ภาพที�  4.14 ความสัมพันธ์การใช้กําลังไฟฟ้าและข้อมูลกําลังการผลิตของผู้ ประกอบการ
เปรียบเทียบ "ก่อน" และ "หลงั" ปรับปรุง 
 
 เมื<อตรวจวดัพลงังานและบนัทกึข้อมลูผลผลิตแล้วจงึวิเคราะห์ตามสมการที< (4.4) 

จากสมการที< (4.4)  
P

E
SEC A

∑

∑
=  

      E∑    = 550.92 kW x 24 ชม. x 5 วนั = 66,110.4 kWh/5วนั 
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      P∑    = 552,690 ใบ/5วนั 
  ASEC∴  = 66,110.4 kWh / 552,690 ใบ = 0.119 kWh/1ใบ 

 

จากสมการที< (4.4)  
P

E
SECB

∑

∑
=  

      E∑    = 494.5 kW x 24 ชม. x 5 วนั = 59,340 kWh/5วนั 
      P∑    = 664,137 ใบ/5วนั 
  ASEC∴  = 59,340 kWh / 664,137 ใบ = 0.089 kWh/1ใบ 
 
 
 
 เมื<อได้ค่าดชันีการใช้พลงังานก่อน-หลงัการปรับปรุง (kWh/Unit) แล้วจึงหาเปอร์เซ็นต์ผล
การประหยดัในระดบัผลผลิตตามสมการที< (4.5) 
 
จากสมการที< (4.5) 

ABASave SECxSECSEC /]100)[(% −=  
   

Save%  = [(0.119 – 0.089) x 100]/0.119 
   

Save%  = 25.2 % 
 
 จากการวิเคราะห์ดชันีการใช้พลงังานต่อหน่วย (SEC) พบว่าผลการประหยัดได้ 25.2% 
ทั ;งนี ;ในการวิเคราะห์ผลประหยัดเมื<อนําเอาข้อมูลกําลังการผลิตมาพิจารณาร่วมด้วยจะพบว่า 
กําลังการผลิตในช่วงการตรวจวัดหลังการติดตั ;งอุปกรณ์มีค่ามากกว่าก่อนติดตั ;งอุปกรณ์อยู่
ประมาณ 16.78 % ซึ<งสามารถสรุปได้ว่าทั ;งในการตรวจวัดช่วงก่อนและหลงัติดตั ;งที<นําค่ามา
วิเคราะห์ผลนั ;น มีพฤติกรรมและกําลังการผลิตต่างกัน แต่เนื<องจากผู้ จัดทําและตรวจวัด ไม่
สามารถกําหนดพฤติกรรมการผลิตระยะยาวของโรงงานได้ จึงวิเคราะห์ตามข้อมูลที<เข้าไปทําการ
ตรวจวดัและบนัทกึให้ผลวิเคราะห์สอดคล้องกบัทางโรงงานมากที<สดุ 
 
 
 
 
 



บทที� 5 

 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

  
5.1 บทนํา 
 ในหัวข้อนี �จะกล่าวถึงการสรุปผลการดําเนินงานในการลดระดบัแรงดนัไฟฟ้าด้วยวิธีการ
ติดตั �งอปุกรณ์โวลต์เตจเรกกูเลเตอร์และการปรับแท็ปหม้อแปลง และ วิเคราะห์ค่าพลงังานไฟฟ้า
ของโหลดยอ่ยเพื/อเพิ/มประสิทธิภาพการพิสจูน์ผลการประหยดัให้แม่นยํา รวมถึงวิเคราะห์ดชันีการ
ใช้พลงังานตอ่หนว่ยเพื/อให้สอดคล้องกบัปริมาณผลผลิตเมื/อเทียบกบัพลงังานไฟฟ้า  
         
5.2 สรุปผล 
 จากการดําเนินการตรวจวดัพลงังานไฟฟ้าและวิเคราะห์ผลการประหยดัในการปรับระดบั
แรงดนัไฟฟ้าให้เหมาะสมเพื/อการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า มีผลดงันี � 
 1. ผลจากการวิเคราะห์โรงงานพลาสติกไฮเทค พบว่าการปรับระดับแรงดันไฟฟ้าที/
ตู้ควบคมุไฟฟ้าหลกัลดลงจาก 227.1 โวลต์ เป็น 221.6 โวลต์ สามารถประหยดัพลงังานไฟฟ้าได้ 
210,840 kWh/ปี หรือคิดเป็นเงิน 889,744.8 บาท/ปี โดยมีวสัดอุปุกรณ์และคา่ดําเนินการรวมเป็น
จํานวนเงิน 2,107,000 บาท ระยะเวลาคืนทนุ 2.36 ปี 
 2. ผลจากการวิเคราะห์โรงงานพลาสติกไทย พบว่าการปรับระดบัแรงดนัไฟฟ้าที/ตู้ควบคมุ
ไฟฟ้าหลักลดลงจาก 232.7 โวลต์ เป็น 222.5 โวลต์ สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้      
473,928 kWh/ปี หรือคิดเป็นเงิน 1,999,976.16 บาท/ปี โดยมีวสัดอุปุกรณ์และคา่ดําเนินการรวม
เป็นจํานวนเงิน 2,480,000 บาท ระยะเวลาคืนทนุ 1.24 ปี 
 3. เพื/อพิสจูน์ผลการประหยดัพลังงานไฟฟ้าให้ชดัเจนยิ/งขึ �น จงึวิเคราะห์ผลประหยดัราย
อปุกรณ์เพื/อหาแนวโน้มหรือทิศทางการประหยัดพลงังานด้วยวิธีการลดระดบัแรงดนัที/เครื/องจักร
หลกัผลิตขวดพลาสติก A11,A12,A13 พบว่าการลดระดับแรงดันไฟฟ้าจาก 232 โวลต์เหลือ     
222 โวลต์ สามารถประหยดัพลงังานลงได้ 2.02 kW , 1.06 kW , 1.21 kW หรือคิดเปอร์เซ็นต์ผล
การประหยดัเป็น 10.19% , 8.63% , 9.8%  
 4. การปรับแท็ปที/หม้อแปลงของโรงงานพลาสติกไทยเพื/อลดระดบัแรงดนัไฟฟ้า วิเคราะห์
หาผลการประหยัดพลงังานไฟฟ้าได้ 213,360 kWh/ปี หรือคิดเป็น 4.66% จากระบบเดิม เมื/อ
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เปรียบเทียบกับการใช้อุปกรณ์ โวลต์เตจเรกกูเลเตอร์แล้ว การปรับแท็ปที/หม้อแปลงมีผลการ
ประหยดัที/น้อยกวา่ แตไ่มไ่ด้หมายความวา่วิธีการติดตั �งอปุกรณ์โวลต์เตจเรกกูเลเตอร์นั �นจะเป็นวิธี
ที/คุ้มคา่ที/สดุเสมอไป เพราะผลการประหยดัไม่ได้ขึ �นอยู่กบัวิธีที/ใช้ในการลดระดบัแรงดนัไฟฟ้า แต่
เป็นค่าของระดบัแรงดนัไฟฟ้าที/ลดลงส่งผลถึงค่าพลงังานไฟฟ้าที/ลดลง เพราะฉะนั �นจึงต้องศกึษา
แนวทางวา่สถานการณ์ใดใช้วิธีไหนเหมาะสมที/สดุ 
 5. ผลการวิเคราะห์ดัชนีการใช้พลงังานต่อหน่วย (SEC) จากการลดระดบัแรงดนัของ
โรงงานพลาสติกไทยพบว่า การใช้พลังงาน kWh ต่อ 1 ผลผลิต(ขวดพลาสติก) นั �นตํ/าลงจาก  
0.119 kWh/1ใบ ลดลงเหลือ 0.089 kWh/1ใบ เป็นไปในทิศทางเดียวกนักับการวิเคราะห์ผลการ
ประหยดัที/ตู้ควบคมุไฟฟ้าหลกัทั �งโรงงาน 
 สามารถสรุปผลได้ว่า ระดับแรงดันไฟฟ้าที/สูงเกินกว่า 220 โวลต์ ใน 1 เฟส และ          
380 โวลต์ใน 3 เฟส มีแนวโน้มว่า ระดบัแรงดนัไฟฟ้ายิ/งสงูมากเท่าใดพลงังานไฟฟ้าที/ใช้จะสงูเกิน
กว่าความจําเป็นมากขึ �นเท่านั �น โดยที/โรงงานพลาสติกไฮเทคลดระดบัแรงดนัไฟฟ้าลง 5.5 โวลต์
ประหยัดพลงังานไฟฟ้าได้ 8.89% โรงงานพลาสติกไทยลดระดบัแรงดันไฟฟ้าลง 10.2 โวลต์
ประหยดัพลงังานไฟฟ้าได้ 10.23% (แต่ยงัมีอปุกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื/องจกัรบางชนิดที/ไมส่ามารถใช้
วิธีการลดระดับแรงดันไฟฟ้าเพื/อประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้) Wendy Ellens (2012)                     
A Quantification of the Energy Savings by Conservation Voltage Reduction 
 
5.3 ปัญหาในการดาํเนินงาน 
 วิธีการประหยัดพลงังานไฟฟ้าด้วยวิธีการลดระดับแรงดันไฟฟ้า สามารถช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านพลงังานไฟฟ้าได้ แต่วิธีการดงักล่าวมีข้อจํากดัในการดําเนินการอยู่มาก ถึงแม้จะ
ทราบว่าโรงงานมีระดบัแรงดนัไฟฟ้าสูงเกินกว่าระดบัแรงดนัใช้งานก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถสรุปได้
ทันทีว่าจะสามารถใช้วิธีการดงักล่าวเพื/อลดค่าพลงังานไฟฟ้าได้หรือไม่ได้ จําเป็นต้องอาศยัผู้ ที/มี
ความชํานาญการในด้านนี �โดยเฉพาะ โดยทั/วไปแล้วเมื/อโรงงานมีความสนใจในการประหยัด
พลงังานไฟฟ้าด้วยวิธีการลดระดบัแรงดนัไฟฟ้าจะมีขั �นตอนเริ/มต้นดงันี � คือ 
 1. การตรวจวดัพลงังานไฟฟ้าพร้อมสํารวจระดับแรงดนัไฟฟ้าในโรงงาน ใช้เวลาทั �งหมด 
10-14 วนั เพื/อดพูฤติกรรมการใช้พลงังานและระดบัแรงดนัไฟฟ้า 
 2. ตรวจวัดระดับแรงดันไฟฟ้าปลายสายของโรงงานว่าแรงดันตกมากน้อยเพียงใดเมื/อ
เทียบกบัแรงดนัต้นทาง 
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 3. ไมส่ามารถกําหนดผลผลิต (Product) เพื/อเทียบกบัพลงังานได้ เนื/องจากโรงงานไม่
สามารถกําหนดเวลาที/แน่นอนได้ 
 4. การพิสจูน์ผลการประหยดัต้องมีการหยดุระบบ (Plant Shutdown) บ่อย สว่นมากไมมี่
โรงงานไหนที/จะยอมให้ดําเนินการ ต้องมีการวางแผนงานที/ดี 
 5. เครื/องมือตรวจวดัมีราคาสงูมากเมื/อเทียบกบัค่าพลงังานไฟฟ้าที/ยงัไม่ทราบผลว่าจะลด
ได้หรือลดไมไ่ด้ 
 6. ระยะเวลาที/เข้าไปสํารวจ วิเคราะห์และพิสจูน์ผล ใช้ระยะเวลานาน 
 7. การวิเคราะห์หาผลประหยัดของการปรับแท็ปไม่สามารถควบคุมระยะเวลาได้ 
เนื/องจากโรงงานมีผลการผลิตตอ่เนื/อง 
 8. การตรวจวัดแต่ละครั �งใช้ระยะเวลาไม่ตํ/ากว่า 1 สัปดาห์ มีการใช้เครื/ องตรวจวัด
มากกว่า 20 ครั �ง  คา่ที/ได้จากการตรวจวดัมีบางครั �งเกิดผิดพลาด ต้องตรวจวดัใหม ่
 
5.4 ข้อเสนอแนะ  
 การปรับลดระดบัแรงดนัไฟฟ้าในโรงงานอตุสาหกรรมจําเป็นต้องอาศยัการศกึษาอย่าง
ละเอียดถี/ถ้วนเพราะถ้าระดบัแรงดนัไฟฟ้าลดลงมากเกินไปหรือแรงดนัปลายสายตํ/ากว่าอปุกรณ์
ไฟฟ้าหรือเครื/องจกัรตา่งๆนั �นต้องการ อาจจะเสยีหายและทําให้ผลกระทบนั �นสญูเสียมากกว่าจะ
ประหยดัพลงังาน เพราะฉะนั �นแนวทางการศกึษาต่อมีด้วยกนัหลายวิธีได้แก่ 
 - ศกึษาระดบัแรงดนัที/ตํ/ากว่าความต้องการของอปุกรณ์ไฟฟ้าโดยเทียบกบัพลงังานไฟฟ้า 
 - ศกึษาการลดระดบัแรงดนัไฟฟ้าเพื/อลดพลงังานในโรงงานเพิ/มเติมเพื/อใช้เป็นฐานข้อมลู
ทําโปรแกรมจําลองความสมัพนัธ์ของระดบัแรงดนัไฟฟ้ากบัพลงังานไฟฟ้า   
 - ศกึษาอปุกรณ์ไฟฟ้าและเครื/องจกัรต่างๆชนิดใด ที/ลดระดบัแรงดนัไฟฟ้าแล้วไม่สามารถ
ลดพลงังานลงได้     
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ภาคผนวก ก 
 

ตารางตรวจวัดก่อนการติดตั �งอุปกรณ์ฯ 
 
  

 

 

 

 

 



R S T AVG R S T RST R S T AVG R S T RST

04/05/2015 11:45:00 232.7 230.7 231.4 231.6 969.1 899.0 945.6 2813.7 0.94 606.90 11/05/2015 11:45:00 230.9 229.4 230.5 230.3 1034.3 971.9 1008.9 3015.1 0.93 639.67

04/05/2015 12:00:00 234.1 232.1 232.7 233.0 971.1 907.8 951.5 2830.4 0.94 614.15 11/05/2015 12:00:00 231.8 230.4 231.3 231.2 1000.5 938.7 989.6 2928.8 0.94 626.06

04/05/2015 12:15:00 233.9 232.0 232.6 232.8 957.1 890.1 930.4 2777.6 0.95 604.38 11/05/2015 12:15:00 232.3 230.7 231.5 231.5 987.4 938.1 964.9 2890.3 0.93 616.51

04/05/2015 12:30:00 233.8 231.9 232.5 232.7 956.8 874.8 931.0 2762.5 0.95 600.83 11/05/2015 12:30:00 232.1 230.5 231.3 231.3 967.2 904.5 936.1 2807.8 0.94 600.63

04/05/2015 12:45:00 234.5 232.6 233.2 233.4 957.6 880.3 940.3 2778.2 0.94 604.06 11/05/2015 12:45:00 231.9 230.4 231.2 231.2 991.4 922.9 960.4 2874.7 0.94 616.67

04/05/2015 13:00:00 234.4 232.5 233.1 233.3 942.6 863.2 928.7 2734.5 0.94 594.30 11/05/2015 13:00:00 231.2 229.6 230.4 230.4 963.3 911.4 951.9 2826.5 0.94 602.20

04/05/2015 13:15:00 235.1 233.2 233.9 234.1 940.8 859.8 921.6 2722.3 0.94 593.53 11/05/2015 13:15:00 230.0 228.5 229.4 229.3 984.0 930.5 978.3 2892.8 0.94 613.19

04/05/2015 13:30:00 234.9 233.0 233.8 233.9 967.9 887.1 945.0 2799.9 0.94 610.02 11/05/2015 13:30:00 229.9 228.4 229.3 229.2 995.4 929.9 983.2 2908.5 0.93 614.16

04/05/2015 13:45:00 235.4 233.6 234.3 234.4 957.5 877.8 940.8 2776.2 0.94 606.24 11/05/2015 13:45:00 229.6 228.1 229.2 229.0 1003.7 944.3 974.8 2922.8 0.93 616.55

04/05/2015 14:00:00 235.8 234.1 234.7 234.9 960.2 878.0 939.0 2777.2 0.94 607.61 11/05/2015 14:00:00 230.0 228.6 229.5 229.4 1012.5 945.4 990.2 2948.0 0.94 627.51

04/05/2015 14:15:00 235.9 234.1 234.7 234.9 940.5 861.2 922.5 2724.2 0.94 596.09 11/05/2015 14:15:00 230.0 228.7 229.4 229.4 1011.2 946.6 1015.6 2973.4 0.94 635.03

04/05/2015 14:30:00 234.0 232.3 232.9 233.1 950.4 871.9 934.0 2756.3 0.94 598.34 11/05/2015 14:30:00 230.0 228.7 229.6 229.4 1020.6 954.7 1003.4 2978.7 0.94 636.36

04/05/2015 14:45:00 234.5 232.8 233.4 233.6 958.8 876.9 945.7 2781.3 0.94 605.09 11/05/2015 14:45:00 230.0 228.6 229.5 229.4 994.0 937.6 981.9 2913.5 0.94 620.12

04/05/2015 15:00:00 233.6 231.9 232.5 232.7 959.6 875.8 939.6 2775.0 0.94 601.36 11/05/2015 15:00:00 230.9 229.7 230.5 230.4 1010.8 942.7 1004.8 2958.2 0.94 630.15

04/05/2015 15:15:00 234.4 232.7 233.2 233.4 973.3 905.0 959.8 2838.2 0.94 614.86 11/05/2015 15:15:00 231.1 229.7 230.5 230.4 990.2 928.1 997.8 2916.2 0.94 621.38

04/05/2015 15:30:00 234.6 232.8 233.4 233.6 963.3 900.2 960.5 2824.0 0.94 614.43 11/05/2015 15:30:00 228.8 227.5 228.1 228.1 1016.0 954.3 1025.2 2995.6 0.94 633.97

04/05/2015 15:45:00 234.0 232.1 232.8 233.0 952.1 879.3 940.6 2772.0 0.94 601.48 11/05/2015 15:45:00 228.6 227.4 228.2 228.1 1024.4 946.4 1000.5 2971.3 0.93 624.28

04/05/2015 16:00:00 234.3 232.5 233.1 233.3 966.2 885.8 954.9 2806.8 0.94 609.93 11/05/2015 16:00:00 229.1 227.9 228.8 228.6 1009.3 932.4 980.7 2922.4 0.94 617.68

04/05/2015 16:15:00 235.0 233.2 233.8 234.0 958.7 880.9 952.6 2792.2 0.94 608.58 11/05/2015 16:15:00 229.7 228.4 229.3 229.1 1002.4 934.1 1000.3 2936.9 0.94 622.22

04/05/2015 16:30:00 234.9 233.0 233.6 233.8 957.8 882.1 954.5 2794.3 0.94 608.60 11/05/2015 16:30:00 229.5 228.4 229.0 229.0 1010.4 934.1 994.8 2939.3 0.94 624.37

04/05/2015 16:45:00 234.7 232.9 233.5 233.7 940.2 867.9 935.4 2743.6 0.94 597.20 11/05/2015 16:45:00 229.7 228.3 229.0 229.0 990.5 933.8 975.2 2899.6 0.94 616.02

04/05/2015 17:00:00 235.1 233.2 233.8 234.0 958.0 881.8 945.1 2784.9 0.94 607.09 11/05/2015 17:00:00 230.7 229.4 229.9 230.0 992.9 938.4 987.9 2919.1 0.94 620.67

04/05/2015 17:15:00 235.3 233.4 233.9 234.2 950.6 880.7 940.7 2772.1 0.94 604.72 11/05/2015 17:15:00 232.2 230.8 231.2 231.4 974.1 912.6 955.8 2842.6 0.93 606.06

04/05/2015 17:30:00 235.4 233.6 234.1 234.4 965.6 894.6 962.2 2822.4 0.94 616.13 11/05/2015 17:30:00 233.6 232.1 232.5 232.7 963.7 908.1 937.3 2809.2 0.94 604.53

Current
Pf. kW.

ตารางการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า โรงงานพลาสติกไทย

ตาํแหน่งตรวจวัด ณ. ตู้ Main MDB 1 (TR 1500 kVA) ก่อนการปรับปรุง

Date/Time
Voltage Current

Pf. kW. Date/Time
Voltage

04/05/2015 17:45:00 237.6 235.6 236.5 236.6 958.0 882.1 955.4 2795.5 0.94 611.80 11/05/2015 17:45:00 233.2 231.6 232.0 232.3 959.8 906.2 925.8 2791.9 0.94 599.60

04/05/2015 18:00:00 237.9 235.8 236.8 236.8 969.2 892.3 957.4 2818.9 0.94 617.65 11/05/2015 18:00:00 233.5 231.8 232.2 232.5 959.3 907.8 923.1 2790.2 0.94 599.85

04/05/2015 18:15:00 236.3 234.5 235.2 235.3 957.8 882.2 953.9 2793.9 0.94 612.46 11/05/2015 18:15:00 233.4 231.5 232.1 232.3 931.9 874.7 884.4 2691.0 0.94 578.13

04/05/2015 18:30:00 236.0 234.2 234.9 235.0 949.6 891.4 951.1 2792.1 0.94 609.03 11/05/2015 18:30:00 233.1 231.2 231.6 232.0 928.7 875.6 890.8 2695.0 0.94 578.05

04/05/2015 18:45:00 238.0 236.1 236.8 237.0 1002.0 944.6 986.9 2933.5 0.92 629.18 11/05/2015 18:45:00 233.9 231.9 232.3 232.7 945.1 900.4 910.9 2756.3 0.93 591.01

04/05/2015 19:00:00 235.3 233.4 234.0 234.2 975.1 907.7 961.7 2844.6 0.94 616.13 11/05/2015 19:00:00 234.0 231.9 232.5 232.8 957.1 913.9 921.9 2792.8 0.93 594.80

04/05/2015 19:15:00 234.4 232.5 233.2 233.4 976.9 898.6 959.5 2834.9 0.94 614.01 11/05/2015 19:15:00 234.4 232.4 232.9 233.2 916.6 866.5 882.5 2665.6 0.94 574.90

04/05/2015 19:30:00 234.6 232.8 233.4 233.6 965.8 892.8 947.3 2806.0 0.94 606.11 11/05/2015 19:30:00 234.6 232.6 233.0 233.4 947.5 896.1 913.4 2757.0 0.93 588.69

04/05/2015 19:45:00 234.9 233.1 233.6 233.9 898.6 822.9 882.6 2604.1 0.95 569.17 11/05/2015 19:45:00 234.8 232.8 233.2 233.6 921.3 863.6 904.2 2689.0 0.93 574.65

04/05/2015 20:00:00 234.5 232.7 233.2 233.5 839.6 762.8 820.9 2423.3 0.95 530.68 11/05/2015 20:00:00 233.5 231.4 231.9 232.3 938.3 877.3 919.0 2734.7 0.93 581.04

04/05/2015 20:15:00 235.5 233.8 234.3 234.5 846.3 768.8 823.7 2438.7 0.95 534.57 11/05/2015 20:15:00 231.1 228.8 229.4 229.8 936.1 891.8 914.1 2742.0 0.95 588.69

04/05/2015 20:30:00 234.6 232.8 233.2 233.5 848.0 771.3 824.9 2444.2 0.95 533.46 11/05/2015 20:30:00 233.3 231.0 231.6 232.0 950.9 913.0 929.8 2793.6 0.94 599.18

04/05/2015 20:45:00 235.0 233.1 233.7 233.9 861.3 784.1 836.0 2481.5 0.95 542.54 11/05/2015 20:45:00 234.0 231.6 232.3 232.6 930.5 883.0 905.5 2719.0 0.94 584.89

04/05/2015 21:00:00 234.3 232.5 233.1 233.3 869.5 791.4 844.2 2505.1 0.95 548.20 11/05/2015 21:00:00 234.1 231.8 232.5 232.8 982.7 921.0 948.1 2851.7 0.93 607.35

04/05/2015 21:15:00 233.7 231.9 232.6 232.7 848.5 760.3 820.7 2429.4 0.95 530.36 11/05/2015 21:15:00 234.5 232.3 232.9 233.2 976.3 914.1 940.4 2830.8 0.93 604.02

04/05/2015 21:30:00 234.8 232.9 233.4 233.7 830.6 761.7 826.2 2418.4 0.95 530.11 11/05/2015 21:30:00 232.2 230.1 230.7 231.0 1032.1 970.3 996.6 2999.0 0.93 633.70

04/05/2015 21:45:00 235.5 233.5 234.1 234.4 807.0 742.9 801.5 2351.3 0.96 520.46 11/05/2015 21:45:00 232.6 230.3 231.0 231.3 1022.6 954.1 983.4 2960.1 0.93 626.32

04/05/2015 22:00:00 235.4 233.4 233.9 234.2 824.4 763.2 805.4 2393.1 0.95 525.80 11/05/2015 22:00:00 233.2 230.9 231.5 231.9 988.2 940.9 956.8 2885.8 0.93 614.25

04/05/2015 22:15:00 234.9 233.1 233.5 233.8 871.6 808.9 851.7 2532.1 0.95 553.36 11/05/2015 22:15:00 233.0 230.6 231.3 231.6 1034.2 994.9 995.6 3024.7 0.93 643.17

04/05/2015 22:30:00 234.9 233.1 233.6 233.9 829.3 751.9 810.5 2391.7 0.95 526.54 11/05/2015 22:30:00 232.4 230.2 230.9 231.2 1005.0 954.4 973.7 2933.1 0.93 624.69

04/05/2015 22:45:00 234.8 232.9 233.3 233.7 823.9 750.7 812.4 2387.0 0.96 526.77 11/05/2015 22:45:00 232.1 229.9 230.8 230.9 1034.9 982.4 999.9 3017.1 0.93 639.72

04/05/2015 23:00:00 235.1 233.3 233.7 234.0 783.1 712.2 770.3 2265.6 0.95 499.13 11/05/2015 23:00:00 232.4 230.4 231.1 231.3 1040.3 983.6 997.1 3021.0 0.93 641.59

04/05/2015 23:15:00 235.6 233.7 234.1 234.5 752.1 677.1 740.9 2170.0 0.95 478.99 11/05/2015 23:15:00 234.0 231.9 232.6 232.8 994.5 947.2 959.2 2900.9 0.93 620.20

04/05/2015 23:30:00 236.0 234.1 234.5 234.9 747.3 674.2 743.4 2164.9 0.95 475.38 11/05/2015 23:30:00 232.8 230.8 231.6 231.7 1042.8 990.4 1005.7 3038.8 0.93 644.18

04/05/2015 23:45:00 235.8 234.0 234.3 234.7 776.5 691.2 764.0 2231.7 0.95 489.75 11/05/2015 23:45:00 232.8 231.1 231.7 231.9 1039.6 981.0 1008.2 3028.9 0.92 635.50

05/05/2015 00:00:00 234.6 232.9 233.1 233.5 741.0 659.4 735.0 2135.4 0.96 471.15 12/05/2015 00:00:00 233.6 231.8 232.4 232.6 970.4 916.7 934.7 2821.9 0.93 602.69

05/05/2015 00:15:00 234.0 232.4 232.7 233.0 774.8 693.6 752.0 2220.4 0.93 473.34 12/05/2015 00:15:00 233.7 232.1 232.6 232.8 1005.3 941.3 961.3 2907.9 0.93 619.30

05/05/2015 00:30:00 236.8 235.1 235.3 235.7 732.9 641.5 712.1 2086.5 0.96 467.78 12/05/2015 00:30:00 234.7 233.1 233.6 233.8 977.6 904.8 935.5 2817.9 0.93 602.75

05/05/2015 00:45:00 236.8 235.2 235.4 235.8 750.5 659.3 724.2 2134.0 0.96 477.05 12/05/2015 00:45:00 233.8 232.1 232.7 232.9 1020.6 948.9 974.5 2944.0 0.93 627.18

05/05/2015 01:00:00 235.9 234.2 234.5 234.9 740.9 665.7 714.4 2121.1 0.96 472.27 12/05/2015 01:00:00 234.6 233.0 233.6 233.7 1028.5 956.6 983.3 2968.4 0.92 630.28

05/05/2015 01:15:00 235.2 233.4 233.9 234.2 741.9 678.7 717.7 2138.2 0.96 476.19 12/05/2015 01:15:00 234.7 233.2 233.8 233.9 991.4 921.2 955.1 2867.8 0.93 613.66

05/05/2015 01:30:00 234.9 233.2 233.6 233.9 764.3 695.4 738.2 2198.0 0.96 487.34 12/05/2015 01:30:00 233.8 232.4 232.9 233.0 1004.0 944.7 968.6 2917.2 0.93 621.90

05/05/2015 01:45:00 234.4 232.8 233.2 233.5 769.9 686.7 748.9 2205.5 0.96 486.30 12/05/2015 01:45:00 234.0 232.5 233.1 233.2 977.7 924.7 948.1 2850.4 0.93 608.09

05/05/2015 02:00:00 234.4 232.8 233.2 233.5 767.8 683.3 741.1 2192.2 0.96 485.16 12/05/2015 02:00:00 233.6 232.2 232.8 232.9 1015.9 960.9 986.5 2963.3 0.93 631.25

05/05/2015 02:15:00 234.3 232.8 233.2 233.4 764.5 675.2 735.4 2175.2 0.96 481.33 12/05/2015 02:15:00 232.4 231.0 231.6 231.7 995.6 928.1 955.6 2879.3 0.93 610.17

05/05/2015 02:30:00 234.0 232.5 232.8 233.1 814.9 732.4 787.2 2334.6 0.96 513.94 12/05/2015 02:30:00 232.3 230.9 231.5 231.6 978.7 913.1 947.3 2839.0 0.93 603.61
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Current
Pf. kW.

ตารางการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า โรงงานพลาสติกไทย

ตาํแหน่งตรวจวัด ณ. ตู้ Main MDB 1 (TR 1500 kVA) ก่อนการปรับปรุง

Date/Time
Voltage Current

Pf. kW. Date/Time
Voltage

05/05/2015 02:45:00 234.0 232.6 233.0 233.2 803.8 720.5 773.2 2297.4 0.96 505.99 12/05/2015 02:45:00 232.8 231.4 232.0 232.1 1014.2 945.4 975.5 2935.1 0.93 623.09

05/05/2015 03:00:00 234.7 233.2 233.7 233.9 765.6 695.0 735.0 2195.5 0.96 488.33 12/05/2015 03:00:00 233.4 232.0 232.6 232.7 973.3 910.0 942.9 2826.2 0.93 601.53

05/05/2015 03:15:00 234.6 233.0 233.5 233.7 784.9 712.0 760.2 2257.2 0.96 498.20 12/05/2015 03:15:00 233.1 231.6 232.3 232.3 1024.8 960.0 994.3 2979.1 0.93 633.14

05/05/2015 03:30:00 235.0 233.4 233.9 234.1 775.9 687.3 747.2 2210.4 0.96 488.74 12/05/2015 03:30:00 233.2 231.7 232.4 232.4 1007.7 947.7 981.5 2936.8 0.92 620.01

05/05/2015 03:45:00 235.0 233.5 234.0 234.2 805.4 704.6 768.8 2278.8 0.95 502.23 12/05/2015 03:45:00 233.3 231.8 232.4 232.5 959.5 910.1 950.7 2820.3 0.93 599.81

05/05/2015 04:00:00 235.3 233.7 234.2 234.4 809.9 709.8 771.7 2291.5 0.95 505.54 12/05/2015 04:00:00 234.2 232.6 233.2 233.3 979.2 929.0 970.6 2878.8 0.93 614.46

05/05/2015 04:15:00 235.0 233.4 233.8 234.1 815.9 712.2 779.9 2307.9 0.96 510.23 12/05/2015 04:15:00 233.1 231.5 232.2 232.3 1026.4 977.3 1006.5 3010.2 0.93 639.56

05/05/2015 04:30:00 235.2 233.6 234.0 234.3 815.6 718.6 779.2 2313.3 0.95 510.07 12/05/2015 04:30:00 231.4 229.8 230.5 230.6 1021.5 970.8 997.4 2989.7 0.93 635.09

05/05/2015 04:45:00 236.1 234.4 234.8 235.1 816.7 733.6 781.3 2331.6 0.95 515.97 12/05/2015 04:45:00 231.8 230.1 230.8 230.9 982.8 935.3 962.6 2880.7 0.93 612.85

05/05/2015 05:00:00 233.9 232.1 232.6 232.9 819.3 740.3 776.5 2336.1 0.96 513.80 12/05/2015 05:00:00 231.1 229.5 230.3 230.3 1027.2 982.3 1008.9 3018.3 0.93 640.42

05/05/2015 05:15:00 234.5 232.4 233.1 233.3 812.5 728.1 771.3 2311.9 0.95 507.74 12/05/2015 05:15:00 231.3 229.6 230.3 230.4 984.1 929.1 959.9 2873.1 0.93 607.71

05/05/2015 05:30:00 235.2 233.1 233.6 234.0 821.7 729.8 772.0 2323.5 0.95 511.72 12/05/2015 05:30:00 231.6 229.9 230.6 230.7 1002.7 947.2 977.4 2927.4 0.93 620.02

05/05/2015 05:45:00 234.7 232.3 232.6 233.2 814.2 725.0 772.4 2311.7 0.97 514.51 12/05/2015 05:45:00 234.5 232.4 233.0 233.3 667.6 622.7 649.7 1940.0 0.94 421.62

05/05/2015 06:00:00 235.9 233.3 233.6 234.3 804.0 708.9 763.8 2276.7 0.96 507.32 12/05/2015 06:00:00 233.5 231.6 232.2 232.4 817.5 764.8 797.6 2380.0 0.95 518.84

05/05/2015 06:15:00 234.9 232.4 232.6 233.3 821.0 719.2 759.9 2300.1 0.96 508.56 12/05/2015 06:15:00 234.6 232.7 233.5 233.6 918.7 861.2 891.4 2671.4 0.94 577.06

05/05/2015 06:30:00 237.3 234.9 235.3 235.8 800.4 689.0 741.8 2231.2 0.96 497.00 12/05/2015 06:30:00 235.3 233.4 234.2 234.3 946.5 894.9 928.0 2769.4 0.94 600.02

05/05/2015 06:45:00 237.9 235.4 235.8 236.4 803.5 691.9 738.6 2234.0 0.96 498.80 12/05/2015 06:45:00 235.4 233.6 234.4 234.5 960.9 907.8 933.5 2802.1 0.93 605.48

05/05/2015 07:00:00 237.3 234.8 235.2 235.8 815.9 713.6 754.9 2284.4 0.95 507.08 12/05/2015 07:00:00 234.6 232.8 233.6 233.7 946.7 904.3 919.7 2770.7 0.94 598.68

05/05/2015 07:15:00 237.0 234.5 234.8 235.4 835.3 733.6 773.1 2342.1 0.95 519.15 12/05/2015 07:15:00 233.6 231.8 232.7 232.7 938.3 897.2 906.9 2742.5 0.94 592.26

05/05/2015 07:30:00 236.9 234.4 234.7 235.3 830.8 733.1 765.6 2329.5 0.95 516.15 12/05/2015 07:30:00 231.7 230.1 231.0 230.9 1047.4 983.9 1004.9 3036.2 0.93 641.37

05/05/2015 07:45:00 236.6 234.1 234.5 235.1 841.0 742.4 776.7 2360.2 0.95 522.34 12/05/2015 07:45:00 231.4 230.1 230.9 230.8 1038.6 962.2 987.9 2988.7 0.94 640.14

05/05/2015 08:00:00 236.5 234.0 234.4 235.0 832.6 742.6 771.1 2346.3 0.95 519.04 12/05/2015 08:00:00 230.0 228.9 229.6 229.5 1037.1 958.3 1016.0 3011.3 0.94 643.54

05/05/2015 08:15:00 236.7 234.3 234.7 235.2 828.9 731.9 768.2 2329.0 0.95 515.78 12/05/2015 08:15:00 230.0 228.9 229.5 229.5 1034.4 971.3 1024.2 3029.9 0.94 645.02

05/05/2015 08:30:00 237.1 234.7 235.1 235.6 826.9 716.1 771.8 2314.8 0.95 513.51 12/05/2015 08:30:00 230.8 229.7 230.3 230.3 984.4 908.8 972.8 2866.0 0.94 614.55

05/05/2015 08:45:00 236.9 234.4 234.9 235.4 841.7 727.1 780.1 2348.9 0.95 520.58 12/05/2015 08:45:00 232.6 231.4 232.0 232.0 903.7 832.1 895.7 2631.6 0.95 570.49

05/05/2015 09:00:00 237.5 235.1 235.5 236.0 824.8 709.5 760.2 2294.5 0.95 509.92 12/05/2015 09:00:00 232.8 231.5 232.1 232.1 891.4 842.5 877.1 2611.0 0.95 566.37

05/05/2015 09:15:00 237.6 235.2 235.6 236.1 821.4 712.3 762.0 2295.7 0.95 510.38 12/05/2015 09:15:00 232.7 231.4 231.9 232.0 878.8 817.6 870.4 2566.8 0.95 556.45

05/05/2015 09:30:00 237.4 235.0 235.4 235.9 824.5 722.1 770.0 2316.7 0.95 514.58 12/05/2015 09:30:00 231.3 230.1 230.7 230.7 954.1 885.6 943.2 2782.9 0.95 599.87

05/05/2015 09:45:00 237.1 234.7 235.1 235.6 828.6 726.4 769.8 2324.8 0.95 515.74 12/05/2015 09:45:00 232.9 231.7 232.3 232.3 931.6 865.2 913.3 2710.1 0.95 588.30

05/05/2015 10:00:00 236.8 234.4 234.9 235.4 822.0 727.4 765.2 2314.6 0.95 512.88 12/05/2015 10:00:00 231.7 230.5 231.2 231.1 952.0 874.6 922.1 2748.6 0.95 595.74

05/05/2015 10:15:00 236.8 234.2 234.8 235.3 806.0 722.8 751.2 2280.1 0.96 510.33 12/05/2015 10:15:00 231.5 230.3 230.9 230.9 953.1 877.5 925.3 2755.9 0.95 594.61

05/05/2015 10:30:00 237.7 235.3 235.8 236.3 814.7 722.6 757.0 2294.3 0.95 510.37 12/05/2015 10:30:00 231.7 230.4 231.1 231.1 967.9 896.7 943.0 2807.6 0.95 606.19

05/05/2015 10:45:00 236.7 234.4 234.9 235.3 828.0 723.3 768.7 2320.0 0.95 514.01 12/05/2015 10:45:00 230.8 229.5 230.4 230.2 983.5 915.7 942.4 2841.6 0.95 611.33

05/05/2015 11:00:00 235.8 233.5 234.0 234.4 823.0 730.4 772.7 2326.1 0.96 516.80 12/05/2015 11:00:00 232.4 231.1 232.0 231.8 937.3 850.8 889.3 2677.4 0.94 576.09

05/05/2015 11:15:00 236.5 234.2 234.6 235.1 821.4 742.5 777.6 2341.5 0.96 521.72 12/05/2015 11:15:00 231.6 230.4 231.3 231.1 997.5 908.9 961.4 2867.8 0.94 617.22

05/05/2015 11:30:00 236.8 234.6 235.0 235.5 791.8 704.2 739.6 2235.5 0.96 500.76 12/05/2015 11:30:00 231.1 229.9 230.7 230.6 1006.5 922.9 980.8 2910.2 0.94 624.87

05/05/2015 11:45:00 235.9 233.9 234.2 234.7 823.4 727.0 773.9 2324.3 0.96 516.91 12/05/2015 11:45:00 231.3 230.1 230.8 230.7 986.9 907.1 965.2 2859.2 0.95 616.43

05/05/2015 12:00:00 235.1 233.0 233.4 233.8 815.5 726.8 766.9 2309.1 0.96 513.59 12/05/2015 12:00:00 231.8 230.5 231.0 231.1 952.8 895.0 951.6 2799.4 0.95 604.47

05/05/2015 12:15:00 235.7 233.7 234.0 234.5 808.9 725.3 765.6 2299.8 0.96 509.34 12/05/2015 12:15:00 232.0 230.6 231.0 231.2 912.8 876.6 921.9 2711.3 0.95 585.70

05/05/2015 12:30:00 235.9 234.0 234.3 234.7 817.4 731.8 769.9 2319.1 0.96 514.21 12/05/2015 12:30:00 231.6 230.2 230.6 230.8 882.8 832.0 883.5 2598.2 0.95 560.30

05/05/2015 12:45:00 236.2 234.3 234.6 235.0 812.5 730.6 772.7 2315.8 0.96 514.14 12/05/2015 12:45:00 232.9 231.5 231.9 232.1 888.6 833.0 887.7 2609.4 0.95 565.92

05/05/2015 13:00:00 236.9 235.1 235.4 235.8 814.6 728.9 772.7 2316.2 0.95 514.13 12/05/2015 13:00:00 231.2 229.9 230.4 230.5 906.9 833.4 901.1 2641.4 0.95 568.87

05/05/2015 13:15:00 235.0 233.4 233.6 234.0 822.3 710.9 774.6 2307.8 0.96 510.08 12/05/2015 13:15:00 232.8 231.4 232.3 232.2 930.2 855.0 900.3 2685.5 0.94 580.68

05/05/2015 13:30:00 235.5 233.9 234.1 234.5 829.1 714.7 776.2 2320.0 0.96 513.88 12/05/2015 13:30:00 231.3 230.0 230.8 230.7 963.3 892.0 929.6 2784.9 0.94 598.31

05/05/2015 13:45:00 236.5 234.9 235.1 235.5 812.6 705.7 767.9 2286.2 0.96 508.57 12/05/2015 13:45:00 229.5 228.2 229.0 228.9 974.9 901.3 962.7 2838.8 0.95 609.26

05/05/2015 14:00:00 236.3 234.7 234.9 235.3 808.2 696.4 760.6 2265.2 0.96 505.36 12/05/2015 14:00:00 229.7 228.4 229.3 229.1 978.1 906.3 947.6 2832.0 0.95 606.29

05/05/2015 14:15:00 236.5 234.9 235.1 235.5 801.1 699.4 757.1 2257.6 0.96 502.20 12/05/2015 14:15:00 229.9 228.6 229.4 229.3 976.7 902.6 942.3 2821.6 0.95 608.86

05/05/2015 14:30:00 235.1 233.4 233.7 234.1 833.8 740.1 781.9 2355.8 0.96 524.49 12/05/2015 14:30:00 229.8 228.6 229.3 229.2 1028.2 943.1 1015.9 2987.2 0.95 642.06

05/05/2015 14:45:00 234.6 232.9 233.1 233.5 812.3 728.6 770.1 2311.0 0.96 513.30 12/05/2015 14:45:00 229.3 228.2 228.9 228.8 1046.3 961.5 1020.5 3028.4 0.94 645.19

05/05/2015 15:00:00 233.7 232.1 232.3 232.7 815.6 715.0 769.5 2300.1 0.96 509.03 12/05/2015 15:00:00 229.4 228.2 228.9 228.8 1044.2 968.4 1010.4 3023.0 0.94 644.14

05/05/2015 15:15:00 233.4 231.8 232.0 232.4 804.7 699.9 757.7 2262.3 0.96 500.02 12/05/2015 15:15:00 229.9 228.8 229.6 229.4 1052.0 971.7 1020.9 3044.5 0.94 650.45

05/05/2015 15:30:00 233.6 232.1 232.3 232.7 816.8 704.9 765.8 2287.5 0.96 506.17 12/05/2015 15:30:00 230.9 229.7 230.5 230.4 1093.8 1009.4 1074.6 3177.7 0.94 679.21

05/05/2015 15:45:00 234.5 233.0 233.1 233.5 822.3 718.6 774.8 2315.7 0.96 514.34 12/05/2015 15:45:00 231.8 230.7 231.6 231.4 1015.0 940.3 963.6 2918.9 0.95 631.07

05/05/2015 16:00:00 236.0 234.5 234.6 235.0 814.9 705.0 770.3 2290.2 0.96 510.33 12/05/2015 16:00:00 230.4 229.4 230.1 230.0 994.8 917.8 949.6 2862.1 0.94 608.51

05/05/2015 16:15:00 235.6 234.0 234.1 234.6 824.6 719.3 779.6 2323.5 0.96 514.80 12/05/2015 16:15:00 230.3 229.3 230.0 229.9 1005.5 924.8 973.7 2904.1 0.95 623.72

05/05/2015 16:30:00 235.4 233.9 234.1 234.5 820.9 711.5 772.2 2304.6 0.96 510.39 12/05/2015 16:30:00 231.4 230.3 231.0 230.9 990.3 905.0 952.9 2848.1 0.95 614.50

05/05/2015 16:45:00 234 9 233 3 233 5 233 9 823 8 729 0 777 6 2330 3 0 96 518 42 12/05/2015 16:45:00 232 4 231 3 231 9 231 9 948 3 869 2 911 2 2728 8 0 95 591 2505/05/2015 16:45:00 234.9 233.3 233.5 233.9 823.8 729.0 777.6 2330.3 0.96 518.42 12/05/2015 16:45:00 232.4 231.3 231.9 231.9 948.3 869.2 911.2 2728.8 0.95 591.25

05/05/2015 17:00:00 234.5 232.8 233.1 233.5 816.2 714.6 772.4 2303.2 0.96 511.41 12/05/2015 17:00:00 233.0 231.8 232.2 232.3 920.7 843.7 888.9 2653.3 0.95 576.08

05/05/2015 17:15:00 236.0 234.1 234.5 234.9 815.2 717.0 766.9 2299.2 0.96 511.99 12/05/2015 17:15:00 232.8 231.6 231.9 232.1 952.3 874.9 917.9 2745.0 0.95 595.38

05/05/2015 17:30:00 235.3 233.3 233.7 234.1 817.8 711.6 761.2 2290.6 0.96 510.07 12/05/2015 17:30:00 231.5 230.2 230.7 230.8 949.0 874.1 895.6 2718.8 0.95 586.38
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Current
Pf. kW.

ตารางการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า โรงงานพลาสติกไทย

ตาํแหน่งตรวจวัด ณ. ตู้ Main MDB 1 (TR 1500 kVA) ก่อนการปรับปรุง

Date/Time
Voltage Current

Pf. kW. Date/Time
Voltage

05/05/2015 17:45:00 234.9 232.8 233.3 233.7 823.8 728.0 770.9 2322.7 0.96 516.25 12/05/2015 17:45:00 231.6 230.1 230.5 230.7 919.2 854.0 871.5 2644.7 0.94 566.14

05/05/2015 18:00:00 234.2 232.2 232.7 233.0 819.8 710.1 763.7 2293.6 0.96 508.37 12/05/2015 18:00:00 230.9 229.2 229.5 229.9 919.4 851.3 874.9 2645.6 0.95 568.27

05/05/2015 18:15:00 234.3 232.5 232.9 233.2 777.0 667.6 737.2 2181.8 0.96 483.95 12/05/2015 18:15:00 232.6 230.8 231.0 231.5 875.7 811.1 847.6 2534.5 0.95 548.21

05/05/2015 18:30:00 234.9 233.1 233.6 233.9 779.3 669.7 732.8 2181.8 0.96 485.32 12/05/2015 18:30:00 232.2 230.3 230.6 231.0 913.0 843.5 875.5 2632.0 0.95 568.25

05/05/2015 18:45:00 234.4 232.6 233.3 233.4 769.4 708.1 738.9 2216.3 0.96 490.34 12/05/2015 18:45:00 233.1 231.1 231.3 231.8 791.9 725.7 759.4 2277.0 0.96 500.20

05/05/2015 19:00:00 235.7 233.9 234.7 234.8 742.4 705.2 742.7 2190.3 0.97 490.82 12/05/2015 19:00:00 233.5 231.5 231.8 232.3 792.8 723.7 761.0 2277.5 0.96 499.58

05/05/2015 19:15:00 234.6 232.9 234.0 233.8 765.6 723.3 751.0 2239.9 0.97 499.91 12/05/2015 19:15:00 233.8 231.8 232.1 232.6 817.2 749.3 786.3 2352.8 0.96 516.77

05/05/2015 19:30:00 233.3 232.0 232.7 232.7 764.4 707.5 749.3 2221.3 0.96 488.17 12/05/2015 19:30:00 233.6 231.5 231.8 232.3 820.6 744.7 785.6 2350.9 0.96 515.78

05/05/2015 19:45:00 232.2 231.0 231.4 231.5 811.4 716.4 795.6 2323.4 0.96 509.84 12/05/2015 19:45:00 234.3 232.1 232.4 232.9 813.0 736.0 778.0 2327.0 0.95 508.27

05/05/2015 20:00:00 231.8 230.6 231.0 231.1 838.7 746.2 851.3 2436.2 0.95 529.95 12/05/2015 20:00:00 235.0 232.7 233.1 233.6 817.0 739.7 782.0 2338.7 0.95 510.61

05/05/2015 20:15:00 231.8 230.6 231.0 231.1 849.4 755.4 866.1 2470.9 0.96 543.13 12/05/2015 20:15:00 234.7 232.4 232.9 233.3 814.7 739.3 783.0 2337.0 0.95 511.53

05/05/2015 20:30:00 231.0 229.9 230.5 230.5 870.3 775.9 879.9 2526.2 0.96 553.67 12/05/2015 20:30:00 235.3 232.9 233.4 233.9 823.0 747.9 787.2 2358.0 0.95 519.07

05/05/2015 20:45:00 231.2 229.8 230.4 230.5 848.2 775.7 883.7 2507.6 0.96 549.56 12/05/2015 20:45:00 235.3 233.0 233.4 233.9 805.5 732.3 772.2 2310.0 0.95 505.01

05/05/2015 21:00:00 231.4 229.8 230.6 230.6 862.6 803.7 892.9 2559.2 0.96 557.33 12/05/2015 21:00:00 236.0 233.6 234.1 234.6 813.5 748.9 781.3 2343.7 0.95 513.85

05/05/2015 21:15:00 231.2 229.6 230.4 230.4 868.0 807.1 889.6 2564.6 0.95 552.21 12/05/2015 21:15:00 233.8 231.4 231.9 232.4 800.5 733.3 768.0 2301.8 0.95 503.40

05/05/2015 21:30:00 232.0 230.5 231.2 231.2 891.7 818.4 912.9 2623.0 0.95 566.88 12/05/2015 21:30:00 234.2 231.8 232.3 232.8 810.0 741.0 770.9 2321.9 0.95 506.82

05/05/2015 21:45:00 232.6 231.2 231.9 231.9 883.2 798.6 901.5 2583.2 0.95 559.93 12/05/2015 21:45:00 234.5 231.9 232.7 233.0 807.7 736.3 760.8 2304.9 0.95 505.59

05/05/2015 22:00:00 232.6 231.1 231.9 231.9 894.1 809.9 920.0 2623.9 0.95 572.61 12/05/2015 22:00:00 233.9 231.2 232.1 232.4 844.4 765.2 790.8 2400.4 0.95 525.12

05/05/2015 22:15:00 232.3 230.7 231.5 231.5 893.6 812.5 909.8 2616.0 0.95 567.89 12/05/2015 22:15:00 235.5 233.0 233.8 234.1 824.0 758.3 777.6 2359.9 0.95 518.14

05/05/2015 22:30:00 232.4 231.0 231.7 231.7 880.5 794.4 905.8 2580.6 0.95 560.68 12/05/2015 22:30:00 236.2 233.8 234.6 234.9 816.3 759.3 780.0 2355.6 0.95 517.13

05/05/2015 22:45:00 232.0 230.7 231.3 231.3 850.7 763.8 873.2 2487.7 0.95 539.62 12/05/2015 22:45:00 234.6 232.2 233.0 233.3 822.9 771.5 781.8 2376.2 0.95 521.73

05/05/2015 23:00:00 231.7 230.2 230.9 230.9 883.5 801.4 910.0 2595.0 0.95 561.91 12/05/2015 23:00:00 233.7 231.5 232.3 232.5 824.7 754.7 788.2 2367.6 0.95 516.36

05/05/2015 23:15:00 231.8 230.2 230.9 231.0 929.9 841.6 957.7 2729.3 0.94 587.04 12/05/2015 23:15:00 235.0 232.9 233.7 233.9 823.8 746.7 777.6 2348.1 0.95 515.19

05/05/2015 23:30:00 233.9 232.4 233.0 233.1 871.6 788.5 915.8 2575.9 0.95 563.04 12/05/2015 23:30:00 235.9 233.8 234.5 234.7 822.7 745.3 770.3 2338.2 0.95 514.96

05/05/2015 23:45:00 234.1 232.6 233.2 233.3 872.1 787.0 918.4 2577.6 0.95 563.89 12/05/2015 23:45:00 234.4 232.4 233.0 233.3 800.0 725.8 755.1 2280.8 0.95 499.13

06/05/2015 00:00:00 234.2 232.8 233.3 233.4 851.5 757.6 854.2 2463.3 0.95 541.26 13/05/2015 00:00:00 235.5 233.5 234.1 234.4 792.4 710.9 750.4 2253.7 0.96 500.76

06/05/2015 00:15:00 233.6 232.2 232.6 232.8 835.5 751.0 846.6 2433.1 0.96 536.79 13/05/2015 00:15:00 236.0 234.0 234.6 234.9 789.6 710.9 755.8 2256.3 0.96 502.39

06/05/2015 00:30:00 233.0 231.5 232.0 232.2 823.3 742.8 835.7 2401.8 0.96 528.42 13/05/2015 00:30:00 235.8 234.0 234.5 234.8 775.0 693.7 744.8 2213.5 0.96 492.64

06/05/2015 00:45:00 232.5 230.9 231.4 231.6 831.9 759.6 855.0 2446.5 0.96 535.17 13/05/2015 00:45:00 236.5 234.6 235.1 235.4 762.0 688.4 729.0 2179.4 0.96 486.38

06/05/2015 01:00:00 232.5 231.0 231.4 231.6 845.2 769.8 893.8 2508.8 0.95 546.89 13/05/2015 01:00:00 233.1 231.3 231.9 232.1 785.1 704.0 748.0 2237.1 0.96 492.18

06/05/2015 01:15:00 232.5 230.8 231.6 231.6 878.7 793.8 898.2 2570.7 0.96 562.46 13/05/2015 01:15:00 233.9 232.2 232.7 232.9 789.1 709.0 753.0 2251.2 0.96 497.07

06/05/2015 01:30:00 231.5 229.7 230.6 230.6 881.0 800.7 908.0 2589.7 0.96 564.04 13/05/2015 01:30:00 233.9 232.3 232.8 233.0 813.0 733.5 774.7 2321.2 0.96 512.67

06/05/2015 01:45:00 231.2 229.5 230.4 230.4 872.7 788.1 899.7 2560.5 0.96 557.11 13/05/2015 01:45:00 234.3 232.6 233.1 233.3 804.6 733.7 763.2 2301.5 0.96 509.07

06/05/2015 02:00:00 231.4 229.7 230.7 230.6 873.0 784.2 890.2 2547.4 0.96 554.86 13/05/2015 02:00:00 235.0 233.4 233.8 234.1 788.7 714.4 762.1 2265.2 0.95 499.11

06/05/2015 02:15:00 232.1 230.4 231.3 231.3 875.2 799.4 903.3 2577.9 0.96 563.10 13/05/2015 02:15:00 235.1 233.5 233.9 234.2 786.8 715.8 760.4 2262.9 0.95 498.84

06/05/2015 02:30:00 232.2 230.4 231.3 231.3 872.0 797.9 898.6 2568.6 0.96 561.14 13/05/2015 02:30:00 235.1 233.5 233.9 234.2 787.3 716.0 756.8 2260.1 0.95 498.21

06/05/2015 02:45:00 231.4 229.7 230.5 230.5 877.2 799.0 900.8 2577.0 0.96 561.11 13/05/2015 02:45:00 234.7 233.1 233.5 233.8 777.1 704.5 743.7 2225.2 0.95 487.98

06/05/2015 03:00:00 232.8 231.1 232.0 232.0 876.6 799.8 903.3 2579.7 0.95 563.41 13/05/2015 03:00:00 235.3 233.8 234.1 234.4 789.4 716.1 753.9 2259.4 0.95 496.83

06/05/2015 03:15:00 231.8 230.1 231.0 231.0 848.5 778.0 862.5 2488.9 0.96 542.97 13/05/2015 03:15:00 235.6 234.1 234.5 234.7 789.5 717.8 754.2 2261.5 0.95 498.01

06/05/2015 03:30:00 231.6 230.2 231.0 230.9 909.1 828.8 920.8 2658.7 0.94 571.79 13/05/2015 03:30:00 234.6 233.1 233.4 233.7 792.4 719.7 760.9 2273.0 0.95 500.04

06/05/2015 03:45:00 232.1 230.4 231.4 231.3 878.5 818.6 886.7 2583.9 0.95 558.58 13/05/2015 03:45:00 234.7 233.1 233.5 233.8 805.0 736.2 776.8 2318.0 0.95 510.09

06/05/2015 04:00:00 233.5 231.8 232.9 232.7 876.8 818.6 874.0 2569.5 0.95 558.97 13/05/2015 04:00:00 235.4 233.7 234.2 234.4 793.3 726.4 765.6 2285.2 0.95 502.56

06/05/2015 04:15:00 232.9 231.5 232.4 232.3 931.3 852.0 915.9 2699.2 0.95 587.99 13/05/2015 04:15:00 235.5 233.9 234.3 234.6 772.5 709.8 746.8 2229.0 0.95 490.47

06/05/2015 04:30:00 233.6 231.9 232.9 232.8 878.6 825.2 886.4 2590.2 0.94 561.59 13/05/2015 04:30:00 235.2 233.7 234.1 234.3 811.4 739.5 783.9 2334.8 0.95 515.04

06/05/2015 04:45:00 232.4 230.8 231.7 231.6 881.3 819.8 883.6 2584.6 0.95 559.57 13/05/2015 04:45:00 235.0 233.4 233.8 234.1 809.5 735.3 778.4 2323.2 0.95 511.92

06/05/2015 05:00:00 234.4 232.8 233.4 233.5 879.3 812.3 879.2 2570.7 0.94 559.16 13/05/2015 05:00:00 235.1 233.4 233.8 234.1 790.9 729.9 759.8 2280.6 0.95 500.83

06/05/2015 05:15:00 234.3 232.7 233.3 233.4 849.5 785.7 830.8 2465.9 0.94 534.24 13/05/2015 05:15:00 233.9 232.1 232.5 232.8 777.0 716.5 746.3 2239.8 0.96 494.33

06/05/2015 05:30:00 232.7 230.8 231.6 231.7 866.4 804.9 843.3 2514.6 0.94 542.53 13/05/2015 05:30:00 233.8 232.0 232.4 232.7 778.9 720.2 747.2 2246.3 0.96 495.55

06/05/2015 05:45:00 232.0 230.0 230.7 230.9 842.2 781.3 819.7 2443.3 0.94 525.39 13/05/2015 05:45:00 234.4 232.5 233.0 233.3 764.5 709.3 733.7 2207.4 0.96 486.39

06/05/2015 06:00:00 233.0 230.8 231.3 231.7 846.1 793.7 817.8 2457.5 0.94 530.25 13/05/2015 06:00:00 234.2 232.4 232.8 233.1 771.4 708.0 743.0 2222.3 0.96 489.32

06/05/2015 06:15:00 233.8 231.6 232.1 232.5 859.8 791.0 822.1 2472.9 0.94 535.46 13/05/2015 06:15:00 234.7 233.0 233.5 233.7 795.4 723.7 764.8 2283.9 0.95 502.51

06/05/2015 06:30:00 235.3 233.2 233.6 234.0 863.3 800.3 838.5 2502.2 0.94 543.53 13/05/2015 06:30:00 233.3 231.7 232.3 232.4 802.0 725.1 763.0 2290.0 0.96 502.70

06/05/2015 06:45:00 236.2 234.3 234.5 235.0 825.2 748.3 786.9 2360.4 0.95 518.48 13/05/2015 06:45:00 233.7 232.1 232.7 232.8 818.7 737.1 786.6 2342.5 0.95 513.41

06/05/2015 07:00:00 234.6 232.7 232.8 233.4 828.2 760.6 807.7 2396.6 0.95 522.68 13/05/2015 07:00:00 232.6 230.9 231.6 231.7 802.4 731.1 767.4 2300.8 0.96 505.30

06/05/2015 07:15:00 234.0 232.0 232.1 232.7 863.4 790.2 833.1 2486.6 0.95 540.77 13/05/2015 07:15:00 231.9 230.4 231.1 231.1 815.2 742.0 772.3 2329.5 0.96 510.35

06/05/2015 07:30:00 234.8 232.7 232.8 233.4 829.0 759.2 807.7 2396.0 0.95 524.58 13/05/2015 07:30:00 233.9 232.5 233.0 233.1 828.1 759.4 794.5 2382.0 0.96 524.46

06/05/2015 07:45:00 233 7 231 5 231 7 232 3 786 4 719 8 772 3 2278 5 0 96 499 85 13/05/2015 07:45:00 233 1 231 8 232 3 232 4 826 2 755 9 789 6 2371 7 0 96 520 5306/05/2015 07:45:00 233.7 231.5 231.7 232.3 786.4 719.8 772.3 2278.5 0.96 499.85 13/05/2015 07:45:00 233.1 231.8 232.3 232.4 826.2 755.9 789.6 2371.7 0.96 520.53

06/05/2015 08:00:00 234.0 231.7 231.9 232.5 787.4 709.9 773.2 2270.5 0.96 498.62 13/05/2015 08:00:00 231.3 230.2 230.8 230.8 843.7 757.4 817.1 2418.2 0.96 528.86

06/05/2015 08:15:00 233.8 231.5 231.8 232.4 818.6 736.3 800.6 2355.5 0.96 516.91 13/05/2015 08:15:00 232.0 230.9 231.6 231.5 897.8 810.4 877.8 2586.0 0.95 563.46

06/05/2015 08:30:00 234.7 232.3 232.8 233.3 827.1 752.5 801.3 2381.0 0.96 524.57 13/05/2015 08:30:00 230.3 229.1 229.9 229.8 861.3 772.1 839.4 2472.8 0.96 536.47
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ตาํแหน่งตรวจวัด ณ. ตู้ Main MDB 1 (TR 1500 kVA) ก่อนการปรับปรุง

Date/Time
Voltage Current

Pf. kW. Date/Time
Voltage

06/05/2015 08:45:00 234.3 231.8 232.4 232.8 843.2 763.3 813.7 2420.2 0.96 532.21 13/05/2015 08:45:00 232.2 231.0 231.7 231.6 871.0 780.2 856.2 2507.5 0.96 550.45

06/05/2015 09:00:00 235.4 233.0 233.5 234.0 843.2 768.9 812.9 2425.1 0.95 534.04 13/05/2015 09:00:00 231.4 230.2 230.9 230.8 874.0 772.5 849.3 2495.8 0.96 547.94

06/05/2015 09:15:00 234.2 231.8 232.4 232.8 832.9 758.3 802.3 2393.5 0.96 526.27 13/05/2015 09:15:00 230.4 229.2 229.9 229.8 876.2 782.0 855.6 2513.7 0.96 549.44

06/05/2015 09:30:00 235.0 232.6 233.1 233.6 848.3 770.7 813.1 2432.2 0.96 536.57 13/05/2015 09:30:00 232.3 231.1 231.7 231.7 856.1 766.9 832.3 2455.3 0.96 539.17

06/05/2015 09:45:00 235.2 232.7 233.4 233.8 850.0 772.9 818.1 2441.1 0.96 539.00 13/05/2015 09:45:00 232.2 230.9 231.6 231.6 902.9 826.9 888.5 2618.2 0.96 574.59

06/05/2015 10:00:00 236.2 233.7 234.3 234.7 837.3 761.2 806.7 2405.2 0.96 533.29 13/05/2015 10:00:00 233.1 231.8 232.5 232.5 903.7 830.4 886.8 2620.8 0.96 577.43

06/05/2015 10:15:00 236.1 233.7 234.3 234.7 845.9 765.6 810.5 2422.0 0.96 536.95 13/05/2015 10:15:00 231.6 230.3 231.0 231.0 877.6 808.1 865.5 2551.2 0.97 562.21

06/05/2015 10:30:00 237.1 234.7 235.4 235.7 834.7 750.7 803.2 2388.7 0.95 528.32 13/05/2015 10:30:00 230.0 228.9 229.5 229.5 833.3 757.9 791.6 2382.8 0.96 519.90

06/05/2015 10:45:00 235.8 233.5 234.2 234.5 824.5 742.3 793.9 2360.7 0.95 519.36 13/05/2015 10:45:00 229.6 228.6 229.1 229.1 835.7 757.0 795.3 2387.9 0.95 514.75

06/05/2015 11:00:00 235.7 233.5 234.1 234.4 832.5 755.8 805.0 2393.3 0.95 528.21 13/05/2015 11:00:00 230.3 229.2 229.6 229.7 835.4 752.3 810.9 2398.6 0.95 518.38

06/05/2015 11:15:00 235.5 233.5 234.0 234.3 849.7 767.2 822.2 2439.1 0.95 534.20 13/05/2015 11:15:00 231.0 229.9 230.4 230.4 848.5 756.5 819.4 2424.3 0.95 525.64

06/05/2015 11:30:00 232.7 230.7 231.2 231.5 943.0 860.9 899.9 2703.8 0.93 574.65 13/05/2015 11:30:00 231.1 230.0 230.5 230.5 862.0 770.4 835.8 2468.2 0.96 537.28

06/05/2015 11:45:00 235.3 233.3 233.9 234.2 752.3 679.6 718.3 2150.2 0.95 470.61 13/05/2015 11:45:00 232.3 231.2 231.6 231.7 784.7 698.4 774.5 2257.6 0.96 497.50

06/05/2015 12:00:00 235.7 233.7 234.2 234.5 742.8 675.3 710.5 2128.6 0.95 466.61 13/05/2015 12:00:00 233.6 232.4 232.7 232.9 779.9 708.4 768.6 2256.8 0.96 498.15

06/05/2015 12:15:00 236.4 234.5 235.0 235.3 754.6 677.4 723.5 2155.5 0.95 474.07 13/05/2015 12:15:00 233.3 232.0 232.2 232.5 744.3 686.1 749.7 2180.1 0.96 481.92

06/05/2015 12:30:00 235.5 233.6 234.1 234.4 754.7 678.6 726.4 2159.7 0.95 473.15 13/05/2015 12:30:00 231.8 230.5 230.7 231.0 768.8 709.2 773.1 2251.2 0.97 496.13

06/05/2015 12:45:00 235.1 233.4 233.9 234.1 772.7 681.0 736.8 2190.5 0.95 479.36 13/05/2015 12:45:00 232.9 231.6 231.9 232.1 758.0 681.9 748.9 2188.8 0.96 483.09

06/05/2015 13:00:00 234.8 233.1 233.7 233.9 772.8 682.3 734.2 2189.2 0.95 478.53 13/05/2015 13:00:00 232.7 231.4 231.9 232.0 739.9 662.2 745.4 2147.5 0.97 475.37

06/05/2015 13:15:00 234.8 233.1 233.7 233.9 778.9 688.0 742.3 2209.2 0.95 482.88 13/05/2015 13:15:00 232.3 231.0 231.6 231.6 719.9 656.0 715.3 2091.2 0.96 457.39

06/05/2015 13:30:00 235.1 233.4 234.0 234.2 767.2 678.6 729.4 2175.1 0.95 476.06 13/05/2015 13:30:00 232.1 230.8 231.4 231.4 831.6 751.3 824.9 2407.8 0.95 520.68

06/05/2015 13:45:00 234.9 233.3 233.8 234.0 779.3 689.8 751.9 2221.0 0.95 485.72 13/05/2015 13:45:00 232.8 231.4 232.0 232.1 796.3 718.4 794.0 2308.7 0.95 502.46

06/05/2015 14:00:00 235.6 234.1 234.6 234.8 763.5 678.2 732.3 2174.0 0.95 477.04 13/05/2015 14:00:00 233.1 231.8 232.3 232.4 791.9 716.5 788.2 2296.5 0.95 500.54

06/05/2015 14:15:00 236.1 234.6 235.1 235.3 767.5 676.4 734.3 2178.1 0.94 475.70 13/05/2015 14:15:00 232.0 230.7 231.4 231.4 832.4 757.9 810.6 2400.9 0.95 520.96

06/05/2015 14:30:00 235.2 233.7 234.1 234.3 754.0 676.5 730.7 2161.2 0.94 471.76 13/05/2015 14:30:00 232.5 231.1 231.8 231.8 842.5 771.4 824.4 2438.3 0.95 530.09

06/05/2015 14:45:00 233.9 232.3 232.8 233.0 774.7 694.5 749.6 2218.7 0.95 483.13 13/05/2015 14:45:00 232.7 231.3 232.2 232.1 865.8 790.3 837.1 2493.2 0.95 542.68

06/05/2015 15:00:00 234.4 232.8 233.3 233.5 769.1 685.2 742.3 2196.6 0.95 479.36 13/05/2015 15:00:00 231.4 230.1 230.9 230.8 888.3 799.3 847.2 2534.8 0.95 548.71

06/05/2015 15:15:00 234.4 232.9 233.3 233.5 787.9 706.1 760.8 2254.7 0.94 490.48 13/05/2015 15:15:00 230.5 229.2 230.0 229.9 890.2 799.7 861.8 2551.7 0.94 546.33

06/05/2015 15:30:00 235.4 233.7 234.2 234.4 732.4 656.1 714.3 2102.9 0.95 464.10 13/05/2015 15:30:00 231.5 230.3 231.1 231.0 895.6 810.0 862.5 2568.1 0.94 550.44

06/05/2015 15:45:00 235.4 233.8 234.3 234.5 735.2 660.0 722.9 2118.1 0.95 467.58 13/05/2015 15:45:00 233.2 232.2 232.9 232.8 789.8 699.5 758.3 2247.6 0.95 488.90

06/05/2015 16:00:00 234.7 233.1 233.5 233.8 729.0 653.9 718.1 2100.9 0.95 462.32 13/05/2015 16:00:00 232.9 232.0 232.6 232.5 838.7 746.4 828.2 2413.3 0.94 520.67

06/05/2015 16:15:00 235.1 233.5 233.9 234.2 737.1 659.9 725.8 2122.8 0.95 467.94 13/05/2015 16:15:00 232.3 231.3 231.9 231.8 801.4 717.3 774.0 2292.7 0.95 496.68

06/05/2015 16:30:00 235.1 233.4 233.9 234.1 735.6 663.0 722.5 2121.0 0.95 467.47 13/05/2015 16:30:00 232.1 230.9 231.7 231.6 909.0 824.3 864.6 2597.9 0.94 560.29

06/05/2015 16:45:00 235.4 233.7 234.2 234.4 738.1 658.6 720.6 2117.3 0.95 467.29 13/05/2015 16:45:00 233.0 231.8 232.5 232.4 878.1 791.0 846.8 2515.9 0.95 550.43

06/05/2015 17:00:00 235.2 233.5 233.8 234.2 728.1 652.3 709.8 2090.2 0.95 460.78 13/05/2015 17:00:00 233.4 232.2 232.7 232.8 833.1 749.6 803.0 2385.7 0.96 524.43

06/05/2015 17:15:00 233.7 232.0 232.4 232.7 743.8 663.9 725.9 2133.6 0.96 468.88 13/05/2015 17:15:00 232.5 231.3 231.9 231.9 846.7 770.6 799.2 2416.6 0.95 527.48

06/05/2015 17:30:00 233.2 231.5 231.7 232.1 725.6 652.4 712.4 2090.4 0.96 458.23 13/05/2015 17:30:00 232.0 230.5 231.0 231.2 833.4 765.7 795.3 2394.4 0.95 517.24

06/05/2015 17:45:00 233.0 231.2 231.5 231.9 736.7 665.3 721.7 2123.7 0.96 465.07 13/05/2015 17:45:00 231.8 230.3 230.7 230.9 833.7 767.6 800.8 2402.1 0.95 520.19

06/05/2015 18:00:00 233.4 231.7 232.0 232.4 737.2 664.5 717.0 2118.6 0.96 464.92 13/05/2015 18:00:00 231.6 229.9 230.2 230.6 927.1 859.6 879.7 2666.4 0.95 574.50

06/05/2015 18:15:00 235.2 233.5 233.9 234.2 738.3 663.4 731.6 2133.3 0.96 471.85 13/05/2015 18:15:00 233.9 232.1 232.4 232.8 949.2 876.9 898.5 2724.5 0.95 592.80

06/05/2015 18:30:00 235.9 234.2 234.6 234.9 746.9 670.3 736.1 2153.3 0.96 477.72 13/05/2015 18:30:00 232.5 230.7 231.1 231.4 919.8 842.5 866.9 2629.3 0.95 568.67

06/05/2015 18:45:00 236.2 234.7 235.1 235.3 744.0 672.1 737.1 2153.2 0.95 477.03 13/05/2015 18:45:00 232.9 231.0 231.3 231.7 885.6 808.7 839.7 2534.0 0.95 548.79

06/05/2015 19:00:00 235.1 233.6 234.0 234.2 755.9 679.8 744.1 2179.8 0.96 482.22 13/05/2015 19:00:00 233.5 231.5 231.8 232.3 886.2 808.5 838.8 2533.4 0.95 549.95

06/05/2015 19:15:00 234.4 233.1 233.4 233.6 784.2 701.1 760.6 2245.9 0.95 493.93 13/05/2015 19:15:00 234.0 232.0 232.3 232.8 895.0 819.0 846.2 2560.2 0.95 556.98

06/05/2015 19:30:00 233.4 232.3 232.7 232.8 822.9 732.7 795.1 2350.7 0.94 505.99 13/05/2015 19:30:00 234.2 232.2 232.5 233.0 901.4 827.9 862.6 2591.9 0.94 558.38

06/05/2015 19:45:00 233.7 232.8 233.0 233.2 815.7 738.0 799.9 2353.5 0.94 511.11 13/05/2015 19:45:00 234.6 232.6 233.0 233.4 900.7 826.0 867.5 2594.2 0.93 557.91

06/05/2015 20:00:00 231.2 230.3 230.7 230.7 828.8 756.4 820.6 2405.8 0.95 520.51 13/05/2015 20:00:00 232.2 229.9 230.4 230.8 902.9 839.1 867.2 2609.3 0.94 558.82

06/05/2015 20:15:00 230.8 229.7 230.2 230.2 852.2 789.3 857.5 2499.1 0.95 541.45 13/05/2015 20:15:00 232.1 229.7 230.3 230.7 911.3 839.8 871.0 2622.1 0.94 563.33

06/05/2015 20:30:00 232.2 231.0 231.5 231.6 875.8 814.0 887.0 2576.8 0.94 555.66 13/05/2015 20:30:00 233.4 230.9 231.5 231.9 918.4 850.3 876.7 2645.4 0.94 571.41

06/05/2015 20:45:00 229.4 228.1 228.9 228.8 965.4 905.7 961.7 2832.8 0.94 599.28 13/05/2015 20:45:00 233.4 231.0 231.5 232.0 930.4 856.2 881.7 2668.3 0.94 574.31

06/05/2015 21:00:00 230.3 229.0 229.8 229.7 977.5 909.4 961.7 2848.6 0.94 605.03 13/05/2015 21:00:00 234.7 232.3 232.9 233.3 923.0 846.2 875.6 2644.9 0.94 570.64

06/05/2015 21:15:00 230.5 229.1 230.0 229.9 954.1 890.2 945.1 2789.4 0.94 592.88 13/05/2015 21:15:00 235.3 232.9 233.5 233.9 920.5 841.7 884.2 2646.4 0.94 572.43

06/05/2015 21:30:00 230.0 228.6 229.4 229.3 931.6 876.3 928.7 2736.6 0.94 584.37 13/05/2015 21:30:00 233.4 231.0 231.6 232.0 918.3 843.6 873.2 2635.0 0.94 569.35

06/05/2015 21:45:00 231.2 229.9 230.7 230.6 961.9 890.3 954.8 2806.9 0.94 602.77 13/05/2015 21:45:00 234.1 231.6 232.3 232.7 934.7 854.6 882.6 2671.9 0.94 574.90

06/05/2015 22:00:00 230.8 229.6 230.4 230.3 979.7 907.5 981.1 2868.3 0.94 612.81 13/05/2015 22:00:00 233.4 230.9 231.7 232.0 913.5 827.2 859.6 2600.3 0.94 561.87

06/05/2015 22:15:00 229.6 228.5 229.4 229.2 981.6 904.8 970.4 2856.8 0.94 605.34 13/05/2015 22:15:00 232.4 230.0 230.8 231.1 921.1 833.3 873.8 2628.2 0.94 565.56

06/05/2015 22:30:00 229.8 228.6 229.5 229.3 988.1 913.6 979.4 2881.1 0.94 610.85 13/05/2015 22:30:00 232.7 230.5 231.2 231.5 917.0 831.5 877.2 2625.7 0.94 564.08

06/05/2015 22:45:00 229 1 228 0 228 8 228 6 994 6 920 1 995 6 2910 2 0 94 615 22 13/05/2015 22:45:00 233 8 231 5 232 3 232 5 931 4 855 9 888 9 2676 2 0 94 577 6006/05/2015 22:45:00 229.1 228.0 228.8 228.6 994.6 920.1 995.6 2910.2 0.94 615.22 13/05/2015 22:45:00 233.8 231.5 232.3 232.5 931.4 855.9 888.9 2676.2 0.94 577.60

06/05/2015 23:00:00 230.4 229.1 230.0 229.8 1011.5 934.6 1002.5 2948.6 0.94 626.64 13/05/2015 23:00:00 234.1 231.7 232.4 232.7 953.5 863.7 895.6 2712.8 0.94 583.87

06/05/2015 23:15:00 231.0 229.8 230.6 230.5 1031.4 951.8 1028.9 3012.1 0.93 637.25 13/05/2015 23:15:00 234.6 232.0 232.6 233.1 863.6 786.1 819.1 2468.8 0.93 530.25

06/05/2015 23:30:00 230.0 228.8 229.5 229.4 984.1 917.4 1005.5 2906.9 0.94 621.00 13/05/2015 23:30:00 232.3 229.9 230.7 231.0 953.8 872.4 897.5 2723.6 0.92 573.44
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ตารางการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า โรงงานพลาสติกไทย

ตาํแหน่งตรวจวัด ณ. ตู้ Main MDB 1 (TR 1500 kVA) ก่อนการปรับปรุง

Date/Time
Voltage Current

Pf. kW. Date/Time
Voltage

06/05/2015 23:45:00 231.8 230.6 231.2 231.2 935.1 868.9 955.2 2759.1 0.94 594.03 13/05/2015 23:45:00 233.7 231.5 232.1 232.4 942.3 860.4 882.6 2685.2 0.93 575.16

07/05/2015 00:00:00 232.4 231.3 231.7 231.8 932.1 863.1 941.2 2736.3 0.95 592.65 14/05/2015 00:00:00 234.1 232.0 232.6 232.9 937.0 855.1 878.3 2670.4 0.93 573.15

07/05/2015 00:15:00 233.2 231.9 232.3 232.5 911.8 851.7 937.6 2701.1 0.94 584.74 14/05/2015 00:15:00 233.6 231.9 232.6 232.7 910.8 830.8 874.6 2616.2 0.94 562.94

07/05/2015 00:30:00 232.2 231.0 231.4 231.5 905.9 844.6 922.6 2673.1 0.95 578.26 14/05/2015 00:30:00 233.9 231.9 232.6 232.8 914.4 838.9 871.4 2624.6 0.94 567.12

07/05/2015 00:45:00 231.2 230.0 230.4 230.5 915.9 851.5 933.1 2700.5 0.94 579.71 14/05/2015 00:45:00 234.2 232.3 233.0 233.2 924.0 841.6 885.1 2650.7 0.94 571.54

07/05/2015 01:00:00 229.9 228.7 229.4 229.3 961.5 886.9 985.7 2834.0 0.94 605.17 14/05/2015 01:00:00 234.2 232.3 233.2 233.2 936.4 854.6 891.9 2682.9 0.93 576.59

07/05/2015 01:15:00 230.9 229.5 230.4 230.3 961.1 889.0 987.7 2837.7 0.94 608.47 14/05/2015 01:15:00 233.8 232.0 232.8 232.9 918.5 837.8 880.2 2636.5 0.93 565.69

07/05/2015 01:30:00 230.1 228.7 229.7 229.5 948.0 881.6 964.0 2793.5 0.94 596.97 14/05/2015 01:30:00 235.1 233.2 234.0 234.1 881.1 817.7 859.0 2557.8 0.93 547.86

07/05/2015 01:45:00 230.0 228.5 229.5 229.3 958.6 894.9 973.1 2826.6 0.94 603.60 14/05/2015 01:45:00 235.3 233.5 234.3 234.4 875.1 812.5 851.7 2539.2 0.93 544.51

07/05/2015 02:00:00 229.8 228.4 229.4 229.2 964.8 891.9 980.6 2837.3 0.95 607.76 14/05/2015 02:00:00 233.9 232.1 232.8 232.9 820.6 762.7 807.1 2390.4 0.94 516.74

07/05/2015 02:15:00 229.7 228.2 229.2 229.0 967.4 904.5 991.2 2863.1 0.95 614.85 14/05/2015 02:15:00 232.9 231.1 231.8 231.9 814.1 756.6 802.5 2373.3 0.94 510.80

07/05/2015 02:30:00 230.4 228.9 229.9 229.7 942.0 872.0 958.5 2772.4 0.95 595.26 14/05/2015 02:30:00 232.5 230.8 231.5 231.6 936.9 876.2 930.2 2743.3 0.92 577.01

07/05/2015 02:45:00 231.2 229.7 230.7 230.5 977.7 908.8 978.2 2864.7 0.94 615.00 14/05/2015 02:45:00 233.4 231.7 232.3 232.5 827.8 776.0 818.5 2422.3 0.94 522.55

07/05/2015 03:00:00 232.2 230.6 231.7 231.5 1004.1 946.3 1005.7 2956.1 0.94 635.14 14/05/2015 03:00:00 234.2 232.5 233.1 233.3 827.8 780.5 831.2 2439.5 0.94 528.06

07/05/2015 03:15:00 231.3 229.7 230.9 230.6 1022.3 959.1 1018.9 3000.2 0.94 639.85 14/05/2015 03:15:00 234.8 233.0 233.6 233.8 799.8 748.4 792.9 2341.1 0.95 511.52

07/05/2015 03:30:00 231.5 230.1 231.2 230.9 1039.9 952.0 1017.3 3009.2 0.93 635.78 14/05/2015 03:30:00 235.4 233.6 234.2 234.4 817.4 771.2 817.8 2406.5 0.94 523.49

07/05/2015 03:45:00 231.9 230.5 231.6 231.3 1008.6 922.4 990.5 2921.5 0.93 622.76 14/05/2015 03:45:00 236.0 234.2 234.8 235.0 798.1 759.3 797.7 2355.1 0.94 513.65

07/05/2015 04:00:00 233.0 231.5 232.5 232.3 984.7 912.6 978.7 2876.0 0.94 617.97 14/05/2015 04:00:00 234.2 232.4 233.0 233.2 824.2 783.2 828.4 2435.7 0.94 529.00

07/05/2015 04:15:00 233.1 231.5 232.6 232.4 995.3 935.7 994.7 2925.6 0.94 630.92 14/05/2015 04:15:00 234.7 232.8 233.3 233.6 802.1 759.2 811.8 2373.0 0.94 516.27

07/05/2015 04:30:00 231.7 230.1 231.2 231.0 999.7 937.6 991.8 2929.2 0.94 630.11 14/05/2015 04:30:00 234.2 232.4 232.9 233.2 824.8 784.1 829.3 2438.1 0.94 529.44

07/05/2015 04:45:00 233.2 231.5 232.5 232.4 999.2 945.1 984.3 2928.6 0.93 627.14 14/05/2015 04:45:00 234.4 232.5 233.0 233.3 812.2 774.8 814.9 2401.8 0.94 521.86

07/05/2015 05:00:00 232.5 231.1 231.9 231.8 964.2 891.6 940.4 2796.2 0.94 601.52 14/05/2015 05:00:00 233.6 231.6 232.1 232.4 822.5 787.9 822.5 2432.9 0.95 528.43

07/05/2015 05:15:00 231.9 230.3 231.2 231.1 964.0 899.8 936.4 2800.2 0.94 598.50 14/05/2015 05:15:00 233.1 231.1 231.7 232.0 821.4 772.3 819.3 2413.0 0.94 521.27

07/05/2015 05:30:00 230.9 229.2 230.2 230.1 971.9 910.7 928.8 2811.4 0.93 596.03 14/05/2015 05:30:00 233.2 231.2 231.7 232.0 783.9 733.4 779.9 2297.2 0.94 496.41

07/05/2015 05:45:00 230.5 228.4 229.7 229.5 980.1 928.7 923.0 2831.8 0.93 598.87 14/05/2015 05:45:00 233.4 231.4 231.8 232.2 717.3 666.8 721.5 2105.6 0.95 458.51

07/05/2015 06:00:00 233.2 231.1 232.1 232.1 954.3 896.8 901.0 2752.2 0.92 582.42 14/05/2015 06:00:00 232.7 230.7 231.1 231.5 713.1 671.4 715.7 2100.1 0.95 455.92

07/05/2015 06:15:00 232.7 230.5 231.3 231.5 938.9 887.4 902.2 2728.5 0.93 579.87 14/05/2015 06:15:00 233.9 232.0 232.4 232.8 717.7 674.2 719.5 2111.5 0.95 459.38

07/05/2015 06:30:00 233.5 231.2 232.0 232.2 946.8 896.0 913.5 2756.3 0.93 587.66 14/05/2015 06:30:00 234.9 233.1 233.5 233.8 720.9 665.1 722.8 2108.7 0.95 460.93

07/05/2015 06:45:00 234.1 232.0 232.6 232.9 943.5 885.0 910.2 2738.7 0.93 585.61 14/05/2015 06:45:00 234.9 233.1 233.6 233.9 734.8 687.1 739.5 2161.4 0.95 472.49

07/05/2015 07:00:00 234.9 232.8 233.3 233.7 920.3 865.3 899.5 2685.1 0.94 580.17 14/05/2015 07:00:00 234.0 232.3 232.7 233.0 729.5 678.9 736.5 2145.0 0.95 468.70

07/05/2015 07:15:00 234.6 232.4 233.0 233.3 950.4 889.7 928.6 2768.7 0.93 591.00 14/05/2015 07:15:00 233.7 232.0 232.4 232.7 714.9 674.1 732.0 2121.0 0.95 464.50

07/05/2015 07:30:00 233.5 231.1 231.7 232.1 897.1 851.3 892.5 2641.0 0.94 570.86 14/05/2015 07:30:00 232.8 231.3 231.8 232.0 793.4 755.9 802.4 2351.7 0.93 500.77

07/05/2015 07:45:00 232.7 230.4 231.0 231.4 881.1 825.7 876.2 2583.0 0.95 558.43 14/05/2015 07:45:00 233.7 232.3 232.7 232.9 798.3 762.5 796.6 2357.3 0.93 504.04

07/05/2015 08:00:00 233.0 230.8 231.4 231.7 892.2 815.6 874.6 2582.3 0.95 559.21 14/05/2015 08:00:00 231.5 230.2 230.6 230.8 757.7 725.2 771.2 2254.2 0.95 487.75

07/05/2015 08:15:00 234.0 231.8 232.4 232.7 869.9 796.1 853.9 2519.9 0.95 548.08 14/05/2015 08:15:00 230.6 229.4 229.8 229.9 780.8 733.3 799.0 2313.1 0.94 495.22

07/05/2015 08:30:00 233.9 231.7 232.3 232.6 860.9 791.8 847.7 2500.4 0.95 543.58 14/05/2015 08:30:00 231.9 230.7 231.2 231.3 821.3 766.6 839.2 2427.0 0.93 517.13

07/05/2015 08:45:00 234.4 232.2 232.8 233.1 857.2 790.2 833.8 2481.2 0.95 540.61 14/05/2015 08:45:00 232.5 231.4 231.8 231.9 794.1 738.9 823.5 2356.5 0.95 512.58

07/05/2015 09:00:00 234.8 232.5 233.1 233.5 858.0 785.1 831.4 2474.6 0.95 539.96 14/05/2015 09:00:00 230.8 229.6 230.3 230.2 829.5 767.4 839.3 2436.3 0.94 522.31

07/05/2015 09:15:00 235.6 233.4 233.9 234.3 872.7 805.5 847.6 2525.7 0.94 549.21 14/05/2015 09:15:00 230.8 229.5 230.1 230.1 811.0 756.4 826.0 2393.3 0.95 518.30

07/05/2015 09:30:00 234.3 232.1 232.7 233.0 865.6 790.8 838.1 2494.5 0.95 543.28 14/05/2015 09:30:00 232.1 230.8 231.3 231.4 818.6 772.8 846.8 2438.3 0.93 519.82

07/05/2015 09:45:00 234.2 232.0 232.6 232.9 872.9 800.1 846.6 2519.6 0.95 548.49 14/05/2015 09:45:00 231.9 230.5 231.1 231.2 767.6 726.7 787.4 2281.6 0.94 489.49

07/05/2015 10:00:00 234.2 232.0 232.6 232.9 864.0 794.3 839.6 2497.9 0.95 543.77 14/05/2015 10:00:00 232.9 231.5 232.1 232.2 753.1 712.9 776.2 2242.1 0.95 488.26

07/05/2015 10:15:00 232.5 230.4 231.1 231.3 870.4 793.5 847.9 2511.7 0.95 542.98 14/05/2015 10:15:00 232.4 231.0 231.6 231.7 735.6 688.1 763.1 2186.8 0.96 480.19

07/05/2015 10:30:00 233.2 231.1 231.8 232.0 869.0 796.6 844.2 2509.8 0.95 544.22 14/05/2015 10:30:00 232.5 231.1 231.7 231.8 837.4 796.4 857.5 2491.3 0.93 531.98

07/05/2015 10:45:00 234.1 232.0 232.6 232.9 854.5 787.3 837.0 2478.9 0.94 537.73 14/05/2015 10:45:00 232.9 231.5 232.1 232.2 773.0 735.7 794.2 2302.8 0.94 497.86

07/05/2015 11:00:00 234.6 232.5 233.1 233.4 847.7 793.3 833.3 2474.4 0.94 537.90 14/05/2015 11:00:00 231.3 229.9 230.5 230.6 769.3 728.5 797.5 2295.3 0.95 494.54

07/05/2015 11:15:00 235.2 233.3 233.9 234.1 870.6 813.5 855.6 2539.7 0.94 549.86 14/05/2015 11:15:00 231.1 229.7 230.3 230.4 804.6 756.1 829.1 2389.7 0.94 512.61

07/05/2015 11:30:00 232.5 230.7 231.3 231.5 894.8 831.5 868.7 2595.1 0.93 549.54 14/05/2015 11:30:00 232.2 230.7 231.3 231.4 747.3 699.1 777.0 2223.4 0.94 479.22

07/05/2015 11:45:00 233.0 231.4 232.0 232.1 904.9 838.8 874.6 2618.3 0.94 561.98 14/05/2015 11:45:00 233.0 231.5 232.1 232.2 732.4 686.9 774.5 2193.8 0.95 479.50

07/05/2015 12:00:00 235.4 233.8 234.3 234.5 884.2 817.4 863.2 2564.8 0.93 552.23 14/05/2015 12:00:00 233.2 231.8 232.3 232.4 692.1 647.0 702.8 2041.9 0.95 446.79

07/05/2015 12:15:00 234.6 233.0 233.6 233.7 862.5 795.9 845.2 2503.7 0.93 539.29 14/05/2015 12:15:00 232.5 231.0 231.4 231.6 677.7 635.4 691.6 2004.7 0.95 437.12

07/05/2015 12:30:00 233.3 231.7 232.3 232.4 885.8 820.3 861.1 2567.2 0.94 551.73 14/05/2015 12:30:00 232.9 231.4 231.7 232.0 670.9 634.5 704.8 2010.1 0.95 438.95

07/05/2015 12:45:00 233.2 231.7 232.2 232.4 882.7 809.4 861.5 2553.5 0.94 548.63 14/05/2015 12:45:00 232.0 230.4 230.7 231.0 665.6 635.7 711.8 2013.2 0.96 439.17

07/05/2015 13:00:00 232.8 231.3 231.9 232.0 878.1 805.2 860.4 2543.7 0.94 545.63 14/05/2015 13:00:00 231.3 229.8 230.2 230.4 690.6 651.2 743.8 2085.6 0.95 452.30

07/05/2015 13:15:00 232.7 231.3 231.8 231.9 889.3 813.9 872.7 2576.0 0.94 552.39 14/05/2015 13:15:00 232.5 230.9 231.6 231.7 702.6 661.7 739.2 2103.6 0.95 457.09

07/05/2015 13:30:00 233.1 231.6 232.2 232.3 879.2 806.1 859.4 2544.7 0.94 546.57 14/05/2015 13:30:00 234.1 232.4 233.2 233.2 721.9 683.9 751.2 2157.0 0.95 471.90

07/05/2015 13:45:00 233 7 232 3 232 8 232 9 879 2 808 2 858 6 2546 1 0 94 548 37 14/05/2015 13:45:00 234 7 233 1 233 9 233 9 718 4 668 8 734 5 2121 7 0 95 463 8707/05/2015 13:45:00 233.7 232.3 232.8 232.9 879.2 808.2 858.6 2546.1 0.94 548.37 14/05/2015 13:45:00 234.7 233.1 233.9 233.9 718.4 668.8 734.5 2121.7 0.95 463.87

07/05/2015 14:00:00 234.1 232.6 233.2 233.3 875.5 808.3 859.3 2543.0 0.94 548.59 14/05/2015 14:00:00 234.2 232.6 233.4 233.4 724.3 684.5 746.8 2155.6 0.94 468.65

07/05/2015 14:15:00 233.2 231.8 232.4 232.5 880.3 811.1 866.7 2558.1 0.94 549.82 14/05/2015 14:15:00 234.4 233.2 233.8 233.8 681.1 610.7 694.9 1986.7 0.96 438.80

07/05/2015 14:30:00 234.2 232.9 233.3 233.5 883.6 808.3 866.5 2558.4 0.94 552.29 14/05/2015 14:30:00 232.6 231.4 232.0 232.0 740.7 671.2 742.3 2154.2 0.96 473.62



R S T AVG R S T RST R S T AVG R S T RST

Current
Pf. kW.

ตารางการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า โรงงานพลาสติกไทย

ตาํแหน่งตรวจวัด ณ. ตู้ Main MDB 1 (TR 1500 kVA) ก่อนการปรับปรุง

Date/Time
Voltage Current

Pf. kW. Date/Time
Voltage

07/05/2015 14:45:00 234.3 232.9 233.4 233.5 876.5 803.6 853.8 2533.8 0.94 547.16 14/05/2015 14:45:00 232.3 231.1 231.7 231.7 749.4 683.0 743.5 2175.8 0.95 474.49

07/05/2015 15:00:00 233.0 231.6 232.1 232.2 889.0 816.1 873.2 2578.3 0.94 555.62 14/05/2015 15:00:00 232.9 231.5 232.2 232.2 794.2 735.1 802.7 2332.0 0.94 502.61

07/05/2015 15:15:00 232.3 231.0 231.5 231.6 892.0 821.5 880.0 2593.4 0.93 553.44 14/05/2015 15:15:00 231.5 230.1 230.6 230.7 768.4 707.4 807.4 2283.2 0.96 497.50

07/05/2015 15:30:00 233.3 231.9 232.5 232.6 864.4 790.1 850.5 2504.9 0.94 542.58 14/05/2015 15:30:00 231.0 229.7 230.3 230.3 772.4 713.5 797.1 2283.1 0.95 491.44

07/05/2015 15:45:00 234.4 232.9 233.4 233.6 841.0 772.5 831.9 2445.3 0.94 531.98 14/05/2015 15:45:00 231.8 230.5 231.2 231.2 799.5 732.6 803.6 2335.7 0.95 504.65

07/05/2015 16:00:00 234.3 232.8 233.4 233.5 847.0 779.1 839.0 2465.2 0.94 536.13 14/05/2015 16:00:00 233.1 231.8 232.5 232.5 744.9 674.6 750.0 2169.5 0.95 473.16

07/05/2015 16:15:00 233.9 232.4 232.9 233.1 844.8 779.4 840.1 2464.3 0.94 534.93 14/05/2015 16:15:00 233.5 232.1 232.8 232.8 744.4 677.8 755.4 2177.5 0.96 478.85

07/05/2015 16:30:00 233.4 232.0 232.4 232.6 842.8 769.3 831.5 2443.5 0.94 529.36 14/05/2015 16:30:00 233.7 232.4 233.0 233.0 744.6 684.0 757.0 2185.5 0.95 477.79

07/05/2015 16:45:00 232.7 231.3 231.7 231.9 849.8 785.7 843.4 2478.9 0.94 535.37 14/05/2015 16:45:00 234.6 233.2 233.9 233.9 692.8 639.2 688.0 2019.9 0.96 446.32

07/05/2015 17:00:00 232.9 231.3 231.8 232.0 833.8 770.2 821.6 2425.7 0.95 525.87 14/05/2015 17:00:00 233.1 231.5 232.2 232.3 809.2 764.6 792.7 2366.5 0.93 502.92

07/05/2015 17:15:00 232.2 230.6 231.2 231.3 841.4 781.4 835.2 2458.0 0.95 533.22 14/05/2015 17:15:00 234.1 232.3 232.9 233.1 715.2 690.4 701.1 2106.7 0.95 460.57

07/05/2015 17:30:00 232.6 230.9 231.4 231.6 845.1 779.8 834.7 2459.6 0.95 532.38 14/05/2015 17:30:00 232.9 231.1 231.6 231.9 715.5 691.5 724.7 2131.7 0.95 463.48

07/05/2015 17:45:00 234.5 232.8 233.4 233.6 858.9 788.0 845.1 2492.0 0.94 542.14 14/05/2015 17:45:00 233.0 231.0 231.4 231.8 703.0 672.7 718.9 2094.5 0.95 456.90

07/05/2015 18:00:00 234.5 232.9 233.3 233.6 832.7 765.8 818.0 2416.5 0.94 525.71 14/05/2015 18:00:00 233.2 230.9 231.4 231.8 733.5 709.8 736.7 2180.0 0.94 470.63

07/05/2015 18:15:00 233.9 232.2 232.8 233.0 830.3 759.8 816.4 2406.5 0.94 522.18 14/05/2015 18:15:00 234.9 232.6 232.9 233.5 799.1 776.2 798.4 2373.7 0.92 505.17

07/05/2015 18:30:00 235.4 233.9 234.4 234.6 848.4 780.9 840.2 2469.5 0.94 539.55 14/05/2015 18:30:00 235.4 233.0 233.4 233.9 789.2 760.4 791.4 2341.1 0.93 500.99

07/05/2015 18:45:00 232.9 231.6 232.1 232.2 851.2 777.8 834.6 2463.5 0.95 534.68 14/05/2015 18:45:00 235.7 233.3 233.6 234.2 731.0 707.9 751.3 2190.2 0.94 477.70

07/05/2015 19:00:00 232.5 231.1 231.7 231.8 864.8 787.2 845.2 2497.2 0.94 539.03 14/05/2015 19:00:00 235.6 233.1 233.4 234.0 724.1 702.2 739.7 2166.0 0.95 475.39

07/05/2015 19:15:00 232.6 231.2 231.9 231.9 886.6 810.9 862.7 2560.2 0.94 550.92 14/05/2015 19:15:00 236.3 233.8 234.1 234.7 722.3 697.1 727.0 2146.4 0.95 472.55

07/05/2015 19:30:00 231.7 230.6 231.2 231.2 939.7 855.5 903.4 2698.6 0.93 574.83 14/05/2015 19:30:00 235.0 232.4 232.9 233.4 765.5 733.5 773.9 2272.8 0.95 497.57

07/05/2015 19:45:00 231.7 230.7 231.1 231.2 897.9 817.8 879.4 2595.1 0.94 556.63 14/05/2015 19:45:00 234.5 231.8 232.3 232.9 719.3 688.1 737.5 2144.8 0.95 468.36

07/05/2015 20:00:00 230.5 229.5 230.1 230.0 929.6 853.1 920.4 2703.0 0.94 574.96 14/05/2015 20:00:00 235.4 232.6 233.1 233.7 719.3 702.8 739.4 2161.5 0.95 475.39

07/05/2015 20:15:00 230.3 229.1 229.8 229.7 943.5 867.9 933.4 2744.8 0.93 580.95 14/05/2015 20:15:00 235.0 232.1 232.7 233.3 713.6 699.0 726.8 2139.3 0.96 472.90

07/05/2015 20:30:00 230.9 229.6 230.4 230.3 963.2 886.2 951.6 2801.0 0.94 600.71 14/05/2015 20:30:00 236.0 233.0 233.6 234.2 701.4 689.8 716.0 2107.1 0.96 467.67

07/05/2015 20:45:00 230.4 229.2 229.9 229.8 941.1 863.3 937.8 2742.2 0.95 593.10 14/05/2015 20:45:00 235.5 232.7 233.3 233.8 722.8 708.7 741.3 2172.8 0.96 481.47

07/05/2015 21:00:00 230.2 229.2 229.8 229.7 1010.3 927.5 1011.9 2949.6 0.94 630.98 14/05/2015 21:00:00 235.3 232.4 233.1 233.6 721.2 703.7 734.7 2159.5 0.96 478.07

07/05/2015 21:15:00 230.9 229.7 230.3 230.3 934.3 874.0 948.4 2756.7 0.94 591.16 14/05/2015 21:15:00 235.8 233.1 233.7 234.2 725.7 703.4 742.2 2171.3 0.96 480.30

07/05/2015 21:30:00 230.7 229.5 230.1 230.1 918.8 861.4 937.5 2717.7 0.94 582.29 14/05/2015 21:30:00 236.2 233.3 234.0 234.5 730.3 706.6 742.0 2178.8 0.95 479.19

07/05/2015 21:45:00 230.8 229.7 230.3 230.3 940.4 873.7 949.2 2763.3 0.94 592.50 14/05/2015 21:45:00 236.1 233.3 233.9 234.4 724.9 695.6 737.2 2157.7 0.95 474.40

07/05/2015 22:00:00 231.4 230.3 230.9 230.9 935.1 864.9 929.0 2729.0 0.94 586.71 14/05/2015 22:00:00 236.2 233.4 234.0 234.5 717.7 699.4 740.5 2157.5 0.95 474.53

07/05/2015 22:15:00 230.6 229.6 230.3 230.2 976.1 876.9 941.7 2794.7 0.94 599.04 14/05/2015 22:15:00 235.0 232.4 233.1 233.5 719.1 704.1 744.7 2167.9 0.95 474.67

07/05/2015 22:30:00 230.4 229.3 230.0 229.9 969.6 874.9 941.6 2786.1 0.94 596.48 14/05/2015 22:30:00 235.6 233.1 233.7 234.1 732.3 712.8 752.9 2197.9 0.95 482.59

07/05/2015 22:45:00 229.8 228.6 229.4 229.3 970.3 884.5 947.2 2801.9 0.95 602.54 14/05/2015 22:45:00 236.1 233.6 234.3 234.7 718.8 702.9 740.0 2161.7 0.95 475.73

07/05/2015 23:00:00 229.8 228.6 229.3 229.2 951.9 880.0 948.4 2780.2 0.95 595.58 14/05/2015 23:00:00 236.3 233.8 234.5 234.9 723.3 713.7 753.4 2190.5 0.95 482.44

07/05/2015 23:15:00 230.2 229.1 229.8 229.7 956.9 881.2 951.9 2790.0 0.94 596.76 14/05/2015 23:15:00 235.2 232.7 233.5 233.8 727.6 715.5 759.3 2202.5 0.95 484.55

07/05/2015 23:30:00 231.8 230.7 231.4 231.3 945.0 859.2 925.9 2730.1 0.94 588.09 14/05/2015 23:30:00 233.2 230.8 231.6 231.9 768.8 762.8 788.3 2319.9 0.94 499.06

07/05/2015 23:45:00 231.4 230.3 231.0 230.9 954.7 864.7 925.5 2744.9 0.94 590.26 14/05/2015 23:45:00 234.2 232.0 232.6 232.9 728.3 719.5 743.9 2191.7 0.95 478.73

08/05/2015 00:00:00 232.3 231.2 231.9 231.8 929.9 843.9 883.8 2657.6 0.94 571.82 15/05/2015 00:00:00 234.9 232.8 233.2 233.6 706.8 691.7 728.8 2127.2 0.95 464.46

08/05/2015 00:15:00 233.0 231.8 232.4 232.4 922.7 853.3 898.9 2674.9 0.94 578.97 15/05/2015 00:15:00 234.8 232.6 233.0 233.5 730.8 720.9 759.8 2211.5 0.95 482.48

08/05/2015 00:30:00 232.0 230.8 231.3 231.4 918.2 849.8 906.4 2674.4 0.94 576.24 15/05/2015 00:30:00 234.4 232.2 232.6 233.1 715.6 712.0 743.7 2171.3 0.95 474.51

08/05/2015 00:45:00 231.1 229.9 230.3 230.4 916.1 843.0 906.9 2666.0 0.94 572.08 15/05/2015 00:45:00 235.2 233.0 233.5 233.9 727.4 719.8 748.6 2195.8 0.95 481.61

08/05/2015 01:00:00 229.9 228.8 229.4 229.4 942.8 858.5 941.0 2742.3 0.94 585.71 15/05/2015 01:00:00 235.2 233.0 233.5 233.9 714.7 706.8 735.4 2156.9 0.95 473.09

08/05/2015 01:15:00 231.0 229.6 230.5 230.4 981.1 892.2 962.0 2835.3 0.95 610.45 15/05/2015 01:15:00 234.8 232.7 233.1 233.5 765.0 760.0 792.5 2317.5 0.94 500.41

08/05/2015 01:30:00 230.7 229.4 230.3 230.1 963.4 877.3 956.5 2797.3 0.95 603.85 15/05/2015 01:30:00 235.5 233.3 233.7 234.2 706.5 700.8 729.2 2136.4 0.95 469.13

08/05/2015 01:45:00 230.0 228.6 229.5 229.4 983.1 898.4 981.9 2863.4 0.95 613.80 15/05/2015 01:45:00 235.3 233.3 233.7 234.1 734.4 728.6 756.1 2219.1 0.95 487.15

08/05/2015 02:00:00 231.0 229.5 230.5 230.3 974.8 892.2 964.1 2831.2 0.95 611.71 15/05/2015 02:00:00 235.8 233.8 234.2 234.6 717.6 705.8 736.4 2159.8 0.95 473.54

08/05/2015 02:15:00 230.4 229.1 230.1 229.9 975.3 889.6 959.9 2824.8 0.95 609.07 15/05/2015 02:15:00 235.4 233.4 233.8 234.2 739.4 725.9 766.5 2231.7 0.95 488.46

08/05/2015 02:30:00 231.0 229.7 230.6 230.4 962.8 881.3 951.8 2795.8 0.95 604.32 15/05/2015 02:30:00 233.7 231.9 232.2 232.6 717.4 705.7 751.5 2174.6 0.95 474.26

08/05/2015 02:45:00 232.1 230.7 231.6 231.5 914.5 836.7 908.0 2659.1 0.95 577.39 15/05/2015 02:45:00 234.5 232.5 232.9 233.3 733.4 713.6 756.2 2203.2 0.95 481.99

08/05/2015 03:00:00 231.5 230.2 231.0 230.9 921.8 835.5 914.0 2671.3 0.95 576.51 15/05/2015 03:00:00 235.3 233.4 233.8 234.2 731.1 711.9 753.6 2196.6 0.95 480.73

08/05/2015 03:15:00 229.3 228.0 228.9 228.7 973.8 887.6 960.8 2822.2 0.95 603.27 15/05/2015 03:15:00 234.5 232.6 232.9 233.3 715.3 689.5 741.6 2146.4 0.95 468.04

08/05/2015 03:30:00 230.2 228.8 229.7 229.6 1009.8 924.6 1003.4 2937.8 0.95 630.30 15/05/2015 03:30:00 234.1 232.3 232.6 233.0 740.5 720.5 776.4 2237.4 0.95 487.15

08/05/2015 03:45:00 230.2 228.8 229.7 229.6 990.5 898.3 966.2 2855.0 0.94 610.36 15/05/2015 03:45:00 234.4 232.5 232.8 233.2 718.7 704.7 757.0 2180.4 0.95 475.19

08/05/2015 04:00:00 230.4 229.0 230.0 229.8 996.0 902.2 958.0 2856.2 0.94 611.25 15/05/2015 04:00:00 234.9 233.1 233.3 233.8 687.5 668.3 718.4 2074.2 0.95 453.11

08/05/2015 04:15:00 230.7 229.4 230.2 230.1 991.1 907.8 958.9 2857.7 0.94 612.36 15/05/2015 04:15:00 234.8 233.0 233.3 233.7 682.3 658.3 715.1 2055.7 0.95 450.54

08/05/2015 04:30:00 231.8 230.5 231.2 231.2 978.2 894.9 949.4 2822.5 0.94 605.40 15/05/2015 04:30:00 235.1 233.2 233.5 233.9 702.7 681.0 743.3 2127.0 0.95 466.61

08/05/2015 04:45:00 232 6 231 3 232 0 232 0 994 3 916 0 963 2 2873 5 0 94 616 42 15/05/2015 04:45:00 235 6 233 7 233 9 234 4 693 6 672 7 736 9 2103 2 0 96 465 5608/05/2015 04:45:00 232.6 231.3 232.0 232.0 994.3 916.0 963.2 2873.5 0.94 616.42 15/05/2015 04:45:00 235.6 233.7 233.9 234.4 693.6 672.7 736.9 2103.2 0.96 465.56

08/05/2015 05:00:00 231.9 230.4 231.2 231.2 976.7 905.6 938.1 2820.4 0.94 602.89 15/05/2015 05:00:00 235.9 233.9 234.2 234.7 701.6 684.7 741.1 2127.4 0.96 471.46

08/05/2015 05:15:00 232.9 231.4 232.2 232.2 985.1 911.0 943.1 2839.2 0.94 609.58 15/05/2015 05:15:00 235.7 233.7 234.0 234.5 703.6 680.7 737.5 2121.8 0.95 468.27

08/05/2015 05:30:00 231.6 229.9 230.8 230.8 962.6 899.4 914.4 2776.4 0.94 592.44 15/05/2015 05:30:00 235.1 233.2 233.4 233.9 699.6 677.2 738.7 2115.4 0.96 467.27



R S T AVG R S T RST R S T AVG R S T RST
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Pf. kW.

ตารางการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า โรงงานพลาสติกไทย

ตาํแหน่งตรวจวัด ณ. ตู้ Main MDB 1 (TR 1500 kVA) ก่อนการปรับปรุง

Date/Time
Voltage Current

Pf. kW. Date/Time
Voltage

08/05/2015 05:45:00 231.6 229.8 230.6 230.7 965.6 904.5 914.5 2784.6 0.94 593.92 15/05/2015 05:45:00 235.1 233.1 233.4 233.9 703.6 685.2 742.4 2131.2 0.96 470.68

08/05/2015 06:00:00 232.3 230.2 231.0 231.2 952.4 890.1 903.6 2746.1 0.93 582.77 15/05/2015 06:00:00 235.0 233.0 233.3 233.8 714.2 693.2 747.6 2155.0 0.95 472.44

08/05/2015 06:15:00 232.4 230.2 231.1 231.2 972.3 906.3 918.5 2797.1 0.93 593.77 15/05/2015 06:15:00 235.4 233.5 233.8 234.2 713.0 698.0 747.2 2158.2 0.95 475.79

08/05/2015 06:30:00 233.0 230.9 231.7 231.9 955.6 885.7 903.0 2744.2 0.93 584.17 15/05/2015 06:30:00 234.4 232.3 232.8 233.2 716.7 703.1 754.7 2174.5 0.96 478.79

08/05/2015 06:45:00 233.4 231.2 231.8 232.1 942.2 877.0 905.9 2725.1 0.93 582.93 15/05/2015 06:45:00 235.2 233.2 233.7 234.0 730.5 712.9 773.9 2217.2 0.95 488.39

08/05/2015 07:00:00 234.3 232.2 232.7 233.1 914.5 840.3 875.3 2630.1 0.94 566.86 15/05/2015 07:00:00 236.0 234.0 234.5 234.8 721.1 709.9 763.3 2194.3 0.95 481.54

08/05/2015 07:15:00 234.2 231.9 232.5 232.9 947.3 880.0 903.0 2730.3 0.94 587.95 15/05/2015 07:15:00 234.1 232.1 232.7 233.0 737.8 719.1 770.5 2227.4 0.96 490.03

08/05/2015 07:30:00 234.6 232.2 232.8 233.2 931.8 858.5 908.3 2698.6 0.94 581.94 15/05/2015 07:30:00 232.8 231.1 231.7 231.9 796.2 771.9 807.3 2375.4 0.94 509.26

08/05/2015 07:45:00 235.0 232.6 233.2 233.6 915.1 852.9 909.4 2677.4 0.93 576.36 15/05/2015 07:45:00 232.8 231.2 231.7 231.9 763.3 737.4 780.9 2281.6 0.95 497.91

08/05/2015 08:00:00 234.8 232.4 233.1 233.4 903.7 843.1 882.8 2629.6 0.93 565.68 15/05/2015 08:00:00 233.0 231.5 232.0 232.2 761.6 733.5 785.8 2280.9 0.95 498.33

08/05/2015 08:15:00 235.2 232.7 233.5 233.8 897.4 826.3 867.7 2591.4 0.94 560.28 15/05/2015 08:15:00 233.1 231.6 232.1 232.3 763.5 737.5 792.9 2293.9 0.95 501.39

08/05/2015 08:30:00 234.4 232.0 232.8 233.1 910.1 837.0 882.4 2629.5 0.94 566.70 15/05/2015 08:30:00 233.1 231.6 232.0 232.2 774.2 740.5 807.3 2321.9 0.95 507.44

08/05/2015 08:45:00 235.0 232.5 233.5 233.7 923.4 848.9 888.2 2660.4 0.93 572.95 15/05/2015 08:45:00 232.4 231.0 231.3 231.6 752.9 717.7 797.2 2267.8 0.95 494.17

08/05/2015 09:00:00 234.5 232.1 233.1 233.2 916.5 842.3 881.4 2640.1 0.94 571.55 15/05/2015 09:00:00 232.1 230.7 231.2 231.3 763.3 724.0 811.0 2298.3 0.96 502.05

08/05/2015 09:15:00 233.7 231.2 232.1 232.3 924.4 850.5 888.3 2663.3 0.94 574.31 15/05/2015 09:15:00 233.1 231.7 232.2 232.3 764.6 718.5 807.8 2290.9 0.95 500.89

08/05/2015 09:30:00 234.5 232.0 232.8 233.1 895.1 828.4 864.9 2588.4 0.94 557.95 15/05/2015 09:30:00 231.5 230.2 230.6 230.8 778.9 729.3 814.5 2322.7 0.96 506.16

08/05/2015 09:45:00 233.9 231.4 232.2 232.5 871.0 815.2 854.5 2540.7 0.94 546.22 15/05/2015 09:45:00 232.1 230.7 231.1 231.3 765.7 714.6 806.0 2286.2 0.96 499.38

08/05/2015 10:00:00 234.6 232.0 232.9 233.2 872.4 823.7 853.7 2549.7 0.94 551.77 15/05/2015 10:00:00 234.2 232.7 233.2 233.4 753.1 707.5 793.7 2254.3 0.96 496.85

08/05/2015 10:15:00 232.7 230.2 231.1 231.3 868.6 821.6 849.2 2539.4 0.94 547.08 15/05/2015 10:15:00 233.5 232.0 232.4 232.6 777.6 727.8 812.6 2317.9 0.95 507.47

08/05/2015 10:30:00 233.0 230.4 231.4 231.6 870.1 819.6 848.3 2538.0 0.94 547.44 15/05/2015 10:30:00 233.1 231.6 232.0 232.2 778.4 731.4 821.4 2331.2 0.95 509.48

08/05/2015 10:45:00 233.7 231.3 232.1 232.4 865.2 812.8 851.5 2529.5 0.94 547.42 15/05/2015 10:45:00 233.2 231.6 232.1 232.3 766.3 716.0 802.3 2284.6 0.95 499.46

08/05/2015 11:00:00 234.9 232.6 233.5 233.7 857.8 807.9 845.3 2510.9 0.94 546.48 15/05/2015 11:00:00 233.6 232.0 232.5 232.7 787.4 738.8 825.4 2351.7 0.95 513.31

08/05/2015 11:15:00 235.9 233.7 234.6 234.7 846.1 807.6 841.5 2495.2 0.93 539.75 15/05/2015 11:15:00 233.6 232.0 232.5 232.7 775.7 734.0 818.4 2328.1 0.95 506.27

08/05/2015 11:30:00 234.5 232.4 233.3 233.4 891.0 846.3 872.8 2610.1 0.92 555.36 15/05/2015 11:30:00 233.8 232.1 232.6 232.8 797.3 750.6 846.5 2394.3 0.94 517.42

08/05/2015 11:45:00 234.3 232.2 233.0 233.2 832.6 787.5 838.3 2458.5 0.93 528.21 15/05/2015 11:45:00 234.6 233.0 233.4 233.7 775.2 721.1 822.3 2318.6 0.94 504.68

08/05/2015 12:00:00 233.6 231.6 232.4 232.5 852.1 805.3 852.9 2510.4 0.94 539.73 15/05/2015 12:00:00 233.9 232.2 232.7 232.9 761.0 716.8 792.6 2270.4 0.94 492.62

08/05/2015 12:15:00 233.3 231.4 232.2 232.3 838.0 787.2 836.0 2461.2 0.94 528.63 15/05/2015 12:15:00 233.9 232.1 232.5 232.8 751.7 713.6 792.5 2257.9 0.95 491.28

08/05/2015 12:30:00 233.5 231.8 232.5 232.6 851.5 791.1 838.2 2480.8 0.94 533.53 15/05/2015 12:30:00 233.1 231.3 231.7 232.0 758.1 717.2 792.9 2268.2 0.95 491.83

08/05/2015 12:45:00 233.3 231.6 232.2 232.4 869.0 807.5 856.6 2533.1 0.94 548.19 15/05/2015 12:45:00 232.2 230.4 230.8 231.1 759.5 714.3 797.1 2270.9 0.95 492.23

08/05/2015 13:00:00 233.9 232.2 232.9 233.0 869.6 810.3 857.4 2537.4 0.94 548.62 15/05/2015 13:00:00 231.2 229.6 230.0 230.3 782.8 726.4 829.3 2338.5 0.95 503.18

08/05/2015 13:15:00 233.8 232.1 232.8 232.9 874.5 805.2 854.0 2533.7 0.94 547.60 15/05/2015 13:15:00 231.1 229.5 230.1 230.2 784.2 738.8 829.0 2351.9 0.95 507.84

08/05/2015 13:30:00 234.7 233.0 233.7 233.8 869.0 802.5 852.8 2524.2 0.93 543.88 15/05/2015 13:30:00 231.0 229.2 229.9 230.0 784.1 742.3 829.9 2356.2 0.96 511.80

08/05/2015 13:45:00 233.0 231.5 232.2 232.2 898.6 826.3 878.2 2603.1 0.94 560.96 15/05/2015 13:45:00 231.1 229.3 230.0 230.1 811.7 766.3 852.2 2430.1 0.95 524.51

08/05/2015 14:00:00 233.0 231.4 232.1 232.2 888.9 813.8 871.8 2574.5 0.94 554.64 15/05/2015 14:00:00 233.3 231.6 232.2 232.4 792.0 753.3 832.7 2378.1 0.95 516.40

08/05/2015 14:15:00 233.6 232.1 232.8 232.8 897.7 826.9 880.8 2605.4 0.94 562.92 15/05/2015 14:15:00 233.9 232.2 232.8 233.0 817.8 777.0 859.4 2454.2 0.95 534.33

08/05/2015 14:30:00 233.7 232.2 232.8 232.9 888.3 811.0 866.1 2565.5 0.94 556.51 15/05/2015 14:30:00 233.6 231.9 232.5 232.7 844.2 810.2 882.3 2536.6 0.95 551.53

08/05/2015 14:45:00 233.4 231.9 232.5 232.6 904.2 834.4 879.2 2617.8 0.94 565.04 15/05/2015 14:45:00 234.3 232.5 233.1 233.3 793.5 771.4 830.6 2395.4 0.95 522.25

08/05/2015 15:00:00 233.8 232.4 233.0 233.1 899.3 829.3 881.5 2610.1 0.94 562.62 15/05/2015 15:00:00 234.8 233.0 233.7 233.8 820.5 795.0 856.7 2472.2 0.95 540.24

08/05/2015 15:15:00 232.7 231.3 231.9 232.0 913.8 846.2 898.9 2658.9 0.94 570.38 15/05/2015 15:15:00 233.9 232.0 232.7 232.9 846.0 817.5 881.1 2544.6 0.95 553.75

08/05/2015 15:30:00 233.6 232.1 232.7 232.8 893.5 828.8 890.7 2613.0 0.94 564.64 15/05/2015 15:30:00 234.5 232.7 233.4 233.5 870.9 847.3 905.8 2623.9 0.94 566.60

08/05/2015 15:45:00 234.0 232.4 233.1 233.2 897.9 831.9 890.7 2620.6 0.94 567.19 15/05/2015 15:45:00 234.0 232.2 232.8 233.0 800.2 770.5 835.3 2406.0 0.95 523.90

08/05/2015 16:00:00 234.6 233.0 233.7 233.8 893.1 825.7 879.5 2598.3 0.94 563.84 15/05/2015 16:00:00 233.8 232.0 232.7 232.8 788.8 754.5 810.2 2353.6 0.95 512.14

08/05/2015 16:15:00 234.3 232.7 233.4 233.5 898.0 831.2 893.6 2622.9 0.94 568.43 15/05/2015 16:15:00 234.0 232.3 233.0 233.1 809.1 768.9 819.2 2397.2 0.93 514.86

08/05/2015 16:30:00 235.0 233.3 233.9 234.1 889.7 825.2 882.2 2597.1 0.94 562.23 15/05/2015 16:30:00 234.1 232.4 233.0 233.2 838.5 797.9 860.3 2496.7 0.94 538.32

08/05/2015 16:45:00 234.8 233.0 233.6 233.8 880.9 825.6 877.5 2584.0 0.94 558.76 15/05/2015 16:45:00 233.9 232.1 232.6 232.9 832.4 797.7 850.5 2480.5 0.94 535.97

08/05/2015 17:00:00 233.5 231.8 232.3 232.5 877.8 814.5 871.7 2564.0 0.94 555.28 15/05/2015 17:00:00 234.5 232.6 233.1 233.4 809.2 789.7 811.9 2410.7 0.94 522.13

08/05/2015 17:15:00 232.6 230.8 231.3 231.6 868.3 809.8 864.7 2542.8 0.94 548.36 15/05/2015 17:15:00 233.6 231.6 232.1 232.4 789.3 769.8 804.4 2363.6 0.95 513.39

08/05/2015 17:30:00 231.6 229.8 230.3 230.6 867.7 814.4 867.4 2549.4 0.95 549.34 15/05/2015 17:30:00 232.5 230.4 231.0 231.3 787.7 755.6 813.8 2357.1 0.95 509.46

08/05/2015 17:45:00 233.6 231.8 232.3 232.6 869.5 815.8 854.9 2540.3 0.94 548.35 15/05/2015 17:45:00 232.9 230.7 231.2 231.6 785.8 751.4 809.6 2346.9 0.94 506.14

08/05/2015 18:00:00 233.9 232.3 232.8 233.0 865.7 799.2 854.8 2519.7 0.94 546.80 15/05/2015 18:00:00 233.2 230.8 231.3 231.8 770.6 738.3 781.4 2290.2 0.95 497.74

08/05/2015 18:15:00 234.2 232.7 233.1 233.3 852.1 782.4 847.8 2482.3 0.95 541.40 15/05/2015 18:15:00 234.3 231.9 232.2 232.8 769.1 745.9 776.1 2291.1 0.94 496.70

08/05/2015 18:30:00 234.8 233.3 233.8 234.0 870.6 804.4 862.9 2537.9 0.94 553.05 15/05/2015 18:30:00 236.2 233.7 234.0 234.6 760.7 742.0 771.6 2274.3 0.95 498.70

08/05/2015 18:45:00 233.8 232.4 232.9 233.0 883.2 815.2 873.9 2572.4 0.95 562.19 15/05/2015 18:45:00 236.3 233.7 234.0 234.7 770.6 764.9 782.9 2318.3 0.95 510.21

08/05/2015 19:00:00 232.2 231.0 231.4 231.5 866.7 800.2 853.1 2520.0 0.95 547.14 15/05/2015 19:00:00 236.8 234.1 234.5 235.1 771.7 764.8 779.5 2316.0 0.95 510.75

08/05/2015 19:15:00 231.5 230.3 230.8 230.9 930.2 864.0 904.0 2698.2 0.94 580.10 15/05/2015 19:15:00 236.7 234.1 234.5 235.1 764.5 747.6 771.2 2283.3 0.94 499.95

08/05/2015 19:30:00 232.1 231.1 231.5 231.6 942.2 875.0 923.1 2740.4 0.94 588.80 15/05/2015 19:30:00 236.4 233.9 234.2 234.8 804.4 778.1 822.0 2404.5 0.94 523.99

08/05/2015 19:45:00 231 7 230 8 231 2 231 2 901 5 832 5 896 5 2630 5 0 94 566 44 15/05/2015 19:45:00 234 4 232 1 232 3 232 9 757 4 727 9 783 2 2268 5 0 94 492 0608/05/2015 19:45:00 231.7 230.8 231.2 231.2 901.5 832.5 896.5 2630.5 0.94 566.44 15/05/2015 19:45:00 234.4 232.1 232.3 232.9 757.4 727.9 783.2 2268.5 0.94 492.06

08/05/2015 20:00:00 232.1 231.2 231.7 231.7 947.1 875.4 943.0 2765.6 0.94 596.65 15/05/2015 20:00:00 233.2 230.9 231.1 231.7 767.5 737.7 797.7 2302.9 0.95 498.68

08/05/2015 20:15:00 231.9 230.7 231.3 231.3 917.7 866.5 925.2 2709.4 0.94 583.58 15/05/2015 20:15:00 233.1 230.6 231.0 231.6 749.9 715.6 779.5 2244.9 0.95 485.80

08/05/2015 20:30:00 230.6 229.5 230.1 230.1 937.3 877.5 942.9 2757.7 0.95 592.92 15/05/2015 20:30:00 234.1 231.6 232.1 232.6 781.5 759.7 803.8 2345.0 0.94 507.92



R S T AVG R S T RST R S T AVG R S T RST

Current
Pf. kW.

ตารางการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า โรงงานพลาสติกไทย

ตาํแหน่งตรวจวัด ณ. ตู้ Main MDB 1 (TR 1500 kVA) ก่อนการปรับปรุง

Date/Time
Voltage Current

Pf. kW. Date/Time
Voltage

08/05/2015 20:45:00 230.8 229.5 230.2 230.2 933.5 879.5 948.2 2761.2 0.95 593.77 15/05/2015 20:45:00 235.3 232.8 233.2 233.8 765.5 741.4 797.5 2304.4 0.94 501.66

08/05/2015 21:00:00 231.2 229.8 230.5 230.5 938.3 888.8 954.2 2781.2 0.95 598.95 15/05/2015 21:00:00 235.7 233.4 233.8 234.3 778.8 748.1 809.4 2336.3 0.94 506.20

08/05/2015 21:15:00 231.2 229.9 230.7 230.6 940.2 872.4 945.7 2758.2 0.95 598.57 15/05/2015 21:15:00 235.2 232.8 233.3 233.8 793.6 746.5 797.9 2338.0 0.94 507.20

08/05/2015 21:30:00 230.5 229.1 229.9 229.8 929.6 861.7 932.3 2723.6 0.95 589.08 15/05/2015 21:30:00 235.7 233.2 233.8 234.2 798.5 751.2 785.4 2335.1 0.94 509.51

08/05/2015 21:45:00 230.1 228.8 229.7 229.5 934.5 866.0 934.4 2734.9 0.95 590.73 15/05/2015 21:45:00 236.1 233.6 234.3 234.7 805.5 750.2 791.6 2347.3 0.95 514.98

08/05/2015 22:00:00 230.2 229.0 229.7 229.6 949.1 876.3 954.1 2779.4 0.95 600.61 15/05/2015 22:00:00 236.1 233.7 234.2 234.7 788.0 731.5 788.7 2308.3 0.95 506.38

08/05/2015 22:15:00 231.2 229.9 230.7 230.6 934.3 863.6 945.6 2743.5 0.95 595.38 15/05/2015 22:15:00 236.5 234.1 234.6 235.1 779.0 727.3 773.0 2279.3 0.95 500.91

08/05/2015 22:30:00 231.3 229.9 230.7 230.6 936.6 881.8 947.1 2765.5 0.95 600.21 15/05/2015 22:30:00 234.1 231.7 232.3 232.7 787.4 746.3 778.9 2312.6 0.95 504.72

08/05/2015 22:45:00 231.1 229.8 230.5 230.5 956.3 887.2 968.4 2811.9 0.95 607.67 15/05/2015 22:45:00 233.1 230.7 231.4 231.7 790.9 738.4 780.3 2309.6 0.95 503.75

08/05/2015 23:00:00 231.0 229.7 230.4 230.4 951.4 889.0 963.1 2803.4 0.94 601.37 15/05/2015 23:00:00 233.4 231.1 231.7 232.1 780.7 725.5 780.7 2286.9 0.96 501.31

08/05/2015 23:15:00 231.6 230.3 231.0 231.0 974.0 911.4 978.4 2863.8 0.94 615.95 15/05/2015 23:15:00 233.7 231.4 232.0 232.4 756.5 712.6 757.0 2226.0 0.96 488.58

08/05/2015 23:30:00 232.5 231.1 231.8 231.8 941.0 883.3 966.3 2790.6 0.94 602.37 15/05/2015 23:30:00 233.2 231.1 231.8 232.0 826.8 783.6 816.6 2426.9 0.94 520.78

08/05/2015 23:45:00 232.8 231.5 232.2 232.2 930.9 868.9 941.7 2741.5 0.94 592.75 15/05/2015 23:45:00 234.0 231.9 232.5 232.8 788.9 751.0 781.1 2321.1 0.94 501.44

AVG 233.6 231.9 232.5 232.7 876.0 800.4 858.5 2534.9 0.95 550.84 AVG 233.3 231.5 232.1 232.3 845.7 791.2 837.2 2474.1 0.95 535.78

MIN 229.1 228.0 228.8 228.6 725.6 641.5 709.8 2086.5 0.92 458.23 MIN 228.6 227.4 228.1 228.1 665.6 610.7 649.7 1940.0 0.92 421.62

MAX 238.0 236.1 236.8 237.0 1039.9 959.1 1028.9 3012.1 0.97 639.85 MAX 236.8 234.6 235.1 235.4 1093.8 1009.4 1074.6 3177.7 0.97 679.21



(R-N) (S-N) (T-N) (R) (S) (T) (R-N) (S-N) (T-N) (R) (S) (T)
5/01/2558 0:00 น. 228.3 231.2 229.2 261.42 290.31 301.77 187.71 0.96 5/01/2558 12:00 น. 223.4 224.8 224.3 534.31 548.63 545.65 355.03 0.97
5/01/2558 0:15 น. 226.9 229.8 227.8 280.10 309.79 322.28 201.11 0.97 5/01/2558 12:15 น. 225.1 226.5 225.8 526.63 544.62 546.69 355.01 0.97
5/01/2558 0:30 น. 226.2 229.1 227.1 288.82 320.22 332.02 207.28 0.97 5/01/2558 12:30 น. 227.4 228.7 228.2 521.82 525.60 524.34 348.16 0.97
5/01/2558 0:45 น. 226.3 229 227.1 374.31 405.49 420.62 266.63 0.98 5/01/2558 12:45 น. 225.5 226.9 226.1 479.52 489.84 492.48 321.39 0.97
5/01/2558 1:00 น. 226.8 229.8 227.9 369.61 402.51 417.29 265.15 0.98 5/01/2558 13:00 น. 225.2 226.6 225.7 466.46 482.16 485.83 315.10 0.97
5/01/2558 1:15 น. 227.6 230.5 228.5 303.71 334.09 348.07 218.04 0.97 5/01/2558 13:15 น. 227.1 228.7 227.6 463.59 479.75 487.09 315.86 0.97
5/01/2558 1:30 น. 227.6 230.5 228.5 307.84 340.96 355.17 222.00 0.97 5/01/2558 13:30 น. 228.4 229.8 228.9 474.83 489.84 494.42 323.20 0.97
5/01/2558 1:45 น. 228.1 231.1 229.1 266.35 300.62 314.60 194.92 0.96 5/01/2558 13:45 น. 226.1 227.6 226.9 523.31 527.55 528.58 346.65 0.97
5/01/2558 2:00 น. 228.1 231.1 229 297.41 333.86 350.13 217.50 0.97 5/01/2558 14:00 น. 224.4 225.8 225.2 541.53 547.49 544.85 356.13 0.97
5/01/2558 2:15 น. 227.7 230.5 228.4 379.59 414.31 427.95 272.63 0.97 5/01/2558 14:15 น. 223 224.4 223.8 572.13 580.61 577.74 375.80 0.97
5/01/2558 2:30 น. 230.4 233.4 231.4 311.39 346.23 360.10 227.37 0.96 5/01/2558 14:30 น. 223 224.3 223.8 553.22 559.18 556.20 362.09 0.97
5/01/2558 2:45 น. 230.8 233.8 231.8 254.43 283.54 298.56 185.00 0.95 5/01/2558 14:45 น. 225 226.3 225.8 492.13 495.23 491.10 322.51 0.97
5/01/2558 3:00 น. 230.5 233.5 231.5 299.24 329.27 345.43 216.25 0.96 5/01/2558 15:00 น. 224.7 226.1 225.6 470.70 472.30 467.61 307.37 0.97
5/01/2558 3:15 น. 229.9 232.7 230.7 301.77 329.27 344.86 216.81 0.96 5/01/2558 15:15 น. 224.3 225.7 225.3 459.93 459.24 456.95 299.72 0.97
5/01/2558 3:30 น. 231.2 234.2 232.1 292.94 323.08 339.59 213.09 0.96 5/01/2558 15:30 น. 225 226.5 226 436.78 437.12 440.79 286.34 0.96
5/01/2558 3:45 น. 231.4 234.3 232.3 288.93 318.50 335.46 210.39 0.96 5/01/2558 15:45 น. 226.8 228.3 227.6 368.58 367.78 377.41 251.15 0.99
5/01/2558 4:00 น. 231.1 234.1 232.2 312.54 342.34 360.45 226.60 0.96 5/01/2558 16:00 น. 225.8 227.3 226.5 473.11 481.70 490.53 320.13 0.98
5/01/2558 4:15 น. 231.2 234.1 232.2 300.28 328.47 345.66 217.37 0.96 5/01/2558 16:15 น. 226.2 227.6 227.1 457.86 459.93 468.64 306.82 0.98
5/01/2558 4:30 น. 229 232 230 282.28 311.16 329.16 203.92 0.96 5/01/2558 16:30 น. 227.1 228.5 227.9 423.60 425.66 429.21 284.90 0.98
5/01/2558 4:45 น. 226.9 229.8 228 294.32 323.54 337.87 209.75 0.96 5/01/2558 16:45 น. 227.5 229.1 228.3 436.89 441.36 446.40 294.99 0.98
5/01/2558 5:00 น. 228.3 231.3 229.6 268.30 297.53 301.42 189.03 0.95 5/01/2558 17:00 น. 227.4 229.2 228.3 416.38 412.59 425.09 278.86 0.97
5/01/2558 5:15 น. 230.3 233.3 231.6 284.00 312.77 319.99 202.06 0.95 5/01/2558 17:15 น. 227.5 229.2 228.3 393.57 390.13 402.51 262.96 0.97

kW. Pf. 

ตารางการตรวจวัดพลงังาน โรงงานพลาสติกไฮเทค ก่อนการปรับปรุง
MDB. หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดพกิดั 1500 kVA.

Date/Time
Voltage Current

kW. Pf. Date/Time
Voltage Current

5/01/2558 5:30 น. 230.5 233.6 231.7 290.19 324.34 328.01 207.29 0.95 5/01/2558 17:30 น. 225.5 227.2 226.3 355.52 352.65 363.65 234.50 0.97
5/01/2558 5:45 น. 229.5 232.8 230.9 308.76 341.65 348.53 219.91 0.95 5/01/2558 17:45 น. 226.3 228.1 227.2 335.23 334.89 344.97 221.96 0.96
5/01/2558 6:00 น. 228.9 232.2 230.1 302.68 336.03 344.06 217.09 0.96 5/01/2558 18:00 น. 226.9 228.8 227.7 296.04 300.51 308.41 196.56 0.95
5/01/2558 6:15 น. 227.7 231.1 228.9 319.76 369.04 369.84 232.40 0.96 5/01/2558 18:15 น. 225 226.8 225.6 289.39 291.11 300.16 190.08 0.96
5/01/2558 6:30 น. 227.7 231 228.7 268.07 323.20 310.36 195.70 0.95 5/01/2558 18:30 น. 226.3 228.3 227.2 297.87 304.63 314.37 199.95 0.96
5/01/2558 6:45 น. 228.2 231.4 229.2 395.63 442.16 440.56 285.22 0.97 5/01/2558 18:45 น. 226.9 228.9 227.6 329.85 350.47 364.92 230.21 0.97
5/01/2558 7:00 น. 229.4 232.2 229.8 453.62 504.17 505.66 329.37 0.98 5/01/2558 19:00 น. 224.8 227.1 225.6 462.22 492.59 507.03 323.53 0.98
5/01/2558 7:15 น. 229.8 232.1 230 451.22 495.80 496.03 324.83 0.98 5/01/2558 19:15 น. 225.2 227.9 226.2 377.29 406.63 433.34 269.15 0.98
5/01/2558 7:30 น. 230 232.1 230.2 398.95 444.68 446.75 290.21 0.97 5/01/2558 19:30 น. 224.4 227.4 225.6 353.34 384.74 413.85 252.45 0.97
5/01/2558 7:45 น. 228.6 230.4 229.2 400.10 439.30 437.46 285.09 0.97 5/01/2558 19:45 น. 223.6 226.8 224.9 311.62 343.03 366.52 221.82 0.96
5/01/2558 8:00 น. 228 229.7 228.6 383.37 417.52 414.54 270.12 0.97 5/01/2558 20:00 น. 223.7 226.9 225 312.20 345.66 367.09 222.60 0.96
5/01/2558 8:15 น. 226.9 228.5 227.7 379.24 414.77 413.85 267.48 0.97 5/01/2558 20:15 น. 224.1 227.3 225.4 256.61 290.31 308.99 184.25 0.95
5/01/2558 8:30 น. 227.4 229.6 228.3 397.69 438.72 437.69 282.60 0.97 5/01/2558 20:30 น. 225.1 228.3 226.5 258.21 291.79 315.06 185.90 0.95
5/01/2558 8:45 น. 227.3 228.9 227.9 475.40 501.30 501.64 327.70 0.97 5/01/2558 20:45 น. 225.1 228.3 226.4 278.84 313.00 337.64 200.51 0.95
5/01/2558 9:00 น. 226.4 227.9 227.1 455.92 478.95 476.54 311.43 0.97 5/01/2558 21:00 น. 224.1 227.2 225.2 409.04 447.78 471.16 290.93 0.97
5/01/2558 9:15 น. 226.2 227.6 227.2 480.56 494.65 496.03 324.16 0.97 5/01/2558 21:15 น. 224.4 227.5 225.5 379.24 416.03 438.84 270.91 0.97
5/01/2558 9:30 น. 227.3 228.8 228.2 472.76 486.52 481.36 316.63 0.96 5/01/2558 21:30 น. 225.4 228.5 226.7 403.42 440.67 464.40 288.30 0.97
5/01/2558 9:45 น. 226.3 227.6 227.1 369.73 382.57 380.85 253.59 0.99 5/01/2558 21:45 น. 225.8 229 227.2 416.03 442.74 467.49 292.85 0.97

5/01/2558 10:00 น. 224.4 225.7 225.2 447.09 459.12 457.18 304.03 0.99 5/01/2558 22:00 น. 226.6 229.7 227.8 395.29 427.26 449.15 281.33 0.97
5/01/2558 10:15 น. 226 227.5 226.9 421.99 429.67 434.94 288.86 0.99 5/01/2558 22:15 น. 226.2 229.3 227.3 383.25 419.58 441.02 275.04 0.97
5/01/2558 10:30 น. 226.1 227.6 226.9 429.21 438.49 442.74 293.99 0.99 5/01/2558 22:30 น. 226.2 229.2 227.3 380.62 418.32 435.97 272.53 0.97
5/01/2558 10:45 น. 226.1 227.6 226.9 418.21 425.20 430.13 286.03 0.99 5/01/2558 22:45 น. 223.8 226.7 224.8 372.71 407.78 426.58 264.51 0.97
5/01/2558 11:00 น. 225 226.5 225.8 404.00 409.50 415.11 274.71 0.99 5/01/2558 23:00 น. 225.3 228.2 226.4 347.15 377.98 400.56 248.23 0.97
5/01/2558 11:15 น. 225 226.6 225.9 393.45 405.37 410.19 270.77 0.99 5/01/2558 23:15 น. 225.7 228.7 226.8 355.40 387.72 408.12 253.79 0.97
5/01/2558 11:30 น. 224.8 226.3 225.7 428.18 440.44 442.51 293.50 0.99 5/01/2558 23:30 น. 226.9 229.9 227.9 364.69 395.63 414.77 259.86 0.97
5/01/2558 11:45 น. 224.1 225.5 225 466.92 476.54 476.20 316.97 0.99 5/01/2558 23:45 น. 227.6 230.5 228.5 361.13 392.65 414.54 259.23 0.97

228.0 230.41 228.9 354.8 383.7 390.6 225.6 227.72 226.5 407.7 424.9 436.6
AVG 250 84 0 97 AVG 278 77 0 97

AVG. VOLTAGE
AVG. CURRENT
AVG.  ACTIVE POWER

227.8
399.7

264.81

AVG. 250.84 0.97 AVG. 278.77 0.97
229.1 376.4 226.6 423.1



(R-N) (S-N) (T-N) (R) (S) (T) (R-N) (S-N) (T-N) (R) (S) (T)
6/01/2558 0:00 น. 226.7 229.6 227.7 351.62 382.79 405.83 252.89 0.97 6/01/2558 12:00 น. 225.1 226.6 226.2 530.87 536.03 558.26 357.31 0.97
6/01/2558 0:15 น. 225.4 228.4 226.5 346.92 379.47 400.22 248.58 0.97 6/01/2558 12:15 น. 225.5 227.2 226.6 510.93 511.27 537.29 343.96 0.97
6/01/2558 0:30 น. 225.9 228.8 227.1 362.17 391.96 411.91 258.03 0.97 6/01/2558 12:30 น. 225.9 227.5 227 522.85 524.91 547.60 352.37 0.97
6/01/2558 0:45 น. 226.6 229.6 227.9 364.11 393.22 408.70 258.78 0.97 6/01/2558 12:45 น. 228.3 230 229.1 487.66 489.73 512.07 331.36 0.97
6/01/2558 1:00 น. 226.9 229.9 228.3 352.19 379.81 396.43 250.88 0.97 6/01/2558 13:00 น. 228.7 230.5 229.3 479.07 481.24 503.94 325.68 0.97
6/01/2558 1:15 น. 227.7 230.7 228.8 376.15 409.73 425.89 269.51 0.97 6/01/2558 13:15 น. 227.9 229.6 228.4 451.90 470.01 489.50 312.30 0.97
6/01/2558 1:30 น. 226.4 229.5 227.6 366.86 401.59 423.71 264.00 0.97 6/01/2558 13:30 น. 227.7 229.3 228.2 474.37 489.95 506.80 325.67 0.97
6/01/2558 1:45 น. 226.5 229.4 227.7 373.51 406.40 430.13 268.61 0.97 6/01/2558 13:45 น. 225.1 226.8 225.8 544.62 552.76 570.18 366.21 0.97
6/01/2558 2:00 น. 228 231.1 229.2 364.00 401.82 424.97 265.77 0.97 6/01/2558 14:00 น. 225.8 227.3 226.6 523.88 541.30 552.99 355.53 0.97
6/01/2558 2:15 น. 228.6 231.8 229.8 341.99 377.29 399.99 249.27 0.97 6/01/2558 14:15 น. 224.7 226.3 225.7 549.21 556.31 567.20 366.90 0.97
6/01/2558 2:30 น. 228.8 231.8 229.9 354.26 387.72 409.61 257.27 0.97 6/01/2558 14:30 น. 225.7 227.3 226.6 535.57 537.98 548.63 358.24 0.97
6/01/2558 2:45 น. 229.2 232.2 230.3 324.80 355.63 377.64 235.50 0.97 6/01/2558 14:45 น. 225.5 227 226.4 446.75 445.26 455.11 297.46 0.98
6/01/2558 3:00 น. 226.8 229.6 227.8 348.18 376.15 396.55 248.38 0.97 6/01/2558 15:00 น. 225.8 227.4 226.7 376.38 374.54 381.88 249.45 0.97
6/01/2558 3:15 น. 226.7 229.4 227.7 349.67 378.67 400.33 249.24 0.97 6/01/2558 15:15 น. 225.4 226.9 226.6 379.93 377.41 391.62 253.01 0.97
6/01/2558 3:30 น. 226.8 229.7 227.9 331.91 360.45 382.22 238.35 0.97 6/01/2558 15:30 น. 225 226.5 226.2 481.59 482.16 491.10 319.32 0.97
6/01/2558 3:45 น. 227.5 230.5 228.7 335.12 363.20 385.89 240.80 0.97 6/01/2558 15:45 น. 226.6 228.1 227.6 482.50 489.27 487.20 322.02 0.97
6/01/2558 4:00 น. 226.8 229.5 227.7 343.37 372.59 391.96 245.31 0.97 6/01/2558 16:00 น. 226.4 227.9 227.4 543.48 549.09 548.06 363.16 0.97
6/01/2558 4:15 น. 226.5 229.5 227.9 347.50 376.83 392.88 245.25 0.96 6/01/2558 16:15 น. 225.2 226.9 226.1 552.53 555.74 569.84 370.62 0.98
6/01/2558 4:30 น. 227 230 228.3 314.60 341.31 357.58 224.27 0.97 6/01/2558 16:30 น. 224.9 226.8 226 532.59 531.44 555.74 356.89 0.98
6/01/2558 4:45 น. 227.3 230.2 228.7 322.97 350.70 366.86 230.82 0.97 6/01/2558 16:45 น. 226.7 228.5 227.5 509.09 516.54 533.85 345.45 0.97
6/01/2558 5:00 น. 227.2 230.2 228.4 327.32 353.68 367.78 232.64 0.97 6/01/2558 17:00 น. 227.9 229.7 228.7 467.03 473.45 491.44 317.98 0.97
6/01/2558 5:15 น. 228 230.9 229.2 323.43 352.54 367.09 231.54 0.97 6/01/2558 17:15 น. 228.3 230 228.9 473.57 492.25 509.32 327.77 0.97

Current
kW. 

MDB. หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดพกิดั 1500 kVA.

Date/Time
Voltage Current

kW. Pf. Date/Time
Voltage

Pf. 

ตารางการตรวจวัดพลงังาน โรงงานพลาสติกไฮเทค ก่อนการปรับปรุง

6/01/2558 5:30 น. 228.3 231.4 229.8 318.96 347.15 361.82 229.42 0.97 6/01/2558 17:30 น. 227.6 229.3 228.5 468.98 475.06 496.83 319.31 0.97
6/01/2558 5:45 น. 229 232.3 230.5 311.28 341.42 351.39 223.73 0.97 6/01/2558 17:45 น. 227.4 229.3 228.3 428.52 431.39 450.41 289.41 0.97
6/01/2558 6:00 น. 229.4 232.8 230.9 317.35 349.21 362.17 229.50 0.97 6/01/2558 18:00 น. 227.1 229 227.7 482.50 498.66 507.95 325.96 0.96
6/01/2558 6:15 น. 226.1 229.3 227.6 306.01 344.63 349.67 220.64 0.97 6/01/2558 18:15 น. 227.1 229 227.7 537.98 550.70 559.64 363.90 0.97
6/01/2558 6:30 น. 225.6 228.9 226.9 316.67 365.26 366.86 230.72 0.97 6/01/2558 18:30 น. 226.4 228.5 226.8 468.52 494.08 505.88 323.05 0.97
6/01/2558 6:45 น. 226.4 229.6 227.8 365.03 412.36 415.69 264.63 0.97 6/01/2558 18:45 น. 224.6 226.8 224.9 504.62 538.43 552.76 349.35 0.97
6/01/2558 7:00 น. 227.4 230.1 228.4 420.62 473.91 471.16 305.29 0.98 6/01/2558 19:00 น. 224.1 226.5 224.6 548.63 584.74 599.06 379.75 0.97
6/01/2558 7:15 น. 227.7 230.1 228.5 478.03 526.06 525.48 342.92 0.98 6/01/2558 19:15 น. 224.8 227.7 225.7 491.56 534.31 551.84 345.95 0.97
6/01/2558 7:30 น. 228.5 230.6 229.2 441.36 488.35 485.83 316.78 0.98 6/01/2558 19:30 น. 224.9 228.2 225.9 535.34 585.88 603.19 378.32 0.97
6/01/2558 7:45 น. 227.7 229.5 228.3 452.59 489.73 488.81 317.73 0.97 6/01/2558 19:45 น. 225.1 228.3 226.1 502.91 553.10 573.05 357.66 0.97
6/01/2558 8:00 น. 226.5 228.4 227.3 517.92 554.48 555.51 360.99 0.97 6/01/2558 20:00 น. 225.1 228.4 226.2 455.34 504.85 526.29 325.38 0.97
6/01/2558 8:15 น. 226.6 228.3 227.2 538.09 571.44 576.60 373.35 0.97 6/01/2558 20:15 น. 225.4 228.7 226.5 501.07 548.18 571.21 356.18 0.97
6/01/2558 8:30 น. 226.8 228.5 227.4 436.55 467.38 474.37 304.21 0.97 6/01/2558 20:30 น. 227.5 230.8 228.8 375.69 414.89 435.29 269.90 0.96
6/01/2558 8:45 น. 226.1 227.8 226.8 476.54 493.62 504.05 326.33 0.98 6/01/2558 20:45 น. 228.9 232.3 230.1 312.31 348.87 368.12 227.75 0.96
6/01/2558 9:00 น. 225.9 227.7 226.8 406.06 420.50 429.33 276.80 0.97 6/01/2558 21:00 น. 228.6 232 229.8 339.24 374.08 391.85 245.37 0.96
6/01/2558 9:15 น. 223.8 225.4 225 423.60 429.33 440.21 283.04 0.97 6/01/2558 21:15 น. 228.7 232.1 229.9 384.40 420.84 441.13 278.35 0.97
6/01/2558 9:30 น. 224.8 226.2 225.7 451.56 465.43 469.55 304.31 0.97 6/01/2558 21:30 น. 228.5 232 229.8 411.56 448.92 470.47 296.69 0.97
6/01/2558 9:45 น. 225.5 226.9 226.5 377.41 385.89 395.06 254.45 0.97 6/01/2558 21:45 น. 226.2 229.6 227.3 391.50 428.07 448.47 281.11 0.97

6/01/2558 10:00 น. 224.7 226.1 225.5 390.24 395.52 411.79 260.11 0.96 6/01/2558 22:00 น. 225.5 228.8 226.4 404.34 440.10 459.93 290.02 0.98
6/01/2558 10:15 น. 224.4 225.8 225.1 488.24 494.77 504.74 323.87 0.97 6/01/2558 22:15 น. 226.2 229.5 227.1 387.72 426.00 441.36 279.83 0.98
6/01/2558 10:30 น. 223.5 225 224.3 508.41 515.28 524.68 336.46 0.97 6/01/2558 22:30 น. 226 229.2 226.8 420.27 459.12 474.83 301.27 0.98
6/01/2558 10:45 น. 223.8 225.1 224.4 487.43 508.64 518.03 329.66 0.97 6/01/2558 22:45 น. 224.7 227.8 225.6 428.98 464.85 480.90 303.98 0.98
6/01/2558 11:00 น. 223.4 224.8 224.2 468.75 482.73 491.56 313.26 0.97 6/01/2558 23:00 น. 224.6 227.9 225.7 427.38 464.40 483.77 304.56 0.98
6/01/2558 11:15 น. 223.1 224.5 224.1 483.54 491.33 507.83 321.52 0.97 6/01/2558 23:15 น. 224.6 227.8 225.4 453.16 492.13 507.95 320.67 0.98
6/01/2558 11:30 น. 224.1 225.6 225 510.13 520.33 536.49 341.84 0.97 6/01/2558 23:30 น. 225.2 228.3 226 428.87 473.45 487.09 304.67 0.97
6/01/2558 11:45 น. 225 226.5 225.7 517.23 529.72 540.96 348.20 0.97 6/01/2558 23:45 น. 225.9 229 226.9 377.29 417.98 435.74 269.78 0.96

226.5 228.95 227.5 392.3 420.0 433.0 226.2 228.56 227.1 465.1 486.5 502.8
AVG 275 11 0 97 AVG 320 98 0 97

AVG. VOLTAGE
AVG. CURRENT
AVG.  ACTIVE POWER

227.5
449.9

298.04

AVG. 275.11 0.97 AVG. 320.98 0.97
227.7 415.1 227.3 484.8



(R-N) (S-N) (T-N) (R) (S) (T) (R-N) (S-N) (T-N) (R) (S) (T)
7/01/2558 0:00 น. 227.5 230.6 228.5 379.13 419.01 437.12 272.42 0.96 7/01/2558 12:00 น. 223.8 225.2 224.4 462.33 468.18 469.10 307.54 0.98
7/01/2558 0:15 น. 225.1 228.2 226.1 431.96 474.48 488.58 305.87 0.97 7/01/2558 12:15 น. 224.9 226.6 225.5 487.32 494.19 500.50 327.04 0.98
7/01/2558 0:30 น. 225.6 228.8 226.6 427.61 473.57 488.24 304.75 0.97 7/01/2558 12:30 น. 227.2 228.9 227.8 458.78 469.67 476.09 312.26 0.98
7/01/2558 0:45 น. 224.7 227.6 225.5 449.84 496.60 508.41 317.86 0.97 7/01/2558 12:45 น. 228 229.6 228.5 425.89 434.37 441.93 290.06 0.97
7/01/2558 1:00 น. 225 228.1 225.9 467.95 517.69 530.41 331.73 0.97 7/01/2558 13:00 น. 227.2 229 227.7 407.55 412.25 428.29 277.26 0.97
7/01/2558 1:15 น. 226 229.1 227 392.31 439.18 453.85 280.59 0.96 7/01/2558 13:15 น. 226.1 227.9 226.7 386.23 397.35 411.10 263.72 0.97
7/01/2558 1:30 น. 225.6 228.6 226.5 435.06 485.26 496.72 310.34 0.97 7/01/2558 13:30 น. 224.7 226.4 225.2 390.13 405.95 417.18 266.68 0.97
7/01/2558 1:45 น. 226.8 229.7 227.6 391.62 439.30 450.07 281.37 0.96 7/01/2558 13:45 น. 224.6 226.3 225.4 418.21 437.46 445.60 286.04 0.97
7/01/2558 2:00 น. 226.9 230 227.9 389.44 436.55 447.55 279.26 0.96 7/01/2558 14:00 น. 224.6 226.3 225.3 479.30 493.85 503.71 324.10 0.97
7/01/2558 2:15 น. 225.5 228.6 226.4 444.23 492.59 506.69 315.96 0.97 7/01/2558 14:15 น. 223.4 225.3 224.2 511.62 515.97 535.34 340.93 0.97
7/01/2558 2:30 น. 226.4 229.5 227.4 319.30 358.84 373.51 230.98 0.96 7/01/2558 14:30 น. 223.5 225.3 224.2 484.57 489.61 507.83 323.91 0.97
7/01/2558 2:45 น. 226.5 229.4 227.3 339.82 375.92 392.42 244.07 0.97 7/01/2558 14:45 น. 225.1 226.9 225.9 510.24 514.94 533.05 342.99 0.97
7/01/2558 3:00 น. 224.8 227.7 225.7 445.60 486.75 500.04 313.14 0.97 7/01/2558 15:00 น. 224.8 226.6 225.7 516.43 524.57 539.58 347.82 0.97
7/01/2558 3:15 น. 225.9 228.9 226.7 350.59 394.60 408.12 251.17 0.96 7/01/2558 15:15 น. 224.4 226.1 225.2 554.48 568.23 573.62 372.40 0.97
7/01/2558 3:30 น. 226.5 229.3 227.4 339.36 374.54 388.87 242.55 0.97 7/01/2558 15:30 น. 224.7 226.5 225.4 601.93 623.47 624.39 406.14 0.97
7/01/2558 3:45 น. 226.6 229.5 227.5 337.41 373.17 389.44 242.81 0.97 7/01/2558 15:45 น. 224.9 226.5 225.6 591.15 612.93 614.76 399.32 0.97
7/01/2558 4:00 น. 226.5 229.5 227.4 354.49 391.39 406.40 253.73 0.97 7/01/2558 16:00 น. 225.2 226.8 225.8 605.82 624.96 626.34 408.68 0.97
7/01/2558 4:15 น. 226.9 230 227.8 354.49 390.82 408.24 255.28 0.97 7/01/2558 16:15 น. 225.1 226.8 225.7 663.59 689.60 693.61 448.11 0.97
7/01/2558 4:30 น. 226.8 229.8 227.7 297.18 332.02 346.58 214.17 0.96 7/01/2558 16:30 น. 226 227.9 226.8 602.04 618.66 630.35 406.33 0.97
7/01/2558 4:45 น. 226.6 229.6 227.4 337.07 372.25 386.92 241.39 0.97 7/01/2558 16:45 น. 226.3 228.2 227 612.24 629.43 640.21 413.03 0.97
7/01/2558 5:00 น. 226.2 229 227.3 372.14 412.48 418.67 260.37 0.95 7/01/2558 17:00 น. 225.8 227.8 226.5 609.49 630.01 640.09 412.30 0.97
7/01/2558 5:15 น. 226.4 229.3 227.6 351.96 385.20 393.11 248.13 0.96 7/01/2558 17:15 น. 226.8 228.8 227.5 576.25 588.52 598.03 387.92 0.97

kW. Pf. Pf. Date/Time
Voltage Current

MDB. หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดพกิดั 1500 kVA.

Date/Time
Voltage Current

kW. 

ตารางการตรวจวัดพลงังาน โรงงานพลาสติกไฮเทค ก่อนการปรับปรุง

7/01/2558 5:30 น. 226.7 229.8 227.8 339.36 376.95 385.66 242.64 0.97 7/01/2558 17:30 น. 226.6 228.7 227.3 559.41 570.18 581.07 376.15 0.97
7/01/2558 5:45 น. 225.5 228.6 226.6 337.07 375.00 381.30 239.02 0.96 7/01/2558 17:45 น. 226.6 228.7 227.3 582.67 595.39 603.19 391.86 0.97
7/01/2558 6:00 น. 224.8 228.3 226 329.16 368.01 378.10 234.55 0.96 7/01/2558 18:00 น. 226.7 228.7 227.4 518.95 529.61 539.81 349.36 0.97
7/01/2558 6:15 น. 224.3 227.7 225.5 322.17 369.96 369.73 230.99 0.96 7/01/2558 18:15 น. 226.5 228.5 227.1 507.95 517.35 524.57 340.04 0.96
7/01/2558 6:30 น. 226.2 229.5 227.5 319.99 370.07 358.61 228.25 0.96 7/01/2558 18:30 น. 226.4 228.4 226.9 525.83 548.75 555.97 357.89 0.97
7/01/2558 6:45 น. 225.4 228.4 226.5 369.16 419.70 399.07 260.29 0.97 7/01/2558 18:45 น. 226.5 228.5 227 514.82 540.61 549.09 353.77 0.97
7/01/2558 7:00 น. 226.4 229 227 518.95 573.05 556.43 366.18 0.98 7/01/2558 19:00 น. 225.2 227.5 225.9 508.41 538.32 547.83 350.33 0.97
7/01/2558 7:15 น. 227.8 230 228.2 451.22 508.29 499.12 324.44 0.97 7/01/2558 19:15 น. 222.8 225.7 223.8 553.68 594.13 610.41 382.98 0.97
7/01/2558 7:30 น. 228.9 231.1 229.5 333.74 384.51 379.47 244.79 0.97 7/01/2558 19:30 น. 222.9 226.1 224 510.01 558.03 572.59 356.58 0.97
7/01/2558 7:45 น. 229 231.1 229.8 401.02 443.19 437.81 286.79 0.97 7/01/2558 19:45 น. 222.9 226.1 224 505.08 554.36 570.07 353.95 0.97
7/01/2558 8:00 น. 227.2 229.1 227.8 490.18 529.38 522.62 342.67 0.97 7/01/2558 20:00 น. 222.7 226 223.9 484.11 530.87 546.23 338.89 0.97
7/01/2558 8:15 น. 226.8 228.6 227.4 412.36 441.13 446.17 286.61 0.97 7/01/2558 20:15 น. 222.1 225.3 223.3 530.18 575.91 591.38 367.88 0.97
7/01/2558 8:30 น. 226.4 228.1 227 482.16 508.98 512.42 330.62 0.97 7/01/2558 20:30 น. 223.1 226.4 224.3 479.18 522.96 540.50 335.10 0.97
7/01/2558 8:45 น. 225.3 227 225.9 505.20 528.12 542.10 342.84 0.96 7/01/2558 20:45 น. 223.9 227.2 225.1 480.21 525.02 539.81 336.53 0.97
7/01/2558 9:00 น. 226.2 227.8 226.8 468.64 487.89 495.57 320.38 0.97 7/01/2558 21:00 น. 224 227.3 225.1 474.48 522.39 535.45 333.08 0.96
7/01/2558 9:15 น. 226.7 227.9 227.2 419.58 427.61 435.74 284.26 0.98 7/01/2558 21:15 น. 223.4 226.6 224.4 644.68 696.37 706.91 446.15 0.97
7/01/2558 9:30 น. 227 228.6 227.7 396.09 407.55 419.01 271.49 0.98 7/01/2558 21:30 น. 224.4 227.5 225.4 638.26 690.06 698.08 443.60 0.97
7/01/2558 9:45 น. 225.6 227.1 226.1 407.66 423.60 427.61 276.60 0.97 7/01/2558 21:45 น. 224.6 227.8 225.7 642.04 691.09 698.31 444.97 0.97

7/01/2558 10:00 น. 225.4 226.9 225.9 391.96 406.06 410.42 264.74 0.97 7/01/2558 22:00 น. 225.6 228.7 226.7 559.41 608.69 617.40 391.64 0.97
7/01/2558 10:15 น. 224.9 226.2 225.4 441.82 452.82 455.46 296.50 0.97 7/01/2558 22:15 น. 226.8 229.9 227.9 492.59 539.47 548.86 347.27 0.96
7/01/2558 10:30 น. 224.2 225.6 224.8 439.87 451.79 453.28 294.22 0.97 7/01/2558 22:30 น. 227.7 230.6 228.8 499.93 545.77 554.36 352.82 0.96
7/01/2558 10:45 น. 223.9 225.3 224.5 441.36 446.29 446.52 291.54 0.97 7/01/2558 22:45 น. 225.1 227.8 225.9 468.98 508.86 517.69 326.88 0.97
7/01/2558 11:00 น. 223.4 224.7 224 437.00 446.52 445.94 290.44 0.98 7/01/2558 23:00 น. 224.9 227.9 225.8 459.24 503.82 512.88 322.92 0.97
7/01/2558 11:15 น. 223.8 225.2 224.5 441.70 445.94 446.17 292.00 0.98 7/01/2558 23:15 น. 224.6 227.6 225.5 482.50 529.27 538.66 339.26 0.97
7/01/2558 11:30 น. 222.9 224.3 223.4 512.88 523.42 524.80 340.04 0.97 7/01/2558 23:30 น. 224.6 227.6 225.5 543.25 588.86 599.41 379.96 0.97
7/01/2558 11:45 น. 223.4 224.7 224 478.61 484.80 484.22 317.02 0.98 7/01/2558 23:45 น. 225.9 228.9 226.9 506.34 551.16 562.04 356.86 0.97

225.9 228.36 226.7 402.0 435.9 442.4 225.1 227.41 225.9 521.4 548.4 558.6
AVG 281 20 0 97 AVG 357 11 0 97

AVG. VOLTAGE
AVG. CURRENT
AVG.  ACTIVE POWER 319.16

542.8
226.6
484.8

AVG. 281.20 0.97 AVG. 357.11 0.97
227.0 426.8 226.1



(R-N) (S-N) (T-N) (R) (S) (T) (R-N) (S-N) (T-N) (R) (S) (T)
8/01/2558 0:00 น. 226.3 229.3 227.3 500.73 545.31 559.06 354.65 0.97 8/01/2558 12:00 น. 223.8 225.2 224.7 479.52 486.63 487.43 319.36 0.98
8/01/2558 0:15 น. 227 229.9 228.2 476.09 516.66 529.95 336.63 0.97 8/01/2558 12:15 น. 224.8 226.5 225.7 491.67 488.58 496.60 325.84 0.98
8/01/2558 0:30 น. 225.4 228.4 226.4 532.25 577.40 589.09 374.54 0.97 8/01/2558 12:30 น. 225.4 227.1 226.4 470.24 467.83 475.51 312.59 0.98
8/01/2558 0:45 น. 226 229.1 227 502.33 547.60 559.18 355.58 0.97 8/01/2558 12:45 น. 227.8 229.6 228.6 426.58 431.27 435.29 288.39 0.98
8/01/2558 1:00 น. 225.7 228.6 226.5 503.59 547.72 557.23 355.17 0.97 8/01/2558 13:00 น. 228.5 230.3 228.9 376.15 389.33 404.91 260.78 0.97
8/01/2558 1:15 น. 225.1 227.9 225.9 513.45 559.98 571.10 362.34 0.97 8/01/2558 13:15 น. 227.8 229.6 228.3 375.92 394.94 408.01 261.21 0.97
8/01/2558 1:30 น. 226.3 229.3 227.2 504.62 552.65 563.65 358.62 0.97 8/01/2558 13:30 น. 226.5 228.2 227.1 389.56 408.12 413.97 267.90 0.97
8/01/2558 1:45 น. 226.3 229.3 227.4 493.16 537.86 549.78 350.29 0.97 8/01/2558 13:45 น. 224.4 226.1 225.2 412.82 426.80 432.88 279.57 0.97
8/01/2558 2:00 น. 226.7 229.5 227.6 471.96 514.25 526.74 334.31 0.97 8/01/2558 14:00 น. 226.3 227.8 227.1 475.51 486.06 489.38 320.20 0.97
8/01/2558 2:15 น. 227.1 229.9 228 508.18 551.04 560.21 359.10 0.97 8/01/2558 14:15 น. 226.3 227.8 227.3 460.84 460.73 463.71 305.66 0.97
8/01/2558 2:30 น. 226.6 229.5 227.6 455.92 494.19 506.92 322.97 0.97 8/01/2558 14:30 น. 226.2 227.7 227.2 436.55 434.83 439.53 288.73 0.97
8/01/2558 2:45 น. 227.5 230.4 228.4 483.54 522.50 535.22 343.74 0.97 8/01/2558 14:45 น. 225.9 227.6 227 429.90 430.01 435.51 284.58 0.97
8/01/2558 3:00 น. 226.6 229.5 227.6 508.75 546.00 558.49 358.97 0.98 8/01/2558 15:00 น. 224.2 225.7 225.1 537.29 538.66 543.94 357.09 0.98
8/01/2558 3:15 น. 227.5 230.3 228.5 463.36 501.76 516.09 329.36 0.97 8/01/2558 15:15 น. 224 225.6 225.5 510.58 497.63 514.60 340.01 0.99
8/01/2558 3:30 น. 228 230.9 229 428.07 465.43 478.61 305.71 0.97 8/01/2558 15:30 น. 223.8 225.3 225 533.05 534.88 547.03 357.17 0.98
8/01/2558 3:45 น. 228.1 230.9 229.1 485.14 521.93 536.03 344.68 0.97 8/01/2558 15:45 น. 224.3 225.9 225.2 598.60 611.55 609.72 396.06 0.97
8/01/2558 4:00 น. 226.4 229.1 227.4 437.81 474.48 488.01 309.31 0.97 8/01/2558 16:00 น. 223.6 225.1 224.7 616.25 628.98 630.47 408.48 0.97
8/01/2558 4:15 น. 226.7 229.5 227.7 426.35 461.42 473.79 301.33 0.97 8/01/2558 16:15 น. 223.7 225.4 224.9 584.05 593.22 598.49 386.48 0.97
8/01/2558 4:30 น. 225.9 228.8 226.9 471.27 509.55 521.70 332.61 0.97 8/01/2558 16:30 น. 223.8 225.4 225.1 603.65 612.70 620.49 399.44 0.97
8/01/2558 4:45 น. 225.7 228.7 227 432.08 468.06 479.41 304.29 0.97 8/01/2558 16:45 น. 224.3 226.2 225.7 597.92 595.62 613.73 394.19 0.97
8/01/2558 5:00 น. 225.8 228.7 227 416.72 455.00 459.81 292.44 0.97 8/01/2558 17:00 น. 224.9 226.8 226.2 576.60 571.33 589.89 379.52 0.97
8/01/2558 5:15 น. 225.5 228.5 226.5 405.26 444.11 446.86 284.94 0.97 8/01/2558 17:15 น. 226.1 228 227.3 542.22 544.85 553.56 360.06 0.97

Current
kW. Pf. 

ตารางการตรวจวัดพลงังาน โรงงานพลาสติกไฮเทค ก่อนการปรับปรุง
MDB. หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดพกิดั 1500 kVA.

Date/Time
Voltage Current

kW. Pf. Date/Time
Voltage

8/01/2558 5:30 น. 225.3 228.4 226.4 401.48 442.62 446.52 283.52 0.97 8/01/2558 17:30 น. 225.3 227.2 226.3 524.68 530.53 536.71 350.42 0.97
8/01/2558 5:45 น. 224.4 227.6 225.5 403.77 445.49 450.53 284.14 0.97 8/01/2558 17:45 น. 225 226.8 225.8 443.08 447.66 451.22 291.53 0.96
8/01/2558 6:00 น. 224.5 227.7 225.6 393.45 435.40 440.90 278.04 0.97 8/01/2558 18:00 น. 223.4 225.4 224.3 490.41 496.83 504.28 325.95 0.97
8/01/2558 6:15 น. 226.9 230 228.1 335.80 384.17 383.02 242.66 0.96 8/01/2558 18:15 น. 223.7 225.6 224.4 531.90 542.79 549.89 356.17 0.98
8/01/2558 6:30 น. 226.7 229.9 228 343.60 391.28 386.35 245.84 0.96 8/01/2558 18:30 น. 224.7 226.7 225.5 470.81 482.50 488.69 316.95 0.97
8/01/2558 6:45 น. 227.1 230 228.5 348.07 388.87 378.55 245.49 0.96 8/01/2558 18:45 น. 225.8 227.9 226.5 513.91 532.82 543.59 351.80 0.98
8/01/2558 7:00 น. 228.2 230.8 229 471.39 520.90 509.55 336.45 0.98 8/01/2558 19:00 น. 223.6 225.8 224.3 552.42 578.43 592.76 377.09 0.97
8/01/2558 7:15 น. 227.8 229.9 228.3 491.33 542.56 530.76 349.96 0.98 8/01/2558 19:15 น. 223.1 225.9 224.2 482.39 523.76 542.45 337.39 0.97
8/01/2558 7:30 น. 228.4 230.4 229 446.06 491.44 479.75 317.93 0.98 8/01/2558 19:30 น. 223.1 226.3 224.4 481.93 528.12 543.94 338.00 0.97
8/01/2558 7:45 น. 228.7 230.6 229.4 423.60 455.80 444.80 297.25 0.98 8/01/2558 19:45 น. 222.9 226.2 224.1 430.70 476.77 494.65 303.77 0.97
8/01/2558 8:00 น. 227.9 229.9 228.9 447.43 476.54 474.83 312.00 0.97 8/01/2558 20:00 น. 222.9 226.2 224.2 417.52 460.16 477.58 293.13 0.96
8/01/2558 8:15 น. 227.6 229.5 228.6 391.16 409.96 411.56 267.20 0.96 8/01/2558 20:15 น. 224.4 227.7 225.8 325.83 358.61 377.87 231.57 0.96
8/01/2558 8:30 น. 224.3 226 225.2 390.59 405.60 410.30 263.68 0.97 8/01/2558 20:30 น. 224.4 227.7 225.9 350.13 383.83 402.97 248.17 0.97
8/01/2558 8:45 น. 225.3 226.9 226.2 371.68 388.75 395.75 252.94 0.97 8/01/2558 20:45 น. 223.2 226.6 224.6 334.54 366.86 388.41 237.44 0.97
8/01/2558 9:00 น. 223.9 225.6 224.9 382.11 404.69 413.05 261.58 0.97 8/01/2558 21:00 น. 222.6 226 224 339.01 371.33 390.36 239.70 0.97
8/01/2558 9:15 น. 223.7 225.1 224.8 323.89 336.38 346.92 217.21 0.96 8/01/2558 21:15 น. 223.5 226.8 224.8 366.41 401.59 419.13 259.03 0.97
8/01/2558 9:30 น. 225.5 226.8 226.3 382.45 398.15 407.21 258.50 0.96 8/01/2558 21:30 น. 224.4 227.7 225.8 350.13 382.91 401.36 248.30 0.97
8/01/2558 9:45 น. 226 227.3 226.8 380.04 394.37 396.78 255.03 0.96 8/01/2558 21:45 น. 224.2 227.5 225.5 349.90 383.94 401.82 248.74 0.97

8/01/2558 10:00 น. 225.9 227.2 226.8 408.24 420.84 425.31 275.66 0.97 8/01/2558 22:00 น. 224.1 227.4 225.5 372.82 407.44 423.82 263.62 0.97
8/01/2558 10:15 น. 224.8 226.1 226.1 388.41 388.30 395.63 255.95 0.97 8/01/2558 22:15 น. 224.2 227.4 225.4 380.85 417.41 428.07 269.84 0.97
8/01/2558 10:30 น. 223.8 225.1 225 451.67 457.18 468.06 300.75 0.97 8/01/2558 22:30 น. 223 226 223.9 456.72 493.16 502.68 319.82 0.98
8/01/2558 10:45 น. 223.8 225.2 225 427.95 432.88 443.08 285.04 0.97 8/01/2558 22:45 น. 223.8 226.8 224.7 435.51 472.19 483.54 307.10 0.98
8/01/2558 11:00 น. 222.4 223.8 223.7 466.80 468.06 478.84 308.47 0.98 8/01/2558 23:00 น. 225 228.1 226 438.95 474.83 491.67 311.71 0.98
8/01/2558 11:15 น. 222.5 223.9 223.8 480.44 482.50 492.48 317.42 0.98 8/01/2558 23:15 น. 226.4 229.3 227.5 355.29 384.06 404.69 254.15 0.98
8/01/2558 11:30 น. 223 224.4 224.3 484.45 490.30 499.58 321.85 0.97 8/01/2558 23:30 น. 226.4 229.3 227.4 369.50 396.32 416.49 262.98 0.98
8/01/2558 11:45 น. 222.9 224.4 224.2 437.12 437.35 448.47 288.68 0.97 8/01/2558 23:45 น. 227.2 229.9 228.2 333.28 360.56 375.35 237.85 0.97

225.9 228.30 226.9 439.5 470.9 477.6 224.7 227.02 225.8 454.7 472.7 484.1
AVG AVG 309 91306 14 0 97 0 97

AVG. VOLTAGE
AVG. CURRENT
AVG.  ACTIVE POWER

470.5
226.4

AVG. AVG. 309.91

466.6
308.02

306.14 0.97 0.97
227.0 462.7 225.8



(R-N) (S-N) (T-N) (R) (S) (T) (R-N) (S-N) (T-N) (R) (S) (T)
9/01/2558 0:00 น. 226.6 229.3 227.5 375.46 405.83 417.87 267.52 0.98 9/01/2558 12:00 น. 225.7 227.1 226.3 430.13 448.47 446.86 293.96 0.98
9/01/2558 0:15 น. 225.3 228 226.3 357.24 383.37 396.20 251.70 0.98 9/01/2558 12:15 น. 226.2 227.7 226.8 485.37 495.68 499.24 329.54 0.98
9/01/2558 0:30 น. 225.1 227.9 226.1 355.17 383.60 396.66 251.20 0.98 9/01/2558 12:30 น. 227.7 229.3 228.3 454.20 461.65 466.00 308.99 0.98
9/01/2558 0:45 น. 227.3 230.2 228.4 362.74 389.56 404.69 258.75 0.98 9/01/2558 12:45 น. 227.9 229.5 228.5 366.63 377.98 387.95 252.47 0.98
9/01/2558 1:00 น. 226 228.9 226.9 327.44 356.43 372.59 234.44 0.98 9/01/2558 13:00 น. 227.7 229.4 228.1 292.37 302.91 323.54 204.42 0.97
9/01/2558 1:15 น. 225.2 228.2 226.3 327.67 359.87 379.59 236.56 0.98 9/01/2558 13:15 น. 227.6 229.2 228 315.40 329.96 343.48 220.08 0.98
9/01/2558 1:30 น. 226.1 229.2 227.2 343.94 375.35 394.48 247.59 0.98 9/01/2558 13:30 น. 227.4 229 227.7 333.63 364.92 372.48 238.22 0.98
9/01/2558 1:45 น. 226.7 229.8 227.8 336.26 366.75 388.07 243.45 0.98 9/01/2558 13:45 น. 226.3 227.7 226.6 358.84 386.35 397.35 253.32 0.98
9/01/2558 2:00 น. 224.8 227.9 226 333.74 358.96 380.96 238.28 0.98 9/01/2558 14:00 น. 226.2 227.7 226.7 323.89 336.49 349.44 222.70 0.97
9/01/2558 2:15 น. 225.4 228.5 226.6 324.46 348.64 370.19 231.46 0.98 9/01/2558 14:15 น. 225.4 227 226.4 307.50 310.48 328.70 207.48 0.97
9/01/2558 2:30 น. 225.2 228.1 226.4 307.50 331.68 351.51 219.28 0.98 9/01/2558 14:30 น. 226.6 227.9 227.5 294.77 297.18 308.76 197.85 0.97
9/01/2558 2:45 น. 225.2 228.3 226.5 299.36 325.15 344.17 213.90 0.97 9/01/2558 14:45 น. 226.5 227.8 227.8 308.07 301.19 310.36 200.83 0.96
9/01/2558 3:00 น. 225.6 228.6 226.7 283.77 308.30 326.75 202.87 0.97 9/01/2558 15:00 น. 226.4 227.9 227.8 280.33 264.17 270.94 178.95 0.97
9/01/2558 3:15 น. 225.4 228.2 226.6 273.11 294.55 311.62 193.88 0.97 9/01/2558 15:15 น. 226.3 227.7 227.4 316.89 310.48 314.60 205.64 0.96
9/01/2558 3:30 น. 225.1 228.1 226.5 321.82 346.46 365.72 229.36 0.98 9/01/2558 15:30 น. 226 227.5 226.8 418.21 418.67 421.88 278.25 0.98
9/01/2558 3:45 น. 225.7 228.7 226.9 274.95 299.36 317.35 197.17 0.97 9/01/2558 15:45 น. 226.9 228.3 227.7 372.37 375.80 381.08 250.02 0.97
9/01/2558 4:00 น. 225.4 228.3 226.6 299.24 322.74 344.97 213.99 0.98 9/01/2558 16:00 น. 227 228.6 227.9 313.23 315.40 321.36 208.88 0.96
9/01/2558 4:15 น. 225 228.1 226.4 332.14 358.50 379.13 236.05 0.97 9/01/2558 16:15 น. 227.4 229.1 228.2 321.02 313.57 327.55 212.30 0.97
9/01/2558 4:30 น. 225.9 228.9 227.3 287.55 310.71 332.14 205.19 0.97 9/01/2558 16:30 น. 227.3 229 228.2 326.41 316.55 330.53 214.12 0.96
9/01/2558 4:45 น. 226.5 229.5 227.7 294.09 319.87 338.10 210.68 0.97 9/01/2558 16:45 น. 228.2 229.8 229 308.30 302.34 319.07 205.51 0.97
9/01/2558 5:00 น. 225.2 228.2 226.5 298.56 325.03 343.03 212.72 0.97 9/01/2558 17:00 น. 228.5 230.3 229.3 289.96 287.44 303.60 194.31 0.96
9/01/2558 5:15 น. 224.7 227.8 226 288.59 315.40 335.12 206.10 0.97 9/01/2558 17:15 น. 227.3 229.2 228.1 307.27 301.65 318.84 203.85 0.96

Current
Pf. 

ตารางการตรวจวัดพลงังาน โรงงานพลาสติกไฮเทค ก่อนการปรับปรุง
MDB. หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดพกิดั 1500 kVA.

Pf. Date/Time kW. kW. Date/Time
VoltageVoltage Current

9/01/2558 5:30 น. 224.5 227.7 225.8 309.33 340.62 361.48 221.74 0.97 9/01/2558 17:30 น. 228.7 230.6 229.6 288.59 285.49 302.57 193.74 0.96
9/01/2558 5:45 น. 224.7 227.9 225.9 339.36 374.77 393.22 243.13 0.97 9/01/2558 17:45 น. 229.9 231.7 230.6 292.60 287.90 302.00 197.72 0.97
9/01/2558 6:00 น. 225.7 229 227 334.54 370.42 387.49 240.32 0.97 9/01/2558 18:00 น. 229.9 231.8 230.7 293.40 290.08 296.15 196.88 0.97
9/01/2558 6:15 น. 225.3 228.5 226.6 296.95 339.36 350.82 216.10 0.96 9/01/2558 18:15 น. 228.2 230 228.7 267.84 267.96 271.28 179.14 0.97
9/01/2558 6:30 น. 224.8 228.1 226.2 288.59 337.41 340.39 210.23 0.96 9/01/2558 18:30 น. 226.4 228.2 226.9 257.07 259.25 263.26 173.13 0.98
9/01/2558 6:45 น. 224 227.2 225.3 397.58 447.66 448.24 282.80 0.97 9/01/2558 18:45 น. 228.1 230.2 228.6 227.96 248.82 262.68 163.81 0.97
9/01/2558 7:00 น. 226.6 229.4 227.5 426.46 481.36 486.52 310.32 0.98 9/01/2558 19:00 น. 227.2 229.4 227.7 247.79 273.11 290.76 180.97 0.98
9/01/2558 7:15 น. 227.1 229.4 227.6 412.59 463.02 468.06 299.56 0.98 9/01/2558 19:15 น. 226.3 229 227.2 245.72 276.44 297.98 181.97 0.97
9/01/2558 7:30 น. 227.2 229.5 228 438.49 473.45 479.64 310.87 0.98 9/01/2558 19:30 น. 226.4 229.5 227.5 258.79 297.64 317.47 192.36 0.97
9/01/2558 7:45 น. 228.2 230 229.1 381.42 413.85 410.53 269.30 0.97 9/01/2558 19:45 น. 225.9 229.1 227 250.54 289.16 306.69 184.67 0.96
9/01/2558 8:00 น. 227.9 229.5 228.9 354.26 380.96 376.26 245.00 0.96 9/01/2558 20:00 น. 225.7 228.9 227 245.72 278.04 298.10 179.09 0.96
9/01/2558 8:15 น. 227.9 229.5 228.8 371.91 396.66 390.13 256.12 0.97 9/01/2558 20:15 น. 225.7 229.2 227 143.49 150.83 172.03 104.28 0.98
9/01/2558 8:30 น. 228.5 230 229.2 312.77 341.08 335.00 217.11 0.96 9/01/2558 20:30 น. 225.9 229.3 227.2 174.89 190.25 210.54 127.48 0.97
9/01/2558 8:45 น. 228.5 229.9 229.4 312.54 330.30 328.01 212.71 0.96 9/01/2558 20:45 น. 226.4 229.9 227.8 177.76 186.70 203.78 113.15 0.88
9/01/2558 9:00 น. 226.9 228.3 227.8 354.37 371.79 371.45 241.02 0.96 9/01/2558 21:00 น. 225.6 228.9 226.8 228.07 251.80 272.31 165.30 0.97
9/01/2558 9:15 น. 227.2 228.6 227.9 311.74 331.34 328.36 211.60 0.96 9/01/2558 21:15 น. 225.6 228.7 226.8 285.72 317.70 338.78 206.01 0.96
9/01/2558 9:30 น. 227.6 228.9 228.5 350.82 362.62 358.27 237.62 0.97 9/01/2558 21:30 น. 226.4 229.6 227.5 293.97 327.55 349.21 213.77 0.97
9/01/2558 9:45 น. 228.1 229.4 229 303.03 315.86 313.91 206.06 0.97 9/01/2558 21:45 น. 226.3 229.4 227.3 309.33 344.29 365.60 225.41 0.97

9/01/2558 10:00 น. 227.2 228.5 228 335.35 345.89 341.19 225.82 0.97 9/01/2558 22:00 น. 226.4 229.5 227.4 303.14 338.44 358.96 219.96 0.97
9/01/2558 10:15 น. 227.1 228.4 227.8 334.89 344.86 344.74 227.13 0.97 9/01/2558 22:15 น. 225 228.1 225.9 316.55 347.04 369.50 227.10 0.97
9/01/2558 10:30 น. 226.6 227.9 227.4 358.38 367.90 366.06 239.55 0.96 9/01/2558 22:30 น. 225.5 228.5 226.4 265.55 292.02 313.34 190.69 0.97
9/01/2558 10:45 น. 226.1 227.4 226.8 358.50 373.17 372.48 241.84 0.97 9/01/2558 22:45 น. 225.6 228.6 226.5 280.45 307.04 330.07 200.93 0.96
9/01/2558 11:00 น. 226.5 227.9 227.2 354.60 367.67 368.93 240.39 0.97 9/01/2558 23:00 น. 225.6 228.5 226.6 262.23 289.73 305.78 187.52 0.96
9/01/2558 11:15 น. 227.1 228.5 228 357.12 363.77 366.18 240.39 0.97 9/01/2558 23:15 น. 225.1 228.2 226.3 260.28 293.74 307.50 188.77 0.97
9/01/2558 11:30 น. 226.7 228 227.4 339.70 348.87 350.36 228.41 0.97 9/01/2558 23:30 น. 226.4 229.4 227.4 314.03 349.10 362.97 226.09 0.97
9/01/2558 11:45 น. 226.1 227.5 226.7 387.04 401.59 401.36 263.42 0.98 9/01/2558 23:45 น. 225.9 229 227 392.77 434.14 450.30 280.58 0.97

226.2 228.62 227.2 336.0 361.9 371.5 226.7 228.96 227.6 300.2 314.4 328.4
0 97 AVGAVG 236 26 0 97207 96

AVG. VOLTAGE
AVG. CURRENT
AVG.  ACTIVE POWER

356.5
0.97 AVG.

222.11

227.8 314.3
227.6
335.4

AVG. 236.26 0.97
227.3

207.96



R S T AVG R S T RST R S T AVG R S T RST

05/05/2015 13:10:14 223.9 223.1 222.6 223.2 38.3 40.7 44.5 123.4 0.90 24.85 05/05/2015 13:37:18 224.0 223.4 222.4 223.3 27.1 26.4 29.7 83.2 0.33 6.30

05/05/2015 13:10:15 223.7 223.1 222.6 223.1 36.7 36.5 37.8 110.9 0.93 23.10 05/05/2015 13:37:19 224.1 223.4 222.7 223.4 24.4 26.0 25.8 76.2 0.66 11.17

05/05/2015 13:10:16 224.0 223.3 222.8 223.4 34.4 32.0 36.8 103.1 0.62 14.27 05/05/2015 13:37:20 224.0 223.4 222.8 223.4 24.5 22.4 25.9 72.9 0.91 14.86

05/05/2015 13:10:17 224.2 223.4 223.0 223.5 24.0 26.9 25.6 76.5 0.91 15.42 05/05/2015 13:37:21 224.1 223.6 223.1 223.6 23.8 22.7 24.3 70.8 0.99 15.67

05/05/2015 13:10:18 224.1 223.3 222.9 223.4 24.8 24.1 26.6 75.4 0.83 14.12 05/05/2015 13:37:22 224.2 223.5 223.0 223.6 22.7 25.5 27.2 75.4 0.42 6.54

05/05/2015 13:10:19 223.9 223.1 222.7 223.2 23.0 23.2 24.5 70.6 0.99 15.61 05/05/2015 13:37:23 224.1 223.5 223.0 223.5 32.8 29.6 31.6 94.0 0.63 13.40

05/05/2015 13:10:20 223.8 223.1 222.6 223.2 22.7 24.4 27.2 74.3 0.91 15.03 05/05/2015 13:37:24 224.1 223.5 222.9 223.5 32.0 32.2 36.8 100.9 0.95 21.41

05/05/2015 13:10:21 224.0 223.2 222.8 223.3 35.4 33.7 35.3 104.5 0.55 12.78 05/05/2015 13:37:25 223.7 223.1 222.6 223.1 32.1 35.3 34.5 101.9 0.95 21.58

05/05/2015 13:10:22 224.3 223.5 223.1 223.6 34.0 33.1 37.9 105.0 0.87 20.46 05/05/2015 13:37:26 223.7 223.1 222.5 223.1 33.7 32.7 36.1 102.5 0.95 21.64

05/05/2015 13:10:23 224.1 223.3 223.0 223.5 33.1 36.2 35.6 105.0 0.95 22.35 05/05/2015 13:37:27 223.7 223.1 222.6 223.1 30.1 30.0 32.0 92.1 0.89 18.32

05/05/2015 13:10:24 223.9 223.2 222.8 223.3 34.5 31.9 37.8 104.2 0.96 22.24 05/05/2015 13:37:28 223.7 223.1 222.5 223.1 29.6 34.7 36.2 100.5 0.86 19.45

05/05/2015 13:10:25 224.1 223.5 223.1 223.6 32.4 33.3 34.5 100.2 0.96 21.50 05/05/2015 13:37:29 223.8 223.1 222.5 223.1 41.0 38.4 40.5 119.9 0.90 24.17

05/05/2015 13:10:26 224.0 223.2 222.8 223.3 32.3 33.8 38.3 104.5 0.86 20.25 05/05/2015 13:37:30 223.7 223.2 222.5 223.1 38.4 38.8 43.4 120.6 0.90 24.30

05/05/2015 13:10:27 224.1 223.5 223.1 223.6 42.7 42.1 42.1 126.9 0.91 25.73 05/05/2015 13:37:31 223.8 223.3 222.6 223.2 42.2 47.4 43.5 133.1 0.88 26.21

05/05/2015 13:10:28 222.3 221.7 221.2 221.7 36.4 37.3 41.8 115.5 0.91 23.38 05/05/2015 13:37:32 223.9 223.3 222.6 223.3 31.0 28.1 32.4 91.6 0.96 19.62

05/05/2015 13:10:29 223.7 222.9 222.6 223.1 45.7 50.7 46.9 143.3 0.88 28.11 05/05/2015 13:37:33 224.0 223.5 222.8 223.4 30.9 29.4 32.1 92.4 0.88 18.04

05/05/2015 13:10:30 223.6 222.9 222.5 223.0 34.3 32.1 36.5 102.8 0.95 21.70 05/05/2015 13:37:34 224.1 223.4 222.8 223.4 29.6 34.3 36.7 100.6 0.95 21.39

05/05/2015 13:10:31 223.5 222.9 222.4 222.9 31.1 32.3 32.1 95.5 0.96 20.50 05/05/2015 13:37:35 224.1 223.4 222.7 223.4 33.4 30.9 31.7 96.0 0.97 20.74

05/05/2015 13:10:32 223.3 222.6 222.1 222.7 29.4 30.6 33.0 93.1 0.72 15.09 05/05/2015 13:37:36 224.0 223.3 222.7 223.3 29.1 28.6 32.5 90.1 0.31 6.29

05/05/2015 13:10:33 223.6 223.0 222.4 223.0 29.6 28.1 29.1 86.8 0.57 11.00 05/05/2015 13:37:37 224.1 223.4 222.8 223.4 32.1 35.5 35.2 102.9 0.95 21.91

05/05/2015 13:10:34 223.5 222.9 222.3 222.9 27.8 29.1 33.6 90.5 0.55 11.63 05/05/2015 13:37:38 224.2 223.5 222.8 223.5 35.0 34.2 37.6 106.8 0.95 22.68

05/05/2015 13:10:35 223.5 222.8 222.3 222.9 37.7 42.0 40.0 119.7 0.91 24.26 05/05/2015 13:37:39 224.0 223.2 222.6 223.3 34.3 33.5 35.7 103.5 0.95 22.03

05/05/2015 13:10:36 223.5 222.9 222.5 223.0 35.3 33.3 38.6 107.2 0.94 22.53 05/05/2015 13:37:40 223.9 223.2 222.7 223.3 32.1 36.6 37.7 106.4 0.95 22.46

05/05/2015 13:10:37 223.4 222.6 222.2 222.7 33.2 34.9 35.3 103.4 0.96 22.02 05/05/2015 13:37:41 224.0 223.3 222.6 223.3 32.9 30.7 31.6 95.2 0.97 20.63

05/05/2015 13:10:38 223.2 222.5 222.1 222.6 32.8 35.6 38.3 106.7 0.94 22.38 05/05/2015 13:37:42 223.9 223.2 222.5 223.2 32.8 32.4 37.5 102.6 0.87 20.06

05/05/2015 13:10:39 223.5 222.9 222.3 222.9 32.5 31.0 31.9 95.5 0.97 20.72 05/05/2015 13:37:43 223.7 223.1 222.5 223.1 32.9 36.6 35.3 104.8 0.95 22.28

05/05/2015 13:10:40 223.6 223.0 222.4 223.0 31.1 32.3 37.3 100.6 0.88 19.78 05/05/2015 13:37:44 223.7 223.1 222.4 223.1 37.0 35.9 40.1 113.1 0.94 23.61

05/05/2015 13:10:41 223.5 222.8 222.4 222.9 34.2 34.9 35.9 105.0 0.96 22.38 05/05/2015 13:37:45 223.7 223.0 222.4 223.0 34.6 32.9 32.4 99.9 0.72 15.87

05/05/2015 13:10:42 223.6 223.0 222.5 223.0 34.0 31.5 37.1 102.6 0.96 21.87 05/05/2015 13:37:46 223.3 222.7 222.1 222.7 24.5 27.7 29.0 81.3 0.82 14.68

05/05/2015 13:10:43 223.8 223.1 222.6 223.2 37.0 39.0 38.4 114.4 0.94 23.90 05/05/2015 13:37:47 223.6 223.0 222.4 223.0 25.8 23.7 25.7 75.2 0.91 15.28

05/05/2015 13:10:44 223.7 223.0 222.5 223.1 24.5 25.8 28.5 78.8 0.50 8.36 05/05/2015 13:37:48 223.6 223.0 222.3 223.0 25.6 25.8 29.6 80.9 0.51 8.93

05/05/2015 13:10:45 223.6 223.1 222.5 223.1 26.8 25.6 26.5 78.8 0.67 11.75 05/05/2015 13:37:49 223.5 222.9 222.3 222.9 27.8 29.8 29.8 87.3 0.81 15.97

05/05/2015 13:10:46 223.6 223.0 222.4 223.0 26.1 27.4 31.2 84.7 0.40 7.31 05/05/2015 13:37:50 223.7 223.1 222.5 223.1 37.4 35.1 40.6 113.1 0.92 23.28

05/05/2015 13:10:47 223.6 223.0 222.4 223.0 28.0 30.7 30.0 88.7 0.81 16.17 05/05/2015 13:37:51 223.8 223.3 222.6 223.2 39.7 39.4 40.5 119.6 0.91 24.38

05/05/2015 13:10:48 223.7 223.2 222.6 223.2 33.2 30.8 36.8 100.8 0.87 19.72 05/05/2015 13:37:52 223.7 223.1 222.4 223.1 39.2 44.6 46.4 130.2 0.89 25.81

05/05/2015 13:10:49 223.9 223.2 222.6 223.2 39.2 41.4 41.1 121.6 0.91 24.69 05/05/2015 13:37:53 223.6 223.0 222.5 223.0 43.0 39.2 40.8 123.1 0.91 24.98

05/05/2015 13:10:50 223.5 222.9 222.3 222.9 38.9 41.2 46.1 126.2 0.90 25.28 05/05/2015 13:37:54 224.1 223.6 222.8 223.5 38.5 39.9 43.9 122.3 0.91 24.76

05/05/2015 13:10:51 223.6 223.1 222.4 223.0 42.2 39.9 40.5 122.5 0.91 24.87 05/05/2015 13:37:55 224.0 223.4 222.9 223.4 36.5 39.7 38.6 114.8 0.92 23.68

05/05/2015 13:10:52 223.6 223.0 222.4 223.0 38.2 39.8 45.1 123.2 0.90 24.78 05/05/2015 13:37:56 224.0 223.5 222.9 223.5 43.4 38.6 43.8 125.8 0.91 25.47

05/05/2015 13:10:53 223.4 222.7 222.2 222.8 36.8 40.1 38.3 115.1 0.92 23.57 05/05/2015 13:37:57 224.2 223.5 222.8 223.5 30.5 30.9 31.8 93.2 0.89 18.63

05/05/2015 13:10:54 223.7 223.0 222.4 223.0 39.3 37.0 43.9 120.2 0.91 24.36 05/05/2015 13:37:58 223.7 223.0 222.4 223.0 39.3 41.7 44.2 125.1 0.84 23.33

05/05/2015 13:10:55 223.8 223.0 222.5 223.1 35.1 37.7 37.7 110.6 0.95 23.35 05/05/2015 13:37:59 224.0 223.3 222.8 223.4 28.8 25.7 26.5 81.1 0.59 10.65

05/05/2015 13:10:56 223.5 222.6 222.2 222.8 34.9 38.3 41.7 114.8 0.93 23.85 05/05/2015 13:38:00 224.0 223.3 222.7 223.3 25.6 26.1 29.5 81.1 0.67 11.91

05/05/2015 13:10:57 223.7 222.9 222.5 223.0 33.1 29.3 30.3 92.7 0.30 6.40 05/05/2015 13:38:01 224.0 223.2 222.7 223.3 24.1 25.8 25.9 75.7 0.83 13.98

05/05/2015 13:10:58 223.8 223.0 222.5 223.1 23.8 24.7 28.4 76.9 0.50 8.48 05/05/2015 13:38:02 223.9 223.2 222.7 223.3 25.6 23.5 26.7 75.8 1.00 16.86

05/05/2015 13:10:59 223.8 222.9 222.6 223.1 23.7 24.3 24.6 72.6 0.83 13.38 05/05/2015 13:38:03 223.7 222.9 222.1 222.9 23.8 24.3 25.2 73.3 0.82 13.37

05/05/2015 13:11:00 223.8 223.0 222.7 223.2 24.0 21.8 25.6 71.5 0.99 15.86 05/05/2015 13:38:04 223.4 222.8 222.2 222.8 31.6 35.6 37.3 104.5 0.87 20.40

05/05/2015 13:11:01 224.0 223.2 222.8 223.3 23.5 24.2 24.0 71.7 0.99 15.90 05/05/2015 13:38:05 223.4 222.7 222.0 222.7 35.2 31.9 33.3 100.5 0.96 21.47

05/05/2015 13:11:02 223.8 223.0 222.6 223.1 29.3 30.1 35.6 95.1 0.63 13.43 05/05/2015 13:38:06 223.5 222.9 222.1 222.8 32.7 34.8 38.9 106.3 0.95 22.40

05/05/2015 13:11:03 223.5 222.8 222.3 222.9 33.7 31.0 32.2 96.9 0.96 20.80 05/05/2015 13:38:07 223.2 222.6 222.0 222.6 33.0 33.8 34.9 101.6 0.96 21.71

05/05/2015 13:11:04 223.8 223.1 222.6 223.2 32.5 33.4 38.0 103.8 0.95 21.92 05/05/2015 13:38:08 223.6 222.9 222.2 222.9 35.9 33.9 39.5 109.2 0.93 22.71

05/05/2015 13:11:05 224.0 223.2 222.7 223.3 32.1 35.9 33.6 101.6 0.95 21.54 05/05/2015 13:38:09 223.5 222.9 222.1 222.8 38.0 38.6 39.3 115.8 0.92 23.74

05/05/2015 13:11:06 223.8 223.2 222.7 223.2 36.4 34.6 40.8 111.9 0.92 22.95 05/05/2015 13:38:10 223.3 222.6 222.0 222.6 38.8 41.3 45.3 125.5 0.90 25.02

05/05/2015 13:11:07 223.8 223.1 222.6 223.2 35.9 39.2 38.6 113.8 0.92 23.26 05/05/2015 13:38:11 223.6 222.9 222.3 222.9 40.9 37.1 38.5 116.6 0.91 23.73

05/05/2015 13:11:08 223.7 222.9 222.5 223.0 38.7 38.9 44.8 122.4 0.90 24.54 05/05/2015 13:38:12 223.4 222.8 222.0 222.7 42.0 44.7 48.4 135.1 0.88 26.55

05/05/2015 13:11:09 223.8 223.0 222.6 223.1 37.7 36.0 37.1 110.8 0.92 22.75 05/05/2015 13:38:13 223.4 222.8 222.2 222.8 28.7 30.2 30.0 88.9 0.97 19.20

05/05/2015 13:11:10 223.7 223.1 222.6 223.1 43.4 45.9 49.0 138.3 0.88 27.13 05/05/2015 13:38:14 223.4 222.8 222.1 222.8 32.0 29.1 33.7 94.8 0.87 18.44

05/05/2015 13:11:11 223.7 222.9 222.5 223.0 30.0 32.2 30.4 92.6 0.96 19.81 05/05/2015 13:38:15 223.5 222.9 222.2 222.9 26.9 28.4 28.4 83.7 0.41 7.56

05/05/2015 13:11:12 223.7 223.0 222.6 223.1 30.6 28.2 34.3 93.1 0.79 16.56 05/05/2015 13:38:16 223.3 222.7 222.1 222.7 22.4 24.9 26.6 74.0 0.66 10.53

05/05/2015 13:11:13 223.8 223.1 222.6 223.2 27.1 29.8 28.8 85.6 0.81 15.62 05/05/2015 13:38:17 223.3 222.5 222.0 222.6 28.1 24.7 26.5 79.4 0.34 5.92

Pf. kW.

ตารางการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า  ของ โรงงานพลาสติกไทย

ตาํแหน่งตรวจวัด ณ. ตู้ Load center ของเคร่ือง A11 ก่อนติดตัง้อุปกรณ์

Date/Time
Voltage Current

Pf. kW. Date/Time
Voltage Current



R S T AVG R S T RST R S T AVG R S T RST
Pf. kW.

ตารางการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า  ของ โรงงานพลาสติกไทย

ตาํแหน่งตรวจวัด ณ. ตู้ Load center ของเคร่ือง A11 ก่อนติดตัง้อุปกรณ์

Date/Time
Voltage Current

Pf. kW. Date/Time
Voltage Current

05/05/2015 13:11:14 223.5 222.8 222.3 222.9 26.6 27.8 31.9 86.2 0.33 6.92 05/05/2015 13:38:18 223.3 222.5 221.8 222.5 30.5 32.6 36.1 99.3 0.96 21.10

05/05/2015 13:11:15 223.7 223.0 222.6 223.1 27.5 25.1 25.5 78.2 0.51 8.84 05/05/2015 13:38:19 223.3 222.5 221.9 222.6 31.7 34.8 34.1 100.7 0.95 21.27

05/05/2015 13:11:16 223.5 222.9 222.3 222.9 30.3 32.3 36.8 99.4 0.87 19.40 05/05/2015 13:38:20 223.1 222.4 221.7 222.4 35.4 31.5 36.4 103.3 0.95 21.74

05/05/2015 13:11:17 223.5 222.7 222.3 222.8 31.5 33.5 33.5 98.5 0.87 19.23 05/05/2015 13:38:21 223.2 222.4 221.8 222.5 31.3 32.9 32.7 96.8 0.96 20.60

05/05/2015 13:11:18 223.6 222.9 222.4 223.0 34.4 30.8 36.4 101.5 0.95 21.56 05/05/2015 13:38:22 223.3 222.6 221.9 222.6 28.8 32.6 34.7 96.0 0.63 14.12

05/05/2015 13:11:19 223.6 222.8 222.4 222.9 31.5 34.6 33.4 99.5 0.95 21.13 05/05/2015 13:38:23 223.3 222.6 222.0 222.6 33.3 29.2 31.6 94.1 0.96 20.17

05/05/2015 13:11:20 223.8 223.0 222.6 223.1 29.3 30.4 34.1 93.8 0.72 15.30 05/05/2015 13:38:24 223.3 222.6 221.9 222.6 31.0 34.7 37.5 103.2 0.70 16.51

05/05/2015 13:11:21 223.5 222.7 222.3 222.8 32.8 30.5 32.0 95.3 0.96 20.46 05/05/2015 13:38:25 223.2 222.5 221.9 222.5 33.8 37.3 36.0 107.1 0.94 22.46

05/05/2015 13:11:22 223.6 222.9 222.5 223.0 31.4 34.0 37.3 102.7 0.78 18.22 05/05/2015 13:38:26 223.3 222.7 222.1 222.7 33.5 30.8 33.3 97.6 0.46 9.93

05/05/2015 13:11:23 223.6 222.8 222.4 222.9 32.9 35.1 35.1 103.2 0.78 18.15 05/05/2015 13:38:27 223.3 222.7 222.0 222.7 23.9 25.3 25.3 74.5 0.58 9.49

05/05/2015 13:11:24 223.5 222.9 222.4 222.9 31.7 29.8 34.9 96.3 0.32 6.82 05/05/2015 13:38:28 223.2 222.6 222.0 222.6 25.8 30.5 32.4 88.6 0.80 16.20

05/05/2015 13:11:25 223.7 223.0 222.5 223.1 24.0 26.2 25.2 75.4 0.83 13.85 05/05/2015 13:38:29 223.4 222.7 222.0 222.7 30.4 26.3 27.9 84.6 0.73 13.87

05/05/2015 13:11:26 223.5 222.8 222.3 222.9 27.7 28.3 33.1 89.2 0.47 9.87 05/05/2015 13:38:30 223.4 222.8 222.1 222.8 26.3 29.1 31.5 87.0 0.64 13.00

05/05/2015 13:11:27 223.4 222.8 222.3 222.8 30.1 27.3 27.8 85.2 0.57 10.72 05/05/2015 13:38:31 223.3 222.7 222.0 222.7 33.8 35.7 37.3 106.8 0.85 20.23

05/05/2015 13:11:28 223.5 222.9 222.3 222.9 26.5 28.6 31.9 87.1 0.64 12.99 05/05/2015 13:38:32 223.4 222.9 222.1 222.8 40.9 36.9 42.3 120.0 0.90 24.06

05/05/2015 13:11:29 223.3 222.7 222.2 222.7 34.4 36.3 36.9 107.6 0.76 18.36 05/05/2015 13:38:33 223.4 222.7 222.0 222.7 38.7 41.0 41.2 120.9 0.90 24.22

05/05/2015 13:11:30 223.4 222.8 222.3 222.8 40.1 36.0 42.6 118.7 0.91 23.96 05/05/2015 13:38:34 223.4 222.9 222.2 222.8 38.2 39.6 44.9 122.6 0.90 24.56

05/05/2015 13:11:31 223.5 222.8 222.3 222.9 39.4 42.4 41.6 123.4 0.90 24.64 05/05/2015 13:38:35 224.0 223.2 222.6 223.3 40.6 35.7 36.6 112.9 0.92 23.17

05/05/2015 13:11:32 223.4 222.7 222.2 222.8 44.5 45.3 51.1 140.9 0.89 27.91 05/05/2015 13:38:36 224.2 223.4 222.7 223.4 28.8 31.8 34.7 95.3 0.80 17.25

05/05/2015 13:11:33 223.4 222.7 222.2 222.8 40.8 38.5 39.3 118.7 0.91 24.15 05/05/2015 13:38:37 224.1 223.2 222.6 223.3 32.8 35.3 34.8 102.8 0.95 21.88

05/05/2015 13:11:34 223.4 222.7 222.2 222.8 33.8 36.2 40.2 110.3 0.93 22.81 05/05/2015 13:38:38 224.0 223.1 222.5 223.2 30.3 28.2 32.9 91.4 0.66 13.40

05/05/2015 13:11:35 223.0 222.3 221.9 222.4 33.8 35.5 35.1 104.5 0.87 20.34 05/05/2015 13:38:39 223.9 223.0 222.4 223.1 37.4 40.1 39.5 117.1 0.85 22.18

05/05/2015 13:11:36 223.3 222.7 222.1 222.7 32.3 29.1 34.7 96.0 0.80 17.05 05/05/2015 13:38:40 224.0 223.2 222.6 223.3 25.5 27.5 29.5 82.4 0.25 4.61

05/05/2015 13:11:37 223.2 222.6 222.0 222.6 39.4 43.6 41.0 124.0 0.84 23.26 05/05/2015 13:38:41 224.1 223.2 222.6 223.3 26.2 23.6 25.4 75.2 0.67 10.98

05/05/2015 13:11:38 223.2 222.6 222.1 222.6 26.7 27.7 30.6 85.0 0.33 6.42 05/05/2015 13:38:42 224.0 223.3 222.7 223.3 22.9 24.6 27.9 75.4 0.91 15.25

05/05/2015 13:11:39 223.1 222.5 222.0 222.5 27.5 25.2 26.1 78.8 0.75 12.87 05/05/2015 13:38:43 224.0 223.2 222.6 223.3 22.9 22.8 24.6 70.3 0.99 15.60

05/05/2015 13:11:40 222.9 222.3 221.7 222.3 23.9 25.4 28.9 78.3 0.75 12.80 05/05/2015 13:38:44 224.0 223.2 222.6 223.3 25.1 22.5 26.4 74.0 0.92 15.06

05/05/2015 13:11:41 223.1 222.4 222.0 222.5 23.9 24.8 24.9 73.6 0.91 14.95 05/05/2015 13:38:45 223.8 223.0 222.4 223.1 33.3 36.2 36.1 105.6 0.62 14.61

05/05/2015 13:11:42 223.1 222.6 222.0 222.6 26.8 23.7 27.9 78.4 0.75 13.16 05/05/2015 13:38:46 223.7 222.9 222.3 223.0 34.9 37.8 41.4 114.1 0.94 23.88

05/05/2015 13:11:43 223.3 222.7 222.2 222.7 32.1 35.0 32.6 99.7 0.79 17.70 05/05/2015 13:38:47 223.7 222.9 222.3 223.0 35.8 32.5 34.3 102.6 0.96 21.95

05/05/2015 13:11:44 223.2 222.6 222.2 222.7 31.9 31.6 38.2 101.6 0.96 21.67 05/05/2015 13:38:48 223.8 223.0 222.3 223.0 38.7 42.6 45.5 126.8 0.90 25.32

05/05/2015 13:11:45 223.1 222.6 222.0 222.6 37.7 34.9 35.9 108.5 0.94 22.77 05/05/2015 13:38:49 223.0 222.4 221.8 222.4 37.3 39.7 39.4 116.3 0.92 23.71

05/05/2015 13:11:46 223.1 222.4 221.9 222.5 39.0 42.2 45.6 126.7 0.89 25.16 05/05/2015 13:38:50 223.5 222.7 222.2 222.8 41.2 37.9 43.6 122.7 0.90 24.68

05/05/2015 13:11:47 223.2 222.4 222.0 222.5 37.3 39.6 39.0 115.9 0.92 23.64 05/05/2015 13:38:51 223.8 223.1 222.4 223.1 39.9 44.0 42.8 126.6 0.90 25.51

05/05/2015 13:11:48 223.3 222.7 222.1 222.7 41.7 36.0 42.7 120.4 0.91 24.37 05/05/2015 13:38:52 223.6 223.0 222.4 223.0 38.0 40.1 45.5 123.7 0.91 24.98

05/05/2015 13:11:49 223.5 222.8 222.3 222.9 40.3 44.7 40.7 125.7 0.90 25.28 05/05/2015 13:38:53 223.9 223.1 222.5 223.2 48.3 42.0 44.3 134.6 0.89 26.81

05/05/2015 13:11:50 223.4 222.6 222.3 222.8 38.7 39.8 45.1 123.6 0.91 25.02 05/05/2015 13:38:54 223.8 223.1 222.4 223.1 28.9 32.2 34.6 95.7 0.80 17.31

05/05/2015 13:11:51 223.3 222.7 222.1 222.7 45.4 42.7 43.5 131.6 0.90 26.27 05/05/2015 13:38:55 223.7 223.0 222.4 223.0 31.1 31.9 31.6 94.6 0.97 20.40

05/05/2015 13:11:52 223.4 222.7 222.2 222.8 29.0 31.9 34.9 95.9 0.87 18.79 05/05/2015 13:38:56 223.5 222.7 222.1 222.8 28.2 26.1 29.3 83.5 0.09 1.59

05/05/2015 13:11:53 223.2 222.5 222.1 222.6 29.6 31.3 32.2 93.0 0.88 18.15 05/05/2015 13:38:57 223.5 222.7 222.0 222.7 23.8 25.3 25.3 74.5 0.83 13.65

05/05/2015 13:11:54 223.3 222.7 222.1 222.7 30.2 26.9 32.2 89.2 0.81 15.95 05/05/2015 13:38:58 223.8 223.1 222.5 223.1 26.4 27.1 32.1 85.6 0.66 12.96

05/05/2015 13:11:55 223.3 222.5 222.0 222.6 23.8 25.8 24.6 74.3 0.99 16.43 05/05/2015 13:38:59 223.9 223.0 222.4 223.1 33.2 31.4 33.7 98.3 0.97 21.26

05/05/2015 13:11:57 223.1 222.4 221.9 222.5 27.0 26.6 32.2 85.8 0.19 3.39 05/05/2015 13:39:01 223.9 223.0 222.3 223.1 32.4 36.2 38.6 107.2 0.95 22.59

05/05/2015 13:11:58 223.2 222.5 222.0 222.6 33.6 31.9 33.0 98.5 0.96 21.13 05/05/2015 13:39:02 223.9 223.1 222.3 223.1 34.0 34.1 36.0 104.1 0.96 22.21

05/05/2015 13:11:59 223.1 222.4 221.9 222.5 32.6 35.5 38.9 107.0 0.94 22.42 05/05/2015 13:39:03 224.0 223.2 222.5 223.2 34.8 31.7 36.8 103.2 0.96 22.03

05/05/2015 13:12:00 223.2 222.4 222.0 222.5 33.3 33.6 34.3 101.3 0.96 21.64 05/05/2015 13:39:04 224.1 223.1 222.4 223.2 30.7 33.9 32.9 97.4 0.96 20.93

05/05/2015 13:12:01 223.3 222.5 222.1 222.6 33.8 30.5 36.6 100.8 0.96 21.46 05/05/2015 13:39:05 223.7 223.1 222.4 223.1 30.9 31.0 36.8 98.6 0.88 19.44

05/05/2015 13:12:02 223.0 222.2 221.8 222.3 30.6 34.6 32.0 97.2 0.96 20.80 05/05/2015 13:39:06 224.1 223.4 222.6 223.4 34.6 32.9 35.2 102.8 0.96 22.03

05/05/2015 13:12:03 222.9 222.2 221.8 222.3 30.5 31.8 38.4 100.8 0.87 19.69 05/05/2015 13:39:07 224.2 223.5 222.7 223.5 35.2 39.2 42.0 116.4 0.93 24.24

05/05/2015 13:12:04 223.1 222.5 222.0 222.5 35.9 31.7 31.8 99.3 0.96 21.29 05/05/2015 13:39:08 223.9 223.2 222.5 223.2 33.1 34.0 33.0 100.1 0.71 15.93

05/05/2015 13:12:05 223.2 222.5 222.0 222.6 37.1 40.7 43.9 121.6 0.92 24.96 05/05/2015 13:39:09 223.9 223.2 222.4 223.2 30.8 29.4 34.3 94.5 0.96 20.31

05/05/2015 13:12:06 223.1 222.5 222.1 222.6 31.2 31.0 31.2 93.4 0.97 20.23 05/05/2015 13:39:10 224.0 223.2 222.4 223.2 28.8 32.5 32.0 93.3 0.72 14.93

05/05/2015 13:12:07 223.1 222.5 222.0 222.5 33.9 29.1 34.7 97.7 0.95 20.70 05/05/2015 13:39:11 223.9 223.2 222.5 223.2 28.2 27.7 33.6 89.5 0.64 13.14

05/05/2015 13:12:08 223.3 222.5 222.1 222.6 28.5 32.1 30.1 90.7 0.89 18.04 05/05/2015 13:39:12 224.0 223.2 222.4 223.2 28.5 27.5 29.3 85.2 0.66 12.55

05/05/2015 13:12:09 223.3 222.6 222.2 222.7 26.5 27.8 31.7 86.0 0.40 8.24 05/05/2015 13:39:13 224.1 223.3 222.5 223.3 34.3 38.5 41.2 114.0 0.92 23.46

05/05/2015 13:12:10 223.2 222.5 222.0 222.6 30.4 26.8 27.6 84.8 0.82 15.49 05/05/2015 13:39:14 223.9 223.1 222.6 223.2 39.7 38.4 41.5 119.6 0.91 24.39

05/05/2015 13:12:11 223.1 222.4 221.9 222.5 36.0 40.2 43.1 119.4 0.90 23.85 05/05/2015 13:39:15 224.1 223.3 222.6 223.3 40.3 39.2 44.9 124.4 0.91 25.18

05/05/2015 13:12:12 223.1 222.4 222.0 222.5 37.7 37.6 39.6 115.0 0.91 23.28 05/05/2015 13:39:16 223.9 223.1 222.3 223.1 38.1 41.0 39.7 118.7 0.91 24.17

05/05/2015 13:12:13 223.1 222.5 222.0 222.5 41.7 36.8 44.1 122.6 0.90 24.44 05/05/2015 13:39:17 224.1 223.3 222.6 223.3 32.4 33.5 37.4 103.4 0.95 21.99

05/05/2015 13:12:14 223.0 222.3 221.9 222.4 38.8 43.7 41.2 123.6 0.89 24.53 05/05/2015 13:39:18 224.3 223.3 222.6 223.4 30.9 29.7 32.2 92.8 0.81 16.87



R S T AVG R S T RST R S T AVG R S T RST
Pf. kW.

ตารางการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า  ของ โรงงานพลาสติกไทย

ตาํแหน่งตรวจวัด ณ. ตู้ Load center ของเคร่ือง A11 ก่อนติดตัง้อุปกรณ์

Date/Time
Voltage Current

Pf. kW. Date/Time
Voltage Current

05/05/2015 13:12:15 223.1 222.4 222.0 222.5 32.0 31.0 36.6 99.6 0.95 21.02 05/05/2015 13:39:19 224.3 223.4 222.7 223.5 33.4 38.2 39.3 111.0 0.94 23.27

05/05/2015 13:12:16 223.3 222.6 222.2 222.7 33.7 30.9 31.1 95.7 0.96 20.53 05/05/2015 13:39:20 224.4 223.4 222.8 223.5 31.3 29.6 32.0 92.8 0.81 16.79

05/05/2015 13:12:17 223.1 222.4 221.9 222.5 32.2 35.8 37.3 105.3 0.78 18.48 05/05/2015 13:39:21 224.2 223.3 222.2 223.2 39.4 38.9 43.2 121.5 0.93 25.21

05/05/2015 13:12:18 222.9 222.1 221.7 222.2 30.3 31.7 32.4 94.4 0.97 20.27 05/05/2015 13:39:22 224.3 223.4 222.1 223.3 26.6 28.8 27.8 83.2 0.49 9.21

05/05/2015 13:12:19 223.2 222.4 222.0 222.5 38.1 34.4 40.3 112.8 0.77 19.16 05/05/2015 13:39:23 224.5 223.6 222.5 223.5 24.8 24.1 28.4 77.3 0.66 11.13

05/05/2015 13:12:20 222.9 222.1 221.6 222.2 24.7 27.3 26.2 78.2 0.66 11.52 05/05/2015 13:39:24 224.6 223.6 222.5 223.6 24.7 22.2 24.2 71.1 0.91 14.36

05/05/2015 13:12:21 223.0 222.3 221.8 222.4 23.4 23.1 28.5 75.0 0.65 10.42 05/05/2015 13:39:25 224.5 223.7 223.0 223.7 22.8 25.0 26.1 73.9 0.99 16.38

05/05/2015 13:12:22 223.1 222.4 221.9 222.5 23.5 22.5 23.3 69.3 0.99 15.25 05/05/2015 13:39:26 224.5 223.6 223.0 223.7 23.6 22.6 25.3 71.5 0.91 14.47

05/05/2015 13:12:23 223.3 222.6 222.1 222.7 22.5 24.2 26.1 72.7 0.99 16.04 05/05/2015 13:39:27 224.5 223.7 222.9 223.7 31.1 29.7 34.6 95.4 0.63 13.46

05/05/2015 13:12:24 223.2 222.5 222.1 222.6 25.7 25.3 27.3 78.4 0.34 5.81 05/05/2015 13:39:28 224.4 223.5 222.8 223.6 33.8 37.8 36.6 108.2 0.94 22.64

05/05/2015 13:12:25 223.1 222.4 221.9 222.5 31.9 30.1 35.5 97.5 0.96 20.81 05/05/2015 13:39:29 224.2 223.4 222.8 223.5 39.2 38.8 45.3 123.2 0.90 24.66

05/05/2015 13:12:26 223.1 222.4 222.0 222.5 36.1 40.6 38.9 115.5 0.91 23.45 05/05/2015 13:39:30 224.3 223.5 222.8 223.5 38.6 38.0 40.1 116.7 0.91 23.74

05/05/2015 13:12:27 223.2 222.6 222.2 222.7 38.7 39.2 44.8 122.7 0.90 24.55 05/05/2015 13:39:31 224.3 223.4 222.7 223.5 35.4 41.0 42.1 118.4 0.90 23.85

05/05/2015 13:12:28 223.3 222.6 222.1 222.7 41.7 38.7 38.6 119.0 0.90 23.93 05/05/2015 13:39:32 224.1 223.3 222.6 223.3 37.2 36.4 39.3 112.9 0.92 23.12

05/05/2015 13:12:29 223.2 222.6 222.1 222.6 35.4 39.4 41.6 116.4 0.91 23.45 05/05/2015 13:39:33 224.3 223.6 222.8 223.6 37.6 38.3 44.0 119.9 0.91 24.37

05/05/2015 13:12:30 223.2 222.5 222.1 222.6 37.0 37.0 39.0 113.0 0.91 22.98 05/05/2015 13:39:34 224.3 223.4 222.6 223.4 35.4 40.7 40.4 116.4 0.91 23.64

05/05/2015 13:12:31 223.3 222.7 222.2 222.7 42.3 38.4 43.9 124.5 0.90 24.85 05/05/2015 13:39:35 224.3 223.6 222.9 223.6 44.7 43.3 48.5 136.5 0.88 26.94

05/05/2015 13:12:32 223.3 222.7 222.2 222.7 40.0 45.4 42.5 127.8 0.89 25.31 05/05/2015 13:39:36 224.5 223.6 222.9 223.7 24.4 23.1 25.0 72.5 0.91 14.77

05/05/2015 13:12:33 223.2 222.6 222.2 222.7 38.6 37.4 41.8 117.8 0.91 23.94 05/05/2015 13:39:37 224.5 223.6 222.9 223.7 24.9 26.5 27.8 79.2 0.49 8.59

05/05/2015 13:12:34 223.4 222.6 222.2 222.7 30.8 29.4 29.6 89.8 0.96 19.28 05/05/2015 13:39:38 224.5 223.6 222.9 223.7 24.0 22.7 24.9 71.6 0.99 15.91

05/05/2015 13:12:35 223.5 222.8 222.4 222.9 27.9 29.7 32.5 90.0 0.47 9.81 05/05/2015 13:39:39 224.7 223.8 223.0 223.8 23.4 22.3 25.5 71.2 0.98 15.68

05/05/2015 13:12:36 223.5 222.7 222.4 222.9 23.2 23.9 23.8 70.9 0.99 15.70 05/05/2015 13:39:40 224.9 223.9 223.1 224.0 25.8 27.7 27.9 81.5 0.43 7.75

05/05/2015 13:12:37 223.5 222.8 222.4 222.9 24.3 22.2 25.3 71.8 0.99 15.85 05/05/2015 13:39:41 224.7 223.9 223.2 223.9 31.9 31.1 37.2 100.2 0.95 21.36

05/05/2015 13:12:38 223.5 222.8 222.4 222.9 28.3 32.2 30.6 91.2 0.30 6.25 05/05/2015 13:39:42 224.8 223.9 223.1 223.9 32.9 31.0 33.4 97.3 0.96 20.98

05/05/2015 13:12:39 223.3 222.7 222.3 222.8 30.3 29.1 36.1 95.4 0.88 18.82 05/05/2015 13:39:43 224.7 223.8 223.0 223.8 31.7 35.3 37.7 104.7 0.95 22.14

05/05/2015 13:12:40 223.6 222.9 222.5 223.0 34.9 32.5 33.1 100.5 0.95 21.37 05/05/2015 13:39:44 224.7 223.7 223.0 223.8 33.3 31.3 34.0 98.6 0.96 21.18

05/05/2015 13:12:41 223.5 222.7 222.3 222.8 31.4 34.7 37.8 103.9 0.94 21.82 05/05/2015 13:39:45 224.6 223.9 222.9 223.8 29.5 28.6 33.5 91.7 0.65 13.59

05/05/2015 13:12:42 223.3 222.6 222.3 222.7 31.9 31.7 31.8 95.4 0.96 20.48 05/05/2015 13:39:46 224.7 223.8 223.0 223.8 31.2 34.7 32.3 98.2 0.96 21.01

05/05/2015 13:12:43 223.5 222.8 222.3 222.9 29.9 28.5 33.9 92.3 0.72 15.01 05/05/2015 13:39:47 224.6 223.8 223.0 223.8 32.5 31.6 37.0 101.1 0.79 17.98

05/05/2015 13:12:44 223.4 222.7 222.2 222.8 39.2 42.6 41.3 123.0 0.93 25.57 05/05/2015 13:39:48 224.8 223.9 222.6 223.8 37.5 38.0 40.0 115.6 0.92 23.79

05/05/2015 13:12:45 223.3 222.6 222.2 222.7 31.0 29.1 35.3 95.4 0.97 20.58 05/05/2015 13:39:49 224.7 223.8 222.5 223.7 38.1 40.6 42.8 121.4 0.83 22.56

05/05/2015 13:12:46 223.3 222.7 222.2 222.7 49.0 47.3 46.1 142.3 0.88 27.90 05/05/2015 13:39:50 224.4 223.7 222.6 223.6 30.5 28.5 31.2 90.3 0.96 19.44

05/05/2015 13:12:47 223.5 222.8 222.4 222.9 31.2 34.7 36.5 102.4 0.70 16.35 05/05/2015 13:39:51 224.6 223.9 222.6 223.7 28.0 29.0 32.4 89.3 0.48 10.09

05/05/2015 13:12:48 223.4 222.6 222.4 222.8 31.3 30.4 31.8 93.5 0.97 20.13 05/05/2015 13:39:52 224.6 223.7 222.4 223.6 27.5 30.9 29.5 87.8 0.65 12.80

05/05/2015 13:12:49 223.5 222.9 222.3 222.9 29.5 28.3 33.8 91.6 0.65 13.45 05/05/2015 13:39:53 224.3 223.7 222.6 223.5 28.2 26.2 32.2 86.5 0.56 11.47

05/05/2015 13:12:50 223.6 222.8 222.4 222.9 28.2 32.2 29.8 90.3 0.89 17.99 05/05/2015 13:39:54 224.2 223.5 222.2 223.3 33.3 33.9 35.7 102.8 0.60 13.75

05/05/2015 13:12:51 223.3 222.7 222.2 222.7 29.6 29.8 34.3 93.7 0.72 15.19 05/05/2015 13:39:55 224.6 223.9 222.6 223.7 36.6 41.2 43.1 120.9 0.90 24.30

05/05/2015 13:12:52 223.4 222.8 222.2 222.8 39.2 39.5 38.4 117.0 0.92 23.90 05/05/2015 13:39:56 224.5 223.7 222.7 223.6 34.6 31.6 35.1 101.2 0.95 21.58

05/05/2015 13:12:53 223.5 222.8 222.3 222.9 38.2 42.3 45.5 126.0 0.90 25.13 05/05/2015 13:39:57 224.7 224.0 222.7 223.8 34.8 34.7 39.5 109.0 0.95 23.15

05/05/2015 13:12:54 223.5 222.7 222.3 222.8 41.2 40.4 40.7 122.3 0.91 24.81 05/05/2015 13:39:58 224.8 223.8 222.6 223.7 35.8 38.7 37.9 112.4 0.94 23.61

05/05/2015 13:12:55 223.6 222.9 222.2 222.9 34.6 32.4 37.5 104.5 0.95 22.19 05/05/2015 13:39:59 223.9 223.3 222.3 223.2 31.9 29.7 35.6 97.1 0.88 19.15

05/05/2015 13:12:56 223.4 222.6 222.1 222.7 31.0 34.5 32.6 98.0 0.88 19.28 05/05/2015 13:40:00 224.3 223.4 222.1 223.3 32.9 32.6 36.7 102.2 0.88 20.06

05/05/2015 13:12:57 223.2 222.6 222.0 222.6 31.6 29.7 36.4 97.7 0.97 21.00 05/05/2015 13:40:01 224.6 223.7 222.4 223.6 30.2 33.5 35.7 99.3 0.80 17.97

05/05/2015 13:12:58 223.3 222.6 222.0 222.6 36.1 34.5 34.6 105.2 0.95 22.26 05/05/2015 13:40:02 224.5 223.7 222.6 223.6 41.9 39.2 42.1 123.2 0.93 25.53

05/05/2015 13:12:59 223.3 222.6 222.1 222.7 32.5 36.4 38.4 107.3 0.70 17.14 05/05/2015 13:40:03 224.7 223.9 222.7 223.8 28.1 27.8 31.2 87.1 0.01 0.27

05/05/2015 13:13:00 222.8 222.2 221.7 222.2 37.4 35.9 37.8 111.0 0.94 23.19 05/05/2015 13:40:04 225.3 224.3 223.1 224.2 26.1 28.4 27.8 82.3 0.58 10.59

05/05/2015 13:13:01 223.1 222.6 221.9 222.5 25.6 24.9 28.0 78.5 0.50 8.67 05/05/2015 13:40:05 224.8 224.1 223.4 224.1 26.2 23.9 27.7 77.8 0.75 12.88

05/05/2015 13:13:02 223.1 222.5 222.0 222.5 25.5 28.6 25.6 79.7 0.51 8.65 05/05/2015 13:40:06 224.8 224.0 223.2 224.0 25.0 23.9 25.4 74.3 0.99 16.52

05/05/2015 13:13:03 222.9 222.4 221.9 222.4 24.3 22.8 27.2 74.3 0.99 16.42 05/05/2015 13:40:07 224.9 224.2 223.3 224.1 23.9 25.9 27.3 77.1 0.99 17.17

05/05/2015 13:13:04 223.1 222.6 221.6 222.4 24.9 24.3 24.4 73.7 0.91 14.98 05/05/2015 13:40:08 224.8 224.1 223.3 224.1 40.1 36.8 40.8 117.7 0.92 24.34

05/05/2015 13:13:05 223.0 222.4 221.7 222.4 26.7 31.3 33.9 91.9 0.25 4.90 05/05/2015 13:40:09 224.9 224.2 223.3 224.1 38.7 39.3 43.9 121.9 0.91 24.84

05/05/2015 13:13:06 222.9 222.3 221.7 222.3 40.6 38.9 40.2 119.7 0.91 24.14 05/05/2015 13:40:10 225.0 224.2 223.4 224.2 40.5 43.8 43.4 127.7 0.90 25.75

05/05/2015 13:13:07 223.2 222.6 221.8 222.5 42.1 40.5 45.0 127.6 0.90 25.44 05/05/2015 13:40:11 224.8 224.2 223.4 224.1 41.8 39.1 45.7 126.7 0.90 25.53

05/05/2015 13:13:08 223.2 222.6 222.0 222.6 39.8 45.0 42.0 126.8 0.89 25.17 05/05/2015 13:40:12 224.9 224.1 223.3 224.1 39.7 38.4 40.0 118.0 0.92 24.25

05/05/2015 13:13:09 223.1 222.5 221.9 222.5 39.4 37.2 44.0 120.6 0.91 24.40 05/05/2015 13:40:13 224.9 224.1 223.2 224.1 37.0 40.9 43.6 121.6 0.91 24.66

05/05/2015 13:13:10 223.2 222.5 221.9 222.5 39.4 39.2 38.1 116.6 0.92 23.78 05/05/2015 13:40:14 224.5 223.8 223.0 223.8 43.7 39.3 43.0 126.1 0.90 25.48

05/05/2015 13:13:11 223.2 222.6 222.0 222.6 38.9 42.3 44.9 126.1 0.90 25.23 05/05/2015 13:40:15 224.9 224.1 223.3 224.1 38.5 38.4 43.2 120.0 0.92 24.64

05/05/2015 13:13:12 223.1 222.5 222.0 222.5 40.7 37.3 38.4 116.4 0.92 23.83 05/05/2015 13:40:16 224.9 224.0 223.2 224.0 40.3 43.9 43.2 127.4 0.91 25.96

05/05/2015 13:13:13 223.0 222.4 221.7 222.4 46.2 46.1 51.5 143.8 0.88 28.02 05/05/2015 13:40:17 224.9 224.1 223.3 224.1 25.9 24.1 28.7 78.8 0.67 11.30

05/05/2015 13:13:14 223.1 222.4 221.9 222.5 33.1 36.7 34.3 104.2 0.69 16.06 05/05/2015 13:40:18 225.0 224.1 223.3 224.1 25.7 26.3 27.8 79.8 0.84 14.98
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05/05/2015 13:13:15 223.2 222.5 222.0 222.6 25.9 24.2 29.3 79.4 0.91 15.98 05/05/2015 13:40:19 225.1 224.1 223.3 224.2 24.0 25.7 27.2 76.9 0.99 17.12

05/05/2015 13:13:16 223.3 222.5 222.0 222.6 26.0 25.5 25.5 77.0 0.75 12.91 05/05/2015 13:40:20 225.0 224.1 223.4 224.2 25.7 23.5 26.5 75.7 1.00 16.91

05/05/2015 13:13:17 223.2 222.4 221.8 222.5 23.5 24.9 27.2 75.6 0.99 16.71 05/05/2015 13:40:21 225.2 224.4 223.5 224.4 26.5 26.8 29.7 83.1 0.34 6.35

05/05/2015 13:13:18 223.1 222.4 221.9 222.5 24.9 23.3 25.1 73.4 0.92 14.93 05/05/2015 13:40:22 225.4 224.5 223.7 224.5 32.8 34.1 35.4 102.4 0.96 22.14

05/05/2015 13:13:19 223.3 222.6 222.0 222.6 33.3 31.6 35.9 100.8 0.71 15.92 05/05/2015 13:40:23 225.3 224.5 223.7 224.5 35.1 32.2 38.9 106.2 0.95 22.69

05/05/2015 13:13:20 223.1 222.3 221.8 222.4 31.5 34.9 33.4 99.7 0.95 21.13 05/05/2015 13:40:24 225.3 224.5 223.6 224.5 33.9 33.7 35.8 103.5 0.96 22.23

05/05/2015 13:13:21 223.2 222.5 222.0 222.6 33.5 30.6 37.6 101.7 0.95 21.54 05/05/2015 13:40:25 225.3 224.5 223.6 224.5 32.1 35.7 37.4 105.2 0.95 22.47

05/05/2015 13:13:22 223.3 222.6 222.1 222.7 34.0 33.6 32.9 100.6 0.95 21.27 05/05/2015 13:40:26 225.2 224.3 223.6 224.4 32.2 30.4 33.4 96.0 0.89 19.09

05/05/2015 13:13:23 223.3 222.6 222.0 222.6 29.2 32.8 35.3 97.4 0.87 19.00 05/05/2015 13:40:27 225.2 224.4 223.6 224.4 31.1 32.8 34.9 98.8 0.72 16.17

05/05/2015 13:13:24 223.2 222.6 222.0 222.6 33.0 30.1 31.6 94.6 0.96 20.29 05/05/2015 13:40:28 225.4 224.5 223.6 224.5 40.4 44.9 43.4 128.6 0.90 25.95

05/05/2015 13:13:25 223.2 222.6 222.0 222.6 34.8 34.3 39.7 108.8 0.94 22.66 05/05/2015 13:40:29 225.2 224.4 223.6 224.4 44.8 42.0 48.0 134.8 0.89 27.00

05/05/2015 13:13:26 223.2 222.5 221.9 222.5 37.6 43.0 40.5 121.0 0.90 24.30 05/05/2015 13:40:30 225.2 224.4 223.4 224.3 38.2 37.3 37.8 113.3 0.94 23.80

05/05/2015 13:13:27 223.1 222.5 221.9 222.5 43.8 41.3 47.4 132.5 0.89 26.14 05/05/2015 13:40:31 225.1 224.3 223.5 224.3 29.6 32.2 34.5 96.3 0.96 20.71

05/05/2015 13:13:28 223.3 222.6 222.1 222.7 30.4 31.0 29.6 91.0 0.96 19.52 05/05/2015 13:40:32 225.0 224.3 223.5 224.3 31.3 30.1 32.1 93.6 0.97 20.36

05/05/2015 13:13:29 223.5 222.8 222.3 222.9 28.4 32.5 33.5 94.4 0.79 16.93 05/05/2015 13:40:33 225.2 224.4 223.6 224.4 27.4 28.6 31.1 87.1 0.49 9.69

05/05/2015 13:13:30 223.5 222.8 222.3 222.9 29.3 27.0 28.9 85.2 0.98 18.54 05/05/2015 13:40:34 225.3 224.4 223.6 224.4 27.5 30.1 29.7 87.4 0.66 12.76

05/05/2015 13:13:31 223.4 222.7 222.1 222.7 26.3 27.7 30.8 84.9 0.56 11.00 05/05/2015 13:40:35 225.0 224.3 223.5 224.3 33.5 30.5 37.0 101.1 0.78 17.84

05/05/2015 13:13:32 223.5 222.7 222.2 222.8 31.0 34.8 33.7 99.4 0.95 20.95 05/05/2015 13:40:36 224.7 223.9 223.0 223.9 31.5 32.1 33.0 96.6 0.96 20.76

05/05/2015 13:13:33 223.5 222.7 222.2 222.8 39.1 36.1 43.6 118.8 0.90 23.88 05/05/2015 13:40:37 224.6 223.7 222.9 223.7 31.6 34.3 36.6 102.5 0.95 21.84

05/05/2015 13:13:34 223.5 222.6 222.1 222.7 36.9 37.3 36.7 110.8 0.92 22.80 05/05/2015 13:40:38 224.9 224.0 223.3 224.1 34.3 31.8 35.5 101.6 0.95 21.70

05/05/2015 13:13:35 223.4 222.7 222.2 222.8 31.4 32.6 37.5 101.5 0.95 21.46 05/05/2015 13:40:39 225.2 224.3 223.5 224.3 30.4 31.1 34.2 95.7 0.96 20.67

05/05/2015 13:13:36 223.4 222.6 222.2 222.7 33.5 31.0 33.0 97.5 0.96 20.77 05/05/2015 13:40:40 225.0 224.0 223.2 224.1 29.9 30.8 32.6 93.3 0.88 18.52

05/05/2015 13:13:37 223.5 222.7 222.1 222.8 29.3 29.9 33.6 92.8 0.56 11.94 05/05/2015 13:40:41 224.9 224.0 223.3 224.1 35.1 31.7 37.3 104.1 0.87 20.45

05/05/2015 13:13:38 223.4 222.5 222.1 222.7 31.2 33.5 31.5 96.2 0.88 18.80 05/05/2015 13:40:42 225.1 224.2 223.3 224.2 30.2 30.8 31.7 92.7 0.97 20.16

05/05/2015 13:13:39 223.3 222.5 222.1 222.6 34.1 30.9 35.7 100.6 0.95 21.34 05/05/2015 13:40:43 225.1 224.2 223.4 224.2 38.0 41.2 42.6 121.8 0.84 22.89

05/05/2015 13:13:40 223.3 222.6 222.1 222.7 35.9 37.6 37.3 110.8 0.94 23.10 05/05/2015 13:40:44 225.0 224.2 223.4 224.2 28.0 25.7 28.3 82.0 0.26 4.78

05/05/2015 13:13:41 223.3 222.5 222.0 222.6 28.8 31.0 33.4 93.1 0.22 4.71 05/05/2015 13:40:45 225.1 224.3 223.4 224.3 24.2 25.0 27.2 76.3 0.75 12.80

05/05/2015 13:13:42 223.3 222.6 222.2 222.7 25.8 23.8 25.7 75.3 0.50 8.21 05/05/2015 13:40:46 225.1 224.2 223.4 224.2 23.6 25.8 26.2 75.6 0.67 11.13

05/05/2015 13:13:43 223.6 222.8 222.3 222.9 22.8 23.7 26.8 73.3 0.91 14.75 05/05/2015 13:40:47 225.0 224.3 223.6 224.3 24.9 23.4 27.6 75.9 0.83 13.94

05/05/2015 13:13:44 223.4 222.6 222.1 222.7 22.9 24.5 24.1 71.5 1.00 15.87 05/05/2015 13:40:48 225.0 224.2 223.3 224.2 27.6 29.4 30.1 87.1 0.58 11.03

05/05/2015 13:13:45 223.3 222.6 222.1 222.7 26.2 23.8 29.0 78.9 0.24 4.07 05/05/2015 13:40:49 224.5 223.8 223.0 223.8 35.6 38.9 42.1 116.6 0.91 23.80

05/05/2015 13:13:46 223.4 222.7 222.0 222.7 36.0 39.0 37.2 112.1 0.92 22.88 05/05/2015 13:40:50 224.9 224.1 223.4 224.1 40.2 37.8 42.2 120.1 0.91 24.40

05/05/2015 13:13:47 223.3 222.6 222.0 222.6 36.7 41.0 43.8 121.4 0.90 24.19 05/05/2015 13:40:51 225.0 224.2 223.3 224.2 37.9 40.1 42.5 120.5 0.91 24.48

05/05/2015 13:13:48 223.1 222.4 221.9 222.5 42.0 38.4 40.6 121.1 0.90 24.24 05/05/2015 13:40:52 224.8 224.0 223.2 224.0 38.9 42.8 41.8 123.6 0.90 24.79

05/05/2015 13:13:49 223.2 222.6 221.9 222.6 37.9 40.3 43.8 121.9 0.90 24.31 05/05/2015 13:40:53 224.3 223.6 223.1 223.7 37.5 35.4 41.2 114.2 0.91 23.31

05/05/2015 13:13:50 223.3 222.7 222.1 222.7 37.4 39.6 38.6 115.6 0.91 23.33 05/05/2015 13:40:54 224.6 223.7 222.9 223.7 36.7 39.7 40.2 116.6 0.91 23.73

05/05/2015 13:13:51 223.4 222.8 222.2 222.8 37.4 34.6 41.3 113.3 0.92 23.12 05/05/2015 13:40:55 224.5 223.7 223.0 223.7 37.3 39.9 43.9 121.1 0.91 24.53

05/05/2015 13:13:52 223.5 222.8 222.2 222.8 39.5 42.7 39.8 121.9 0.91 24.62 05/05/2015 13:40:56 224.5 223.8 223.1 223.8 34.8 31.2 35.4 101.4 0.95 21.63

05/05/2015 13:13:53 223.4 222.7 222.1 222.7 34.6 37.2 41.0 112.8 0.91 22.92 05/05/2015 13:40:57 224.6 223.7 222.9 223.7 35.1 35.8 38.5 109.4 0.86 21.12

05/05/2015 13:13:54 223.4 222.7 222.2 222.8 47.9 44.0 45.2 137.2 0.89 27.09 05/05/2015 13:40:58 224.5 223.6 222.9 223.7 24.1 25.3 26.1 75.5 0.50 8.34

05/05/2015 13:13:55 223.5 222.9 222.2 222.9 30.5 32.0 34.0 96.5 0.74 16.01 05/05/2015 13:40:59 224.5 223.7 223.1 223.8 25.6 23.2 27.6 76.3 0.57 9.43

05/05/2015 13:13:56 223.5 222.8 222.2 222.8 25.8 27.4 26.8 80.0 0.74 13.12 05/05/2015 13:41:00 224.7 223.7 223.0 223.8 23.2 23.9 24.5 71.7 0.99 15.93

05/05/2015 13:13:57 223.5 222.9 222.4 222.9 25.2 23.0 27.3 75.5 1.00 16.77 05/05/2015 13:41:01 224.5 223.6 222.9 223.7 22.7 24.3 25.2 72.2 0.99 15.99

05/05/2015 13:13:58 223.6 222.9 222.2 222.9 24.5 25.5 24.5 74.5 0.83 13.71 05/05/2015 13:41:02 224.4 223.6 222.8 223.6 27.5 26.0 30.0 83.5 0.18 3.32

05/05/2015 13:13:59 223.5 222.8 222.2 222.8 25.5 27.8 30.3 83.6 0.43 7.83 05/05/2015 13:41:03 224.5 223.7 222.8 223.7 30.5 31.9 34.2 96.6 0.88 19.03

05/05/2015 13:14:00 223.2 222.5 222.1 222.6 34.0 31.3 33.7 99.0 0.80 17.60 05/05/2015 13:41:04 224.7 223.8 223.0 223.8 32.5 35.0 35.1 102.6 0.95 21.80

05/05/2015 13:14:01 223.2 222.5 221.9 222.5 31.6 34.6 37.0 103.3 0.95 21.88 05/05/2015 13:41:05 224.8 224.0 223.3 224.0 34.3 31.1 36.5 101.8 0.96 21.81

05/05/2015 13:14:02 223.2 222.5 222.0 222.6 33.4 36.3 35.3 105.0 0.95 22.19 05/05/2015 13:41:06 224.7 223.9 223.0 223.9 31.7 33.6 33.4 98.7 0.96 21.12

05/05/2015 13:14:03 223.3 222.7 222.2 222.7 34.7 31.7 37.7 104.2 0.95 22.10 05/05/2015 13:41:07 224.6 223.7 222.9 223.7 31.6 34.1 36.7 102.4 0.86 19.82

05/05/2015 13:14:04 223.4 222.7 222.1 222.7 31.0 34.1 31.8 97.0 0.88 19.06 05/05/2015 13:41:08 224.3 223.5 222.8 223.5 43.7 39.3 42.9 125.9 0.90 25.41

05/05/2015 13:14:05 223.2 222.6 222.0 222.6 36.1 37.6 41.4 115.1 0.92 23.64 05/05/2015 13:41:09 224.7 223.8 223.1 223.9 42.8 44.5 45.8 133.1 0.90 26.92

05/05/2015 13:14:06 223.1 222.5 222.0 222.5 43.6 39.0 41.2 123.8 0.91 24.98 05/05/2015 13:41:10 224.7 223.8 223.1 223.9 44.0 45.3 48.3 137.6 0.89 27.39

05/05/2015 13:14:07 223.2 222.5 221.9 222.5 39.7 43.4 45.7 128.8 0.90 25.76 05/05/2015 13:41:11 224.7 223.9 223.3 224.0 38.0 34.9 40.6 113.5 0.76 19.37

05/05/2015 13:14:08 223.0 222.3 221.8 222.4 40.8 43.2 42.5 126.6 0.91 25.51 05/05/2015 13:41:12 224.7 223.8 223.0 223.8 30.6 32.9 32.9 96.4 0.96 20.70

05/05/2015 13:14:09 223.2 222.5 222.0 222.6 31.8 28.7 34.4 94.9 0.96 20.27 05/05/2015 13:41:13 224.6 223.8 223.0 223.8 29.3 29.7 32.9 91.9 0.48 10.28

05/05/2015 13:14:10 223.5 222.6 222.2 222.8 31.7 32.7 31.0 95.3 0.79 16.87 05/05/2015 13:41:14 224.5 223.7 223.0 223.7 31.2 28.3 31.9 91.3 0.97 19.88

05/05/2015 13:14:11 223.5 222.8 222.4 222.9 27.5 29.7 33.0 90.2 0.73 15.07 05/05/2015 13:41:15 224.6 223.7 222.9 223.7 24.0 24.5 25.8 74.3 0.99 16.47

05/05/2015 13:14:12 223.4 222.6 222.3 222.8 31.3 27.9 29.7 88.9 0.89 17.71 05/05/2015 13:41:16 224.4 223.5 222.7 223.5 30.6 33.2 34.2 98.0 0.46 10.14

05/05/2015 13:14:13 223.5 222.6 222.1 222.7 32.4 34.7 37.0 104.2 0.86 20.13 05/05/2015 13:41:17 224.4 223.7 223.0 223.7 35.0 31.2 36.6 102.8 0.96 22.07

05/05/2015 13:14:14 223.4 222.6 222.3 222.8 32.2 34.4 34.0 100.5 0.96 21.42 05/05/2015 13:41:18 224.7 223.7 223.0 223.8 33.8 35.7 36.0 105.5 0.95 22.50



R S T AVG R S T RST R S T AVG R S T RST
Pf. kW.

ตารางการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า  ของ โรงงานพลาสติกไทย

ตาํแหน่งตรวจวัด ณ. ตู้ Load center ของเคร่ือง A11 ก่อนติดตัง้อุปกรณ์

Date/Time
Voltage Current

Pf. kW. Date/Time
Voltage Current

05/05/2015 13:14:15 223.6 222.7 222.4 222.9 35.7 31.9 38.7 106.3 0.95 22.40 05/05/2015 13:41:19 224.5 223.6 222.9 223.7 32.5 35.0 37.2 104.7 0.95 22.31

05/05/2015 13:14:16 223.7 222.8 222.4 223.0 34.3 36.2 34.3 104.9 0.95 22.20 05/05/2015 13:41:20 224.3 223.4 222.7 223.5 36.3 31.6 34.9 102.7 0.96 21.95

05/05/2015 13:14:17 223.6 222.7 222.3 222.9 31.4 34.4 37.2 103.0 0.95 21.85 05/05/2015 13:41:21 224.6 223.6 222.8 223.7 29.9 31.8 33.5 95.3 0.81 17.38

05/05/2015 13:14:18 223.6 222.7 222.4 222.9 33.2 30.4 32.4 96.0 0.97 20.69 05/05/2015 13:41:22 224.4 223.5 222.6 223.5 34.7 38.3 37.6 110.6 0.95 23.38

05/05/2015 13:14:19 223.8 222.8 222.3 223.0 31.7 34.6 37.9 104.3 0.70 16.81 05/05/2015 13:41:23 224.4 223.6 222.6 223.5 32.9 29.4 33.7 96.0 0.89 18.96

05/05/2015 13:14:20 223.6 222.7 222.3 222.9 31.2 32.7 31.4 95.3 0.97 20.61 05/05/2015 13:41:24 224.5 223.7 222.4 223.5 39.8 43.0 41.8 124.6 0.92 25.70

05/05/2015 13:14:21 223.4 222.6 222.1 222.7 40.8 37.5 44.0 122.2 0.92 25.11 05/05/2015 13:41:25 224.6 223.7 222.5 223.6 26.2 26.6 29.4 82.2 0.42 7.83

05/05/2015 13:14:22 223.6 222.6 222.2 222.8 27.9 30.0 28.3 86.2 0.32 6.38 05/05/2015 13:41:26 224.5 223.7 222.6 223.6 28.9 24.9 28.2 81.9 0.67 11.99

05/05/2015 13:14:23 223.3 222.5 222.0 222.6 24.8 26.3 29.5 80.6 0.66 12.01 05/05/2015 13:41:27 224.5 223.7 222.4 223.5 26.5 29.0 29.7 85.1 0.50 9.12

05/05/2015 13:14:24 223.4 222.6 222.1 222.7 26.8 24.8 25.5 77.1 0.83 14.30 05/05/2015 13:41:28 224.5 223.6 222.4 223.5 28.6 32.4 31.5 92.5 0.72 14.78

05/05/2015 13:14:25 223.6 222.9 222.3 222.9 28.5 30.7 32.1 91.3 0.81 16.67 05/05/2015 13:41:29 224.4 223.6 222.5 223.5 32.7 29.2 35.5 97.4 0.79 17.60

05/05/2015 13:14:26 223.4 222.7 222.2 222.8 28.3 29.9 30.0 88.2 0.98 19.26 05/05/2015 13:41:30 224.6 223.7 222.5 223.6 38.6 41.5 41.3 121.3 0.91 24.67

05/05/2015 13:14:27 223.4 222.6 222.1 222.7 41.3 36.7 43.2 121.2 0.91 24.44 05/05/2015 13:41:31 224.4 223.6 222.4 223.5 38.1 41.1 43.3 122.5 0.91 24.89

05/05/2015 13:14:28 222.9 222.2 221.6 222.2 39.6 42.9 40.3 122.8 0.90 24.64 05/05/2015 13:41:32 224.3 223.5 222.4 223.4 44.5 39.6 45.1 129.2 0.89 25.77

05/05/2015 13:14:29 223.4 222.6 222.1 222.7 38.5 41.2 46.0 125.7 0.90 25.15 05/05/2015 13:41:33 224.5 223.6 222.4 223.5 38.2 41.4 42.6 122.3 0.91 24.75

05/05/2015 13:14:30 223.3 222.5 222.1 222.6 44.4 39.4 41.4 125.2 0.90 25.08 05/05/2015 13:41:34 224.2 223.4 222.2 223.3 37.0 37.6 39.0 113.7 0.92 23.43

05/05/2015 13:14:31 223.4 222.6 221.9 222.6 35.2 39.4 41.3 115.8 0.91 23.33 05/05/2015 13:41:35 224.4 223.6 222.4 223.5 35.0 30.8 35.3 101.2 0.96 21.69

05/05/2015 13:14:32 223.1 222.3 221.7 222.4 37.4 37.9 38.3 113.6 0.91 23.07 05/05/2015 13:41:36 224.3 223.4 222.0 223.2 33.9 36.8 35.3 106.0 0.95 22.55

05/05/2015 13:14:33 223.1 222.3 221.7 222.4 40.6 35.1 41.4 117.1 0.91 23.76 05/05/2015 13:41:37 224.2 223.3 222.1 223.2 33.2 33.3 37.0 103.6 0.79 18.39

05/05/2015 13:14:34 223.2 222.3 221.7 222.4 31.4 33.7 32.2 97.3 0.96 20.77 05/05/2015 13:41:38 224.3 223.5 222.3 223.4 39.8 35.3 39.4 114.5 0.69 17.64

05/05/2015 13:14:35 223.2 222.3 221.7 222.4 34.6 36.3 40.8 111.6 0.85 21.21 05/05/2015 13:41:39 224.6 223.6 222.4 223.5 24.5 25.8 26.9 77.2 0.75 12.95

05/05/2015 13:14:36 223.3 222.4 221.9 222.5 26.6 23.0 24.8 74.4 0.67 10.90 05/05/2015 13:41:40 224.4 223.5 222.3 223.4 25.7 26.0 28.0 79.7 0.51 8.89

05/05/2015 13:14:37 223.3 222.5 221.9 222.6 23.5 25.9 28.0 77.4 0.34 5.39 05/05/2015 13:41:41 224.5 223.7 222.5 223.6 25.0 23.0 27.0 75.0 0.99 16.60

05/05/2015 13:14:38 223.2 222.4 221.8 222.5 23.0 23.7 23.8 70.5 0.99 15.58 05/05/2015 13:41:42 224.7 223.7 222.5 223.6 24.3 25.7 25.9 75.9 1.00 16.92

05/05/2015 13:14:39 223.2 222.3 221.9 222.5 23.9 21.8 25.7 71.4 0.99 15.73 05/05/2015 13:41:43 224.6 223.7 222.5 223.6 27.0 27.8 30.2 85.0 0.18 3.39

05/05/2015 13:14:40 223.1 222.2 221.8 222.4 25.5 28.2 26.6 80.3 0.18 3.09 05/05/2015 13:41:44 224.4 223.6 222.4 223.5 35.8 31.5 36.0 103.4 0.95 21.94

05/05/2015 13:14:41 223.1 222.3 221.8 222.4 30.2 31.9 36.3 98.4 0.87 19.15 05/05/2015 13:41:45 224.6 223.8 222.5 223.6 31.1 34.1 34.9 100.2 0.96 21.41

05/05/2015 13:14:42 222.9 222.0 221.6 222.2 35.2 31.4 33.9 100.4 0.95 21.26 05/05/2015 13:41:46 224.7 223.8 222.6 223.7 33.2 34.1 36.1 103.4 0.95 21.96

05/05/2015 13:14:43 223.0 222.2 221.6 222.3 31.3 34.9 36.2 102.5 0.95 21.53 05/05/2015 13:41:47 224.6 223.8 222.7 223.7 39.4 36.1 42.3 117.8 0.91 23.96

05/05/2015 13:14:44 222.7 221.9 221.4 222.0 32.4 32.1 33.9 98.5 0.95 20.84 05/05/2015 13:41:48 224.8 223.9 222.6 223.8 36.1 40.2 38.8 115.1 0.91 23.50

05/05/2015 13:14:45 222.8 222.0 221.5 222.1 38.1 34.9 40.8 113.7 0.91 22.97 05/05/2015 13:41:49 224.8 223.8 222.8 223.8 37.1 38.2 40.6 115.9 0.92 23.77

05/05/2015 13:14:46 223.0 222.2 221.6 222.3 36.3 41.4 38.8 116.5 0.90 23.36 05/05/2015 13:41:50 224.7 223.8 222.6 223.7 40.9 39.2 43.2 123.4 0.90 24.93

05/05/2015 13:14:47 222.8 222.1 221.5 222.1 36.7 38.0 44.0 118.7 0.91 23.95 05/05/2015 13:41:51 224.5 223.6 222.6 223.6 39.8 44.3 45.3 129.5 0.89 25.83

05/05/2015 13:14:48 222.8 222.0 221.6 222.1 43.5 40.8 43.9 128.2 0.89 25.34 05/05/2015 13:41:52 224.6 223.8 223.1 223.8 37.6 36.8 37.8 112.1 0.93 23.26

05/05/2015 13:14:49 222.9 222.2 221.6 222.2 36.3 41.0 39.5 116.8 0.91 23.69 05/05/2015 13:41:53 224.3 223.5 222.7 223.5 29.5 27.9 32.9 90.3 0.97 19.50

05/05/2015 13:14:50 222.8 222.1 221.6 222.2 28.9 28.9 30.9 88.6 0.97 19.03 05/05/2015 13:41:54 224.6 223.7 222.8 223.7 28.0 32.1 29.8 89.9 0.55 11.08

05/05/2015 13:14:51 222.5 221.8 221.3 221.9 29.2 27.3 33.0 89.5 0.71 14.17 05/05/2015 13:41:55 224.4 223.5 222.8 223.6 23.3 23.2 25.2 71.6 0.91 14.56

05/05/2015 13:14:52 222.7 222.0 221.4 222.0 27.1 30.5 28.1 85.8 0.74 14.10 05/05/2015 13:41:56 224.4 223.5 222.8 223.6 24.4 22.6 25.6 72.6 0.91 14.75

05/05/2015 13:14:53 222.8 222.1 221.6 222.2 25.9 27.8 31.1 84.8 0.81 15.55 05/05/2015 13:41:57 224.6 223.6 222.8 223.7 27.7 30.8 31.6 90.1 0.40 8.29

05/05/2015 13:14:54 222.8 222.0 221.6 222.1 32.6 28.2 31.2 92.0 0.29 6.10 05/05/2015 13:41:58 224.4 223.4 222.6 223.5 32.2 32.5 34.7 99.4 0.96 21.24

05/05/2015 13:14:55 222.8 222.0 221.5 222.1 30.0 34.2 34.8 99.0 0.95 20.86 05/05/2015 13:41:59 224.5 223.6 222.9 223.7 35.5 30.8 36.5 102.9 0.95 21.92

05/05/2015 13:14:56 223.0 222.2 221.7 222.3 32.2 33.3 34.5 100.0 0.95 21.18 05/05/2015 13:42:00 224.7 223.7 222.9 223.8 32.6 36.4 35.2 104.2 0.95 22.05

05/05/2015 13:14:57 222.9 222.2 221.7 222.3 32.8 31.2 36.8 100.8 0.95 21.26 05/05/2015 13:42:01 224.4 223.4 222.7 223.5 31.0 30.5 34.0 95.6 0.96 20.57

05/05/2015 13:14:58 222.9 222.2 221.6 222.2 30.9 34.8 32.0 97.8 0.95 20.62 05/05/2015 13:42:02 224.4 223.5 222.9 223.6 33.3 29.6 33.1 96.0 0.96 20.60

05/05/2015 13:14:59 222.8 222.2 221.7 222.2 28.3 29.7 34.0 91.9 0.64 13.61 05/05/2015 13:42:03 224.6 223.5 222.8 223.6 32.2 36.1 36.2 104.4 0.78 18.55

05/05/2015 13:15:00 222.8 222.2 221.7 222.2 36.8 32.5 35.6 104.8 0.94 21.96 05/05/2015 13:42:04 224.3 223.4 222.7 223.5 30.7 30.3 32.8 93.9 0.96 20.21

05/05/2015 13:15:01 223.0 222.4 221.7 222.4 28.3 32.8 32.9 93.9 0.71 15.36 05/05/2015 13:42:05 223.9 223.2 222.5 223.2 38.4 37.0 41.6 117.0 0.85 22.12

05/05/2015 13:15:02 222.6 222.0 221.5 222.0 38.9 39.6 40.0 118.4 0.93 24.36 05/05/2015 13:42:06 224.3 223.4 222.4 223.4 27.0 29.8 28.3 85.0 0.41 8.08

05/05/2015 13:15:03 222.6 222.0 221.5 222.0 27.9 24.6 29.3 81.7 0.10 1.62 05/05/2015 13:42:07 224.2 223.3 222.2 223.2 29.4 29.3 32.3 91.0 0.96 19.57

05/05/2015 13:15:04 222.8 222.2 221.6 222.2 26.4 29.4 27.4 83.2 0.50 9.45 05/05/2015 13:42:08 223.9 223.2 222.0 223.0 29.6 27.4 30.8 87.8 0.97 18.99

05/05/2015 13:15:05 222.7 222.1 221.5 222.1 27.1 26.1 31.9 85.1 0.48 9.67 05/05/2015 13:42:09 224.2 223.3 222.1 223.2 26.4 29.7 29.5 85.6 0.65 12.53

05/05/2015 13:15:06 222.4 221.8 221.4 221.9 35.3 32.8 35.4 103.6 0.96 21.98 05/05/2015 13:42:10 223.9 223.1 221.9 223.0 29.6 29.3 32.1 90.9 0.71 14.19

05/05/2015 13:15:07 222.9 222.3 221.6 222.3 28.0 32.6 33.6 94.1 0.72 15.50 05/05/2015 13:42:11 224.0 223.3 222.1 223.1 38.6 34.8 41.0 114.5 0.92 23.39

05/05/2015 13:15:08 222.8 222.2 221.7 222.2 38.4 39.7 41.1 119.3 0.91 24.12 05/05/2015 13:42:12 224.1 223.1 222.3 223.2 38.1 43.0 41.3 122.3 0.90 24.45

05/05/2015 13:15:09 222.7 222.0 221.7 222.1 40.7 38.2 44.4 123.3 0.90 24.72 05/05/2015 13:42:13 223.9 223.1 222.4 223.1 39.7 38.8 42.8 121.4 0.90 24.37

05/05/2015 13:15:10 222.9 222.3 221.7 222.3 40.3 44.7 41.3 126.3 0.90 25.23 05/05/2015 13:42:14 224.0 223.2 222.5 223.2 41.2 38.4 42.5 122.1 0.90 24.44

05/05/2015 13:15:11 222.6 222.1 221.6 222.1 39.3 38.7 45.3 123.3 0.90 24.70 05/05/2015 13:42:15 224.0 223.1 222.2 223.1 29.8 32.5 32.3 94.6 0.88 18.66

05/05/2015 13:15:12 222.7 222.0 221.6 222.1 40.8 37.6 39.6 117.9 0.91 23.84 05/05/2015 13:42:16 224.2 223.2 222.5 223.3 31.4 32.5 34.4 98.3 0.96 20.99

05/05/2015 13:15:13 222.9 222.3 221.6 222.3 33.9 39.6 39.8 113.3 0.93 23.29 05/05/2015 13:42:17 223.8 223.0 222.3 223.0 32.8 30.9 36.2 99.9 0.79 17.70

05/05/2015 13:15:14 223.6 222.9 222.4 223.0 34.1 33.2 35.9 103.2 0.96 22.02 05/05/2015 13:42:18 224.0 223.0 222.3 223.1 32.6 36.9 35.9 105.4 0.95 22.23



R S T AVG R S T RST R S T AVG R S T RST
Pf. kW.

ตารางการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า  ของ โรงงานพลาสติกไทย

ตาํแหน่งตรวจวัด ณ. ตู้ Load center ของเคร่ือง A11 ก่อนติดตัง้อุปกรณ์

Date/Time
Voltage Current

Pf. kW. Date/Time
Voltage Current

05/05/2015 13:15:15 223.6 222.9 222.4 223.0 33.3 31.5 37.4 102.3 0.88 20.02 05/05/2015 13:42:19 223.8 222.8 222.2 222.9 37.4 38.4 40.1 115.9 0.94 24.29

05/05/2015 13:15:16 223.6 222.8 222.2 222.9 36.7 40.3 36.7 113.7 0.85 21.68 05/05/2015 13:42:20 223.9 223.1 222.4 223.1 29.9 27.2 30.5 87.7 0.49 9.24

AVG 223.3 222.6 222.1 222.7 32.9 33.3 35.3 101.5 0.8 19.1 AVG 224.3 223.5 222.7 223.5 32.5 32.8 35.1 100.5 0.8 18.9

MIN 222.3 221.7 221.2 221.7 22.5 21.8 23.3 69.3 0.1 1.6 MIN 223.0 222.4 221.7 222.4 22.4 22.2 24.2 70.3 0.0 0.3

MAX 224.3 223.5 223.1 223.6 49.0 50.7 51.5 143.8 1.0 28.1 MAX 225.4 224.5 223.7 224.5 48.3 47.4 48.5 137.6 1.0 27.4



R S T AVG R S T RST R S T AVG R S T RST

05/05/2015 13:10:14 226.2 225.0 224.9 225.4 29.7 28.9 28.1 86.8 0.77 14.96 05/05/2015 13:37:18 229.1 227.7 227.5 228.1 34.4 32.5 30.6 97.4 0.79 17.47

05/05/2015 13:10:15 226.2 225.0 224.7 225.3 29.1 27.4 25.7 82.3 0.76 14.03 05/05/2015 13:37:19 229.2 227.7 227.7 228.2 37.1 34.1 31.0 102.2 0.84 19.50

05/05/2015 13:10:16 226.2 225.0 224.8 225.3 27.0 26.2 25.5 78.7 0.73 12.85 05/05/2015 13:37:20 229.2 227.9 227.6 228.2 43.5 43.5 43.5 130.5 0.89 26.35

05/05/2015 13:10:17 226.2 225.0 224.8 225.3 28.3 27.1 25.9 81.2 0.74 13.56 05/05/2015 13:37:21 229.2 228.0 227.7 228.3 57.3 56.0 54.7 168.0 0.93 35.48

05/05/2015 13:10:18 226.2 225.1 224.8 225.4 28.5 26.9 25.2 80.6 0.73 13.29 05/05/2015 13:37:22 229.4 228.0 227.9 228.4 46.9 44.3 41.6 132.8 0.90 27.32

05/05/2015 13:10:19 226.3 225.1 224.9 225.4 26.4 25.6 24.9 76.9 0.71 12.32 05/05/2015 13:37:23 229.3 228.0 227.8 228.4 44.3 44.3 44.4 133.0 0.90 27.33

05/05/2015 13:10:20 226.2 225.0 224.8 225.3 29.1 27.8 26.5 83.5 0.75 14.12 05/05/2015 13:37:24 229.2 227.8 227.7 228.2 44.0 42.3 40.7 127.0 0.90 26.09

05/05/2015 13:10:21 226.2 225.1 224.8 225.4 30.4 28.8 27.2 86.4 0.77 15.03 05/05/2015 13:37:25 229.4 228.0 227.9 228.4 41.2 38.6 35.9 115.7 0.87 23.02

05/05/2015 13:10:22 226.2 225.0 224.8 225.3 29.0 28.0 27.0 84.0 0.76 14.29 05/05/2015 13:37:26 229.2 227.9 227.7 228.3 31.3 31.7 32.1 95.1 0.79 17.04

05/05/2015 13:10:23 226.2 225.0 224.8 225.3 38.8 38.0 37.2 114.0 0.84 21.46 05/05/2015 13:37:27 229.4 228.1 227.9 228.5 33.8 32.1 30.4 96.3 0.81 17.84

05/05/2015 13:10:24 225.9 224.8 224.4 225.0 39.1 37.2 35.4 111.7 0.87 21.89 05/05/2015 13:37:28 229.3 228.0 227.9 228.4 32.6 30.3 27.9 90.8 0.78 16.20

05/05/2015 13:10:25 226.1 224.9 224.6 225.2 35.7 33.9 32.1 101.6 0.84 19.12 05/05/2015 13:37:29 229.4 228.0 227.9 228.4 29.7 29.7 29.6 89.0 0.78 15.75

05/05/2015 13:10:26 225.8 224.6 224.3 224.9 33.5 32.0 30.6 96.1 0.84 18.06 05/05/2015 13:37:30 229.3 228.0 227.8 228.4 35.1 33.3 31.4 99.8 0.83 18.82

05/05/2015 13:10:27 226.0 224.8 224.6 225.1 30.7 28.9 27.0 86.6 0.81 15.71 05/05/2015 13:37:31 229.4 227.9 227.9 228.4 31.0 28.9 26.7 86.6 0.77 15.16

05/05/2015 13:10:28 226.1 224.9 224.7 225.2 30.5 29.5 28.5 88.6 0.81 16.07 05/05/2015 13:37:32 229.3 227.9 227.7 228.3 29.6 30.0 30.3 89.9 0.78 15.90

05/05/2015 13:10:29 226.1 224.8 224.6 225.2 34.2 33.4 32.6 100.2 0.84 18.83 05/05/2015 13:37:33 229.4 228.0 227.9 228.4 35.6 33.9 32.2 101.8 0.83 19.31

05/05/2015 13:10:30 225.7 224.6 224.2 224.8 50.9 49.2 47.5 147.6 0.91 30.21 05/05/2015 13:37:34 229.5 228.0 228.0 228.5 34.1 32.1 30.0 96.3 0.81 17.73

05/05/2015 13:10:31 225.8 224.7 224.4 225.0 37.0 35.5 33.9 106.4 0.83 19.77 05/05/2015 13:37:35 229.2 227.7 227.6 228.2 35.3 35.9 36.5 107.7 0.82 20.15

05/05/2015 13:10:32 225.9 224.7 224.4 225.0 35.7 34.8 33.9 104.3 0.83 19.49 05/05/2015 13:37:36 229.2 227.8 227.6 228.2 39.7 39.2 38.6 117.6 0.86 23.08

05/05/2015 13:10:33 225.8 224.7 224.4 225.0 31.5 29.8 28.1 89.5 0.79 15.82 05/05/2015 13:37:37 229.3 227.8 227.8 228.3 35.7 33.2 30.7 99.6 0.81 18.46

05/05/2015 13:10:34 226.1 224.9 224.7 225.2 29.9 28.9 27.9 86.7 0.78 15.14 05/05/2015 13:37:38 229.0 227.6 227.4 228.0 28.4 28.4 28.5 85.3 0.74 14.38

05/05/2015 13:10:35 226.2 224.9 224.8 225.3 28.2 27.1 25.9 81.2 0.74 13.55 05/05/2015 13:37:39 229.3 227.8 227.7 228.3 36.6 34.5 32.3 103.4 0.86 20.20

05/05/2015 13:10:36 225.9 224.8 224.5 225.1 30.7 28.6 26.6 85.9 0.77 14.82 05/05/2015 13:37:40 229.4 228.0 228.0 228.5 35.3 32.5 29.8 97.6 0.83 18.56

05/05/2015 13:10:37 226.2 225.0 224.8 225.3 27.4 26.5 25.6 79.6 0.73 13.10 05/05/2015 13:37:41 229.3 227.9 227.8 228.3 33.9 34.4 34.8 103.1 0.84 19.77

05/05/2015 13:10:38 226.0 224.8 224.7 225.2 28.1 27.1 26.1 81.3 0.74 13.56 05/05/2015 13:37:42 229.1 227.7 227.6 228.1 57.4 56.1 54.7 168.2 0.93 35.50

05/05/2015 13:10:39 226.1 224.9 224.7 225.2 30.7 29.0 27.3 87.1 0.78 15.24 05/05/2015 13:37:43 229.2 227.8 227.8 228.3 50.6 47.5 44.3 142.4 0.90 29.27

05/05/2015 13:10:40 226.0 224.9 224.6 225.2 25.2 24.3 23.4 72.9 0.68 11.17 05/05/2015 13:37:44 229.1 227.7 227.6 228.1 44.7 44.8 44.9 134.5 0.90 27.62

05/05/2015 13:10:41 226.1 224.9 224.7 225.2 28.6 27.5 26.4 82.6 0.75 13.87 05/05/2015 13:37:45 229.1 227.8 227.6 228.2 40.1 38.2 36.3 114.6 0.86 22.50

05/05/2015 13:10:42 225.8 224.8 224.4 225.0 30.2 28.7 27.1 86.0 0.78 15.02 05/05/2015 13:37:46 229.1 227.8 227.7 228.2 34.8 32.5 30.2 97.4 0.81 17.92

05/05/2015 13:10:43 225.9 224.8 224.5 225.1 28.9 27.9 26.9 83.7 0.76 14.22 05/05/2015 13:37:47 229.2 227.8 227.7 228.2 27.6 27.0 26.3 81.0 0.71 13.12

05/05/2015 13:10:44 225.8 224.7 224.3 224.9 38.2 37.7 37.2 113.1 0.86 21.88 05/05/2015 13:37:48 229.3 227.9 227.8 228.3 32.4 30.9 29.4 92.8 0.78 16.43

05/05/2015 13:10:45 225.8 224.8 224.4 225.0 46.3 43.2 40.0 129.5 0.89 25.96 05/05/2015 13:37:49 229.3 227.9 227.9 228.4 29.0 27.0 25.0 81.0 0.71 13.18

05/05/2015 13:10:46 226.0 224.8 224.3 225.0 42.4 41.6 40.8 124.9 0.91 25.43 05/05/2015 13:37:50 229.2 227.9 227.7 228.3 26.3 26.3 26.2 78.8 0.69 12.41

05/05/2015 13:10:47 225.7 224.5 224.1 224.8 39.9 38.5 37.0 115.4 0.89 22.96 05/05/2015 13:37:51 229.3 227.9 227.7 228.3 32.1 30.9 29.6 92.6 0.77 16.30

05/05/2015 13:10:48 225.7 224.6 224.2 224.8 35.1 33.1 31.0 99.2 0.86 19.20 05/05/2015 13:37:52 229.3 227.9 227.8 228.3 26.9 25.0 23.1 75.0 0.66 11.27

05/05/2015 13:10:49 226.0 224.8 224.4 225.1 33.4 32.0 30.5 96.0 0.85 18.37 05/05/2015 13:37:53 229.4 228.0 227.8 228.4 26.3 26.5 26.7 79.4 0.69 12.52

05/05/2015 13:10:50 226.0 224.7 224.4 225.0 35.8 33.5 31.1 100.4 0.86 19.34 05/05/2015 13:37:54 229.2 227.9 227.6 228.2 32.0 30.4 28.8 91.3 0.78 16.17

05/05/2015 13:10:51 225.9 224.7 224.3 225.0 33.9 32.8 31.7 98.4 0.82 18.05 05/05/2015 13:37:55 229.2 227.8 227.7 228.2 30.4 28.3 26.2 84.9 0.74 14.28

05/05/2015 13:10:52 225.8 224.6 224.2 224.9 47.3 46.1 44.9 138.2 0.90 27.83 05/05/2015 13:37:56 228.7 227.3 226.9 227.6 28.2 28.1 28.0 84.3 0.74 14.10

05/05/2015 13:10:53 226.0 224.8 224.5 225.1 39.8 38.7 37.7 116.2 0.87 22.77 05/05/2015 13:37:57 228.9 227.5 227.4 227.9 41.4 38.3 35.2 114.9 0.85 22.16

05/05/2015 13:10:54 225.9 224.7 224.3 225.0 40.7 39.5 38.3 118.5 0.88 23.34 05/05/2015 13:37:58 228.8 227.4 227.2 227.8 33.1 30.9 28.7 92.7 0.78 16.41

05/05/2015 13:10:55 226.0 224.7 224.4 225.0 33.5 32.3 31.1 97.0 0.83 18.12 05/05/2015 13:37:59 228.9 227.3 227.0 227.7 33.3 33.4 33.4 100.1 0.82 18.68

05/05/2015 13:10:56 225.9 224.7 224.4 225.0 33.7 32.4 31.1 97.2 0.83 18.16 05/05/2015 13:38:00 229.1 227.6 227.3 228.0 34.0 31.7 29.5 95.2 0.82 17.73

05/05/2015 13:10:57 225.9 224.7 224.3 225.0 32.7 31.5 30.3 94.4 0.83 17.54 05/05/2015 13:38:01 228.9 227.4 227.2 227.8 31.0 28.2 25.5 84.7 0.77 14.91

05/05/2015 13:10:58 226.0 224.8 224.5 225.1 31.6 30.5 29.3 91.4 0.80 16.46 05/05/2015 13:38:02 229.0 227.5 227.2 227.9 28.9 29.1 29.3 87.4 0.78 15.43

05/05/2015 13:10:59 226.0 224.8 224.5 225.1 31.6 30.2 28.8 90.6 0.80 16.33 05/05/2015 13:38:03 228.9 227.4 227.2 227.8 46.8 46.5 46.3 139.6 0.89 28.31

05/05/2015 13:11:00 226.1 224.9 224.5 225.2 32.2 30.6 29.0 91.9 0.81 16.78 05/05/2015 13:38:04 228.8 227.5 227.4 227.9 50.1 47.6 45.1 142.8 0.90 29.14

05/05/2015 13:11:01 226.1 224.9 224.6 225.2 32.8 31.4 30.1 94.3 0.81 17.21 05/05/2015 13:38:05 228.9 227.6 227.5 228.0 36.6 36.5 36.5 109.6 0.84 20.87

05/05/2015 13:11:02 226.0 224.8 224.4 225.1 29.4 28.1 26.7 84.2 0.78 14.70 05/05/2015 13:38:06 229.0 227.8 227.7 228.2 37.1 35.2 33.2 105.5 0.83 19.87

05/05/2015 13:11:03 225.9 224.8 224.3 225.0 32.4 31.0 29.7 93.1 0.81 16.99 05/05/2015 13:38:07 229.2 227.8 227.9 228.3 31.5 29.1 26.8 87.4 0.75 14.92

05/05/2015 13:11:04 225.8 224.7 224.2 224.9 38.5 37.8 37.0 113.3 0.89 22.55 05/05/2015 13:38:08 229.1 227.8 227.7 228.2 27.7 27.4 27.1 82.1 0.72 13.40

05/05/2015 13:11:05 225.8 224.6 224.3 224.9 40.3 38.8 37.3 116.4 0.89 23.30 05/05/2015 13:38:09 229.3 228.0 227.9 228.4 32.6 31.2 29.8 93.5 0.78 16.68

05/05/2015 13:11:06 225.8 224.6 224.1 224.8 44.2 43.1 42.0 129.3 0.91 26.31 05/05/2015 13:38:10 229.0 227.7 227.6 228.1 28.9 26.9 24.8 80.6 0.71 13.00

05/05/2015 13:11:07 225.8 224.6 224.3 224.9 45.7 45.8 45.8 137.3 0.91 28.10 05/05/2015 13:38:11 228.9 227.6 227.5 228.0 27.2 26.7 26.1 80.0 0.71 12.95

05/05/2015 13:11:08 225.6 224.3 224.0 224.6 43.3 42.0 40.6 125.9 0.91 25.60 05/05/2015 13:38:12 229.3 227.9 227.7 228.3 30.8 29.3 27.8 87.8 0.77 15.36

05/05/2015 13:11:09 225.9 224.6 224.2 224.9 39.6 37.3 35.0 111.9 0.89 22.29 05/05/2015 13:38:13 229.2 227.7 227.7 228.2 28.9 27.0 25.2 81.0 0.69 12.70

05/05/2015 13:11:10 226.0 224.8 224.4 225.1 33.3 31.6 30.0 94.9 0.84 17.85 05/05/2015 13:38:14 229.0 227.7 227.4 228.0 25.1 25.2 25.3 75.7 0.66 11.39

05/05/2015 13:11:11 225.8 224.6 224.3 224.9 26.6 25.0 23.5 75.1 0.71 12.02 05/05/2015 13:38:15 229.1 227.7 227.5 228.1 36.6 35.1 33.5 105.3 0.79 18.87

05/05/2015 13:11:12 225.8 224.6 224.2 224.9 29.0 26.9 24.9 80.8 0.76 13.85 05/05/2015 13:38:16 229.0 227.5 227.5 228.0 34.9 32.5 30.2 97.6 0.76 16.96

05/05/2015 13:11:13 225.9 224.6 224.3 224.9 44.6 43.5 42.4 130.5 0.88 25.69 05/05/2015 13:38:17 228.5 227.2 227.0 227.6 28.1 27.9 27.6 83.6 0.73 13.79

Pf. kW.

ตารางการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า  ของ โรงงานพลาสติกไทย

ตาํแหน่งตรวจวัด ณ. ตู้ Load center ของเคร่ือง A12 ก่อนติดตัง้อุปกรณ์

Date/Time
Voltage Current

Pf. kW. Date/Time
Voltage Current



R S T AVG R S T RST R S T AVG R S T RST
Pf. kW.

ตารางการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า  ของ โรงงานพลาสติกไทย

ตาํแหน่งตรวจวัด ณ. ตู้ Load center ของเคร่ือง A12 ก่อนติดตัง้อุปกรณ์

Date/Time
Voltage Current

Pf. kW. Date/Time
Voltage Current

05/05/2015 13:11:14 226.0 224.8 224.5 225.1 44.2 42.5 40.9 127.6 0.88 25.29 05/05/2015 13:38:18 228.8 227.4 227.2 227.8 39.8 38.1 36.4 114.4 0.84 21.77

05/05/2015 13:11:15 226.0 224.8 224.4 225.1 39.8 38.4 36.9 115.1 0.87 22.55 05/05/2015 13:38:19 228.7 227.2 227.2 227.7 41.6 38.3 35.0 114.9 0.87 22.67

05/05/2015 13:11:16 225.8 224.5 224.2 224.8 36.8 35.5 34.1 106.4 0.85 20.33 05/05/2015 13:38:20 228.8 227.6 227.4 227.9 35.0 34.1 33.2 102.3 0.83 19.36

05/05/2015 13:11:17 225.8 224.6 224.3 224.9 33.8 32.5 31.3 97.6 0.83 18.23 05/05/2015 13:38:21 229.2 227.7 227.6 228.2 37.2 35.5 33.7 106.4 0.85 20.52

05/05/2015 13:11:18 225.8 224.7 224.2 224.9 33.4 31.7 30.0 95.1 0.83 17.77 05/05/2015 13:38:22 229.2 227.6 227.7 228.2 31.4 29.0 26.6 87.0 0.78 15.43

05/05/2015 13:11:19 226.0 224.8 224.5 225.1 33.6 32.1 30.5 96.3 0.82 17.78 05/05/2015 13:38:23 228.9 227.5 227.4 227.9 33.3 32.6 31.8 97.7 0.84 18.59

05/05/2015 13:11:20 226.1 224.7 224.4 225.1 31.7 30.1 28.5 90.3 0.81 16.37 05/05/2015 13:38:24 228.9 227.6 227.4 228.0 42.9 41.2 39.6 123.7 0.88 24.68

05/05/2015 13:11:21 226.0 224.8 224.4 225.1 32.2 30.6 29.1 91.9 0.82 16.89 05/05/2015 13:38:25 228.9 227.4 227.4 227.9 52.9 49.9 47.0 149.8 0.90 30.75

05/05/2015 13:11:22 226.1 224.9 224.5 225.2 31.6 30.6 29.6 91.8 0.81 16.75 05/05/2015 13:38:26 228.8 227.5 227.3 227.9 38.2 38.0 37.7 113.9 0.85 22.06

05/05/2015 13:11:23 226.1 224.8 224.5 225.1 30.9 29.3 27.6 87.8 0.79 15.65 05/05/2015 13:38:27 229.1 227.6 227.5 228.1 42.5 41.4 40.2 124.2 0.87 24.64

05/05/2015 13:11:24 225.8 224.5 224.1 224.8 38.4 37.0 35.5 110.9 0.88 21.94 05/05/2015 13:38:28 229.1 227.6 227.7 228.1 35.1 32.5 29.9 97.5 0.81 18.05

05/05/2015 13:11:25 225.8 224.6 224.2 224.9 39.4 38.3 37.1 114.8 0.89 22.98 05/05/2015 13:38:29 229.0 227.6 227.5 228.0 32.5 32.0 31.6 96.1 0.81 17.64

05/05/2015 13:11:26 225.8 224.6 224.2 224.9 40.3 39.0 37.6 116.9 0.90 23.52 05/05/2015 13:38:30 229.0 227.6 227.4 228.0 34.2 33.5 32.8 100.4 0.83 18.89

05/05/2015 13:11:27 225.7 224.4 224.0 224.7 41.6 39.8 38.0 119.4 0.90 24.16 05/05/2015 13:38:31 229.0 227.5 227.5 228.0 33.1 30.8 28.4 92.3 0.78 16.46

05/05/2015 13:11:28 225.8 224.5 224.1 224.8 51.7 49.3 47.0 148.0 0.92 30.46 05/05/2015 13:38:32 228.9 227.5 227.3 227.9 29.9 29.6 29.4 88.9 0.78 15.70

05/05/2015 13:11:29 225.7 224.4 224.1 224.7 42.7 41.5 40.2 124.5 0.90 25.18 05/05/2015 13:38:33 228.9 227.4 227.3 227.9 34.4 32.7 31.1 98.2 0.82 18.36

05/05/2015 13:11:30 225.8 224.6 224.2 224.9 36.4 34.1 31.9 102.3 0.84 19.24 05/05/2015 13:38:34 228.8 227.3 227.2 227.8 33.8 31.6 29.5 94.9 0.80 17.32

05/05/2015 13:11:31 226.1 224.8 224.5 225.1 26.9 25.2 23.5 75.7 0.69 11.80 05/05/2015 13:38:35 228.9 227.4 227.2 227.8 30.7 30.5 30.3 91.5 0.75 15.63

05/05/2015 13:11:32 226.0 224.7 224.4 225.0 23.4 22.3 21.3 67.0 0.61 9.14 05/05/2015 13:38:36 228.7 227.2 227.1 227.7 41.1 39.3 37.5 118.0 0.85 22.71

05/05/2015 13:11:33 225.8 224.6 224.2 224.9 24.7 23.2 21.7 69.5 0.66 10.28 05/05/2015 13:38:37 228.8 227.3 227.3 227.8 35.1 33.0 30.8 98.9 0.80 18.04

05/05/2015 13:11:34 226.0 224.8 224.4 225.1 25.2 23.6 22.0 70.9 0.66 10.58 05/05/2015 13:38:38 228.5 227.1 227.0 227.5 31.8 32.0 32.2 96.1 0.79 17.27

05/05/2015 13:11:35 226.0 224.7 224.4 225.0 41.1 40.1 39.2 120.4 0.84 22.77 05/05/2015 13:38:39 228.8 227.4 227.3 227.8 47.8 46.5 45.1 139.4 0.90 28.59

05/05/2015 13:11:36 225.8 224.6 224.2 224.9 41.0 39.2 37.4 117.6 0.86 22.63 05/05/2015 13:38:40 228.8 227.3 227.2 227.8 48.1 46.9 45.8 140.8 0.90 28.72

05/05/2015 13:11:37 226.1 224.8 224.5 225.1 35.2 34.0 32.7 101.9 0.83 18.94 05/05/2015 13:38:41 228.7 227.2 227.0 227.6 42.1 42.2 42.3 126.6 0.89 25.51

05/05/2015 13:11:38 226.1 224.8 224.6 225.2 32.7 31.9 31.1 95.7 0.80 17.26 05/05/2015 13:38:42 228.7 227.2 227.1 227.7 43.5 41.0 38.4 122.9 0.88 24.51

05/05/2015 13:11:39 225.7 224.5 224.1 224.8 31.1 29.7 28.3 89.0 0.79 15.82 05/05/2015 13:38:43 228.5 227.0 227.0 227.5 36.1 33.5 30.8 100.4 0.83 18.88

05/05/2015 13:11:40 225.6 224.4 224.0 224.7 29.0 27.6 26.2 82.8 0.76 14.16 05/05/2015 13:38:44 228.5 227.0 226.9 227.5 33.2 33.0 32.7 98.9 0.83 18.56

05/05/2015 13:11:41 225.7 224.4 224.1 224.7 29.7 28.7 27.6 86.0 0.75 14.52 05/05/2015 13:38:45 228.6 227.1 227.1 227.6 33.6 32.0 30.4 96.0 0.81 17.62

05/05/2015 13:11:42 225.6 224.4 224.0 224.7 28.8 27.2 25.6 81.6 0.76 13.88 05/05/2015 13:38:46 228.7 227.2 227.2 227.7 33.0 31.1 29.2 93.3 0.76 16.19

05/05/2015 13:11:43 225.4 224.2 223.8 224.5 28.2 26.8 25.4 80.4 0.75 13.55 05/05/2015 13:38:47 228.6 227.2 227.0 227.6 44.6 44.9 45.1 134.6 0.88 26.80

05/05/2015 13:11:44 225.4 224.2 223.8 224.5 34.8 34.1 33.5 102.4 0.86 19.76 05/05/2015 13:38:48 228.6 227.1 227.0 227.6 42.5 40.2 37.9 120.5 0.86 23.62

05/05/2015 13:11:45 225.3 224.1 223.7 224.4 34.8 32.7 30.6 98.1 0.85 18.63 05/05/2015 13:38:49 228.5 227.0 227.0 227.5 40.6 38.4 36.3 115.3 0.86 22.45

05/05/2015 13:11:46 225.3 224.2 223.8 224.4 34.3 32.8 31.3 98.3 0.85 18.77 05/05/2015 13:38:50 228.8 227.2 227.1 227.7 32.0 31.7 31.5 95.2 0.81 17.45

05/05/2015 13:11:47 225.5 224.2 223.9 224.5 35.6 34.6 33.6 103.8 0.86 20.06 05/05/2015 13:38:51 228.9 227.2 227.2 227.8 36.5 35.2 33.9 105.6 0.84 20.21

05/05/2015 13:11:48 225.5 224.3 224.0 224.6 37.2 35.5 33.8 106.5 0.87 20.70 05/05/2015 13:38:52 228.7 227.1 227.2 227.7 32.7 30.8 28.9 92.3 0.80 16.74

05/05/2015 13:11:49 225.7 224.4 224.1 224.7 36.8 35.3 33.7 105.8 0.87 20.57 05/05/2015 13:38:53 228.7 227.1 227.1 227.6 29.9 29.8 29.7 89.4 0.78 15.77

05/05/2015 13:11:50 225.4 224.1 223.9 224.5 42.5 40.9 39.3 122.7 0.87 23.84 05/05/2015 13:38:54 228.6 227.1 227.0 227.6 34.4 32.8 31.2 98.4 0.83 18.48

05/05/2015 13:11:51 225.6 224.3 224.0 224.6 32.1 30.7 29.3 92.0 0.80 16.54 05/05/2015 13:38:55 228.6 227.0 227.0 227.5 32.1 30.1 28.1 90.3 0.79 16.16

05/05/2015 13:11:52 225.5 224.2 224.0 224.6 28.7 27.0 25.3 81.0 0.73 13.32 05/05/2015 13:38:56 228.6 227.1 226.8 227.5 31.2 30.8 30.3 92.4 0.79 16.49

05/05/2015 13:11:53 225.5 224.1 223.9 224.5 26.1 24.7 23.2 74.0 0.68 11.33 05/05/2015 13:38:57 228.6 227.0 226.9 227.5 32.0 30.2 28.5 90.7 0.79 16.31

05/05/2015 13:11:54 225.5 224.2 223.9 224.5 23.6 22.2 20.8 66.6 0.62 9.31 05/05/2015 13:38:58 228.4 226.8 226.8 227.3 32.6 30.8 29.1 92.4 0.80 16.73

05/05/2015 13:11:55 225.5 224.2 223.9 224.5 24.3 23.2 22.1 69.6 0.66 10.26 05/05/2015 13:38:59 228.3 226.9 226.8 227.3 37.1 37.5 38.0 112.6 0.87 22.27

05/05/2015 13:11:57 225.6 224.2 224.0 224.6 31.5 31.1 30.6 93.3 0.74 15.50 05/05/2015 13:39:01 228.5 227.0 227.0 227.5 43.2 41.6 40.0 124.9 0.90 25.43

05/05/2015 13:11:58 225.4 224.1 223.8 224.4 44.1 42.9 41.6 128.7 0.87 25.13 05/05/2015 13:39:02 228.4 226.8 226.8 227.3 43.2 42.3 41.4 126.9 0.90 25.82

05/05/2015 13:11:59 225.5 224.3 224.0 224.6 35.4 33.4 31.3 100.1 0.83 18.57 05/05/2015 13:39:03 228.5 227.0 227.0 227.5 42.8 43.5 44.1 130.4 0.89 26.41

05/05/2015 13:12:00 225.3 224.0 223.8 224.4 35.1 33.8 32.5 101.4 0.82 18.67 05/05/2015 13:39:04 228.7 227.2 227.2 227.7 42.4 40.9 39.4 122.7 0.89 24.74

05/05/2015 13:12:01 225.4 224.2 223.8 224.5 31.1 29.6 28.1 88.8 0.80 15.87 05/05/2015 13:39:05 228.5 227.0 227.0 227.5 35.9 32.9 30.0 98.8 0.82 18.36

05/05/2015 13:12:02 225.5 224.2 223.9 224.5 30.0 28.6 27.2 85.8 0.78 15.04 05/05/2015 13:39:06 228.4 226.9 226.8 227.4 23.6 23.2 22.8 69.6 0.61 9.58

05/05/2015 13:12:03 225.5 224.1 223.8 224.5 29.8 29.0 28.1 86.9 0.78 15.11 05/05/2015 13:39:07 228.4 227.0 227.0 227.5 26.3 24.9 23.5 74.8 0.68 11.60

05/05/2015 13:12:04 225.6 224.3 223.8 224.6 28.3 26.8 25.2 80.3 0.75 13.55 05/05/2015 13:39:08 228.5 227.0 227.0 227.5 25.6 23.4 21.2 70.1 0.60 9.58

05/05/2015 13:12:05 225.6 224.3 223.9 224.6 35.5 33.8 32.1 101.4 0.86 19.59 05/05/2015 13:39:09 228.4 227.0 226.9 227.4 28.0 28.8 29.6 86.4 0.68 13.37

05/05/2015 13:12:06 225.6 224.2 223.8 224.5 34.6 33.7 32.8 101.2 0.85 19.31 05/05/2015 13:39:10 228.5 227.0 227.0 227.5 45.7 44.7 43.8 134.2 0.88 26.72

05/05/2015 13:12:07 225.5 224.2 223.7 224.5 36.5 34.9 33.3 104.6 0.87 20.33 05/05/2015 13:39:11 228.4 227.0 227.1 227.5 35.4 33.3 31.2 99.9 0.80 18.10

05/05/2015 13:12:08 225.6 224.2 223.8 224.5 33.3 31.7 30.1 95.1 0.84 17.84 05/05/2015 13:39:12 228.3 226.9 226.8 227.3 33.2 33.4 33.6 100.1 0.80 18.21

05/05/2015 13:12:09 225.4 224.1 223.9 224.5 35.2 34.2 33.3 102.7 0.86 19.72 05/05/2015 13:39:13 228.4 226.9 226.9 227.4 32.9 31.6 30.3 94.8 0.80 17.27

05/05/2015 13:12:10 225.6 224.2 223.9 224.6 37.1 35.5 33.9 106.5 0.87 20.81 05/05/2015 13:39:14 228.1 226.6 226.6 227.1 31.2 28.8 26.4 86.3 0.75 14.75

05/05/2015 13:12:11 225.5 224.2 224.0 224.6 37.9 36.6 35.2 109.7 0.87 21.43 05/05/2015 13:39:15 228.1 226.7 226.6 227.1 27.1 27.5 27.9 82.4 0.71 13.29

05/05/2015 13:12:12 225.3 224.0 223.7 224.3 37.4 36.0 34.6 107.9 0.84 20.35 05/05/2015 13:39:16 228.4 226.9 226.8 227.4 30.7 29.0 27.3 87.0 0.77 15.16

05/05/2015 13:12:13 225.6 224.3 224.0 224.6 40.5 37.7 35.0 113.2 0.86 21.89 05/05/2015 13:39:17 227.9 226.5 226.5 227.0 28.7 26.6 24.5 79.8 0.72 12.99

05/05/2015 13:12:14 225.6 224.3 224.0 224.6 36.6 34.7 32.9 104.2 0.85 19.92 05/05/2015 13:39:18 228.0 226.5 226.4 227.0 26.2 26.0 25.9 78.1 0.70 12.32
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Date/Time
Voltage Current

Pf. kW. Date/Time
Voltage Current

05/05/2015 13:12:15 225.4 224.1 223.8 224.4 29.6 28.3 26.9 84.8 0.76 14.40 05/05/2015 13:39:19 229.6 228.3 228.3 228.7 32.1 31.1 30.1 93.3 0.78 16.65

05/05/2015 13:12:16 225.4 224.0 223.7 224.4 27.3 25.8 24.2 77.3 0.75 12.94 05/05/2015 13:39:20 230.7 229.2 229.2 229.7 34.0 31.7 29.4 95.1 0.81 17.61

05/05/2015 13:12:17 225.6 224.2 223.9 224.6 27.1 25.5 24.0 76.6 0.74 12.75 05/05/2015 13:39:21 230.5 229.1 228.9 229.5 33.8 33.9 34.0 101.6 0.83 19.25

05/05/2015 13:12:18 225.4 224.1 223.8 224.4 27.2 26.3 25.4 78.8 0.75 13.19 05/05/2015 13:39:22 230.6 229.2 229.1 229.6 39.8 38.0 36.3 114.1 0.87 22.68

05/05/2015 13:12:19 225.3 224.1 223.7 224.4 36.1 35.8 35.5 107.3 0.83 19.86 05/05/2015 13:39:23 230.5 229.1 229.0 229.5 37.7 35.5 33.4 106.6 0.84 20.58

05/05/2015 13:12:20 225.3 224.1 223.8 224.4 47.2 46.1 44.9 138.3 0.90 27.77 05/05/2015 13:39:24 230.6 229.2 229.1 229.6 39.0 38.4 37.9 115.3 0.85 22.36

05/05/2015 13:12:21 225.5 224.2 223.9 224.5 38.1 36.9 35.6 110.7 0.86 21.37 05/05/2015 13:39:25 230.7 229.3 229.2 229.7 44.5 43.8 43.0 131.3 0.89 26.70

05/05/2015 13:12:22 225.3 224.0 223.7 224.3 40.3 38.6 36.8 115.7 0.87 22.60 05/05/2015 13:39:26 230.6 229.2 229.1 229.6 36.3 34.1 31.9 102.4 0.81 18.96

05/05/2015 13:12:23 225.3 224.0 223.7 224.3 34.0 32.6 31.2 97.7 0.84 18.31 05/05/2015 13:39:27 230.5 229.2 229.1 229.6 25.8 26.0 26.2 78.1 0.65 11.56

05/05/2015 13:12:24 225.3 224.0 223.8 224.4 32.5 31.7 30.8 95.0 0.82 17.48 05/05/2015 13:39:28 230.6 229.2 229.1 229.6 26.9 25.5 24.0 76.4 0.67 11.78

05/05/2015 13:12:25 225.3 224.2 223.7 224.4 42.1 40.3 38.6 121.0 0.90 24.46 05/05/2015 13:39:29 230.6 229.2 229.2 229.7 25.1 23.2 21.4 69.7 0.57 9.12

05/05/2015 13:12:26 225.6 224.2 224.0 224.6 38.6 37.0 35.4 111.1 0.89 22.09 05/05/2015 13:39:30 230.4 229.1 228.9 229.5 24.7 24.0 23.3 72.0 0.61 10.00

05/05/2015 13:12:27 225.5 224.1 223.9 224.5 38.1 37.1 36.1 111.4 0.89 22.14 05/05/2015 13:39:31 230.5 229.0 228.9 229.5 40.0 39.5 39.1 118.5 0.83 22.45

05/05/2015 13:12:28 225.5 224.1 223.8 224.5 39.7 37.9 36.1 113.7 0.89 22.73 05/05/2015 13:39:32 230.5 229.1 229.0 229.5 42.6 39.6 36.7 118.9 0.83 22.70

05/05/2015 13:12:29 225.6 224.2 223.9 224.6 40.4 38.7 36.9 116.1 0.89 23.21 05/05/2015 13:39:33 230.4 228.9 228.8 229.4 33.2 33.1 32.9 99.3 0.80 18.10

05/05/2015 13:12:30 225.5 224.0 223.9 224.5 35.9 35.0 34.1 105.0 0.87 20.50 05/05/2015 13:39:34 230.5 228.9 228.9 229.4 36.6 35.3 34.0 105.9 0.82 19.94

05/05/2015 13:12:31 225.4 224.0 223.7 224.4 40.6 38.8 37.1 116.5 0.90 23.54 05/05/2015 13:39:35 230.5 229.0 229.0 229.5 31.9 29.4 26.9 88.3 0.75 15.15

05/05/2015 13:12:32 225.5 224.1 223.9 224.5 33.3 31.8 30.3 95.3 0.83 17.66 05/05/2015 13:39:36 230.5 228.9 228.9 229.4 28.4 27.8 27.2 83.4 0.72 13.68

05/05/2015 13:12:33 225.4 224.0 223.8 224.4 32.5 31.6 30.7 94.8 0.82 17.45 05/05/2015 13:39:37 230.5 229.0 228.9 229.5 32.8 31.3 29.8 94.0 0.78 16.84

05/05/2015 13:12:34 225.6 224.3 224.0 224.6 37.7 36.8 35.9 110.4 0.86 21.21 05/05/2015 13:39:38 230.2 228.7 228.7 229.2 29.2 27.1 24.9 81.2 0.70 13.08

05/05/2015 13:12:35 225.7 224.4 224.1 224.7 40.1 37.3 34.5 111.9 0.86 21.52 05/05/2015 13:39:39 230.0 228.6 228.4 229.0 27.1 27.1 27.1 81.2 0.71 13.11

05/05/2015 13:12:36 225.5 224.1 223.9 224.5 35.0 34.0 32.9 101.9 0.84 19.11 05/05/2015 13:39:40 230.5 229.0 229.0 229.5 38.4 36.7 35.0 110.1 0.86 21.74

05/05/2015 13:12:37 225.6 224.3 224.0 224.6 30.4 29.1 27.9 87.4 0.78 15.24 05/05/2015 13:39:41 230.3 228.9 228.9 229.4 36.0 33.9 31.7 101.6 0.82 19.12

05/05/2015 13:12:38 225.7 224.3 224.1 224.7 27.1 25.5 23.9 76.5 0.74 12.67 05/05/2015 13:39:42 230.4 228.9 228.8 229.4 35.9 35.8 35.7 107.5 0.86 21.08

05/05/2015 13:12:39 225.7 224.3 224.1 224.7 26.3 25.2 24.1 75.6 0.72 12.25 05/05/2015 13:39:43 230.5 229.0 228.9 229.5 43.1 41.6 40.1 124.8 0.89 25.49

05/05/2015 13:12:40 225.7 224.3 224.1 224.7 29.2 27.0 24.8 81.0 0.77 13.97 05/05/2015 13:39:44 230.3 228.7 228.7 229.2 41.2 39.2 37.1 117.5 0.88 23.71

05/05/2015 13:12:41 225.7 224.4 224.1 224.7 38.2 36.8 35.5 110.5 0.83 20.62 05/05/2015 13:39:45 230.5 229.1 229.0 229.5 38.9 38.7 38.5 116.1 0.88 23.31

05/05/2015 13:12:42 225.9 224.5 224.3 224.9 46.3 45.8 45.4 137.4 0.89 27.51 05/05/2015 13:39:46 230.5 229.0 229.0 229.5 46.4 44.8 43.2 134.4 0.89 27.47

05/05/2015 13:12:43 225.8 224.5 224.2 224.8 38.3 37.1 35.8 111.2 0.87 21.64 05/05/2015 13:39:47 230.3 228.9 228.9 229.4 35.5 33.6 31.7 100.8 0.81 18.62

05/05/2015 13:12:44 225.7 224.4 224.1 224.7 39.2 37.7 36.2 113.1 0.87 22.00 05/05/2015 13:39:48 230.4 229.0 228.8 229.4 31.4 30.9 30.4 92.6 0.77 16.36

05/05/2015 13:12:45 225.8 224.4 224.2 224.8 40.6 39.6 38.7 118.9 0.90 23.92 05/05/2015 13:39:49 230.3 228.9 228.9 229.4 33.7 31.9 30.1 95.6 0.80 17.45

05/05/2015 13:12:46 225.6 224.3 224.1 224.7 41.1 39.6 38.1 118.8 0.90 24.02 05/05/2015 13:39:50 230.4 228.9 228.9 229.4 27.5 25.3 23.1 75.9 0.67 11.65

05/05/2015 13:12:47 225.8 224.4 224.1 224.8 41.6 39.8 38.0 119.4 0.89 23.89 05/05/2015 13:39:51 230.5 229.1 229.0 229.5 26.3 26.4 26.4 79.1 0.70 12.70

05/05/2015 13:12:48 225.8 224.3 224.2 224.8 37.9 37.4 36.9 112.3 0.89 22.34 05/05/2015 13:39:52 230.3 228.9 228.8 229.3 35.6 35.8 35.9 107.3 0.81 19.81

05/05/2015 13:12:49 225.8 224.4 224.1 224.8 39.6 37.9 36.2 113.6 0.89 22.73 05/05/2015 13:39:53 230.2 228.8 228.8 229.3 47.5 45.3 43.1 135.9 0.88 27.27

05/05/2015 13:12:50 225.9 224.5 224.3 224.9 39.1 37.4 35.7 112.2 0.89 22.46 05/05/2015 13:39:54 230.3 228.9 228.8 229.3 38.1 37.3 36.6 112.0 0.85 21.71

05/05/2015 13:12:51 225.7 224.2 224.0 224.6 37.5 36.3 35.2 109.0 0.86 20.95 05/05/2015 13:39:55 230.2 228.8 228.7 229.2 43.0 41.5 40.0 124.4 0.87 24.83

05/05/2015 13:12:52 225.7 224.2 224.0 224.6 30.3 28.8 27.3 86.4 0.80 15.45 05/05/2015 13:39:56 230.4 228.9 228.9 229.4 35.0 32.7 30.4 98.0 0.81 18.13

05/05/2015 13:12:53 225.9 224.4 224.2 224.8 32.7 31.1 29.6 93.4 0.82 17.24 05/05/2015 13:39:57 230.5 229.1 229.0 229.5 32.3 31.9 31.6 95.7 0.80 17.47

05/05/2015 13:12:54 225.6 224.1 223.9 224.5 31.6 30.1 28.7 90.4 0.80 16.26 05/05/2015 13:39:58 230.5 229.1 229.1 229.6 35.8 34.6 33.4 103.7 0.83 19.65

05/05/2015 13:12:55 225.9 224.5 224.2 224.9 30.0 28.6 27.1 85.7 0.78 14.95 05/05/2015 13:39:59 230.3 228.9 228.9 229.4 33.0 31.5 29.9 94.4 0.79 17.11

05/05/2015 13:12:56 225.9 224.5 224.2 224.9 39.9 38.6 37.3 115.7 0.82 21.34 05/05/2015 13:40:00 230.2 228.7 228.6 229.2 37.4 37.1 36.8 111.3 0.87 22.06

05/05/2015 13:12:57 225.8 224.4 224.2 224.8 38.5 38.2 37.9 114.5 0.82 21.11 05/05/2015 13:40:01 230.2 228.8 228.8 229.3 42.1 40.5 38.9 121.5 0.89 24.81

05/05/2015 13:12:58 226.0 224.6 224.3 225.0 33.5 31.7 29.9 95.2 0.79 16.94 05/05/2015 13:40:02 230.0 228.5 228.5 229.0 40.8 38.9 37.0 116.8 0.87 23.27

05/05/2015 13:12:59 226.0 224.6 224.3 225.0 28.8 27.4 25.9 82.1 0.71 13.05 05/05/2015 13:40:03 230.1 228.7 228.6 229.1 35.0 34.8 34.5 104.3 0.85 20.19

05/05/2015 13:13:00 225.8 224.4 224.2 224.8 24.5 23.2 21.9 69.6 0.60 9.43 05/05/2015 13:40:04 230.2 228.8 228.8 229.3 42.9 41.3 39.7 124.0 0.90 25.45

05/05/2015 13:13:01 225.8 224.5 224.1 224.8 25.6 24.4 23.1 73.1 0.66 10.87 05/05/2015 13:40:05 230.0 228.6 228.6 229.1 41.0 39.1 37.1 117.2 0.88 23.51

05/05/2015 13:13:02 225.8 224.4 224.1 224.8 27.4 25.6 23.7 76.7 0.69 11.85 05/05/2015 13:40:06 230.1 228.7 228.6 229.1 33.0 32.4 31.9 97.3 0.81 17.94

05/05/2015 13:13:03 225.7 224.3 224.0 224.7 42.8 42.4 42.0 127.2 0.86 24.44 05/05/2015 13:40:07 230.2 228.9 228.7 229.3 39.6 38.4 37.2 115.2 0.85 22.33

05/05/2015 13:13:04 225.7 224.3 223.9 224.6 41.4 39.5 37.6 118.5 0.84 22.25 05/05/2015 13:40:08 230.1 228.7 228.7 229.2 41.3 37.8 34.4 113.4 0.83 21.63

05/05/2015 13:13:05 225.7 224.3 223.9 224.6 44.5 42.9 41.3 128.7 0.89 25.73 05/05/2015 13:40:09 230.0 228.6 228.4 229.0 34.0 34.0 34.0 102.0 0.82 19.03

05/05/2015 13:13:06 225.6 224.2 224.0 224.6 40.1 39.0 37.9 117.1 0.87 22.89 05/05/2015 13:40:10 230.2 228.7 228.7 229.2 33.7 32.3 30.9 96.9 0.80 17.77

05/05/2015 13:13:07 225.7 224.4 224.0 224.7 39.4 38.0 36.5 113.9 0.87 22.27 05/05/2015 13:40:11 230.2 228.8 228.9 229.3 28.0 26.0 24.0 78.0 0.69 12.31

05/05/2015 13:13:08 225.8 224.3 224.1 224.7 37.7 35.8 33.8 107.3 0.86 20.63 05/05/2015 13:40:12 230.4 228.9 228.8 229.4 25.9 25.5 25.2 76.6 0.68 11.86

05/05/2015 13:13:09 225.9 224.4 224.2 224.8 37.7 36.5 35.4 109.6 0.85 20.96 05/05/2015 13:40:13 230.3 228.8 228.8 229.3 30.5 29.0 27.4 86.9 0.76 15.17

05/05/2015 13:13:10 225.8 224.4 224.0 224.7 36.9 35.2 33.4 105.5 0.86 20.29 05/05/2015 13:40:14 230.2 228.8 228.8 229.3 45.7 44.8 43.8 134.3 0.87 26.80

05/05/2015 13:13:11 225.8 224.4 224.1 224.8 35.3 33.4 31.6 100.3 0.83 18.73 05/05/2015 13:40:15 230.3 228.8 228.7 229.3 41.0 40.4 39.8 121.1 0.85 23.61

05/05/2015 13:13:12 225.6 224.1 224.0 224.6 29.3 29.0 28.6 87.0 0.76 14.74 05/05/2015 13:40:16 230.1 228.6 228.6 229.1 41.8 40.7 39.6 122.1 0.87 24.34

05/05/2015 13:13:13 225.6 224.3 223.8 224.6 27.2 25.5 23.8 76.4 0.72 12.38 05/05/2015 13:40:17 229.9 228.6 228.5 229.0 36.6 34.9 33.2 104.7 0.82 19.68

05/05/2015 13:13:14 225.7 224.3 224.0 224.7 28.6 26.9 25.2 80.8 0.75 13.56 05/05/2015 13:40:18 230.1 228.8 228.6 229.2 29.1 28.7 28.3 86.0 0.74 14.48
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Date/Time
Voltage Current

Pf. kW. Date/Time
Voltage Current

05/05/2015 13:13:15 225.5 224.1 223.8 224.5 28.4 27.6 26.8 82.8 0.76 14.04 05/05/2015 13:40:19 230.3 228.9 228.8 229.3 32.4 31.0 29.6 93.0 0.78 16.55

05/05/2015 13:13:16 225.7 224.3 224.0 224.7 30.2 28.7 27.2 86.0 0.78 15.00 05/05/2015 13:40:20 230.0 228.6 228.6 229.1 37.7 35.8 33.8 107.3 0.84 20.66

05/05/2015 13:13:17 225.8 224.4 224.1 224.8 30.3 28.8 27.4 86.5 0.78 15.09 05/05/2015 13:40:21 229.8 228.5 228.4 228.9 33.1 33.0 33.0 99.1 0.83 18.71

05/05/2015 13:13:18 225.6 224.2 224.1 224.6 38.9 36.5 34.1 109.4 0.81 19.94 05/05/2015 13:40:22 230.0 228.5 228.4 229.0 38.2 36.6 34.9 109.7 0.86 21.62

05/05/2015 13:13:19 225.6 224.3 223.9 224.6 32.4 31.1 29.9 93.3 0.81 16.89 05/05/2015 13:40:23 229.6 228.2 228.1 228.6 36.7 34.7 32.8 104.2 0.84 20.03

05/05/2015 13:13:20 225.5 224.2 224.0 224.6 29.9 28.2 26.5 84.6 0.75 14.28 05/05/2015 13:40:24 229.7 228.3 228.2 228.7 32.0 31.6 31.1 94.7 0.81 17.43

05/05/2015 13:13:21 225.5 224.2 223.9 224.5 24.8 23.4 22.0 70.3 0.63 9.97 05/05/2015 13:40:25 229.5 228.2 228.1 228.6 37.7 35.9 34.2 107.8 0.86 21.09

05/05/2015 13:13:22 225.6 224.3 223.9 224.6 23.9 22.5 21.2 67.5 0.63 9.59 05/05/2015 13:40:26 229.3 228.0 227.9 228.4 31.5 29.6 27.8 88.9 0.76 15.37

05/05/2015 13:13:23 225.7 224.4 224.1 224.7 26.0 23.9 21.8 71.6 0.67 10.76 05/05/2015 13:40:27 229.5 228.3 228.1 228.6 28.4 28.0 27.7 84.1 0.73 14.04

05/05/2015 13:13:24 225.4 224.3 224.1 224.6 28.5 27.5 26.4 82.4 0.68 12.51 05/05/2015 13:40:28 230.3 229.0 228.9 229.4 32.6 31.3 30.0 93.9 0.79 16.93

05/05/2015 13:13:25 225.3 224.6 224.5 224.8 51.3 50.6 49.9 151.9 0.92 31.24 05/05/2015 13:40:29 231.3 230.2 230.0 230.5 48.1 45.1 42.0 135.2 0.82 25.58

05/05/2015 13:13:26 230.1 228.8 228.6 229.2 44.6 43.1 41.6 129.3 0.89 26.22 05/05/2015 13:40:30 232.0 230.7 230.5 231.1 33.0 32.8 32.6 98.4 0.76 17.29

05/05/2015 13:13:27 230.1 228.8 228.6 229.2 42.9 42.4 41.9 127.2 0.88 25.66 05/05/2015 13:40:31 232.1 230.9 230.7 231.2 33.6 31.6 29.5 94.7 0.73 16.02

05/05/2015 13:13:28 230.1 228.7 228.4 229.1 38.7 37.3 35.9 111.9 0.86 22.05 05/05/2015 13:40:32 232.0 230.8 230.6 231.1 28.6 26.4 24.2 79.2 0.61 11.25

05/05/2015 13:13:29 230.1 228.8 228.5 229.1 38.7 36.9 35.1 110.8 0.86 21.84 05/05/2015 13:40:33 232.0 230.7 230.5 231.1 24.3 24.1 23.9 72.3 0.55 9.11

05/05/2015 13:13:30 230.2 228.8 228.7 229.2 34.6 34.9 35.2 104.6 0.84 20.02 05/05/2015 13:40:34 232.0 230.6 230.5 231.0 28.9 27.3 25.7 81.9 0.67 12.62

05/05/2015 13:13:31 230.0 228.7 228.3 229.0 35.3 33.3 31.3 100.0 0.81 18.59 05/05/2015 13:40:35 232.0 230.7 230.6 231.1 31.8 30.6 29.3 91.7 0.70 14.75

05/05/2015 13:13:32 230.1 228.7 228.5 229.1 29.4 27.8 26.2 83.4 0.73 13.97 05/05/2015 13:40:36 232.1 230.7 230.5 231.1 41.9 41.6 41.4 124.9 0.85 24.40

05/05/2015 13:13:33 230.1 228.7 228.4 229.1 29.9 29.9 30.0 89.7 0.76 15.62 05/05/2015 13:40:37 231.9 230.6 230.5 231.0 37.5 36.4 35.4 109.3 0.81 20.45

05/05/2015 13:13:34 230.2 228.9 228.5 229.2 34.5 32.6 30.6 97.7 0.81 18.06 05/05/2015 13:40:38 231.9 230.6 230.5 231.0 36.8 34.6 32.3 103.7 0.79 18.97

05/05/2015 13:13:35 230.0 228.7 228.4 229.0 30.7 29.0 27.3 86.9 0.76 15.15 05/05/2015 13:40:39 232.0 230.6 230.4 231.0 30.7 30.1 29.5 90.3 0.75 15.54

05/05/2015 13:13:36 229.8 228.4 228.1 228.8 31.3 31.0 30.8 93.0 0.79 16.81 05/05/2015 13:40:40 231.9 230.5 230.4 230.9 40.7 39.2 37.7 117.6 0.87 23.63

05/05/2015 13:13:37 230.0 228.7 228.4 229.0 34.1 32.5 30.9 97.5 0.81 18.10 05/05/2015 13:40:41 231.5 230.3 230.2 230.7 37.0 35.6 34.2 106.9 0.84 20.60

05/05/2015 13:13:38 230.2 228.9 228.6 229.2 34.1 32.5 30.9 97.5 0.81 18.12 05/05/2015 13:40:42 231.6 230.2 230.0 230.6 33.5 33.2 32.8 99.5 0.82 18.69

05/05/2015 13:13:39 230.0 228.7 228.5 229.1 35.5 35.5 35.5 106.5 0.83 20.12 05/05/2015 13:40:43 231.5 230.2 230.0 230.6 38.1 36.3 34.5 109.0 0.86 21.50

05/05/2015 13:13:40 231.0 227.7 228.8 229.2 39.7 39.3 38.9 118.0 0.86 23.12 05/05/2015 13:40:44 231.3 230.0 229.8 230.4 35.9 33.9 31.8 101.6 0.83 19.32

05/05/2015 13:13:41 231.5 227.1 228.8 229.1 36.9 35.3 33.7 105.8 0.84 20.26 05/05/2015 13:40:45 231.5 230.2 230.0 230.6 33.8 34.2 34.6 102.6 0.82 19.41

05/05/2015 13:13:42 231.4 226.8 228.9 229.0 30.8 30.1 29.3 90.2 0.75 15.49 05/05/2015 13:40:46 231.5 230.2 230.0 230.6 30.2 28.3 26.3 84.8 0.72 14.12

05/05/2015 13:13:43 231.5 227.0 229.0 229.2 28.2 26.8 25.5 80.5 0.72 13.30 05/05/2015 13:40:47 231.3 230.1 229.9 230.4 29.6 27.7 25.9 83.2 0.71 13.57

05/05/2015 13:13:44 231.7 227.3 229.0 229.3 28.2 26.5 24.9 79.6 0.72 13.09 05/05/2015 13:40:48 231.6 230.3 230.1 230.7 28.1 28.0 28.0 84.1 0.71 13.78

05/05/2015 13:13:45 231.7 227.3 229.2 229.4 34.1 33.2 32.3 99.6 0.83 18.86 05/05/2015 13:40:49 231.5 230.3 230.1 230.6 32.4 30.5 28.7 91.6 0.77 16.20

05/05/2015 13:13:46 231.8 227.1 229.1 229.3 48.6 47.5 46.4 142.5 0.90 29.42 05/05/2015 13:40:50 231.5 230.2 230.1 230.6 34.5 32.1 29.8 96.4 0.76 16.94

05/05/2015 13:13:47 230.7 228.2 228.6 229.2 52.8 51.9 50.9 155.6 0.91 32.27 05/05/2015 13:40:51 231.6 230.3 230.1 230.7 32.7 33.6 34.6 100.8 0.76 17.68

05/05/2015 13:13:48 230.5 228.1 228.8 229.1 44.9 44.7 44.5 134.2 0.90 27.67 05/05/2015 13:40:52 231.6 230.3 230.2 230.7 38.4 36.5 34.6 109.6 0.84 21.14

05/05/2015 13:13:49 231.6 227.0 229.2 229.3 46.4 45.3 44.2 136.0 0.90 28.07 05/05/2015 13:40:53 231.5 230.2 230.0 230.6 31.8 29.5 27.2 88.5 0.73 14.95

05/05/2015 13:13:50 231.8 227.5 229.3 229.5 42.7 40.8 38.9 122.4 0.89 24.87 05/05/2015 13:40:54 231.3 230.0 229.8 230.4 26.1 25.7 25.2 77.0 0.67 11.89

05/05/2015 13:13:51 231.5 227.2 229.1 229.3 34.5 34.5 34.4 103.4 0.83 19.56 05/05/2015 13:40:55 231.2 229.9 229.7 230.3 29.8 28.2 26.6 84.7 0.74 14.46

05/05/2015 13:13:52 231.4 227.2 229.1 229.2 35.3 33.5 31.7 100.4 0.81 18.66 05/05/2015 13:40:56 231.3 230.1 229.9 230.4 29.4 26.9 24.3 80.6 0.69 12.91

05/05/2015 13:13:53 231.6 227.2 229.1 229.3 33.0 31.2 29.3 93.5 0.79 16.95 05/05/2015 13:40:57 231.2 230.0 229.7 230.3 43.2 44.3 45.3 132.8 0.87 26.46

05/05/2015 13:13:54 231.6 227.3 229.2 229.4 31.4 30.8 30.2 92.5 0.79 16.66 05/05/2015 13:40:58 231.2 230.0 229.8 230.3 45.6 43.9 42.1 131.6 0.88 26.53

05/05/2015 13:13:55 231.6 227.2 229.1 229.3 32.9 31.3 29.7 93.8 0.80 17.22 05/05/2015 13:40:59 231.1 229.9 229.7 230.2 40.8 38.6 36.4 115.9 0.85 22.70

05/05/2015 13:13:56 231.7 227.3 229.0 229.3 33.7 31.5 29.4 94.6 0.79 17.18 05/05/2015 13:41:00 231.2 230.0 229.7 230.3 41.3 41.4 41.6 124.3 0.88 25.20

05/05/2015 13:13:57 231.1 227.4 228.8 229.1 29.5 29.0 28.5 87.0 0.75 14.95 05/05/2015 13:41:01 231.1 230.0 229.8 230.3 44.2 42.8 41.3 128.3 0.90 26.45

05/05/2015 13:13:58 231.1 227.9 229.1 229.4 34.0 32.4 30.9 97.3 0.81 18.09 05/05/2015 13:41:02 231.1 229.9 229.7 230.2 40.9 38.4 35.8 115.1 0.87 23.09

05/05/2015 13:13:59 231.5 227.5 229.1 229.4 34.1 32.4 30.8 97.3 0.81 17.98 05/05/2015 13:41:03 231.0 229.8 229.5 230.1 38.8 38.9 39.0 116.6 0.87 23.22

05/05/2015 13:14:00 231.0 227.5 229.1 229.2 32.2 31.8 31.4 95.3 0.80 17.37 05/05/2015 13:41:04 231.1 229.9 229.7 230.2 41.9 40.1 38.3 120.2 0.88 24.37

05/05/2015 13:14:01 231.6 227.2 229.2 229.3 39.3 39.3 39.3 117.9 0.85 22.98 05/05/2015 13:41:05 230.8 229.7 229.5 230.0 39.9 37.7 35.4 113.0 0.86 22.37

05/05/2015 13:14:02 231.1 228.4 228.9 229.5 37.8 35.8 33.9 107.5 0.84 20.62 05/05/2015 13:41:06 231.0 229.8 229.6 230.1 34.1 34.4 34.7 103.1 0.82 19.46

05/05/2015 13:14:03 230.3 228.6 228.7 229.2 32.4 31.7 31.1 95.2 0.78 16.92 05/05/2015 13:41:07 231.0 229.9 229.7 230.2 32.5 30.8 29.2 92.5 0.78 16.53

05/05/2015 13:14:04 230.1 228.9 228.5 229.2 31.0 29.5 27.9 88.4 0.73 14.72 05/05/2015 13:41:08 230.9 229.8 229.5 230.1 32.4 30.3 28.1 90.8 0.77 16.13

05/05/2015 13:14:05 230.2 228.9 228.6 229.2 31.6 29.5 27.4 88.4 0.78 15.84 05/05/2015 13:41:09 229.9 228.8 228.3 229.0 30.9 30.8 30.6 92.3 0.79 16.60

05/05/2015 13:14:06 230.2 228.8 228.7 229.2 30.0 29.1 28.2 87.2 0.77 15.41 05/05/2015 13:41:10 230.0 228.9 228.7 229.2 35.4 33.9 32.3 101.6 0.82 19.11

05/05/2015 13:14:07 230.0 228.7 228.4 229.0 34.0 32.9 31.9 98.8 0.82 18.46 05/05/2015 13:41:11 230.4 229.3 229.0 229.6 33.9 31.8 29.8 95.5 0.79 17.36

05/05/2015 13:14:08 230.2 228.8 228.5 229.2 51.9 50.4 48.8 151.1 0.91 31.34 05/05/2015 13:41:12 230.3 229.2 228.9 229.5 41.1 40.0 39.0 120.1 0.84 23.14

05/05/2015 13:14:09 230.2 228.8 228.6 229.2 43.9 42.8 41.6 128.3 0.88 25.73 05/05/2015 13:41:13 230.4 229.3 229.0 229.6 38.0 36.5 35.1 109.6 0.84 21.15

05/05/2015 13:14:10 230.2 228.9 228.6 229.2 44.0 42.7 41.4 128.1 0.89 25.99 05/05/2015 13:41:14 230.2 228.9 228.8 229.3 32.4 30.1 27.7 90.2 0.75 15.56

05/05/2015 13:14:11 230.4 229.1 228.8 229.4 34.3 32.8 31.3 98.3 0.78 17.62 05/05/2015 13:41:15 230.0 228.9 228.6 229.2 27.8 27.1 26.4 81.3 0.72 13.33

05/05/2015 13:14:12 230.3 228.9 228.7 229.3 29.6 28.9 28.2 86.7 0.74 14.62 05/05/2015 13:41:16 230.1 229.0 228.7 229.3 29.1 27.6 26.1 82.8 0.74 13.97

05/05/2015 13:14:13 230.3 229.0 228.6 229.3 29.6 28.2 26.8 84.7 0.74 14.29 05/05/2015 13:41:17 230.0 229.0 228.8 229.3 28.7 26.4 24.0 79.1 0.69 12.50

05/05/2015 13:14:14 230.3 228.9 228.7 229.3 30.7 29.3 27.9 87.9 0.74 14.83 05/05/2015 13:41:18 230.1 228.9 228.6 229.2 32.0 32.5 33.0 97.5 0.77 17.09



R S T AVG R S T RST R S T AVG R S T RST
Pf. kW.

ตารางการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า  ของ โรงงานพลาสติกไทย

ตาํแหน่งตรวจวัด ณ. ตู้ Load center ของเคร่ือง A12 ก่อนติดตัง้อุปกรณ์

Date/Time
Voltage Current

Pf. kW. Date/Time
Voltage Current

05/05/2015 13:14:15 230.2 228.8 228.6 229.2 27.4 27.0 26.7 81.1 0.70 13.01 05/05/2015 13:41:19 229.8 228.9 228.5 229.1 50.0 49.1 48.1 147.2 0.90 30.18

05/05/2015 13:14:16 230.1 228.8 228.4 229.1 29.2 27.8 26.3 83.3 0.73 13.95 05/05/2015 13:41:20 230.0 229.0 228.7 229.2 46.3 44.3 42.3 132.8 0.89 27.10

05/05/2015 13:14:17 230.3 229.0 228.8 229.4 29.9 29.0 28.1 86.9 0.75 14.87 05/05/2015 13:41:21 230.0 229.0 228.6 229.2 45.0 45.0 44.9 134.9 0.90 27.83

05/05/2015 13:14:18 230.1 228.7 228.5 229.1 25.3 24.8 24.3 74.3 0.64 10.82 05/05/2015 13:41:22 229.8 228.8 228.5 229.0 43.7 42.5 41.2 127.4 0.90 26.11

05/05/2015 13:14:19 230.3 229.0 228.7 229.3 29.4 28.0 26.6 84.1 0.73 14.10 05/05/2015 13:41:23 229.8 228.9 228.6 229.1 41.6 39.3 37.1 118.0 0.88 23.68

05/05/2015 13:14:20 230.3 229.0 228.7 229.3 30.1 28.7 27.4 86.2 0.74 14.65 05/05/2015 13:41:24 229.9 228.9 228.5 229.1 38.2 38.4 38.7 115.3 0.87 22.99

05/05/2015 13:14:21 230.2 228.9 228.7 229.3 28.6 27.8 27.0 83.4 0.72 13.68 05/05/2015 13:41:25 229.6 228.6 228.2 228.8 41.4 39.5 37.6 118.6 0.88 23.88

05/05/2015 13:14:22 230.1 228.8 228.5 229.1 31.0 29.7 28.4 89.0 0.76 15.42 05/05/2015 13:41:26 229.6 228.6 228.4 228.9 31.5 29.6 27.7 88.8 0.75 15.19

05/05/2015 13:14:23 229.8 228.7 228.3 228.9 40.0 37.0 34.1 111.1 0.82 20.90 05/05/2015 13:41:27 229.8 228.7 228.3 228.9 27.0 26.7 26.3 80.0 0.70 12.73

05/05/2015 13:14:24 229.9 228.6 228.4 229.0 31.1 30.5 30.0 91.6 0.76 15.94 05/05/2015 13:41:28 229.7 228.7 228.3 228.9 31.4 30.1 28.7 90.2 0.76 15.72

05/05/2015 13:14:25 229.7 228.5 228.2 228.8 37.1 35.7 34.2 107.0 0.85 20.71 05/05/2015 13:41:29 229.6 228.6 228.3 228.8 26.5 25.0 23.5 75.0 0.65 11.20

05/05/2015 13:14:26 230.2 228.9 228.7 229.3 32.4 30.3 28.3 90.9 0.79 16.50 05/05/2015 13:41:30 229.6 228.5 228.1 228.7 27.6 27.2 26.8 81.6 0.71 13.25

05/05/2015 13:14:27 230.2 228.9 228.7 229.3 32.9 31.3 29.7 94.0 0.81 17.47 05/05/2015 13:41:31 229.5 228.5 228.1 228.7 31.7 30.3 28.9 90.8 0.77 16.01

05/05/2015 13:14:28 230.3 229.0 228.7 229.3 36.5 35.6 34.8 106.9 0.86 21.08 05/05/2015 13:41:32 229.4 228.4 228.0 228.6 30.1 28.3 26.5 84.9 0.73 14.20

05/05/2015 13:14:29 230.2 228.9 228.6 229.2 51.9 50.0 48.0 149.9 0.91 31.11 05/05/2015 13:41:33 229.5 228.6 228.2 228.8 32.3 31.6 30.8 94.7 0.77 16.58

05/05/2015 13:14:30 230.2 228.9 228.7 229.3 52.2 50.8 49.3 152.3 0.91 31.79 05/05/2015 13:41:34 229.4 228.3 227.9 228.5 36.6 35.6 34.6 106.8 0.82 19.90

05/05/2015 13:14:31 230.2 228.9 228.6 229.2 42.3 41.2 40.1 123.6 0.88 24.80 05/05/2015 13:41:35 229.4 228.5 228.1 228.7 32.8 31.0 29.2 93.1 0.78 16.53

05/05/2015 13:14:32 230.3 228.9 228.7 229.3 39.6 37.3 35.1 112.0 0.84 21.60 05/05/2015 13:41:36 229.5 228.4 227.9 228.6 25.7 25.7 25.8 77.2 0.65 11.47

05/05/2015 13:14:33 230.3 228.9 228.8 229.3 33.2 32.2 31.3 96.7 0.80 17.64 05/05/2015 13:41:37 229.5 228.4 228.0 228.6 26.2 24.8 23.4 74.4 0.66 11.17

05/05/2015 13:14:34 230.4 229.1 228.8 229.4 33.9 32.6 31.3 97.8 0.81 18.19 05/05/2015 13:41:38 229.1 228.1 227.8 228.3 24.4 22.8 21.2 68.4 0.57 8.96

05/05/2015 13:14:35 230.2 228.9 228.7 229.3 34.9 33.2 31.5 99.6 0.81 18.52 05/05/2015 13:41:39 229.3 228.3 227.9 228.5 24.2 24.3 24.3 72.8 0.62 10.31

05/05/2015 13:14:36 230.2 228.8 228.7 229.2 30.7 30.0 29.3 90.0 0.77 15.89 05/05/2015 13:41:40 229.3 228.2 227.8 228.4 41.6 41.5 41.5 124.6 0.87 24.62

05/05/2015 13:14:37 230.2 229.0 228.6 229.3 32.8 31.3 29.9 94.0 0.80 17.26 05/05/2015 13:41:41 229.1 228.1 227.8 228.3 51.4 49.2 47.0 147.6 0.90 30.35

05/05/2015 13:14:38 230.4 229.0 228.7 229.4 33.2 31.5 29.8 94.4 0.80 17.35 05/05/2015 13:41:42 229.3 228.2 227.8 228.4 39.8 39.4 38.9 118.1 0.87 23.34

05/05/2015 13:14:39 229.9 228.7 228.4 229.0 30.4 29.9 29.4 89.7 0.77 15.71 05/05/2015 13:41:43 229.0 227.9 227.5 228.1 45.7 44.0 42.3 132.0 0.90 26.96

05/05/2015 13:14:40 230.1 228.9 228.5 229.2 31.7 30.4 29.0 91.1 0.78 16.30 05/05/2015 13:41:44 228.9 228.0 227.6 228.2 38.4 35.8 33.3 107.5 0.85 20.88

05/05/2015 13:14:41 230.0 228.8 228.5 229.1 34.3 32.5 30.7 97.5 0.81 18.12 05/05/2015 13:41:45 229.2 228.1 227.7 228.3 34.8 34.2 33.6 102.6 0.84 19.57

05/05/2015 13:14:42 230.0 228.7 228.5 229.1 31.8 31.4 30.9 94.1 0.79 17.02 05/05/2015 13:41:46 229.1 228.1 227.7 228.3 32.1 31.1 30.1 93.4 0.78 16.54

05/05/2015 13:14:43 230.1 228.9 228.5 229.2 34.1 32.8 31.4 98.3 0.81 18.25 05/05/2015 13:41:47 228.9 228.0 227.6 228.2 28.0 26.3 24.6 78.9 0.69 12.47

05/05/2015 13:14:44 230.1 228.9 228.6 229.2 43.1 41.1 39.2 123.4 0.86 24.20 05/05/2015 13:41:48 229.4 228.3 227.9 228.5 26.5 26.3 26.1 79.0 0.70 12.55

05/05/2015 13:14:45 230.1 228.9 228.6 229.2 41.1 40.2 39.3 120.6 0.88 24.19 05/05/2015 13:41:49 229.2 228.1 227.9 228.4 30.3 28.8 27.4 86.5 0.75 14.83

05/05/2015 13:14:46 230.1 228.9 228.6 229.2 41.3 39.4 37.6 118.3 0.88 23.74 05/05/2015 13:41:50 229.5 228.3 228.0 228.6 29.4 27.6 25.8 82.8 0.70 13.28

05/05/2015 13:14:47 230.3 228.9 228.7 229.3 39.9 37.5 35.1 112.5 0.87 22.33 05/05/2015 13:41:51 229.5 228.3 228.0 228.6 24.8 24.7 24.6 74.1 0.64 10.84

05/05/2015 13:14:48 230.3 229.0 228.9 229.4 32.7 31.3 29.9 93.9 0.81 17.35 05/05/2015 13:41:52 229.3 228.2 227.8 228.4 31.0 29.6 28.2 88.8 0.77 15.54

05/05/2015 13:14:49 230.4 229.1 228.8 229.4 35.7 34.2 32.7 102.6 0.85 19.91 05/05/2015 13:41:53 229.2 228.2 227.9 228.4 38.3 36.3 34.2 108.8 0.77 19.16

05/05/2015 13:14:50 230.5 229.1 228.9 229.5 38.4 37.0 35.7 111.1 0.86 21.95 05/05/2015 13:41:54 229.4 228.2 227.8 228.5 29.3 29.3 29.4 88.0 0.73 14.58

05/05/2015 13:14:51 230.2 228.9 228.7 229.3 49.9 49.1 48.2 147.2 0.90 30.21 05/05/2015 13:41:55 229.5 228.5 228.2 228.7 38.1 36.5 34.8 109.4 0.80 20.04

05/05/2015 13:14:52 230.4 229.1 228.8 229.4 40.1 38.8 37.4 116.3 0.84 22.43 05/05/2015 13:41:56 229.5 228.4 228.0 228.6 37.7 34.7 31.6 104.0 0.79 18.74

05/05/2015 13:14:53 230.4 229.1 228.8 229.4 37.1 35.4 33.6 106.1 0.82 19.99 05/05/2015 13:41:57 229.5 228.4 228.0 228.6 31.0 30.6 30.3 91.9 0.74 15.45

05/05/2015 13:14:54 230.3 228.9 228.7 229.3 30.6 29.3 27.9 87.8 0.74 14.82 05/05/2015 13:41:58 229.3 228.3 228.0 228.5 30.5 29.3 28.0 87.8 0.72 14.36

05/05/2015 13:14:55 229.9 228.7 228.3 229.0 31.5 30.3 29.0 90.8 0.77 16.01 05/05/2015 13:41:59 229.4 228.4 228.1 228.6 27.1 25.3 23.6 76.0 0.63 10.92

05/05/2015 13:14:56 230.0 228.7 228.3 229.0 30.0 28.1 26.2 84.4 0.74 14.24 05/05/2015 13:42:00 229.4 228.4 227.9 228.6 29.8 29.6 29.3 88.7 0.76 15.41

05/05/2015 13:14:57 230.1 228.8 228.5 229.1 29.0 28.5 27.9 85.4 0.72 14.00 05/05/2015 13:42:01 229.4 228.4 228.2 228.7 37.7 35.7 33.7 107.1 0.84 20.59

05/05/2015 13:14:58 230.2 228.9 228.6 229.2 29.4 28.0 26.6 84.0 0.73 14.08 05/05/2015 13:42:02 229.5 228.5 228.1 228.7 49.1 47.2 45.3 141.7 0.89 28.69

05/05/2015 13:14:59 230.2 228.9 228.6 229.2 29.6 27.9 26.2 83.6 0.73 13.92 05/05/2015 13:42:03 229.3 228.3 227.9 228.5 53.8 53.3 52.7 159.8 0.91 33.23

05/05/2015 13:15:00 230.0 228.8 228.5 229.1 28.9 28.2 27.5 84.6 0.73 14.05 05/05/2015 13:42:04 229.5 228.5 228.1 228.7 49.4 48.5 47.5 145.4 0.91 30.10

05/05/2015 13:15:01 230.2 229.0 228.6 229.3 27.2 25.9 24.5 77.6 0.69 12.21 05/05/2015 13:42:05 229.4 228.2 227.9 228.5 47.8 45.4 43.0 136.1 0.89 27.70

05/05/2015 13:15:02 230.1 228.9 228.6 229.2 29.8 28.2 26.6 84.6 0.74 14.27 05/05/2015 13:42:06 229.4 228.3 227.9 228.5 38.4 38.4 38.3 115.1 0.86 22.48

05/05/2015 13:15:03 229.9 228.8 228.5 229.1 28.3 27.5 26.8 82.6 0.71 13.35 05/05/2015 13:42:07 229.1 228.0 227.6 228.2 36.1 35.1 34.1 105.3 0.83 19.84

05/05/2015 13:15:04 230.1 228.9 228.6 229.2 31.5 30.1 28.7 90.3 0.77 15.84 05/05/2015 13:42:08 229.0 227.9 227.5 228.1 35.8 33.4 31.0 100.2 0.80 18.22

05/05/2015 13:15:05 230.0 228.8 228.5 229.1 38.4 37.3 36.1 111.8 0.86 22.04 05/05/2015 13:42:09 229.1 228.1 227.7 228.3 31.1 30.7 30.3 92.1 0.77 16.19

05/05/2015 13:15:06 230.0 228.7 228.5 229.1 41.5 41.8 42.1 125.4 0.87 24.84 05/05/2015 13:42:10 229.1 228.0 227.6 228.2 33.7 32.3 30.9 96.9 0.81 17.94

05/05/2015 13:15:07 230.0 228.7 228.3 229.0 40.8 39.3 37.8 118.0 0.87 23.52 05/05/2015 13:42:11 228.8 227.8 227.5 228.0 32.4 30.1 27.9 90.3 0.78 16.11

05/05/2015 13:15:08 230.3 228.9 228.7 229.3 36.9 35.3 33.7 105.9 0.84 20.29 05/05/2015 13:42:12 229.4 228.3 227.9 228.5 30.5 30.0 29.5 90.0 0.77 15.83

05/05/2015 13:15:09 230.3 229.0 228.8 229.4 29.8 28.4 26.9 85.1 0.75 14.65 05/05/2015 13:42:13 228.9 227.8 227.6 228.1 32.1 31.0 29.8 92.9 0.80 16.97

05/05/2015 13:15:10 230.2 228.9 228.6 229.2 31.5 29.9 28.4 89.8 0.79 16.28 05/05/2015 13:42:14 229.1 228.0 227.7 228.3 33.2 31.0 28.8 93.0 0.80 16.92

05/05/2015 13:15:11 230.3 229.0 228.8 229.4 28.0 26.2 24.3 78.5 0.68 12.20 05/05/2015 13:42:15 229.2 228.1 227.8 228.4 31.1 31.0 31.0 93.1 0.80 16.90

05/05/2015 13:15:12 230.3 229.0 228.8 229.4 34.0 33.4 32.9 100.3 0.74 16.90 05/05/2015 13:42:16 229.1 228.1 227.8 228.3 35.2 33.9 32.7 101.8 0.83 19.29

05/05/2015 13:15:13 230.3 229.1 228.7 229.4 44.2 42.0 39.9 126.1 0.84 24.33 05/05/2015 13:42:17 229.0 228.0 227.6 228.2 39.5 37.5 35.6 112.6 0.84 21.61

05/05/2015 13:15:14 230.3 229.1 228.9 229.4 36.2 34.4 32.7 103.2 0.81 19.20 05/05/2015 13:42:18 229.2 228.1 227.7 228.3 36.2 36.1 35.9 108.2 0.84 20.62



R S T AVG R S T RST R S T AVG R S T RST
Pf. kW.

ตารางการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า  ของ โรงงานพลาสติกไทย

ตาํแหน่งตรวจวัด ณ. ตู้ Load center ของเคร่ือง A12 ก่อนติดตัง้อุปกรณ์

Date/Time
Voltage Current

Pf. kW. Date/Time
Voltage Current

05/05/2015 13:15:15 230.3 229.0 228.8 229.4 33.6 32.4 31.2 97.2 0.78 17.29 05/05/2015 13:42:19 229.1 228.1 227.8 228.3 37.5 36.7 35.9 110.2 0.85 21.38

05/05/2015 13:15:16 230.2 229.0 228.6 229.3 31.8 30.5 29.3 91.6 0.78 16.29 05/05/2015 13:42:20 229.0 227.9 227.6 228.2 38.9 36.5 34.1 109.5 0.86 21.37

AVG 227.5 226.0 225.8 226.4 34.7 33.4 32.0 100.1 0.8 18.5 AVG 229.7 228.4 228.2 228.8 35.3 34.0 32.8 102.1 0.8 18.9

MIN 225.3 224.0 223.7 224.3 23.4 22.2 20.8 66.6 0.6 9.1 MIN 227.9 226.5 226.4 227.0 23.6 22.8 21.2 68.4 0.5 9.0

MAX 231.8 229.1 229.3 229.5 52.8 51.9 50.9 155.6 0.9 32.3 MAX 232.1 230.9 230.7 231.2 57.4 56.1 54.7 168.2 0.9 35.5



R S T AVG R S T RST R S T AVG R S T RST

05/05/2015 13:10:14 230.0 228.8 228.5 229.1 7.6 25.2 21.9 54.7 0.85 10.38 05/05/2015 13:37:18 227.3 226.4 226.1 226.6 55.8 43.8 42.3 141.9 0.91 29.29

05/05/2015 13:10:15 230.0 228.8 228.5 229.1 36.7 24.1 24.6 85.4 0.85 16.79 05/05/2015 13:37:19 227.6 226.6 226.1 226.8 48.4 33.0 29.1 110.5 0.89 22.44

05/05/2015 13:10:16 230.1 228.8 228.6 229.2 39.7 26.0 20.2 85.9 0.82 16.47 05/05/2015 13:37:20 227.4 226.4 226.0 226.6 45.5 31.5 28.3 105.2 0.89 21.41

05/05/2015 13:10:17 230.2 228.9 228.7 229.3 38.9 26.0 22.7 87.6 0.83 16.80 05/05/2015 13:37:21 227.3 226.5 226.1 226.6 42.7 30.5 28.7 101.9 0.89 20.55

05/05/2015 13:10:18 230.1 228.9 228.6 229.2 39.0 26.4 25.6 91.0 0.85 17.85 05/05/2015 13:37:22 227.5 226.4 226.0 226.6 44.1 28.3 24.5 96.9 0.87 19.32

05/05/2015 13:10:19 229.9 228.6 228.3 228.9 49.2 35.2 27.7 112.0 0.89 23.12 05/05/2015 13:37:23 227.0 226.1 225.7 226.3 43.4 28.6 25.5 97.6 0.88 19.66

05/05/2015 13:10:20 229.9 228.7 228.4 229.0 51.7 37.0 32.8 121.6 0.92 25.79 05/05/2015 13:37:24 227.0 226.2 225.9 226.4 37.5 25.4 23.8 86.7 0.85 16.71

05/05/2015 13:10:21 230.0 228.8 228.5 229.1 51.4 37.1 39.3 127.8 0.93 27.36 05/05/2015 13:37:25 227.1 226.1 225.7 226.3 39.4 23.5 19.6 82.6 0.82 15.68

05/05/2015 13:10:22 230.0 228.7 228.4 229.0 52.7 37.8 31.8 122.2 0.92 25.94 05/05/2015 13:37:26 227.1 226.1 225.7 226.3 38.9 25.3 22.3 86.5 0.84 16.72

05/05/2015 13:10:23 229.9 228.7 228.3 229.0 54.6 41.4 38.2 134.3 0.93 28.73 05/05/2015 13:37:27 226.5 225.6 225.3 225.8 35.9 26.5 24.1 86.6 0.85 16.69

05/05/2015 13:10:24 229.8 228.6 228.3 228.9 68.5 55.4 57.4 181.3 0.95 39.31 05/05/2015 13:37:28 227.1 226.0 225.6 226.2 40.4 25.7 21.9 88.0 0.84 16.92

05/05/2015 13:10:25 229.8 228.5 228.3 228.9 63.8 48.4 41.7 153.9 0.92 32.62 05/05/2015 13:37:29 226.8 225.8 225.4 226.0 49.4 35.6 33.2 118.3 0.91 24.40

05/05/2015 13:10:26 229.9 228.6 228.3 228.9 54.2 40.6 34.9 129.7 0.90 26.83 05/05/2015 13:37:30 226.8 225.8 225.5 226.0 48.5 37.9 35.4 121.8 0.93 25.52

05/05/2015 13:10:27 229.6 228.4 228.1 228.7 45.3 31.2 33.1 109.6 0.89 22.38 05/05/2015 13:37:31 226.8 225.8 225.4 226.0 51.7 36.8 32.1 120.6 0.93 25.43

05/05/2015 13:10:28 229.5 228.2 228.0 228.6 42.3 28.0 21.9 92.2 0.84 18.00 05/05/2015 13:37:32 226.9 225.9 225.6 226.1 52.3 37.0 34.2 123.5 0.94 26.23

05/05/2015 13:10:29 229.7 228.4 228.2 228.8 39.7 27.0 22.8 89.5 0.83 17.25 05/05/2015 13:37:33 227.1 226.2 226.0 226.4 55.3 42.6 40.0 137.9 0.94 29.39

05/05/2015 13:10:30 229.7 228.5 228.2 228.8 37.3 23.9 25.3 86.6 0.83 16.58 05/05/2015 13:37:34 228.6 227.6 227.4 227.9 71.9 56.2 51.3 179.4 0.94 38.60

05/05/2015 13:10:31 229.8 228.5 228.2 228.8 40.0 25.3 19.5 84.7 0.81 16.16 05/05/2015 13:37:35 229.4 228.4 228.2 228.7 62.8 48.3 44.8 156.0 0.93 33.11

05/05/2015 13:10:32 229.8 228.6 228.3 228.9 33.5 21.2 18.0 72.7 0.75 12.84 05/05/2015 13:37:36 229.3 228.4 228.3 228.7 54.8 41.7 39.1 135.6 0.91 28.16

05/05/2015 13:10:33 229.7 228.5 228.2 228.8 32.4 19.7 20.2 72.4 0.76 12.88 05/05/2015 13:37:37 229.3 228.4 228.0 228.6 48.7 32.9 28.4 110.0 0.89 22.45

05/05/2015 13:10:34 229.6 228.4 228.3 228.8 36.4 23.6 18.0 78.0 0.76 14.07 05/05/2015 13:37:38 229.3 228.4 228.0 228.6 45.6 31.7 28.4 105.7 0.89 21.63

05/05/2015 13:10:35 229.6 228.5 228.3 228.8 34.3 22.4 19.9 76.5 0.75 13.43 05/05/2015 13:37:39 229.2 228.4 228.1 228.6 43.5 30.0 28.7 102.2 0.88 20.65

05/05/2015 13:10:36 229.6 228.5 228.3 228.8 35.1 23.1 24.2 82.3 0.80 15.22 05/05/2015 13:37:40 229.4 228.3 228.0 228.6 43.2 28.2 24.7 96.1 0.86 19.09

05/05/2015 13:10:37 229.8 228.6 228.4 228.9 43.3 30.8 23.5 97.6 0.85 19.25 05/05/2015 13:37:41 229.4 228.4 228.0 228.6 42.6 29.0 25.8 97.4 0.87 19.59

05/05/2015 13:10:38 229.6 228.4 228.1 228.7 38.0 25.1 22.6 85.7 0.81 16.10 05/05/2015 13:37:42 229.3 228.4 228.1 228.6 37.3 24.8 23.0 85.1 0.84 16.47

05/05/2015 13:10:39 229.6 228.4 228.2 228.7 41.4 28.4 29.6 99.4 0.86 19.75 05/05/2015 13:37:43 229.3 228.3 227.9 228.5 39.6 24.0 19.4 83.0 0.80 15.67

05/05/2015 13:10:40 229.7 228.4 228.2 228.8 52.0 36.7 30.0 118.6 0.91 24.86 05/05/2015 13:37:44 229.4 228.4 228.0 228.6 40.5 26.2 23.2 89.8 0.85 17.60

05/05/2015 13:10:41 229.6 228.5 228.2 228.8 57.3 43.2 39.6 140.1 0.93 29.76 05/05/2015 13:37:45 229.4 228.3 228.0 228.6 37.2 26.3 23.9 87.4 0.83 16.76

05/05/2015 13:10:42 229.7 228.4 228.1 228.7 51.6 49.6 51.2 152.3 0.94 32.76 05/05/2015 13:37:46 229.3 228.2 227.9 228.5 41.1 26.5 22.3 89.9 0.83 17.39

05/05/2015 13:10:43 229.7 228.3 228.1 228.7 16.6 49.2 42.5 108.3 0.94 23.04 05/05/2015 13:37:47 229.2 228.1 227.7 228.3 45.9 32.4 29.9 108.1 0.89 22.09

05/05/2015 13:10:44 229.6 228.4 228.1 228.7 0.0 40.9 36.2 77.1 0.94 15.93 05/05/2015 13:37:48 229.2 228.1 227.9 228.4 41.0 28.8 26.6 96.4 0.87 19.20

05/05/2015 13:10:45 229.7 228.3 228.1 228.7 0.0 31.1 32.7 63.8 0.92 12.82 05/05/2015 13:37:49 229.2 228.2 227.8 228.4 49.2 35.0 30.6 114.8 0.91 23.94

05/05/2015 13:10:46 229.6 228.3 228.0 228.6 0.0 27.6 21.9 49.5 0.87 9.13 05/05/2015 13:37:50 229.0 228.0 227.7 228.2 54.1 40.1 37.6 131.8 0.93 28.10

05/05/2015 13:10:47 229.7 228.4 228.2 228.8 0.0 26.3 22.8 49.0 0.87 9.03 05/05/2015 13:37:51 229.1 228.1 227.8 228.3 56.1 44.4 42.0 142.5 0.94 30.50

05/05/2015 13:10:48 229.7 228.3 228.0 228.7 0.0 23.4 24.7 48.1 0.87 8.90 05/05/2015 13:37:52 229.4 228.3 228.0 228.6 70.8 55.5 50.4 176.8 0.94 38.16

05/05/2015 13:10:49 229.8 228.5 228.2 228.8 0.0 23.7 18.4 42.1 0.82 7.13 05/05/2015 13:37:53 229.3 228.2 227.9 228.5 68.2 53.2 49.7 171.2 0.94 36.93

05/05/2015 13:10:50 229.8 228.5 228.3 228.9 0.0 21.4 18.0 39.4 0.81 6.45 05/05/2015 13:37:54 229.2 228.2 227.9 228.4 61.0 47.2 43.7 151.9 0.93 32.33

05/05/2015 13:10:51 229.7 228.4 228.1 228.7 0.0 19.9 19.7 39.7 0.80 6.34 05/05/2015 13:37:55 229.5 228.4 228.1 228.7 48.6 33.7 28.8 111.1 0.89 22.69

05/05/2015 13:10:52 229.7 228.5 228.2 228.8 0.0 23.6 18.6 42.2 0.80 6.86 05/05/2015 13:37:56 229.2 228.2 227.9 228.4 45.5 31.7 28.5 105.6 0.89 21.59

05/05/2015 13:10:53 229.9 228.7 228.5 229.0 0.0 23.1 20.0 43.1 0.81 7.07 05/05/2015 13:37:57 229.4 228.3 228.1 228.6 42.1 29.9 27.7 99.7 0.88 20.07

05/05/2015 13:10:54 230.0 228.7 228.5 229.1 0.0 23.4 24.9 48.3 0.85 8.63 05/05/2015 13:37:58 229.1 228.1 227.8 228.3 42.3 27.6 23.3 93.2 0.86 18.53

05/05/2015 13:10:55 229.8 228.5 228.4 228.9 0.0 27.7 22.1 49.8 0.86 9.03 05/05/2015 13:37:59 229.1 228.1 227.9 228.4 42.7 28.2 25.3 96.2 0.87 19.27

05/05/2015 13:10:56 230.1 228.9 228.7 229.2 0.0 26.6 23.2 49.8 0.87 9.19 05/05/2015 13:38:00 229.2 228.2 227.8 228.4 36.8 24.7 22.8 84.3 0.83 16.16

05/05/2015 13:10:57 230.1 228.8 228.6 229.2 0.0 24.2 24.3 48.5 0.85 8.64 05/05/2015 13:38:01 229.4 228.4 228.0 228.6 37.7 24.0 18.4 80.1 0.80 15.00

05/05/2015 13:10:58 229.9 228.7 228.5 229.0 0.0 30.0 24.1 54.0 0.88 10.11 05/05/2015 13:38:02 229.0 228.0 227.6 228.2 40.8 26.7 23.8 91.4 0.85 17.97

05/05/2015 13:10:59 229.8 228.7 228.4 229.0 0.0 44.3 41.9 86.2 0.94 17.83 05/05/2015 13:38:03 229.1 228.1 227.8 228.3 38.3 26.4 24.3 88.9 0.84 17.24

05/05/2015 13:11:00 229.8 228.6 228.3 228.9 0.0 48.3 49.7 98.0 0.95 20.82 05/05/2015 13:38:04 229.2 228.2 227.8 228.4 41.7 26.1 24.0 91.9 0.85 18.02

05/05/2015 13:11:01 229.7 228.4 228.2 228.8 0.0 49.3 42.4 91.7 0.95 19.29 05/05/2015 13:38:05 228.8 227.8 227.5 228.0 46.8 33.6 29.8 110.2 0.90 22.70

05/05/2015 13:11:02 229.9 228.8 228.4 229.0 1.4 36.6 33.6 71.6 0.93 14.76 05/05/2015 13:38:06 228.9 227.8 227.5 228.1 41.2 29.6 27.4 98.3 0.88 19.72

05/05/2015 13:11:03 230.1 228.8 228.6 229.2 32.6 34.1 35.6 102.3 0.92 21.63 05/05/2015 13:38:07 229.1 227.9 227.6 228.2 43.1 27.9 25.7 96.7 0.86 19.18

05/05/2015 13:11:04 230.1 228.8 228.5 229.1 49.8 36.7 29.5 116.1 0.91 24.31 05/05/2015 13:38:08 228.9 227.8 227.5 228.1 46.5 33.0 29.9 109.4 0.89 22.38

05/05/2015 13:11:05 229.9 228.7 228.5 229.0 42.7 29.2 26.1 97.9 0.85 19.27 05/05/2015 13:38:09 229.1 228.1 227.8 228.3 58.1 47.3 44.4 149.8 0.93 31.85

05/05/2015 13:11:06 230.0 228.8 228.5 229.1 36.3 23.2 25.2 84.6 0.83 16.15 05/05/2015 13:38:10 229.2 228.1 227.8 228.4 69.3 53.8 49.3 172.5 0.94 37.20

05/05/2015 13:11:07 229.9 228.6 228.4 229.0 37.1 24.2 17.5 78.8 0.77 14.45 05/05/2015 13:38:11 229.0 228.0 227.8 228.3 63.0 48.9 45.5 157.4 0.93 33.46

05/05/2015 13:11:08 230.0 228.8 228.5 229.1 33.4 20.5 17.9 71.7 0.74 12.46 05/05/2015 13:38:12 229.3 228.3 228.1 228.6 52.7 39.2 36.5 128.3 0.91 26.82

05/05/2015 13:11:09 229.9 228.6 228.3 228.9 33.4 20.5 20.7 74.6 0.75 13.09 05/05/2015 13:38:13 229.5 228.5 228.2 228.7 51.8 35.1 31.0 117.9 0.90 24.49

05/05/2015 13:11:10 230.1 228.8 228.7 229.2 37.8 24.0 18.6 80.4 0.77 14.70 05/05/2015 13:38:14 229.4 228.4 228.1 228.6 51.0 35.8 32.6 119.4 0.92 25.09

05/05/2015 13:11:11 230.1 228.9 228.7 229.2 34.4 23.2 19.9 77.4 0.76 13.84 05/05/2015 13:38:15 229.2 228.3 227.9 228.5 40.4 28.1 24.7 93.2 0.84 18.10

05/05/2015 13:11:12 229.9 228.7 228.4 229.0 38.4 25.3 25.9 89.6 0.82 16.98 05/05/2015 13:38:16 229.2 228.2 227.8 228.4 37.6 24.3 19.9 81.8 0.81 15.38

05/05/2015 13:11:13 229.8 228.6 228.5 229.0 40.9 27.2 22.1 90.1 0.82 17.24 05/05/2015 13:38:17 229.4 228.4 228.1 228.6 37.4 24.1 20.9 82.4 0.82 15.62

Pf. kW.

ตารางการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า  ของ โรงงานพลาสติกไทย

ตาํแหน่งตรวจวัด ณ. ตู้ Load center ของเคร่ือง A13 ก่อนติดตัง้อุปกรณ์

Date/Time
Voltage Current

Pf. kW. Date/Time
Voltage Current
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Pf. kW.

ตารางการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า  ของ โรงงานพลาสติกไทย

ตาํแหน่งตรวจวัด ณ. ตู้ Load center ของเคร่ือง A13 ก่อนติดตัง้อุปกรณ์

Date/Time
Voltage Current

Pf. kW. Date/Time
Voltage Current

05/05/2015 13:11:14 229.7 228.6 228.3 228.9 40.2 26.4 24.3 90.8 0.84 17.59 05/05/2015 13:38:18 229.2 228.2 227.9 228.4 31.6 21.2 18.7 71.5 0.76 12.54

05/05/2015 13:11:15 229.8 228.6 228.4 228.9 41.1 28.2 28.3 97.6 0.87 19.47 05/05/2015 13:38:19 229.4 228.4 228.0 228.6 33.6 20.0 16.2 69.8 0.69 11.67

05/05/2015 13:11:16 229.8 228.7 228.4 229.0 47.3 35.0 29.8 112.1 0.89 23.05 05/05/2015 13:38:20 229.6 228.6 228.3 228.8 36.5 23.4 20.8 80.6 0.79 14.86

05/05/2015 13:11:17 229.9 228.8 228.5 229.1 60.8 47.0 43.7 151.5 0.92 31.98 05/05/2015 13:38:21 229.5 228.5 228.3 228.8 33.3 23.1 20.3 76.8 0.77 13.67

05/05/2015 13:11:18 230.0 228.8 228.5 229.1 56.3 43.1 44.4 143.8 0.91 30.12 05/05/2015 13:38:22 229.3 228.3 228.0 228.5 39.2 24.5 20.4 84.1 0.78 15.40

05/05/2015 13:11:19 229.9 228.8 228.5 229.1 62.7 48.9 41.9 153.6 0.93 32.69 05/05/2015 13:38:23 229.6 228.5 228.3 228.8 41.9 27.3 24.7 93.8 0.85 18.39

05/05/2015 13:11:20 229.9 228.8 228.5 229.1 56.0 40.3 37.9 134.2 0.93 28.64 05/05/2015 13:38:24 229.6 228.6 228.4 228.9 39.8 26.7 24.4 90.9 0.84 17.65

05/05/2015 13:11:21 229.8 228.6 228.4 228.9 52.6 37.9 39.8 130.3 0.93 27.87 05/05/2015 13:38:25 229.5 228.3 228.0 228.6 39.7 24.9 21.1 85.7 0.80 16.06

05/05/2015 13:11:22 229.9 228.6 228.4 229.0 54.5 41.1 33.6 129.2 0.93 27.50 05/05/2015 13:38:26 229.4 228.2 227.9 228.5 42.3 29.3 26.9 98.4 0.86 19.43

05/05/2015 13:11:23 229.9 228.7 228.4 229.0 49.5 35.8 33.4 118.7 0.92 25.05 05/05/2015 13:38:27 229.1 228.0 227.7 228.3 54.8 42.6 40.7 138.0 0.91 28.62

05/05/2015 13:11:24 229.9 228.7 228.5 229.0 48.3 35.1 36.5 119.9 0.92 25.39 05/05/2015 13:38:28 229.3 228.2 227.9 228.5 55.2 40.4 35.8 131.5 0.89 26.87

05/05/2015 13:11:25 230.0 228.7 228.6 229.1 39.8 27.0 20.4 87.2 0.84 16.98 05/05/2015 13:38:29 229.1 228.0 227.7 228.3 60.8 47.8 44.7 153.2 0.92 32.32

05/05/2015 13:11:26 229.9 228.7 228.3 229.0 36.6 23.9 20.4 80.9 0.81 15.27 05/05/2015 13:38:30 229.1 228.1 227.9 228.4 49.9 37.3 34.1 121.3 0.92 25.45

05/05/2015 13:11:27 229.8 228.5 228.3 228.9 37.8 24.7 26.2 88.6 0.84 17.23 05/05/2015 13:38:31 229.3 228.2 227.9 228.5 49.4 34.2 30.6 114.2 0.90 23.68

05/05/2015 13:11:28 229.8 228.5 228.2 228.8 41.2 27.9 21.9 91.0 0.84 17.84 05/05/2015 13:38:32 229.2 228.2 227.9 228.4 49.9 35.8 32.7 118.3 0.92 24.84

05/05/2015 13:11:29 229.9 228.6 228.4 229.0 40.1 25.9 23.5 89.5 0.84 17.36 05/05/2015 13:38:33 229.1 228.2 227.9 228.4 46.6 32.8 30.4 109.8 0.90 22.64

05/05/2015 13:11:30 229.5 228.3 228.1 228.6 44.4 30.7 32.2 107.3 0.89 21.84 05/05/2015 13:38:34 229.1 228.1 227.8 228.3 47.2 31.7 27.9 106.8 0.90 22.08

05/05/2015 13:11:31 229.8 228.5 228.4 228.9 44.3 31.0 24.7 100.0 0.87 20.11 05/05/2015 13:38:35 229.0 228.0 227.6 228.2 41.6 26.9 23.7 92.1 0.86 18.18

05/05/2015 13:11:32 229.9 228.8 228.4 229.0 43.0 27.3 25.9 96.2 0.86 19.15 05/05/2015 13:38:36 228.9 228.0 227.8 228.2 32.6 21.3 18.4 72.4 0.75 12.68

05/05/2015 13:11:33 229.7 228.5 228.3 228.8 43.2 30.8 32.5 106.4 0.88 21.57 05/05/2015 13:38:37 229.1 228.2 227.9 228.4 34.3 21.2 17.6 73.0 0.73 12.66

05/05/2015 13:11:34 229.7 228.4 228.1 228.7 51.3 39.1 31.9 122.3 0.90 25.41 05/05/2015 13:38:38 229.2 228.3 227.9 228.5 36.9 23.9 21.2 82.0 0.80 15.23

05/05/2015 13:11:35 229.6 228.4 228.1 228.7 61.2 46.7 42.7 150.5 0.92 31.62 05/05/2015 13:38:39 229.4 228.5 228.3 228.7 35.0 23.5 20.9 79.4 0.77 14.23

05/05/2015 13:11:36 229.7 228.5 228.2 228.8 55.7 42.8 44.1 142.6 0.91 29.83 05/05/2015 13:38:40 229.3 228.3 228.0 228.5 38.9 26.4 22.5 87.9 0.82 16.65

05/05/2015 13:11:37 229.7 228.4 228.3 228.8 53.4 40.2 33.4 127.0 0.90 26.26 05/05/2015 13:38:41 229.2 228.2 227.9 228.4 40.5 27.4 24.4 92.4 0.85 18.03

05/05/2015 13:11:38 229.8 228.6 228.3 228.9 46.2 32.0 28.7 107.0 0.88 21.74 05/05/2015 13:38:42 229.1 228.2 228.0 228.4 38.5 25.8 23.2 87.5 0.82 16.59

05/05/2015 13:11:39 229.7 228.5 228.4 228.9 49.2 34.9 36.4 120.6 0.91 25.16 05/05/2015 13:38:43 229.3 228.2 227.9 228.5 39.6 25.2 21.5 86.3 0.81 16.29

05/05/2015 13:11:40 229.8 228.6 228.4 228.9 54.9 40.3 33.7 128.9 0.93 27.43 05/05/2015 13:38:44 229.5 228.4 228.2 228.7 44.7 31.1 28.7 104.5 0.87 20.94

05/05/2015 13:11:41 229.8 228.6 228.4 228.9 49.5 35.2 32.1 116.7 0.92 24.55 05/05/2015 13:38:45 229.4 228.3 228.1 228.6 57.0 43.4 40.2 140.6 0.91 29.19

05/05/2015 13:11:42 229.8 228.5 228.3 228.9 48.1 34.5 35.0 117.6 0.92 24.88 05/05/2015 13:38:46 229.1 227.9 227.6 228.2 53.3 40.4 36.6 130.3 0.89 26.54

05/05/2015 13:11:43 229.8 228.5 228.4 228.9 48.5 35.6 28.1 112.2 0.91 23.55 05/05/2015 13:38:47 229.0 227.9 227.6 228.2 52.5 39.2 34.7 126.4 0.88 25.59

05/05/2015 13:11:44 229.9 228.7 228.4 229.0 44.7 29.1 27.6 101.3 0.89 20.84 05/05/2015 13:38:48 229.0 227.9 227.7 228.2 42.7 29.1 26.4 98.3 0.86 19.34

05/05/2015 13:11:45 230.0 228.6 228.5 229.0 41.3 27.1 27.8 96.2 0.87 19.29 05/05/2015 13:38:49 229.3 228.2 227.9 228.5 47.2 33.4 31.0 111.6 0.90 23.11

05/05/2015 13:11:46 229.8 228.4 228.2 228.8 40.9 28.8 21.7 91.4 0.85 17.98 05/05/2015 13:38:50 228.8 227.8 227.5 228.0 49.5 35.7 32.9 118.1 0.92 24.75

05/05/2015 13:11:47 229.7 228.4 228.2 228.8 39.5 25.4 23.3 88.2 0.83 17.02 05/05/2015 13:38:51 229.1 228.0 227.7 228.3 45.9 32.2 29.6 107.6 0.90 22.19

05/05/2015 13:11:48 229.8 228.5 228.3 228.9 43.7 30.6 30.9 105.2 0.89 21.49 05/05/2015 13:38:52 229.1 228.1 227.7 228.3 46.0 31.5 28.7 106.3 0.90 21.85

05/05/2015 13:11:49 229.7 228.5 228.3 228.8 45.8 32.6 25.3 103.7 0.88 21.16 05/05/2015 13:38:53 229.1 228.2 227.9 228.4 44.6 29.4 27.2 101.1 0.89 20.68

05/05/2015 13:11:50 229.7 228.5 228.3 228.8 42.2 27.2 25.2 94.6 0.85 18.66 05/05/2015 13:38:54 229.2 228.3 228.0 228.5 41.4 27.6 24.2 93.2 0.86 18.54

05/05/2015 13:11:51 229.6 228.3 228.2 228.7 45.1 31.4 32.7 109.1 0.89 22.22 05/05/2015 13:38:55 229.4 228.4 228.1 228.6 35.2 21.7 19.2 76.1 0.75 13.49

05/05/2015 13:11:52 229.8 228.6 228.4 228.9 57.4 46.3 38.5 142.2 0.92 29.91 05/05/2015 13:38:56 229.1 228.1 227.8 228.3 36.6 23.5 20.9 81.0 0.79 14.94

05/05/2015 13:11:53 229.7 228.5 228.3 228.8 59.7 44.7 41.6 145.9 0.92 30.68 05/05/2015 13:38:57 229.0 228.0 227.7 228.2 33.9 23.0 19.9 76.8 0.76 13.52

05/05/2015 13:11:54 229.6 228.4 228.1 228.7 55.5 42.6 43.9 142.0 0.91 29.69 05/05/2015 13:38:58 228.9 228.0 227.6 228.2 43.7 30.5 26.0 100.2 0.86 19.89

05/05/2015 13:11:55 229.6 228.4 228.2 228.7 51.2 36.4 29.7 117.3 0.89 24.12 05/05/2015 13:38:59 229.0 228.1 227.8 228.3 43.6 29.6 27.4 100.5 0.88 20.31

05/05/2015 13:11:57 229.6 228.4 228.2 228.7 45.0 31.1 27.8 103.9 0.88 21.03 05/05/2015 13:39:01 229.1 228.2 227.9 228.4 41.5 28.8 25.8 96.1 0.86 19.08

05/05/2015 13:11:58 229.7 228.4 228.2 228.8 42.9 29.7 30.6 103.2 0.88 20.92 05/05/2015 13:39:02 229.1 228.1 227.8 228.3 44.9 32.3 26.5 103.7 0.87 20.84

05/05/2015 13:11:59 229.5 228.4 228.2 228.7 45.2 32.7 25.3 103.2 0.88 20.94 05/05/2015 13:39:03 229.0 228.0 227.7 228.2 51.7 37.5 35.5 124.7 0.91 25.99

05/05/2015 13:12:00 229.8 228.7 228.4 229.0 46.7 32.5 30.3 109.5 0.90 22.65 05/05/2015 13:39:04 229.2 228.1 227.9 228.4 61.8 46.9 43.4 152.2 0.92 32.06

05/05/2015 13:12:01 229.8 228.6 228.3 228.9 47.6 33.4 34.3 115.3 0.92 24.33 05/05/2015 13:39:05 229.2 228.1 227.8 228.4 57.9 44.2 40.4 142.5 0.91 29.80

05/05/2015 13:12:02 229.7 228.5 228.3 228.8 48.5 35.4 28.1 112.1 0.91 23.53 05/05/2015 13:39:06 229.0 228.0 227.7 228.2 52.8 38.5 36.6 127.9 0.90 26.45

05/05/2015 13:12:03 229.6 228.4 228.1 228.7 44.3 29.9 27.6 101.9 0.89 20.92 05/05/2015 13:39:07 228.9 227.8 227.6 228.1 46.4 31.8 28.7 106.9 0.88 21.66

05/05/2015 13:12:04 229.7 228.4 228.3 228.8 46.4 32.8 33.4 112.6 0.91 23.49 05/05/2015 13:39:08 229.1 227.9 227.6 228.2 44.2 30.8 27.5 102.5 0.88 20.70

05/05/2015 13:12:05 229.7 228.4 228.3 228.8 49.4 37.1 29.2 115.7 0.92 24.40 05/05/2015 13:39:09 229.0 227.9 227.7 228.2 45.5 31.4 28.9 105.8 0.89 21.66

05/05/2015 13:12:06 229.9 228.6 228.5 229.0 48.8 35.8 33.0 117.6 0.92 24.75 05/05/2015 13:39:10 228.9 227.8 227.7 228.1 48.5 35.0 32.5 116.1 0.92 24.40

05/05/2015 13:12:07 229.9 228.5 228.4 228.9 42.6 29.1 29.9 101.6 0.88 20.55 05/05/2015 13:39:11 228.9 227.7 227.6 228.1 48.9 35.6 32.3 116.8 0.92 24.48

05/05/2015 13:12:08 229.8 228.5 228.4 228.9 45.5 33.2 25.3 104.0 0.88 21.17 05/05/2015 13:39:12 228.5 227.4 227.2 227.7 48.0 34.1 31.4 113.5 0.92 23.75

05/05/2015 13:12:09 229.7 228.4 228.3 228.8 42.5 27.8 26.0 96.4 0.86 19.16 05/05/2015 13:39:13 228.7 227.6 227.4 227.9 43.7 30.9 27.8 102.4 0.90 21.08

05/05/2015 13:12:10 229.7 228.3 228.2 228.7 46.0 30.9 31.9 108.9 0.89 22.24 05/05/2015 13:39:14 228.6 227.5 227.2 227.8 48.4 33.4 30.3 112.1 0.91 23.33

05/05/2015 13:12:11 229.7 228.4 228.3 228.8 63.1 49.4 41.9 154.3 0.93 32.81 05/05/2015 13:39:15 228.5 227.5 227.2 227.7 48.9 33.6 31.3 113.8 0.91 23.74

05/05/2015 13:12:12 229.5 228.3 228.1 228.6 54.0 39.2 36.2 129.4 0.88 26.24 05/05/2015 13:39:16 228.7 227.7 227.5 228.0 39.3 26.7 23.6 89.5 0.84 17.32

05/05/2015 13:12:13 229.8 228.5 228.3 228.9 51.1 36.6 38.0 125.8 0.88 25.49 05/05/2015 13:39:17 228.7 227.6 227.4 227.9 45.4 31.6 28.5 105.5 0.89 21.45

05/05/2015 13:12:14 230.0 228.6 228.6 229.1 45.1 32.2 24.8 102.1 0.86 20.44 05/05/2015 13:39:18 229.0 228.0 227.9 228.3 44.6 31.1 28.5 104.3 0.89 21.38
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ตารางการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า  ของ โรงงานพลาสติกไทย

ตาํแหน่งตรวจวัด ณ. ตู้ Load center ของเคร่ือง A13 ก่อนติดตัง้อุปกรณ์

Date/Time
Voltage Current

Pf. kW. Date/Time
Voltage Current

05/05/2015 13:12:15 229.7 228.5 228.2 228.8 40.1 25.3 23.2 88.7 0.83 17.07 05/05/2015 13:39:19 228.7 227.7 227.5 228.0 40.4 28.4 24.8 93.6 0.85 18.33

05/05/2015 13:12:16 229.8 228.5 228.3 228.9 38.9 25.8 26.8 91.5 0.85 17.91 05/05/2015 13:39:20 229.0 228.0 227.8 228.3 45.4 32.3 28.3 106.0 0.88 21.48

05/05/2015 13:12:17 229.6 228.4 228.1 228.7 40.2 27.3 20.7 88.2 0.83 16.99 05/05/2015 13:39:21 229.0 227.9 227.8 228.2 56.0 42.8 41.4 140.2 0.92 29.39

05/05/2015 13:12:18 229.7 228.5 228.4 228.9 36.8 22.7 20.8 80.3 0.80 14.91 05/05/2015 13:39:22 228.7 227.7 227.5 228.0 57.9 45.5 41.5 144.9 0.91 30.24

05/05/2015 13:12:19 229.5 228.3 228.1 228.6 33.5 20.7 20.2 74.4 0.78 13.45 05/05/2015 13:39:23 228.7 227.6 227.3 227.9 57.8 44.3 39.8 141.9 0.91 29.60

05/05/2015 13:12:20 229.7 228.4 228.3 228.8 41.9 28.9 21.2 91.9 0.85 18.19 05/05/2015 13:39:24 229.0 227.9 227.7 228.2 51.7 37.3 32.0 121.0 0.90 25.07

05/05/2015 13:12:21 229.8 228.6 228.5 229.0 41.6 27.4 25.4 94.4 0.86 18.80 05/05/2015 13:39:25 229.0 227.9 227.6 228.2 44.8 31.0 27.8 103.5 0.88 20.91

05/05/2015 13:12:22 229.9 228.6 228.5 229.0 42.9 29.1 29.6 101.5 0.89 20.71 05/05/2015 13:39:26 228.8 227.7 227.4 228.0 43.8 31.3 27.1 102.2 0.88 20.69

05/05/2015 13:12:23 230.0 228.6 228.5 229.0 45.3 32.4 25.6 103.3 0.89 21.16 05/05/2015 13:39:27 228.8 227.7 227.5 228.0 44.7 31.4 28.7 104.8 0.89 21.35

05/05/2015 13:12:24 230.0 228.7 228.6 229.1 47.7 32.9 31.5 112.2 0.90 23.28 05/05/2015 13:39:28 228.9 227.8 227.6 228.1 40.8 27.4 24.2 92.4 0.86 18.28

05/05/2015 13:12:25 229.9 228.6 228.5 229.0 44.4 30.7 30.9 106.1 0.89 21.77 05/05/2015 13:39:29 228.7 227.6 227.3 227.9 39.7 26.2 22.8 88.7 0.84 17.17

05/05/2015 13:12:26 230.0 228.6 228.6 229.1 40.1 27.6 21.0 88.7 0.82 16.94 05/05/2015 13:39:30 228.5 227.4 227.2 227.7 48.0 34.2 31.4 113.7 0.92 23.78

05/05/2015 13:12:27 230.1 228.8 228.6 229.2 40.2 25.7 24.1 90.1 0.81 17.07 05/05/2015 13:39:31 228.6 227.5 227.3 227.8 42.8 31.0 27.8 101.6 0.90 20.83

05/05/2015 13:12:28 230.0 228.7 228.6 229.1 43.1 30.9 31.9 105.9 0.86 20.96 05/05/2015 13:39:32 228.8 227.7 227.4 228.0 47.5 33.6 29.8 110.9 0.91 23.09

05/05/2015 13:12:29 229.9 228.6 228.5 229.0 57.6 45.8 37.6 141.1 0.90 29.29 05/05/2015 13:39:33 228.7 227.6 227.3 227.9 49.1 35.1 32.4 116.6 0.92 24.60

05/05/2015 13:12:30 229.5 228.3 228.1 228.6 54.9 37.5 36.0 128.4 0.89 26.18 05/05/2015 13:39:34 228.8 227.8 227.5 228.0 48.0 36.0 33.4 117.4 0.92 24.67

05/05/2015 13:12:31 229.6 228.4 228.2 228.7 46.9 33.3 33.2 113.5 0.88 22.83 05/05/2015 13:39:35 228.6 227.6 227.3 227.8 52.3 37.6 34.7 124.7 0.93 26.38

05/05/2015 13:12:32 229.9 228.5 228.5 229.0 33.5 31.7 24.2 89.4 0.86 17.64 05/05/2015 13:39:36 228.7 227.7 227.5 228.0 45.8 31.9 29.4 107.1 0.90 21.99

05/05/2015 13:12:33 229.5 228.3 228.0 228.6 29.8 24.8 23.2 77.8 0.82 14.73 05/05/2015 13:39:37 228.8 227.7 227.6 228.0 40.3 28.1 25.9 94.3 0.86 18.68

05/05/2015 13:12:34 229.6 228.3 228.3 228.7 27.7 25.7 25.5 79.0 0.83 15.01 05/05/2015 13:39:38 228.6 227.6 227.3 227.8 46.1 33.3 29.1 108.4 0.89 22.10

05/05/2015 13:12:35 229.7 228.3 228.2 228.7 27.7 27.4 20.3 75.4 0.82 14.21 05/05/2015 13:39:39 228.5 227.5 227.3 227.8 62.6 48.7 46.1 157.4 0.93 33.27

05/05/2015 13:12:36 229.8 228.5 228.4 228.9 25.3 22.3 20.0 67.5 0.77 11.91 05/05/2015 13:39:40 228.5 227.6 227.4 227.8 57.2 44.6 41.2 142.9 0.91 29.68

05/05/2015 13:12:37 229.8 228.4 228.4 228.9 22.9 20.7 21.0 64.6 0.76 11.25 05/05/2015 13:39:41 228.7 227.6 227.4 227.9 57.6 43.5 40.5 141.6 0.91 29.45

05/05/2015 13:12:38 229.8 228.3 228.3 228.8 23.3 22.8 16.7 62.7 0.72 10.53 05/05/2015 13:39:42 228.7 227.6 227.4 227.9 48.8 35.0 32.2 116.0 0.90 23.87

05/05/2015 13:12:39 229.9 228.6 228.4 229.0 24.8 21.3 19.2 65.4 0.73 10.99 05/05/2015 13:39:43 228.7 227.6 227.5 227.9 42.9 30.1 27.0 99.9 0.87 19.98

05/05/2015 13:12:40 229.7 228.3 228.3 228.8 31.0 28.3 28.4 87.7 0.86 17.26 05/05/2015 13:39:44 228.9 227.8 227.6 228.1 44.9 30.8 26.9 102.6 0.88 20.72

05/05/2015 13:12:41 229.6 228.2 228.1 228.6 35.6 33.4 25.8 94.8 0.89 19.43 05/05/2015 13:39:45 229.0 227.8 227.7 228.2 45.4 29.9 27.3 102.6 0.89 20.90

05/05/2015 13:12:42 229.7 228.3 228.2 228.7 39.4 34.5 31.6 105.6 0.91 22.00 05/05/2015 13:39:46 228.8 227.7 227.7 228.1 39.7 27.3 24.8 91.8 0.86 18.05

05/05/2015 13:12:43 229.8 228.3 228.3 228.8 35.6 32.7 33.5 101.9 0.91 21.15 05/05/2015 13:39:47 228.7 227.6 227.4 227.9 38.7 26.9 22.0 87.6 0.84 17.03

05/05/2015 13:12:44 229.8 228.3 228.4 228.8 37.5 36.1 28.1 101.6 0.91 21.15 05/05/2015 13:39:48 228.8 227.7 227.7 228.1 39.7 24.6 22.8 87.0 0.84 16.89

05/05/2015 13:12:45 229.9 228.5 228.4 228.9 39.9 33.5 32.3 105.6 0.91 21.97 05/05/2015 13:39:49 228.7 227.6 227.6 228.0 35.7 24.3 21.3 81.3 0.81 15.25

05/05/2015 13:12:46 229.9 228.4 228.4 228.9 40.0 37.4 38.1 115.5 0.88 23.36 05/05/2015 13:39:50 228.7 227.6 227.4 227.9 47.8 34.8 29.3 111.8 0.91 23.29

05/05/2015 13:12:47 229.8 228.3 228.3 228.8 45.9 44.2 36.8 126.9 0.90 26.17 05/05/2015 13:39:51 228.5 227.3 227.2 227.7 48.9 34.2 32.3 115.4 0.92 24.32

05/05/2015 13:12:48 229.9 228.5 228.5 229.0 42.6 37.4 35.8 115.8 0.88 23.46 05/05/2015 13:39:52 228.5 227.4 227.3 227.7 50.2 38.1 34.3 122.6 0.93 26.00

05/05/2015 13:12:49 229.8 228.4 228.4 228.9 33.1 30.9 29.4 93.3 0.86 18.31 05/05/2015 13:39:53 228.5 227.4 227.2 227.7 52.0 37.8 33.3 123.1 0.93 26.04

05/05/2015 13:12:50 229.6 228.1 228.1 228.6 32.2 29.8 23.9 85.9 0.85 16.72 05/05/2015 13:39:54 228.2 227.2 227.0 227.5 53.3 37.5 35.8 126.6 0.93 26.94

05/05/2015 13:12:51 229.6 228.2 228.2 228.7 30.5 24.8 23.3 78.6 0.82 14.88 05/05/2015 13:39:55 228.3 227.3 227.2 227.6 50.2 36.3 33.3 119.8 0.93 25.32

05/05/2015 13:12:52 229.8 228.3 228.4 228.8 27.9 25.3 25.9 79.1 0.83 15.09 05/05/2015 13:39:56 228.3 227.3 227.1 227.6 48.3 33.5 30.2 112.0 0.89 22.88

05/05/2015 13:12:53 229.8 228.3 228.3 228.8 27.8 26.9 19.9 74.7 0.82 14.10 05/05/2015 13:39:57 228.1 227.1 227.0 227.4 62.5 48.9 45.8 157.1 0.93 33.16

05/05/2015 13:12:54 229.7 228.4 228.3 228.8 25.4 20.6 19.4 65.3 0.75 11.26 05/05/2015 13:39:58 228.3 227.3 227.2 227.6 57.6 43.4 40.8 141.8 0.91 29.46

05/05/2015 13:12:55 230.0 228.6 228.5 229.0 23.1 20.7 20.4 64.2 0.76 11.15 05/05/2015 13:39:59 228.2 227.2 227.0 227.5 51.0 36.8 34.2 122.0 0.88 24.55

05/05/2015 13:12:56 230.0 228.6 228.6 229.1 26.2 25.3 18.7 70.1 0.79 12.79 05/05/2015 13:40:00 228.4 227.3 227.2 227.6 44.1 29.7 27.6 101.4 0.87 20.21

05/05/2015 13:12:57 229.8 228.4 228.4 228.9 27.9 24.6 22.9 75.4 0.81 14.08 05/05/2015 13:40:01 228.4 227.4 227.3 227.7 39.4 26.2 23.2 88.8 0.83 17.03

05/05/2015 13:12:58 229.9 228.4 228.4 228.9 27.7 25.6 25.4 78.7 0.84 15.09 05/05/2015 13:40:02 228.6 227.6 227.5 227.9 39.6 27.1 24.4 91.1 0.85 17.72

05/05/2015 13:12:59 229.6 228.2 228.1 228.6 32.2 31.2 25.0 88.5 0.86 17.54 05/05/2015 13:40:03 228.6 227.5 227.4 227.8 39.6 24.6 22.9 87.2 0.83 16.76

05/05/2015 13:13:00 229.7 228.3 228.3 228.8 41.3 34.9 33.1 109.4 0.92 22.98 05/05/2015 13:40:04 228.6 227.5 227.5 227.9 37.1 23.8 21.1 81.9 0.81 15.34

05/05/2015 13:13:01 229.9 228.4 228.5 228.9 40.8 37.0 37.0 114.8 0.93 24.44 05/05/2015 13:40:05 228.6 227.5 227.3 227.8 34.8 21.7 18.7 75.1 0.78 13.60

05/05/2015 13:13:02 229.9 228.4 228.5 228.9 40.6 39.2 32.5 112.3 0.93 23.94 05/05/2015 13:40:06 228.5 227.4 227.3 227.7 34.4 20.2 18.4 73.0 0.76 12.94

05/05/2015 13:13:03 229.8 228.4 228.4 228.9 43.4 38.8 36.0 118.2 0.92 25.01 05/05/2015 13:40:07 228.4 227.3 227.2 227.6 33.5 21.9 19.1 74.5 0.75 13.01

05/05/2015 13:13:04 229.9 228.3 228.4 228.9 56.9 55.0 54.7 166.5 0.95 36.09 05/05/2015 13:40:08 228.3 227.3 227.1 227.6 35.9 23.9 20.9 80.7 0.79 14.77

05/05/2015 13:13:05 229.8 228.4 228.4 228.9 57.8 57.4 48.7 163.9 0.94 35.28 05/05/2015 13:40:09 228.6 227.4 227.4 227.8 37.3 23.4 21.8 82.4 0.80 15.35

05/05/2015 13:13:06 229.9 228.5 228.5 229.0 49.9 44.5 43.0 137.4 0.91 28.76 05/05/2015 13:40:10 228.7 227.5 227.4 227.9 48.0 34.6 32.6 115.2 0.91 24.03

05/05/2015 13:13:07 229.8 228.3 228.4 228.8 34.8 32.7 32.2 99.7 0.89 20.30 05/05/2015 13:40:11 228.3 227.3 227.1 227.6 46.6 33.9 30.3 110.8 0.91 23.01

05/05/2015 13:13:08 229.8 228.3 228.4 228.8 34.8 33.2 26.9 94.9 0.89 19.30 05/05/2015 13:40:12 228.4 227.4 227.2 227.7 47.4 33.5 31.0 111.9 0.91 23.33

05/05/2015 13:13:09 229.9 228.5 228.5 229.0 32.9 28.2 27.1 88.2 0.87 17.55 05/05/2015 13:40:13 228.3 227.3 227.1 227.6 48.8 34.9 31.5 115.2 0.91 23.95

05/05/2015 13:13:10 230.0 228.5 228.6 229.0 30.9 28.4 27.4 86.7 0.87 17.23 05/05/2015 13:40:14 228.3 227.3 227.0 227.5 55.1 41.9 39.4 136.4 0.93 28.82

05/05/2015 13:13:11 229.9 228.5 228.5 229.0 32.7 31.3 24.3 88.4 0.87 17.73 05/05/2015 13:40:15 228.1 227.0 226.9 227.3 66.8 51.0 49.0 166.8 0.94 35.58

05/05/2015 13:13:12 229.9 228.5 228.6 229.0 27.9 23.6 22.0 73.5 0.81 13.75 05/05/2015 13:40:16 228.5 227.5 227.4 227.8 56.2 42.5 40.0 138.7 0.90 28.61

05/05/2015 13:13:13 229.8 228.4 228.4 228.9 25.8 23.2 22.9 71.9 0.82 13.46 05/05/2015 13:40:17 228.3 227.3 227.1 227.6 47.6 34.7 31.3 113.7 0.88 22.87

05/05/2015 13:13:14 229.8 228.3 228.3 228.8 28.5 27.9 20.8 77.2 0.83 14.83 05/05/2015 13:40:18 228.1 227.2 227.2 227.5 43.2 28.6 26.6 98.4 0.86 19.46
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ตารางการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า  ของ โรงงานพลาสติกไทย

ตาํแหน่งตรวจวัด ณ. ตู้ Load center ของเคร่ือง A13 ก่อนติดตัง้อุปกรณ์

Date/Time
Voltage Current

Pf. kW. Date/Time
Voltage Current

05/05/2015 13:13:15 229.5 228.2 228.1 228.6 28.9 24.2 22.6 75.6 0.82 14.26 05/05/2015 13:40:19 228.4 227.5 227.4 227.8 39.3 26.2 23.7 89.2 0.84 17.16

05/05/2015 13:13:16 229.7 228.2 228.3 228.7 27.5 25.6 24.6 77.7 0.83 14.83 05/05/2015 13:40:20 228.5 227.6 227.3 227.8 39.7 27.1 24.4 91.1 0.85 17.72

05/05/2015 13:13:17 229.8 228.3 228.3 228.8 34.0 33.2 25.9 93.1 0.88 18.87 05/05/2015 13:40:21 228.5 227.6 227.4 227.8 38.5 24.2 22.4 85.0 0.83 16.34

05/05/2015 13:13:18 229.7 228.2 228.3 228.7 31.7 27.2 25.6 84.5 0.85 16.47 05/05/2015 13:40:22 228.4 227.4 227.3 227.7 36.2 22.7 20.3 79.2 0.79 14.54

05/05/2015 13:13:19 229.7 228.2 228.2 228.7 30.5 28.6 27.8 86.9 0.87 17.23 05/05/2015 13:40:23 228.6 227.6 227.4 227.9 34.4 22.4 19.3 76.2 0.79 13.91

05/05/2015 13:13:20 229.6 228.0 228.1 228.6 40.8 40.3 32.4 113.5 0.93 24.16 05/05/2015 13:40:24 228.7 227.7 227.6 228.0 34.8 20.7 18.2 73.7 0.77 13.25

05/05/2015 13:13:21 229.6 228.2 228.2 228.7 46.6 38.6 37.7 122.9 0.93 26.27 05/05/2015 13:40:25 228.8 227.8 227.6 228.1 34.7 22.5 19.3 76.4 0.76 13.51

05/05/2015 13:13:22 229.4 227.9 228.0 228.4 57.1 54.5 54.1 165.8 0.95 35.86 05/05/2015 13:40:26 228.7 227.7 227.5 228.0 35.6 23.7 20.1 79.4 0.78 14.49

05/05/2015 13:13:23 229.5 228.0 228.0 228.5 56.4 55.8 49.0 161.2 0.94 34.75 05/05/2015 13:40:27 228.7 227.6 227.5 227.9 44.8 30.9 28.4 104.1 0.85 20.24

05/05/2015 13:13:24 229.5 228.1 228.1 228.6 51.7 46.5 45.3 143.5 0.93 30.52 05/05/2015 13:40:28 228.6 227.6 227.5 227.9 41.3 29.4 25.7 96.3 0.84 18.52

05/05/2015 13:13:25 229.5 228.0 228.2 228.6 42.2 40.4 40.1 122.7 0.93 26.17 05/05/2015 13:40:29 228.5 227.5 227.2 227.7 41.2 29.3 25.5 96.0 0.85 18.67

05/05/2015 13:13:26 229.6 228.1 228.2 228.6 34.5 33.9 26.9 95.3 0.89 19.38 05/05/2015 13:40:30 228.2 227.3 227.0 227.5 48.9 33.4 32.0 114.3 0.90 23.59

05/05/2015 13:13:27 229.7 228.2 228.3 228.7 33.0 28.8 27.1 88.9 0.87 17.73 05/05/2015 13:40:31 228.2 227.2 227.0 227.5 50.1 37.2 34.5 121.8 0.91 25.28

05/05/2015 13:13:28 229.6 228.1 228.2 228.6 28.5 27.3 27.4 83.2 0.86 16.36 05/05/2015 13:40:32 228.4 227.5 227.2 227.7 61.8 50.8 45.9 158.5 0.93 33.60

05/05/2015 13:13:29 229.6 228.0 228.1 228.6 31.7 31.9 24.4 88.0 0.88 17.69 05/05/2015 13:40:33 228.4 227.5 227.2 227.7 66.9 50.7 49.2 166.7 0.93 35.36

05/05/2015 13:13:30 229.5 228.1 228.2 228.6 27.7 22.5 21.7 71.9 0.81 13.45 05/05/2015 13:40:34 228.4 227.5 227.3 227.7 64.4 48.7 45.4 158.5 0.92 33.41

05/05/2015 13:13:31 229.5 228.0 228.2 228.6 25.0 22.7 21.9 69.6 0.81 12.86 05/05/2015 13:40:35 228.4 227.5 227.3 227.7 56.1 42.1 36.1 134.3 0.91 28.03

05/05/2015 13:13:32 229.5 228.0 228.2 228.6 29.6 28.5 22.7 80.7 0.85 15.68 05/05/2015 13:40:36 228.2 227.2 227.2 227.5 50.5 34.2 32.1 116.8 0.89 23.77

05/05/2015 13:13:33 229.5 228.2 228.2 228.6 28.6 23.7 23.0 75.3 0.81 14.01 05/05/2015 13:40:37 228.2 227.2 227.1 227.5 40.6 27.4 24.6 92.6 0.83 17.73

05/05/2015 13:13:34 229.4 228.0 228.2 228.5 27.6 25.7 24.5 77.8 0.83 14.76 05/05/2015 13:40:38 228.0 227.1 227.0 227.4 40.8 29.0 24.5 94.3 0.84 18.16

05/05/2015 13:13:35 229.3 227.9 228.0 228.4 40.9 40.8 33.4 115.1 0.90 23.77 05/05/2015 13:40:39 228.0 227.0 226.9 227.3 39.6 25.6 23.7 88.9 0.83 16.89

05/05/2015 13:13:36 229.1 227.7 227.8 228.2 36.1 30.3 29.2 95.7 0.87 19.12 05/05/2015 13:40:40 228.1 227.2 227.1 227.5 36.3 23.8 21.3 81.5 0.79 14.80

05/05/2015 13:13:37 229.2 227.8 227.9 228.3 31.6 29.5 28.4 89.5 0.85 17.45 05/05/2015 13:40:41 228.1 227.2 227.0 227.4 39.7 26.6 23.9 90.1 0.84 17.31

05/05/2015 13:13:38 229.0 227.7 227.7 228.1 36.4 36.1 29.1 101.7 0.88 20.55 05/05/2015 13:40:42 228.1 227.1 227.0 227.4 39.3 25.5 23.3 88.1 0.83 16.89

05/05/2015 13:13:39 229.3 228.0 228.0 228.4 41.8 36.4 36.0 114.2 0.89 23.26 05/05/2015 13:40:43 228.0 227.1 227.0 227.4 40.2 27.2 24.4 91.8 0.84 17.70

05/05/2015 13:13:40 229.3 227.9 228.0 228.4 58.0 55.5 54.5 168.0 0.94 36.09 05/05/2015 13:40:44 228.3 227.4 227.1 227.6 42.8 28.6 25.1 96.4 0.85 18.92

05/05/2015 13:13:41 229.3 227.9 227.9 228.4 58.3 57.6 50.2 166.1 0.94 35.67 05/05/2015 13:40:45 228.2 227.3 227.1 227.5 45.4 30.2 29.1 104.7 0.87 20.94

05/05/2015 13:13:42 229.5 228.1 228.1 228.6 51.2 45.2 44.3 140.7 0.93 29.92 05/05/2015 13:40:46 228.1 227.2 227.1 227.5 43.6 30.6 28.3 102.5 0.87 20.40

05/05/2015 13:13:43 229.5 228.1 228.1 228.6 42.9 40.9 40.7 124.5 0.92 26.27 05/05/2015 13:40:47 228.0 227.0 226.8 227.3 44.9 32.2 28.0 105.1 0.89 21.28

05/05/2015 13:13:44 229.6 228.1 228.2 228.6 44.6 44.2 37.1 125.9 0.93 26.78 05/05/2015 13:40:48 228.1 227.1 227.0 227.4 43.1 28.8 27.8 99.8 0.88 20.14

05/05/2015 13:13:45 229.4 228.0 228.0 228.5 43.5 37.7 36.5 117.7 0.92 24.86 05/05/2015 13:40:49 228.1 227.1 227.0 227.4 46.1 33.6 29.0 108.7 0.89 22.19

05/05/2015 13:13:46 229.6 228.1 228.2 228.6 35.5 33.7 32.7 101.9 0.90 20.97 05/05/2015 13:40:50 228.0 227.0 226.7 227.2 70.0 58.2 51.9 180.1 0.95 38.77

05/05/2015 13:13:47 229.5 228.0 228.0 228.5 32.9 32.0 24.8 89.8 0.86 17.72 05/05/2015 13:40:51 227.9 226.9 226.7 227.2 68.2 53.3 50.9 172.4 0.94 36.98

05/05/2015 13:13:48 229.6 228.1 228.2 228.6 28.7 24.4 23.2 76.4 0.82 14.31 05/05/2015 13:40:52 227.8 226.8 226.7 227.1 64.8 51.7 47.8 164.2 0.94 34.96

05/05/2015 13:13:49 229.6 228.0 228.0 228.5 25.6 23.8 23.0 72.4 0.79 13.14 05/05/2015 13:40:53 228.0 227.1 226.8 227.3 56.0 44.5 38.2 138.6 0.94 29.54

05/05/2015 13:13:50 229.5 228.0 228.0 228.5 32.2 30.9 23.8 86.9 0.85 16.98 05/05/2015 13:40:54 228.5 227.4 227.2 227.7 55.2 38.5 37.0 130.8 0.93 27.87

05/05/2015 13:13:51 229.6 228.1 228.1 228.6 31.3 26.2 24.3 81.8 0.83 15.54 05/05/2015 13:40:55 228.3 227.3 227.1 227.6 52.7 38.1 35.4 126.3 0.93 26.69

05/05/2015 13:13:52 229.6 228.0 228.1 228.6 29.2 27.1 26.0 82.3 0.83 15.56 05/05/2015 13:40:56 228.2 227.3 227.1 227.5 46.9 34.2 28.3 109.4 0.90 22.44

05/05/2015 13:13:53 229.5 228.0 228.0 228.5 37.0 35.9 28.8 101.8 0.89 20.68 05/05/2015 13:40:57 228.3 227.3 227.1 227.6 42.6 28.1 26.2 96.9 0.88 19.53

05/05/2015 13:13:54 229.3 227.8 227.9 228.3 34.9 28.8 27.9 91.5 0.86 18.10 05/05/2015 13:40:58 228.5 227.5 227.4 227.8 37.9 25.2 21.7 84.9 0.84 16.34

05/05/2015 13:13:55 229.4 227.9 228.0 228.4 29.5 27.0 26.0 82.5 0.83 15.60 05/05/2015 13:40:59 228.3 227.3 227.0 227.5 38.3 25.7 20.9 85.0 0.83 16.35

05/05/2015 13:13:56 229.2 227.8 227.8 228.3 31.2 31.4 24.6 87.3 0.85 17.01 05/05/2015 13:41:00 228.1 227.1 226.9 227.4 39.1 24.0 23.1 86.1 0.84 16.61

05/05/2015 13:13:57 229.2 227.9 227.8 228.3 41.3 36.2 35.6 113.1 0.88 22.84 05/05/2015 13:41:01 228.2 227.2 227.0 227.5 37.9 25.9 23.8 87.6 0.84 16.92

05/05/2015 13:13:58 229.4 227.9 228.0 228.4 42.2 40.3 39.8 122.3 0.89 24.95 05/05/2015 13:41:02 228.1 227.2 226.9 227.4 39.8 27.5 22.4 89.7 0.85 17.48

05/05/2015 13:13:59 229.4 227.9 227.9 228.4 43.2 44.2 35.8 123.2 0.90 25.29 05/05/2015 13:41:03 228.2 227.1 226.9 227.4 45.1 28.7 28.5 102.3 0.88 20.70

05/05/2015 13:14:00 229.5 228.1 228.0 228.5 44.5 36.4 34.2 115.1 0.91 23.93 05/05/2015 13:41:04 228.3 227.3 227.2 227.6 43.2 28.3 26.4 97.9 0.87 19.61

05/05/2015 13:14:01 228.8 227.2 227.1 227.7 37.1 33.9 33.8 104.9 0.91 21.74 05/05/2015 13:41:05 228.5 227.5 227.2 227.7 44.2 30.5 26.3 101.0 0.88 20.41

05/05/2015 13:14:02 228.0 226.6 226.7 227.1 39.8 38.3 31.5 109.6 0.92 23.01 05/05/2015 13:41:06 228.5 227.4 227.2 227.7 43.2 28.0 26.9 98.1 0.88 19.71

05/05/2015 13:14:03 229.1 227.6 227.6 228.1 37.6 31.7 30.7 100.1 0.90 20.67 05/05/2015 13:41:07 228.5 227.4 227.4 227.8 46.6 33.2 31.5 111.4 0.90 22.83

05/05/2015 13:14:04 229.2 227.7 227.8 228.2 32.0 30.4 29.7 92.1 0.89 18.77 05/05/2015 13:41:08 228.3 227.3 227.1 227.6 60.7 49.4 44.2 154.3 0.92 32.44

05/05/2015 13:14:05 229.2 227.7 227.7 228.2 34.0 34.0 26.6 94.6 0.90 19.41 05/05/2015 13:41:09 228.5 227.3 227.3 227.7 60.2 46.3 44.3 150.8 0.92 31.74

05/05/2015 13:14:06 228.9 227.5 227.2 227.9 29.1 23.1 22.5 74.7 0.82 13.99 05/05/2015 13:41:10 228.5 227.4 227.3 227.7 62.0 48.2 46.0 156.2 0.93 33.23

05/05/2015 13:14:07 229.0 227.5 227.5 228.0 20.9 19.7 18.2 58.7 0.69 9.25 05/05/2015 13:41:11 228.6 227.6 227.4 227.9 55.8 43.2 38.4 137.3 0.93 29.23

05/05/2015 13:14:08 228.9 227.5 227.5 228.0 26.1 25.4 19.2 70.7 0.78 12.71 05/05/2015 13:41:12 228.4 227.4 227.2 227.7 53.8 39.0 37.1 130.0 0.93 27.56

05/05/2015 13:14:09 229.0 227.6 227.6 228.1 25.8 21.1 20.1 67.0 0.73 11.31 05/05/2015 13:41:13 228.4 227.5 227.3 227.7 51.1 37.6 35.6 124.4 0.93 26.38

05/05/2015 13:14:10 228.7 227.3 227.3 227.8 26.8 24.5 24.0 75.3 0.79 13.51 05/05/2015 13:41:14 228.3 227.4 227.1 227.6 50.9 37.8 33.7 122.4 0.93 25.87

05/05/2015 13:14:11 228.9 227.6 227.6 228.0 31.5 29.4 22.9 83.8 0.84 16.16 05/05/2015 13:41:15 228.1 227.2 226.9 227.4 44.6 28.2 26.3 99.1 0.88 19.99

05/05/2015 13:14:12 228.9 227.6 227.7 228.1 29.8 24.9 23.4 78.1 0.82 14.69 05/05/2015 13:41:16 228.0 227.0 226.9 227.3 36.6 24.5 22.2 83.3 0.84 16.03

05/05/2015 13:14:13 229.0 227.7 227.7 228.1 26.0 24.1 24.1 74.3 0.79 13.45 05/05/2015 13:41:17 228.0 227.1 226.8 227.3 37.3 25.4 20.7 83.4 0.84 16.06

05/05/2015 13:14:14 228.8 227.6 227.6 228.0 32.8 32.6 24.4 89.8 0.85 17.58 05/05/2015 13:41:18 227.8 226.8 226.7 227.1 39.7 24.4 23.6 87.7 0.84 17.00



R S T AVG R S T RST R S T AVG R S T RST
Pf. kW.

ตารางการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า  ของ โรงงานพลาสติกไทย

ตาํแหน่งตรวจวัด ณ. ตู้ Load center ของเคร่ือง A13 ก่อนติดตัง้อุปกรณ์

Date/Time
Voltage Current

Pf. kW. Date/Time
Voltage Current

05/05/2015 13:14:15 228.9 227.7 227.6 228.1 46.9 40.5 39.9 127.3 0.90 26.28 05/05/2015 13:41:19 227.8 226.8 226.7 227.1 38.8 26.0 23.1 87.8 0.84 16.93

05/05/2015 13:14:16 229.0 227.6 227.6 228.1 40.8 39.1 38.5 118.4 0.89 23.95 05/05/2015 13:41:20 227.6 226.8 226.5 227.0 40.1 28.3 22.7 91.1 0.85 17.85

05/05/2015 13:14:17 228.6 227.3 227.2 227.7 43.2 43.2 36.4 122.9 0.90 25.12 05/05/2015 13:41:21 227.6 226.7 226.5 226.9 45.5 31.2 30.6 107.3 0.90 21.93

05/05/2015 13:14:18 228.8 227.5 227.5 227.9 33.1 27.4 26.2 86.7 0.85 16.86 05/05/2015 13:41:22 227.6 226.6 226.4 226.9 42.5 29.4 26.0 97.9 0.88 19.59

05/05/2015 13:14:19 228.8 227.5 227.4 227.9 27.2 25.5 24.9 77.6 0.83 14.63 05/05/2015 13:41:23 227.5 226.7 226.4 226.9 42.6 31.0 24.1 97.7 0.87 19.53

05/05/2015 13:14:20 228.8 227.4 227.4 227.9 39.1 37.8 30.8 107.7 0.92 22.54 05/05/2015 13:41:24 227.6 226.6 226.4 226.9 46.3 30.1 29.7 106.1 0.89 21.49

05/05/2015 13:14:21 228.9 227.6 227.5 228.0 37.2 30.4 29.3 97.0 0.90 19.96 05/05/2015 13:41:25 227.7 226.6 226.5 226.9 52.5 38.2 35.7 126.3 0.91 26.08

05/05/2015 13:14:22 228.7 227.3 227.3 227.8 33.1 30.4 30.6 94.1 0.90 19.30 05/05/2015 13:41:26 227.8 226.8 226.6 227.1 60.3 49.2 43.7 153.2 0.92 32.16

05/05/2015 13:14:23 228.9 227.5 227.4 227.9 33.5 32.7 25.0 91.2 0.89 18.63 05/05/2015 13:41:27 227.7 226.6 226.5 226.9 58.9 44.7 42.1 145.7 0.92 30.37

05/05/2015 13:14:24 228.9 227.6 227.5 228.0 31.0 24.9 24.5 80.4 0.86 15.83 05/05/2015 13:41:28 227.7 226.8 226.7 227.1 52.5 37.7 32.8 123.1 0.89 25.02

05/05/2015 13:14:25 229.0 227.7 227.6 228.1 23.8 22.1 21.2 67.1 0.76 11.69 05/05/2015 13:41:29 227.6 226.7 226.5 226.9 47.9 36.5 31.7 116.1 0.91 23.94

05/05/2015 13:14:26 228.8 227.4 227.4 227.9 26.4 25.5 19.6 71.5 0.78 12.89 05/05/2015 13:41:30 227.9 226.9 226.8 227.2 54.2 38.7 37.0 130.0 0.93 27.51

05/05/2015 13:14:27 229.0 227.8 227.8 228.2 26.0 20.9 19.9 66.9 0.73 11.32 05/05/2015 13:41:31 227.7 226.7 226.5 227.0 51.8 37.6 35.1 124.5 0.93 26.24

05/05/2015 13:14:28 229.1 227.8 227.8 228.2 28.0 25.3 25.1 78.4 0.80 14.27 05/05/2015 13:41:32 227.6 226.7 226.4 226.9 48.9 37.3 32.0 118.1 0.92 24.71

05/05/2015 13:14:29 229.2 227.9 227.9 228.3 29.7 28.4 22.3 80.4 0.84 15.45 05/05/2015 13:41:33 227.7 226.8 226.5 227.0 50.2 34.1 33.3 117.6 0.92 24.73

05/05/2015 13:14:30 229.1 227.9 227.9 228.3 30.0 23.2 22.3 75.5 0.80 13.88 05/05/2015 13:41:34 227.7 226.7 226.5 227.0 47.1 32.0 29.4 108.5 0.91 22.50

05/05/2015 13:14:31 229.1 227.9 227.9 228.3 26.6 24.1 23.1 73.8 0.80 13.57 05/05/2015 13:41:35 227.4 226.6 226.3 226.8 43.1 30.9 24.8 98.8 0.88 19.96

05/05/2015 13:14:32 229.2 227.9 227.9 228.3 33.7 32.5 26.7 92.9 0.87 18.45 05/05/2015 13:41:36 227.6 226.7 226.5 226.9 40.3 25.8 24.2 90.3 0.85 17.66

05/05/2015 13:14:33 229.0 227.8 227.7 228.2 46.8 41.0 39.5 127.3 0.90 26.28 05/05/2015 13:41:37 227.4 226.6 226.3 226.8 38.8 25.8 22.6 87.2 0.84 16.75

05/05/2015 13:14:34 228.8 227.6 227.5 228.0 40.2 38.6 38.5 117.4 0.89 23.73 05/05/2015 13:41:38 227.4 226.5 226.2 226.7 35.9 26.0 21.1 83.0 0.81 15.47

05/05/2015 13:14:35 228.8 227.5 227.4 227.9 40.0 39.9 33.2 113.1 0.88 22.81 05/05/2015 13:41:39 227.3 226.4 226.3 226.7 42.0 27.2 25.5 94.7 0.85 18.49

05/05/2015 13:14:36 228.9 227.7 227.7 228.1 32.8 26.0 25.5 84.3 0.84 16.18 05/05/2015 13:41:40 227.3 226.5 226.4 226.7 39.5 26.5 23.4 89.4 0.84 17.20

05/05/2015 13:14:37 228.9 227.7 227.7 228.1 26.8 25.6 25.0 77.4 0.83 14.60 05/05/2015 13:41:41 227.3 226.5 226.3 226.7 37.1 26.9 21.8 85.9 0.83 16.29

05/05/2015 13:14:38 228.5 227.2 227.2 227.6 30.3 29.7 23.1 83.1 0.85 16.14 05/05/2015 13:41:42 227.5 226.6 226.4 226.8 42.2 28.4 25.9 96.5 0.85 18.78

05/05/2015 13:14:39 228.8 227.7 227.6 228.0 27.2 22.1 22.3 71.5 0.80 13.07 05/05/2015 13:41:43 227.4 226.6 226.3 226.8 53.4 39.5 36.1 128.9 0.89 26.22

05/05/2015 13:14:40 229.1 227.7 227.7 228.2 34.5 32.2 31.8 98.5 0.90 20.23 05/05/2015 13:41:44 227.3 226.5 226.2 226.7 55.7 43.8 38.5 138.0 0.90 28.32

05/05/2015 13:14:41 229.0 227.6 227.5 228.0 37.9 36.9 29.7 104.5 0.92 22.04 05/05/2015 13:41:45 227.3 226.4 226.2 226.6 55.1 39.1 37.9 132.2 0.90 26.96

05/05/2015 13:14:42 229.0 227.7 227.6 228.1 33.8 28.6 27.7 90.1 0.89 18.34 05/05/2015 13:41:46 227.5 226.6 226.5 226.9 45.7 31.4 28.8 105.9 0.87 20.95

05/05/2015 13:14:43 229.0 227.5 227.5 228.0 33.7 31.7 31.0 96.4 0.91 19.93 05/05/2015 13:41:47 227.9 226.9 226.6 227.1 40.8 29.6 24.4 94.8 0.85 18.53

05/05/2015 13:14:44 228.9 227.5 227.5 228.0 37.9 37.6 29.7 105.2 0.92 22.11 05/05/2015 13:41:48 227.8 226.8 226.7 227.1 41.1 25.7 25.0 91.8 0.85 17.90

05/05/2015 13:14:45 228.9 227.6 227.5 228.0 36.9 30.2 29.4 96.5 0.90 19.86 05/05/2015 13:41:49 227.4 226.5 226.4 226.8 41.7 28.6 25.2 95.4 0.86 18.75

05/05/2015 13:14:46 229.0 227.6 227.7 228.1 31.7 30.5 29.7 91.9 0.88 18.37 05/05/2015 13:41:50 227.6 226.6 226.5 226.9 44.2 33.7 28.5 106.4 0.91 21.95

05/05/2015 13:14:47 229.0 227.7 227.7 228.1 33.2 32.8 26.0 92.1 0.89 18.68 05/05/2015 13:41:51 227.6 226.7 226.6 227.0 45.6 29.3 28.3 103.2 0.89 21.04

05/05/2015 13:14:48 229.1 227.7 227.8 228.2 32.8 27.1 25.1 85.0 0.85 16.62 05/05/2015 13:41:52 227.2 226.5 226.4 226.7 41.9 28.5 25.4 95.8 0.88 19.29

05/05/2015 13:14:49 229.2 227.8 227.8 228.3 31.9 30.4 29.8 92.1 0.87 18.22 05/05/2015 13:41:53 227.3 226.4 226.2 226.6 40.1 29.0 24.2 93.3 0.87 18.56

05/05/2015 13:14:50 229.2 227.8 227.8 228.3 42.5 41.7 35.4 119.7 0.92 25.07 05/05/2015 13:41:54 227.4 226.6 226.3 226.8 45.0 28.8 27.7 101.5 0.90 20.76

05/05/2015 13:14:51 229.1 227.8 227.8 228.2 51.4 44.0 42.7 138.1 0.92 28.94 05/05/2015 13:41:55 227.5 226.7 226.4 226.9 41.2 27.9 24.8 93.9 0.86 18.42

05/05/2015 13:14:52 229.4 228.0 228.1 228.5 44.4 42.2 42.6 129.2 0.91 26.78 05/05/2015 13:41:56 227.3 226.4 226.1 226.6 36.9 26.3 22.1 85.2 0.82 15.96

05/05/2015 13:14:53 229.5 228.0 228.1 228.5 42.1 40.3 34.4 116.9 0.91 24.26 05/05/2015 13:41:57 227.3 226.4 226.1 226.6 40.5 26.5 24.9 91.9 0.85 17.81

05/05/2015 13:14:54 229.5 228.1 228.1 228.6 35.6 28.6 28.5 92.7 0.87 18.57 05/05/2015 13:41:58 227.4 226.5 226.3 226.7 39.2 26.3 23.6 89.0 0.84 17.13

05/05/2015 13:14:55 229.5 228.1 228.1 228.6 31.1 29.4 29.1 89.6 0.87 17.82 05/05/2015 13:41:59 227.3 226.5 226.0 226.6 37.8 26.8 22.2 86.8 0.83 16.45

05/05/2015 13:14:56 229.4 228.1 228.1 228.5 34.1 35.0 27.8 96.9 0.89 19.82 05/05/2015 13:42:00 227.3 226.4 226.1 226.6 42.6 28.3 27.5 98.4 0.86 19.34

05/05/2015 13:14:57 229.5 228.2 228.1 228.6 30.5 25.1 24.3 79.9 0.85 15.53 05/05/2015 13:42:01 228.1 227.3 226.9 227.4 57.0 43.4 40.8 141.2 0.91 29.31

05/05/2015 13:14:58 229.5 228.2 228.2 228.6 27.3 26.0 25.5 78.8 0.85 15.32 05/05/2015 13:42:02 229.7 228.7 228.4 228.9 53.5 42.8 36.4 132.7 0.90 27.32

05/05/2015 13:14:59 229.3 228.0 227.9 228.4 30.0 29.9 23.3 83.3 0.87 16.54 05/05/2015 13:42:03 229.7 228.8 228.5 229.0 54.4 37.9 37.7 130.1 0.89 26.63

05/05/2015 13:15:00 229.6 228.3 228.2 228.7 34.9 28.0 27.1 90.0 0.89 18.31 05/05/2015 13:42:04 230.1 229.2 228.9 229.4 45.3 29.5 25.8 100.7 0.86 20.02

05/05/2015 13:15:01 229.9 228.5 228.5 229.0 35.7 32.8 31.8 100.3 0.91 20.90 05/05/2015 13:42:05 230.1 229.1 228.7 229.3 40.2 28.4 22.9 91.6 0.84 17.76

05/05/2015 13:15:02 229.9 228.5 228.5 229.0 39.4 37.8 30.8 108.0 0.92 22.87 05/05/2015 13:42:06 229.9 228.8 228.6 229.1 41.2 26.2 25.0 92.5 0.84 18.05

05/05/2015 13:15:03 230.0 228.7 228.7 229.1 37.0 32.4 30.9 100.3 0.91 20.94 05/05/2015 13:42:07 230.0 229.0 228.8 229.3 39.1 25.0 22.3 86.4 0.82 16.47

05/05/2015 13:15:04 229.8 228.4 228.5 228.9 39.8 38.0 36.6 114.3 0.93 24.25 05/05/2015 13:42:08 230.0 228.9 228.7 229.2 36.8 26.4 21.2 84.4 0.82 16.12

05/05/2015 13:15:05 230.0 228.6 228.6 229.1 40.2 39.3 32.5 111.9 0.92 23.63 05/05/2015 13:42:09 230.2 229.1 229.0 229.4 39.3 23.9 24.2 87.4 0.83 16.86

05/05/2015 13:15:06 229.9 228.5 228.6 229.0 32.7 26.2 25.0 83.8 0.85 16.34 05/05/2015 13:42:10 230.1 229.0 228.9 229.3 41.1 28.0 25.2 94.3 0.87 18.93

05/05/2015 13:15:07 230.0 228.8 228.8 229.2 49.3 30.8 30.3 110.3 0.87 21.94 05/05/2015 13:42:11 230.1 229.0 228.8 229.3 42.0 30.1 25.5 97.6 0.87 19.65

05/05/2015 13:15:08 230.0 228.7 228.8 229.2 54.8 48.0 41.7 144.4 0.92 30.47 05/05/2015 13:42:12 230.0 228.9 228.8 229.2 44.9 29.9 28.6 103.4 0.89 21.28

05/05/2015 13:15:09 230.0 228.7 228.7 229.1 57.3 41.6 41.1 139.9 0.91 29.17 05/05/2015 13:42:13 230.0 228.9 228.8 229.2 43.6 30.1 27.4 101.1 0.88 20.58

05/05/2015 13:15:10 229.9 228.6 228.6 229.0 53.5 42.8 41.5 137.9 0.91 28.65 05/05/2015 13:42:14 230.0 229.0 228.7 229.2 47.7 36.3 30.7 114.8 0.91 23.93

05/05/2015 13:15:11 230.2 229.0 228.9 229.4 48.8 38.0 30.2 117.0 0.90 24.25 05/05/2015 13:42:15 229.9 228.8 228.6 229.1 45.7 29.5 27.7 103.0 0.87 20.73

05/05/2015 13:15:12 230.2 228.9 228.9 229.3 43.6 27.4 27.5 98.5 0.87 19.75 05/05/2015 13:42:16 229.8 228.9 228.7 229.1 38.6 25.8 23.4 87.8 0.82 16.62

05/05/2015 13:15:13 230.0 228.8 228.7 229.2 39.7 30.0 28.9 98.6 0.88 19.84 05/05/2015 13:42:17 229.9 228.9 228.6 229.1 38.0 27.4 22.3 87.7 0.82 16.70

05/05/2015 13:15:14 230.1 228.9 228.8 229.3 42.9 34.3 27.1 104.2 0.89 21.37 05/05/2015 13:42:18 229.9 228.8 228.6 229.1 45.1 28.6 27.8 101.6 0.86 20.22



R S T AVG R S T RST R S T AVG R S T RST
Pf. kW.

ตารางการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า  ของ โรงงานพลาสติกไทย

ตาํแหน่งตรวจวัด ณ. ตู้ Load center ของเคร่ือง A13 ก่อนติดตัง้อุปกรณ์

Date/Time
Voltage Current

Pf. kW. Date/Time
Voltage Current

05/05/2015 13:15:15 230.1 229.0 228.9 229.3 40.1 24.6 24.4 89.1 0.84 17.44 05/05/2015 13:42:19 229.8 228.8 228.6 229.1 56.9 42.5 39.6 139.0 0.90 28.83

05/05/2015 13:15:16 230.0 228.8 228.7 229.2 35.2 25.4 24.6 85.1 0.84 16.38 05/05/2015 13:42:20 229.5 228.5 228.2 228.7 52.5 42.4 36.2 131.1 0.89 26.77

AVG 229.6 228.3 228.2 228.7 37.1 32.1 29.3 98.5 0.9 19.8 AVG 228.6 227.6 227.3 227.8 46.0 32.5 29.4 107.9 0.9 21.8

MIN 228.0 226.6 226.7 227.1 0.0 19.7 16.7 39.4 0.7 6.3 MIN 226.5 225.6 225.3 225.8 31.6 20.0 16.2 69.8 0.7 11.7

MAX 230.2 229.0 228.9 229.4 68.5 57.6 57.4 181.3 1.0 39.3 MAX 230.2 229.2 229.0 229.4 71.9 58.2 51.9 180.1 0.9 38.8
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R S T AVG R S T RST R S T AVG R S T RST

18/05/2015 12:00:00 229.6 227.9 228.4 228.6 61.2 67.3 45.8 174.4 0.75 30.06 25/05/2015 12:00:00 223.0 221.7 222.1 222.3 901.0 845.5 916.0 2662.4 0.95 522.18

18/05/2015 12:15:00 229.7 228.0 228.4 228.7 52.8 68.2 47.8 168.8 0.72 27.71 25/05/2015 12:15:00 222.1 220.9 221.0 221.3 879.9 832.3 915.5 2627.6 0.95 514.46

18/05/2015 12:30:00 227.9 226.3 226.7 227.0 54.7 69.2 47.9 171.7 0.74 28.67 25/05/2015 12:30:00 222.1 220.8 220.8 221.2 858.2 824.4 903.1 2585.7 0.95 505.34

18/05/2015 12:45:00 228.2 226.7 227.0 227.3 53.1 64.8 47.5 165.4 0.71 26.56 25/05/2015 12:45:00 221.7 220.5 220.5 220.9 855.5 821.6 913.2 2590.3 0.95 505.47

18/05/2015 13:00:00 228.0 226.6 226.9 227.2 52.7 61.9 45.9 160.5 0.71 25.88 25/05/2015 13:00:00 221.8 220.5 220.6 221.0 860.7 816.2 911.7 2588.6 0.96 507.22

18/05/2015 13:15:00 228.2 226.8 227.2 227.4 51.9 61.4 43.1 156.3 0.71 24.97 25/05/2015 13:15:00 222.1 220.9 221.0 221.3 888.2 827.0 938.7 2653.9 0.95 520.00

18/05/2015 13:30:00 228.2 226.8 227.2 227.4 50.4 61.2 45.9 157.5 0.72 25.55 25/05/2015 13:30:00 220.5 219.2 219.5 219.7 913.9 846.7 946.9 2707.5 0.95 525.14

18/05/2015 13:45:00 229.1 227.8 228.0 228.3 50.2 61.6 46.2 158.0 0.72 25.60 25/05/2015 13:45:00 219.7 218.4 219.0 219.0 919.4 851.6 940.9 2711.9 0.96 528.37

18/05/2015 14:00:00 229.7 228.4 228.6 228.9 49.1 62.3 43.7 155.0 0.70 24.63 25/05/2015 14:00:00 220.2 218.9 219.3 219.5 938.7 868.4 958.3 2765.3 0.95 536.54

18/05/2015 14:15:00 229.4 228.2 228.4 228.7 49.8 62.3 47.5 159.7 0.72 26.18 25/05/2015 14:15:00 220.1 218.9 219.2 219.4 937.5 866.4 967.0 2771.0 0.95 537.52

18/05/2015 14:30:00 229.6 228.3 228.5 228.8 46.0 60.8 43.8 150.6 0.70 23.94 25/05/2015 14:30:00 220.4 219.2 219.5 219.7 925.9 857.7 959.1 2742.7 0.95 532.40

18/05/2015 14:45:00 228.6 227.3 227.5 227.8 50.0 66.2 43.4 159.6 0.74 26.84 25/05/2015 14:45:00 220.0 218.8 219.2 219.3 936.3 866.6 969.5 2772.5 0.95 539.79

18/05/2015 15:00:00 228.4 227.1 227.3 227.6 49.2 68.5 41.3 159.0 0.73 26.37 25/05/2015 15:00:00 219.8 218.5 218.9 219.1 934.7 867.6 955.6 2757.9 0.95 533.95

18/05/2015 15:15:00 227.8 226.6 226.8 227.1 45.1 62.1 43.7 150.8 0.70 23.63 25/05/2015 15:15:00 221.2 220.0 220.3 220.5 923.3 849.9 950.0 2723.1 0.95 530.41

18/05/2015 15:30:00 228.2 227.0 227.2 227.5 45.6 62.1 43.0 150.8 0.69 23.58 25/05/2015 15:30:00 220.4 219.1 219.6 219.7 939.5 861.7 956.7 2757.9 0.96 541.69

18/05/2015 15:45:00 227.9 226.8 226.9 227.2 46.9 62.3 41.9 151.2 0.70 23.85 25/05/2015 15:45:00 221.4 220.1 220.5 220.7 925.6 856.4 944.8 2726.8 0.96 537.64

18/05/2015 16:00:00 227.7 226.6 226.7 227.0 46.1 62.0 42.9 151.0 0.70 23.88 25/05/2015 16:00:00 222.0 220.6 221.1 221.2 951.8 889.3 978.1 2819.2 0.96 558.74

18/05/2015 16:15:00 227.2 226.1 226.2 226.5 44.9 61.7 42.3 148.9 0.70 23.37 25/05/2015 16:15:00 222.5 221.1 221.7 221.8 945.5 874.3 958.1 2777.9 0.96 549.50

18/05/2015 16:30:00 227.6 226.5 226.5 226.9 46.0 61.8 40.7 148.4 0.70 23.28 25/05/2015 16:30:00 223.2 221.9 222.1 222.4 927.6 869.4 964.1 2761.1 0.95 545.46

18/05/2015 16:45:00 228.4 227.2 227.3 227.6 46.5 62.5 42.9 151.9 0.70 23.87 25/05/2015 16:45:00 223.8 222.4 222.9 223.0 934.5 864.9 948.9 2748.4 0.95 544.46

18/05/2015 17:00:00 227.7 226.6 226.6 227.0 45.2 62.3 43.1 150.6 0.70 23.59 25/05/2015 17:00:00 222.6 221.4 221.8 221.9 939.2 868.5 955.7 2763.4 0.95 544.74

18/05/2015 17:15:00 228.0 226.8 226.8 227.2 45.0 61.9 42.4 149.3 0.70 23.41 25/05/2015 17:15:00 222.9 221.6 221.9 222.1 920.5 853.4 937.0 2710.9 0.96 536.21

18/05/2015 17:30:00 227.6 226.3 226.3 226.7 46.2 62.0 41.3 149.4 0.69 23.31 25/05/2015 17:30:00 221.0 219.6 220.0 220.2 913.9 850.5 921.5 2685.8 0.96 525.93

18/05/2015 17:45:00 226.8 225.5 225.5 225.9 44.8 64.8 42.1 151.6 0.71 24.24 25/05/2015 17:45:00 221.4 219.8 220.0 220.4 882.9 830.7 903.6 2617.2 0.96 511.91

18/05/2015 18:00:00 227.1 225.8 225.9 226.3 45.7 67.9 43.7 157.3 0.71 25.32 25/05/2015 18:00:00 222.3 220.8 220.8 221.3 854.7 802.9 892.5 2550.0 0.95 498.01

18/05/2015 18:15:00 226.1 224.8 224.9 225.3 179.0 185.9 174.9 539.8 0.75 90.78 25/05/2015 18:15:00 222.7 221.1 221.0 221.6 841.1 783.5 860.5 2485.1 0.96 488.65

18/05/2015 18:30:00 226.1 225.0 224.8 225.3 304.7 279.7 301.0 885.4 0.95 190.22 25/05/2015 18:30:00 222.2 220.5 220.3 221.0 785.9 727.9 794.3 2308.2 0.96 449.72

18/05/2015 18:45:00 226.3 225.2 225.2 225.6 234.7 205.7 230.0 670.4 0.91 137.74 25/05/2015 18:45:00 222.2 220.6 220.3 221.0 775.8 722.9 791.5 2290.3 0.96 445.96

18/05/2015 19:00:00 226.6 225.5 225.5 225.9 246.6 210.9 238.7 696.2 0.94 148.43 25/05/2015 19:00:00 223.0 221.3 221.1 221.8 771.5 712.0 790.8 2274.2 0.96 445.99

18/05/2015 19:15:00 226.4 225.3 225.2 225.6 253.9 220.5 246.9 721.2 0.94 153.60 25/05/2015 19:15:00 223.7 221.8 221.7 222.4 784.2 725.2 795.9 2305.2 0.96 453.95

18/05/2015 19:30:00 227.9 226.7 226.8 227.1 259.5 233.0 243.9 736.3 0.95 158.42 25/05/2015 19:30:00 223.8 222.0 221.9 222.6 789.2 735.1 800.5 2324.8 0.96 454.96

18/05/2015 19:45:00 226.5 225.4 225.6 225.8 289.1 281.5 285.9 856.5 0.95 184.42 25/05/2015 19:45:00 223.9 222.1 221.9 222.6 798.6 738.7 806.7 2344.0 0.96 460.99

18/05/2015 20:00:00 226.1 225.1 225.3 225.5 351.5 348.4 354.5 1054.3 0.96 227.43 25/05/2015 20:00:00 224.2 222.6 222.3 223.0 797.7 731.5 818.6 2347.8 0.96 460.89

18/05/2015 20:15:00 224.5 223.4 223.9 223.9 389.0 389.9 410.9 1189.8 0.96 255.77 25/05/2015 20:15:00 224.2 222.6 222.2 223.0 783.8 712.9 799.1 2295.8 0.96 451.49

18/05/2015 20:30:00 224.4 223.2 223.7 223.8 420.0 418.4 452.2 1290.6 0.95 274.35 25/05/2015 20:30:00 223.5 221.7 221.5 222.2 759.7 693.8 773.1 2226.6 0.96 435.05

18/05/2015 20:45:00 224.8 223.6 224.1 224.2 490.3 493.8 534.9 1519.0 0.95 322.37 25/05/2015 20:45:00 223.7 221.9 221.8 222.5 751.3 691.5 762.3 2205.1 0.96 429.25

18/05/2015 21:00:00 224.8 223.5 224.0 224.1 549.5 546.0 587.5 1683.0 0.96 360.86 25/05/2015 21:00:00 224.8 222.9 222.8 223.5 776.4 721.4 783.6 2281.4 0.96 447.78

18/05/2015 21:15:00 225.2 223.7 224.4 224.4 577.5 583.6 620.9 1782.0 0.96 383.94 25/05/2015 21:15:00 225.2 223.2 223.1 223.8 804.6 743.6 808.2 2356.4 0.96 466.38

18/05/2015 21:30:00 223.4 221.8 222.6 222.6 628.5 635.6 668.4 1932.4 0.96 414.43 25/05/2015 21:30:00 224.7 222.7 222.6 223.3 829.6 770.4 839.7 2439.7 0.95 479.35

18/05/2015 21:45:00 225.2 223.7 224.4 224.4 597.2 607.1 654.5 1858.8 0.96 401.94 25/05/2015 21:45:00 225.9 223.8 223.7 224.5 781.7 739.7 809.6 2331.0 0.96 463.92

18/05/2015 22:00:00 224.6 223.3 223.6 223.8 610.1 584.4 657.8 1852.3 0.96 396.61 25/05/2015 22:00:00 225.4 223.3 223.2 224.0 837.5 787.2 860.6 2485.3 0.96 494.34

18/05/2015 22:15:00 224.9 223.6 223.9 224.1 650.8 616.1 686.2 1953.1 0.96 418.80 25/05/2015 22:15:00 224.3 222.2 222.2 222.9 819.5 765.5 841.7 2426.7 0.96 479.26

18/05/2015 22:30:00 223.9 222.4 222.7 223.0 644.2 620.0 679.4 1943.6 0.96 414.63 25/05/2015 22:30:00 224.8 222.7 222.8 223.4 879.8 828.2 886.9 2594.8 0.96 516.61

18/05/2015 22:45:00 223.9 222.5 222.9 223.1 682.7 657.8 715.3 2055.8 0.96 438.78 25/05/2015 22:45:00 223.1 221.2 221.2 221.8 888.6 844.3 899.5 2632.5 0.96 520.63

18/05/2015 23:00:00 224.3 222.8 223.3 223.5 654.9 622.0 679.7 1956.6 0.95 415.35 25/05/2015 23:00:00 223.2 221.3 221.4 222.0 866.0 826.1 883.9 2576.0 0.96 508.91

18/05/2015 23:15:00 223.8 222.3 222.9 223.0 739.5 702.6 759.8 2201.9 0.95 464.89 25/05/2015 23:15:00 224.5 222.7 222.7 223.3 837.6 784.8 854.1 2476.5 0.96 490.88

18/05/2015 23:30:00 224.5 222.9 223.5 223.6 668.5 637.0 680.5 1986.0 0.95 420.52 25/05/2015 23:30:00 224.4 222.7 222.8 223.3 802.4 757.3 825.1 2384.7 0.96 473.02

18/05/2015 23:45:00 224.8 223.1 223.7 223.9 736.5 710.5 757.3 2204.3 0.95 467.19 25/05/2015 23:45:00 225.4 223.7 223.8 224.3 816.3 787.4 836.1 2439.8 0.95 481.73

19/05/2015 00:00:00 225.0 223.6 223.9 224.2 683.6 647.6 694.1 2025.3 0.96 434.39 26/05/2015 00:00:00 225.4 223.7 223.7 224.3 858.9 814.8 883.9 2557.6 0.95 504.86

19/05/2015 00:15:00 225.4 223.9 224.1 224.5 676.8 640.7 687.9 2005.4 0.96 430.71 26/05/2015 00:15:00 223.5 221.8 221.8 222.4 855.4 818.4 883.5 2557.4 0.95 500.19

19/05/2015 00:30:00 224.9 223.2 223.5 223.9 666.1 649.2 683.1 1998.5 0.95 426.49 26/05/2015 00:30:00 225.3 223.7 223.7 224.2 851.5 807.9 881.6 2541.0 0.96 506.93

19/05/2015 00:45:00 224.2 222.5 222.8 223.2 671.4 658.0 699.0 2028.4 0.96 433.05 26/05/2015 00:45:00 226.0 224.3 224.4 224.9 831.1 788.3 851.8 2471.2 0.96 493.53

19/05/2015 01:00:00 223.0 221.4 221.6 222.0 664.2 648.5 703.9 2016.5 0.96 428.24 26/05/2015 01:00:00 223.9 222.3 222.3 222.8 809.5 767.6 827.7 2404.8 0.95 469.07

19/05/2015 01:15:00 223.6 222.1 222.3 222.7 673.1 642.2 720.8 2036.1 0.96 433.72 26/05/2015 01:15:00 224.9 223.2 223.4 223.8 852.2 808.7 872.8 2533.7 0.96 504.42

19/05/2015 01:30:00 222.3 220.9 221.2 221.5 696.2 664.0 741.5 2101.7 0.96 445.28 26/05/2015 01:30:00 225.1 223.6 223.6 224.1 839.3 795.9 860.0 2495.1 0.96 496.77

19/05/2015 01:45:00 222.0 220.5 220.9 221.1 717.2 688.9 747.8 2154.0 0.96 455.69 26/05/2015 01:45:00 223.8 222.5 222.5 222.9 884.0 834.2 901.6 2619.8 0.95 514.82

19/05/2015 02:00:00 223.9 222.4 222.7 223.0 711.0 684.3 760.2 2155.5 0.95 458.30 26/05/2015 02:00:00 225.4 223.8 223.9 224.4 832.1 785.3 858.2 2475.6 0.96 493.19

19/05/2015 02:15:00 223.4 221.9 222.2 222.5 737.2 709.0 781.6 2227.8 0.96 474.19 26/05/2015 02:15:00 225.2 223.7 223.7 224.2 841.9 806.1 872.1 2520.2 0.96 502.36

19/05/2015 02:30:00 223.5 222.1 222.4 222.7 760.3 722.7 792.9 2275.9 0.95 481.53 26/05/2015 02:30:00 224.8 223.3 223.3 223.8 837.3 794.1 869.6 2500.9 0.96 497.25

19/05/2015 02:45:00 223.8 222.2 222.7 222.9 731.7 696.2 752.9 2180.7 0.95 460.22 26/05/2015 02:45:00 225.2 223.7 223.8 224.2 844.2 797.6 872.0 2513.8 0.96 501.08

Pf. kW.

ตารางการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า โรงงานพลาสติกไทย

ตาํแหน่งตรวจวัด ณ. ตู้ Main MDB 1 (TR 1500 kVA) หลังการปรับปรุง

Date/Time
Voltage Current

Pf. kW. Date/Time
Voltage Current
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ตารางการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า โรงงานพลาสติกไทย

ตาํแหน่งตรวจวัด ณ. ตู้ Main MDB 1 (TR 1500 kVA) หลังการปรับปรุง

Date/Time
Voltage Current

Pf. kW. Date/Time
Voltage Current

19/05/2015 03:00:00 224.3 222.8 223.3 223.5 730.8 697.2 755.0 2182.9 0.95 461.83 26/05/2015 03:00:00 225.5 224.1 224.1 224.6 829.5 778.9 855.3 2463.7 0.96 491.09

19/05/2015 03:15:00 225.0 223.4 223.8 224.1 777.1 748.3 811.9 2337.2 0.95 499.26 26/05/2015 03:15:00 225.6 224.2 224.2 224.7 826.8 775.4 858.6 2460.8 0.96 490.68

19/05/2015 03:30:00 224.5 223.0 223.5 223.7 781.4 744.6 806.5 2332.5 0.96 499.14 26/05/2015 03:30:00 225.3 223.9 223.9 224.4 841.9 796.6 871.0 2509.5 0.96 500.49

19/05/2015 03:45:00 225.2 223.6 224.1 224.3 780.1 738.6 802.3 2321.0 0.96 501.56 26/05/2015 03:45:00 225.7 224.4 224.3 224.8 822.5 771.6 848.4 2442.4 0.96 487.06

19/05/2015 04:00:00 224.2 222.7 223.1 223.3 767.2 731.3 786.8 2285.3 0.96 488.32 26/05/2015 04:00:00 225.9 224.5 224.4 224.9 829.5 787.0 859.3 2475.7 0.96 494.55

19/05/2015 04:15:00 223.4 222.0 222.3 222.6 801.5 760.5 827.5 2389.4 0.95 507.01 26/05/2015 04:15:00 226.3 224.9 224.9 225.4 792.8 764.7 827.7 2385.2 0.96 475.98

19/05/2015 04:30:00 224.5 223.2 223.4 223.7 824.2 775.9 844.3 2444.4 0.95 519.45 26/05/2015 04:30:00 226.0 224.6 224.5 225.0 793.4 757.0 828.9 2379.3 0.96 475.79

19/05/2015 04:45:00 223.8 222.3 222.7 222.9 786.1 737.6 806.1 2329.8 0.96 496.96 26/05/2015 04:45:00 226.1 224.8 224.7 225.2 805.6 764.9 843.3 2413.8 0.96 483.66

19/05/2015 05:00:00 224.1 222.7 222.9 223.2 793.8 745.1 808.7 2347.5 0.96 503.08 26/05/2015 05:00:00 225.8 224.4 224.3 224.8 809.9 760.8 845.8 2416.5 0.96 483.41

19/05/2015 05:15:00 223.1 221.7 221.9 222.2 813.3 765.4 812.2 2390.8 0.95 504.78 26/05/2015 05:15:00 225.2 223.8 223.7 224.2 807.2 766.5 847.2 2420.9 0.96 481.06

19/05/2015 05:30:00 221.8 220.3 220.5 220.9 822.4 771.3 830.9 2424.5 0.95 510.57 26/05/2015 05:30:00 224.1 222.5 222.5 223.0 804.2 767.3 844.0 2415.5 0.95 473.60

19/05/2015 05:45:00 224.4 222.8 223.0 223.4 818.2 762.5 820.4 2401.1 0.95 509.62 26/05/2015 05:45:00 223.8 222.2 222.2 222.7 802.0 764.9 843.6 2410.5 0.95 471.85

19/05/2015 06:00:00 223.7 222.0 222.2 222.6 843.5 798.1 850.5 2492.1 0.95 527.10 26/05/2015 06:00:00 223.3 221.7 221.7 222.2 830.7 787.7 868.2 2486.6 0.95 486.83

19/05/2015 06:15:00 222.8 220.9 221.0 221.6 802.0 757.5 800.9 2360.3 0.96 502.10 26/05/2015 06:15:00 222.7 221.0 221.0 221.6 840.6 802.4 866.7 2509.7 0.95 490.14

19/05/2015 06:30:00 223.8 221.8 221.8 222.5 804.3 767.6 820.3 2392.1 0.96 512.70 26/05/2015 06:30:00 224.2 222.7 222.6 223.2 829.6 785.9 865.7 2481.2 0.96 491.51

19/05/2015 06:45:00 224.2 222.3 222.3 222.9 814.3 766.3 823.1 2403.7 0.96 516.28 26/05/2015 06:45:00 225.0 223.5 223.5 224.0 824.9 777.7 852.1 2454.7 0.96 485.96

19/05/2015 07:00:00 224.5 222.6 222.6 223.2 786.6 738.2 796.1 2321.0 0.96 499.18 26/05/2015 07:00:00 226.4 224.8 224.8 225.3 813.9 767.6 852.4 2433.9 0.96 488.35

19/05/2015 07:15:00 223.6 221.6 221.7 222.3 787.8 749.3 785.8 2322.9 0.96 494.00 26/05/2015 07:15:00 226.0 224.5 224.6 225.0 813.0 767.6 834.9 2415.5 0.96 481.80

19/05/2015 07:30:00 224.1 222.3 222.3 222.9 797.2 748.9 798.2 2344.3 0.96 501.67 26/05/2015 07:30:00 224.9 223.4 223.4 223.9 857.5 824.8 875.1 2557.4 0.95 503.95

19/05/2015 07:45:00 224.9 223.0 223.0 223.6 822.3 767.0 819.9 2409.2 0.96 515.44 26/05/2015 07:45:00 224.7 223.4 223.6 223.9 864.8 825.0 867.8 2557.6 0.95 504.04

19/05/2015 08:00:00 226.2 224.4 224.3 225.0 827.1 767.3 823.9 2418.3 0.96 520.46 26/05/2015 08:00:00 222.1 220.9 221.2 221.4 849.1 803.4 866.1 2518.5 0.96 495.29

19/05/2015 08:15:00 224.4 222.4 222.5 223.1 822.2 765.6 816.2 2404.0 0.96 514.95 26/05/2015 08:15:00 221.3 220.2 220.4 220.6 893.3 847.1 918.9 2659.3 0.95 519.38

19/05/2015 08:30:00 224.3 222.4 222.4 223.0 806.5 750.8 808.6 2365.8 0.96 506.58 26/05/2015 08:30:00 222.2 221.0 221.3 221.5 870.5 815.6 903.6 2589.7 0.96 510.63

19/05/2015 08:45:00 224.5 222.6 222.6 223.2 806.5 752.6 811.2 2370.2 0.96 507.98 26/05/2015 08:45:00 221.9 220.7 220.9 221.2 899.1 851.0 949.4 2699.6 0.96 533.08

19/05/2015 09:00:00 224.5 222.6 222.7 223.3 822.3 769.4 823.1 2414.9 0.96 517.65 26/05/2015 09:00:00 222.0 220.9 220.9 221.3 894.8 838.6 949.2 2682.6 0.96 529.71

19/05/2015 09:15:00 224.2 222.4 222.4 223.0 825.8 779.0 820.8 2425.5 0.96 519.31 26/05/2015 09:15:00 222.9 221.8 222.0 222.2 918.4 853.2 958.7 2730.2 0.96 540.52

19/05/2015 09:30:00 224.3 222.5 222.5 223.1 830.9 778.4 823.0 2432.2 0.96 520.99 26/05/2015 09:30:00 220.8 219.6 219.8 220.1 935.8 872.3 970.0 2778.1 0.96 546.86

19/05/2015 09:45:00 224.8 222.9 223.0 223.6 809.9 759.9 809.2 2379.0 0.96 508.82 26/05/2015 09:45:00 221.0 219.8 219.9 220.2 934.3 882.3 984.4 2801.0 0.96 552.11

19/05/2015 10:00:00 223.9 222.1 222.1 222.7 859.3 806.4 865.5 2531.2 0.95 535.53 26/05/2015 10:00:00 221.1 219.9 220.2 220.4 923.0 866.6 960.1 2749.7 0.96 541.75

19/05/2015 10:15:00 224.2 222.4 222.5 223.0 853.7 800.0 858.4 2512.0 0.95 534.20 26/05/2015 10:15:00 221.2 220.0 220.3 220.5 937.0 880.0 973.8 2790.7 0.96 550.69

19/05/2015 10:30:00 222.8 220.9 221.1 221.6 834.4 782.2 838.4 2455.1 0.96 522.32 26/05/2015 10:30:00 219.7 218.7 219.0 219.1 957.9 875.9 973.9 2807.7 0.95 544.50

19/05/2015 10:45:00 223.6 221.8 221.9 222.4 831.1 786.1 847.7 2464.9 0.96 526.33 26/05/2015 10:45:00 220.0 218.8 219.2 219.3 951.8 888.1 971.8 2811.7 0.95 545.86

19/05/2015 11:00:00 223.3 221.6 221.6 222.2 831.4 789.1 856.1 2476.6 0.96 528.19 26/05/2015 11:00:00 221.7 220.5 220.8 221.0 946.4 885.2 972.0 2803.5 0.95 548.58

19/05/2015 11:15:00 224.7 223.0 223.1 223.6 840.1 785.1 858.7 2484.0 0.96 533.20 26/05/2015 11:15:00 222.2 220.9 221.3 221.5 936.9 877.7 987.2 2801.8 0.96 555.60

19/05/2015 11:30:00 224.8 223.1 223.1 223.7 838.5 790.6 848.4 2477.5 0.96 531.98 26/05/2015 11:30:00 222.9 221.6 222.0 222.2 927.8 859.7 966.2 2753.7 0.96 547.26

19/05/2015 11:45:00 225.7 224.1 224.1 224.6 817.1 770.2 831.0 2418.4 0.96 521.51 26/05/2015 11:45:00 222.3 221.0 221.5 221.6 925.9 865.6 943.1 2734.7 0.96 541.77

19/05/2015 12:00:00 225.4 223.9 223.8 224.4 806.3 763.5 834.6 2404.4 0.96 517.84 26/05/2015 12:00:00 223.0 221.6 222.2 222.3 923.8 867.2 930.7 2721.8 0.96 540.79

19/05/2015 12:15:00 225.1 223.7 223.6 224.1 815.1 758.2 834.1 2407.4 0.96 517.99 26/05/2015 12:15:00 223.3 222.0 222.3 222.5 908.2 854.3 927.9 2690.5 0.96 534.75

19/05/2015 12:30:00 223.2 221.8 221.8 222.3 839.2 781.7 852.2 2473.0 0.96 527.68 26/05/2015 12:30:00 222.7 221.3 221.5 221.8 917.4 875.5 952.0 2745.0 0.96 544.51

19/05/2015 12:45:00 223.5 221.9 222.0 222.5 838.8 789.4 850.7 2478.9 0.96 529.43 26/05/2015 12:45:00 221.9 220.7 220.7 221.1 891.6 849.3 933.3 2674.2 0.96 529.59

19/05/2015 13:00:00 224.3 222.9 222.8 223.3 817.8 773.9 845.4 2437.1 0.96 524.35 26/05/2015 13:00:00 222.8 221.4 221.4 221.9 892.9 858.8 952.9 2704.5 0.96 538.02

19/05/2015 13:14:59 225.6 224.3 224.2 224.7 817.9 765.1 842.8 2425.7 0.96 523.21 26/05/2015 13:14:59 221.1 220.0 220.1 220.4 928.3 882.5 972.8 2783.5 0.95 540.68

19/05/2015 13:29:59 225.7 224.3 224.3 224.8 824.8 774.9 841.7 2441.4 0.96 525.04 26/05/2015 13:29:59 221.5 220.4 220.6 220.8 916.8 859.1 971.2 2747.2 0.96 542.30

19/05/2015 13:44:59 224.1 222.7 222.7 223.2 839.6 792.6 850.4 2482.6 0.96 531.88 26/05/2015 13:44:59 220.2 218.9 219.3 219.5 924.4 870.2 963.3 2757.9 0.96 541.00

19/05/2015 13:59:59 223.8 222.6 222.5 223.0 863.5 822.5 876.5 2562.5 0.95 542.78 26/05/2015 13:59:59 220.2 218.9 219.3 219.5 938.1 887.9 978.7 2804.8 0.96 550.88

19/05/2015 14:14:59 225.1 223.9 223.8 224.3 807.0 763.5 821.0 2391.5 0.96 514.88 26/05/2015 14:14:59 220.3 218.8 219.4 219.5 924.4 883.2 950.6 2758.2 0.96 541.18

19/05/2015 14:29:59 224.2 223.0 222.8 223.3 807.2 762.2 820.0 2389.4 0.96 512.28 26/05/2015 14:29:59 220.4 219.1 219.5 219.7 953.1 908.8 1001.2 2863.1 0.96 563.68

19/05/2015 14:44:59 224.4 223.2 223.1 223.6 820.2 775.7 827.4 2423.2 0.96 520.09 26/05/2015 14:44:59 221.2 219.9 220.1 220.4 960.0 905.0 1015.0 2880.0 0.96 569.26

19/05/2015 14:59:59 224.7 223.7 223.5 224.0 828.9 784.8 842.5 2456.1 0.96 528.07 26/05/2015 14:59:59 220.2 218.9 219.2 219.4 950.6 899.3 987.8 2837.8 0.96 557.74

19/05/2015 15:14:59 225.2 224.2 223.9 224.4 815.7 772.9 845.1 2433.7 0.95 520.71 26/05/2015 15:14:59 221.9 220.5 220.7 221.0 933.7 900.9 996.0 2830.6 0.96 560.50

19/05/2015 15:29:59 223.4 222.4 222.1 222.6 811.1 761.0 837.5 2409.6 0.96 514.94 26/05/2015 15:29:59 220.4 218.9 219.3 219.5 933.1 902.0 980.3 2815.4 0.96 555.41

19/05/2015 15:44:59 223.6 222.5 222.4 222.8 816.5 767.7 829.5 2413.7 0.96 516.33 26/05/2015 15:44:59 220.3 219.0 219.3 219.5 938.7 888.0 982.3 2809.0 0.96 554.08

19/05/2015 15:59:59 224.3 223.1 223.1 223.5 827.1 780.1 836.9 2444.1 0.96 524.41 26/05/2015 15:59:59 221.1 219.8 220.2 220.4 934.2 885.5 964.2 2783.9 0.96 548.89

19/05/2015 16:14:59 224.6 223.5 223.4 223.8 822.6 775.2 841.4 2439.1 0.96 524.10 26/05/2015 16:14:59 221.8 220.3 220.8 221.0 930.6 894.3 965.5 2790.5 0.96 551.89

19/05/2015 16:29:59 224.6 223.6 223.5 223.9 804.9 753.9 828.0 2386.8 0.96 512.98 26/05/2015 16:29:59 222.1 220.6 221.0 221.2 943.0 910.0 992.7 2845.7 0.96 564.28

19/05/2015 16:44:59 224.8 223.7 223.6 224.0 817.4 762.5 833.6 2413.5 0.96 519.06 26/05/2015 16:44:59 222.7 221.1 221.6 221.8 942.6 906.5 975.1 2824.2 0.96 561.31

19/05/2015 16:59:59 225.0 223.9 223.8 224.2 810.9 764.9 827.5 2403.3 0.96 517.32 26/05/2015 16:59:59 223.4 222.0 222.4 222.6 952.7 911.0 978.0 2841.7 0.96 565.11

19/05/2015 17:14:59 224.7 223.6 223.5 223.9 831.0 786.1 853.1 2470.3 0.96 531.02 26/05/2015 17:14:59 223.0 221.7 222.0 222.2 947.4 900.9 978.1 2826.4 0.95 558.83

19/05/2015 17:29:59 224.8 223.6 223.4 223.9 817.4 768.6 842.6 2428.6 0.96 522.04 26/05/2015 17:29:59 223.4 222.0 222.2 222.5 922.3 872.9 948.3 2743.5 0.96 546.07

19/05/2015 17:44:59 224.9 223.8 223.5 224.1 807.7 753.5 826.0 2387.1 0.96 513.46 26/05/2015 17:44:59 222.0 220.4 220.6 221.0 906.2 857.9 940.3 2704.4 0.96 533.73



R S T AVG R S T RST R S T AVG R S T RST
Pf. kW.

ตารางการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า โรงงานพลาสติกไทย

ตาํแหน่งตรวจวัด ณ. ตู้ Main MDB 1 (TR 1500 kVA) หลังการปรับปรุง

Date/Time
Voltage Current

Pf. kW. Date/Time
Voltage Current

19/05/2015 17:59:59 224.5 223.2 223.0 223.6 836.0 789.2 855.5 2480.7 0.96 530.63 26/05/2015 17:59:59 222.5 220.7 221.0 221.4 884.0 848.2 919.5 2651.8 0.96 523.56

19/05/2015 18:14:59 225.3 224.0 223.7 224.3 772.1 728.6 797.2 2297.9 0.96 493.20 26/05/2015 18:14:59 223.1 221.0 221.1 221.7 885.5 848.9 915.6 2650.0 0.96 524.04

19/05/2015 18:29:59 225.0 223.6 223.3 224.0 757.4 718.1 794.3 2269.8 0.95 483.03 26/05/2015 18:29:59 221.4 219.4 219.4 220.1 889.8 848.3 924.4 2662.5 0.96 522.43

19/05/2015 18:44:59 224.8 223.5 223.3 223.9 776.3 728.3 809.0 2313.6 0.95 492.16 26/05/2015 18:44:59 222.0 219.8 220.0 220.6 902.3 871.3 924.5 2698.1 0.96 531.38

19/05/2015 18:59:59 224.4 222.9 222.9 223.4 756.2 709.7 776.5 2242.4 0.95 477.57 26/05/2015 18:59:59 223.1 221.0 221.1 221.7 831.2 798.6 859.5 2489.2 0.97 493.49

19/05/2015 19:14:59 226.5 224.9 224.9 225.4 710.2 676.4 736.9 2123.5 0.95 456.34 26/05/2015 19:14:59 223.5 221.5 221.6 222.2 825.1 786.3 848.9 2460.3 0.97 488.40

19/05/2015 19:29:59 225.3 223.8 224.0 224.4 728.1 676.9 769.7 2174.7 0.96 466.82 26/05/2015 19:29:59 223.8 221.6 221.6 222.3 817.0 784.3 844.3 2445.6 0.97 485.57

19/05/2015 19:44:59 226.0 224.5 224.8 225.1 712.7 656.0 757.1 2125.8 0.96 457.83 26/05/2015 19:44:59 224.2 222.0 222.1 222.8 823.8 794.6 851.3 2469.8 0.97 491.79

19/05/2015 19:59:59 225.3 223.7 224.1 224.4 745.5 684.3 776.7 2206.5 0.95 470.42 26/05/2015 19:59:59 223.6 221.4 221.5 222.2 825.1 791.8 852.7 2469.6 0.97 490.32

19/05/2015 20:14:59 223.9 222.2 222.6 222.9 757.9 706.4 792.4 2256.7 0.95 479.53 26/05/2015 20:14:59 222.7 220.3 220.5 221.2 836.1 811.8 865.4 2513.4 0.97 497.29

19/05/2015 20:29:59 224.0 222.3 222.6 223.0 782.2 730.4 819.9 2332.4 0.96 497.57 26/05/2015 20:29:59 222.3 220.0 220.1 220.8 830.1 801.6 861.3 2493.1 0.97 492.06

19/05/2015 20:44:59 224.2 222.5 222.8 223.2 783.8 730.3 819.3 2333.4 0.96 498.24 26/05/2015 20:44:59 223.3 221.1 221.1 221.8 804.6 770.4 839.4 2414.4 0.97 477.67

19/05/2015 20:59:59 225.3 223.5 223.8 224.2 764.8 712.4 801.4 2278.5 0.96 488.77 26/05/2015 20:59:59 224.4 222.1 222.2 222.9 796.7 767.3 828.6 2392.6 0.97 475.47

19/05/2015 21:14:59 225.7 223.9 224.2 224.6 762.7 707.0 785.3 2255.0 0.95 482.86 26/05/2015 21:14:59 224.4 222.1 222.3 222.9 813.4 775.3 832.2 2420.9 0.97 481.67

19/05/2015 21:29:59 225.4 223.6 224.0 224.3 775.4 722.1 800.8 2298.4 0.95 489.80 26/05/2015 21:29:59 224.2 221.8 222.2 222.7 826.9 782.3 836.8 2446.0 0.96 483.04

19/05/2015 21:44:59 225.5 223.7 224.1 224.4 780.1 728.2 815.7 2324.0 0.95 495.46 26/05/2015 21:44:59 225.0 222.7 223.1 223.6 830.9 788.6 844.5 2464.0 0.96 488.92

19/05/2015 21:59:59 225.5 223.8 224.3 224.5 802.6 741.2 823.5 2367.4 0.95 503.32 26/05/2015 21:59:59 225.4 223.0 223.5 224.0 831.3 792.6 845.4 2469.3 0.96 490.93

19/05/2015 22:14:59 225.4 223.7 224.1 224.4 770.2 703.1 778.6 2251.9 0.95 480.08 26/05/2015 22:14:59 225.4 223.0 223.5 224.0 836.5 800.5 852.4 2489.4 0.96 495.24

19/05/2015 22:29:59 225.7 224.1 224.6 224.8 781.6 719.5 777.0 2278.1 0.95 486.58 26/05/2015 22:29:59 224.4 222.0 222.6 223.0 837.5 807.1 855.0 2499.5 0.96 495.09

19/05/2015 22:44:59 226.0 224.1 224.6 224.9 762.2 702.9 765.9 2231.0 0.96 481.73 26/05/2015 22:44:59 225.0 222.6 223.2 223.6 829.4 804.9 842.4 2476.8 0.96 491.65

19/05/2015 22:59:59 225.4 223.6 224.1 224.4 758.8 704.6 770.4 2233.9 0.95 476.17 26/05/2015 22:59:59 225.4 223.1 223.8 224.1 806.4 782.7 822.5 2411.5 0.96 478.79

19/05/2015 23:14:59 225.2 223.4 223.9 224.2 756.0 700.4 771.0 2227.4 0.95 474.36 26/05/2015 23:14:59 226.2 224.1 224.6 225.0 824.3 798.3 841.0 2463.6 0.96 492.05

19/05/2015 23:29:59 225.5 223.6 224.1 224.4 767.6 721.3 779.0 2268.0 0.95 481.76 26/05/2015 23:29:59 224.4 222.3 222.9 223.2 838.3 807.2 854.0 2499.5 0.96 495.57

19/05/2015 23:44:59 226.3 224.4 224.7 225.1 799.0 748.0 818.6 2365.6 0.96 511.27 26/05/2015 23:44:59 225.1 223.0 223.6 223.9 833.1 802.2 849.7 2485.0 0.96 494.13

19/05/2015 23:59:59 226.0 224.1 224.4 224.8 761.9 707.7 786.9 2256.5 0.96 487.02 26/05/2015 23:59:59 225.1 223.0 223.5 223.9 827.7 805.5 854.6 2487.8 0.96 494.63

20/05/2015 00:14:59 224.9 223.0 223.4 223.8 767.1 707.3 783.9 2258.4 0.96 485.15 27/05/2015 00:14:59 224.1 222.0 222.5 222.9 834.0 814.2 860.7 2508.9 0.96 496.75

20/05/2015 00:29:59 224.8 223.1 223.4 223.8 812.1 748.8 806.2 2367.1 0.95 504.92 27/05/2015 00:29:59 223.7 221.8 222.3 222.6 855.7 826.5 881.7 2564.0 0.95 502.17

20/05/2015 00:44:59 224.2 222.4 222.8 223.1 838.5 775.9 828.9 2443.3 0.95 519.72 27/05/2015 00:44:59 224.8 222.8 223.3 223.6 844.0 813.6 869.6 2527.3 0.95 496.89

20/05/2015 00:59:59 224.4 222.7 223.1 223.4 842.7 784.1 845.1 2471.9 0.95 526.40 27/05/2015 00:59:59 226.0 224.1 224.5 224.9 818.2 797.4 848.3 2463.9 0.96 491.83

20/05/2015 01:14:59 225.4 223.9 224.1 224.5 825.7 760.9 828.2 2414.8 0.95 516.69 27/05/2015 01:14:59 225.7 223.8 224.2 224.6 820.9 795.0 852.6 2468.5 0.96 492.12

20/05/2015 01:29:59 224.0 222.7 222.7 223.1 841.6 783.8 843.4 2468.8 0.95 525.10 27/05/2015 01:29:59 226.2 224.5 224.8 225.2 820.5 793.7 855.8 2470.0 0.96 493.84

20/05/2015 01:44:59 224.4 223.1 223.0 223.5 819.7 765.0 820.6 2405.4 0.95 512.45 27/05/2015 01:44:59 224.3 222.6 223.0 223.3 844.5 811.0 876.6 2532.1 0.96 502.75

20/05/2015 01:59:59 224.4 222.8 222.8 223.3 853.3 820.3 878.3 2552.0 0.96 547.10 27/05/2015 01:59:59 225.0 223.3 223.6 224.0 826.4 800.7 855.0 2482.1 0.96 493.62

20/05/2015 02:14:59 224.3 222.4 222.7 223.1 815.4 812.9 856.1 2484.4 0.96 532.15 27/05/2015 02:14:59 225.3 223.5 224.0 224.3 806.7 788.0 841.5 2436.2 0.96 484.43

20/05/2015 02:29:59 224.1 222.2 222.5 222.9 806.0 809.4 844.9 2460.2 0.96 524.71 27/05/2015 02:29:59 225.4 223.6 224.1 224.4 813.1 779.7 843.0 2435.8 0.96 484.61

20/05/2015 02:44:59 224.0 222.1 222.5 222.9 806.0 812.8 843.8 2462.6 0.96 525.05 27/05/2015 02:44:59 225.5 223.8 224.2 224.5 811.9 777.9 844.6 2434.4 0.96 484.60

20/05/2015 02:59:59 224.0 222.1 222.5 222.9 813.8 823.1 853.6 2490.5 0.96 530.99 27/05/2015 02:59:59 225.7 224.0 224.4 224.7 815.0 780.6 843.0 2438.6 0.96 485.99

20/05/2015 03:14:59 224.3 222.4 222.8 223.2 824.0 830.5 866.1 2520.5 0.96 538.13 27/05/2015 03:14:59 225.3 223.7 224.1 224.4 825.8 796.5 856.5 2478.7 0.96 493.85

20/05/2015 03:29:59 224.0 222.1 222.6 222.9 815.2 816.7 854.2 2486.1 0.96 530.15 27/05/2015 03:29:59 225.7 223.9 224.3 224.6 820.9 805.6 856.1 2482.5 0.96 495.28

20/05/2015 03:44:59 224.1 222.1 222.7 223.0 811.5 815.6 844.6 2471.7 0.96 527.23 27/05/2015 03:44:59 225.6 223.8 224.2 224.5 811.0 791.5 845.2 2447.7 0.96 487.55

20/05/2015 03:59:59 224.3 222.3 222.9 223.2 815.0 813.3 845.4 2473.7 0.96 528.14 27/05/2015 03:59:59 224.2 222.5 222.9 223.2 817.0 784.0 849.3 2450.4 0.96 484.99

20/05/2015 04:14:59 224.6 222.7 223.2 223.5 817.6 817.7 859.6 2495.0 0.96 533.48 27/05/2015 04:14:59 223.2 221.6 222.0 222.3 817.5 786.0 856.5 2460.0 0.96 486.73

20/05/2015 04:29:59 224.7 222.8 223.2 223.6 814.1 814.0 853.8 2481.9 0.96 530.85 27/05/2015 04:29:59 223.1 221.5 221.9 222.2 819.5 793.3 857.5 2470.3 0.96 488.69

20/05/2015 04:44:59 225.4 223.4 223.8 224.2 793.6 779.8 826.5 2399.8 0.95 512.92 27/05/2015 04:44:59 223.5 222.0 222.3 222.6 827.2 798.8 858.5 2484.5 0.96 490.87

20/05/2015 04:59:59 225.8 223.8 223.9 224.5 791.9 752.3 809.1 2353.2 0.96 508.98 27/05/2015 04:59:59 223.7 222.1 222.4 222.7 821.9 795.3 852.4 2469.6 0.96 488.00

20/05/2015 05:14:59 225.9 223.9 224.0 224.6 801.8 762.1 813.7 2377.6 0.97 516.19 27/05/2015 05:14:59 223.1 221.5 221.8 222.1 822.1 786.8 850.5 2459.3 0.96 486.29

20/05/2015 05:29:59 224.5 222.5 222.7 223.2 817.9 769.4 829.8 2417.1 0.96 519.86 27/05/2015 05:29:59 222.5 220.8 221.1 221.5 762.5 726.8 788.4 2277.7 0.95 440.92

20/05/2015 05:44:59 223.7 221.7 221.9 222.4 816.9 761.8 820.5 2399.2 0.96 510.52 27/05/2015 05:44:59 223.5 221.8 222.2 222.5 785.5 742.5 803.9 2331.8 0.95 452.88

20/05/2015 05:59:59 224.3 222.3 222.3 223.0 753.2 694.6 740.5 2188.3 0.96 466.79 27/05/2015 05:59:59 223.6 221.9 222.3 222.6 810.1 761.7 824.2 2396.0 0.95 466.68

20/05/2015 06:14:59 223.6 221.7 221.5 222.3 780.9 723.3 768.5 2272.6 0.96 484.87 27/05/2015 06:14:59 222.6 220.9 221.3 221.6 814.5 766.6 829.0 2410.1 0.95 467.38

20/05/2015 06:29:59 224.8 222.8 222.5 223.4 767.6 716.4 764.4 2248.4 0.97 485.47 27/05/2015 06:29:59 224.1 222.5 222.8 223.1 806.7 765.0 826.1 2397.8 0.96 473.62

20/05/2015 06:44:59 224.6 222.6 222.3 223.2 815.8 761.4 805.4 2382.7 0.97 514.03 27/05/2015 06:44:59 226.1 224.4 224.6 225.0 791.0 759.8 819.5 2370.3 0.96 473.85

20/05/2015 06:59:59 224.7 222.6 222.3 223.2 824.8 769.7 805.8 2400.3 0.97 517.93 27/05/2015 06:59:59 224.0 222.3 222.6 223.0 795.6 759.8 818.8 2374.3 0.96 470.00

20/05/2015 07:14:59 224.6 222.4 222.3 223.1 817.3 759.4 796.3 2373.0 0.97 511.82 27/05/2015 07:14:59 222.9 221.3 221.7 222.0 808.3 769.7 826.9 2405.0 0.96 470.76

20/05/2015 07:29:59 223.6 221.4 221.2 222.1 804.9 750.4 793.1 2348.4 0.97 504.15 27/05/2015 07:29:59 223.6 222.2 222.4 222.7 822.5 780.3 843.1 2446.0 0.96 482.99

20/05/2015 07:44:59 224.1 221.9 221.8 222.6 813.4 754.5 798.9 2366.7 0.97 509.31 27/05/2015 07:44:59 222.6 221.4 221.7 221.9 849.5 798.7 858.0 2506.2 0.96 492.01

20/05/2015 07:59:59 223.9 221.7 221.7 222.4 836.7 771.8 813.5 2422.0 0.97 520.83 27/05/2015 07:59:59 222.6 221.3 221.7 221.9 833.7 782.6 846.2 2462.6 0.96 482.65

20/05/2015 08:14:59 224.4 222.2 222.1 222.9 806.2 747.2 783.4 2336.8 0.97 503.57 27/05/2015 08:14:59 221.2 220.2 220.6 220.7 855.4 795.6 867.4 2518.4 0.96 493.50

20/05/2015 08:29:59 224.3 222.2 222.1 222.9 794.5 748.3 781.8 2324.6 0.97 500.85 27/05/2015 08:29:59 221.5 220.3 220.8 220.9 869.0 809.3 880.6 2558.9 0.96 500.63

20/05/2015 08:44:59 223.9 221.9 221.7 222.5 822.7 772.2 816.2 2411.0 0.97 518.57 27/05/2015 08:44:59 221.8 220.7 221.0 221.2 869.2 811.8 894.3 2575.2 0.95 501.05
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20/05/2015 08:59:59 224.6 222.6 222.4 223.2 807.8 749.7 796.6 2354.1 0.97 507.95 27/05/2015 08:59:59 222.9 221.7 222.2 222.3 862.2 814.6 881.0 2557.9 0.95 500.09

20/05/2015 09:14:59 225.2 223.1 222.9 223.7 836.0 778.3 814.0 2428.3 0.96 521.54 27/05/2015 09:14:59 221.6 220.1 220.8 220.8 870.1 829.0 879.2 2578.3 0.96 506.62

20/05/2015 09:29:59 225.7 223.6 223.4 224.2 812.2 759.5 791.8 2363.5 0.97 512.36 27/05/2015 09:29:59 221.8 220.4 221.1 221.1 875.6 832.3 894.9 2602.8 0.96 512.44

20/05/2015 09:44:59 226.6 224.6 224.4 225.2 799.9 748.1 786.9 2334.9 0.97 508.31 27/05/2015 09:44:59 221.0 219.7 220.2 220.3 856.3 809.3 884.4 2550.1 0.96 499.28

20/05/2015 09:59:59 226.4 224.3 224.2 225.0 823.8 770.0 817.5 2411.2 0.96 518.94 27/05/2015 09:59:59 222.1 220.8 221.2 221.4 833.2 799.8 867.8 2500.7 0.96 489.53

20/05/2015 10:14:59 225.9 223.7 223.6 224.4 794.9 747.0 790.0 2331.8 0.97 505.83 27/05/2015 10:14:59 222.0 220.7 221.2 221.3 849.3 800.1 876.5 2525.8 0.96 494.69

20/05/2015 10:29:59 225.6 223.6 223.5 224.2 801.8 756.6 798.9 2357.3 0.97 510.97 27/05/2015 10:29:59 223.0 221.7 222.2 222.3 856.5 794.0 867.2 2517.7 0.95 493.62

20/05/2015 10:44:59 223.0 221.0 220.9 221.6 807.0 766.8 810.4 2384.2 0.97 510.79 27/05/2015 10:44:59 223.1 221.7 222.2 222.3 853.9 804.1 864.3 2522.3 0.95 494.67

20/05/2015 10:59:59 223.7 221.7 221.5 222.3 809.9 774.0 819.8 2403.7 0.97 516.51 27/05/2015 10:59:59 223.4 222.0 222.4 222.6 859.3 813.4 880.6 2553.3 0.95 499.93

20/05/2015 11:14:59 225.0 223.2 223.0 223.7 810.4 766.5 821.1 2397.9 0.97 518.59 27/05/2015 11:14:59 223.1 221.8 222.3 222.4 811.1 759.7 826.9 2397.7 0.96 471.92

20/05/2015 11:29:59 225.7 223.9 223.7 224.4 810.7 776.3 820.2 2407.2 0.97 522.23 27/05/2015 11:29:59 223.5 222.1 222.6 222.7 804.7 749.2 819.3 2373.3 0.96 467.47

20/05/2015 11:44:59 225.3 223.5 223.4 224.1 817.1 789.0 826.2 2432.4 0.97 526.82 27/05/2015 11:44:59 222.9 221.6 222.1 222.2 796.4 738.1 801.5 2336.0 0.96 458.32

20/05/2015 11:59:59 225.7 223.9 223.7 224.4 809.9 783.8 818.5 2412.2 0.97 523.32 27/05/2015 11:59:59 224.4 223.0 223.6 223.7 790.5 740.4 794.7 2325.6 0.96 457.73

20/05/2015 12:14:59 226.3 224.7 224.5 225.2 811.7 763.2 820.3 2395.2 0.97 521.31 27/05/2015 12:14:59 222.7 221.4 221.8 222.0 789.8 735.4 785.5 2310.8 0.96 452.44

20/05/2015 12:29:59 224.5 223.0 222.9 223.5 813.0 760.1 820.3 2393.4 0.96 515.29 27/05/2015 12:29:59 223.0 221.5 222.0 222.2 754.6 720.2 750.0 2224.8 0.96 432.95

20/05/2015 12:44:59 224.7 223.2 223.1 223.7 823.4 775.3 825.8 2424.4 0.96 522.43 27/05/2015 12:44:59 221.8 220.4 220.9 221.0 771.4 749.4 779.6 2300.3 0.95 444.74

20/05/2015 12:59:59 223.8 222.2 222.1 222.7 818.0 771.9 829.5 2419.4 0.97 520.81 27/05/2015 12:59:59 222.5 221.1 221.7 221.8 759.1 736.4 776.2 2271.8 0.95 440.31

20/05/2015 13:14:59 225.0 223.4 223.2 223.9 810.9 763.3 826.4 2400.6 0.97 519.45 27/05/2015 13:14:59 221.4 220.0 220.8 220.7 791.7 775.0 821.7 2388.3 0.96 464.41

20/05/2015 13:29:59 226.6 225.1 224.9 225.5 801.9 757.8 815.8 2375.5 0.97 517.85 27/05/2015 13:29:59 223.5 222.0 222.8 222.8 786.7 779.0 812.0 2377.6 0.96 466.74

20/05/2015 13:44:59 226.6 225.1 224.9 225.5 790.8 743.8 800.5 2335.1 0.97 509.05 27/05/2015 13:44:59 222.5 221.1 221.8 221.8 816.6 764.2 824.7 2405.5 0.96 472.21

20/05/2015 13:59:59 223.0 221.6 221.5 222.0 863.8 818.5 863.7 2545.9 0.96 540.77 27/05/2015 13:59:59 221.7 220.3 220.9 221.0 889.0 829.2 893.7 2612.0 0.96 512.28

20/05/2015 14:14:59 226.3 224.9 224.7 225.3 818.3 771.2 818.8 2408.3 0.96 522.75 27/05/2015 14:14:59 222.1 220.7 221.3 221.4 879.5 822.9 904.8 2607.2 0.96 512.23

20/05/2015 14:29:59 226.7 225.3 225.1 225.7 790.8 736.4 792.6 2319.8 0.96 504.44 27/05/2015 14:29:59 222.2 220.8 221.5 221.5 876.2 822.4 881.8 2580.4 0.96 506.90

20/05/2015 14:44:59 225.0 223.6 223.4 224.0 779.2 728.5 784.9 2292.6 0.97 496.40 27/05/2015 14:44:59 222.6 221.2 221.9 221.9 872.1 815.4 876.4 2563.9 0.96 504.40

20/05/2015 14:59:59 225.1 223.8 223.6 224.2 748.9 697.3 749.5 2195.7 0.96 472.53 27/05/2015 14:59:59 222.9 221.5 222.2 222.2 871.5 821.4 896.2 2589.1 0.95 508.50

20/05/2015 15:14:59 222.9 221.7 221.4 222.0 760.0 711.1 760.0 2231.1 0.96 477.09 27/05/2015 15:14:59 222.3 220.9 221.5 221.6 876.4 826.7 908.3 2611.4 0.96 513.60

20/05/2015 15:29:59 223.3 222.2 221.8 222.4 758.6 692.9 757.4 2208.9 0.96 471.72 27/05/2015 15:29:59 221.2 219.8 220.5 220.5 864.5 821.3 882.2 2568.0 0.96 501.79

20/05/2015 15:44:59 225.0 223.9 223.5 224.1 751.2 685.7 749.0 2185.9 0.96 470.36 27/05/2015 15:44:59 221.3 219.7 220.7 220.6 829.0 784.2 825.2 2438.4 0.96 474.65

20/05/2015 15:59:59 224.6 223.5 223.1 223.7 737.0 679.8 733.4 2150.1 0.96 461.84 27/05/2015 15:59:59 222.2 220.7 221.6 221.5 840.4 795.3 838.3 2474.0 0.96 484.37

20/05/2015 16:14:59 223.9 222.7 222.4 223.0 759.1 704.0 754.0 2217.1 0.96 474.67 27/05/2015 16:14:59 222.4 220.9 221.7 221.7 861.8 809.4 864.0 2535.1 0.96 497.71

20/05/2015 16:29:59 224.6 223.4 223.1 223.7 756.5 695.0 751.2 2202.6 0.96 473.06 27/05/2015 16:29:59 222.8 221.3 222.1 222.1 866.3 825.1 869.0 2560.4 0.95 498.35

20/05/2015 16:44:59 224.3 223.2 222.9 223.5 744.3 679.7 738.8 2162.8 0.96 465.54 27/05/2015 16:44:59 223.8 222.2 223.0 223.0 842.7 799.6 841.4 2483.6 0.96 489.95

20/05/2015 16:59:59 224.8 223.6 223.3 223.9 735.7 673.1 729.8 2138.6 0.96 461.23 27/05/2015 16:59:59 223.3 221.8 222.5 222.5 836.8 797.5 845.4 2479.7 0.96 487.98

20/05/2015 17:14:59 223.9 222.6 222.3 222.9 762.3 700.9 754.9 2218.0 0.96 476.30 27/05/2015 17:14:59 223.8 222.3 222.8 223.0 831.5 798.3 835.6 2465.4 0.95 482.23

20/05/2015 17:29:59 223.3 221.9 221.7 222.3 759.6 694.7 751.3 2205.5 0.96 472.28 27/05/2015 17:29:59 224.9 223.3 223.6 223.9 820.9 795.5 848.9 2465.2 0.96 489.91

20/05/2015 17:44:59 223.7 222.2 221.9 222.6 757.5 686.2 744.6 2188.3 0.96 469.24 27/05/2015 17:44:59 223.3 221.7 222.1 222.4 818.4 792.6 840.1 2451.1 0.96 483.21

20/05/2015 17:59:59 224.1 222.4 222.2 222.9 751.3 710.7 761.1 2223.1 0.96 477.40 27/05/2015 17:59:59 222.9 221.1 221.4 221.8 813.2 793.0 830.6 2436.8 0.96 478.84

20/05/2015 18:14:59 226.0 224.3 224.2 224.8 740.2 704.4 755.1 2199.8 0.96 476.48 27/05/2015 18:14:59 222.6 220.6 220.9 221.4 807.3 781.0 816.0 2404.3 0.96 470.95

20/05/2015 18:29:59 225.8 224.1 224.0 224.6 752.1 711.2 767.0 2230.3 0.95 477.67 27/05/2015 18:29:59 223.2 221.2 221.4 221.9 781.6 763.0 796.3 2340.8 0.96 460.48

20/05/2015 18:44:59 226.0 224.4 224.3 224.9 728.8 676.8 746.6 2152.2 0.96 463.14 27/05/2015 18:44:59 223.5 221.4 221.6 222.2 795.1 780.7 794.0 2369.8 0.95 461.93

20/05/2015 18:59:59 224.5 223.0 222.9 223.5 724.2 673.5 747.0 2144.7 0.96 461.74 27/05/2015 18:59:59 224.2 222.1 222.3 222.9 774.7 756.0 769.9 2300.6 0.96 450.52

20/05/2015 19:14:59 224.3 222.9 222.9 223.4 736.9 691.7 756.3 2184.8 0.96 466.93 27/05/2015 19:14:59 224.2 222.0 222.3 222.8 801.6 777.5 788.5 2367.6 0.96 464.76

20/05/2015 19:29:59 224.6 223.3 223.2 223.7 750.7 715.6 776.5 2242.7 0.96 481.59 27/05/2015 19:29:59 224.8 222.7 223.0 223.5 778.1 746.3 780.8 2305.1 0.96 456.35

20/05/2015 19:44:59 223.8 222.6 222.5 223.0 735.6 693.5 761.5 2190.6 0.96 468.84 27/05/2015 19:44:59 224.6 222.4 222.7 223.2 780.7 746.6 770.5 2297.8 0.96 452.49

20/05/2015 19:59:59 222.3 221.1 221.1 221.5 764.1 718.7 790.8 2273.7 0.96 481.84 27/05/2015 19:59:59 224.7 222.6 222.8 223.4 782.2 736.2 769.9 2288.3 0.95 447.29

20/05/2015 20:14:59 222.4 221.2 221.3 221.6 764.0 720.4 802.8 2287.2 0.96 484.97 27/05/2015 20:14:59 225.8 223.7 223.9 224.5 798.5 747.1 772.3 2317.9 0.95 456.08

20/05/2015 20:29:59 221.8 220.6 220.9 221.1 827.6 786.9 860.5 2474.9 0.95 519.96 27/05/2015 20:29:59 226.1 224.0 224.2 224.8 796.7 743.9 776.0 2316.6 0.95 456.44

20/05/2015 20:44:59 221.4 220.1 220.5 220.7 811.9 772.4 845.9 2430.2 0.95 509.56 27/05/2015 20:44:59 224.7 222.3 222.7 223.2 773.6 755.9 775.1 2304.7 0.96 452.19

20/05/2015 20:59:59 223.5 222.2 222.7 222.8 839.6 788.3 867.4 2495.3 0.95 530.05 27/05/2015 20:59:59 223.9 221.4 221.8 222.4 810.2 767.7 795.7 2373.6 0.97 470.25

20/05/2015 21:14:59 223.4 222.0 222.6 222.7 829.0 778.1 851.3 2458.3 0.96 523.75 27/05/2015 21:14:59 224.4 222.0 222.4 222.9 850.3 791.9 820.4 2462.6 0.97 490.78

20/05/2015 21:29:59 220.9 219.6 220.2 220.2 849.2 798.1 872.9 2520.2 0.96 531.06 27/05/2015 21:29:59 224.9 222.5 222.9 223.4 825.7 768.5 803.1 2397.2 0.97 477.81

20/05/2015 21:44:59 221.2 220.1 220.5 220.6 877.4 816.2 905.9 2599.4 0.95 546.73 27/05/2015 21:44:59 225.0 222.5 223.0 223.5 818.5 768.9 803.2 2390.6 0.97 476.53

20/05/2015 21:59:59 221.6 220.5 220.9 221.0 867.3 801.4 896.3 2565.0 0.95 540.48 27/05/2015 21:59:59 224.7 222.1 222.9 223.2 934.0 890.4 920.0 2744.4 0.96 546.13

20/05/2015 22:14:59 222.1 221.0 221.2 221.4 842.6 786.7 895.4 2524.7 0.96 538.58 27/05/2015 22:14:59 224.1 221.4 222.3 222.6 965.2 911.0 943.8 2820.1 0.96 560.61

20/05/2015 22:29:59 220.7 219.5 219.8 220.0 788.4 742.1 831.6 2362.1 0.96 498.80 27/05/2015 22:29:59 224.7 222.1 222.9 223.2 969.1 917.5 948.4 2835.0 0.96 565.49

20/05/2015 22:44:59 219.9 218.9 219.1 219.3 844.7 793.4 872.9 2510.9 0.96 526.72 27/05/2015 22:44:59 225.2 222.8 223.5 223.8 925.9 882.2 911.6 2719.7 0.96 542.42

20/05/2015 22:59:59 221.7 220.7 221.0 221.1 842.8 788.8 859.2 2490.8 0.95 525.15 27/05/2015 22:59:59 224.0 221.6 222.2 222.6 933.2 904.5 929.8 2767.6 0.96 551.47

20/05/2015 23:14:59 223.0 222.1 222.3 222.5 821.4 767.8 843.6 2432.9 0.96 521.43 27/05/2015 23:14:59 225.5 223.2 223.8 224.2 871.4 841.1 868.3 2580.7 0.96 515.42

20/05/2015 23:29:59 223.1 222.0 222.3 222.5 826.9 786.6 855.2 2468.7 0.96 527.19 27/05/2015 23:29:59 224.7 222.4 223.1 223.4 864.9 831.8 858.5 2555.1 0.95 504.19

20/05/2015 23:44:59 222.9 221.7 222.0 222.2 818.1 778.5 842.7 2439.3 0.96 522.17 27/05/2015 23:44:59 225.5 223.2 223.8 224.2 889.8 848.0 878.9 2616.7 0.96 523.19



R S T AVG R S T RST R S T AVG R S T RST
Pf. kW.

ตารางการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า โรงงานพลาสติกไทย

ตาํแหน่งตรวจวัด ณ. ตู้ Main MDB 1 (TR 1500 kVA) หลังการปรับปรุง

Date/Time
Voltage Current

Pf. kW. Date/Time
Voltage Current

20/05/2015 23:59:59 222.4 221.2 221.5 221.7 835.4 809.5 863.9 2508.8 0.96 535.81 27/05/2015 23:59:59 225.7 223.6 224.1 224.5 897.7 849.8 895.7 2643.1 0.96 527.60

21/05/2015 00:14:59 224.3 223.4 223.4 223.7 773.2 738.9 799.7 2311.8 0.96 498.20 28/05/2015 00:14:59 224.5 222.4 222.9 223.3 941.1 901.5 940.5 2783.0 0.96 556.56

21/05/2015 00:29:59 224.0 223.0 223.0 223.3 754.0 715.6 767.6 2237.2 0.96 479.64 28/05/2015 00:29:59 223.4 221.4 221.9 222.2 956.3 913.2 949.9 2819.4 0.96 561.57

21/05/2015 00:44:59 222.4 221.5 221.5 221.8 800.8 755.2 813.0 2369.0 0.96 502.63 28/05/2015 00:44:59 223.8 221.8 222.3 222.6 956.1 910.5 947.0 2813.6 0.96 561.42

21/05/2015 00:59:59 221.4 220.5 220.5 220.8 802.6 761.2 827.0 2390.7 0.96 504.94 28/05/2015 00:59:59 224.5 222.5 223.1 223.4 933.5 888.9 928.9 2751.3 0.96 550.04

21/05/2015 01:14:59 221.5 220.6 220.7 220.9 839.7 789.2 866.3 2495.3 0.96 527.34 28/05/2015 01:14:59 224.3 222.3 222.9 223.2 936.8 894.0 938.4 2769.2 0.96 553.32

21/05/2015 01:29:59 220.1 219.0 219.3 219.5 839.0 788.1 861.0 2488.1 0.96 526.08 28/05/2015 01:29:59 223.8 221.9 222.4 222.7 954.5 910.2 955.0 2819.7 0.96 562.87

21/05/2015 01:44:59 220.9 219.6 220.1 220.2 837.2 798.9 852.1 2488.2 0.96 527.85 28/05/2015 01:44:59 224.6 222.7 223.3 223.5 937.8 893.0 931.8 2762.6 0.96 552.89

21/05/2015 01:59:59 221.0 219.8 220.2 220.3 853.9 806.0 889.5 2549.4 0.96 541.16 28/05/2015 01:59:59 225.5 223.7 224.2 224.5 949.1 903.4 940.7 2793.2 0.96 559.82

21/05/2015 02:14:59 220.9 219.7 220.1 220.2 824.2 777.9 868.0 2470.2 0.95 518.65 28/05/2015 02:14:59 223.5 221.7 222.2 222.5 881.0 838.8 880.7 2600.5 0.96 515.43

21/05/2015 02:29:59 221.0 219.7 220.2 220.3 846.2 794.4 873.1 2513.7 0.95 526.06 28/05/2015 02:29:59 223.7 221.9 222.4 222.7 947.9 906.7 948.2 2802.8 0.96 559.16

21/05/2015 02:44:59 221.5 220.2 220.8 220.8 857.1 795.3 868.2 2520.5 0.96 532.62 28/05/2015 02:44:59 223.9 221.9 222.6 222.8 969.3 943.5 962.3 2875.1 0.96 575.00

21/05/2015 02:59:59 221.6 220.4 220.8 220.9 841.1 773.0 861.4 2475.5 0.96 523.33 28/05/2015 02:59:59 223.3 221.4 222.0 222.2 959.6 919.9 950.4 2829.8 0.96 563.79

21/05/2015 03:14:59 221.9 220.7 221.1 221.2 845.0 778.8 857.5 2481.3 0.96 527.00 28/05/2015 03:14:59 224.3 222.4 223.0 223.2 932.9 895.2 929.7 2757.8 0.96 551.06

21/05/2015 03:29:59 221.2 219.9 220.5 220.5 842.7 780.0 843.3 2466.0 0.96 522.12 28/05/2015 03:29:59 223.7 221.8 222.4 222.6 951.9 908.6 949.5 2810.0 0.96 560.63

21/05/2015 03:44:59 221.9 220.7 221.2 221.3 849.7 777.9 852.9 2480.5 0.96 525.22 28/05/2015 03:44:59 224.1 222.3 222.9 223.1 960.7 908.9 949.3 2818.9 0.96 563.83

21/05/2015 03:59:59 222.5 221.5 221.9 222.0 861.6 776.3 857.5 2495.5 0.96 531.81 28/05/2015 03:59:59 224.3 222.5 223.1 223.3 932.6 887.7 924.0 2744.3 0.96 548.35

21/05/2015 04:14:59 222.9 221.9 222.3 222.4 861.2 773.1 863.8 2498.0 0.96 531.58 28/05/2015 04:14:59 224.2 222.4 223.0 223.2 961.1 919.5 957.5 2838.1 0.96 568.17

21/05/2015 04:29:59 223.6 222.4 222.9 223.0 868.3 782.1 865.1 2515.6 0.95 532.91 28/05/2015 04:29:59 224.2 222.3 222.9 223.1 953.7 916.9 954.4 2824.9 0.96 565.16

21/05/2015 04:44:59 222.7 221.5 222.0 222.1 871.9 789.0 876.9 2537.7 0.96 542.98 28/05/2015 04:44:59 224.8 223.1 223.6 223.8 952.1 906.4 952.9 2811.4 0.96 562.02

21/05/2015 04:59:59 223.7 222.4 222.8 223.0 836.9 775.6 858.1 2470.5 0.96 530.71 28/05/2015 04:59:59 224.6 222.8 223.3 223.6 936.3 891.9 937.7 2765.9 0.96 553.67

21/05/2015 05:14:59 223.9 222.5 222.8 223.1 860.8 805.6 875.4 2541.8 0.96 546.27 28/05/2015 05:14:59 224.3 222.5 223.0 223.3 954.9 908.5 954.8 2818.2 0.96 561.94

21/05/2015 05:29:59 223.2 221.9 222.1 222.4 844.4 775.3 861.0 2480.7 0.96 531.55 28/05/2015 05:29:59 224.4 222.5 223.0 223.3 933.4 898.0 934.1 2765.4 0.96 552.86

21/05/2015 05:44:59 221.8 220.4 220.7 221.0 862.0 798.1 869.6 2529.6 0.96 536.62 28/05/2015 05:44:59 224.2 222.2 222.7 223.0 955.9 921.3 952.3 2829.6 0.96 565.90

21/05/2015 05:59:59 222.9 221.5 221.8 222.1 899.8 832.8 902.2 2634.8 0.95 553.88 28/05/2015 05:59:59 223.4 221.3 222.0 222.2 953.6 921.3 948.6 2823.5 0.96 562.44

21/05/2015 06:14:59 221.6 220.0 220.1 220.6 853.1 789.1 846.7 2488.9 0.96 525.19 28/05/2015 06:14:59 223.1 221.2 221.8 222.0 981.5 936.3 974.1 2891.9 0.96 576.48

21/05/2015 06:29:59 222.7 221.0 221.0 221.6 845.5 784.8 841.6 2471.8 0.96 523.94 28/05/2015 06:29:59 224.0 222.3 222.6 223.0 873.4 830.5 872.5 2576.4 0.96 513.45

21/05/2015 06:44:59 223.4 221.6 221.6 222.2 826.6 768.8 827.7 2423.1 0.97 520.46 28/05/2015 06:44:59 224.1 222.3 222.8 223.1 847.8 810.0 856.1 2513.9 0.96 500.27

21/05/2015 06:59:59 223.9 222.1 222.1 222.7 812.3 750.4 820.1 2382.8 0.97 512.94 28/05/2015 06:59:59 224.9 223.0 223.5 223.8 831.1 789.4 830.9 2451.5 0.96 488.60

21/05/2015 07:14:59 225.0 223.2 223.3 223.8 826.5 766.0 828.5 2421.0 0.97 523.83 28/05/2015 07:14:59 223.6 221.9 222.4 222.6 846.7 796.7 834.9 2478.2 0.95 484.22

21/05/2015 07:29:59 224.9 222.9 223.0 223.6 812.5 761.7 809.6 2383.8 0.96 513.45 28/05/2015 07:29:59 223.1 221.4 222.0 222.2 858.4 805.4 844.9 2508.7 0.95 489.56

21/05/2015 07:44:59 224.5 222.6 222.6 223.2 812.3 756.6 809.5 2378.4 0.96 511.44 28/05/2015 07:44:59 222.6 220.9 221.6 221.7 862.8 808.1 841.2 2512.1 0.95 489.19

21/05/2015 07:59:59 225.2 223.4 223.4 224.0 789.5 729.9 786.7 2306.1 0.96 497.59 28/05/2015 07:59:59 222.8 221.4 222.0 222.1 878.0 825.7 872.2 2575.9 0.95 503.48

21/05/2015 08:14:59 225.6 223.7 223.7 224.3 810.9 748.4 804.0 2363.3 0.96 510.72 28/05/2015 08:14:59 221.4 220.0 220.6 220.7 892.5 834.7 883.6 2610.9 0.95 509.34

21/05/2015 08:29:59 225.7 223.8 223.8 224.4 808.8 749.2 804.6 2362.6 0.96 510.77 28/05/2015 08:29:59 222.0 220.5 221.3 221.3 901.8 842.0 891.6 2635.4 0.95 516.02

21/05/2015 08:44:59 225.4 223.4 223.5 224.1 797.9 742.7 796.1 2336.6 0.96 504.41 28/05/2015 08:44:59 222.0 220.5 221.3 221.3 891.2 834.9 885.1 2611.2 0.95 510.91

21/05/2015 08:59:59 224.8 222.8 222.8 223.5 770.4 708.0 776.2 2254.6 0.97 487.01 28/05/2015 08:59:59 221.1 219.6 220.3 220.3 899.5 866.3 893.4 2659.1 0.96 520.51

21/05/2015 09:14:59 226.7 224.6 224.6 225.3 760.6 701.2 759.5 2221.4 0.96 482.09 28/05/2015 09:14:59 221.4 219.9 220.6 220.6 906.4 870.2 892.6 2669.3 0.96 523.43

21/05/2015 09:29:59 226.4 224.3 224.4 225.0 794.4 742.6 793.0 2330.0 0.96 501.61 28/05/2015 09:29:59 222.1 220.6 221.3 221.3 903.6 862.2 886.6 2652.4 0.96 521.65

21/05/2015 09:44:59 225.0 222.8 223.0 223.6 803.6 745.2 800.0 2348.7 0.96 505.90 28/05/2015 09:44:59 222.7 221.1 221.9 221.9 896.5 851.7 890.7 2638.9 0.96 522.20

21/05/2015 09:59:59 223.8 221.6 221.9 222.4 848.1 788.0 852.7 2488.9 0.96 529.62 28/05/2015 09:59:59 222.8 221.2 222.0 222.0 877.9 834.2 872.2 2584.3 0.96 512.74

21/05/2015 10:14:59 224.6 222.4 222.6 223.2 801.8 738.8 816.1 2356.7 0.96 505.00 28/05/2015 10:14:59 222.1 220.4 221.3 221.3 892.3 846.6 884.5 2623.4 0.96 519.27

21/05/2015 10:29:59 223.6 221.6 221.7 222.3 806.2 744.8 825.7 2376.7 0.96 509.04 28/05/2015 10:29:59 221.4 219.7 220.6 220.6 889.9 841.4 872.3 2603.6 0.96 513.31

21/05/2015 10:44:59 224.3 222.4 222.6 223.1 786.4 736.2 817.1 2339.7 0.96 502.88 28/05/2015 10:44:59 221.3 219.6 220.5 220.5 894.5 856.7 884.6 2635.8 0.96 519.88

21/05/2015 10:59:59 224.1 222.4 222.5 223.0 806.8 746.6 838.1 2391.5 0.96 513.80 28/05/2015 10:59:59 221.3 219.7 220.5 220.5 916.6 872.5 904.7 2693.8 0.96 532.29

21/05/2015 11:14:59 224.7 223.0 223.0 223.6 792.0 733.3 819.5 2344.8 0.96 503.23 28/05/2015 11:14:59 220.8 219.3 220.1 220.1 979.1 926.2 966.0 2871.2 0.96 566.66

21/05/2015 11:29:59 225.9 224.2 224.3 224.8 815.7 758.3 842.5 2416.5 0.96 521.47 28/05/2015 11:29:59 221.3 219.7 220.6 220.5 959.6 903.6 947.3 2810.5 0.96 555.09

21/05/2015 11:44:59 224.3 222.6 222.7 223.2 803.2 745.4 830.2 2378.7 0.96 511.52 28/05/2015 11:44:59 222.6 220.9 221.8 221.8 935.0 872.7 920.9 2728.6 0.96 541.00

21/05/2015 11:59:59 225.0 223.4 223.4 223.9 769.7 723.4 799.9 2293.0 0.96 494.67 28/05/2015 11:59:59 222.8 221.1 222.0 222.0 992.6 938.2 986.5 2917.3 0.96 581.71

21/05/2015 12:14:59 225.2 223.5 223.7 224.1 800.5 761.4 830.3 2392.1 0.96 514.67 28/05/2015 12:14:59 222.8 221.1 221.8 221.9 999.3 947.7 995.9 2942.8 0.96 586.95

21/05/2015 12:29:59 225.4 223.7 223.9 224.3 793.7 757.3 824.3 2375.2 0.96 511.48 28/05/2015 12:29:59 222.2 220.4 221.1 221.2 966.8 929.9 970.3 2867.0 0.96 568.94

21/05/2015 12:44:59 225.5 223.9 224.0 224.5 799.3 750.9 827.7 2377.8 0.96 512.35 28/05/2015 12:44:59 221.6 219.9 220.5 220.7 963.9 923.3 958.1 2845.2 0.96 562.79

21/05/2015 12:59:59 224.8 223.3 223.4 223.8 788.4 736.7 825.0 2350.0 0.96 506.76 28/05/2015 12:59:59 221.7 220.1 220.7 220.8 983.8 921.5 966.8 2872.1 0.95 564.66

21/05/2015 13:14:59 224.3 222.8 222.9 223.3 791.8 726.7 821.9 2340.3 0.96 503.56 28/05/2015 13:14:59 220.6 219.0 219.7 219.8 983.8 925.5 971.1 2880.4 0.95 563.48

21/05/2015 13:29:59 225.5 224.1 224.1 224.6 797.6 732.7 819.5 2349.8 0.96 506.56 28/05/2015 13:29:59 220.6 219.0 219.8 219.8 1001.9 943.1 995.7 2940.7 0.95 576.17

21/05/2015 13:44:59 224.9 223.5 223.5 224.0 801.8 739.0 824.6 2365.4 0.96 508.55 28/05/2015 13:44:59 221.3 219.7 220.6 220.5 1014.6 942.2 996.8 2953.7 0.95 581.12

21/05/2015 13:59:59 224.9 223.6 223.7 224.1 836.3 773.1 854.6 2463.9 0.95 524.46 28/05/2015 13:59:59 222.5 220.8 221.7 221.7 983.4 925.8 989.2 2898.4 0.96 576.81

21/05/2015 14:14:59 225.7 224.5 224.5 224.9 775.5 711.3 792.3 2279.0 0.96 492.03 28/05/2015 14:14:59 221.4 219.6 220.6 220.5 1010.3 955.0 1004.1 2969.4 0.96 588.72

21/05/2015 14:29:59 225.7 224.5 224.5 224.9 773.2 705.4 787.0 2265.6 0.96 489.15 28/05/2015 14:29:59 221.5 219.7 220.6 220.6 1031.8 966.6 1025.2 3023.6 0.96 600.40

21/05/2015 14:44:59 223.3 222.2 222.1 222.5 803.4 742.4 818.6 2364.3 0.96 505.09 28/05/2015 14:44:59 222.6 220.7 221.7 221.7 1025.3 967.5 1017.1 3009.9 0.96 600.58



R S T AVG R S T RST R S T AVG R S T RST
Pf. kW.

ตารางการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า โรงงานพลาสติกไทย

ตาํแหน่งตรวจวัด ณ. ตู้ Main MDB 1 (TR 1500 kVA) หลังการปรับปรุง

Date/Time
Voltage Current

Pf. kW. Date/Time
Voltage Current

21/05/2015 14:59:58 223.3 222.2 222.1 222.5 813.2 760.6 830.1 2403.9 0.96 513.54 28/05/2015 14:59:58 222.7 221.0 221.9 221.9 1030.1 954.3 1021.0 3005.3 0.96 600.20

21/05/2015 15:14:58 223.7 222.7 222.6 223.0 791.8 726.6 806.6 2324.9 0.96 495.93 28/05/2015 15:14:58 222.1 220.5 221.4 221.3 1021.0 949.7 1019.7 2990.4 0.96 595.47

21/05/2015 15:29:58 223.6 222.7 222.5 222.9 795.9 722.8 812.2 2330.9 0.96 497.06 28/05/2015 15:29:58 221.1 219.4 220.4 220.3 1025.1 955.1 1016.3 2996.4 0.96 593.80

21/05/2015 15:44:58 223.3 222.4 222.3 222.7 785.5 713.6 797.1 2296.2 0.96 489.09 28/05/2015 15:44:58 221.9 220.2 221.2 221.1 1023.2 949.1 1019.3 2991.6 0.96 595.06

21/05/2015 15:59:58 223.8 222.9 222.7 223.1 784.7 716.1 799.9 2300.6 0.96 491.03 28/05/2015 15:59:58 223.3 221.7 222.6 222.5 1018.2 942.1 1007.7 2968.0 0.96 594.15

21/05/2015 16:14:58 223.7 222.7 222.6 223.0 805.4 735.1 816.5 2357.1 0.96 502.80 28/05/2015 16:14:58 221.3 219.7 220.6 220.5 1011.5 943.2 1008.7 2963.5 0.96 587.47

21/05/2015 16:29:58 223.7 222.7 222.8 223.1 797.6 720.6 806.4 2324.7 0.96 496.05 28/05/2015 16:29:58 223.0 221.4 222.2 222.2 1002.2 937.5 1006.8 2946.6 0.96 588.59

21/05/2015 16:44:58 223.5 222.6 222.5 222.9 783.5 710.9 797.2 2291.6 0.96 488.52 28/05/2015 16:44:58 220.8 219.0 219.9 219.9 1019.5 953.0 1018.4 2990.9 0.96 591.46

21/05/2015 16:59:58 223.1 222.2 222.1 222.5 796.5 723.5 810.6 2330.6 0.96 495.94 28/05/2015 16:59:58 222.7 220.9 221.7 221.8 1002.0 940.5 998.2 2940.8 0.96 586.15

21/05/2015 17:14:58 221.9 221.0 220.8 221.2 787.1 715.6 801.1 2303.7 0.96 487.51 28/05/2015 17:14:58 222.8 220.9 221.6 221.8 951.9 899.6 959.8 2811.2 0.96 558.53

21/05/2015 17:29:58 223.3 222.3 222.2 222.6 825.7 749.9 833.9 2409.5 0.96 514.90 28/05/2015 17:29:58 222.8 220.8 221.5 221.7 942.0 884.2 950.8 2776.9 0.96 551.06

21/05/2015 17:44:58 223.3 222.3 222.2 222.6 782.3 716.3 789.6 2288.1 0.97 492.32 28/05/2015 17:44:58 223.4 221.3 221.9 222.2 937.0 884.2 946.2 2767.4 0.96 550.36

21/05/2015 17:59:58 223.3 222.0 222.0 222.4 798.2 738.7 813.3 2350.1 0.96 503.63 28/05/2015 17:59:58 222.6 220.5 221.0 221.4 925.3 871.1 938.6 2735.0 0.96 543.33

21/05/2015 18:14:58 223.6 222.4 222.4 222.8 803.3 738.1 821.5 2363.0 0.95 501.96 28/05/2015 18:14:58 222.8 220.6 220.9 221.4 934.4 883.5 939.8 2757.7 0.96 546.27

21/05/2015 18:29:58 223.7 222.7 222.5 223.0 814.0 740.4 827.2 2381.6 0.96 509.77 28/05/2015 18:29:58 221.9 219.7 220.0 220.5 930.2 881.7 935.4 2747.3 0.96 541.67

21/05/2015 18:44:58 224.0 223.0 222.9 223.3 816.0 730.5 815.9 2362.4 0.96 504.62 28/05/2015 18:44:58 222.9 220.6 220.9 221.5 916.5 862.5 919.3 2698.3 0.96 533.74

21/05/2015 18:59:58 224.0 223.0 222.9 223.3 824.6 743.7 832.8 2401.1 0.96 512.87 28/05/2015 18:59:58 223.2 221.0 221.3 221.8 936.4 877.2 933.7 2747.3 0.96 545.14

21/05/2015 19:14:58 224.2 223.0 222.9 223.4 816.9 753.3 834.4 2404.6 0.95 511.91 28/05/2015 19:14:58 223.7 221.4 221.7 222.3 914.7 861.3 907.2 2683.2 0.96 532.62

21/05/2015 19:29:58 225.1 224.0 223.9 224.3 824.0 743.9 830.2 2398.0 0.96 514.60 28/05/2015 19:29:58 223.8 221.4 221.8 222.3 948.2 913.1 943.5 2804.8 0.96 558.72

21/05/2015 19:44:58 224.5 223.5 223.5 223.8 845.1 761.0 848.1 2454.1 0.95 523.57 28/05/2015 19:44:58 223.7 221.4 221.7 222.3 921.8 882.2 933.7 2737.8 0.96 544.19

21/05/2015 19:59:58 224.3 223.4 223.3 223.7 835.0 753.5 839.5 2428.0 0.95 515.92 28/05/2015 19:59:58 224.0 221.6 222.0 222.5 912.1 859.0 910.9 2682.0 0.96 533.04

21/05/2015 20:14:58 222.0 221.0 221.1 221.4 858.7 779.4 874.4 2512.5 0.96 533.94 28/05/2015 20:14:58 224.8 222.4 222.8 223.3 908.6 858.8 901.4 2668.8 0.96 532.28

21/05/2015 20:29:58 223.2 222.2 222.4 222.6 858.4 788.3 869.2 2516.0 0.96 535.73 28/05/2015 20:29:58 223.7 221.3 221.8 222.3 919.8 871.1 907.7 2698.6 0.96 535.90

21/05/2015 20:44:58 221.4 220.4 220.6 220.8 877.2 806.2 893.1 2576.5 0.96 544.35 28/05/2015 20:44:58 224.3 221.8 222.3 222.8 878.2 832.8 873.3 2584.3 0.96 512.82

21/05/2015 20:59:58 222.4 221.5 221.6 221.8 870.5 790.8 888.0 2549.3 0.95 537.24 28/05/2015 20:59:58 225.0 222.4 223.0 223.5 918.9 875.1 907.4 2701.4 0.96 537.55

21/05/2015 21:14:58 222.9 221.8 222.0 222.2 893.6 818.8 907.8 2620.1 0.95 553.17 28/05/2015 21:14:58 225.6 223.0 223.6 224.1 916.6 865.9 912.4 2694.8 0.96 537.67

21/05/2015 21:29:58 222.1 220.9 221.2 221.4 891.6 818.2 907.4 2617.1 0.95 550.47 28/05/2015 21:29:58 225.9 223.3 223.9 224.4 888.8 837.4 874.8 2601.0 0.95 516.37

21/05/2015 21:44:58 221.7 220.5 220.7 221.0 870.9 806.2 893.8 2570.9 0.96 543.41 28/05/2015 21:44:58 224.6 222.1 222.7 223.1 918.8 862.8 910.9 2692.5 0.96 534.77

21/05/2015 21:59:58 222.4 221.3 221.5 221.7 741.8 671.1 768.6 2181.5 0.95 459.50 28/05/2015 21:59:58 223.6 221.1 221.7 222.1 936.2 873.4 933.4 2743.0 0.96 545.02

21/05/2015 22:14:58 222.8 221.4 222.0 222.1 689.1 647.9 709.8 2046.8 0.95 433.36 28/05/2015 22:14:58 223.8 221.3 222.0 222.4 950.7 875.9 922.8 2749.4 0.96 547.08

21/05/2015 22:29:58 222.0 220.6 221.0 221.2 688.8 640.8 713.0 2042.5 0.95 429.19 28/05/2015 22:29:58 224.8 222.2 222.9 223.3 919.8 850.2 886.8 2656.8 0.96 529.72

21/05/2015 22:44:58 221.8 220.7 220.8 221.1 673.6 604.3 692.8 1970.7 0.95 415.42 28/05/2015 22:44:58 225.0 222.5 223.2 223.6 907.6 832.9 878.8 2619.3 0.96 522.33

21/05/2015 22:59:58 221.0 220.0 220.2 220.4 887.8 815.9 906.8 2610.5 0.95 546.58 28/05/2015 22:59:58 223.6 220.9 221.7 222.1 943.5 885.9 920.6 2750.0 0.96 546.39

21/05/2015 23:14:58 221.3 220.3 220.6 220.7 879.6 797.4 894.0 2571.1 0.96 544.83 28/05/2015 23:14:58 225.7 223.0 223.8 224.2 927.2 873.7 906.2 2707.0 0.96 542.69

21/05/2015 23:29:58 222.7 221.5 221.8 222.0 881.1 816.7 902.7 2600.6 0.96 554.22 28/05/2015 23:29:58 223.4 220.9 221.6 222.0 947.3 892.7 921.3 2761.4 0.96 548.55

21/05/2015 23:44:58 222.4 221.1 221.5 221.7 861.9 806.1 878.0 2546.0 0.96 541.78 28/05/2015 23:44:58 224.7 222.3 222.9 223.3 933.9 875.4 912.5 2721.8 0.96 543.59

21/05/2015 23:59:58 223.3 222.0 222.3 222.5 838.5 786.7 857.8 2482.9 0.96 530.41 28/05/2015 23:59:58 225.9 223.6 224.0 224.5 931.9 884.7 924.5 2741.0 0.96 548.72

22/05/2015 00:14:58 224.1 222.9 223.0 223.3 820.8 778.0 854.5 2453.3 0.96 524.19 29/05/2015 00:14:58 224.8 222.4 222.8 223.3 901.6 863.3 897.7 2662.6 0.96 528.90

22/05/2015 00:29:58 225.2 223.7 223.8 224.2 811.5 782.0 841.5 2434.9 0.96 522.34 29/05/2015 00:29:58 224.0 221.6 222.0 222.5 898.7 856.7 892.9 2648.3 0.96 525.84

22/05/2015 00:44:58 223.9 222.6 222.5 223.0 817.2 776.8 849.7 2443.7 0.95 517.63 29/05/2015 00:44:58 224.4 222.1 222.5 223.0 922.2 877.3 911.4 2710.9 0.96 540.44

22/05/2015 00:59:58 223.2 222.0 221.9 222.4 826.6 785.2 867.5 2479.3 0.95 523.66 29/05/2015 00:59:58 224.0 221.8 222.3 222.7 921.4 877.9 921.6 2720.8 0.96 541.75

22/05/2015 01:14:58 222.0 221.0 220.9 221.3 854.5 803.0 893.0 2550.6 0.95 536.15 29/05/2015 01:14:58 223.8 221.6 222.0 222.5 917.1 870.0 910.1 2697.2 0.96 536.10

22/05/2015 01:29:58 221.1 220.0 220.1 220.4 878.0 825.9 895.8 2599.7 0.95 546.12 29/05/2015 01:29:58 224.0 221.8 222.2 222.7 923.1 878.2 914.6 2715.9 0.96 540.64

22/05/2015 01:44:58 221.9 220.8 221.0 221.2 877.3 822.2 893.7 2593.2 0.95 545.00 29/05/2015 01:44:58 224.7 222.6 223.1 223.5 926.3 872.6 913.4 2712.4 0.96 541.98

22/05/2015 01:59:58 222.2 221.1 221.4 221.6 888.5 817.0 897.5 2602.9 0.95 547.89 29/05/2015 01:59:58 225.6 223.6 224.0 224.4 887.9 840.4 885.4 2613.6 0.96 523.09

22/05/2015 02:14:58 223.0 221.8 222.2 222.3 875.4 804.0 889.0 2568.4 0.96 546.44 29/05/2015 02:14:58 225.5 223.5 223.8 224.3 903.8 865.9 909.9 2679.5 0.96 534.88

22/05/2015 02:29:58 221.4 220.2 220.5 220.7 885.1 819.5 917.8 2622.4 0.96 555.57 29/05/2015 02:29:58 225.1 223.2 223.5 223.9 908.3 865.3 921.1 2694.6 0.96 537.23

22/05/2015 02:44:58 222.1 220.8 221.1 221.3 869.1 806.3 894.9 2570.2 0.96 546.09 29/05/2015 02:44:58 223.4 221.5 221.8 222.2 897.1 855.7 897.2 2650.1 0.96 525.42

22/05/2015 02:59:58 222.0 220.8 221.0 221.3 860.2 800.7 892.2 2553.0 0.96 542.26 29/05/2015 02:59:58 222.9 221.0 221.3 221.7 925.2 888.7 928.1 2742.0 0.96 543.71

22/05/2015 03:14:58 221.8 220.5 221.0 221.1 843.3 800.5 872.3 2516.0 0.96 532.14 29/05/2015 03:14:58 223.3 221.5 221.7 222.2 909.3 866.0 916.3 2691.6 0.96 534.08

22/05/2015 03:29:58 222.1 220.8 221.3 221.4 860.2 807.5 865.7 2533.4 0.95 532.87 29/05/2015 03:29:58 223.4 221.6 221.9 222.3 912.4 870.7 917.5 2700.5 0.96 536.34

22/05/2015 03:44:58 222.5 221.2 221.6 221.8 850.9 792.7 860.6 2504.2 0.96 533.16 29/05/2015 03:44:58 223.9 222.0 222.3 222.7 904.0 868.6 906.2 2678.7 0.96 532.81

22/05/2015 03:59:58 223.1 221.8 222.1 222.3 879.9 824.4 910.9 2615.2 0.96 556.32 29/05/2015 03:59:58 224.5 222.7 223.0 223.4 905.2 861.8 905.4 2672.3 0.96 533.16

22/05/2015 04:14:58 223.8 222.6 223.0 223.1 867.4 801.9 885.2 2554.4 0.96 547.17 29/05/2015 04:14:58 224.4 222.6 222.9 223.3 906.3 859.1 912.4 2677.7 0.96 534.05

22/05/2015 04:29:58 223.9 222.6 223.0 223.2 865.4 797.8 872.8 2536.0 0.96 543.35 29/05/2015 04:29:58 224.2 222.4 222.7 223.1 906.8 864.3 910.1 2681.1 0.96 534.27

22/05/2015 04:44:58 222.6 221.3 221.7 221.9 866.4 812.2 876.8 2555.4 0.96 544.28 29/05/2015 04:44:58 224.7 222.9 223.2 223.6 892.0 855.6 901.1 2648.7 0.96 526.57

22/05/2015 04:59:58 224.1 222.9 223.1 223.4 826.4 773.5 839.1 2439.0 0.96 523.00 29/05/2015 04:59:58 224.8 223.0 223.2 223.7 897.2 862.2 904.4 2663.7 0.96 531.96

22/05/2015 05:14:58 223.8 222.5 222.6 223.0 825.9 772.2 836.9 2434.9 0.96 521.20 29/05/2015 05:14:58 224.6 222.7 223.0 223.4 889.2 855.5 896.9 2641.6 0.96 526.63

22/05/2015 05:29:58 224.1 222.8 223.0 223.3 841.6 777.5 845.2 2464.4 0.96 528.32 29/05/2015 05:29:58 225.2 223.3 223.5 224.0 887.5 850.5 895.5 2633.5 0.96 524.33

22/05/2015 05:44:58 223.0 221.6 221.7 222.1 802.4 740.6 813.2 2356.3 0.96 502.41 29/05/2015 05:44:58 225.1 223.1 223.3 223.8 883.8 850.6 888.2 2622.6 0.96 521.58



R S T AVG R S T RST R S T AVG R S T RST
Pf. kW.

ตารางการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า โรงงานพลาสติกไทย

ตาํแหน่งตรวจวัด ณ. ตู้ Main MDB 1 (TR 1500 kVA) หลังการปรับปรุง

Date/Time
Voltage Current

Pf. kW. Date/Time
Voltage Current

22/05/2015 05:59:58 223.4 222.0 221.9 222.4 799.3 743.9 816.5 2359.7 0.96 503.86 29/05/2015 05:59:58 224.9 222.9 223.2 223.7 908.8 875.2 913.4 2697.4 0.96 537.17

22/05/2015 06:14:58 223.7 222.0 222.0 222.6 802.1 746.8 807.9 2356.8 0.96 503.59 29/05/2015 06:14:58 224.6 222.7 222.9 223.4 903.3 871.5 908.5 2683.2 0.96 535.47

22/05/2015 06:29:58 222.6 220.8 220.8 221.4 815.5 755.9 818.5 2389.9 0.96 508.01 29/05/2015 06:29:58 225.0 223.1 223.3 223.8 907.4 880.3 927.2 2714.9 0.96 541.22

22/05/2015 06:44:58 223.1 221.3 221.1 221.8 799.8 736.9 813.2 2349.9 0.96 500.44 29/05/2015 06:44:58 225.1 223.3 223.5 224.0 889.0 856.4 909.0 2654.4 0.96 530.71

22/05/2015 06:59:58 223.4 221.6 221.4 222.1 791.3 733.3 810.3 2334.9 0.96 497.89 29/05/2015 06:59:58 224.5 222.4 223.0 223.3 907.8 873.2 912.2 2693.2 0.96 537.37

22/05/2015 07:14:58 224.1 222.1 222.3 222.8 782.7 726.3 785.4 2294.5 0.97 494.24 29/05/2015 07:14:58 224.5 222.4 223.0 223.3 917.4 876.7 924.0 2718.0 0.96 542.69

22/05/2015 07:29:58 224.3 222.3 222.4 223.0 791.8 740.2 795.0 2327.1 0.97 501.63 29/05/2015 07:29:58 224.4 222.4 222.9 223.2 901.8 851.8 903.4 2656.9 0.96 529.44

22/05/2015 07:44:58 224.3 222.5 222.4 223.1 761.3 703.3 755.6 2220.1 0.96 475.48 29/05/2015 07:44:58 224.3 222.3 222.8 223.1 905.8 864.2 917.0 2687.0 0.96 535.58

22/05/2015 07:59:58 224.7 223.0 222.8 223.5 745.8 688.7 740.5 2175.0 0.95 463.41 29/05/2015 07:59:58 224.1 222.0 222.6 222.9 906.0 863.2 915.5 2684.6 0.96 534.49

22/05/2015 08:14:58 225.2 223.5 223.3 224.0 738.0 680.6 729.6 2148.2 0.95 458.72 29/05/2015 08:14:58 223.3 221.2 221.9 222.1 899.0 859.6 909.2 2667.8 0.96 528.92

22/05/2015 08:29:58 225.9 224.0 223.8 224.6 779.4 718.0 787.8 2285.2 0.96 494.28 29/05/2015 08:29:58 223.5 221.5 222.0 222.3 894.8 855.8 917.3 2667.9 0.96 529.43

22/05/2015 08:44:58 225.1 223.3 223.1 223.8 775.1 713.6 787.7 2276.5 0.97 492.53 29/05/2015 08:44:58 223.1 221.0 221.7 221.9 894.6 864.3 918.6 2677.4 0.96 530.41

22/05/2015 08:59:58 224.9 223.1 222.9 223.6 789.8 727.5 801.6 2318.9 0.96 499.48 29/05/2015 08:59:58 222.7 220.6 221.2 221.5 898.9 860.2 921.1 2680.3 0.96 529.93

22/05/2015 09:14:58 224.7 222.9 222.9 223.5 808.0 745.0 814.1 2367.2 0.96 507.93 29/05/2015 09:14:58 224.5 222.4 222.8 223.2 895.3 860.8 918.9 2675.1 0.96 533.26

22/05/2015 09:29:58 225.2 223.4 223.3 224.0 770.9 710.9 781.6 2263.4 0.96 488.25 29/05/2015 09:29:58 224.8 222.8 223.2 223.6 896.3 860.8 914.2 2671.2 0.96 533.39

22/05/2015 09:44:58 225.1 223.3 223.2 223.9 773.2 710.1 781.3 2264.6 0.96 488.30 29/05/2015 09:44:58 224.4 222.2 222.8 223.1 897.1 858.9 915.0 2671.1 0.96 532.17

22/05/2015 09:59:58 226.2 224.3 224.3 224.9 797.6 733.8 804.3 2335.7 0.96 504.39 29/05/2015 09:59:58 224.0 222.0 222.5 222.8 883.3 843.6 900.5 2627.3 0.96 522.03

22/05/2015 10:14:58 224.4 222.4 222.6 223.1 822.3 761.2 825.2 2408.7 0.96 516.01 29/05/2015 10:14:58 224.1 222.1 222.5 222.9 890.7 852.8 904.5 2648.0 0.96 526.64

22/05/2015 10:29:58 223.5 221.6 221.8 222.3 853.8 789.3 852.1 2495.1 0.96 532.54 29/05/2015 10:29:58 224.2 222.1 222.5 222.9 888.5 856.4 903.0 2648.0 0.96 526.71

22/05/2015 10:44:58 224.0 222.1 222.3 222.8 838.2 783.6 845.5 2467.4 0.96 527.77 29/05/2015 10:44:58 223.9 221.9 222.2 222.7 889.4 853.8 907.0 2650.2 0.96 526.51

22/05/2015 10:59:58 225.0 223.2 223.4 223.9 839.1 781.4 847.9 2468.4 0.96 530.52 29/05/2015 10:59:58 224.1 222.1 222.4 222.9 877.3 839.1 902.9 2619.3 0.96 520.38

22/05/2015 11:14:58 225.1 223.3 223.4 223.9 844.5 788.7 855.7 2488.9 0.96 535.07 29/05/2015 11:14:58 224.3 222.3 222.7 223.1 885.4 849.1 908.2 2642.6 0.96 525.96

22/05/2015 11:29:58 226.0 224.3 224.4 224.9 847.1 791.7 859.1 2498.0 0.96 539.33 29/05/2015 11:29:58 224.7 222.7 223.1 223.5 887.7 854.6 905.3 2647.5 0.96 528.05

22/05/2015 11:44:58 224.8 223.1 223.2 223.7 848.0 800.7 865.5 2514.2 0.96 539.92 29/05/2015 11:44:58 225.5 223.5 223.9 224.3 872.6 842.1 889.6 2604.4 0.96 520.78

22/05/2015 11:59:58 223.5 221.9 221.9 222.4 856.1 809.1 872.6 2537.8 0.96 541.90 29/05/2015 11:59:58 225.5 223.6 223.8 224.3 874.4 843.0 898.0 2615.4 0.96 523.13

22/05/2015 12:14:58 225.2 223.7 223.7 224.2 832.8 771.7 839.3 2443.8 0.96 526.01 29/05/2015 12:14:58 224.1 222.1 222.5 222.9 881.7 848.7 894.9 2625.3 0.96 521.77

22/05/2015 12:29:58 225.4 223.9 223.9 224.4 835.1 778.2 849.9 2463.1 0.96 530.61 29/05/2015 12:29:58 223.4 221.4 221.8 222.2 863.0 831.5 868.9 2563.4 0.96 508.76

22/05/2015 12:44:58 225.6 224.0 224.1 224.6 829.2 783.2 848.3 2460.7 0.96 530.48 29/05/2015 12:44:58 223.9 221.8 222.2 222.6 847.8 817.9 850.9 2516.6 0.96 499.78

22/05/2015 12:59:58 225.7 224.1 224.2 224.7 840.3 793.0 860.0 2493.3 0.96 537.74 29/05/2015 12:59:58 223.2 221.1 221.5 221.9 866.7 841.5 879.5 2587.7 0.96 513.28

22/05/2015 13:14:58 225.8 224.2 224.3 224.8 836.5 789.9 857.5 2483.9 0.96 535.94 29/05/2015 13:14:58 223.0 221.0 221.5 221.8 886.8 851.6 905.4 2643.8 0.96 523.03

22/05/2015 13:29:58 226.1 224.5 224.6 225.1 836.3 789.5 858.8 2484.5 0.96 536.78 29/05/2015 13:29:58 224.1 222.1 222.6 222.9 881.6 847.7 899.4 2628.7 0.96 522.57

22/05/2015 13:44:58 224.8 223.4 223.4 223.9 831.0 784.0 858.0 2473.0 0.96 531.44 29/05/2015 13:44:58 224.5 222.5 223.0 223.3 878.4 848.4 896.5 2623.2 0.96 522.41

22/05/2015 13:59:58 224.2 222.8 222.8 223.3 807.5 760.6 834.0 2402.0 0.96 514.80 29/05/2015 13:59:58 224.1 222.0 222.5 222.9 896.3 868.8 919.0 2684.0 0.96 534.23

22/05/2015 14:14:58 224.8 223.3 223.4 223.8 777.6 728.5 799.1 2305.2 0.96 495.32 29/05/2015 14:14:58 224.1 222.1 222.6 222.9 899.4 871.8 934.9 2706.1 0.96 541.16

22/05/2015 14:29:58 224.6 223.2 223.3 223.7 816.7 768.6 836.3 2421.5 0.96 520.01 29/05/2015 14:29:58 224.4 222.4 222.9 223.2 905.4 866.6 932.9 2705.0 0.96 541.74

22/05/2015 14:44:58 225.1 223.7 223.8 224.2 827.0 778.8 846.7 2452.4 0.96 527.81 29/05/2015 14:44:58 224.5 222.4 222.9 223.3 900.7 870.2 920.3 2691.2 0.96 536.81

22/05/2015 14:59:58 225.1 223.7 223.8 224.2 818.6 769.2 838.2 2426.1 0.96 522.15 29/05/2015 14:59:58 224.3 222.2 222.8 223.1 892.0 862.1 913.2 2667.2 0.96 531.24

22/05/2015 15:14:58 225.4 224.1 224.1 224.5 810.1 759.8 833.5 2403.4 0.96 518.03 29/05/2015 15:14:58 224.7 222.6 223.1 223.5 883.1 851.5 910.2 2644.7 0.96 527.34

22/05/2015 15:29:58 225.2 223.8 223.9 224.3 807.8 753.7 830.8 2392.2 0.96 515.09 29/05/2015 15:29:58 224.4 222.4 222.9 223.2 888.0 850.9 910.7 2649.6 0.96 527.80

22/05/2015 15:44:58 225.3 223.9 223.9 224.4 804.9 771.7 841.3 2417.9 0.96 520.72 29/05/2015 15:44:58 224.8 222.7 223.2 223.6 889.9 853.0 905.1 2648.0 0.96 528.33

22/05/2015 15:59:58 225.7 224.3 224.3 224.8 813.1 773.6 852.8 2439.4 0.96 526.29 29/05/2015 15:59:58 225.2 223.2 223.7 224.0 902.1 871.0 922.2 2695.3 0.96 539.67

22/05/2015 16:14:58 225.8 224.5 224.5 224.9 813.7 766.4 847.2 2427.3 0.96 524.07 29/05/2015 16:14:58 225.4 223.4 223.8 224.2 902.2 871.2 928.4 2701.8 0.96 541.48

22/05/2015 16:29:58 225.6 224.2 224.3 224.7 821.5 777.0 844.4 2442.9 0.96 526.94 29/05/2015 16:29:58 225.1 223.1 223.6 223.9 901.2 864.8 928.2 2694.2 0.96 539.16

22/05/2015 16:44:58 225.2 223.8 223.8 224.3 796.6 750.7 817.0 2364.4 0.96 509.01 29/05/2015 16:44:58 225.3 223.2 223.7 224.1 906.3 867.7 924.5 2698.5 0.96 540.45

22/05/2015 16:59:58 225.5 224.1 224.1 224.6 778.8 732.8 799.8 2311.4 0.95 493.08 29/05/2015 16:59:58 223.9 221.8 222.3 222.7 903.8 872.2 909.3 2685.3 0.96 534.04

22/05/2015 17:14:58 224.4 223.1 223.1 223.5 790.1 731.5 796.9 2318.5 0.95 492.37 29/05/2015 17:14:58 223.1 221.0 221.6 221.9 893.3 854.0 883.4 2630.6 0.96 522.41

22/05/2015 17:29:58 223.8 222.4 222.5 222.9 786.9 719.9 788.0 2294.8 0.95 485.97 29/05/2015 17:29:58 223.8 221.8 222.2 222.6 883.8 834.9 865.2 2583.9 0.96 514.20

22/05/2015 17:44:58 224.0 222.5 222.6 223.0 804.2 737.5 810.1 2351.7 0.95 498.32 29/05/2015 17:44:58 223.2 221.0 221.5 221.9 887.3 835.5 862.5 2585.3 0.97 514.61

22/05/2015 17:59:58 223.0 221.5 221.5 222.0 808.6 754.6 832.0 2395.2 0.96 510.43 29/05/2015 17:59:58 224.1 221.9 222.5 222.8 867.7 813.2 840.7 2521.6 0.96 501.35

22/05/2015 18:14:58 222.3 220.8 220.8 221.3 820.0 759.3 828.4 2407.7 0.95 507.87 29/05/2015 18:14:58 223.1 220.8 221.3 221.7 863.0 811.8 827.2 2502.1 0.97 496.39

22/05/2015 18:29:58 222.5 221.2 221.1 221.6 806.7 754.1 818.2 2379.0 0.95 500.83 29/05/2015 18:29:58 223.0 220.5 220.8 221.4 858.4 807.4 821.4 2487.2 0.97 492.48

22/05/2015 18:44:58 223.4 221.8 221.9 222.4 801.3 762.5 825.8 2389.6 0.96 510.08 29/05/2015 18:44:58 222.9 220.4 220.6 221.3 859.9 803.5 817.5 2480.9 0.97 490.82

22/05/2015 18:59:58 223.9 222.4 222.7 223.0 791.8 761.5 822.1 2375.4 0.96 510.31 29/05/2015 18:59:58 222.7 220.1 220.4 221.1 861.7 812.7 820.0 2494.4 0.97 493.16

22/05/2015 19:14:58 222.8 221.3 221.8 222.0 781.1 774.1 813.5 2368.6 0.96 503.00 29/05/2015 19:14:58 224.7 222.0 222.3 223.0 858.0 801.2 806.8 2466.0 0.97 491.72

22/05/2015 19:29:58 223.4 221.8 222.4 222.5 787.7 780.7 815.5 2384.0 0.96 507.57 29/05/2015 19:29:58 224.6 221.8 222.1 222.8 853.4 799.9 808.9 2462.2 0.97 490.49

22/05/2015 19:44:58 224.9 223.6 224.2 224.2 774.1 763.2 795.0 2332.2 0.96 500.34 29/05/2015 19:44:58 224.7 222.0 222.4 223.0 837.8 779.0 802.3 2419.1 0.97 481.65

22/05/2015 19:59:58 223.5 222.3 223.0 222.9 801.2 792.9 829.1 2423.1 0.96 516.82 29/05/2015 19:59:58 224.6 221.9 222.4 223.0 848.4 788.0 802.0 2438.3 0.97 485.66

22/05/2015 20:14:58 221.6 220.5 221.1 221.1 828.5 811.9 864.8 2505.3 0.96 529.90 29/05/2015 20:14:58 224.6 221.9 222.3 222.9 833.7 779.4 787.6 2400.7 0.96 475.71

22/05/2015 20:29:58 223.2 221.9 222.6 222.6 814.2 800.0 856.3 2470.5 0.96 526.09 29/05/2015 20:29:58 224.6 222.0 222.3 223.0 749.8 698.6 715.9 2164.3 0.97 426.57

22/05/2015 20:44:58 222.6 221.3 222.0 222.0 792.2 773.8 833.0 2398.9 0.97 514.81 29/05/2015 20:44:58 224.3 221.7 221.9 222.6 765.1 710.5 729.8 2205.3 0.96 433.09



R S T AVG R S T RST R S T AVG R S T RST
Pf. kW.

ตารางการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า โรงงานพลาสติกไทย

ตาํแหน่งตรวจวัด ณ. ตู้ Main MDB 1 (TR 1500 kVA) หลังการปรับปรุง

Date/Time
Voltage Current

Pf. kW. Date/Time
Voltage Current

22/05/2015 20:59:58 221.9 220.5 221.2 221.2 797.6 787.7 844.3 2429.6 0.96 517.70 29/05/2015 20:59:58 224.9 222.3 222.5 223.2 745.2 694.0 712.1 2151.2 0.97 424.30

22/05/2015 21:14:58 221.5 220.1 220.9 220.8 789.0 780.8 820.4 2390.2 0.96 508.47 29/05/2015 21:14:58 225.5 222.9 223.2 223.9 745.1 689.1 718.9 2153.0 0.97 425.99

22/05/2015 21:29:58 221.1 219.7 220.5 220.4 781.0 775.6 817.7 2374.3 0.96 504.17 29/05/2015 21:29:58 226.0 223.4 223.8 224.4 750.2 696.1 718.7 2165.0 0.97 429.72

22/05/2015 21:44:58 222.5 221.1 221.6 221.7 774.5 769.8 832.9 2377.3 0.96 507.76 29/05/2015 21:44:58 226.0 223.4 223.8 224.4 747.0 696.3 719.1 2162.4 0.97 429.14

22/05/2015 21:59:58 221.7 220.4 220.9 221.0 804.6 793.0 860.6 2458.2 0.95 517.88 29/05/2015 21:59:58 225.4 222.9 223.4 223.9 775.3 715.9 743.4 2234.6 0.96 442.06

22/05/2015 22:14:58 223.1 221.9 222.5 222.5 787.3 776.7 836.4 2400.4 0.96 511.01 29/05/2015 22:14:58 226.2 223.5 224.1 224.6 785.9 728.2 747.1 2261.2 0.96 449.37

22/05/2015 22:29:58 222.2 221.0 221.6 221.6 802.9 782.5 844.9 2430.3 0.96 515.30 29/05/2015 22:29:58 226.4 223.7 224.4 224.8 772.0 717.5 734.1 2223.6 0.97 443.36

22/05/2015 22:44:58 221.0 219.7 220.4 220.4 826.6 811.3 864.3 2502.2 0.96 527.57 29/05/2015 22:44:58 226.9 224.3 224.9 225.4 773.5 717.9 747.7 2239.1 0.97 447.86

22/05/2015 22:59:58 220.8 219.5 220.3 220.2 833.8 814.8 859.8 2508.4 0.96 528.48 29/05/2015 22:59:58 226.1 223.5 224.1 224.6 776.4 725.3 745.8 2247.5 0.97 447.97

22/05/2015 23:14:58 221.6 220.3 221.1 221.0 857.9 829.5 882.7 2570.1 0.95 541.52 29/05/2015 23:14:58 226.0 223.6 224.3 224.6 771.9 720.2 742.9 2235.0 0.97 445.38

22/05/2015 23:29:58 221.6 220.4 220.7 220.9 885.6 820.4 912.1 2618.1 0.96 555.18 29/05/2015 23:29:58 226.2 223.8 224.5 224.8 777.9 726.0 745.6 2249.4 0.96 445.66

22/05/2015 23:44:58 222.9 221.7 222.1 222.2 910.4 847.1 928.5 2686.0 0.95 567.07 29/05/2015 23:44:58 224.6 222.4 223.0 223.3 786.7 730.0 747.6 754.8 0.96 447.24

AVG 224.3 222.8 223.0 223.4 745.4 700.8 760.1 735.4 0.94 471.08 AVG 223.6 221.7 222.1 222.5 877.3 832.0 887.6 865.6 0.96 513.99

MIN 219.9 218.9 219.1 219.3 44.8 60.8 40.7 148.4 0.69 23.28 MIN 219.7 218.4 218.9 219.0 745.1 689.1 712.1 754.8 0.95 424.30

MAX 229.7 228.4 228.6 228.9 910.4 847.1 928.5 2686.0 0.97 567.07 MAX 226.9 224.9 224.9 225.4 1031.8 967.5 1025.2 3023.6 0.97 600.58



(R-N) (S-N) (T-N) (R) (S) (T) (R-N) (S-N) (T-N) (R) (S) (T)
12/01/2558 0:00 น. 221.3 221.7 224.4 303.26 267.04 313.34 193.97 0.96 12/01/2558 12:00 น. 219.5 219.9 221.9 413.40 390.59 424.05 271.31 0.97
12/01/2558 0:15 น. 219.1 219.6 222.2 303.94 269.22 317.47 193.96 0.96 12/01/2558 12:15 น. 219.7 220.4 222.2 447.21 421.88 455.11 292.84 0.97
12/01/2558 0:30 น. 219.6 219.9 223.0 327.90 286.29 333.51 206.70 0.96 12/01/2558 12:30 น. 219.5 220.0 221.7 419.13 399.64 428.52 275.07 0.97
12/01/2558 0:45 น. 221.4 221.9 224.7 308.07 268.76 317.24 196.20 0.96 12/01/2558 12:45 น. 218.7 219.3 220.9 416.26 397.12 429.10 273.97 0.97
12/01/2558 1:00 น. 219.8 220.0 222.7 308.87 272.2 319.42 196.69 0.96 12/01/2558 13:00 น. 218.8 219.2 221.1 464.51 443.31 479.07 305.89 0.97
12/01/2558 1:15 น. 220.0 220.4 223.0 327.09 286.75 335.69 207.96 0.96 12/01/2558 13:15 น. 218.3 219.0 220.6 501.76 481.82 522.39 332.04 0.97
12/01/2558 1:30 น. 222.5 222.9 225.8 334.43 291.68 341.54 213.45 0.96 12/01/2558 13:30 น. 217.8 218.6 220.2 424.86 404.11 439.41 278.65 0.97
12/01/2558 1:45 น. 220.1 220.6 223.2 312.42 272.54 316.89 197.59 0.96 12/01/2558 13:45 น. 216.6 217.5 219.2 432.08 413.4 446.06 282.84 0.97
12/01/2558 2:00 น. 221.1 221.5 224.2 315.52 276.32 321.71 200.78 0.96 12/01/2558 14:00 น. 217.6 218.2 220.1 473.79 444.45 481.93 306.80 0.97
12/01/2558 2:15 น. 220.4 221.0 223.3 310.82 273.57 314.60 196.88 0.96 12/01/2558 14:15 น. 218.4 219.0 220.7 492.82 462.68 502.79 320.56 0.97
12/01/2558 2:30 น. 220.2 220.7 223.1 307.84 270.59 312.08 195.10 0.96 12/01/2558 14:30 น. 217.1 218.1 219.6 496.49 471.04 510.01 323.45 0.97
12/01/2558 2:45 น. 219.4 219.5 222.5 307.27 262.57 309.22 191.92 0.96 12/01/2558 14:45 น. 217.6 218.3 220.0 496.60 467.38 515.28 323.61 0.97
12/01/2558 3:00 น. 219.5 219.9 222.4 314.37 274.26 324.11 199.46 0.96 12/01/2558 15:00 น. 218.2 219.3 221.0 484.11 456.37 501.07 316.27 0.97
12/01/2558 3:15 น. 219.1 219.4 222.2 334.31 292.71 341.76 211.28 0.96 12/01/2558 15:15 น. 219.2 220.1 221.7 468.18 441.13 481.93 305.62 0.97
12/01/2558 3:30 น. 219.9 220.3 223.0 318.61 279.07 326.98 202.37 0.96 12/01/2558 15:30 น. 218.4 219.1 220.9 470.70 434.94 476.32 302.29 0.97
12/01/2558 3:45 น. 221.3 221.7 224.5 312.42 272.43 321.82 199.20 0.96 12/01/2558 15:45 น. 218.4 218.9 221.0 454.43 421.07 455.69 290.23 0.96
12/01/2558 4:00 น. 220.9 221.5 224.1 302.91 262.57 312.08 192.20 0.96 12/01/2558 16:00 น. 219.4 220.0 221.8 430.24 402.62 441.93 279.74 0.96
12/01/2558 4:15 น. 220.0 220.3 222.9 311.85 271.74 318.50 196.99 0.96 12/01/2558 16:15 น. 220.2 220.8 222.6 352.19 329.16 364.11 230.83 0.97
12/01/2558 4:30 น. 218.9 219.8 222.2 300.16 260.85 309.56 189.64 0.96 12/01/2558 16:30 น. 219.8 220.4 222.2 393.57 374.77 406.40 260.37 0.97
12/01/2558 4:45 น. 219.2 219.9 222.5 317.12 277.01 329.73 201.29 0.96 12/01/2558 16:45 น. 218.9 219.6 221.5 395.97 372.82 409.15 260.95 0.98
12/01/2558 5:00 น. 218.5 219.1 221.8 333.63 295.58 344.74 212.02 0.96 12/01/2558 17:00 น. 220.5 220.8 223.1 404.57 382.68 415.34 267.91 0.98
12/01/2558 5:15 น. 219.7 220.6 223.2 366.41 321.36 369.04 229.67 0.95 12/01/2558 17:15 น. 219.6 220.0 222.1 413.28 386.23 421.76 270.74 0.97

kW. Pf. 

ตารางการตรวจวัดพลงังาน โรงงานพลาสติกไฮเทค หลงัการปรับปรุง
MDB. หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดพกิดั 1500 kVA.

Date/Time
Voltage Current

kW. Pf. Date/Time
Voltage Current

12/01/2558 5:15 น. 219.7 220.6 223.2 366.41 321.36 369.04 229.67 0.95 12/01/2558 17:15 น. 219.6 220.0 222.1 413.28 386.23 421.76 270.74 0.97
12/01/2558 5:30 น. 218.7 219.4 222.2 365.83 315.98 361.59 225.36 0.95 12/01/2558 17:30 น. 220.1 220.8 222.6 360.10 326.87 370.76 234.07 0.97
12/01/2558 5:45 น. 220.1 221.1 223.8 359.76 308.3 357.12 222.28 0.95 12/01/2558 17:45 น. 221.6 222.2 224.4 403.54 365.83 411.22 264.13 0.97
12/01/2558 6:00 น. 219.5 220.1 223.2 382.11 329.39 376.38 235.87 0.95 12/01/2558 18:00 น. 220.9 221.4 223.8 376.83 338.9 385.20 245.36 0.97
12/01/2558 6:15 น. 220.2 220.8 224.0 368.47 313.46 364.34 226.62 0.95 12/01/2558 18:15 น. 219.9 220.3 222.6 338.56 305.55 347.15 219.85 0.97
12/01/2558 6:30 น. 219.2 219.7 222.9 365.03 312.88 360.22 224.21 0.95 12/01/2558 18:30 น. 220.3 220.8 223.2 316.44 283.77 329.50 206.13 0.97
12/01/2558 6:45 น. 221.1 221.6 224.6 363.65 310.36 368.93 226.90 0.95 12/01/2558 18:45 น. 222.4 223.0 225.2 339.59 307.5 353.68 224.18 0.97
12/01/2558 7:00 น. 222.6 222.7 225.7 348.41 301.65 353.34 219.74 0.95 12/01/2558 19:00 น. 222.4 223.4 225.8 303.26 269.22 317.70 198.71 0.97
12/01/2558 7:15 น. 219.6 219.7 222.4 331.79 292.71 338.67 208.60 0.95 12/01/2558 19:15 น. 221.1 221.9 224.6 338.10 297.98 347.72 219.02 0.97
12/01/2558 7:30 น. 219.9 220.0 222.5 331.56 297.18 330.88 207.80 0.95 12/01/2558 19:30 น. 220.9 222.1 225.1 348.07 301.31 358.50 224.01 0.97
12/01/2558 7:45 น. 219.5 219.3 222.0 309.44 274.49 309.44 194.32 0.96 12/01/2558 19:45 น. 221.3 222.6 225.4 339.47 300.28 348.98 220.38 0.97
12/01/2558 8:00 น. 221.1 221.0 223.5 354.72 318.16 359.99 227.29 0.96 12/01/2558 20:00 น. 221.9 223.3 226.3 350.13 306.12 360.45 227.83 0.97
12/01/2558 8:15 น. 221.8 221.7 224.1 441.70 400.22 445.83 286.78 0.97 12/01/2558 20:15 น. 220.7 222.1 224.7 354.60 311.62 366.75 229.81 0.97
12/01/2558 8:30 น. 222.3 222.5 224.7 430.13 389.44 439.87 280.86 0.97 12/01/2558 20:30 น. 218.0 219.4 222.0 395.40 345.43 406.17 252.94 0.97
12/01/2558 8:45 น. 221.6 222.0 224.1 426.58 391.28 440.90 280.46 0.97 12/01/2558 20:45 น. 219.4 220.5 223.5 376.26 329.04 392.77 243.70 0.97
12/01/2558 9:00 น. 221.0 221.2 223.3 455.69 415.46 468.29 297.23 0.97 12/01/2558 21:00 น. 220.6 221.7 224.7 384.28 336.72 398.61 249.35 0.97
12/01/2558 9:15 น. 221.1 221.6 223.6 462.10 422.68 470.93 301.36 0.97 12/01/2558 21:15 น. 219.8 221.2 223.9 418.55 374.43 431.50 272.35 0.97
12/01/2558 9:30 น. 219.0 219.5 221.3 440.90 415.11 454.65 289.25 0.97 12/01/2558 21:30 น. 221.6 222.8 225.7 355.29 311.62 367.55 230.46 0.97
12/01/2558 9:45 น. 217.6 218.2 220.0 444.57 423.02 459.12 290.92 0.97 12/01/2558 21:45 น. 222.2 223.5 226.4 345.78 300.39 356.89 223.22 0.96
12/01/2558 10:00 น. 217.5 218.1 219.9 432.54 409.27 448.69 282.56 0.97 12/01/2558 22:00 น. 222.1 222.9 226.0 360.22 319.65 366.75 232.83 0.96
12/01/2558 10:15 น. 217.9 218.7 220.5 410.64 387.95 426.00 268.81 0.97 12/01/2558 22:15 น. 220.8 222.0 224.5 322.40 288.13 326.98 207.32 0.96
12/01/2558 10:30 น. 218.8 219.1 221.2 420.39 398.38 439.41 276.91 0.97 12/01/2558 22:30 น. 221.6 222.6 225.2 368.58 331.11 374.20 239.62 0.97
12/01/2558 10:45 น. 219.4 219.9 221.8 418.09 396.78 434.71 275.90 0.97 12/01/2558 22:45 น. 222.8 223.8 226.8 357.01 311.51 362.05 229.85 0.96
12/01/2558 11:00 น. 219.3 219.9 221.4 401.25 390.24 416.26 266.74 0.97 12/01/2558 23:00 น. 220.0 221.0 224.0 347.27 300.39 355.29 221.72 0.97
12/01/2558 11:15 น. 219.8 220.3 222.2 465.89 452.48 479.75 310.19 0.97 12/01/2558 23:15 น. 220.9 221.7 224.4 348.07 301.08 352.54 221.88 0.97
12/01/2558 11:30 น. 217.8 218.5 220.3 438.27 429.44 453.28 290.33 0.97 12/01/2558 23:30 น. 222.4 222.9 225.8 359.87 318.5 367.44 232.49 0.96
12/01/2558 11:45 น. 218.8 219.3 221.3 438.72 421.19 452.36 289.46 0.97 12/01/2558 23:45 น. 222.6 223.3 225.9 340.62 301.42 349.33 220.80 0.96

219.9 220.4 222.9 362.2 325.5 370.0 220.0 220.8 223.1 395.7 362.2 406.5219.9 220.4 222.9 362.2 325.5 370.0 220.0 220.8 223.1 395.7 362.2 406.5

AVG. VOLTAGE
AVG. CURRENT
AVG.  ACTIVE POWER

221.3 388.1
221.2
363.4
244.8

AVG. 231.92 0.96 AVG. 257.58 0.97
221.1 352.6



(R-N) (S-N) (T-N) (R) (S) (T) (R-N) (S-N) (T-N) (R) (S) (T)
13/01/2558 0:00 น. 220.3 220.8 223.7 327.78 285.49 333.28 209.08 0.97 13/01/2558 12:00 น. 217.7 218.1 219.5 569.95 553.68 565.83 372.24 0.98
13/01/2558 0:15 น. 220.9 221.6 224.5 331.56 289.85 337.18 211.81 0.96 13/01/2558 12:15 น. 217.4 217.8 219.4 566.05 552.19 572.82 372.56 0.98
13/01/2558 0:30 น. 223.3 224.1 226.9 346.01 303.94 353.68 224.14 0.96 13/01/2558 12:30 น. 217.0 217.5 218.9 621.07 608.92 624.62 406.76 0.98
13/01/2558 0:45 น. 221.7 222.7 225.0 338.56 304.75 351.85 221.20 0.97 13/01/2558 12:45 น. 220.3 220.6 222.1 604.22 572.7 607.66 395.79 0.97
13/01/2558 1:00 น. 223.4 224.2 227.0 362.39 323.08 372.59 237.02 0.97 13/01/2558 13:00 น. 220.3 220.4 222.2 617.17 568.58 620.95 400.20 0.97
13/01/2558 1:15 น. 221.7 222.4 225.2 370.42 328.93 380.85 240.69 0.97 13/01/2558 13:15 น. 220.8 220.9 222.6 473.79 440.56 480.67 311.04 0.98
13/01/2558 1:30 น. 221.6 222.3 225.2 324.00 283.66 329.85 207.72 0.96 13/01/2558 13:30 น. 220.3 220.4 221.9 485.03 448.58 480.33 314.62 0.98
13/01/2558 1:45 น. 222.7 223.3 226.2 359.07 319.42 363.54 233.17 0.97 13/01/2558 13:45 น. 218.6 219.0 220.3 540.50 517.46 538.78 352.52 0.98
13/01/2558 2:00 น. 223.0 223.7 226.4 376.15 336.15 381.30 245.52 0.97 13/01/2558 14:00 น. 217.9 218.2 219.6 552.76 530.07 551.04 359.95 0.98
13/01/2558 2:15 น. 222.7 223.4 226.1 336.03 295.69 341.54 217.71 0.97 13/01/2558 14:15 น. 217.5 217.8 219.1 541.64 514.94 540.50 351.27 0.98
13/01/2558 2:30 น. 220.2 221.0 223.6 329.04 298.79 337.41 213.60 0.97 13/01/2558 14:30 น. 217.8 218.0 219.4 530.41 507.72 533.39 345.55 0.98
13/01/2558 2:45 น. 220.2 220.9 223.5 372.14 331.68 382.91 240.96 0.97 13/01/2558 14:45 น. 219.0 219.3 220.6 535.22 513.45 538.32 350.32 0.97
13/01/2558 3:00 น. 223.6 224.3 227.1 330.76 292.02 337.64 214.55 0.96 13/01/2558 15:00 น. 218.0 218.1 219.7 579.35 559.64 581.41 378.59 0.98
13/01/2558 3:15 น. 223.2 223.9 226.7 321.94 284.12 325.26 207.66 0.96 13/01/2558 15:15 น. 218.2 218.4 219.9 540.38 518.72 546.69 353.57 0.97
13/01/2558 3:30 น. 221.8 222.4 225.2 324.00 285.84 327.55 207.95 0.96 13/01/2558 15:30 น. 218.0 218.2 219.7 543.36 522.27 551.04 356.01 0.98
13/01/2558 3:45 น. 220.3 221.0 223.7 318.16 280.79 324.46 203.16 0.96 13/01/2558 15:45 น. 218.2 218.3 219.9 536.37 509.55 546.00 350.31 0.97
13/01/2558 4:00 น. 222.5 223.0 225.9 345.55 304.63 352.42 223.56 0.97 13/01/2558 16:00 น. 218.2 218.4 219.9 525.83 505.2 538.09 345.83 0.98
13/01/2558 4:15 น. 223.1 223.8 226.7 315.40 276.9 322.62 203.04 0.96 13/01/2558 16:15 น. 219.1 219.2 220.9 511.39 481.47 523.76 335.52 0.98
13/01/2558 4:30 น. 219.9 220.6 223.5 317.70 278.73 323.66 202.58 0.96 13/01/2558 16:30 น. 220.8 220.9 222.6 435.63 403.77 444.68 285.28 0.97
13/01/2558 4:45 น. 221.3 222.0 224.7 341.31 302.22 349.21 220.21 0.97 13/01/2558 16:45 น. 220.9 221.2 222.8 438.95 411.33 445.14 288.49 0.97
13/01/2558 5:00 น. 221.5 222.1 225.0 348.07 306.69 355.40 224.92 0.97 13/01/2558 17:00 น. 220.8 221.1 222.7 455.57 428.18 459.35 299.54 0.98
13/01/2558 5:15 น. 222.7 223.1 226.3 326.29 284.12 331.34 209.65 0.96 13/01/2558 17:15 น. 220.9 221.2 222.8 432.99 411.1 437.35 285.43 0.97

Pf. 

MDB. หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดพกิดั 1500 kVA.

Date/Time
Voltage Current

kW. Pf. Date/Time
Voltage Current

kW. 

ตารางการตรวจวัดพลงังาน โรงงานพลาสติกไฮเทค หลงัการปรับปรุง

13/01/2558 5:15 น. 222.7 223.1 226.3 326.29 284.12 331.34 209.65 0.96 13/01/2558 17:15 น. 220.9 221.2 222.8 432.99 411.1 437.35 285.43 0.97
13/01/2558 5:30 น. 220.9 221.8 224.6 383.71 341.42 385.09 245.89 0.96 13/01/2558 17:30 น. 220.6 220.7 222.5 405.83 381.65 409.04 265.57 0.97
13/01/2558 5:45 น. 220.6 221.3 224.5 534.42 486.86 533.51 346.04 0.97 13/01/2558 17:45 น. 221.8 221.9 223.8 407.09 379.13 410.07 267.38 0.97
13/01/2558 6:00 น. 221.7 222.5 225.5 469.55 412.94 466.69 299.86 0.96 13/01/2558 18:00 น. 222.0 222.4 224.3 375.23 355.29 380.39 248.00 0.97
13/01/2558 6:15 น. 223.1 223.9 227.0 426.46 362.39 416.72 267.34 0.96 13/01/2558 18:15 น. 221.6 222.0 223.9 375.69 360.45 383.60 249.65 0.97
13/01/2558 6:30 น. 221.6 222.1 225.2 427.95 365.83 413.74 266.15 0.96 13/01/2558 18:30 น. 220.7 220.9 223.0 346.69 323.89 353.23 227.24 0.97
13/01/2558 6:45 น. 221.8 222.3 225.3 420.27 355.86 410.53 263.39 0.96 13/01/2558 18:45 น. 219.7 219.9 222.3 372.82 347.27 387.49 246.02 0.98
13/01/2558 7:00 น. 221.8 221.7 224.7 481.01 424.74 476.43 308.84 0.97 13/01/2558 19:00 น. 217.5 217.8 220.4 381.42 346.81 400.56 248.69 0.98
13/01/2558 7:15 น. 219.7 219.9 222.6 520.55 459.24 516.77 331.92 0.97 13/01/2558 19:15 น. 219.8 220.4 223.1 392.19 349.21 413.05 256.37 0.97
13/01/2558 7:30 น. 220.8 220.9 223.3 584.39 525.14 573.16 374.77 0.97 13/01/2558 19:30 น. 218.7 219.5 222.3 367.32 323.2 383.02 236.96 0.97
13/01/2558 7:45 น. 221.2 221.2 223.5 600.21 540.73 578.20 383.23 0.97 13/01/2558 19:45 น. 218.5 219.3 222.3 363.88 314.14 380.27 233.46 0.97
13/01/2558 8:00 น. 220.9 221.1 223.1 595.62 534.65 575.68 379.52 0.97 13/01/2558 20:00 น. 218.5 219.3 222.2 358.96 306.69 372.82 229.62 0.97
13/01/2558 8:15 น. 219.1 219.2 221.1 528.69 476.32 511.27 335.05 0.97 13/01/2558 20:15 น. 219.0 219.7 222.6 341.54 290.76 354.83 218.23 0.97
13/01/2558 8:30 น. 220.4 220.7 222.4 615.11 573.39 604.22 397.02 0.97 13/01/2558 20:30 น. 219.9 220.7 223.7 368.70 316.21 385.55 237.53 0.97
13/01/2558 8:45 น. 219.5 220.1 221.5 521.47 494.31 515.40 338.62 0.97 13/01/2558 20:45 น. 220.5 221.2 224.1 378.10 328.36 395.86 245.70 0.97
13/01/2558 9:00 น. 217.8 218.5 219.5 529.49 512.19 533.16 346.64 0.98 13/01/2558 21:00 น. 220.1 220.9 223.7 381.99 343.25 398.61 250.13 0.97
13/01/2558 9:15 น. 217.6 218.3 219.3 480.44 468.98 483.65 314.77 0.97 13/01/2558 21:15 น. 220.5 221.2 224.1 334.54 295.69 349.56 217.17 0.97
13/01/2558 9:30 น. 217.7 218.4 219.6 479.52 461.53 481.24 312.74 0.97 13/01/2558 21:30 น. 221.1 221.8 224.7 345.43 305.78 364.00 225.53 0.97
13/01/2558 9:45 น. 217.8 218.3 219.6 485.14 463.82 482.96 314.34 0.97 13/01/2558 21:45 น. 220.1 220.8 223.6 374.20 330.65 391.28 242.12 0.97
13/01/2558 10:00 น. 216.9 217.3 218.6 481.36 459.12 478.15 310.46 0.97 13/01/2558 22:00 น. 219.8 220.4 223.3 389.44 349.79 403.77 252.81 0.97
13/01/2558 10:15 น. 217.4 217.8 219.1 489.73 462.79 486.52 315.29 0.97 13/01/2558 22:15 น. 218.7 219.4 222.1 394.60 351.96 408.47 255.37 0.97
13/01/2558 10:30 น. 217.0 217.4 218.5 520.67 499.58 517.12 336.02 0.97 13/01/2558 22:30 น. 219.0 219.8 222.5 362.62 325.15 379.13 235.60 0.97
13/01/2558 10:45 น. 218.2 218.6 219.7 505.66 490.41 503.25 329.55 0.97 13/01/2558 22:45 น. 218.7 218.9 222.0 368.01 325.72 379.59 236.51 0.97
13/01/2558 11:00 น. 217.6 218.0 219.1 522.04 504.74 519.75 339.15 0.97 13/01/2558 23:00 น. 218.3 218.7 221.9 384.40 330.42 386.69 243.02 0.97
13/01/2558 11:15 น. 216.9 217.3 218.5 548.86 518.26 544.16 352.68 0.97 13/01/2558 23:15 น. 218.4 219.0 221.8 364.80 314.03 369.84 230.87 0.97
13/01/2558 11:30 น. 217.2 217.6 218.9 537.40 518.38 532.82 348.32 0.98 13/01/2558 23:30 น. 218.4 218.7 221.8 376.83 326.98 381.65 238.67 0.97
13/01/2558 11:45 น. 218.0 218.3 219.6 523.99 503.71 520.33 341.42 0.98 13/01/2558 23:45 น. 218.3 218.5 221.6 368.58 319.65 379.47 234.70 0.97

220.5 221.1 223.4 430.8 392.0 430.8 219.3 219.7 221.9 444.1 410.9 452.7220.5 221.1 223.4 430.8 392.0 430.8 219.3 219.7 221.9 444.1 410.9 452.7

AVG. VOLTAGE
AVG. CURRENT
AVG.  ACTIVE POWER

435.9
221.0
419.9
283.4

AVG. 277.48 0.97 AVG. 289.26 0.97
221.7 417.8 220.3



(R-N) (S-N) (T-N) (R) (S) (T) (R-N) (S-N) (T-N) (R) (S) (T)
14/01/2558 0:00 น. 218.5 219.0 221.9 374.66 324.8 388.07 239.87 0.97 14/01/2558 12:00 น. 217.4 217.9 219.1 508.06 506.57 516.20 337.05 0.98
14/01/2558 0:15 น. 219.1 219.8 222.8 412.36 356.21 422.79 261.37 0.96 14/01/2558 12:15 น. 218.2 218.6 220.2 477.92 472.19 499.24 320.26 0.98
14/01/2558 0:30 น. 220.6 221.2 224.1 392.54 343.6 404.91 251.68 0.96 14/01/2558 12:29 น. 218.8 219.4 220.8 477.46 480.9 499.58 323.26 0.98
14/01/2558 0:45 น. 220.7 221.4 224.1 406.63 356.21 419.13 262.13 0.97 14/01/2558 12:44 น. 220.4 220.9 222.4 476.77 477.23 494.08 323.11 0.98
14/01/2558 1:00 น. 218.7 219.3 222.1 420.27 368.7 431.96 268.55 0.97 14/01/2558 12:59 น. 219.9 220.2 221.9 507.72 493.39 520.33 338.46 0.98
14/01/2558 1:15 น. 218.2 218.7 221.4 385.43 340.5 398.15 245.72 0.97 14/01/2558 13:14 น. 219.3 219.5 221.1 472.42 444.8 482.16 309.72 0.97
14/01/2558 1:30 น. 218.2 218.6 221.3 413.17 366.18 422.45 263.68 0.97 14/01/2558 13:29 น. 220.9 220.9 222.5 468.98 431.27 472.65 305.08 0.97
14/01/2558 1:45 น. 218.5 219.1 221.7 411.45 365.14 420.62 262.88 0.97 14/01/2558 13:44 น. 220.7 220.9 222.3 463.02 429.21 464.28 301.53 0.97
14/01/2558 2:00 น. 218.2 218.8 221.5 411.45 358.96 420.39 261.30 0.97 14/01/2558 13:59 น. 219.1 219.4 220.8 481.47 454.31 482.73 313.76 0.98
14/01/2558 2:15 น. 219.6 220.0 222.8 404.46 354.49 413.05 258.70 0.97 14/01/2558 14:14 น. 218.7 219.0 220.4 466.46 449.96 473.34 307.17 0.98
14/01/2558 2:30 น. 218.9 219.3 221.9 427.38 380.5 438.84 274.17 0.97 14/01/2558 14:29 น. 218.1 218.3 219.8 511.50 493.74 519.52 337.07 0.98
14/01/2558 2:45 น. 218.9 219.3 222.0 397.01 351.96 409.50 254.10 0.97 14/01/2558 14:44 น. 217.5 217.9 219.3 519.75 507.49 528.69 342.56 0.98
14/01/2558 3:00 น. 217.8 218.3 221.2 412.25 369.73 426.35 265.50 0.97 14/01/2558 14:59 น. 217.3 217.8 219.1 573.16 562.16 578.20 376.25 0.98
14/01/2558 3:15 น. 220.8 221.4 224.2 409.38 361.71 421.42 264.12 0.97 14/01/2558 15:14 น. 218.3 218.7 220.0 526.29 510.13 531.90 345.99 0.98
14/01/2558 3:30 น. 222.2 222.6 225.3 385.09 339.13 398.50 248.54 0.96 14/01/2558 15:29 น. 219.1 219.5 220.8 532.02 513.45 535.80 349.46 0.97
14/01/2558 3:45 น. 218.1 218.7 221.4 321.36 280.56 333.40 203.66 0.96 14/01/2558 15:44 น. 219.0 219.5 220.7 670.81 645.71 668.17 435.71 0.97
14/01/2558 4:00 น. 217.6 218.4 221.1 278.50 244.46 292.25 178.30 0.97 14/01/2558 15:59 น. 219.4 219.8 221.1 670.81 645.59 667.03 435.63 0.97
14/01/2558 4:15 น. 219.4 220.0 222.7 278.61 245.38 291.22 178.96 0.96 14/01/2558 16:14 น. 219.2 219.5 220.9 686.85 659.92 683.30 446.39 0.97
14/01/2558 4:30 น. 220.3 220.9 223.5 307.04 271.51 320.91 198.05 0.96 14/01/2558 16:29 น. 219.8 219.9 221.4 668.06 639.86 662.44 434.19 0.97
14/01/2558 4:45 น. 219.5 220.1 222.8 318.38 281.59 327.32 204.77 0.97 14/01/2558 16:44 น. 219.8 220.1 221.6 701.98 678.03 694.30 456.95 0.97
14/01/2558 5:00 น. 219.5 220.1 222.9 375.35 333.74 383.83 240.11 0.96 14/01/2558 16:59 น. 219.8 220.1 221.6 668.97 644.56 659.92 434.80 0.97
14/01/2558 5:15 น. 218.5 219.3 222.0 346.01 302.11 359.30 219.37 0.96 14/01/2558 17:14 น. 220.0 220.2 221.9 658.32 626.11 652.93 427.34 0.97

Voltage Current
kW. Pf. Date/Time

Voltage Current
kW. Pf. Date/Time

ตารางการตรวจวัดพลงังาน โรงงานพลาสติกไฮเทค หลงัการปรับปรุง
MDB. หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดพกิดั 1500 kVA.

14/01/2558 5:15 น. 218.5 219.3 222.0 346.01 302.11 359.30 219.37 0.96 14/01/2558 17:14 น. 220.0 220.2 221.9 658.32 626.11 652.93 427.34 0.97
14/01/2558 5:30 น. 219.8 220.7 223.5 308.30 268.99 318.61 197.06 0.96 14/01/2558 17:29 น. 220.8 221.0 222.7 617.40 585.31 611.21 401.10 0.97
14/01/2558 5:45 น. 220.6 221.3 224.3 282.17 242.86 290.53 179.42 0.96 14/01/2558 17:44 น. 221.6 221.8 223.7 605.48 581.99 608.23 398.59 0.97
14/01/2558 6:00 น. 220.8 221.4 224.5 282.74 243.43 292.14 179.82 0.96 14/01/2558 17:59 น. 222.3 222.4 224.4 593.10 565.37 594.36 390.13 0.97
14/01/2558 6:15 น. 221.9 222.5 225.5 302.68 256.38 304.86 189.65 0.95 14/01/2558 18:14 น. 222.4 222.6 224.6 578.09 549.89 578.20 379.19 0.97
14/01/2558 6:30 น. 222.2 222.8 225.9 300.39 246.64 296.15 184.89 0.95 14/01/2558 18:29 น. 222.3 222.4 224.6 567.54 535.45 565.14 370.69 0.97
14/01/2558 6:45 น. 221.3 221.7 224.8 322.17 277.47 325.49 204.30 0.96 14/01/2558 18:44 น. 222.0 222.1 224.3 552.99 518.15 551.73 361.07 0.97
14/01/2558 7:00 น. 222.0 222.0 224.9 497.40 444.11 504.97 325.16 0.98 14/01/2558 18:59 น. 220.7 220.7 223.2 592.07 546.57 595.85 384.22 0.97
14/01/2558 7:15 น. 221.7 221.5 224.2 446.17 394.26 449.50 289.18 0.98 14/01/2558 19:14 น. 218.3 218.5 221.1 567.77 510.58 571.21 361.24 0.97
14/01/2558 7:30 น. 220.2 220.0 222.5 406.75 364.69 411.22 263.67 0.98 14/01/2558 19:29 น. 216.7 217.2 220.1 556.89 490.87 559.41 350.37 0.97
14/01/2558 7:45 น. 218.6 218.6 220.7 437.58 396.32 435.40 280.59 0.98 14/01/2558 19:44 น. 218.3 218.8 221.9 554.14 482.5 561.70 350.13 0.97
14/01/2558 8:00 น. 219.9 220.2 222.1 462.56 421.88 454.77 297.21 0.97 14/01/2558 19:59 น. 219.4 220.0 223.1 579.01 501.3 586.46 367.15 0.97
14/01/2558 8:15 น. 221.0 221.3 223.1 421.07 391.73 420.39 273.90 0.97 14/01/2558 20:14 น. 220.2 220.8 223.9 570.18 493.85 579.81 363.29 0.97
14/01/2558 8:30 น. 221.2 221.6 223.0 391.62 363.77 390.36 254.35 0.97 14/01/2558 20:29 น. 220.6 221.2 224.3 558.95 479.18 565.14 354.53 0.97
14/01/2558 8:45 น. 220.4 220.8 222.4 517.46 488.58 515.74 338.52 0.97 14/01/2558 20:44 น. 219.3 219.8 223.0 630.12 548.52 631.84 399.07 0.97
14/01/2558 9:00 น. 220.5 221.0 222.4 423.82 395.4 419.93 274.11 0.97 14/01/2558 20:59 น. 218.5 219.0 222.1 520.10 452.71 521.01 328.40 0.97
14/01/2558 9:15 น. 221.0 221.4 222.7 398.73 372.59 397.58 258.44 0.97 14/01/2558 21:14 น. 219.1 219.6 222.7 522.39 452.82 522.85 329.64 0.97
14/01/2558 9:30 น. 220.4 220.8 222.1 446.29 421.42 443.08 290.31 0.97 14/01/2558 21:29 น. 219.1 219.6 222.6 593.10 522.5 592.07 375.74 0.97
14/01/2558 9:45 น. 218.9 219.1 220.5 457.29 433.22 465.43 298.95 0.97 14/01/2558 21:44 น. 220.0 220.5 223.5 586.57 515.4 587.03 373.53 0.97
14/01/2558 10:00 น. 218.0 218.3 219.6 440.79 428.41 444.23 288.76 0.97 14/01/2558 21:59 น. 220.0 220.4 223.4 561.58 494.42 564.91 358.51 0.97
14/01/2558 10:15 น. 216.6 217.1 218.2 467.83 457.52 471.96 305.80 0.98 14/01/2558 22:14 น. 218.6 219.1 222.1 505.77 451.9 509.09 323.15 0.97
14/01/2558 10:30 น. 216.5 216.9 218.1 482.62 470.81 483.88 314.38 0.98 14/01/2558 22:29 น. 218.5 218.9 221.9 583.82 523.19 585.88 373.42 0.97
14/01/2558 10:45 น. 217.6 218.0 219.2 467.72 449.27 475.74 306.37 0.98 14/01/2558 22:44 น. 217.4 217.8 220.9 558.03 497.52 560.32 355.39 0.97
14/01/2558 11:00 น. 216.4 216.8 218.1 491.21 468.75 499.01 319.41 0.98 14/01/2558 22:59 น. 216.1 216.5 219.6 521.93 463.14 524.45 330.41 0.97
14/01/2558 11:15 น. 216.4 216.8 218.1 535.00 512.76 538.89 347.02 0.98 14/01/2558 23:14 น. 217.1 217.6 220.6 493.05 438.49 497.86 313.65 0.97
14/01/2558 11:30 น. 216.6 217.1 218.4 518.03 495.34 522.85 336.24 0.98 14/01/2558 23:29 น. 217.3 217.7 220.7 475.17 418.67 478.84 301.32 0.97
14/01/2558 11:45 น. 217.0 217.5 218.8 512.19 501.07 518.26 336.26 0.98 14/01/2558 23:44 น. 218.7 219.0 222.2 473.68 414.08 471.85 300.23 0.97

219.4 219.8 222.1 402.3 364.7 409.1 219.3 219.6 221.8 556.4 516.7 559.7219.4 219.8 222.1 402.3 364.7 409.1 219.3 219.6 221.8 556.4 516.7 559.7

AVG. VOLTAGE
AVG. CURRENT
AVG.  ACTIVE POWER 309.7

220.4 392.0 220.2 544.2
220.3
461.1

AVG. 259.15 0.97 AVG. 360.33 0.97



(R-N) (S-N) (T-N) (R) (S) (T) (R-N) (S-N) (T-N) (R) (S) (T)
15/01/2558 0:00 น. 218.0 218.5 221.6 458.09 396.43 460.04 289.34 0.97 15/01/2558 12:00 น. 224.2 225.0 226.7 299.59 285.61 318.50 204.81 0.98
15/01/2558 0:15 น. 218.9 219.3 222.7 459.93 395.86 459.81 290.43 0.97 15/01/2558 12:15 น. 224.6 224.7 227.0 302.80 274.26 313.00 200.78 0.97
15/01/2558 0:30 น. 220.0 220.4 223.6 462.10 402.16 469.78 295.85 0.97 15/01/2558 12:30 น. 224.5 224.6 226.9 364.00 331.68 372.14 242.42 0.98
15/01/2558 0:45 น. 219.8 220.4 223.3 445.72 387.38 452.71 284.87 0.97 15/01/2558 12:45 น. 225.7 225.8 228.1 317.58 290.99 324.46 212.26 0.97
15/01/2558 1:00 น. 219.1 219.5 222.7 412.25 351.74 418.44 259.48 0.97 15/01/2558 13:00 น. 224.5 224.7 227.1 346.01 324.57 351.05 231.47 0.97
15/01/2558 1:15 น. 220.6 220.9 223.9 421.19 361.94 424.40 266.79 0.97 15/01/2558 13:15 น. 223.5 223.8 226.1 310.36 288.7 313.46 205.93 0.97
15/01/2558 1:30 น. 221.9 222.3 225.1 404.57 347.5 404.23 257.25 0.97 15/01/2558 13:30 น. 223.5 223.7 226.0 318.38 296.95 319.07 211.07 0.98
15/01/2558 1:45 น. 222.6 222.8 225.8 403.77 344.06 404.57 257.24 0.97 15/01/2558 13:45 น. 223.4 223.6 225.7 336.72 316.67 338.78 223.95 0.98
15/01/2558 2:00 น. 221.9 222.3 225.2 413.62 350.02 415.11 262.18 0.97 15/01/2558 14:00 น. 223.8 224.2 226.0 332.94 314.72 340.50 224.00 0.98
15/01/2558 2:15 น. 219.9 220.2 223.4 417.29 352.65 424.63 264.04 0.97 15/01/2558 14:15 น. 223.7 224.4 225.9 281.14 270.82 295.92 191.10 0.97
15/01/2558 2:30 น. 221.4 221.6 224.6 427.72 367.78 432.54 272.97 0.97 15/01/2558 14:30 น. 223.2 223.8 225.2 339.59 329.5 354.37 230.82 0.98
15/01/2558 2:45 น. 218.7 218.9 222.2 424.28 363.43 425.31 266.97 0.97 15/01/2558 14:45 น. 223.4 224.1 225.6 319.42 307.38 330.76 215.85 0.97
15/01/2558 3:00 น. 219.7 220.0 223.1 431.16 376.72 431.27 274.37 0.97 15/01/2558 15:00 น. 223.7 224.6 226.0 257.07 251.45 271.39 175.50 0.97
15/01/2558 3:15 น. 221.9 222.1 225.1 407.32 348.76 410.19 259.30 0.97 15/01/2558 15:15 น. 223.5 224.2 225.6 259.70 250.19 276.21 176.48 0.97
15/01/2558 3:30 น. 219.9 220.1 223.2 384.63 326.87 389.56 242.36 0.96 15/01/2558 15:30 น. 223.2 223.9 225.4 360.33 344.29 379.24 244.92 0.98
15/01/2558 3:45 น. 218.6 218.7 221.8 370.42 315.52 372.02 230.66 0.96 15/01/2558 15:45 น. 225.0 225.2 227.4 259.59 236.55 270.94 172.11 0.96
15/01/2558 4:00 น. 219.4 219.8 222.8 412.25 355.17 415.69 260.37 0.97 15/01/2558 16:00 น. 224.6 225.3 226.9 293.74 279.99 311.51 200.11 0.97
15/01/2558 4:15 น. 221.3 221.7 224.4 348.18 296.49 348.30 218.41 0.96 15/01/2558 16:15 น. 224.7 225.5 226.9 313.91 305.43 332.71 215.70 0.97
15/01/2558 4:30 น. 221.2 221.3 224.5 321.48 271.85 322.62 202.69 0.96 15/01/2558 16:30 น. 225.1 225.7 227.4 274.37 264.4 290.99 188.35 0.97
15/01/2558 4:45 น. 220.1 220.5 223.4 313.80 266.92 312.08 198.09 0.97 15/01/2558 16:45 น. 224.4 225.1 226.7 282.17 271.05 300.51 193.63 0.98
15/01/2558 5:00 น. 220.0 220.5 223.1 310.36 265.32 309.90 196.87 0.97 15/01/2558 17:00 น. 224.0 224.7 226.4 343.71 328.93 361.25 234.51 0.98
15/01/2558 5:15 น. 220.3 220.8 223.8 282.74 236.44 282.51 177.00 0.96 15/01/2558 17:15 น. 224.6 225.0 227.2 330.53 305.55 341.08 221.82 0.98

Current
kW. Pf. 

ตารางการตรวจวัดพลงังาน โรงงานพลาสติกไฮเทค หลงัการปรับปรุง
MDB. หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดพกิดั 1500 kVA.

Date/Time
Voltage Current

kW. Pf. Date/Time
Voltage

15/01/2558 5:15 น. 220.3 220.8 223.8 282.74 236.44 282.51 177.00 0.96 15/01/2558 17:15 น. 224.6 225.0 227.2 330.53 305.55 341.08 221.82 0.98
15/01/2558 5:30 น. 219.8 220.1 223.5 308.41 257.18 310.36 193.55 0.97 15/01/2558 17:30 น. 225.6 225.7 228.1 292.60 269.56 299.82 195.82 0.97
15/01/2558 5:45 น. 219.9 220.3 223.5 319.42 263.72 317.35 198.45 0.97 15/01/2558 17:45 น. 225.6 225.6 228.1 336.38 307.38 342.91 224.61 0.98
15/01/2558 6:00 น. 219.8 220.0 223.2 402.85 330.88 393.91 247.68 0.96 15/01/2558 18:00 น. 225.4 225.4 227.8 332.71 301.54 339.47 220.82 0.97
15/01/2558 6:15 น. 220.2 220.4 223.9 391.73 315.75 382.68 239.02 0.96 15/01/2558 18:15 น. 225.4 225.5 228.0 345.89 317.01 355.98 231.50 0.97
15/01/2558 6:30 น. 219.9 220.2 223.5 365.49 292.14 350.36 219.66 0.95 15/01/2558 18:30 น. 225.3 225.4 227.8 278.84 256.72 288.59 186.29 0.97
15/01/2558 6:45 น. 222.1 222.1 225.5 358.84 288.47 345.66 218.98 0.96 15/01/2558 18:45 น. 225.3 225.3 227.8 313.80 285.15 326.64 210.26 0.97
15/01/2558 7:00 น. 220.9 220.4 224.0 301.65 242.51 292.71 185.21 0.97 15/01/2558 19:00 น. 224.9 225.1 227.6 274.49 248.36 287.10 183.16 0.97
15/01/2558 7:15 น. 220.8 220.9 223.8 296.84 248.36 289.50 185.71 0.97 15/01/2558 19:15 น. 222.5 222.8 225.5 303.49 271.97 313.23 200.12 0.98
15/01/2558 7:30 น. 222.2 222.1 225.1 289.27 247.56 284.69 184.03 0.97 15/01/2558 19:30 น. 222.3 223.2 226.2 311.39 269.33 317.24 201.97 0.97
15/01/2558 7:45 น. 224.5 224.2 227.0 325.15 288.24 319.19 210.81 0.97 15/01/2558 19:45 น. 223.0 223.9 227.3 285.95 238.5 293.86 185.13 0.98
15/01/2558 8:00 น. 222.2 222.3 225.2 537.17 492.93 530.53 351.61 0.98 15/01/2558 20:00 น. 222.4 223.3 226.9 308.99 257.76 317.70 199.46 0.98
15/01/2558 8:15 น. 224.0 223.9 226.5 473.11 432.31 471.39 312.43 0.98 15/01/2558 20:15 น. 222.7 223.6 227.2 291.57 243.32 304.40 188.68 0.97
15/01/2558 8:30 น. 221.0 220.9 223.9 521.47 473.45 516.66 338.84 0.98 15/01/2558 20:30 น. 222.5 223.3 226.9 355.06 306.35 371.56 233.99 0.98
15/01/2558 8:45 น. 222.6 222.7 225.4 516.66 467.03 517.12 338.36 0.98 15/01/2558 20:45 น. 222.4 223.4 227.0 316.78 270.48 334.09 207.93 0.98
15/01/2558 9:00 น. 222.2 222.1 225.1 432.08 384.74 430.24 280.71 0.98 15/01/2558 21:00 น. 221.9 223.0 226.7 306.81 258.1 321.82 198.73 0.97
15/01/2558 9:15 น. 223.5 223.4 226.3 386.00 346.92 390.82 254.37 0.98 15/01/2558 21:15 น. 222.1 223.2 226.9 280.79 231.85 296.26 180.63 0.97
15/01/2558 9:30 น. 223.7 223.8 226.5 384.06 346.81 388.87 253.03 0.98 15/01/2558 21:30 น. 221.9 223.0 226.7 337.98 285.38 351.85 219.25 0.97
15/01/2558 9:45 น. 225.0 225.4 227.6 364.92 341.42 368.93 243.98 0.97 15/01/2558 21:45 น. 222.3 223.3 226.9 330.42 278.39 341.19 213.25 0.97
15/01/2558 10:00 น. 225.0 225.5 227.3 318.61 293.74 328.24 212.67 0.97 15/01/2558 22:00 น. 222.8 223.8 227.4 319.30 270.02 332.71 207.42 0.97
15/01/2558 10:15 น. 225.4 225.5 227.8 274.95 244.69 279.76 179.28 0.96 15/01/2558 22:15 น. 221.6 223.0 226.1 318.96 274.15 336.38 208.15 0.97
15/01/2558 10:30 น. 224.3 224.5 226.7 367.78 336.03 378.90 244.66 0.97 15/01/2558 22:30 น. 221.8 223.0 226.4 340.96 292.71 356.21 222.12 0.97
15/01/2558 10:45 น. 224.2 224.5 226.8 318.50 291.79 326.87 211.45 0.97 15/01/2558 22:45 น. 222.5 223.8 226.9 336.84 290.31 353.80 220.87 0.97
15/01/2558 11:00 น. 223.9 224.2 226.4 356.66 331.11 359.64 236.43 0.97 15/01/2558 23:00 น. 222.5 223.8 227.0 291.34 248.47 307.95 190.45 0.97
15/01/2558 11:15 น. 224.3 224.7 226.8 306.24 286.18 312.42 203.00 0.97 15/01/2558 23:15 น. 221.8 223.0 226.1 305.55 262 325.26 199.86 0.97
15/01/2558 11:30 น. 224.5 225.2 226.8 304.29 284.12 313.46 203.49 0.97 15/01/2558 23:30 น. 222.3 223.4 226.5 356.21 310.13 370.65 233.79 0.98
15/01/2558 11:45 น. 224.2 225.1 226.7 303.60 283.89 314.49 203.99 0.97 15/01/2558 23:45 น. 222.9 223.9 227.0 312.20 270.25 327.32 204.48 0.97

221.6 221.8 224.7 380.4 331.1 381.3 223.6 224.2 226.8 313.1 283.0 325.5221.6 221.8 224.7 380.4 331.1 381.3 223.6 224.2 226.8 313.1 283.0 325.5

AVG. VOLTAGE
AVG. CURRENT
AVG.  ACTIVE POWER

364.3 224.9 307.2
223.8
328.7
225.7

AVG. 243.31 0.97 AVG. 208.05 0.97
222.7



(R-N) (S-N) (T-N) (R) (S) (T) (R-N) (S-N) (T-N) (R) (S) (T)
16/01/2558 0:00 น. 223.8 224.5 228.0 303.49 261.54 313.34 197.69 0.97 16/01/2558 12:00 น. 217.8 218.5 219.9 229.91 251.22 245.26 162.10 0.99
16/01/2558 0:15 น. 222.6 223.2 226.5 305.78 261.19 316.09 198.10 0.97 16/01/2558 12:15 น. 218.4 218.9 220.5 218.79 247.33 243.20 159.14 0.99
16/01/2558 0:30 น. 222.7 223.4 226.7 308.18 263.83 315.18 199.32 0.97 16/01/2558 12:30 น. 218.7 219.3 220.8 205.61 229.91 230.14 149.44 0.99
16/01/2558 0:45 น. 222.9 223.6 226.8 351.28 305.09 356.43 228.69 0.98 16/01/2558 12:45 น. 222.5 223.0 224.6 215.12 239.42 235.64 157.21 0.99
16/01/2558 1:00 น. 223.4 223.8 227.3 322.51 274.37 324.46 207.09 0.97 16/01/2558 13:00 น. 223.5 223.9 225.6 215.01 227.16 232.66 154.51 0.99
16/01/2558 1:15 น. 223.2 223.7 227.1 322.28 273.69 322.85 207.23 0.97 16/01/2558 13:15 น. 223.2 223.5 225.2 197.47 201.71 209.39 139.16 0.99
16/01/2558 1:30 น. 223.7 224.2 227.6 326.75 278.39 332.14 211.63 0.97 16/01/2558 13:30 น. 222.8 223.1 224.6 210.88 210.77 215.01 145.18 0.99
16/01/2558 1:45 น. 223.8 224.3 227.6 308.87 262.57 314.49 199.27 0.97 16/01/2558 13:45 น. 220.2 220.6 222.0 242.17 245.15 240.11 163.86 0.99
16/01/2558 2:00 น. 222.0 222.5 225.9 343.60 293.4 351.74 222.42 0.98 16/01/2558 14:00 น. 218.5 219.1 220.4 219.36 229.91 222.69 150.05 0.99
16/01/2558 2:15 น. 221.6 222.1 225.5 315.52 265.89 324.00 202.78 0.97 16/01/2558 14:15 น. 217.7 218.2 219.6 226.70 241.25 231.28 155.81 0.99
16/01/2558 2:30 น. 221.9 222.4 225.8 315.86 269.1 322.05 202.81 0.97 16/01/2558 14:30 น. 220.1 220.7 222.0 257.64 278.04 257.07 177.80 0.98
16/01/2558 2:45 น. 222.1 222.6 226.0 326.52 278.61 333.97 211.08 0.97 16/01/2558 14:45 น. 220.6 221.2 222.5 230.48 253.17 228.87 160.52 0.99
16/01/2558 3:00 น. 222.0 222.5 225.8 327.44 282.63 337.98 212.62 0.97 16/01/2558 15:00 น. 221.3 221.9 223.1 218.33 237.58 216.96 152.27 0.99
16/01/2558 3:15 น. 222.1 222.6 226.0 325.83 281.25 334.43 210.77 0.97 16/01/2558 15:15 น. 221.2 221.9 223.2 225.89 246.64 224.06 157.44 0.99
16/01/2558 3:30 น. 222.6 223.3 226.5 304.63 260.16 315.98 197.17 0.97 16/01/2558 15:30 น. 221.1 221.9 223.2 244.58 261.65 237.70 168.04 0.99
16/01/2558 3:45 น. 222.5 223.2 226.6 294.66 249.27 303.03 189.47 0.97 16/01/2558 15:45 น. 222.1 222.7 224.0 260.51 262.8 252.60 174.29 0.98
16/01/2558 4:00 น. 222.6 223.2 226.5 325.60 282.17 333.28 211.38 0.97 16/01/2558 16:00 น. 221.1 221.6 222.9 313.23 307.95 303.60 205.09 0.97
16/01/2558 4:15 น. 222.9 223.5 226.7 315.98 272.88 326.41 205.89 0.97 16/01/2558 16:15 น. 220.3 220.8 222.1 327.67 321.59 322.51 214.97 0.97
16/01/2558 4:30 น. 223.2 223.9 227.1 317.12 274.03 327.78 206.94 0.97 16/01/2558 16:30 น. 220.4 220.9 222.3 291.22 290.53 287.21 192.52 0.97
16/01/2558 4:45 น. 223.2 223.9 227.1 345.32 300.51 357.01 226.26 0.97 16/01/2558 16:45 น. 220.4 220.9 222.4 297.07 296.15 293.97 196.68 0.97
16/01/2558 5:00 น. 223.2 223.9 227.2 292.94 249.39 303.49 189.76 0.97 16/01/2558 17:00 น. 220.7 221.1 222.7 330.65 321.94 324.00 216.59 0.97
16/01/2558 5:15 น. 222.4 223.2 226.4 320.91 281.71 330.53 209.16 0.97 16/01/2558 17:15 น. 221.3 221.8 223.3 309.67 298.33 301.08 202.40 0.97

kW. Pf. 

ตารางการตรวจวัดพลงังาน โรงงานพลาสติกไฮเทค หลงัการปรับปรุง
MDB. หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดพกิดั 1500 kVA.

Date/Time
Voltage Current

kW. Pf. Date/Time
Voltage Current

16/01/2558 5:15 น. 222.4 223.2 226.4 320.91 281.71 330.53 209.16 0.97 16/01/2558 17:15 น. 221.3 221.8 223.3 309.67 298.33 301.08 202.40 0.97
16/01/2558 5:30 น. 221.6 222.6 225.7 312.65 266.81 313.69 198.20 0.96 16/01/2558 17:30 น. 221.9 222.2 223.9 310.59 298.9 299.59 202.85 0.97
16/01/2558 5:45 น. 221.3 222.3 225.6 372.37 320.22 370.65 237.01 0.97 16/01/2558 17:45 น. 222.0 222.2 224.1 324.34 310.82 314.03 211.79 0.97
16/01/2558 6:00 น. 221.2 221.9 225.5 445.37 389.67 444.57 286.95 0.98 16/01/2558 18:00 น. 222.3 222.6 224.5 306.24 292.14 297.98 200.30 0.97
16/01/2558 6:15 น. 221.1 221.7 225.4 385.55 319.07 379.59 241.42 0.97 16/01/2558 18:15 น. 219.6 219.8 221.7 291.57 279.53 284.57 189.48 0.97
16/01/2558 6:30 น. 221.3 221.8 225.4 408.58 339.24 398.27 255.06 0.97 16/01/2558 18:30 น. 218.2 218.6 220.7 280.68 280.68 280.56 185.41 0.97
16/01/2558 6:45 น. 223.0 223.1 226.6 430.13 367.44 430.59 276.87 0.97 16/01/2558 18:45 น. 218.7 219.1 221.1 256.15 259.02 257.30 171.00 0.98
16/01/2558 7:00 น. 223.9 223.8 227.1 388.98 329.62 386.58 248.84 0.97 16/01/2558 19:00 น. 218.7 219.1 221.3 255.92 252.25 258.21 170.07 0.98
16/01/2558 7:15 น. 224.2 224.4 227.2 401.25 353.57 396.66 260.66 0.97 16/01/2558 19:15 น. 219.0 219.2 221.7 259.48 237.24 263.94 168.25 0.97
16/01/2558 7:30 น. 223.1 223.0 225.5 498.78 433.45 481.93 318.50 0.98 16/01/2558 19:30 น. 218.6 219.1 222.0 271.28 235.06 275.06 172.36 0.97
16/01/2558 7:45 น. 222.0 222.3 224.3 513.33 461.53 498.44 329.74 0.97 16/01/2558 19:45 น. 219.3 220.0 223.0 282.51 240.22 284.46 178.62 0.97
16/01/2558 8:00 น. 220.8 221.1 223.0 537.98 487.66 526.29 343.58 0.97 16/01/2558 20:00 น. 219.5 220.2 223.4 271.85 229.79 277.01 172.25 0.97
16/01/2558 8:15 น. 220.2 220.8 222.4 447.78 410.07 440.10 284.55 0.96 16/01/2558 20:15 น. 220.6 221.3 224.5 242.74 204.92 247.21 155.03 0.97
16/01/2558 8:30 น. 218.8 219.4 221.0 535.80 495.57 528.58 342.34 0.97 16/01/2558 20:30 น. 221.3 221.9 225.1 270.48 230.59 271.74 172.01 0.97
16/01/2558 8:45 น. 217.4 218.0 219.5 533.62 496.95 527.20 340.06 0.97 16/01/2558 20:45 น. 220.8 221.3 224.3 583.48 500.04 581.30 369.67 0.97
16/01/2558 9:00 น. 217.8 218.4 219.9 455.57 424.63 454.88 292.13 0.97 16/01/2558 21:00 น. 221.4 221.9 224.8 509.67 434.25 511.04 323.69 0.97
16/01/2558 9:15 น. 217.1 217.6 218.9 520.10 496.14 519.52 337.24 0.98 16/01/2558 21:15 น. 221.8 222.4 225.3 472.08 399.76 475.51 299.16 0.96
16/01/2558 9:30 น. 218.1 218.4 219.9 486.52 457.86 491.44 315.67 0.97 16/01/2558 21:30 น. 222.2 222.8 225.8 507.83 437.46 513.56 325.95 0.97
16/01/2558 9:45 น. 217.4 217.7 219.1 450.64 424.51 455.92 291.29 0.97 16/01/2558 21:45 น. 221.3 221.9 224.8 486.97 421.07 492.93 312.21 0.97
16/01/2558 10:00 น. 219.9 220.2 221.7 217.41 213.06 227.04 147.62 0.99 16/01/2558 22:00 น. 221.3 221.8 224.8 493.85 424.17 497.17 314.80 0.97
16/01/2558 10:15 น. 219.4 219.7 221.2 239.99 242.74 246.18 163.15 0.99 16/01/2558 22:15 น. 220.0 220.4 223.4 481.24 409.73 482.39 303.23 0.97
16/01/2558 10:30 น. 219.1 219.7 220.9 226.81 239.07 226.47 155.27 0.99 16/01/2558 22:30 น. 219.1 219.4 222.4 520.33 448.47 517.12 327.73 0.97
16/01/2558 10:45 น. 218.8 219.4 220.8 217.76 237.36 227.38 152.94 0.99 16/01/2558 22:45 น. 218.4 218.9 221.9 585.08 503.59 579.81 366.91 0.97
16/01/2558 11:00 น. 218.1 218.8 220.0 235.41 256.38 243.89 164.30 0.99 16/01/2558 23:00 น. 215.9 216.3 219.6 552.42 467.38 546.46 340.73 0.97
16/01/2558 11:15 น. 218.2 218.9 220.1 236.32 255.46 251.45 165.94 0.99 16/01/2558 23:15 น. 217.6 218.1 221.0 504.17 429.9 505.54 314.97 0.97
16/01/2558 11:30 น. 218.1 218.8 220.2 226.70 241.37 242.86 159.07 0.99 16/01/2558 23:30 น. 218.3 218.5 221.7 565.83 485.71 561.47 354.30 0.97
16/01/2558 11:45 น. 217.5 218.1 219.6 216.61 237.13 237.01 154.14 0.99 16/01/2558 23:45 น. 220.0 220.4 223.3 532.59 457.52 529.04 335.74 0.97

221.2 221.8 224.4 353.4 317.0 357.2 220.2 220.7 222.9 331.4 309.8 332.5221.2 221.8 224.4 353.4 317.0 357.2 220.2 220.7 222.9 331.4 309.8 332.5

AVG. VOLTAGE
AVG. CURRENT
AVG.  ACTIVE POWER 139.16 456.95

221.9
326.6
223.0

AVG. 229.38 0.97 AVG. 216.53 0.98
222.5 342.5 221.3 324.6



R S T AVG R S T RST R S T AVG R S T RST

23/05/2015 12:16:29 222.6 221.6 221.3 221.8 31.9 29.7 31.3 92.8 0.96 19.70 23/05/2015 12:42:21 230.2 229.2 228.9 229.4 30.6 32.0 32.2 94.8 0.49 10.80

23/05/2015 12:16:30 222.7 221.7 221.4 221.9 27.2 31.8 31.8 90.7 0.95 19.17 23/05/2015 12:42:22 230.1 229.1 228.8 229.3 33.4 32.7 38.1 104.3 0.48 12.04

23/05/2015 12:16:31 222.7 221.7 221.4 221.9 28.7 28.3 30.6 87.6 0.97 18.79 23/05/2015 12:42:23 230.0 229.1 228.8 229.3 31.8 31.5 30.9 94.1 0.74 15.93

23/05/2015 12:16:32 222.5 221.5 221.2 221.7 31.6 31.3 34.7 97.6 0.95 20.56 23/05/2015 12:42:24 229.8 229.0 228.6 229.1 40.7 42.3 46.2 129.2 0.92 27.12

23/05/2015 12:16:33 222.8 221.8 221.5 222.0 31.8 33.7 31.4 96.9 0.95 20.35 23/05/2015 12:42:25 230.0 229.0 228.7 229.2 32.3 30.4 32.6 95.3 0.72 15.92

23/05/2015 12:16:34 222.7 221.6 221.3 221.9 32.0 34.3 38.9 105.2 0.93 21.73 23/05/2015 12:42:26 230.0 229.1 228.8 229.3 31.0 32.8 34.3 98.1 0.97 21.73

23/05/2015 12:16:35 222.7 221.6 221.4 221.9 24.5 22.1 23.1 69.8 0.59 8.86 23/05/2015 12:42:27 230.1 229.2 228.9 229.4 29.8 29.4 30.2 89.3 0.35 7.12

23/05/2015 12:16:36 222.7 221.7 221.5 222.0 22.2 25.1 25.8 73.1 0.66 10.62 23/05/2015 12:42:28 230.2 229.2 228.9 229.4 28.7 28.5 33.4 90.6 0.66 13.99

23/05/2015 12:16:37 222.6 221.6 221.3 221.8 21.2 20.8 22.9 65.0 0.99 14.32 23/05/2015 12:42:29 230.1 229.2 228.9 229.4 30.8 31.5 31.1 93.5 0.50 10.85

23/05/2015 12:16:38 222.6 221.6 221.3 221.8 22.0 21.3 24.3 67.6 1.00 14.94 23/05/2015 12:42:30 230.1 229.2 228.9 229.4 36.6 39.2 42.7 118.4 0.93 25.14

23/05/2015 12:16:39 222.7 221.6 221.4 221.9 24.9 27.6 25.9 78.4 0.27 4.62 23/05/2015 12:42:31 230.0 229.0 228.8 229.3 37.9 35.1 37.7 110.7 0.95 24.02

23/05/2015 12:16:40 222.7 221.7 221.4 221.9 27.9 29.0 35.0 91.9 0.96 19.47 23/05/2015 12:42:32 230.0 229.0 228.7 229.2 31.8 34.1 36.1 102.0 0.96 22.42

23/05/2015 12:16:41 222.7 221.7 221.4 221.9 37.0 34.8 36.2 108.0 0.91 21.90 23/05/2015 12:42:33 230.0 229.1 228.8 229.3 31.7 33.6 32.7 98.0 0.97 21.71

23/05/2015 12:16:42 222.8 221.8 221.4 222.0 36.0 41.7 41.0 118.6 0.89 23.39 23/05/2015 12:42:34 230.1 229.1 228.8 229.3 30.2 29.6 34.3 94.0 0.65 14.24

23/05/2015 12:16:43 222.7 221.7 221.5 222.0 35.6 34.6 38.3 108.5 0.91 21.91 23/05/2015 12:42:35 230.2 229.1 228.9 229.4 29.7 31.9 31.2 92.8 0.64 13.87

23/05/2015 12:16:44 222.5 221.5 221.2 221.7 35.4 35.4 38.6 109.4 0.90 21.91 23/05/2015 12:42:36 230.0 229.0 228.6 229.2 30.4 34.2 36.9 101.5 0.64 15.52

23/05/2015 12:16:45 222.6 221.6 221.3 221.8 36.0 38.9 37.3 112.3 0.90 22.32 23/05/2015 12:42:37 230.0 228.9 228.6 229.2 33.0 31.1 33.9 97.9 0.56 12.55

23/05/2015 12:16:46 222.6 221.6 221.3 221.8 34.0 35.6 41.2 110.8 0.91 22.41 23/05/2015 12:42:38 230.0 228.9 228.6 229.2 33.3 37.7 36.9 107.9 0.70 17.72

23/05/2015 12:16:47 222.6 221.6 221.3 221.8 43.6 41.6 42.5 127.6 0.88 25.00 23/05/2015 12:42:39 230.0 228.9 228.7 229.2 24.5 24.7 25.7 74.8 1.00 17.09

23/05/2015 12:16:48 222.8 221.8 221.4 222.0 31.3 37.0 34.0 102.3 0.92 20.93 23/05/2015 12:42:40 229.8 228.8 228.5 229.0 25.4 24.8 27.5 77.7 0.83 14.92

23/05/2015 12:16:49 222.7 221.6 221.3 221.9 23.6 22.7 26.0 72.3 0.43 6.80 23/05/2015 12:42:41 230.0 229.0 228.8 229.3 24.3 24.8 24.5 73.6 0.99 16.70

23/05/2015 12:16:50 222.7 221.6 221.3 221.9 22.4 22.3 25.6 70.3 0.76 11.82 23/05/2015 12:42:42 230.0 229.1 228.7 229.3 23.3 24.8 26.7 74.8 0.99 16.93

23/05/2015 12:16:51 222.8 221.7 221.4 222.0 22.0 23.0 22.2 67.1 0.91 13.53 23/05/2015 12:42:43 229.9 228.9 228.6 229.1 28.4 26.8 29.1 84.3 0.01 0.19

23/05/2015 12:16:52 222.6 221.6 221.3 221.8 20.6 20.9 24.8 66.2 0.74 10.50 23/05/2015 12:42:44 229.8 228.8 228.5 229.0 34.5 38.5 39.7 112.7 0.84 21.68

23/05/2015 12:16:53 222.3 221.3 220.9 221.5 30.7 28.6 30.1 89.4 0.63 12.48 23/05/2015 12:42:45 229.8 228.8 228.5 229.0 37.9 37.8 39.7 115.4 0.92 24.40

23/05/2015 12:16:54 222.5 221.5 221.1 221.7 28.8 33.2 33.6 95.5 0.94 19.94 23/05/2015 12:42:46 229.9 228.8 228.5 229.1 37.2 38.0 43.5 118.6 0.92 24.88

23/05/2015 12:16:55 222.5 221.4 221.2 221.7 30.4 30.0 33.1 93.4 0.95 19.74 23/05/2015 12:42:47 230.0 228.9 228.7 229.2 36.8 39.5 37.4 113.7 0.92 24.05

23/05/2015 12:16:56 222.4 221.4 221.0 221.6 31.2 31.7 35.1 98.0 0.94 20.41 23/05/2015 12:42:48 229.9 229.0 228.6 229.2 33.8 36.3 40.9 110.9 0.93 23.68

23/05/2015 12:16:57 222.5 221.5 221.2 221.7 28.8 31.0 29.7 89.5 0.96 19.05 23/05/2015 12:42:49 230.0 228.9 228.7 229.2 40.7 36.8 39.0 116.6 0.92 24.66

23/05/2015 12:16:58 222.4 221.5 221.1 221.7 26.5 27.8 33.5 87.7 0.72 14.34 23/05/2015 12:42:50 229.9 229.0 228.7 229.2 34.9 38.4 39.9 113.2 0.93 24.02

23/05/2015 12:16:59 223.3 222.4 222.3 222.7 33.8 31.8 32.0 97.7 0.95 20.66 23/05/2015 12:42:51 230.0 229.0 228.7 229.2 40.2 41.8 41.5 123.5 0.92 25.96

23/05/2015 12:17:00 224.9 224.0 223.6 224.2 27.1 31.1 31.6 89.8 0.72 14.97 23/05/2015 12:42:52 230.0 228.9 228.7 229.2 27.9 26.6 31.3 85.8 0.27 5.07

23/05/2015 12:17:01 224.9 224.0 223.6 224.2 41.3 40.3 43.4 124.9 0.90 25.12 23/05/2015 12:42:53 230.0 228.9 228.7 229.2 25.0 26.8 25.8 77.5 0.84 14.76

23/05/2015 12:17:02 224.8 223.9 223.5 224.1 30.7 30.5 32.7 93.9 0.95 19.99 23/05/2015 12:42:54 230.1 229.1 228.8 229.3 23.7 26.3 27.1 77.2 0.91 16.09

23/05/2015 12:17:03 225.0 224.1 223.7 224.3 27.8 30.8 30.0 88.7 0.80 15.79 23/05/2015 12:42:55 230.2 229.0 228.9 229.4 24.3 23.1 24.9 72.4 0.99 16.38

23/05/2015 12:17:04 225.0 224.1 223.8 224.3 29.3 30.3 36.5 96.1 0.80 17.42 23/05/2015 12:42:56 230.0 228.9 228.6 229.2 23.2 25.7 26.5 75.5 0.99 17.08

23/05/2015 12:17:05 225.0 224.0 223.7 224.2 31.6 29.1 30.4 91.1 0.65 13.36 23/05/2015 12:42:57 229.9 228.8 228.5 229.1 30.6 31.3 31.9 93.8 0.73 15.61

23/05/2015 12:17:06 224.9 224.0 223.6 224.2 29.3 33.6 33.7 96.6 0.64 14.36 23/05/2015 12:42:58 230.0 228.9 228.6 229.2 31.3 30.8 36.4 98.4 0.80 18.19

23/05/2015 12:17:07 225.0 224.0 223.7 224.2 37.0 36.6 40.0 113.6 0.91 23.26 23/05/2015 12:42:59 229.9 228.9 228.7 229.2 31.6 34.2 32.6 98.4 0.97 21.87

23/05/2015 12:17:08 225.0 224.0 223.7 224.2 39.7 39.0 43.4 122.1 0.90 24.64 23/05/2015 12:43:00 229.8 228.8 228.6 229.1 30.4 33.2 36.6 100.2 0.96 22.08

23/05/2015 12:17:09 225.1 224.0 223.7 224.3 32.6 34.6 33.1 100.4 0.95 21.38 23/05/2015 12:43:01 229.8 228.8 228.6 229.1 31.7 29.1 31.4 92.1 0.81 17.15

23/05/2015 12:17:10 225.0 223.9 223.7 224.2 30.0 30.9 36.6 97.5 0.96 20.96 23/05/2015 12:43:02 230.0 229.0 228.7 229.2 29.3 33.0 34.1 96.4 0.81 17.90

23/05/2015 12:17:11 225.0 223.9 223.6 224.2 32.5 29.8 30.8 93.0 0.72 15.06 23/05/2015 12:43:03 229.9 228.9 228.6 229.1 31.6 32.3 33.4 97.3 0.47 10.35

23/05/2015 12:17:12 225.1 224.0 223.7 224.3 29.6 34.1 33.5 97.2 0.88 19.24 23/05/2015 12:43:04 229.7 228.7 228.4 228.9 35.2 35.2 40.8 111.2 0.93 23.57

23/05/2015 12:17:13 225.0 223.9 223.6 224.2 32.1 31.3 33.5 96.9 0.97 20.99 23/05/2015 12:43:05 229.8 228.8 228.5 229.0 43.2 45.6 41.7 130.6 0.90 26.80

23/05/2015 12:17:14 224.7 223.7 223.4 223.9 35.5 34.8 37.8 108.1 0.94 22.76 23/05/2015 12:43:06 229.8 228.9 228.6 229.1 27.4 30.1 33.2 90.7 0.90 18.75

23/05/2015 12:17:15 225.0 223.9 223.6 224.2 32.6 34.2 31.7 98.5 0.62 13.97 23/05/2015 12:43:07 229.8 228.7 228.5 229.0 38.0 35.1 36.7 109.8 0.96 24.14

23/05/2015 12:17:16 224.8 223.8 223.5 224.0 23.4 24.1 28.3 75.8 0.66 10.77 23/05/2015 12:43:08 229.8 228.8 228.6 229.1 29.1 32.3 32.8 94.2 0.73 16.11

23/05/2015 12:17:17 224.7 223.8 223.5 224.0 25.6 23.9 25.1 74.6 0.75 12.46 23/05/2015 12:43:09 230.0 229.0 228.8 229.3 28.7 30.2 29.8 88.8 0.42 8.56

23/05/2015 12:17:18 224.8 223.9 223.5 224.1 22.6 24.4 25.7 72.6 0.99 16.17 23/05/2015 12:43:10 230.0 229.0 228.7 229.2 32.9 31.6 36.0 100.5 0.63 14.61

23/05/2015 12:17:19 224.4 223.4 223.1 223.6 22.7 22.1 24.0 68.8 0.99 15.28 23/05/2015 12:43:11 229.9 228.8 228.6 229.1 33.7 36.5 33.8 104.1 0.96 22.88

23/05/2015 12:17:20 224.4 223.5 223.2 223.7 30.7 30.2 34.0 94.8 0.46 9.85 23/05/2015 12:43:12 229.8 228.8 228.5 229.0 31.2 33.9 37.7 102.7 0.88 20.92

23/05/2015 12:17:21 224.8 223.9 223.5 224.1 36.6 39.4 37.7 113.7 0.92 23.35 23/05/2015 12:43:13 229.9 228.8 228.6 229.1 35.5 31.9 34.0 101.4 0.97 22.52

23/05/2015 12:17:22 224.9 223.9 223.7 224.2 36.9 37.9 44.4 119.2 0.91 24.18 23/05/2015 12:43:14 230.0 228.9 228.7 229.2 31.7 36.2 36.5 104.3 0.79 19.29

23/05/2015 12:17:23 224.9 224.0 223.7 224.2 41.5 39.7 39.3 120.5 0.90 24.32 23/05/2015 12:43:15 230.1 229.0 228.8 229.3 30.8 30.9 31.7 93.4 0.17 3.58

23/05/2015 12:17:24 225.0 224.1 223.7 224.3 35.4 39.7 41.0 116.1 0.91 23.66 23/05/2015 12:43:16 230.1 228.9 228.8 229.3 32.3 31.7 37.1 101.1 0.80 18.67

23/05/2015 12:17:25 224.9 223.9 223.6 224.1 35.2 34.8 37.6 107.7 0.93 22.44 23/05/2015 12:43:17 230.0 228.9 228.8 229.2 34.4 36.1 33.5 103.9 0.73 17.50

23/05/2015 12:17:26 224.8 223.9 223.5 224.1 41.0 41.3 43.8 126.2 0.89 25.25 23/05/2015 12:43:18 229.9 228.8 228.6 229.1 32.6 35.6 39.2 107.4 0.64 16.31

23/05/2015 12:17:27 224.9 223.9 223.5 224.1 34.6 38.3 35.6 108.5 0.92 22.43 23/05/2015 12:43:19 229.8 228.7 228.5 229.0 36.0 31.2 33.2 100.5 0.39 9.27

23/05/2015 12:17:28 224.8 223.9 223.6 224.1 37.9 39.4 46.4 123.8 0.91 25.20 23/05/2015 12:43:20 229.8 228.8 228.6 229.1 25.8 28.5 28.7 83.0 0.75 14.05

Pf. kW.

ตารางการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า  ของ โรงงานพลาสติกไทย

ตาํแหน่งตรวจวัด ณ. ตู้ Load center ของเคร่ือง A11 หลังติดตัง้อุปกรณ์

Date/Time
Voltage Current

Pf. kW. Date/Time
Voltage Current
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Pf. kW.

ตารางการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า  ของ โรงงานพลาสติกไทย

ตาํแหน่งตรวจวัด ณ. ตู้ Load center ของเคร่ือง A11 หลังติดตัง้อุปกรณ์

Date/Time
Voltage Current

Pf. kW. Date/Time
Voltage Current

23/05/2015 12:17:29 224.9 223.9 223.7 224.2 27.8 26.0 26.0 79.8 0.42 7.39 23/05/2015 12:43:21 229.7 228.7 228.5 229.0 25.9 26.1 26.4 78.4 0.75 13.41

23/05/2015 12:17:30 225.0 224.0 223.7 224.2 23.7 27.0 27.4 78.1 0.58 9.81 23/05/2015 12:43:22 230.0 228.9 228.7 229.2 25.5 24.6 28.2 78.3 0.99 17.84

23/05/2015 12:17:31 224.8 223.8 223.5 224.0 24.1 23.6 24.4 72.1 0.83 13.49 23/05/2015 12:43:23 230.1 229.1 228.9 229.4 25.7 26.9 26.0 78.6 0.83 14.89

23/05/2015 12:17:32 224.7 223.7 223.3 223.9 23.5 23.6 26.0 73.1 0.91 14.98 23/05/2015 12:43:24 229.8 228.9 228.5 229.1 33.9 38.0 41.5 113.3 0.68 18.36

23/05/2015 12:17:33 224.7 223.5 223.3 223.8 23.8 26.0 25.6 75.3 0.50 8.38 23/05/2015 12:43:25 229.9 228.8 228.7 229.1 41.2 36.8 40.2 118.2 0.92 25.00

23/05/2015 12:17:34 224.6 223.6 223.3 223.8 28.6 29.9 35.7 94.1 0.71 15.05 23/05/2015 12:43:26 229.8 228.8 228.5 229.0 39.3 43.7 43.7 126.7 0.91 26.38

23/05/2015 12:17:35 224.6 223.5 223.3 223.8 33.6 32.4 33.0 99.0 0.95 21.12 23/05/2015 12:43:27 229.8 228.8 228.6 229.1 39.0 39.7 41.1 119.7 0.92 25.32

23/05/2015 12:17:36 224.8 223.8 223.5 224.0 30.6 33.3 36.0 99.9 0.95 21.32 23/05/2015 12:43:28 229.7 228.7 228.5 229.0 39.3 37.5 43.0 119.8 0.92 25.23

23/05/2015 12:17:37 224.7 223.7 223.4 223.9 31.4 30.5 33.7 95.6 0.96 20.62 23/05/2015 12:43:29 229.9 228.8 228.7 229.1 37.1 39.9 37.1 114.1 0.93 24.39

23/05/2015 12:17:38 224.7 223.7 223.4 223.9 31.3 31.8 33.8 96.9 0.96 20.82 23/05/2015 12:43:30 230.0 229.0 228.9 229.3 38.0 42.5 45.6 126.2 0.91 26.38

23/05/2015 12:17:39 224.8 223.7 223.4 224.0 29.6 31.5 31.6 92.7 0.97 20.06 23/05/2015 12:43:31 230.2 229.0 228.9 229.4 33.7 29.9 31.4 94.9 0.65 14.30

23/05/2015 12:17:40 224.7 223.7 223.4 223.9 31.1 32.6 38.7 102.5 0.78 18.11 23/05/2015 12:43:32 230.2 229.0 228.9 229.4 36.6 42.1 42.8 121.4 0.85 23.75

23/05/2015 12:17:41 224.6 223.5 223.2 223.8 40.0 39.2 38.4 117.6 0.90 23.68 23/05/2015 12:43:33 230.2 229.1 229.0 229.4 27.3 27.7 28.0 83.0 0.34 6.43

23/05/2015 12:17:42 224.7 223.7 223.3 223.9 38.3 42.3 42.7 123.4 0.90 24.75 23/05/2015 12:43:34 230.1 228.9 228.9 229.3 27.2 25.8 29.6 82.6 0.59 10.67

23/05/2015 12:17:43 224.9 223.8 223.6 224.1 27.3 26.8 29.9 84.1 0.97 18.33 23/05/2015 12:43:35 230.2 229.0 228.9 229.4 26.3 27.4 25.6 79.3 0.83 15.06

23/05/2015 12:17:44 224.9 223.8 223.6 224.1 30.6 29.0 31.6 91.2 0.95 19.48 23/05/2015 12:43:36 230.3 229.2 229.0 229.5 24.3 26.2 28.3 78.8 0.99 17.92

23/05/2015 12:17:45 225.1 224.0 223.7 224.3 26.1 29.2 27.2 82.5 0.73 13.62 23/05/2015 12:43:37 230.1 229.0 229.0 229.4 27.5 24.8 27.3 79.5 0.74 13.56

23/05/2015 12:17:46 225.1 223.9 223.8 224.3 24.9 25.6 31.0 81.5 0.65 12.32 23/05/2015 12:43:38 229.9 228.8 228.6 229.1 31.1 34.8 35.2 101.1 0.63 14.72

23/05/2015 12:17:47 224.8 223.7 223.5 224.0 35.3 34.6 34.6 104.5 0.84 19.67 23/05/2015 12:43:39 229.7 228.7 228.5 229.0 32.1 32.9 34.0 99.0 0.97 21.99

23/05/2015 12:17:48 224.7 223.7 223.4 223.9 30.2 34.4 35.4 99.9 0.94 21.08 23/05/2015 12:43:40 229.8 228.7 228.6 229.0 34.7 33.3 37.9 105.9 0.96 23.20

23/05/2015 12:17:49 225.0 223.8 223.7 224.2 30.5 29.7 33.2 93.4 0.96 20.17 23/05/2015 12:43:41 230.1 228.9 228.8 229.3 34.1 35.3 33.2 102.6 0.97 22.73

23/05/2015 12:17:50 225.0 223.8 223.7 224.2 32.5 33.1 35.3 100.8 0.94 21.24 23/05/2015 12:43:42 229.7 228.7 228.4 228.9 29.5 32.0 35.5 97.0 0.89 19.96

23/05/2015 12:17:51 225.1 223.9 223.6 224.2 29.4 31.5 30.5 91.3 0.96 19.72 23/05/2015 12:43:43 229.9 228.7 228.7 229.1 35.8 31.6 33.9 101.3 0.87 20.18

23/05/2015 12:17:52 225.0 223.8 223.6 224.1 27.2 28.0 33.7 88.9 0.72 14.70 23/05/2015 12:43:44 229.9 228.8 228.6 229.1 37.4 42.4 43.1 122.9 0.91 25.59

23/05/2015 12:17:53 225.0 223.8 223.6 224.1 32.8 32.6 32.3 97.8 0.95 20.81 23/05/2015 12:43:45 230.0 228.8 228.6 229.1 37.5 39.5 39.8 116.8 0.92 24.70

23/05/2015 12:17:54 225.0 223.8 223.6 224.1 27.1 28.9 31.8 87.9 0.81 16.16 23/05/2015 12:43:46 230.0 228.8 228.7 229.2 42.4 41.5 44.5 128.4 0.90 26.48

23/05/2015 12:17:55 224.7 223.5 223.3 223.8 35.4 35.2 38.6 109.3 0.93 22.83 23/05/2015 12:43:47 229.9 228.7 228.6 229.1 28.8 31.6 29.6 90.1 0.65 13.51

23/05/2015 12:17:56 224.7 223.5 223.2 223.8 26.1 27.5 28.7 82.4 0.17 3.08 23/05/2015 12:43:48 230.1 229.0 228.8 229.3 28.9 30.8 33.2 92.9 0.80 17.25

23/05/2015 12:17:57 224.9 223.7 223.5 224.0 23.3 24.9 24.0 72.2 0.74 11.89 23/05/2015 12:43:49 229.9 228.6 228.5 229.0 30.9 27.1 29.1 87.1 0.50 10.11

23/05/2015 12:17:58 224.9 223.7 223.5 224.0 22.7 21.6 26.0 70.3 0.74 11.47 23/05/2015 12:43:50 229.8 228.7 228.5 229.0 27.0 31.4 31.0 89.4 0.90 18.48

23/05/2015 12:17:59 225.0 223.8 223.6 224.1 23.9 23.4 23.6 70.9 0.91 14.52 23/05/2015 12:43:51 229.9 228.7 228.6 229.1 30.1 29.5 32.3 91.8 0.32 6.72

23/05/2015 12:18:00 224.9 223.7 223.5 224.0 23.7 26.1 28.3 78.0 0.26 4.38 23/05/2015 12:43:52 230.0 228.7 228.7 229.1 33.1 31.4 35.9 100.3 0.96 22.06

23/05/2015 12:18:01 224.9 223.7 223.6 224.1 35.9 35.4 38.0 109.2 0.92 22.44 23/05/2015 12:43:53 230.0 228.7 228.8 229.2 31.7 34.5 32.7 98.8 0.97 21.88

23/05/2015 12:18:02 225.0 223.8 223.6 224.1 35.3 39.4 41.9 116.5 0.90 23.47 23/05/2015 12:43:54 230.1 228.9 228.8 229.3 30.4 32.5 36.9 99.8 0.88 20.27

23/05/2015 12:18:03 225.0 223.8 223.6 224.1 36.8 39.5 37.8 114.2 0.91 23.19 23/05/2015 12:43:55 230.0 228.7 228.7 229.1 34.2 30.1 32.0 96.3 0.97 21.46

23/05/2015 12:18:04 224.9 223.7 223.6 224.1 35.8 36.4 43.1 115.3 0.90 23.30 23/05/2015 12:43:56 230.0 228.7 228.6 229.1 28.4 33.3 33.4 95.1 0.81 17.96

23/05/2015 12:18:05 224.9 223.6 223.6 224.0 37.4 37.7 35.7 110.8 0.91 22.58 23/05/2015 12:43:57 230.1 228.9 228.8 229.3 31.4 31.0 32.6 95.0 0.39 8.52

23/05/2015 12:18:06 225.2 223.9 223.8 224.3 34.3 35.7 39.4 109.4 0.92 22.47 23/05/2015 12:43:58 230.1 228.8 228.8 229.2 31.5 30.4 34.1 96.0 0.89 19.53

23/05/2015 12:18:07 225.2 223.9 223.9 224.3 38.3 37.1 39.0 114.4 0.91 23.44 23/05/2015 12:43:59 229.7 228.5 228.3 228.8 35.0 38.5 36.8 110.3 0.78 19.68

23/05/2015 12:18:08 225.2 223.8 223.7 224.2 37.9 37.7 39.3 114.9 0.91 23.35 23/05/2015 12:44:00 229.9 228.7 228.7 229.1 27.4 29.5 31.1 88.0 0.26 5.00

23/05/2015 12:18:09 225.0 223.7 223.6 224.1 32.9 34.5 34.3 101.8 0.78 17.90 23/05/2015 12:44:01 230.0 228.7 228.8 229.2 26.6 24.7 26.4 77.7 0.92 16.27

23/05/2015 12:18:10 225.0 223.8 223.7 224.2 22.5 22.4 26.9 71.8 0.58 8.81 23/05/2015 12:44:02 230.0 228.8 228.7 229.2 24.2 26.6 26.3 77.1 0.83 14.65

23/05/2015 12:18:12 225.2 223.9 223.7 224.3 25.9 25.0 24.1 75.0 0.25 4.10 23/05/2015 12:44:04 229.9 228.8 228.7 229.1 25.9 25.5 27.7 79.0 0.75 13.40

23/05/2015 12:18:13 225.2 223.9 223.7 224.3 21.5 22.9 24.8 69.2 0.99 15.31 23/05/2015 12:44:05 230.2 229.0 228.9 229.4 30.1 28.7 32.3 91.1 0.98 20.40

23/05/2015 12:18:14 225.0 223.7 223.6 224.1 22.1 21.3 23.3 66.8 0.99 14.87 23/05/2015 12:44:06 230.2 229.0 228.9 229.4 35.6 39.6 37.5 112.7 0.84 21.89

23/05/2015 12:18:15 225.0 223.7 223.6 224.1 25.3 26.6 28.8 80.7 0.34 6.01 23/05/2015 12:44:07 229.9 228.8 228.7 229.1 35.8 38.1 42.7 116.6 0.92 24.55

23/05/2015 12:18:16 225.1 223.7 223.6 224.1 34.0 34.4 34.9 103.3 0.88 20.27 23/05/2015 12:44:08 230.0 228.8 228.8 229.2 42.7 37.8 39.9 120.4 0.92 25.28

23/05/2015 12:18:17 224.7 223.5 223.4 223.9 32.7 32.5 39.1 104.3 0.94 21.98 23/05/2015 12:44:09 229.8 228.6 228.5 229.0 36.6 43.1 42.5 122.1 0.91 25.30

23/05/2015 12:18:18 224.9 223.6 223.4 224.0 33.8 34.5 33.8 102.1 0.95 21.64 23/05/2015 12:44:10 230.0 228.8 228.7 229.2 36.1 35.3 37.9 109.3 0.94 23.55

23/05/2015 12:18:19 225.0 223.8 223.5 224.1 29.6 32.9 35.3 97.7 0.96 20.93 23/05/2015 12:44:11 230.1 228.8 228.9 229.3 36.5 35.7 39.6 111.8 0.93 23.92

23/05/2015 12:18:20 224.8 223.6 223.5 224.0 30.3 28.6 31.6 90.5 0.89 17.96 23/05/2015 12:44:12 230.0 228.8 228.9 229.2 31.7 34.5 33.0 99.2 0.48 11.15

23/05/2015 12:18:21 224.8 223.6 223.4 223.9 34.0 38.7 39.7 112.4 0.92 23.05 23/05/2015 12:44:13 230.0 228.8 228.8 229.2 28.2 30.3 35.4 94.0 0.82 17.89

23/05/2015 12:18:22 224.9 223.7 223.4 224.0 38.4 39.2 40.0 117.6 0.91 24.06 23/05/2015 12:44:14 230.1 228.7 228.8 229.2 39.2 34.2 35.8 109.2 0.78 19.67

23/05/2015 12:18:23 224.7 223.6 223.4 223.9 41.2 40.9 48.8 130.9 0.89 26.05 23/05/2015 12:44:15 230.1 228.8 228.8 229.2 24.7 27.9 28.2 80.8 0.67 12.13

23/05/2015 12:18:24 224.8 223.7 223.4 224.0 39.0 39.3 36.6 114.9 0.83 21.38 23/05/2015 12:44:16 230.0 228.8 228.8 229.2 25.5 23.7 26.2 75.4 0.91 15.76

23/05/2015 12:18:25 225.0 223.9 223.6 224.2 27.7 30.5 33.1 91.3 0.80 16.57 23/05/2015 12:44:17 230.0 228.7 228.7 229.1 24.2 24.2 27.1 75.4 1.00 17.23

23/05/2015 12:18:26 225.1 223.9 223.8 224.3 29.3 26.8 30.2 86.3 0.81 15.83 23/05/2015 12:44:18 230.0 228.8 228.8 229.2 23.7 25.0 24.4 73.2 0.99 16.55

23/05/2015 12:18:27 225.0 223.8 223.5 224.1 27.4 30.0 31.9 89.3 0.72 14.76 23/05/2015 12:44:19 230.1 228.9 228.8 229.3 30.0 30.9 35.8 96.7 0.67 15.14

23/05/2015 12:18:28 225.1 223.9 223.7 224.2 26.5 27.7 27.3 81.5 0.66 11.99 23/05/2015 12:44:20 230.2 228.9 228.9 229.3 33.8 32.1 34.1 100.0 0.97 22.25

23/05/2015 12:18:29 224.9 223.7 223.6 224.1 29.0 28.8 35.2 93.0 0.47 10.04 23/05/2015 12:44:21 230.1 228.9 228.8 229.3 31.4 36.7 37.0 105.1 0.88 21.29
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Pf. kW.

ตารางการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า  ของ โรงงานพลาสติกไทย

ตาํแหน่งตรวจวัด ณ. ตู้ Load center ของเคร่ือง A11 หลังติดตัง้อุปกรณ์

Date/Time
Voltage Current

Pf. kW. Date/Time
Voltage Current

23/05/2015 12:18:30 225.0 223.8 223.6 224.1 32.4 33.8 33.3 99.4 0.95 21.17 23/05/2015 12:44:22 230.1 228.9 228.9 229.3 33.0 31.6 34.8 99.3 0.98 22.24

23/05/2015 12:18:31 224.9 223.8 223.6 224.1 30.6 31.3 36.3 98.1 0.96 21.08 23/05/2015 12:44:23 230.0 228.7 228.7 229.1 33.0 33.5 36.9 103.4 0.88 20.85

23/05/2015 12:18:32 224.9 223.7 223.5 224.0 32.7 31.1 34.3 98.1 0.96 21.09 23/05/2015 12:44:24 229.9 228.6 228.6 229.0 34.6 38.7 36.6 109.8 0.94 23.62

23/05/2015 12:18:33 224.9 223.7 223.5 224.0 30.6 33.0 34.5 98.1 0.95 20.93 23/05/2015 12:44:25 229.8 228.6 228.5 229.0 36.5 36.9 43.3 116.6 0.93 24.80

23/05/2015 12:18:34 225.1 223.8 223.5 224.1 29.0 29.7 30.9 89.7 0.81 16.20 23/05/2015 12:44:26 230.0 228.6 228.7 229.1 41.1 38.8 40.2 120.1 0.93 25.51

23/05/2015 12:18:35 224.8 223.6 223.5 224.0 32.2 31.9 38.1 102.2 0.70 16.37 23/05/2015 12:44:27 229.9 228.7 228.7 229.1 39.2 46.6 45.9 131.7 0.90 27.19

23/05/2015 12:18:36 224.7 223.5 223.2 223.8 29.1 31.7 30.3 91.1 0.97 19.77 23/05/2015 12:44:28 229.9 228.6 228.7 229.1 37.7 36.8 38.1 112.5 0.94 24.32

23/05/2015 12:18:37 224.8 223.6 223.3 223.9 37.1 37.5 41.5 116.1 0.93 24.16 23/05/2015 12:44:29 229.9 228.5 228.6 229.0 31.3 32.0 34.9 98.3 0.96 21.67

23/05/2015 12:18:38 224.7 223.5 223.3 223.8 26.0 24.4 27.0 77.4 0.34 5.87 23/05/2015 12:44:30 229.7 228.5 228.4 228.9 29.3 32.4 31.2 93.0 0.41 9.01

23/05/2015 12:18:39 224.9 223.7 223.4 224.0 24.8 26.6 28.3 79.6 0.66 11.52 23/05/2015 12:44:31 229.8 228.5 228.6 229.0 28.1 28.9 33.5 90.5 0.82 17.25

23/05/2015 12:18:40 225.1 223.9 223.7 224.2 23.0 23.0 24.1 70.0 0.99 15.59 23/05/2015 12:44:32 229.6 228.3 228.4 228.8 26.0 24.5 25.8 76.3 0.99 17.34

23/05/2015 12:18:41 225.0 223.9 223.7 224.2 27.1 26.6 32.1 85.7 0.66 12.94 23/05/2015 12:44:33 229.6 228.4 228.4 228.8 28.5 33.2 34.0 95.7 0.39 8.82

23/05/2015 12:18:42 225.0 223.8 223.6 224.1 31.5 34.0 31.7 97.2 0.86 18.84 23/05/2015 12:44:34 229.7 228.5 228.5 228.9 32.3 30.6 33.6 96.5 0.98 21.65

23/05/2015 12:18:43 225.0 223.8 223.5 224.1 35.6 37.6 42.1 115.3 0.91 23.48 23/05/2015 12:44:35 229.7 228.4 228.5 228.9 32.6 34.3 38.0 104.9 0.96 23.03

23/05/2015 12:18:44 224.9 223.7 223.5 224.0 39.0 37.0 40.6 116.6 0.91 23.76 23/05/2015 12:44:36 229.8 228.5 228.6 229.0 32.9 34.0 33.7 100.5 0.97 22.40

23/05/2015 12:18:45 224.8 223.6 223.4 223.9 38.7 42.2 43.7 124.6 0.89 24.90 23/05/2015 12:44:37 229.8 228.6 228.6 229.0 31.0 31.4 36.4 98.8 0.65 15.10

23/05/2015 12:18:46 225.1 223.9 223.7 224.2 37.3 38.0 38.8 114.0 0.92 23.43 23/05/2015 12:44:38 229.8 228.4 228.6 228.9 31.8 31.3 32.1 95.2 0.56 12.28

23/05/2015 12:18:47 225.1 223.9 223.8 224.3 35.9 34.9 41.7 112.5 0.92 23.11 23/05/2015 12:44:39 229.8 228.5 228.5 228.9 32.5 38.1 38.0 108.6 0.80 20.24

23/05/2015 12:18:48 225.1 223.8 223.5 224.1 33.8 35.9 33.7 103.4 0.94 21.84 23/05/2015 12:44:40 229.7 228.5 228.5 228.9 30.9 29.0 31.7 91.7 0.33 7.11

23/05/2015 12:18:49 225.1 223.9 223.6 224.2 30.8 31.6 36.4 98.8 0.71 16.12 23/05/2015 12:44:41 229.7 228.4 228.5 228.9 37.4 40.4 43.0 120.9 0.93 25.79

23/05/2015 12:18:50 225.1 223.8 223.7 224.2 34.6 32.4 35.6 102.6 0.95 21.85 23/05/2015 12:44:42 229.7 228.4 228.6 228.9 27.3 29.5 27.9 84.7 0.51 9.77

23/05/2015 12:18:51 225.0 223.7 223.5 224.1 32.5 35.4 35.6 103.6 0.70 16.16 23/05/2015 12:44:43 229.7 228.5 228.6 228.9 25.4 25.9 29.6 80.9 0.75 13.46

23/05/2015 12:18:52 225.1 223.8 223.7 224.2 23.2 22.7 24.1 70.0 1.00 15.70 23/05/2015 12:44:44 229.6 228.3 228.5 228.8 31.9 31.0 30.2 93.2 0.32 6.74

23/05/2015 12:18:53 225.1 223.9 223.8 224.3 23.9 22.4 26.2 72.5 0.75 11.93 23/05/2015 12:44:45 229.4 228.3 228.3 228.7 27.5 30.7 32.3 90.5 0.98 20.25

23/05/2015 12:18:54 225.1 223.8 223.6 224.2 22.4 24.1 23.2 69.6 0.99 15.50 23/05/2015 12:44:46 229.3 228.2 228.2 228.6 30.1 28.7 32.1 91.0 0.27 5.55

23/05/2015 12:18:55 225.2 223.9 223.8 224.3 21.5 21.6 24.5 67.6 0.99 14.97 23/05/2015 12:44:47 229.4 228.2 228.2 228.6 37.1 39.3 42.7 119.0 0.92 25.01

23/05/2015 12:18:56 225.1 223.9 223.8 224.3 28.0 27.0 29.7 84.8 0.23 4.31 23/05/2015 12:44:48 229.2 228.1 228.1 228.5 38.1 39.9 39.5 117.6 0.93 24.88

23/05/2015 12:18:57 225.2 224.0 223.7 224.3 28.7 32.6 34.7 95.9 0.95 20.47 23/05/2015 12:44:49 229.4 228.3 228.3 228.7 38.8 39.5 44.9 123.2 0.91 25.71

23/05/2015 12:18:58 225.2 224.0 223.8 224.3 30.6 30.2 31.7 92.5 0.97 20.05 23/05/2015 12:44:50 229.5 228.3 228.3 228.7 41.3 39.5 40.9 121.7 0.92 25.52

23/05/2015 12:18:59 224.9 223.7 223.6 224.1 31.9 30.2 36.5 98.6 0.95 20.96 23/05/2015 12:44:51 229.6 228.3 228.3 228.7 31.1 35.8 35.6 102.5 0.72 17.34

23/05/2015 12:19:00 225.1 223.9 223.6 224.2 30.2 34.1 31.0 95.3 0.95 20.34 23/05/2015 12:44:52 229.7 228.5 228.5 228.9 31.5 29.7 33.7 95.0 0.73 15.87

23/05/2015 12:19:01 225.1 223.9 223.7 224.2 33.0 35.1 38.9 107.1 0.92 22.07 23/05/2015 12:44:53 229.7 228.4 228.4 228.8 31.7 34.9 37.7 104.4 0.64 15.90

23/05/2015 12:19:02 224.9 223.8 223.6 224.1 40.2 37.7 41.0 119.0 0.90 24.00 23/05/2015 12:44:54 229.8 228.5 228.5 228.9 32.5 34.1 34.7 101.3 0.57 13.29

23/05/2015 12:19:03 225.1 224.0 223.7 224.3 34.0 37.4 38.1 109.5 0.91 22.33 23/05/2015 12:44:55 229.6 228.4 228.4 228.8 34.1 34.4 37.8 106.3 0.78 19.19

23/05/2015 12:19:04 225.1 223.9 223.7 224.2 43.3 42.5 43.5 129.3 0.89 25.72 23/05/2015 12:44:56 229.8 228.5 228.5 228.9 25.1 24.7 26.1 75.9 1.00 17.38

23/05/2015 12:19:05 225.1 224.0 223.9 224.3 30.4 29.5 34.5 94.4 0.95 20.17 23/05/2015 12:44:57 229.7 228.5 228.4 228.9 23.8 27.1 28.3 79.1 0.66 11.74

23/05/2015 12:19:06 225.3 224.0 223.8 224.4 28.0 32.0 29.3 89.3 0.88 17.64 23/05/2015 12:44:58 229.8 228.5 228.5 228.9 24.3 22.7 25.4 72.4 0.98 16.30

23/05/2015 12:19:07 225.4 224.1 223.9 224.5 25.8 28.5 31.0 85.3 0.39 8.06 23/05/2015 12:44:59 229.7 228.4 228.4 228.8 23.7 24.9 26.8 75.4 0.99 17.13

23/05/2015 12:19:08 224.8 223.6 223.5 224.0 25.8 24.3 25.5 75.7 0.09 1.51 23/05/2015 12:45:00 229.7 228.4 228.4 228.8 26.5 28.7 28.4 83.7 0.17 3.30

23/05/2015 12:19:09 224.9 223.8 223.5 224.1 22.4 25.0 27.2 74.6 0.49 7.93 23/05/2015 12:45:01 229.8 228.5 228.5 228.9 30.3 30.6 35.8 96.8 0.80 17.91

23/05/2015 12:19:10 225.3 224.0 223.8 224.4 28.8 29.4 29.8 88.0 0.72 14.32 23/05/2015 12:45:02 229.7 228.4 228.4 228.8 33.0 32.6 33.8 99.3 0.97 21.98

23/05/2015 12:19:11 225.3 224.1 223.9 224.4 31.3 29.8 35.8 96.8 0.87 18.94 23/05/2015 12:45:03 229.6 228.4 228.4 228.8 31.7 37.0 36.9 105.7 0.94 22.77

23/05/2015 12:19:12 225.4 224.2 223.9 224.5 30.8 34.5 31.9 97.3 0.87 19.01 23/05/2015 12:45:04 229.5 228.2 228.2 228.6 38.0 35.3 39.0 112.3 0.93 23.79

23/05/2015 12:19:13 225.4 224.2 224.1 224.6 29.2 30.1 34.5 93.8 0.96 20.27 23/05/2015 12:45:05 229.6 228.3 228.3 228.7 35.7 38.6 39.7 114.1 0.92 24.08

23/05/2015 12:19:14 225.2 224.1 224.1 224.5 31.0 28.7 30.2 89.9 0.97 19.58 23/05/2015 12:45:06 229.4 228.2 228.1 228.6 35.4 37.9 38.6 111.9 0.93 23.69

23/05/2015 12:19:15 225.2 224.0 223.9 224.4 27.8 32.8 34.2 94.8 0.87 18.74 23/05/2015 12:45:07 229.5 228.3 228.2 228.7 36.8 36.8 41.5 115.2 0.92 24.30

23/05/2015 12:19:16 225.2 224.0 223.9 224.4 31.1 31.0 31.6 93.7 0.97 20.32 23/05/2015 12:45:08 229.6 228.3 228.3 228.7 42.6 43.3 44.2 130.0 0.90 26.67

23/05/2015 12:19:17 225.0 224.0 223.8 224.3 31.8 30.6 35.8 98.2 0.70 15.62 23/05/2015 12:45:09 229.5 228.4 228.3 228.7 32.9 35.4 35.3 103.6 0.87 20.50

23/05/2015 12:19:18 225.2 224.0 223.8 224.3 34.1 36.9 34.4 105.4 0.69 16.30 23/05/2015 12:45:10 229.7 228.5 228.4 228.9 30.8 28.3 31.5 90.6 0.89 18.39

23/05/2015 12:19:19 225.2 224.1 224.0 224.4 22.3 22.4 25.8 70.5 1.00 15.76 23/05/2015 12:45:11 228.3 227.1 226.7 227.4 26.0 25.7 27.6 79.3 0.50 9.08

23/05/2015 12:19:20 224.7 223.7 223.6 224.0 26.6 25.1 27.4 79.0 0.10 1.76 23/05/2015 12:45:12 228.6 227.5 227.4 227.8 23.3 23.5 24.3 71.0 0.98 15.91

23/05/2015 12:19:21 225.2 224.1 223.9 224.4 25.7 29.5 30.7 86.0 0.64 12.95 23/05/2015 12:45:13 229.3 228.0 228.0 228.4 23.8 23.1 26.5 73.4 0.99 16.55

23/05/2015 12:19:22 225.3 224.1 224.0 224.5 25.9 25.8 26.7 78.4 0.74 13.05 23/05/2015 12:45:14 229.4 228.1 228.1 228.5 30.3 31.6 32.6 94.5 0.72 15.55

23/05/2015 12:19:23 225.1 224.0 223.9 224.3 31.8 31.4 36.4 99.5 0.69 15.53 23/05/2015 12:45:15 229.4 228.1 228.1 228.5 29.9 33.2 34.7 97.8 0.80 18.16

23/05/2015 12:19:24 225.0 223.9 223.7 224.2 35.5 40.3 37.8 113.6 0.91 23.07 23/05/2015 12:45:16 228.9 227.8 227.8 228.2 33.0 29.9 34.0 96.9 0.89 19.73

23/05/2015 12:19:25 225.0 223.9 223.7 224.2 35.6 36.0 41.7 113.4 0.91 23.10 23/05/2015 12:45:17 229.1 227.9 227.9 228.3 32.5 34.3 36.3 103.1 0.95 22.43

23/05/2015 12:19:26 225.0 223.9 223.9 224.3 39.4 38.0 39.3 116.6 0.90 23.55 23/05/2015 12:45:18 229.1 227.9 227.9 228.3 29.9 31.8 30.8 92.5 0.97 20.54

23/05/2015 12:19:27 225.2 224.0 223.9 224.4 39.3 44.4 45.4 129.2 0.90 25.95 23/05/2015 12:45:19 229.1 227.9 227.9 228.3 30.7 30.5 34.5 95.6 0.74 16.25

23/05/2015 12:19:28 225.5 224.3 224.2 224.7 33.7 32.2 33.5 99.4 0.96 21.36 23/05/2015 12:45:20 228.9 227.8 227.8 228.2 32.1 33.7 33.6 99.5 0.80 18.10

23/05/2015 12:19:29 225.5 224.4 224.3 224.7 31.3 31.3 36.9 99.4 0.96 21.35 23/05/2015 12:45:21 229.1 228.0 228.0 228.4 28.1 30.9 34.1 93.1 0.81 17.57
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ตาํแหน่งตรวจวัด ณ. ตู้ Load center ของเคร่ือง A11 หลังติดตัง้อุปกรณ์

Date/Time
Voltage Current

Pf. kW. Date/Time
Voltage Current

23/05/2015 12:19:30 225.5 224.3 224.1 224.6 30.6 34.5 32.0 97.2 0.88 19.20 23/05/2015 12:45:22 229.2 228.1 228.0 228.4 37.0 33.5 36.1 106.6 0.87 21.29

23/05/2015 12:19:31 225.4 224.2 224.1 224.6 34.3 35.8 40.7 110.8 0.77 19.41 23/05/2015 12:45:23 229.2 228.0 228.0 228.4 27.3 29.7 30.7 87.6 0.15 3.16

23/05/2015 12:19:32 225.4 224.2 224.1 224.6 31.7 27.9 28.9 88.5 0.32 6.42 23/05/2015 12:45:24 229.1 228.0 227.9 228.3 28.8 28.9 30.4 88.0 0.90 18.05

23/05/2015 12:19:33 225.4 224.3 224.0 224.6 24.4 26.5 27.9 78.8 0.58 9.91 23/05/2015 12:45:25 229.1 228.1 227.9 228.4 27.9 27.6 31.7 87.2 0.74 14.89

23/05/2015 12:19:34 225.6 224.3 224.2 224.7 24.4 22.8 24.1 71.3 0.91 14.55 23/05/2015 12:45:26 229.1 228.0 227.9 228.3 28.6 28.9 29.3 86.9 0.33 6.54

23/05/2015 12:19:35 225.4 224.3 224.3 224.7 24.4 23.0 26.8 74.2 1.00 16.67 23/05/2015 12:45:27 228.7 227.7 227.6 228.0 29.3 31.9 34.8 96.0 0.72 16.24

23/05/2015 12:19:36 225.4 224.2 224.0 224.5 23.2 25.1 24.4 72.7 0.99 16.21 23/05/2015 12:45:28 229.0 227.9 227.8 228.2 38.3 35.4 39.5 113.3 0.92 23.86

23/05/2015 12:19:37 225.2 224.1 223.9 224.4 29.1 28.9 34.3 92.3 0.63 13.18 23/05/2015 12:45:29 229.0 227.9 227.8 228.2 36.3 41.3 43.3 121.0 0.91 25.09

23/05/2015 12:19:38 225.1 224.0 223.9 224.3 33.8 31.7 33.4 98.9 0.95 21.16 23/05/2015 12:45:30 229.0 227.9 227.8 228.2 42.4 43.4 44.0 129.8 0.92 27.24

23/05/2015 12:19:39 225.2 224.1 223.9 224.4 30.9 34.9 36.8 102.6 0.95 21.83 23/05/2015 12:45:31 229.1 228.1 228.0 228.4 33.1 32.2 36.8 102.1 0.96 22.45

23/05/2015 12:19:40 225.1 224.0 223.8 224.3 35.1 35.4 36.8 107.3 0.93 22.46 23/05/2015 12:45:32 228.9 227.7 227.6 228.1 30.1 31.9 32.2 94.2 0.81 17.53

23/05/2015 12:19:41 225.0 223.8 223.7 224.2 36.6 36.5 42.1 115.3 0.91 23.51 23/05/2015 12:45:33 229.0 227.9 227.8 228.2 29.7 32.9 35.0 97.6 0.64 14.63

23/05/2015 12:19:42 225.2 224.0 223.8 224.3 35.4 40.1 37.5 113.0 0.92 23.21 23/05/2015 12:45:34 229.0 228.0 227.9 228.3 33.7 31.5 34.8 100.0 0.72 16.43

23/05/2015 12:19:43 225.2 224.0 223.7 224.3 36.6 37.6 43.6 117.7 0.91 24.09 23/05/2015 12:45:35 229.2 228.0 228.0 228.4 34.0 38.0 39.4 111.5 0.70 18.23

23/05/2015 12:19:44 225.1 223.9 223.8 224.3 37.0 36.9 39.4 113.3 0.92 23.30 23/05/2015 12:45:36 229.1 227.9 227.8 228.3 31.8 31.4 30.5 93.8 0.49 10.36

23/05/2015 12:19:45 225.3 224.1 223.9 224.4 41.7 46.3 46.2 134.2 0.89 26.67 23/05/2015 12:45:37 229.2 228.2 228.1 228.5 26.4 25.5 28.8 80.8 0.75 13.91

23/05/2015 12:19:46 225.3 224.1 223.9 224.4 29.0 29.1 30.0 88.1 0.73 14.27 23/05/2015 12:45:38 229.4 228.2 228.2 228.6 26.1 25.7 26.5 78.2 0.83 14.82

23/05/2015 12:19:47 225.2 224.0 224.0 224.4 31.5 29.1 34.4 95.1 0.96 20.40 23/05/2015 12:45:39 229.4 228.3 228.2 228.6 24.1 24.7 26.8 75.6 0.99 17.12

23/05/2015 12:19:48 225.3 224.0 223.8 224.4 26.5 27.6 26.4 80.5 0.09 1.66 23/05/2015 12:45:40 229.3 228.3 228.2 228.6 25.5 23.6 26.2 75.3 0.99 16.98

23/05/2015 12:19:49 225.4 224.2 224.1 224.6 22.6 22.3 25.7 70.6 0.99 15.71 23/05/2015 12:45:41 229.3 228.2 228.1 228.5 29.4 34.0 35.0 98.4 0.39 9.17

23/05/2015 12:19:50 225.5 224.3 224.2 224.7 27.2 26.6 28.1 81.9 0.35 6.38 23/05/2015 12:45:42 229.3 228.2 228.1 228.5 31.7 31.5 33.3 96.5 0.81 17.74

23/05/2015 12:19:51 224.6 223.2 223.1 223.6 30.0 33.3 35.9 99.2 0.87 19.36 23/05/2015 12:45:43 229.1 228.2 228.1 228.5 37.8 36.8 41.9 116.5 0.93 24.74

23/05/2015 12:19:52 224.5 223.4 223.3 223.7 31.0 31.0 32.3 94.3 0.97 20.40 23/05/2015 12:45:44 229.0 227.9 227.9 228.3 39.1 41.5 41.4 122.0 0.92 25.52

23/05/2015 12:19:53 225.2 224.1 224.0 224.4 34.3 32.3 37.6 104.2 0.94 22.04 23/05/2015 12:45:45 229.0 228.0 227.8 228.3 36.1 37.7 40.8 114.6 0.93 24.30

23/05/2015 12:19:54 225.3 224.1 223.9 224.4 31.4 34.3 32.4 98.2 0.96 21.06 23/05/2015 12:45:46 229.1 228.2 228.1 228.5 38.6 35.0 39.1 112.7 0.93 24.03

23/05/2015 12:19:55 225.1 224.0 223.8 224.3 28.1 28.4 33.4 89.9 0.89 18.10 23/05/2015 12:45:47 229.0 228.0 228.0 228.3 42.1 43.5 43.5 129.2 0.90 26.65

23/05/2015 12:19:56 224.9 223.8 223.2 224.0 32.2 31.3 32.5 96.0 0.87 18.76 23/05/2015 12:45:48 228.7 227.7 227.7 228.0 35.5 35.2 37.3 108.0 0.94 23.24

23/05/2015 12:19:57 224.9 223.9 223.6 224.1 30.8 33.9 36.3 101.0 0.79 18.09 23/05/2015 12:45:49 229.1 228.1 228.0 228.4 47.6 45.2 49.2 142.0 0.88 28.63

23/05/2015 12:19:58 224.9 223.7 223.5 224.0 32.9 33.6 35.4 101.9 0.95 21.77 23/05/2015 12:45:50 229.2 228.1 228.0 228.4 29.4 30.6 29.8 89.8 0.17 3.44

23/05/2015 12:19:59 224.8 223.8 223.6 224.1 32.5 31.6 35.5 99.6 0.62 14.15 23/05/2015 12:45:51 229.1 228.0 227.9 228.3 25.0 27.2 28.4 80.6 0.67 12.19

23/05/2015 12:20:00 224.9 223.8 223.5 224.1 27.4 31.5 29.7 88.7 0.63 12.68 23/05/2015 12:45:52 229.2 228.1 228.0 228.4 25.8 23.5 26.0 75.4 0.99 17.06

23/05/2015 12:20:01 224.9 223.8 223.6 224.1 27.6 28.1 31.0 86.7 0.73 14.31 23/05/2015 12:45:53 229.1 227.9 227.9 228.3 24.0 26.5 27.3 77.7 0.99 17.58

23/05/2015 12:20:02 224.6 223.5 223.3 223.8 29.7 28.5 29.6 87.8 0.89 17.39 23/05/2015 12:45:54 229.1 228.0 227.9 228.3 26.3 26.2 28.5 80.9 0.41 7.55

23/05/2015 12:20:03 224.9 223.9 223.5 224.1 25.4 29.1 31.0 85.5 0.73 14.38 23/05/2015 12:45:55 229.1 228.0 228.0 228.4 32.7 31.6 36.4 100.7 0.88 20.26

23/05/2015 12:20:04 224.8 223.7 223.5 224.0 33.3 34.4 35.8 103.6 0.93 21.58 23/05/2015 12:45:56 229.2 228.0 228.1 228.4 31.8 34.4 34.7 100.9 0.97 22.28

23/05/2015 12:20:05 224.7 223.7 223.5 224.0 38.9 37.3 42.0 118.3 0.90 23.75 23/05/2015 12:45:57 229.2 228.1 228.0 228.4 31.8 33.3 36.4 101.4 0.97 22.39

23/05/2015 12:20:06 225.0 223.9 223.6 224.2 36.9 42.0 39.2 118.0 0.90 23.69 23/05/2015 12:45:58 229.2 228.1 228.1 228.5 34.2 30.8 34.3 99.4 0.97 22.02

23/05/2015 12:20:07 225.0 223.9 223.7 224.2 32.8 33.0 38.2 103.9 0.94 21.80 23/05/2015 12:45:59 229.4 228.2 228.2 228.6 29.4 34.6 34.5 98.5 0.89 19.92

23/05/2015 12:20:08 224.9 223.7 223.6 224.1 32.5 30.9 31.5 94.9 0.96 20.35 23/05/2015 12:46:00 229.3 228.1 228.1 228.5 30.5 31.7 32.9 95.1 0.81 17.79

23/05/2015 12:20:09 225.1 224.0 223.8 224.3 27.4 29.6 32.7 89.7 0.64 13.45 23/05/2015 12:46:01 229.4 228.3 228.3 228.7 32.2 32.6 37.0 101.8 0.72 16.77

23/05/2015 12:20:10 225.2 224.1 223.9 224.4 31.8 30.8 32.0 94.6 0.63 13.36 23/05/2015 12:46:02 229.6 228.4 228.5 228.8 33.1 36.1 35.5 104.7 0.79 18.94

23/05/2015 12:20:11 225.0 223.9 223.7 224.2 30.7 28.9 33.0 92.5 0.96 19.91 23/05/2015 12:46:03 229.7 228.5 228.5 228.9 37.4 40.6 43.7 121.7 0.84 23.29

23/05/2015 12:20:12 224.9 223.9 223.6 224.1 37.3 39.8 36.8 113.9 0.93 23.64 23/05/2015 12:46:04 229.7 228.5 228.5 228.9 32.1 29.1 32.4 93.7 0.89 19.01

23/05/2015 12:20:13 225.0 223.9 223.7 224.2 24.0 23.6 27.3 74.8 0.51 8.51 23/05/2015 12:46:05 229.7 228.5 228.5 228.9 28.6 34.1 35.0 97.7 0.63 14.58

23/05/2015 12:20:14 224.9 223.8 223.7 224.1 23.7 24.6 24.6 72.9 0.59 9.56 23/05/2015 12:46:06 229.6 228.5 228.4 228.8 27.3 27.6 28.9 83.8 0.42 7.84

23/05/2015 12:20:15 224.9 223.9 223.7 224.2 22.9 24.3 24.8 72.0 0.58 9.33 23/05/2015 12:46:07 229.7 228.7 228.6 229.0 28.8 27.6 31.6 88.0 0.73 14.77

23/05/2015 12:20:16 225.0 223.9 223.8 224.2 21.9 21.7 22.8 66.4 0.98 14.63 23/05/2015 12:46:08 229.6 228.5 228.4 228.8 33.6 36.7 36.8 107.1 0.69 17.06

23/05/2015 12:20:17 224.9 223.9 223.8 224.2 25.0 24.0 27.9 76.9 0.60 10.25 23/05/2015 12:46:09 229.6 228.5 228.4 228.8 35.5 37.8 40.4 113.7 0.92 24.02

23/05/2015 12:20:18 224.8 223.8 223.5 224.0 28.5 31.6 30.7 90.8 0.80 16.26 23/05/2015 12:46:10 229.9 228.7 228.7 229.1 39.7 35.2 39.4 114.3 0.93 24.35

23/05/2015 12:20:19 224.8 223.9 223.6 224.1 29.3 29.2 33.8 92.3 0.88 18.33 23/05/2015 12:46:11 230.0 228.8 228.8 229.2 30.8 35.6 36.3 102.8 0.96 22.50

23/05/2015 12:20:20 224.7 223.7 223.5 224.0 40.9 39.6 39.2 119.7 0.89 23.95 23/05/2015 12:46:12 230.1 228.9 229.0 229.3 30.4 29.9 32.1 92.5 0.81 17.19

23/05/2015 12:20:21 224.7 223.7 223.4 223.9 35.7 38.7 41.3 115.6 0.90 23.37 23/05/2015 12:46:13 230.2 229.0 229.0 229.4 30.9 29.6 33.5 94.0 0.81 17.49

23/05/2015 12:20:22 224.8 223.8 223.6 224.1 34.4 34.6 35.4 104.4 0.93 21.67 23/05/2015 12:46:14 230.0 228.9 228.9 229.3 31.7 34.9 34.7 101.3 0.79 18.24

23/05/2015 12:20:23 224.4 223.5 223.3 223.7 37.2 37.6 41.6 116.4 0.90 23.35 23/05/2015 12:46:15 230.1 229.0 229.0 229.4 28.2 28.9 32.4 89.5 0.66 13.59

23/05/2015 12:20:24 224.7 223.7 223.4 223.9 36.4 40.5 38.2 115.2 0.91 23.36 23/05/2015 12:46:16 230.1 228.9 229.0 229.3 38.9 36.6 39.9 115.5 0.85 22.52

23/05/2015 12:20:25 224.7 223.6 223.4 223.9 36.0 36.2 42.1 114.3 0.91 23.25 23/05/2015 12:46:17 230.2 229.2 229.2 229.5 26.0 29.3 29.5 84.8 0.51 9.55

23/05/2015 12:20:26 224.5 223.5 223.4 223.8 43.4 40.7 40.4 124.4 0.89 24.78 23/05/2015 12:46:18 230.2 229.1 229.1 229.5 24.9 25.0 26.5 76.4 1.00 17.53

23/05/2015 12:20:27 224.8 223.8 223.5 224.0 24.3 26.6 27.9 78.8 0.43 7.33 23/05/2015 12:46:19 230.1 229.1 229.0 229.4 24.9 23.7 26.9 75.4 0.91 15.76

23/05/2015 12:20:28 224.7 223.7 223.5 224.0 22.9 22.2 23.7 68.8 0.99 15.30 23/05/2015 12:46:20 230.1 229.0 229.0 229.4 23.6 25.3 25.7 74.6 0.99 16.94

23/05/2015 12:20:29 224.6 223.6 223.5 223.9 23.1 22.7 25.3 71.1 1.00 15.92 23/05/2015 12:46:21 230.4 229.3 229.2 229.6 23.5 24.2 26.5 74.2 0.99 16.87
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23/05/2015 12:20:30 224.8 223.7 223.5 224.0 21.8 22.4 23.0 67.3 0.99 14.92 23/05/2015 12:46:22 230.4 229.3 229.2 229.6 30.3 30.6 34.7 95.6 0.72 15.80

23/05/2015 12:20:31 224.8 223.8 223.6 224.1 26.0 25.7 29.8 81.5 0.08 1.52 23/05/2015 12:46:23 230.2 229.1 229.0 229.4 36.2 41.3 42.1 119.6 0.91 25.03

23/05/2015 12:20:32 224.9 223.8 223.7 224.1 30.8 32.2 31.9 94.9 0.95 20.27 23/05/2015 12:46:24 230.3 229.3 229.2 229.6 37.8 37.2 39.8 114.8 0.93 24.42

23/05/2015 12:20:33 224.9 223.8 223.7 224.1 29.8 31.7 35.8 97.2 0.96 20.82 23/05/2015 12:46:25 230.3 229.3 229.2 229.6 40.1 38.5 42.7 121.3 0.91 25.33

23/05/2015 12:20:34 224.8 223.7 223.5 224.0 30.4 30.5 31.2 92.1 0.97 19.95 23/05/2015 12:46:26 230.2 229.2 229.1 229.5 35.8 39.4 38.4 113.6 0.92 24.05

23/05/2015 12:20:35 224.5 223.5 223.4 223.8 30.5 30.9 34.5 95.8 0.95 20.37 23/05/2015 12:46:27 230.2 229.3 229.1 229.5 34.6 37.0 40.6 112.2 0.93 23.93

23/05/2015 12:20:36 224.5 223.5 223.3 223.8 28.1 30.0 29.5 87.6 0.72 14.07 23/05/2015 12:46:28 230.4 229.5 229.4 229.8 40.7 38.0 41.6 120.3 0.92 25.33

23/05/2015 12:20:37 224.6 223.6 223.5 223.9 29.7 30.2 36.0 95.8 0.96 20.50 23/05/2015 12:46:29 230.4 229.4 229.2 229.7 36.1 42.5 42.3 120.9 0.92 25.40

23/05/2015 12:20:38 224.5 223.6 223.5 223.9 33.4 34.8 34.5 102.7 0.95 21.92 23/05/2015 12:46:30 230.3 229.3 229.1 229.6 40.0 38.1 40.3 118.4 0.85 22.97

23/05/2015 12:20:39 224.6 223.7 223.4 223.9 40.0 42.9 46.6 129.5 0.90 26.15 23/05/2015 12:46:31 230.5 229.6 229.4 229.8 25.6 24.9 27.5 78.0 1.00 17.93

23/05/2015 12:20:40 224.4 223.4 223.2 223.7 32.4 31.8 32.4 96.6 0.95 20.60 23/05/2015 12:46:32 230.5 229.4 229.3 229.7 24.8 25.9 27.0 77.6 0.91 16.23

23/05/2015 12:20:41 224.4 223.5 223.3 223.7 30.5 31.3 34.0 95.8 0.95 20.34 23/05/2015 12:46:33 230.5 229.5 229.4 229.8 23.5 23.7 26.0 73.2 0.99 16.60

23/05/2015 12:20:42 224.5 223.6 223.3 223.8 28.5 29.3 29.0 86.9 0.72 14.08 23/05/2015 12:46:34 230.4 229.5 229.4 229.8 25.2 23.5 25.8 74.5 0.99 16.89

23/05/2015 12:20:43 224.2 223.2 222.9 223.4 26.7 25.9 30.3 82.8 0.57 10.89 23/05/2015 12:46:35 230.4 229.4 229.3 229.7 26.3 29.5 30.6 86.5 0.16 3.21

23/05/2015 12:20:44 224.1 223.2 223.0 223.4 28.6 30.0 29.4 87.9 0.88 17.32 23/05/2015 12:46:36 230.4 229.4 229.3 229.7 30.5 29.8 32.8 93.1 0.73 15.56

23/05/2015 12:20:45 224.4 223.4 223.0 223.6 35.4 38.0 42.0 115.4 0.91 23.45 23/05/2015 12:46:37 230.4 229.5 229.5 229.8 34.5 32.2 36.0 102.8 0.96 22.74

23/05/2015 12:20:46 224.1 223.1 222.9 223.4 37.4 37.3 38.2 112.9 0.91 23.03 23/05/2015 12:46:38 230.5 229.5 229.4 229.8 31.9 34.6 34.8 101.3 0.96 22.41

23/05/2015 12:20:47 224.2 223.2 223.0 223.5 37.0 35.2 38.9 111.1 0.93 23.00 23/05/2015 12:46:39 230.3 229.4 229.2 229.6 30.3 30.8 34.1 95.1 0.89 19.38

23/05/2015 12:20:48 224.4 223.3 223.0 223.6 31.5 34.2 33.2 98.9 0.95 21.06 23/05/2015 12:46:40 230.3 229.3 229.3 229.6 32.5 29.4 32.3 94.2 0.39 8.65

23/05/2015 12:20:49 224.3 223.2 223.0 223.5 29.4 28.6 33.4 91.5 0.97 19.88 23/05/2015 12:46:41 230.2 229.3 229.2 229.6 34.9 40.2 40.6 115.8 0.87 23.29

23/05/2015 12:20:50 224.2 223.1 222.9 223.4 31.7 32.8 32.9 97.4 0.87 18.97 23/05/2015 12:46:42 230.1 229.1 229.0 229.4 33.4 32.6 36.0 102.0 0.38 8.91

23/05/2015 12:20:51 224.3 223.3 223.0 223.5 30.7 33.0 36.2 99.8 0.79 17.80 23/05/2015 12:46:43 230.0 229.1 229.0 229.4 45.6 43.6 47.1 136.3 0.90 28.02

23/05/2015 12:20:52 224.3 223.2 223.1 223.5 30.7 30.8 32.1 93.6 0.72 14.86 23/05/2015 12:46:44 230.3 229.2 229.2 229.6 35.1 38.9 36.3 110.3 0.86 21.92

23/05/2015 12:20:53 224.3 223.3 223.1 223.6 36.5 37.8 39.4 113.8 0.93 23.65 23/05/2015 12:46:45 230.4 229.4 229.3 229.7 29.9 30.9 33.9 94.7 0.81 17.79

23/05/2015 12:20:54 224.3 223.3 223.0 223.5 23.9 23.7 24.8 72.5 0.67 10.77 23/05/2015 12:46:46 230.2 229.3 229.2 229.6 32.4 30.0 31.7 94.0 0.17 3.64

23/05/2015 12:20:55 224.2 223.2 223.0 223.5 23.9 23.8 27.4 75.1 0.67 10.93 23/05/2015 12:46:47 230.2 229.2 229.1 229.5 28.2 32.0 32.3 92.5 0.73 15.25

23/05/2015 12:20:56 224.3 223.2 223.1 223.5 24.7 24.8 24.4 73.9 0.67 11.03 23/05/2015 12:46:48 230.1 229.2 229.0 229.4 28.5 27.8 30.6 87.0 0.42 8.29

23/05/2015 12:20:57 224.4 223.4 223.1 223.6 22.4 23.3 25.7 71.4 0.83 13.01 23/05/2015 12:46:49 230.3 229.4 229.2 229.6 39.5 37.0 40.2 116.6 0.93 24.91

23/05/2015 12:20:58 224.4 223.4 223.2 223.7 25.9 25.4 26.3 77.6 0.42 7.33 23/05/2015 12:46:50 230.1 229.1 228.9 229.4 32.0 34.6 35.3 101.8 0.97 22.57

23/05/2015 12:20:59 224.1 223.2 223.0 223.4 34.6 36.4 39.3 110.3 0.92 22.75 23/05/2015 12:46:51 230.1 229.2 228.9 229.4 32.2 32.7 35.6 100.4 0.89 20.38

23/05/2015 12:21:00 224.2 223.2 222.9 223.4 37.3 40.2 39.9 117.4 0.90 23.69 23/05/2015 12:46:52 230.3 229.4 229.2 229.6 36.3 32.9 36.1 105.3 0.96 23.21

23/05/2015 12:21:01 224.1 223.1 223.0 223.4 38.3 36.8 42.0 117.0 0.91 23.70 23/05/2015 12:46:53 230.1 229.2 228.9 229.4 30.7 34.8 34.7 100.2 0.56 13.37

23/05/2015 12:21:02 224.3 223.3 223.1 223.6 38.9 41.7 39.7 120.3 0.90 24.10 23/05/2015 12:46:54 230.1 229.1 228.9 229.4 30.4 30.2 34.2 94.8 0.40 8.82

23/05/2015 12:21:03 224.4 223.4 223.1 223.6 34.5 35.8 39.5 109.8 0.92 22.65 23/05/2015 12:46:55 230.2 229.1 229.0 229.4 34.5 33.7 36.7 105.0 0.88 21.13

23/05/2015 12:21:04 224.1 223.0 222.9 223.3 36.5 37.0 37.8 111.4 0.92 22.81 23/05/2015 12:46:56 230.5 229.4 229.2 229.7 29.8 32.8 34.5 97.0 0.58 12.60

23/05/2015 12:21:05 224.0 223.0 222.8 223.3 39.4 41.0 44.0 124.4 0.89 24.80 23/05/2015 12:46:57 230.3 229.2 229.1 229.5 36.0 36.6 38.7 111.2 0.71 17.89

23/05/2015 12:21:06 224.2 223.2 222.9 223.4 39.8 42.6 42.8 125.2 0.90 25.08 23/05/2015 12:46:58 230.6 229.5 229.4 229.8 27.9 26.4 28.6 82.8 0.50 9.61

23/05/2015 12:21:07 224.1 223.1 222.9 223.4 32.6 29.6 33.9 96.1 0.21 4.50 23/05/2015 12:46:59 230.7 229.6 229.6 230.0 26.4 28.3 29.0 83.7 0.58 11.06

23/05/2015 12:21:08 224.0 223.0 222.8 223.3 25.2 26.8 26.3 78.3 0.58 10.12 23/05/2015 12:47:00 230.8 229.7 229.6 230.0 24.9 24.4 26.7 76.0 0.98 17.19

23/05/2015 12:21:09 224.3 223.3 223.0 223.5 23.9 23.5 26.4 73.8 0.58 9.38 23/05/2015 12:47:01 230.8 229.8 229.7 230.1 27.0 25.3 27.5 79.8 1.00 18.35

23/05/2015 12:21:10 224.3 223.2 223.0 223.5 23.3 22.5 23.9 69.8 0.99 15.48 23/05/2015 12:47:02 230.8 229.7 229.6 230.0 29.5 32.4 33.7 95.6 0.11 2.30

23/05/2015 12:21:11 224.2 223.1 223.0 223.4 23.4 23.9 26.0 73.2 1.00 16.36 23/05/2015 12:47:03 230.8 229.7 229.6 230.0 37.3 38.5 42.0 117.7 0.93 25.25

23/05/2015 12:21:12 224.3 223.3 223.0 223.5 28.6 30.0 31.7 90.4 0.38 7.81 23/05/2015 12:47:04 230.8 229.7 229.6 230.0 40.7 39.8 42.6 123.2 0.92 26.06

23/05/2015 12:21:13 224.3 223.3 223.1 223.6 30.9 29.5 34.4 94.7 0.96 20.39 23/05/2015 12:47:05 230.9 229.8 229.7 230.1 38.4 43.0 43.6 125.0 0.92 26.35

23/05/2015 12:21:14 224.2 223.2 223.0 223.5 32.6 34.8 33.7 101.1 0.94 21.31 23/05/2015 12:47:06 230.9 229.8 229.7 230.1 37.8 37.5 40.7 116.0 0.93 24.91

23/05/2015 12:21:15 224.1 223.2 222.9 223.4 29.8 29.2 35.2 94.2 0.96 20.17 23/05/2015 12:47:07 230.8 229.7 229.6 230.0 39.8 38.3 41.1 119.2 0.93 25.50

23/05/2015 12:21:16 224.1 223.1 222.9 223.4 30.3 29.0 30.3 89.6 0.96 19.29 23/05/2015 12:47:08 230.8 229.7 229.6 230.0 36.6 40.6 40.9 118.0 0.93 25.23

23/05/2015 12:21:17 224.1 223.2 222.9 223.4 27.7 30.2 32.8 90.7 0.71 14.78 23/05/2015 12:47:09 230.8 229.8 229.6 230.1 38.3 38.9 42.8 120.0 0.93 25.66

23/05/2015 12:21:18 224.2 223.2 222.9 223.4 31.6 32.4 33.0 97.0 0.87 18.81 23/05/2015 12:47:10 231.0 229.9 229.8 230.2 36.1 36.0 38.9 111.1 0.45 11.46

23/05/2015 12:21:19 224.2 223.2 223.1 223.5 32.4 30.3 36.2 99.0 0.69 15.25 23/05/2015 12:47:11 230.5 229.4 229.3 229.7 31.4 33.3 34.0 98.8 0.23 5.38

23/05/2015 12:21:20 224.2 223.2 223.0 223.5 44.1 49.4 45.5 138.9 0.87 26.88 23/05/2015 12:47:12 230.7 229.6 229.5 229.9 26.2 25.6 28.1 79.9 1.00 18.38

23/05/2015 12:21:21 224.4 223.4 223.1 223.6 28.5 28.9 33.0 90.3 0.96 19.31 23/05/2015 12:47:13 230.8 229.7 229.6 230.0 26.0 26.3 29.2 81.5 0.92 17.08

23/05/2015 12:21:22 224.2 223.1 222.9 223.4 28.9 27.7 28.8 85.5 0.97 18.46 23/05/2015 12:47:14 230.7 229.6 229.6 230.0 24.9 26.1 27.3 78.3 0.99 17.90

23/05/2015 12:21:23 224.2 223.2 222.9 223.4 26.1 28.6 30.4 85.1 0.80 15.50 23/05/2015 12:47:15 231.0 229.9 229.8 230.2 25.1 24.9 27.1 77.1 0.99 17.53

23/05/2015 12:21:24 224.2 223.2 223.0 223.5 25.5 26.8 27.8 80.1 0.65 11.58 23/05/2015 12:47:16 231.0 229.8 229.8 230.2 32.7 32.1 34.7 99.5 0.39 9.00

23/05/2015 12:21:25 224.1 223.1 222.9 223.4 29.4 27.4 32.3 89.1 0.40 8.44 23/05/2015 12:47:17 231.0 229.8 229.8 230.2 30.4 34.1 35.4 100.0 0.88 20.46

23/05/2015 12:21:26 223.9 223.0 222.7 223.2 36.4 40.1 38.9 115.4 0.90 23.07 23/05/2015 12:47:18 231.0 229.8 229.8 230.2 32.0 31.0 34.3 97.3 0.98 21.86

23/05/2015 12:21:27 224.1 223.2 222.8 223.4 32.1 34.0 37.2 103.4 0.93 21.46 23/05/2015 12:47:19 231.1 230.0 229.9 230.3 33.2 33.4 35.6 102.2 0.96 22.67

23/05/2015 12:21:28 224.0 223.0 222.8 223.3 31.6 30.5 32.1 94.3 0.96 20.14 23/05/2015 12:47:20 231.0 229.9 229.9 230.3 30.0 32.5 33.3 95.8 0.81 17.99

23/05/2015 12:21:29 224.0 223.1 222.9 223.3 29.4 32.7 35.0 97.0 0.95 20.57 23/05/2015 12:47:21 231.1 230.0 229.9 230.3 29.7 29.8 33.1 92.6 0.57 12.35



R S T AVG R S T RST R S T AVG R S T RST
Pf. kW.

ตารางการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า  ของ โรงงานพลาสติกไทย

ตาํแหน่งตรวจวัด ณ. ตู้ Load center ของเคร่ือง A11 หลังติดตัง้อุปกรณ์

Date/Time
Voltage Current

Pf. kW. Date/Time
Voltage Current

23/05/2015 12:21:30 224.2 223.2 223.0 223.5 27.8 28.2 30.2 86.1 0.72 14.06 23/05/2015 12:47:22 231.0 229.8 229.8 230.2 38.5 37.4 40.5 116.4 0.60 15.96

23/05/2015 12:21:31 223.9 223.0 222.8 223.2 30.4 27.3 32.5 90.3 0.88 17.87 23/05/2015 12:47:23 230.6 229.5 229.5 229.9 34.2 38.2 39.6 112.0 0.93 23.92

AVG 224.6 223.5 223.3 223.8 30.8 31.5 33.4 95.7 0.8 17.8 AVG 229.9 228.8 228.7 229.1 31.9 32.7 34.6 99.2 0.8 18.2

MIN 222.3 221.3 220.9 221.5 20.6 20.8 22.2 65.0 0.1 1.5 MIN 228.3 227.1 226.7 227.4 23.2 22.7 24.3 71.0 0.0 0.2

MAX 225.6 224.4 224.3 224.7 44.1 49.4 48.8 138.9 1.0 26.9 MAX 231.1 230.0 229.9 230.3 47.6 46.6 49.2 142.0 1.0 28.6



R S T AVG R S T RST R S T AVG R S T RST

23/05/2015 12:16:29 222.4 221.5 220.9 221.6 31.5 29.6 27.6 88.7 0.83 16.33 23/05/2015 12:42:21 224.5 223.4 222.2 223.4 33.6 33.1 32.6 99.3 0.86 18.97

23/05/2015 12:16:30 222.0 221.0 220.4 221.1 28.4 26.5 24.6 79.5 0.80 14.00 23/05/2015 12:42:22 224.5 223.4 222.3 223.4 30.3 28.5 26.6 85.4 0.81 15.38

23/05/2015 12:16:31 221.8 220.9 220.3 221.0 29.8 30.0 30.1 89.9 0.85 16.79 23/05/2015 12:42:23 224.4 223.3 222.1 223.3 27.6 25.5 23.3 76.4 0.75 12.83

23/05/2015 12:16:32 222.0 221.1 220.6 221.2 30.7 28.9 27.2 86.8 0.83 15.87 23/05/2015 12:42:24 224.4 223.3 222.4 223.4 31.8 31.4 31.0 94.1 0.87 18.18

23/05/2015 12:16:33 222.2 221.2 220.6 221.3 32.3 30.2 28.0 90.5 0.85 16.96 23/05/2015 12:42:25 224.3 223.2 222.5 223.3 34.1 32.1 30.2 96.4 0.87 18.75

23/05/2015 12:16:34 222.1 221.2 220.5 221.3 33.8 33.6 33.4 100.7 0.86 19.05 23/05/2015 12:42:26 224.2 223.2 222.4 223.3 52.3 50.2 48.1 150.6 0.93 31.12

23/05/2015 12:16:35 222.0 221.1 220.5 221.2 43.4 42.8 42.1 128.4 0.91 25.85 23/05/2015 12:42:27 224.3 223.2 222.3 223.3 47.0 46.2 45.3 138.5 0.92 28.44

23/05/2015 12:16:36 222.1 221.1 220.6 221.3 42.3 40.1 37.9 120.2 0.91 24.23 23/05/2015 12:42:28 224.1 223.1 222.3 223.2 46.3 44.3 42.3 133.0 0.92 27.32

23/05/2015 12:16:37 222.1 221.0 220.5 221.2 35.8 35.4 35.0 106.2 0.90 21.02 23/05/2015 12:42:29 224.3 223.2 222.4 223.3 40.9 38.4 35.9 115.2 0.90 23.04

23/05/2015 12:16:38 222.0 220.9 220.4 221.1 31.6 29.3 27.0 87.8 0.85 16.54 23/05/2015 12:42:30 224.4 223.2 222.3 223.3 33.5 32.4 31.2 97.1 0.86 18.54

23/05/2015 12:16:39 222.0 221.0 220.4 221.1 32.9 30.6 28.2 91.7 0.87 17.66 23/05/2015 12:42:31 224.0 222.9 222.2 223.0 31.6 29.5 27.4 88.6 0.83 16.43

23/05/2015 12:16:40 222.1 221.1 220.6 221.3 33.1 32.2 31.2 96.5 0.88 18.80 23/05/2015 12:42:32 224.4 223.2 222.5 223.4 31.5 30.1 28.7 90.2 0.82 16.45

23/05/2015 12:16:41 222.1 221.2 220.7 221.3 37.4 36.0 34.6 108.0 0.88 21.04 23/05/2015 12:42:33 224.4 223.2 222.3 223.3 27.0 26.4 25.8 79.2 0.78 13.72

23/05/2015 12:16:42 222.1 221.1 220.6 221.3 46.5 44.5 42.6 133.5 0.90 26.61 23/05/2015 12:42:34 224.2 223.0 222.4 223.2 27.7 26.0 24.3 78.0 0.77 13.35

23/05/2015 12:16:43 222.0 221.2 220.7 221.3 36.6 36.0 35.4 108.0 0.87 20.79 23/05/2015 12:42:35 224.2 223.0 222.4 223.2 27.8 26.2 24.7 78.7 0.77 13.45

23/05/2015 12:16:44 222.3 221.5 221.0 221.6 36.5 35.1 33.8 105.4 0.87 20.33 23/05/2015 12:42:36 224.3 223.1 222.3 223.2 24.2 23.5 22.8 70.5 0.72 11.26

23/05/2015 12:16:45 223.6 222.7 222.2 222.8 33.7 31.5 29.4 94.6 0.85 17.84 23/05/2015 12:42:37 224.0 223.0 222.2 223.1 27.6 26.0 24.4 77.9 0.77 13.33

23/05/2015 12:16:46 224.5 223.5 223.1 223.7 31.8 31.4 31.0 94.1 0.85 17.79 23/05/2015 12:42:38 223.8 222.8 222.0 222.9 27.6 25.7 23.9 77.2 0.76 13.11

23/05/2015 12:16:47 224.4 223.5 223.1 223.7 30.3 29.6 28.9 88.8 0.82 16.19 23/05/2015 12:42:39 224.1 223.1 221.8 223.0 27.6 26.7 25.9 80.2 0.78 13.87

23/05/2015 12:16:48 224.6 223.6 223.0 223.7 30.7 28.6 26.6 85.9 0.82 15.69 23/05/2015 12:42:40 223.8 222.8 221.6 222.7 29.2 27.4 25.7 82.3 0.79 14.41

23/05/2015 12:16:49 224.4 223.5 223.0 223.6 29.4 29.2 28.9 87.5 0.83 16.14 23/05/2015 12:42:41 223.8 222.8 221.6 222.7 37.7 33.7 29.7 101.2 0.82 18.44

23/05/2015 12:16:50 224.3 223.5 222.9 223.6 29.3 27.9 26.6 83.8 0.80 15.01 23/05/2015 12:42:42 223.9 222.8 221.5 222.7 30.1 29.1 28.2 87.4 0.82 15.87

23/05/2015 12:16:51 224.3 223.4 222.8 223.5 32.1 30.0 27.8 90.0 0.83 16.62 23/05/2015 12:42:43 223.7 222.8 221.7 222.7 31.3 29.4 27.5 88.2 0.80 15.65

23/05/2015 12:16:52 224.3 223.3 222.8 223.5 27.4 27.2 27.0 81.7 0.80 14.60 23/05/2015 12:42:44 223.8 222.7 221.6 222.7 29.7 26.8 23.9 80.4 0.81 14.46

23/05/2015 12:16:53 224.1 223.3 222.8 223.4 29.8 28.4 27.0 85.2 0.81 15.34 23/05/2015 12:42:45 223.8 222.7 221.9 222.8 27.7 26.6 25.5 79.8 0.81 14.33

23/05/2015 12:16:54 224.4 223.4 222.9 223.6 32.0 30.6 29.3 91.9 0.83 17.08 23/05/2015 12:42:46 223.8 222.8 222.1 222.9 30.2 28.2 26.2 84.6 0.83 15.58

23/05/2015 12:16:55 224.4 223.5 222.9 223.6 37.8 37.7 37.5 113.0 0.90 22.74 23/05/2015 12:42:47 223.7 222.8 222.0 222.8 41.1 39.5 37.9 118.5 0.88 23.12

23/05/2015 12:16:56 224.4 223.4 222.8 223.5 42.0 40.6 39.1 121.7 0.90 24.48 23/05/2015 12:42:48 223.7 222.6 221.8 222.7 45.9 45.8 45.8 137.5 0.90 27.56

23/05/2015 12:16:57 224.4 223.3 222.8 223.5 44.7 43.8 42.8 131.3 0.92 26.86 23/05/2015 12:42:49 223.9 222.8 222.1 222.9 41.3 39.6 37.9 118.8 0.90 23.84

23/05/2015 12:16:58 224.5 223.4 222.8 223.6 41.1 41.4 41.8 124.3 0.92 25.42 23/05/2015 12:42:50 223.7 222.6 221.9 222.7 34.2 32.2 30.3 96.7 0.82 17.70

23/05/2015 12:16:59 224.2 223.2 222.8 223.4 36.0 33.2 30.4 99.7 0.86 19.18 23/05/2015 12:42:51 223.7 222.6 221.8 222.7 28.3 27.7 27.0 83.0 0.80 14.70

23/05/2015 12:17:00 224.3 223.2 222.8 223.4 33.8 31.2 28.7 93.7 0.86 18.04 23/05/2015 12:42:52 223.6 222.5 221.9 222.7 28.6 27.1 25.5 81.2 0.78 14.12

23/05/2015 12:17:01 224.4 223.4 222.9 223.6 30.0 29.4 28.7 88.1 0.83 16.35 23/05/2015 12:42:53 223.7 222.7 221.9 222.8 28.8 26.7 24.7 80.2 0.76 13.62

23/05/2015 12:17:02 224.4 223.4 222.9 223.6 26.4 24.4 22.4 73.1 0.73 11.98 23/05/2015 12:42:54 223.8 222.8 221.9 222.8 26.2 25.3 24.4 76.0 0.75 12.70

23/05/2015 12:17:03 224.3 223.3 222.8 223.5 42.8 41.7 40.7 125.2 0.88 24.63 23/05/2015 12:42:55 223.8 222.8 222.1 222.9 27.6 25.9 24.2 77.7 0.77 13.27

23/05/2015 12:17:04 224.4 223.5 222.9 223.6 42.2 41.9 41.5 125.6 0.89 24.86 23/05/2015 12:42:56 223.8 222.8 222.1 222.9 26.5 24.8 23.2 74.4 0.74 12.23

23/05/2015 12:17:05 224.5 223.6 223.1 223.7 36.8 35.0 33.2 105.0 0.86 20.22 23/05/2015 12:42:57 223.6 222.7 221.7 222.7 27.0 25.9 24.8 77.7 0.76 13.07

23/05/2015 12:17:06 224.5 223.4 222.9 223.6 36.4 34.5 32.5 103.5 0.86 19.92 23/05/2015 12:42:58 223.7 222.7 222.1 222.8 26.4 24.7 23.1 74.2 0.74 12.27

23/05/2015 12:17:07 224.4 223.5 222.9 223.6 31.8 31.6 31.3 94.7 0.85 17.90 23/05/2015 12:42:59 223.6 222.7 221.9 222.7 27.2 25.6 23.9 76.7 0.75 12.84

23/05/2015 12:17:08 224.3 223.4 222.9 223.5 30.9 29.0 27.2 87.1 0.82 15.90 23/05/2015 12:43:00 223.9 222.8 222.0 222.9 27.6 27.2 26.8 81.6 0.79 14.27

23/05/2015 12:17:09 224.5 223.5 223.0 223.7 32.9 31.2 29.6 93.7 0.83 17.41 23/05/2015 12:43:01 223.7 222.7 222.0 222.8 29.1 27.4 25.7 82.2 0.79 14.49

23/05/2015 12:17:10 224.4 223.5 222.9 223.6 29.3 28.8 28.3 86.5 0.82 15.86 23/05/2015 12:43:02 223.5 222.5 221.8 222.6 32.5 32.2 32.0 96.7 0.82 17.65

23/05/2015 12:17:11 224.4 223.5 223.0 223.6 29.9 28.2 26.6 84.7 0.81 15.27 23/05/2015 12:43:03 223.6 222.6 221.8 222.7 33.2 32.6 31.9 97.7 0.84 18.17

23/05/2015 12:17:12 224.5 223.4 222.9 223.6 31.2 29.4 27.5 88.1 0.83 16.28 23/05/2015 12:43:04 223.8 222.7 222.1 222.9 36.9 34.6 32.3 103.9 0.88 20.28

23/05/2015 12:17:13 224.4 223.5 222.9 223.6 28.6 28.3 27.9 84.8 0.81 15.26 23/05/2015 12:43:05 223.7 222.8 222.0 222.8 32.4 30.2 28.1 90.7 0.83 16.81

23/05/2015 12:17:14 224.2 223.3 222.6 223.4 28.3 26.7 25.1 80.1 0.79 14.08 23/05/2015 12:43:06 223.7 222.8 222.0 222.8 27.9 27.0 26.1 81.0 0.81 14.62

23/05/2015 12:17:15 224.5 223.5 222.9 223.6 35.6 33.6 31.5 100.7 0.87 19.61 23/05/2015 12:43:07 223.7 222.8 222.1 222.9 29.9 27.9 25.9 83.7 0.83 15.42

23/05/2015 12:17:16 224.7 223.7 223.1 223.8 34.0 33.7 33.4 101.2 0.87 19.70 23/05/2015 12:43:08 224.1 223.0 222.3 223.1 30.3 27.7 25.1 83.1 0.81 14.98

23/05/2015 12:17:17 224.6 223.7 223.2 223.8 34.9 33.1 31.3 99.4 0.86 19.15 23/05/2015 12:43:09 223.8 222.8 221.9 222.8 46.4 46.4 46.3 139.1 0.91 28.21

23/05/2015 12:17:18 224.7 223.7 223.1 223.8 46.9 43.4 39.9 130.1 0.90 26.10 23/05/2015 12:43:10 223.8 222.6 222.0 222.8 45.9 43.4 40.9 130.2 0.90 25.98

23/05/2015 12:17:19 224.6 223.6 223.1 223.8 36.4 36.4 36.4 109.2 0.89 21.75 23/05/2015 12:43:11 223.7 222.7 221.9 222.8 36.3 34.7 33.1 104.1 0.87 20.08

23/05/2015 12:17:20 224.7 223.8 223.2 223.9 34.4 31.7 29.0 95.0 0.84 17.92 23/05/2015 12:43:12 223.8 222.8 221.9 222.8 35.5 34.5 33.4 103.5 0.86 19.83

23/05/2015 12:17:21 224.7 223.7 223.2 223.9 30.8 28.2 25.6 84.5 0.79 14.90 23/05/2015 12:43:13 223.6 222.5 221.8 222.6 33.2 31.4 29.5 94.1 0.85 17.72

23/05/2015 12:17:22 224.9 223.9 223.3 224.0 21.6 21.4 21.3 64.3 0.65 9.30 23/05/2015 12:43:14 223.5 222.5 221.7 222.6 30.6 28.6 26.7 85.9 0.81 15.52

23/05/2015 12:17:23 224.8 224.0 223.4 224.1 23.0 21.3 19.7 64.0 0.62 8.88 23/05/2015 12:43:15 223.5 222.6 221.6 222.6 32.5 31.6 30.7 94.9 0.84 17.74

23/05/2015 12:17:24 224.8 223.8 223.2 223.9 24.6 23.0 21.4 69.0 0.68 10.57 23/05/2015 12:43:16 223.6 222.6 221.9 222.7 30.7 28.9 27.1 86.8 0.83 15.97

23/05/2015 12:17:25 224.5 223.6 223.0 223.7 40.6 41.2 41.8 123.6 0.88 24.32 23/05/2015 12:43:17 223.8 222.8 222.1 222.9 29.5 27.8 26.1 83.3 0.80 14.89

23/05/2015 12:17:26 224.7 223.9 223.3 224.0 36.3 33.9 31.4 101.6 0.81 18.37 23/05/2015 12:43:18 223.7 222.6 221.8 222.7 30.4 29.4 28.5 88.3 0.83 16.33

23/05/2015 12:17:27 224.8 223.9 223.3 224.0 35.1 33.1 31.2 99.4 0.84 18.72 23/05/2015 12:43:19 223.2 222.3 221.5 222.3 29.9 28.1 26.3 84.3 0.82 15.30

23/05/2015 12:17:28 224.8 223.9 223.3 224.0 29.5 29.9 30.3 89.6 0.81 16.25 23/05/2015 12:43:20 223.6 222.7 221.9 222.7 28.6 27.0 25.4 81.1 0.79 14.30

Pf. kW.

ตารางการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า  ของ โรงงานพลาสติกไทย

ตาํแหน่งตรวจวัด ณ. ตู้ Load center ของเคร่ือง A12 หลังติดตัง้อุปกรณ์

Date/Time
Voltage Current

Pf. kW. Date/Time
Voltage Current



R S T AVG R S T RST R S T AVG R S T RST
Pf. kW.

ตารางการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า  ของ โรงงานพลาสติกไทย

ตาํแหน่งตรวจวัด ณ. ตู้ Load center ของเคร่ือง A12 หลังติดตัง้อุปกรณ์

Date/Time
Voltage Current

Pf. kW. Date/Time
Voltage Current

23/05/2015 12:17:29 224.8 223.9 223.3 224.0 28.7 27.1 25.5 81.3 0.77 14.05 23/05/2015 12:43:21 223.6 222.9 222.0 222.8 31.0 29.6 28.2 88.8 0.83 16.44

23/05/2015 12:17:30 224.9 223.9 223.3 224.0 28.4 26.2 23.9 78.6 0.76 13.43 23/05/2015 12:43:22 223.7 222.7 222.0 222.8 32.2 30.5 28.8 91.6 0.84 17.16

23/05/2015 12:17:31 224.8 224.0 223.3 224.0 27.7 28.4 29.1 85.2 0.79 14.98 23/05/2015 12:43:23 223.7 222.7 222.0 222.8 33.6 32.1 30.6 96.3 0.85 18.16

23/05/2015 12:17:32 224.8 223.9 223.2 224.0 26.7 24.9 23.2 74.8 0.73 12.18 23/05/2015 12:43:24 223.7 222.7 221.8 222.7 49.1 46.6 44.0 139.7 0.91 28.34

23/05/2015 12:17:33 225.0 224.0 223.4 224.1 27.9 25.9 24.0 77.8 0.76 13.20 23/05/2015 12:43:25 223.5 222.6 221.9 222.7 41.8 40.1 38.3 120.2 0.91 24.36

23/05/2015 12:17:34 225.1 224.0 223.4 224.2 27.3 28.3 29.4 85.0 0.80 15.15 23/05/2015 12:43:26 223.7 222.8 222.0 222.8 37.6 35.5 33.4 106.5 0.88 20.90

23/05/2015 12:17:35 224.6 223.7 223.1 223.8 30.8 29.1 27.3 87.2 0.82 16.02 23/05/2015 12:43:27 223.4 222.4 221.6 222.5 35.4 33.6 31.9 100.9 0.88 19.76

23/05/2015 12:17:36 224.8 223.8 223.2 223.9 34.4 32.4 30.4 97.2 0.86 18.74 23/05/2015 12:43:28 223.7 222.8 222.2 222.9 32.7 30.6 28.6 91.9 0.86 17.64

23/05/2015 12:17:37 224.8 223.9 223.2 224.0 41.0 41.4 41.7 124.1 0.88 24.46 23/05/2015 12:43:29 223.9 222.9 222.2 223.0 32.0 30.0 28.0 89.9 0.85 17.07

23/05/2015 12:17:38 224.9 223.9 223.2 224.0 38.0 35.8 33.6 107.4 0.87 20.83 23/05/2015 12:43:30 223.7 222.7 221.9 222.8 30.0 28.6 27.1 85.8 0.82 15.68

23/05/2015 12:17:39 225.0 224.0 223.4 224.1 37.7 35.4 33.1 106.3 0.87 20.62 23/05/2015 12:43:31 223.3 222.3 221.7 222.4 46.2 44.6 43.1 133.9 0.90 26.81

23/05/2015 12:17:40 224.9 224.0 223.2 224.0 45.1 44.1 43.1 132.3 0.90 26.69 23/05/2015 12:43:32 223.5 222.5 221.8 222.6 39.8 37.1 34.4 111.3 0.86 21.23

23/05/2015 12:17:41 225.0 224.1 223.4 224.2 37.8 35.5 33.2 106.6 0.85 20.33 23/05/2015 12:43:33 223.6 222.5 221.7 222.6 37.2 36.6 36.0 109.8 0.88 21.39

23/05/2015 12:17:42 224.8 223.9 223.2 224.0 31.0 28.9 26.8 86.7 0.77 14.91 23/05/2015 12:43:34 223.5 222.6 221.9 222.7 35.3 33.0 30.7 98.9 0.86 18.86

23/05/2015 12:17:43 224.9 224.1 223.4 224.1 24.5 23.8 23.2 71.5 0.67 10.75 23/05/2015 12:43:35 223.7 222.7 222.0 222.8 31.7 29.9 28.0 89.6 0.83 16.49

23/05/2015 12:17:44 225.0 224.1 223.4 224.2 23.4 21.9 20.4 65.7 0.61 8.96 23/05/2015 12:43:36 223.4 222.5 221.7 222.5 30.4 29.4 28.4 88.2 0.83 16.21

23/05/2015 12:17:45 225.1 224.2 223.6 224.3 26.2 24.1 22.0 72.3 0.68 11.01 23/05/2015 12:43:37 223.6 222.8 222.2 222.9 32.6 31.2 29.9 93.6 0.84 17.44

23/05/2015 12:17:46 225.2 224.3 223.6 224.4 29.8 30.0 30.1 89.9 0.76 15.23 23/05/2015 12:43:38 223.9 223.0 222.3 223.1 29.4 27.7 26.0 83.1 0.80 14.85

23/05/2015 12:17:47 225.0 224.2 223.4 224.2 42.0 40.5 39.1 121.6 0.86 23.45 23/05/2015 12:43:39 223.7 222.8 221.9 222.8 29.8 28.9 28.1 86.8 0.82 15.88

23/05/2015 12:17:48 225.0 224.1 223.3 224.1 36.3 34.1 31.8 102.2 0.84 19.15 23/05/2015 12:43:40 223.4 222.6 221.9 222.6 32.3 30.7 29.1 92.1 0.84 17.23

23/05/2015 12:17:49 225.0 224.2 223.4 224.2 34.1 33.7 33.3 101.0 0.85 19.13 23/05/2015 12:43:41 223.5 222.6 221.8 222.6 27.1 25.4 23.6 76.1 0.77 12.98

23/05/2015 12:17:50 225.0 224.2 223.5 224.2 28.4 26.8 25.2 80.4 0.76 13.73 23/05/2015 12:43:42 223.8 222.8 222.1 222.9 29.2 28.9 28.5 86.6 0.82 15.83

23/05/2015 12:17:51 224.9 224.0 223.3 224.1 30.2 27.9 25.6 83.8 0.79 14.87 23/05/2015 12:43:43 223.7 222.8 222.2 222.9 35.1 33.6 32.1 100.7 0.87 19.44

23/05/2015 12:17:52 224.8 224.0 223.2 224.0 27.1 27.9 28.6 83.6 0.79 14.70 23/05/2015 12:43:44 223.7 222.7 222.0 222.8 37.9 36.0 34.2 108.0 0.89 21.31

23/05/2015 12:17:53 224.9 224.0 223.3 224.1 25.8 24.3 22.9 73.0 0.71 11.65 23/05/2015 12:43:45 223.6 222.7 221.8 222.7 37.9 37.3 36.8 112.0 0.90 22.44

23/05/2015 12:17:54 225.2 224.2 223.5 224.3 28.1 26.4 24.7 79.2 0.76 13.54 23/05/2015 12:43:46 223.5 222.6 222.0 222.7 49.6 46.4 43.2 139.2 0.92 28.55

23/05/2015 12:17:55 225.2 224.2 223.4 224.3 32.8 32.7 32.5 98.0 0.87 19.01 23/05/2015 12:43:47 223.7 222.8 222.1 222.9 40.7 38.9 37.1 116.6 0.90 23.40

23/05/2015 12:17:56 225.4 224.5 223.8 224.6 34.1 32.3 30.6 97.0 0.85 18.54 23/05/2015 12:43:48 223.8 222.8 222.0 222.9 37.1 36.3 35.5 108.9 0.90 21.72

23/05/2015 12:17:57 225.7 224.5 223.9 224.7 33.0 30.5 28.1 91.6 0.85 17.43 23/05/2015 12:43:49 223.6 222.7 222.1 222.8 34.5 31.9 29.4 95.8 0.87 18.49

23/05/2015 12:17:58 225.5 224.6 223.9 224.7 33.6 33.4 33.3 100.3 0.87 19.49 23/05/2015 12:43:50 224.0 222.9 222.2 223.0 27.8 25.7 23.5 77.0 0.76 13.02

23/05/2015 12:17:59 225.5 224.6 224.0 224.7 37.4 35.9 34.3 107.6 0.88 21.29 23/05/2015 12:43:51 223.8 222.8 222.0 222.9 25.2 24.6 23.9 73.7 0.76 12.41

23/05/2015 12:18:00 225.5 224.5 223.8 224.6 40.3 37.9 35.6 113.7 0.90 22.89 23/05/2015 12:43:52 223.6 222.8 222.0 222.8 39.5 38.3 37.1 115.0 0.86 21.91

23/05/2015 12:18:01 225.4 224.5 223.8 224.6 38.4 37.6 36.8 112.7 0.88 22.15 23/05/2015 12:43:53 223.6 222.7 221.8 222.7 42.9 41.4 39.9 124.2 0.88 24.36

23/05/2015 12:18:02 225.2 224.4 223.7 224.4 35.0 34.8 34.5 104.3 0.85 19.79 23/05/2015 12:43:54 223.6 222.6 221.8 222.7 35.9 35.8 35.7 107.5 0.87 20.82

23/05/2015 12:18:03 225.6 224.7 224.0 224.8 35.6 33.5 31.5 100.6 0.85 19.24 23/05/2015 12:43:55 223.5 222.7 222.0 222.7 37.6 35.5 33.4 106.5 0.87 20.66

23/05/2015 12:18:04 225.7 224.9 224.3 225.0 28.8 28.0 27.1 83.9 0.79 14.92 23/05/2015 12:43:56 223.7 222.9 222.1 222.9 31.8 29.9 28.1 89.8 0.83 16.55

23/05/2015 12:18:05 225.6 224.8 224.2 224.9 24.9 23.4 22.0 70.3 0.70 11.10 23/05/2015 12:43:57 223.6 222.7 221.8 222.7 30.3 30.0 29.7 90.0 0.84 16.73

23/05/2015 12:18:06 225.5 224.7 224.2 224.8 26.7 24.7 22.7 74.1 0.74 12.37 23/05/2015 12:43:58 223.7 222.9 222.2 222.9 32.9 31.1 29.3 93.3 0.84 17.40

23/05/2015 12:18:07 225.6 224.8 224.2 224.9 25.3 25.0 24.6 75.0 0.76 12.73 23/05/2015 12:43:59 223.8 222.9 222.2 223.0 29.2 27.5 25.8 82.6 0.80 14.76

23/05/2015 12:18:08 225.4 224.7 224.1 224.7 43.8 42.8 41.7 128.3 0.89 25.67 23/05/2015 12:44:00 223.7 222.8 222.0 222.8 29.2 28.7 28.1 86.0 0.82 15.71

23/05/2015 12:18:09 225.5 224.7 224.2 224.8 41.2 39.2 37.2 117.7 0.87 23.04 23/05/2015 12:44:01 223.5 222.6 221.9 222.7 30.6 28.9 27.2 86.7 0.83 15.95

23/05/2015 12:18:10 225.5 224.7 224.1 224.8 36.0 36.1 36.2 108.3 0.87 21.05 23/05/2015 12:44:02 223.8 223.0 222.2 223.0 29.7 27.9 26.2 83.8 0.80 14.90

23/05/2015 12:18:12 225.4 224.6 224.1 224.7 33.1 31.9 30.7 95.8 0.83 17.87 23/05/2015 12:44:04 223.7 222.8 221.9 222.8 31.0 30.8 30.6 92.5 0.84 17.32

23/05/2015 12:18:13 225.4 224.5 223.9 224.6 33.5 31.6 29.7 94.8 0.84 17.91 23/05/2015 12:44:05 223.8 223.0 222.2 223.0 38.8 37.0 35.3 111.1 0.90 22.31

23/05/2015 12:18:14 225.1 224.3 223.7 224.4 29.6 29.6 29.6 88.9 0.83 16.45 23/05/2015 12:44:06 223.5 222.7 221.8 222.7 37.8 36.0 34.2 108.1 0.89 21.44

23/05/2015 12:18:15 225.1 224.3 223.7 224.4 31.9 30.4 28.8 91.1 0.82 16.67 23/05/2015 12:44:07 223.5 222.7 221.8 222.7 38.5 37.6 36.7 112.8 0.91 22.74

23/05/2015 12:18:16 225.2 224.3 223.8 224.4 38.4 36.1 33.8 108.3 0.89 21.66 23/05/2015 12:44:08 223.4 222.6 221.8 222.6 43.4 43.1 42.7 129.2 0.91 26.18

23/05/2015 12:18:17 225.3 224.5 223.9 224.6 36.4 36.2 36.0 108.6 0.89 21.71 23/05/2015 12:44:09 223.6 222.8 222.0 222.8 38.9 35.5 32.1 106.5 0.87 20.68

23/05/2015 12:18:18 225.4 224.6 224.1 224.7 37.2 35.9 34.6 107.6 0.88 21.28 23/05/2015 12:44:10 223.5 222.6 221.8 222.6 36.3 34.7 33.1 104.1 0.87 20.05

23/05/2015 12:18:19 225.6 224.6 224.1 224.8 36.9 34.1 31.3 102.2 0.88 20.25 23/05/2015 12:44:11 223.4 222.5 221.9 222.6 28.5 26.9 25.3 80.7 0.76 13.69

23/05/2015 12:18:20 225.4 224.5 224.0 224.6 36.0 36.0 36.1 108.1 0.89 21.61 23/05/2015 12:44:12 223.7 222.8 222.1 222.9 21.8 20.2 18.6 60.7 0.59 8.04

23/05/2015 12:18:21 225.3 224.6 224.0 224.6 37.4 35.8 34.3 107.5 0.88 21.26 23/05/2015 12:44:13 223.6 222.7 221.9 222.7 22.6 22.0 21.4 66.0 0.68 9.93

23/05/2015 12:18:22 225.4 224.5 224.0 224.6 39.3 36.6 34.0 109.9 0.89 21.86 23/05/2015 12:44:14 223.4 222.5 221.8 222.6 24.7 24.1 23.5 72.3 0.72 11.59

23/05/2015 12:18:23 225.3 224.5 223.8 224.5 31.0 31.0 31.1 93.1 0.84 17.57 23/05/2015 12:44:15 223.5 222.5 221.8 222.6 41.1 39.5 37.9 118.5 0.87 22.83

23/05/2015 12:18:24 225.2 224.4 223.8 224.5 39.6 38.4 37.3 115.3 0.87 22.40 23/05/2015 12:44:16 223.4 222.5 221.7 222.5 35.7 35.0 34.3 105.0 0.85 19.87

23/05/2015 12:18:25 225.4 224.5 223.9 224.6 35.3 33.3 31.3 99.8 0.85 19.07 23/05/2015 12:44:17 223.4 222.6 221.9 222.6 34.5 33.1 31.8 99.4 0.85 18.70

23/05/2015 12:18:26 225.4 224.6 224.0 224.7 29.1 29.6 30.0 88.7 0.81 16.13 23/05/2015 12:44:18 223.5 222.6 221.9 222.7 29.7 27.9 26.2 83.8 0.78 14.58

23/05/2015 12:18:27 225.4 224.6 224.0 224.7 27.1 25.2 23.2 75.5 0.74 12.51 23/05/2015 12:44:19 223.4 222.4 221.7 222.5 28.6 28.1 27.6 84.3 0.81 15.10

23/05/2015 12:18:28 225.3 224.4 223.8 224.5 26.4 24.3 22.2 72.9 0.74 12.08 23/05/2015 12:44:20 223.5 222.7 222.0 222.7 27.3 25.8 24.3 77.4 0.77 13.30

23/05/2015 12:18:29 225.3 224.4 223.8 224.5 25.2 25.2 25.3 75.7 0.76 12.91 23/05/2015 12:44:21 223.6 222.7 222.0 222.8 28.3 26.5 24.6 79.4 0.75 13.30



R S T AVG R S T RST R S T AVG R S T RST
Pf. kW.

ตารางการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า  ของ โรงงานพลาสติกไทย

ตาํแหน่งตรวจวัด ณ. ตู้ Load center ของเคร่ือง A12 หลังติดตัง้อุปกรณ์

Date/Time
Voltage Current

Pf. kW. Date/Time
Voltage Current

23/05/2015 12:18:30 225.2 224.4 223.8 224.5 35.9 35.2 34.5 105.7 0.83 19.58 23/05/2015 12:44:22 223.5 222.6 221.8 222.6 26.5 25.5 24.5 76.5 0.76 12.95

23/05/2015 12:18:31 225.3 224.3 223.7 224.4 46.6 43.4 40.3 130.3 0.89 26.06 23/05/2015 12:44:23 223.3 222.3 221.6 222.4 27.2 25.7 24.2 77.1 0.77 13.14

23/05/2015 12:18:32 225.4 224.5 224.0 224.6 35.6 35.8 36.1 107.5 0.87 21.02 23/05/2015 12:44:24 223.4 222.5 221.7 222.5 30.1 28.9 27.7 86.6 0.81 15.53

23/05/2015 12:18:33 225.4 224.4 223.8 224.5 36.1 34.5 32.9 103.5 0.86 19.88 23/05/2015 12:44:25 223.5 222.6 221.8 222.6 30.9 29.6 28.3 88.8 0.84 16.62

23/05/2015 12:18:34 225.3 224.4 223.9 224.5 33.8 31.7 29.7 95.2 0.84 17.97 23/05/2015 12:44:26 223.6 222.7 222.1 222.8 34.2 32.7 31.1 98.0 0.87 18.91

23/05/2015 12:18:35 225.4 224.5 223.9 224.6 31.5 31.4 31.3 94.3 0.84 17.79 23/05/2015 12:44:27 223.6 222.7 222.0 222.8 34.0 32.2 30.4 96.7 0.86 18.43

23/05/2015 12:18:36 225.1 224.2 223.6 224.3 38.7 37.1 35.5 111.2 0.89 22.21 23/05/2015 12:44:28 223.5 222.5 221.9 222.6 34.9 33.8 32.7 101.4 0.88 19.76

23/05/2015 12:18:37 225.3 224.2 223.7 224.4 38.1 35.9 33.8 107.8 0.89 21.54 23/05/2015 12:44:29 223.6 222.6 222.1 222.8 35.9 34.4 32.9 103.3 0.88 20.25

23/05/2015 12:18:38 225.0 224.1 223.5 224.2 36.3 36.2 36.1 108.6 0.89 21.67 23/05/2015 12:44:30 223.5 222.6 222.0 222.7 43.5 40.6 37.7 121.8 0.90 24.30

23/05/2015 12:18:39 225.2 224.2 223.7 224.4 36.8 34.8 32.8 104.4 0.88 20.62 23/05/2015 12:44:31 223.6 222.7 222.1 222.8 34.2 32.9 31.6 98.6 0.85 18.58

23/05/2015 12:18:40 225.3 224.4 223.9 224.5 38.4 36.6 34.8 109.7 0.89 21.93 23/05/2015 12:44:32 223.6 222.7 222.1 222.8 26.8 25.5 24.2 76.4 0.75 12.71

23/05/2015 12:18:41 225.2 224.2 223.7 224.4 34.4 34.5 34.6 103.5 0.88 20.44 23/05/2015 12:44:33 223.6 222.6 221.9 222.7 22.3 19.7 17.1 59.0 0.65 8.52

23/05/2015 12:18:42 225.3 224.4 223.8 224.5 37.3 35.2 33.2 105.6 0.88 20.77 23/05/2015 12:44:34 223.1 222.2 221.4 222.2 21.8 20.9 20.0 62.8 0.64 8.88

23/05/2015 12:18:43 225.5 224.5 224.0 224.7 29.1 27.3 25.4 81.8 0.78 14.27 23/05/2015 12:44:35 223.1 222.2 221.6 222.3 23.2 21.8 20.4 65.4 0.67 9.70

23/05/2015 12:18:44 225.4 224.6 224.0 224.7 27.4 27.3 27.3 82.0 0.78 14.37 23/05/2015 12:44:36 223.4 222.5 221.8 222.6 34.8 34.2 33.5 102.5 0.82 18.71

23/05/2015 12:18:45 225.5 224.5 224.0 224.7 34.2 31.9 29.6 95.7 0.80 17.22 23/05/2015 12:44:37 223.4 222.4 221.8 222.5 39.9 38.6 37.3 115.8 0.86 22.17

23/05/2015 12:18:46 225.5 224.5 224.1 224.7 33.0 30.8 28.7 92.5 0.82 17.08 23/05/2015 12:44:38 223.5 222.7 222.0 222.7 33.9 32.5 31.1 97.5 0.84 18.14

23/05/2015 12:18:47 225.5 224.6 224.1 224.7 29.4 29.2 29.0 87.5 0.79 15.44 23/05/2015 12:44:39 223.5 222.6 222.0 222.7 31.6 30.0 28.4 90.1 0.80 16.07

23/05/2015 12:18:48 225.6 224.7 224.1 224.8 25.6 24.2 22.8 72.7 0.69 11.23 23/05/2015 12:44:40 223.1 222.3 221.5 222.3 29.3 28.3 27.3 84.9 0.80 15.11

23/05/2015 12:18:49 225.6 224.6 224.1 224.8 23.9 21.9 19.9 65.7 0.64 9.53 23/05/2015 12:44:41 223.2 222.4 221.8 222.5 28.3 26.6 25.0 79.9 0.78 13.80

23/05/2015 12:18:50 225.5 224.6 224.0 224.7 22.1 22.0 21.8 65.9 0.66 9.78 23/05/2015 12:44:42 223.4 222.5 221.9 222.6 27.7 26.3 24.9 78.9 0.76 13.29

23/05/2015 12:18:51 225.6 224.6 224.1 224.8 23.3 22.0 20.7 66.0 0.64 9.53 23/05/2015 12:44:43 223.3 222.4 221.7 222.5 26.6 25.6 24.6 76.8 0.76 12.99

23/05/2015 12:18:52 225.6 224.6 224.1 224.8 34.6 33.3 32.0 99.9 0.79 17.77 23/05/2015 12:44:44 223.1 222.3 221.6 222.3 29.7 28.5 27.4 85.6 0.81 15.33

23/05/2015 12:18:53 225.3 224.5 223.8 224.5 40.5 40.8 41.1 122.3 0.87 23.89 23/05/2015 12:44:45 223.1 222.2 221.5 222.3 32.7 31.2 29.6 93.5 0.86 17.78

23/05/2015 12:18:54 225.4 224.5 223.9 224.6 32.4 31.1 29.7 93.2 0.82 17.07 23/05/2015 12:44:46 223.3 222.5 221.8 222.5 33.5 32.3 31.2 97.0 0.86 18.58

23/05/2015 12:18:55 225.4 224.4 223.8 224.5 36.2 33.6 31.0 100.8 0.84 19.05 23/05/2015 12:44:47 223.4 222.6 221.9 222.6 32.7 31.2 29.7 93.5 0.86 17.81

23/05/2015 12:18:56 225.3 224.5 223.8 224.5 35.0 34.9 34.8 104.6 0.88 20.67 23/05/2015 12:44:48 223.4 222.5 221.9 222.6 33.9 32.2 30.5 96.7 0.86 18.53

23/05/2015 12:18:57 225.4 224.5 223.9 224.6 34.1 32.7 31.4 98.2 0.86 18.97 23/05/2015 12:44:49 223.4 222.4 221.7 222.5 35.1 34.0 33.0 102.1 0.88 19.89

23/05/2015 12:18:58 225.3 224.4 223.8 224.5 37.5 34.9 32.3 104.7 0.87 20.47 23/05/2015 12:44:50 223.4 222.5 221.8 222.6 35.5 33.9 32.3 101.6 0.88 19.80

23/05/2015 12:18:59 225.3 224.5 223.8 224.5 32.5 32.3 32.1 97.0 0.86 18.73 23/05/2015 12:44:51 223.5 222.6 221.9 222.7 36.8 34.5 32.3 103.6 0.84 19.41

23/05/2015 12:19:00 225.3 224.4 223.9 224.5 32.7 31.0 29.4 93.1 0.85 17.67 23/05/2015 12:44:52 223.6 222.6 221.9 222.7 30.3 29.5 28.6 88.4 0.81 15.95

23/05/2015 12:19:01 225.4 224.4 223.9 224.6 34.5 32.4 30.3 97.1 0.86 18.78 23/05/2015 12:44:53 223.5 222.5 221.9 222.6 30.7 29.1 27.4 87.2 0.81 15.75

23/05/2015 12:19:02 225.1 224.3 223.7 224.4 26.9 26.8 26.6 80.3 0.76 13.61 23/05/2015 12:44:54 223.6 222.7 221.9 222.7 28.5 26.5 24.5 79.5 0.77 13.69

23/05/2015 12:19:03 225.2 224.4 223.8 224.5 24.6 23.4 22.2 70.1 0.69 10.79 23/05/2015 12:44:55 223.4 222.5 221.7 222.5 25.6 24.4 23.2 73.1 0.76 12.29

23/05/2015 12:19:04 225.1 224.2 223.7 224.3 28.4 26.6 24.8 79.9 0.77 13.73 23/05/2015 12:44:56 223.3 222.5 221.7 222.5 26.2 24.7 23.1 74.0 0.76 12.53

23/05/2015 12:19:05 224.9 224.2 223.5 224.2 27.3 27.3 27.2 81.8 0.79 14.39 23/05/2015 12:44:57 223.2 222.3 221.5 222.3 30.4 29.9 29.3 89.6 0.80 15.94

23/05/2015 12:19:06 224.9 224.1 223.6 224.2 27.3 26.0 24.7 78.1 0.75 13.06 23/05/2015 12:44:58 223.1 222.3 221.5 222.3 45.7 45.2 44.7 135.5 0.91 27.26

23/05/2015 12:19:07 225.1 224.2 223.7 224.3 33.6 32.5 31.4 97.5 0.82 17.84 23/05/2015 12:44:59 223.3 222.5 221.8 222.5 37.9 36.1 34.3 108.4 0.87 21.00

23/05/2015 12:19:08 225.1 224.3 223.7 224.4 33.1 31.9 30.8 95.8 0.82 17.52 23/05/2015 12:45:00 223.4 222.6 221.9 222.6 38.0 35.8 33.7 107.5 0.87 20.85

23/05/2015 12:19:09 225.2 224.3 223.8 224.4 29.5 27.6 25.7 82.8 0.76 14.17 23/05/2015 12:45:01 223.2 222.4 221.6 222.4 32.8 32.0 31.2 95.9 0.86 18.24

23/05/2015 12:19:10 225.2 224.3 223.8 224.4 27.2 25.3 23.3 75.8 0.72 12.22 23/05/2015 12:45:02 223.3 222.5 221.8 222.5 32.6 30.8 29.0 92.4 0.84 17.19

23/05/2015 12:19:11 225.2 224.4 223.8 224.5 22.0 21.7 21.5 65.2 0.65 9.51 23/05/2015 12:45:03 223.5 222.7 222.0 222.7 30.2 28.8 27.4 86.5 0.82 15.73

23/05/2015 12:19:12 225.1 224.3 223.7 224.4 22.5 20.9 19.3 62.7 0.60 8.42 23/05/2015 12:45:04 223.5 222.6 221.8 222.6 33.7 32.5 31.2 97.4 0.86 18.67

23/05/2015 12:19:13 225.2 224.2 223.7 224.4 24.3 22.6 21.0 67.9 0.67 10.18 23/05/2015 12:45:05 223.5 222.6 222.0 222.7 37.6 35.9 34.2 107.7 0.89 21.36

23/05/2015 12:19:14 225.2 224.5 223.8 224.5 32.1 33.3 34.5 100.0 0.82 18.42 23/05/2015 12:45:06 223.6 222.8 222.0 222.8 36.3 34.5 32.6 103.4 0.89 20.40

23/05/2015 12:19:15 225.2 224.5 223.9 224.5 41.2 39.9 38.5 119.6 0.87 23.36 23/05/2015 12:45:07 223.6 222.6 221.8 222.7 37.7 37.2 36.6 111.5 0.90 22.22

23/05/2015 12:19:16 225.3 224.4 223.9 224.5 41.7 39.5 37.2 118.4 0.90 23.80 23/05/2015 12:45:08 223.5 222.6 221.9 222.7 35.0 33.5 31.9 100.4 0.88 19.68

23/05/2015 12:19:17 225.1 224.2 223.6 224.3 40.0 39.5 39.0 118.5 0.90 23.78 23/05/2015 12:45:09 223.5 222.5 221.8 222.6 37.1 35.3 33.4 105.9 0.89 20.98

23/05/2015 12:19:18 225.0 224.1 223.6 224.2 34.8 33.3 31.9 100.0 0.86 19.30 23/05/2015 12:45:10 223.5 222.6 221.9 222.7 38.1 37.4 36.8 112.3 0.91 22.63

23/05/2015 12:19:19 225.0 224.1 223.7 224.3 36.8 34.1 31.5 102.4 0.87 20.01 23/05/2015 12:45:11 223.6 222.7 222.0 222.8 35.5 33.7 31.8 101.0 0.87 19.49

23/05/2015 12:19:20 224.9 224.1 223.5 224.2 34.4 34.5 34.7 103.6 0.88 20.33 23/05/2015 12:45:12 223.6 222.7 222.0 222.8 35.1 33.0 30.9 99.1 0.85 18.67

23/05/2015 12:19:21 225.0 224.1 223.6 224.2 32.2 30.7 29.1 92.0 0.85 17.44 23/05/2015 12:45:13 223.5 222.5 221.8 222.6 37.7 36.5 35.2 109.4 0.88 21.31

23/05/2015 12:19:22 225.2 224.3 223.7 224.4 35.5 32.9 30.4 98.8 0.86 19.00 23/05/2015 12:45:14 223.2 222.4 221.6 222.4 34.6 32.9 31.2 98.7 0.86 18.78

23/05/2015 12:19:23 224.9 224.1 223.5 224.2 29.3 29.1 28.9 87.3 0.82 16.04 23/05/2015 12:45:15 223.4 222.4 221.7 222.5 28.3 26.7 25.2 80.2 0.77 13.77

23/05/2015 12:19:24 225.0 224.2 223.7 224.3 29.4 28.2 27.0 84.7 0.80 15.12 23/05/2015 12:45:16 223.3 222.4 221.5 222.4 25.6 24.6 23.7 73.9 0.76 12.51

23/05/2015 12:19:25 225.1 224.2 223.7 224.3 29.5 27.6 25.7 82.7 0.79 14.69 23/05/2015 12:45:17 223.3 222.3 221.6 222.4 26.3 24.5 22.6 73.4 0.76 12.37

23/05/2015 12:19:26 224.9 224.2 223.5 224.2 30.0 29.9 29.8 89.7 0.83 16.69 23/05/2015 12:45:18 223.2 222.4 221.5 222.4 25.4 23.6 21.7 70.7 0.73 11.44

23/05/2015 12:19:27 224.8 224.0 223.4 224.1 30.3 28.7 27.1 86.1 0.81 15.54 23/05/2015 12:45:19 222.9 222.0 221.3 222.1 41.1 40.5 39.8 121.4 0.88 23.60

23/05/2015 12:19:28 224.9 224.1 223.5 224.2 32.9 30.7 28.4 92.0 0.84 17.25 23/05/2015 12:45:20 223.1 222.3 221.6 222.3 43.8 41.9 40.0 125.7 0.89 24.74

23/05/2015 12:19:29 225.0 224.2 223.6 224.3 36.8 36.2 35.5 108.6 0.87 21.06 23/05/2015 12:45:21 223.2 222.2 221.5 222.3 36.2 34.6 33.0 103.8 0.87 19.97



R S T AVG R S T RST R S T AVG R S T RST
Pf. kW.

ตารางการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า  ของ โรงงานพลาสติกไทย

ตาํแหน่งตรวจวัด ณ. ตู้ Load center ของเคร่ือง A12 หลังติดตัง้อุปกรณ์

Date/Time
Voltage Current

Pf. kW. Date/Time
Voltage Current

23/05/2015 12:19:30 224.9 224.1 223.5 224.2 34.8 32.6 30.4 97.8 0.84 18.34 23/05/2015 12:45:22 223.0 222.0 221.3 222.1 35.7 35.2 34.7 105.5 0.87 20.27

23/05/2015 12:19:31 224.8 223.8 223.3 224.0 34.0 31.3 28.6 94.0 0.83 17.51 23/05/2015 12:45:23 223.0 222.1 221.4 222.2 32.8 31.1 29.4 93.3 0.85 17.53

23/05/2015 12:19:32 224.8 224.1 223.4 224.1 28.4 28.4 28.5 85.2 0.80 15.18 23/05/2015 12:45:24 223.0 222.0 221.2 222.1 34.0 32.4 30.8 97.1 0.87 18.66

23/05/2015 12:19:33 225.0 224.2 223.5 224.2 24.9 22.9 20.9 68.7 0.68 10.45 23/05/2015 12:45:25 223.1 222.0 221.3 222.1 39.2 38.3 37.4 114.9 0.91 23.09

23/05/2015 12:19:34 224.8 224.0 223.2 224.0 27.5 25.5 23.4 76.5 0.77 13.15 23/05/2015 12:45:26 223.0 222.1 221.4 222.2 37.3 35.6 33.9 106.9 0.90 21.38

23/05/2015 12:19:35 225.0 224.2 223.6 224.3 29.0 29.7 30.4 89.1 0.81 16.09 23/05/2015 12:45:27 223.2 222.2 221.4 222.3 36.3 34.3 32.4 103.0 0.89 20.39

23/05/2015 12:19:36 224.7 224.0 223.3 224.0 52.6 50.9 49.2 152.7 0.93 31.65 23/05/2015 12:45:28 223.3 222.3 221.5 222.4 37.2 36.3 35.4 109.0 0.90 21.71

23/05/2015 12:19:37 224.8 223.9 223.3 224.0 48.3 45.1 41.9 135.2 0.92 27.73 23/05/2015 12:45:29 223.2 222.4 221.7 222.4 37.4 35.5 33.6 106.5 0.89 21.10

23/05/2015 12:19:38 224.8 224.0 223.4 224.1 44.0 44.2 44.3 132.5 0.92 27.31 23/05/2015 12:45:30 223.3 222.3 221.6 222.4 35.1 33.3 31.5 99.9 0.88 19.46

23/05/2015 12:19:39 225.0 224.1 223.5 224.2 39.8 37.7 35.7 113.2 0.90 22.86 23/05/2015 12:45:31 223.1 222.1 221.4 222.2 30.9 29.8 28.7 89.5 0.83 16.42

23/05/2015 12:19:40 224.9 224.1 223.6 224.2 40.9 38.6 36.2 115.7 0.90 23.36 23/05/2015 12:45:32 223.2 222.3 221.6 222.4 28.4 27.0 25.6 80.9 0.79 14.15

23/05/2015 12:19:41 224.9 224.1 223.5 224.2 36.4 36.0 35.7 108.0 0.89 21.56 23/05/2015 12:45:33 223.5 222.5 221.8 222.6 27.5 25.9 24.3 77.6 0.77 13.25

23/05/2015 12:19:42 224.8 224.0 223.4 224.1 36.8 34.2 31.5 102.5 0.86 19.68 23/05/2015 12:45:34 223.2 222.3 221.5 222.3 35.7 35.3 34.9 105.9 0.85 19.89

23/05/2015 12:19:43 224.9 224.0 223.5 224.1 30.9 29.0 27.2 87.1 0.82 15.94 23/05/2015 12:45:35 223.3 222.4 221.7 222.5 38.1 36.8 35.5 110.4 0.83 20.26

23/05/2015 12:19:44 224.8 224.1 223.5 224.1 29.2 29.0 28.8 86.9 0.82 15.88 23/05/2015 12:45:36 223.2 222.3 221.4 222.3 29.7 27.8 26.0 83.5 0.73 13.50

23/05/2015 12:19:45 225.0 224.2 223.7 224.3 31.4 29.7 28.1 89.2 0.82 16.33 23/05/2015 12:45:37 223.2 222.2 221.5 222.3 27.7 26.4 25.1 79.2 0.75 13.14

23/05/2015 12:19:46 225.1 224.3 223.7 224.4 28.5 26.8 25.2 80.5 0.78 14.12 23/05/2015 12:45:38 223.2 222.4 221.7 222.4 23.6 22.1 20.6 66.4 0.65 9.57

23/05/2015 12:19:47 224.9 224.1 223.6 224.2 29.4 29.2 29.0 87.7 0.82 16.13 23/05/2015 12:45:39 223.4 222.5 221.7 222.5 23.4 22.0 20.6 66.0 0.63 9.29

23/05/2015 12:19:48 224.9 224.1 223.5 224.2 31.0 29.2 27.5 87.7 0.81 15.95 23/05/2015 12:45:40 223.1 222.2 221.3 222.2 26.0 25.8 25.6 77.5 0.73 12.57

23/05/2015 12:19:49 224.9 224.1 223.5 224.2 32.4 30.4 28.4 91.3 0.83 17.00 23/05/2015 12:45:41 223.0 222.2 221.5 222.2 42.3 41.1 39.8 123.2 0.88 24.11

23/05/2015 12:19:50 225.0 224.2 223.6 224.3 32.1 32.6 33.1 97.8 0.84 18.42 23/05/2015 12:45:42 223.2 222.3 221.4 222.3 35.0 33.4 31.9 100.3 0.83 18.53

23/05/2015 12:19:51 225.2 224.4 223.4 224.3 39.0 36.0 32.9 108.0 0.86 20.75 23/05/2015 12:45:43 223.0 222.1 221.3 222.1 34.7 34.1 33.5 102.3 0.86 19.43

23/05/2015 12:19:52 225.1 224.3 223.7 224.4 35.8 33.6 31.5 100.9 0.86 19.38 23/05/2015 12:45:44 223.2 222.4 221.5 222.4 34.0 32.2 30.4 96.7 0.85 18.30

23/05/2015 12:19:53 225.2 224.4 223.7 224.4 31.1 30.6 30.1 91.8 0.82 16.89 23/05/2015 12:45:45 223.4 222.3 221.7 222.5 34.9 33.1 31.4 99.4 0.87 19.14

23/05/2015 12:19:54 225.2 224.4 223.5 224.4 25.0 23.5 22.0 70.5 0.71 11.18 23/05/2015 12:45:46 223.3 222.4 221.7 222.5 34.4 33.2 32.1 99.7 0.87 19.29

23/05/2015 12:19:55 225.0 224.2 223.4 224.2 28.0 26.1 24.1 78.3 0.77 13.55 23/05/2015 12:45:47 223.1 222.1 221.5 222.2 36.1 34.2 32.4 102.7 0.88 19.99

23/05/2015 12:19:56 225.0 224.2 223.3 224.2 31.9 31.9 31.9 95.7 0.87 18.56 23/05/2015 12:45:48 223.2 222.2 221.4 222.3 32.6 30.8 29.0 92.5 0.85 17.50

23/05/2015 12:19:57 225.1 224.3 223.4 224.3 40.0 39.6 39.2 118.8 0.87 23.18 23/05/2015 12:45:49 223.3 222.2 221.6 222.4 33.9 32.8 31.6 98.3 0.87 19.02

23/05/2015 12:19:58 225.0 224.2 223.3 224.2 59.0 56.6 54.3 169.8 0.93 35.42 23/05/2015 12:45:50 223.2 222.2 221.5 222.3 35.7 34.1 32.5 102.3 0.88 20.02

23/05/2015 12:19:59 225.1 224.3 223.4 224.3 46.7 46.0 45.2 137.9 0.92 28.30 23/05/2015 12:45:51 223.5 222.3 221.7 222.5 25.2 23.4 21.5 70.1 0.70 10.96

23/05/2015 12:20:00 225.1 224.2 223.2 224.2 45.1 43.6 42.1 130.9 0.92 26.85 23/05/2015 12:45:52 223.4 222.4 221.8 222.5 27.2 26.4 25.6 79.3 0.78 13.68

23/05/2015 12:20:01 225.1 224.1 223.5 224.2 41.5 38.9 36.3 116.6 0.91 23.69 23/05/2015 12:45:53 223.3 222.3 221.7 222.4 28.2 26.8 25.4 80.4 0.78 13.88

23/05/2015 12:20:02 224.9 224.1 223.5 224.2 36.6 36.3 36.0 108.9 0.89 21.61 23/05/2015 12:45:54 223.4 222.4 221.7 222.5 27.4 25.8 24.2 77.5 0.77 13.22

23/05/2015 12:20:03 225.0 224.1 223.4 224.2 29.3 28.0 26.7 83.9 0.80 15.06 23/05/2015 12:45:55 223.5 222.5 221.8 222.6 28.7 28.3 28.0 85.0 0.80 15.05

23/05/2015 12:20:04 225.1 224.2 223.2 224.2 33.0 30.4 27.7 91.2 0.83 16.90 23/05/2015 12:45:56 223.2 222.3 221.6 222.4 34.9 34.2 33.5 102.6 0.85 19.28

23/05/2015 12:20:05 224.9 224.2 223.1 224.1 29.3 28.9 28.5 86.7 0.82 15.94 23/05/2015 12:45:57 223.3 222.4 221.7 222.5 30.1 28.5 27.0 85.6 0.80 15.16

23/05/2015 12:20:06 224.9 224.2 223.6 224.2 29.8 28.0 26.3 84.1 0.80 15.12 23/05/2015 12:45:58 222.1 221.1 220.3 221.2 27.9 26.8 25.6 80.3 0.79 13.95

23/05/2015 12:20:07 225.1 224.2 223.5 224.3 32.3 30.5 28.7 91.5 0.84 17.16 23/05/2015 12:45:59 222.1 221.2 220.6 221.3 22.9 21.4 19.9 64.2 0.67 9.48

23/05/2015 12:20:08 225.1 224.3 223.3 224.2 26.6 26.3 26.0 78.9 0.78 13.70 23/05/2015 12:46:00 222.8 221.9 221.2 222.0 21.6 20.3 18.9 60.8 0.61 8.28

23/05/2015 12:20:09 224.9 224.1 223.6 224.2 26.4 25.2 23.9 75.5 0.73 12.37 23/05/2015 12:46:01 222.6 221.7 220.9 221.7 23.2 22.2 21.3 66.7 0.69 10.15

23/05/2015 12:20:10 225.1 224.3 223.8 224.4 28.6 26.9 25.2 80.7 0.77 13.97 23/05/2015 12:46:02 222.8 222.0 221.2 222.0 26.4 25.6 24.9 76.9 0.72 12.31

23/05/2015 12:20:11 225.2 224.4 223.8 224.5 27.4 27.1 26.9 81.4 0.78 14.16 23/05/2015 12:46:03 222.5 221.7 220.6 221.6 40.8 39.2 37.7 117.7 0.87 22.71

23/05/2015 12:20:12 225.0 224.2 223.8 224.3 29.1 28.5 27.8 85.4 0.77 14.67 23/05/2015 12:46:04 222.3 221.6 220.8 221.6 37.4 37.7 38.1 113.1 0.87 21.81

23/05/2015 12:20:13 225.2 224.2 223.8 224.4 36.7 33.7 30.8 101.2 0.83 18.78 23/05/2015 12:46:05 222.2 221.4 220.6 221.4 41.5 40.4 39.2 121.2 0.91 24.28

23/05/2015 12:20:14 225.2 224.4 223.8 224.5 30.1 29.9 29.6 89.6 0.81 16.29 23/05/2015 12:46:06 222.4 221.6 220.8 221.6 34.8 33.0 31.2 99.1 0.87 19.13

23/05/2015 12:20:15 225.2 224.4 223.6 224.4 28.7 26.6 24.5 79.7 0.71 12.65 23/05/2015 12:46:07 222.3 221.5 220.7 221.5 35.6 35.0 34.5 105.1 0.89 20.61

23/05/2015 12:20:16 225.2 224.3 223.4 224.3 30.1 27.9 25.6 83.6 0.82 15.32 23/05/2015 12:46:08 222.4 221.6 220.8 221.6 36.4 35.7 34.9 107.0 0.90 21.22

23/05/2015 12:20:17 225.3 224.2 223.3 224.3 28.1 27.5 26.8 82.4 0.82 15.06 23/05/2015 12:46:09 222.4 221.5 220.8 221.6 37.5 35.3 33.0 105.8 0.89 20.88

23/05/2015 12:20:18 225.2 224.3 223.9 224.5 29.2 27.7 26.1 83.1 0.80 14.85 23/05/2015 12:46:10 222.4 221.6 220.9 221.6 37.0 36.0 35.1 108.1 0.90 21.58

23/05/2015 12:20:19 225.2 224.3 223.9 224.5 36.2 35.2 34.1 105.5 0.85 20.14 23/05/2015 12:46:11 222.7 221.8 221.1 221.9 30.6 29.3 28.1 88.0 0.83 16.21

23/05/2015 12:20:20 225.0 224.2 223.6 224.3 47.7 47.7 47.6 143.1 0.92 29.36 23/05/2015 12:46:12 222.7 221.8 221.0 221.8 30.6 29.1 27.6 87.3 0.82 15.89

23/05/2015 12:20:21 224.9 224.1 223.3 224.1 41.5 39.1 36.7 117.3 0.89 23.41 23/05/2015 12:46:13 222.6 221.7 220.9 221.7 27.5 26.7 25.9 80.1 0.80 14.22

23/05/2015 12:20:22 224.9 224.1 223.1 224.0 38.3 35.6 32.8 106.7 0.86 20.59 23/05/2015 12:46:14 222.7 221.8 221.1 221.9 30.3 29.1 27.8 87.3 0.83 16.08

23/05/2015 12:20:23 224.9 224.1 223.0 224.0 28.2 27.5 26.8 82.4 0.79 14.50 23/05/2015 12:46:15 222.7 221.8 221.1 221.9 30.4 28.8 27.2 86.4 0.82 15.74

23/05/2015 12:20:24 224.7 224.0 223.1 223.9 28.0 26.7 25.4 80.1 0.77 13.74 23/05/2015 12:46:16 222.4 221.7 220.8 221.6 31.3 30.4 29.6 91.3 0.85 17.11

23/05/2015 12:20:25 225.1 224.2 223.2 224.2 29.1 27.1 25.1 81.3 0.78 14.17 23/05/2015 12:46:17 222.8 222.0 221.2 222.0 34.6 32.8 31.0 98.4 0.85 18.47

23/05/2015 12:20:26 225.0 224.1 223.1 224.1 26.6 25.8 25.0 77.5 0.76 13.20 23/05/2015 12:46:18 222.6 221.9 221.0 221.8 36.6 35.1 33.5 105.2 0.85 19.86

23/05/2015 12:20:27 225.0 224.2 223.2 224.1 26.1 24.8 23.4 74.3 0.73 12.09 23/05/2015 12:46:19 222.6 221.9 221.1 221.9 34.6 33.5 32.3 100.5 0.87 19.29

23/05/2015 12:20:28 225.2 224.3 223.3 224.3 27.7 25.8 24.0 77.5 0.75 13.07 23/05/2015 12:46:20 222.7 222.0 221.1 221.9 30.4 29.0 27.6 87.1 0.81 15.67

23/05/2015 12:20:29 225.1 224.2 223.2 224.2 27.2 26.9 26.7 80.8 0.78 14.04 23/05/2015 12:46:21 222.8 222.0 221.2 222.0 24.7 23.2 21.6 69.5 0.73 11.23



R S T AVG R S T RST R S T AVG R S T RST
Pf. kW.

ตารางการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า  ของ โรงงานพลาสติกไทย

ตาํแหน่งตรวจวัด ณ. ตู้ Load center ของเคร่ือง A12 หลังติดตัง้อุปกรณ์

Date/Time
Voltage Current

Pf. kW. Date/Time
Voltage Current

23/05/2015 12:20:30 225.0 224.2 223.2 224.1 24.2 22.8 21.5 68.4 0.67 10.30 23/05/2015 12:46:22 222.4 221.7 220.8 221.6 25.6 24.4 23.2 73.2 0.77 12.43

23/05/2015 12:20:31 225.1 224.3 223.6 224.3 28.6 26.7 24.8 80.1 0.77 13.88 23/05/2015 12:46:23 222.5 221.7 221.0 221.7 25.8 24.5 23.3 73.5 0.77 12.49

23/05/2015 12:20:32 225.2 224.3 223.8 224.4 27.2 26.8 26.4 80.4 0.77 13.90 23/05/2015 12:46:24 222.5 221.7 220.8 221.7 43.8 43.5 43.2 130.5 0.89 25.75

23/05/2015 12:20:33 225.2 224.3 223.8 224.4 27.3 26.0 24.6 77.9 0.74 12.96 23/05/2015 12:46:25 222.1 221.3 220.6 221.3 50.3 48.3 46.2 144.8 0.93 29.65

23/05/2015 12:20:34 225.1 224.2 223.6 224.3 32.5 31.0 29.5 93.1 0.80 16.72 23/05/2015 12:46:26 222.7 221.9 221.1 221.9 44.1 42.9 41.8 128.8 0.92 26.15

23/05/2015 12:20:35 225.1 224.4 223.8 224.4 36.6 34.9 33.3 104.8 0.85 19.88 23/05/2015 12:46:27 222.8 221.9 221.1 221.9 41.7 39.8 37.8 119.3 0.90 23.84

23/05/2015 12:20:36 225.1 224.3 223.7 224.4 36.3 34.7 33.2 104.2 0.87 20.36 23/05/2015 12:46:28 222.6 221.8 221.0 221.8 40.0 39.2 38.3 117.5 0.92 23.84

23/05/2015 12:20:37 225.3 224.4 224.0 224.6 33.8 31.8 29.7 95.3 0.84 17.89 23/05/2015 12:46:29 222.7 221.8 221.1 221.9 38.2 36.3 34.5 109.0 0.90 21.79

23/05/2015 12:20:38 225.3 224.4 223.9 224.5 28.2 27.8 27.4 83.4 0.81 15.18 23/05/2015 12:46:30 222.7 222.0 221.1 221.9 37.7 36.2 34.6 108.6 0.89 21.45

23/05/2015 12:20:39 225.3 224.4 224.0 224.6 28.5 26.4 24.2 79.1 0.78 13.89 23/05/2015 12:46:31 223.0 222.2 221.5 222.2 32.3 30.8 29.3 92.5 0.85 17.49

23/05/2015 12:20:40 225.1 224.1 223.6 224.3 31.1 28.5 25.9 85.4 0.82 15.65 23/05/2015 12:46:32 223.0 222.3 221.4 222.2 29.8 28.4 27.1 85.3 0.82 15.57

23/05/2015 12:20:41 225.0 224.2 223.7 224.3 39.0 38.4 37.9 115.3 0.88 22.62 23/05/2015 12:46:33 222.9 222.1 221.3 222.1 29.4 27.8 26.3 83.5 0.82 15.13

23/05/2015 12:20:42 224.9 224.0 223.4 224.1 42.7 41.0 39.2 123.0 0.88 24.13 23/05/2015 12:46:34 223.0 222.2 221.4 222.2 29.9 28.8 27.6 86.3 0.82 15.73

23/05/2015 12:20:43 225.3 224.4 223.9 224.5 33.9 32.1 30.2 96.2 0.83 17.94 23/05/2015 12:46:35 223.0 222.3 221.5 222.3 29.2 28.0 26.7 83.9 0.81 15.11

23/05/2015 12:20:44 225.2 224.4 223.7 224.4 32.5 32.1 31.6 96.2 0.82 17.71 23/05/2015 12:46:36 222.9 222.2 221.3 222.1 30.3 28.6 26.9 85.7 0.82 15.54

23/05/2015 12:20:45 225.1 224.2 223.7 224.3 28.7 27.1 25.5 81.3 0.77 13.98 23/05/2015 12:46:37 222.7 222.0 221.1 221.9 32.0 30.8 29.7 92.5 0.85 17.35

23/05/2015 12:20:46 225.3 224.4 223.8 224.5 29.6 27.5 25.5 82.6 0.78 14.49 23/05/2015 12:46:38 222.7 222.0 221.1 221.9 31.7 30.2 28.7 90.6 0.85 17.01

23/05/2015 12:20:47 225.0 224.2 223.6 224.3 28.6 27.5 26.5 82.6 0.78 14.37 23/05/2015 12:46:39 222.6 221.8 221.0 221.8 39.9 38.0 36.1 114.0 0.87 22.02

23/05/2015 12:20:48 225.2 224.3 223.5 224.3 25.4 24.3 23.1 72.8 0.71 11.61 23/05/2015 12:46:40 222.4 221.7 220.9 221.7 34.1 33.1 32.0 99.2 0.86 18.92

23/05/2015 12:20:49 225.2 224.3 223.3 224.3 30.3 28.3 26.3 84.9 0.80 15.26 23/05/2015 12:46:41 222.6 221.9 221.1 221.9 31.0 29.3 27.6 87.9 0.82 16.02

23/05/2015 12:20:50 225.2 224.3 223.4 224.3 29.3 28.6 27.9 85.9 0.81 15.61 23/05/2015 12:46:42 222.7 222.0 221.1 221.9 27.9 26.0 24.2 78.1 0.77 13.38

23/05/2015 12:20:51 225.2 224.3 223.3 224.3 29.6 28.2 26.8 84.7 0.79 15.02 23/05/2015 12:46:43 222.5 221.6 220.7 221.6 25.2 24.1 22.9 72.3 0.76 12.11

23/05/2015 12:20:52 225.1 224.2 223.2 224.2 29.3 27.3 25.3 81.9 0.80 14.63 23/05/2015 12:46:44 222.4 221.7 220.7 221.6 29.7 28.6 27.6 85.8 0.82 15.60

23/05/2015 12:20:53 225.5 224.6 223.5 224.5 30.3 29.9 29.5 89.7 0.83 16.71 23/05/2015 12:46:45 222.6 221.7 220.9 221.7 37.3 35.8 34.3 107.3 0.88 20.95

23/05/2015 12:20:54 225.4 224.5 223.5 224.5 30.3 28.6 26.9 85.8 0.80 15.43 23/05/2015 12:46:46 222.3 221.6 220.7 221.5 53.2 52.5 51.7 157.4 0.94 32.60

23/05/2015 12:20:55 225.3 224.3 223.4 224.3 41.9 39.8 37.7 119.4 0.86 22.92 23/05/2015 12:46:47 222.5 221.7 220.9 221.7 45.2 43.4 41.6 130.2 0.92 26.57

23/05/2015 12:20:56 225.3 224.4 223.4 224.4 45.1 45.6 46.1 136.9 0.91 27.95 23/05/2015 12:46:48 222.7 221.9 221.0 221.9 45.0 43.0 40.9 128.9 0.92 26.18

23/05/2015 12:20:57 225.3 224.3 223.4 224.3 42.8 40.8 38.9 122.4 0.90 24.59 23/05/2015 12:46:49 222.5 221.7 220.9 221.7 40.0 39.2 38.3 117.5 0.92 23.84

23/05/2015 12:20:58 225.2 224.3 223.4 224.3 43.0 40.4 37.9 121.3 0.91 24.65 23/05/2015 12:46:50 222.8 222.1 221.2 222.0 39.1 37.7 36.4 113.2 0.90 22.63

23/05/2015 12:20:59 225.4 224.4 223.5 224.4 35.1 34.6 34.1 103.8 0.88 20.38 23/05/2015 12:46:51 223.0 222.1 221.3 222.1 32.3 30.2 28.0 90.6 0.83 16.63

23/05/2015 12:21:00 225.3 224.4 223.5 224.4 32.1 29.8 27.4 89.3 0.84 16.86 23/05/2015 12:46:52 223.1 222.2 221.5 222.3 31.2 29.3 27.5 88.0 0.83 16.16

23/05/2015 12:21:01 225.5 224.5 223.6 224.5 33.7 31.3 29.0 94.0 0.86 18.18 23/05/2015 12:46:53 223.1 222.1 221.4 222.2 28.4 27.2 26.0 81.6 0.80 14.52

23/05/2015 12:21:02 225.4 224.5 223.5 224.5 31.3 30.8 30.3 92.4 0.85 17.63 23/05/2015 12:46:54 223.2 222.4 221.5 222.4 26.3 24.5 22.8 73.6 0.74 12.15

23/05/2015 12:21:03 225.3 224.3 223.3 224.3 43.7 41.6 39.5 124.8 0.88 24.52 23/05/2015 12:46:55 223.0 222.1 221.4 222.2 28.8 26.9 25.0 80.7 0.78 14.01

23/05/2015 12:21:04 225.4 224.5 223.3 224.4 43.0 40.5 38.0 121.4 0.88 23.87 23/05/2015 12:46:56 222.9 222.2 221.3 222.1 24.3 23.2 22.2 69.7 0.72 11.09

23/05/2015 12:21:05 225.4 224.5 223.6 224.5 36.2 36.0 35.7 107.9 0.87 21.07 23/05/2015 12:46:57 223.1 222.2 221.4 222.2 26.5 24.9 23.4 74.8 0.75 12.42

23/05/2015 12:21:06 225.3 224.5 223.9 224.6 35.4 33.6 31.8 100.7 0.85 19.13 23/05/2015 12:46:58 223.0 222.3 221.4 222.2 28.3 26.7 25.1 80.1 0.78 13.91

23/05/2015 12:21:07 225.5 224.5 223.9 224.6 33.4 31.3 29.2 94.0 0.84 17.66 23/05/2015 12:46:59 223.2 222.4 221.6 222.4 27.6 26.5 25.4 79.5 0.78 13.80

23/05/2015 12:21:08 225.6 224.8 224.1 224.8 29.9 29.6 29.3 88.8 0.82 16.27 23/05/2015 12:47:00 223.3 222.4 221.6 222.4 29.4 29.0 28.5 86.9 0.79 15.28

23/05/2015 12:21:09 225.7 224.8 224.3 224.9 32.0 30.2 28.4 90.5 0.81 16.52 23/05/2015 12:47:01 222.9 222.1 221.4 222.1 34.5 33.0 31.5 98.9 0.84 18.47

23/05/2015 12:21:10 225.7 224.8 224.0 224.8 30.7 28.8 27.0 86.5 0.81 15.68 23/05/2015 12:47:02 223.1 222.3 221.5 222.3 30.0 29.1 28.2 87.3 0.81 15.72

23/05/2015 12:21:11 225.9 225.1 223.9 225.0 29.4 29.0 28.6 86.9 0.81 15.84 23/05/2015 12:47:03 223.4 222.5 221.8 222.6 26.2 23.1 20.1 69.4 0.74 11.47

23/05/2015 12:21:12 225.7 224.9 223.8 224.8 30.3 28.8 27.2 86.3 0.80 15.53 23/05/2015 12:47:04 223.2 222.4 221.6 222.4 26.6 25.1 23.7 75.4 0.76 12.68

23/05/2015 12:21:13 225.9 225.0 224.0 225.0 30.4 28.0 25.5 83.9 0.79 14.97 23/05/2015 12:47:05 223.3 222.3 221.5 222.4 28.5 27.0 25.5 81.0 0.81 14.60

23/05/2015 12:21:14 226.0 225.0 224.0 225.0 28.7 28.3 27.8 84.9 0.81 15.47 23/05/2015 12:47:06 223.3 222.5 221.7 222.5 28.6 27.1 25.6 81.3 0.81 14.68

23/05/2015 12:21:15 226.0 225.0 224.1 225.0 34.6 32.6 30.7 97.9 0.85 18.64 23/05/2015 12:47:07 223.0 222.2 221.5 222.2 47.4 46.8 46.2 140.4 0.92 28.55

23/05/2015 12:21:16 225.9 225.0 223.9 224.9 39.8 37.9 36.1 113.8 0.90 23.05 23/05/2015 12:47:08 223.3 222.4 221.6 222.4 44.9 43.7 42.5 131.2 0.91 26.41

23/05/2015 12:21:17 224.8 223.9 222.7 223.8 38.1 37.1 36.1 111.2 0.90 22.28 23/05/2015 12:47:09 223.3 222.4 221.7 222.5 40.1 38.3 36.5 115.0 0.89 22.78

23/05/2015 12:21:18 225.2 224.5 223.5 224.4 49.7 47.0 44.3 141.1 0.91 28.68 23/05/2015 12:47:10 223.3 222.5 221.7 222.5 39.4 37.3 35.3 112.0 0.89 22.08

23/05/2015 12:21:19 225.5 224.5 223.4 224.5 49.1 47.4 45.7 142.1 0.91 29.04 23/05/2015 12:47:11 223.2 222.3 221.5 222.3 32.3 30.4 28.6 91.3 0.84 16.98

23/05/2015 12:21:20 225.4 224.5 223.4 224.4 38.1 36.8 35.5 110.4 0.88 21.69 23/05/2015 12:47:12 223.1 222.3 221.5 222.3 26.8 25.3 23.9 75.9 0.76 12.77

23/05/2015 12:21:21 225.5 224.7 223.7 224.6 35.7 33.0 30.3 99.1 0.85 18.96 23/05/2015 12:47:13 223.2 222.3 221.5 222.3 29.4 27.9 26.5 83.8 0.79 14.65

23/05/2015 12:21:22 225.5 224.4 223.4 224.4 28.0 26.0 24.0 78.1 0.75 13.09 23/05/2015 12:47:14 223.2 222.4 221.5 222.4 26.2 25.1 24.1 75.4 0.76 12.68

23/05/2015 12:21:23 225.3 224.5 223.9 224.6 26.5 25.8 25.1 77.5 0.74 12.88 23/05/2015 12:47:15 223.1 222.2 221.4 222.2 26.2 24.5 22.9 73.6 0.74 12.13

23/05/2015 12:21:24 225.1 224.3 223.7 224.4 31.4 29.8 28.2 89.4 0.78 15.58 23/05/2015 12:47:16 223.2 222.5 221.7 222.5 28.2 26.9 25.5 80.6 0.78 14.00

23/05/2015 12:21:25 225.1 224.3 223.6 224.3 46.7 45.5 44.3 136.6 0.90 27.44 23/05/2015 12:47:17 223.3 222.5 221.7 222.5 25.0 23.9 22.7 71.6 0.72 11.50

23/05/2015 12:21:26 224.4 223.7 222.9 223.7 37.3 37.5 37.8 112.6 0.86 21.54 23/05/2015 12:47:18 223.1 222.3 221.4 222.3 25.6 24.1 22.6 72.2 0.73 11.75

23/05/2015 12:21:27 224.9 224.2 223.6 224.2 39.7 37.7 35.7 113.0 0.86 21.81 23/05/2015 12:47:19 223.1 222.4 221.7 222.4 28.3 27.0 25.6 80.9 0.79 14.15

23/05/2015 12:21:28 225.2 224.4 223.8 224.5 34.3 32.7 31.1 98.2 0.84 18.42 23/05/2015 12:47:20 223.3 222.5 221.7 222.5 27.6 26.5 25.5 79.6 0.78 13.73

23/05/2015 12:21:29 225.1 224.4 223.6 224.4 32.3 31.6 30.8 94.8 0.83 17.55 23/05/2015 12:47:21 223.3 222.5 221.8 222.5 27.4 25.8 24.2 77.5 0.75 12.97



R S T AVG R S T RST R S T AVG R S T RST
Pf. kW.

ตารางการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า  ของ โรงงานพลาสติกไทย

ตาํแหน่งตรวจวัด ณ. ตู้ Load center ของเคร่ือง A12 หลังติดตัง้อุปกรณ์

Date/Time
Voltage Current

Pf. kW. Date/Time
Voltage Current

23/05/2015 12:21:30 225.1 224.4 223.8 224.4 31.7 30.3 28.9 90.8 0.81 16.43 23/05/2015 12:47:22 223.2 222.4 221.6 222.4 36.9 36.6 36.4 109.9 0.85 20.66

23/05/2015 12:21:31 225.2 224.4 223.7 224.4 31.8 30.0 28.3 90.0 0.82 16.59 23/05/2015 12:47:23 223.4 222.6 221.8 222.6 29.5 28.7 27.9 86.2 0.81 15.46

AVG 224.9 224.0 223.4 224.1 33.3 32.0 30.7 96.0 0.8 17.9 AVG 223.3 222.4 221.7 222.5 32.8 31.4 30.0 94.3 0.8 17.5

MIN 221.8 220.9 220.3 221.0 21.6 20.9 19.3 62.7 0.6 8.4 MIN 222.1 221.1 220.3 221.2 21.6 19.7 17.1 59.0 0.6 8.0

MAX 226.0 225.1 224.3 225.0 59.0 56.6 54.3 169.8 0.9 35.4 MAX 224.5 223.4 222.5 223.4 53.2 52.5 51.7 157.4 0.9 32.6



R S T AVG R S T RST R S T AVG R S T RST

23/05/2015 12:16:29 224.9 224.0 223.5 224.1 42.9 31.2 25.6 99.7 0.90 20.24 23/05/2015 12:42:21 223.4 222.5 221.8 222.6 37.9 24.7 20.2 82.8 0.86 16.01

23/05/2015 12:16:30 225.0 224.2 223.7 224.3 38.9 27.3 25.3 91.5 0.88 18.22 23/05/2015 12:42:22 223.2 222.4 221.7 222.4 37.5 26.8 23.7 88.0 0.88 17.38

23/05/2015 12:16:31 224.9 224.2 223.6 224.2 41.3 27.0 24.6 93.0 0.88 18.55 23/05/2015 12:42:23 223.2 222.5 221.8 222.5 37.8 25.6 23.6 87.0 0.87 16.96

23/05/2015 12:16:32 225.1 224.2 223.8 224.4 44.7 30.8 25.4 100.8 0.89 20.38 23/05/2015 12:42:24 223.2 222.2 221.6 222.3 43.3 28.9 24.3 96.5 0.90 19.38

23/05/2015 12:16:33 225.1 224.3 223.8 224.4 47.1 35.0 34.0 116.1 0.91 23.85 23/05/2015 12:42:25 223.4 222.6 221.9 222.6 42.6 30.9 27.4 100.9 0.91 20.51

23/05/2015 12:16:34 224.9 224.2 223.6 224.2 62.9 47.9 46.0 156.7 0.94 32.98 23/05/2015 12:42:26 223.4 222.6 221.9 222.6 39.8 26.1 24.1 89.9 0.88 17.76

23/05/2015 12:16:35 225.0 224.1 223.6 224.2 63.4 51.3 44.9 159.5 0.94 33.67 23/05/2015 12:42:27 223.4 222.5 221.9 222.6 45.6 30.3 26.2 102.2 0.90 20.65

23/05/2015 12:16:36 224.9 224.1 223.6 224.2 55.3 43.8 41.4 140.6 0.94 29.54 23/05/2015 12:42:28 223.4 222.4 221.8 222.5 58.2 46.4 43.7 148.4 0.93 30.85

23/05/2015 12:16:37 225.1 224.3 223.6 224.3 52.7 37.4 35.8 125.9 0.94 26.51 23/05/2015 12:42:29 223.4 222.6 221.9 222.6 55.3 41.3 39.8 136.4 0.92 27.89

23/05/2015 12:16:38 225.2 224.3 223.6 224.4 50.7 38.5 32.0 121.2 0.94 25.55 23/05/2015 12:42:30 223.6 222.6 222.0 222.7 55.3 42.1 37.1 134.5 0.91 27.43

23/05/2015 12:16:39 225.1 224.4 223.8 224.4 47.3 35.3 34.8 117.4 0.93 24.62 23/05/2015 12:42:31 223.5 222.6 222.0 222.7 44.9 34.0 30.3 109.2 0.92 22.33

23/05/2015 12:16:40 225.3 224.5 223.7 224.5 44.7 29.5 27.7 101.9 0.90 20.78 23/05/2015 12:42:32 223.5 222.6 222.0 222.7 46.9 32.3 32.7 111.8 0.93 23.13

23/05/2015 12:16:41 225.1 224.3 223.3 224.2 39.9 26.8 21.0 87.7 0.87 17.38 23/05/2015 12:42:33 223.7 222.7 222.0 222.8 50.5 36.6 31.9 119.0 0.94 24.91

23/05/2015 12:16:42 225.0 224.2 223.5 224.2 35.5 22.8 21.9 80.2 0.86 15.55 23/05/2015 12:42:34 223.3 222.4 221.8 222.5 50.1 36.8 34.0 120.9 0.94 25.32

23/05/2015 12:16:43 225.0 224.3 223.3 224.2 36.5 21.4 18.4 76.3 0.83 14.47 23/05/2015 12:42:35 223.3 222.6 221.8 222.6 46.4 32.0 31.0 109.4 0.93 22.69

23/05/2015 12:16:44 225.1 224.2 223.5 224.3 38.2 25.9 20.4 84.5 0.86 16.47 23/05/2015 12:42:36 223.1 222.2 221.5 222.3 46.6 31.9 26.7 105.3 0.92 21.69

23/05/2015 12:16:45 225.1 224.2 223.4 224.2 35.7 24.2 22.6 82.6 0.86 16.04 23/05/2015 12:42:37 223.1 222.3 221.6 222.3 43.8 32.0 29.1 104.9 0.93 21.72

23/05/2015 12:16:46 225.1 224.3 223.6 224.3 35.8 22.0 20.5 78.3 0.82 14.62 23/05/2015 12:42:38 223.4 222.5 221.9 222.6 39.3 26.2 24.7 90.2 0.88 17.87

23/05/2015 12:16:47 225.0 224.0 223.2 224.1 39.8 27.6 21.8 89.2 0.86 17.47 23/05/2015 12:42:39 223.5 222.7 221.9 222.7 38.3 24.9 20.9 84.0 0.86 16.38

23/05/2015 12:16:48 225.1 224.3 223.8 224.4 36.0 24.4 23.1 83.6 0.85 16.05 23/05/2015 12:42:40 223.4 222.4 221.8 222.5 38.3 26.2 23.6 88.1 0.88 17.41

23/05/2015 12:16:49 224.8 224.1 223.5 224.1 36.6 22.5 21.4 80.6 0.83 15.28 23/05/2015 12:42:41 223.3 222.6 221.9 222.6 40.4 25.9 25.1 91.4 0.88 18.04

23/05/2015 12:16:50 225.0 224.2 223.4 224.2 39.9 28.4 22.2 90.6 0.86 17.63 23/05/2015 12:42:42 223.5 222.6 221.9 222.7 41.9 27.9 24.5 94.2 0.89 18.89

23/05/2015 12:16:51 225.1 224.4 223.3 224.3 49.2 36.9 35.2 121.4 0.90 24.57 23/05/2015 12:42:43 223.5 222.7 221.9 222.7 42.3 28.4 26.5 97.2 0.90 19.65

23/05/2015 12:16:52 224.9 224.2 223.2 224.1 54.4 38.4 36.5 129.3 0.90 26.28 23/05/2015 12:42:44 223.7 222.8 222.1 222.9 37.8 24.6 22.8 85.1 0.85 16.39

23/05/2015 12:16:53 225.0 224.2 223.7 224.3 52.1 39.5 33.4 125.0 0.90 25.26 23/05/2015 12:42:45 223.7 222.8 222.1 222.9 42.2 28.8 25.3 96.2 0.88 18.97

23/05/2015 12:16:54 225.2 224.3 223.4 224.3 45.6 32.8 31.5 109.9 0.89 22.11 23/05/2015 12:42:46 223.5 222.6 222.0 222.7 56.5 43.6 40.4 140.5 0.92 28.97

23/05/2015 12:16:55 225.0 224.3 223.5 224.3 47.8 32.6 30.6 111.0 0.92 22.91 23/05/2015 12:42:47 223.5 222.7 221.9 222.7 50.5 35.9 34.9 121.3 0.89 24.15

23/05/2015 12:16:56 225.0 224.2 223.8 224.3 46.5 34.5 28.2 109.2 0.92 22.63 23/05/2015 12:42:48 223.5 222.5 221.9 222.6 50.4 36.7 30.5 117.5 0.89 23.36

23/05/2015 12:16:57 225.2 224.4 223.9 224.5 43.1 31.4 30.2 104.8 0.92 21.60 23/05/2015 12:42:49 223.6 222.7 222.0 222.8 42.6 30.2 26.5 99.3 0.89 19.86

23/05/2015 12:16:58 225.1 224.3 223.8 224.4 43.9 29.3 27.5 100.7 0.91 20.65 23/05/2015 12:42:50 223.7 222.7 222.1 222.8 37.3 24.1 21.8 83.2 0.85 15.89

23/05/2015 12:16:59 225.1 224.3 223.9 224.4 41.4 29.9 24.2 95.5 0.90 19.33 23/05/2015 12:42:51 223.6 222.7 221.9 222.7 38.9 25.3 21.1 85.4 0.86 16.50

23/05/2015 12:17:00 225.2 224.4 223.9 224.5 36.4 23.9 22.3 82.6 0.86 16.08 23/05/2015 12:42:52 223.5 222.5 221.9 222.6 44.5 32.1 28.5 105.1 0.92 21.51

23/05/2015 12:17:01 225.2 224.4 223.9 224.5 32.1 18.4 16.8 67.4 0.76 11.86 23/05/2015 12:42:53 223.2 222.4 221.6 222.4 41.6 27.7 26.6 95.9 0.90 19.37

23/05/2015 12:17:02 225.3 224.3 223.5 224.4 34.4 22.5 17.2 74.1 0.79 13.55 23/05/2015 12:42:54 223.5 222.4 221.8 222.6 41.4 26.9 22.8 91.0 0.89 18.26

23/05/2015 12:17:03 225.2 224.3 223.4 224.3 33.0 21.3 19.4 73.6 0.80 13.38 23/05/2015 12:42:55 223.2 222.3 221.5 222.3 40.8 28.0 23.9 92.7 0.90 18.71

23/05/2015 12:17:04 225.2 224.3 223.6 224.4 36.4 22.6 22.1 81.1 0.83 15.39 23/05/2015 12:42:56 223.3 222.4 221.6 222.4 39.2 25.3 23.4 87.9 0.88 17.41

23/05/2015 12:17:05 225.3 224.4 224.1 224.6 38.0 26.2 20.2 84.4 0.84 16.20 23/05/2015 12:42:57 223.3 222.4 221.6 222.4 42.2 28.7 24.2 95.1 0.90 19.16

23/05/2015 12:17:06 225.2 224.3 223.8 224.4 36.3 24.7 23.8 84.8 0.86 16.41 23/05/2015 12:42:58 222.8 222.0 221.3 222.0 35.6 23.8 20.4 79.9 0.85 15.20

23/05/2015 12:17:07 225.1 224.3 223.7 224.4 36.5 23.0 22.2 81.7 0.84 15.60 23/05/2015 12:42:59 223.3 222.5 221.7 222.5 37.6 24.7 22.8 85.2 0.85 16.23

23/05/2015 12:17:08 224.9 224.0 223.1 224.0 41.1 28.8 22.1 91.9 0.86 18.05 23/05/2015 12:43:00 223.2 222.2 221.5 222.3 37.7 24.8 21.0 83.5 0.85 15.96

23/05/2015 12:17:09 225.0 224.2 223.2 224.1 53.0 41.5 40.1 134.6 0.92 27.70 23/05/2015 12:43:01 223.0 222.1 221.4 222.2 38.1 26.3 23.0 87.4 0.87 17.03

23/05/2015 12:17:10 224.7 224.0 223.0 223.9 52.8 37.5 35.9 126.2 0.90 25.55 23/05/2015 12:43:02 222.9 222.0 221.3 222.1 37.9 24.7 23.4 86.0 0.84 16.29

23/05/2015 12:17:11 225.0 224.1 223.3 224.1 51.5 39.6 32.7 123.8 0.90 24.99 23/05/2015 12:43:03 223.0 222.1 221.4 222.2 45.0 32.1 28.0 105.0 0.88 20.69

23/05/2015 12:17:12 225.1 224.2 223.3 224.2 40.3 28.1 26.8 95.2 0.87 18.72 23/05/2015 12:43:04 223.0 221.9 221.4 222.1 56.1 43.4 39.6 139.1 0.92 28.38

23/05/2015 12:17:13 225.0 224.2 223.2 224.1 40.1 24.4 22.5 87.1 0.86 16.93 23/05/2015 12:43:05 223.2 222.3 221.5 222.3 50.7 36.2 34.7 121.6 0.89 24.26

23/05/2015 12:17:14 225.1 224.3 223.4 224.3 43.5 31.7 24.9 100.1 0.90 20.28 23/05/2015 12:43:06 223.3 222.2 221.5 222.3 46.5 33.3 28.6 108.4 0.88 21.41

23/05/2015 12:17:15 225.2 224.2 223.3 224.2 42.6 30.9 29.4 102.9 0.91 21.13 23/05/2015 12:43:07 223.3 222.4 221.7 222.5 41.5 29.3 25.4 96.2 0.89 19.09

23/05/2015 12:17:16 225.1 224.3 223.4 224.3 44.0 29.0 27.3 100.4 0.91 20.50 23/05/2015 12:43:08 223.4 222.4 221.8 222.5 36.9 23.3 22.1 82.4 0.85 15.70

23/05/2015 12:17:17 225.0 224.2 223.3 224.2 40.3 29.4 22.7 92.4 0.89 18.63 23/05/2015 12:43:09 223.3 222.3 221.6 222.4 38.6 25.2 21.2 85.0 0.86 16.45

23/05/2015 12:17:18 225.2 224.4 223.9 224.5 38.4 26.5 24.8 89.7 0.89 18.05 23/05/2015 12:43:10 223.1 222.1 221.6 222.3 36.8 24.3 21.0 82.2 0.87 15.98

23/05/2015 12:17:19 225.3 224.4 223.9 224.5 40.2 25.1 24.3 89.5 0.89 17.94 23/05/2015 12:43:11 223.4 222.6 221.8 222.6 33.5 20.5 18.7 72.7 0.80 13.21

23/05/2015 12:17:20 225.2 224.3 223.9 224.5 38.9 27.9 21.9 88.7 0.87 17.50 23/05/2015 12:43:12 223.4 222.3 221.6 222.4 39.9 26.5 23.0 89.3 0.89 17.75

23/05/2015 12:17:21 225.0 224.2 223.7 224.3 32.9 21.8 20.9 75.6 0.81 13.94 23/05/2015 12:43:13 223.2 222.3 221.6 222.4 38.8 27.4 23.6 89.8 0.90 17.98

23/05/2015 12:17:22 225.2 224.4 223.8 224.5 39.0 24.4 22.3 85.6 0.84 16.40 23/05/2015 12:43:14 223.5 222.5 221.8 222.6 40.2 26.1 25.1 91.4 0.89 18.27

23/05/2015 12:17:23 225.2 224.3 223.9 224.5 37.7 26.2 20.1 84.0 0.84 16.11 23/05/2015 12:43:15 223.1 222.2 221.4 222.2 42.9 28.7 24.4 96.0 0.90 19.43

23/05/2015 12:17:24 225.4 224.5 224.1 224.7 35.5 24.6 23.8 84.0 0.86 16.25 23/05/2015 12:43:16 223.2 222.3 221.6 222.4 41.6 30.2 27.1 98.8 0.91 20.12

23/05/2015 12:17:25 225.4 224.5 224.1 224.7 37.1 22.5 21.3 81.0 0.83 15.30 23/05/2015 12:43:17 223.4 222.6 221.8 222.6 45.6 31.3 30.8 107.6 0.92 22.12

23/05/2015 12:17:26 225.2 224.2 223.9 224.4 42.1 29.2 23.5 94.8 0.87 18.63 23/05/2015 12:43:18 223.4 222.4 221.7 222.5 39.5 26.5 22.5 88.5 0.87 17.33

23/05/2015 12:17:27 225.1 224.2 223.7 224.3 52.6 41.3 40.4 134.3 0.91 27.55 23/05/2015 12:43:19 223.0 222.2 221.4 222.2 37.1 24.8 22.1 84.0 0.86 16.21

23/05/2015 12:17:28 225.0 224.2 223.7 224.3 51.9 37.2 34.7 123.8 0.89 24.92 23/05/2015 12:43:20 223.2 222.4 221.6 222.4 37.8 25.0 24.7 87.5 0.85 16.69

Pf. kW.

ตารางการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า  ของ โรงงานพลาสติกไทย

ตาํแหน่งตรวจวัด ณ. ตู้ Load center ของเคร่ือง A13 หลังติดตัง้อุปกรณ์

Date/Time
Voltage Current

Pf. kW. Date/Time
Voltage Current



R S T AVG R S T RST R S T AVG R S T RST
Pf. kW.

ตารางการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า  ของ โรงงานพลาสติกไทย

ตาํแหน่งตรวจวัด ณ. ตู้ Load center ของเคร่ือง A13 หลังติดตัง้อุปกรณ์

Date/Time
Voltage Current

Pf. kW. Date/Time
Voltage Current

23/05/2015 12:17:29 225.0 224.1 223.6 224.2 48.2 36.7 30.2 115.1 0.89 23.03 23/05/2015 12:43:21 223.2 222.2 221.5 222.3 49.9 38.0 33.8 121.7 0.90 24.46

23/05/2015 12:17:30 225.4 224.5 224.0 224.6 42.5 31.0 30.0 103.6 0.90 20.97 23/05/2015 12:43:22 223.1 222.2 221.5 222.3 53.6 41.0 38.2 132.8 0.91 26.94

23/05/2015 12:17:31 225.1 224.3 223.7 224.4 43.1 28.0 26.1 97.3 0.89 19.64 23/05/2015 12:43:23 223.2 222.4 221.6 222.4 49.7 35.9 35.2 120.7 0.90 24.16

23/05/2015 12:17:32 225.2 224.3 223.9 224.5 42.9 30.6 24.0 97.5 0.89 19.69 23/05/2015 12:43:24 223.3 222.3 221.7 222.4 45.1 28.9 25.2 99.3 0.87 19.42

23/05/2015 12:17:33 225.2 224.4 223.8 224.5 38.6 26.2 26.1 91.0 0.89 18.19 23/05/2015 12:43:25 223.4 222.5 221.7 222.5 39.8 27.6 24.4 91.8 0.88 18.03

23/05/2015 12:17:34 225.1 224.2 223.7 224.3 45.1 30.0 29.3 104.4 0.91 21.46 23/05/2015 12:43:26 223.2 222.2 221.6 222.3 41.4 26.8 26.7 94.8 0.89 18.94

23/05/2015 12:17:35 225.1 224.3 223.4 224.3 44.5 32.6 26.0 103.0 0.92 21.36 23/05/2015 12:43:27 223.2 222.2 221.5 222.3 42.6 28.7 24.5 95.7 0.90 19.23

23/05/2015 12:17:36 225.2 224.3 223.3 224.3 41.2 28.9 28.5 98.6 0.91 20.25 23/05/2015 12:43:28 223.3 222.3 221.8 222.5 39.1 27.5 24.7 91.2 0.90 18.28

23/05/2015 12:17:37 225.2 224.4 223.5 224.4 45.0 29.4 28.7 103.2 0.92 21.39 23/05/2015 12:43:29 223.2 222.2 221.5 222.3 36.5 22.8 21.5 80.7 0.85 15.47

23/05/2015 12:17:38 225.1 224.2 223.3 224.2 45.3 33.6 27.0 105.9 0.92 21.94 23/05/2015 12:43:30 223.6 222.5 221.9 222.7 37.5 23.8 19.6 80.9 0.86 15.70

23/05/2015 12:17:39 225.3 224.4 223.5 224.4 43.8 32.1 31.2 107.2 0.93 22.33 23/05/2015 12:43:31 223.5 222.5 221.9 222.6 34.1 23.4 20.6 78.2 0.86 15.01

23/05/2015 12:17:40 225.4 224.6 223.6 224.5 50.7 36.2 35.2 122.1 0.94 25.81 23/05/2015 12:43:32 223.4 222.3 221.7 222.5 43.7 28.3 27.7 99.7 0.91 20.37

23/05/2015 12:17:41 225.4 224.4 223.5 224.4 41.6 29.4 23.1 94.1 0.89 18.89 23/05/2015 12:43:33 223.6 222.6 221.9 222.7 45.9 32.2 27.6 105.6 0.92 21.80

23/05/2015 12:17:42 225.3 224.4 223.5 224.4 39.4 27.3 25.8 92.4 0.89 18.47 23/05/2015 12:43:34 223.4 222.4 221.8 222.5 47.3 36.2 32.8 116.3 0.94 24.35

23/05/2015 12:17:43 225.3 224.4 223.4 224.4 44.0 28.4 27.3 99.7 0.89 20.13 23/05/2015 12:43:35 223.4 222.5 221.8 222.6 48.7 33.3 31.5 113.5 0.93 23.65

23/05/2015 12:17:44 225.3 224.3 223.5 224.4 49.8 38.3 31.9 119.9 0.91 24.69 23/05/2015 12:43:36 223.2 222.3 221.7 222.4 51.0 36.3 31.1 118.4 0.94 24.81

23/05/2015 12:17:45 225.3 224.3 223.5 224.4 55.6 44.6 43.0 143.2 0.93 29.80 23/05/2015 12:43:37 221.1 220.4 219.7 220.4 47.2 36.4 33.0 116.6 0.94 24.26

23/05/2015 12:17:46 225.4 224.4 223.6 224.5 55.5 40.2 39.2 134.8 0.91 27.71 23/05/2015 12:43:38 222.7 221.7 221.1 221.8 43.7 28.6 29.5 101.7 0.91 20.55

23/05/2015 12:17:47 225.4 224.4 223.6 224.5 48.5 36.9 30.0 115.4 0.90 23.49 23/05/2015 12:43:39 222.8 221.9 221.2 222.0 60.0 46.4 42.1 148.5 0.93 30.72

23/05/2015 12:17:48 225.5 224.6 223.7 224.6 41.5 30.4 29.2 101.0 0.90 20.39 23/05/2015 12:43:40 222.5 221.6 220.9 221.7 56.0 44.9 41.0 141.9 0.92 29.08

23/05/2015 12:17:49 225.4 224.5 223.6 224.5 43.0 27.6 25.7 96.3 0.89 19.30 23/05/2015 12:43:41 222.9 222.0 221.3 222.1 53.1 39.5 39.1 131.6 0.91 26.76

23/05/2015 12:17:50 225.3 224.3 223.5 224.4 42.0 30.6 23.9 96.5 0.89 19.48 23/05/2015 12:43:42 222.4 221.0 220.7 221.4 45.7 32.5 27.9 106.1 0.91 21.40

23/05/2015 12:17:51 225.5 224.6 223.5 224.5 37.2 26.3 25.7 89.2 0.88 17.74 23/05/2015 12:43:43 222.4 221.6 220.9 221.6 42.5 31.0 27.3 100.8 0.91 20.41

23/05/2015 12:17:52 225.3 224.5 223.8 224.5 40.2 23.9 22.7 86.8 0.86 17.05 23/05/2015 12:43:44 222.3 221.4 220.7 221.5 40.9 26.3 25.7 92.9 0.89 18.37

23/05/2015 12:17:53 225.4 224.5 224.0 224.6 37.7 25.3 19.0 82.0 0.85 15.98 23/05/2015 12:43:45 222.4 221.6 220.8 221.6 41.9 27.7 23.3 92.9 0.89 18.49

23/05/2015 12:17:54 225.6 224.6 224.1 224.8 38.3 27.3 26.2 91.8 0.89 18.43 23/05/2015 12:43:46 222.3 221.5 220.9 221.6 39.6 28.2 24.7 92.5 0.90 18.51

23/05/2015 12:17:55 225.7 224.9 224.3 225.0 45.2 29.6 28.7 103.5 0.92 21.43 23/05/2015 12:43:47 222.5 221.7 220.9 221.7 36.0 21.2 20.6 77.8 0.84 14.74

23/05/2015 12:17:56 225.7 224.8 224.3 224.9 45.6 33.5 26.9 106.1 0.92 22.04 23/05/2015 12:43:48 222.6 221.6 221.0 221.7 36.1 23.5 18.7 78.2 0.86 15.06

23/05/2015 12:17:57 225.9 225.0 224.0 225.0 43.2 32.5 31.3 107.0 0.92 22.25 23/05/2015 12:43:49 222.5 221.7 221.0 221.7 35.3 24.4 21.5 81.3 0.87 15.72

23/05/2015 12:17:58 225.8 225.0 224.0 224.9 50.5 35.0 33.0 118.5 0.93 24.95 23/05/2015 12:43:50 222.8 222.0 221.3 222.0 36.3 22.2 21.7 80.2 0.84 15.21

23/05/2015 12:17:59 225.8 224.9 223.9 224.9 50.1 37.8 31.1 119.0 0.94 25.15 23/05/2015 12:43:51 222.6 221.8 221.1 221.8 38.1 25.8 21.3 85.2 0.87 16.63

23/05/2015 12:18:00 226.0 225.1 224.1 225.1 44.6 34.2 30.8 109.6 0.93 22.90 23/05/2015 12:43:52 222.6 221.8 221.1 221.8 49.4 36.8 34.5 120.7 0.94 25.29

23/05/2015 12:18:01 226.0 225.0 224.0 225.0 44.2 28.8 27.4 100.3 0.89 20.26 23/05/2015 12:43:53 222.8 222.0 221.1 222.0 47.4 32.4 32.2 112.0 0.93 23.20

23/05/2015 12:18:02 226.0 225.0 224.1 225.0 56.3 44.1 38.2 138.6 0.92 28.88 23/05/2015 12:43:54 222.6 221.7 221.0 221.8 49.6 36.3 31.1 117.1 0.94 24.46

23/05/2015 12:18:03 226.0 225.0 224.0 225.0 54.7 44.1 41.6 140.4 0.92 29.20 23/05/2015 12:43:55 222.6 221.8 221.1 221.8 49.6 36.2 32.7 118.5 0.94 24.84

23/05/2015 12:18:04 224.0 223.3 222.2 223.2 56.1 39.7 38.8 134.5 0.92 27.62 23/05/2015 12:43:56 222.8 222.0 221.2 222.0 51.2 36.5 36.0 123.8 0.94 25.87

23/05/2015 12:18:05 225.7 224.8 223.9 224.8 46.7 34.8 27.5 109.0 0.90 22.28 23/05/2015 12:43:57 222.7 221.9 221.1 221.9 67.0 54.6 48.9 170.5 0.95 35.99

23/05/2015 12:18:06 225.4 224.4 223.3 224.4 40.1 29.2 28.7 98.0 0.89 19.70 23/05/2015 12:43:58 222.7 221.9 221.2 221.9 56.3 44.4 40.4 141.1 0.93 29.07

23/05/2015 12:18:07 225.4 224.5 223.6 224.5 43.0 27.2 26.1 96.3 0.89 19.40 23/05/2015 12:43:59 222.7 222.1 221.2 222.0 51.0 36.2 36.6 123.8 0.91 25.09

23/05/2015 12:18:08 225.5 224.7 223.8 224.7 41.7 30.0 23.4 95.1 0.89 19.10 23/05/2015 12:44:00 222.9 222.0 221.3 222.1 45.3 32.3 27.1 104.7 0.90 21.12

23/05/2015 12:18:09 225.3 224.6 223.4 224.4 36.6 26.2 25.1 87.9 0.88 17.42 23/05/2015 12:44:01 222.3 221.5 220.7 221.5 42.5 31.1 27.4 101.0 0.91 20.42

23/05/2015 12:18:10 225.3 224.6 223.9 224.6 38.7 22.6 21.7 83.0 0.85 16.07 23/05/2015 12:44:02 222.7 221.9 221.2 221.9 40.5 26.3 25.8 92.6 0.89 18.33

23/05/2015 12:18:12 225.1 224.3 223.7 224.4 37.7 25.3 19.0 82.0 0.85 15.96 23/05/2015 12:44:04 222.2 221.5 220.6 221.4 40.1 27.6 22.7 90.4 0.89 17.94

23/05/2015 12:18:13 225.0 224.1 223.4 224.2 33.5 22.7 21.9 78.2 0.85 14.93 23/05/2015 12:44:05 222.4 221.6 220.9 221.6 40.3 27.7 24.9 92.9 0.90 18.60

23/05/2015 12:18:14 224.5 223.8 223.1 223.8 38.8 23.5 21.8 84.1 0.85 16.31 23/05/2015 12:44:06 222.8 222.0 221.2 222.0 36.4 20.8 20.5 77.7 0.85 14.84

23/05/2015 12:18:15 225.0 224.2 223.7 224.3 44.2 32.6 26.5 103.2 0.91 21.15 23/05/2015 12:44:07 222.7 221.7 221.1 221.8 36.3 23.2 17.8 77.3 0.84 14.75

23/05/2015 12:18:16 225.3 224.5 223.7 224.5 44.7 35.3 34.3 114.3 0.93 23.94 23/05/2015 12:44:08 222.7 222.0 221.2 222.0 37.5 25.7 22.6 85.7 0.88 16.79

23/05/2015 12:18:17 225.1 224.4 223.8 224.4 49.0 33.9 32.9 115.8 0.93 24.32 23/05/2015 12:44:09 222.7 221.8 221.1 221.9 36.6 22.4 22.0 81.0 0.85 15.54

23/05/2015 12:18:18 225.0 224.4 223.8 224.4 49.4 37.2 30.5 117.1 0.94 24.68 23/05/2015 12:44:10 222.9 222.1 221.3 222.1 38.5 26.0 21.3 85.9 0.87 16.74

23/05/2015 12:18:19 225.2 224.5 223.7 224.5 45.2 34.4 33.6 113.3 0.93 23.75 23/05/2015 12:44:11 223.1 222.3 221.6 222.3 44.0 32.3 29.5 105.8 0.92 21.71

23/05/2015 12:18:20 225.1 224.4 223.6 224.4 52.1 36.5 35.2 123.8 0.93 25.99 23/05/2015 12:44:12 223.1 222.3 221.5 222.3 39.4 25.4 24.8 89.5 0.88 17.65

23/05/2015 12:18:21 225.0 224.3 223.7 224.3 65.3 52.3 45.1 162.7 0.94 34.36 23/05/2015 12:44:13 222.9 222.0 221.4 222.1 48.3 35.6 30.0 113.9 0.94 23.76

23/05/2015 12:18:22 225.3 224.6 223.8 224.6 53.5 43.3 42.2 139.0 0.92 28.75 23/05/2015 12:44:14 223.0 222.3 221.5 222.3 50.7 39.3 35.9 125.9 0.94 26.43

23/05/2015 12:18:23 225.3 224.6 223.9 224.6 56.2 39.8 38.3 134.4 0.91 27.69 23/05/2015 12:44:15 223.1 222.3 221.5 222.3 55.6 41.4 41.5 138.5 0.94 28.99

23/05/2015 12:18:24 225.2 224.4 223.9 224.5 47.1 34.0 27.1 108.2 0.90 22.09 23/05/2015 12:44:16 222.8 222.1 221.3 222.1 67.5 53.9 48.2 169.6 0.95 35.84

23/05/2015 12:18:25 225.2 224.3 223.6 224.4 39.7 29.9 29.1 98.6 0.90 20.01 23/05/2015 12:44:17 222.7 222.0 221.2 222.0 64.7 51.6 48.0 164.4 0.94 34.45

23/05/2015 12:18:26 225.3 224.4 223.9 224.5 42.9 27.2 26.2 96.3 0.89 19.40 23/05/2015 12:44:18 222.8 222.1 221.3 222.1 55.7 40.8 38.3 134.8 0.93 27.92

23/05/2015 12:18:27 225.3 224.4 223.8 224.5 41.4 29.4 22.1 93.0 0.88 18.57 23/05/2015 12:44:19 222.4 221.6 220.9 221.6 44.4 31.4 26.4 102.2 0.90 20.58

23/05/2015 12:18:28 225.3 224.3 223.7 224.4 36.5 28.1 24.9 89.5 0.89 17.85 23/05/2015 12:44:20 222.6 221.9 221.1 221.9 43.0 30.5 27.4 100.9 0.91 20.45

23/05/2015 12:18:29 225.3 224.5 223.8 224.5 37.3 22.0 21.2 80.5 0.85 15.58 23/05/2015 12:44:21 222.6 221.9 221.0 221.8 40.4 25.6 26.3 92.2 0.88 18.20



R S T AVG R S T RST R S T AVG R S T RST
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ตาํแหน่งตรวจวัด ณ. ตู้ Load center ของเคร่ือง A13 หลังติดตัง้อุปกรณ์

Date/Time
Voltage Current

Pf. kW. Date/Time
Voltage Current

23/05/2015 12:18:30 225.4 224.5 223.9 224.6 36.8 24.6 17.8 79.3 0.84 15.20 23/05/2015 12:44:22 222.8 222.0 221.2 222.0 39.6 27.1 22.0 88.7 0.88 17.55

23/05/2015 12:18:31 225.4 224.5 223.9 224.6 25.0 24.6 21.6 71.2 0.85 13.54 23/05/2015 12:44:23 222.3 221.6 220.8 221.6 39.5 26.5 23.9 89.9 0.89 17.83

23/05/2015 12:18:32 225.3 224.4 223.7 224.5 24.4 19.7 18.9 62.9 0.77 10.94 23/05/2015 12:44:24 222.4 221.7 220.8 221.6 35.3 21.0 21.0 77.3 0.85 14.72

23/05/2015 12:18:33 225.3 224.4 223.9 224.5 25.5 23.0 17.5 66.0 0.78 11.79 23/05/2015 12:44:25 222.6 221.7 220.9 221.7 35.6 22.9 17.3 75.8 0.84 14.38

23/05/2015 12:18:34 225.1 224.2 223.6 224.3 26.3 26.2 24.6 77.1 0.85 14.76 23/05/2015 12:44:26 222.4 221.7 220.8 221.6 38.1 25.7 22.7 86.5 0.88 17.01

23/05/2015 12:18:35 225.1 224.2 223.6 224.3 33.7 28.5 27.5 89.7 0.90 18.21 23/05/2015 12:44:27 222.7 221.9 221.1 221.9 36.6 22.2 21.6 80.4 0.84 15.23

23/05/2015 12:18:36 225.6 224.6 224.0 224.7 35.0 32.8 26.6 94.4 0.91 19.43 23/05/2015 12:44:28 222.6 221.7 221.0 221.8 35.0 22.7 18.4 76.1 0.81 14.02

23/05/2015 12:18:37 225.4 224.5 223.9 224.6 31.4 31.5 31.2 94.1 0.91 19.29 23/05/2015 12:44:29 222.5 221.7 221.0 221.7 40.1 28.2 24.4 92.7 0.88 18.29

23/05/2015 12:18:38 225.5 224.6 224.0 224.7 39.8 34.7 33.9 108.4 0.93 22.61 23/05/2015 12:44:30 223.1 222.3 221.4 222.3 36.5 22.2 22.4 81.2 0.84 15.36

23/05/2015 12:18:39 225.5 224.6 223.8 224.6 52.4 50.7 43.3 146.5 0.94 30.96 23/05/2015 12:44:31 223.1 222.1 221.5 222.2 36.9 24.4 20.4 81.7 0.84 15.52

23/05/2015 12:18:40 225.6 224.6 223.6 224.6 45.6 45.9 44.9 136.4 0.93 28.38 23/05/2015 12:44:32 223.1 222.2 221.5 222.3 40.5 28.5 25.4 94.5 0.89 18.73

23/05/2015 12:18:41 225.6 224.7 223.6 224.6 41.9 35.9 34.2 112.0 0.89 22.44 23/05/2015 12:44:33 223.2 222.2 221.5 222.3 57.2 42.0 42.9 142.1 0.94 29.65

23/05/2015 12:18:42 225.6 224.5 223.6 224.6 30.8 29.2 22.3 82.2 0.86 16.02 23/05/2015 12:44:34 223.2 222.3 221.6 222.4 61.3 48.6 43.1 153.0 0.94 31.93

23/05/2015 12:18:43 225.8 224.8 223.8 224.8 26.1 24.6 24.7 75.4 0.85 14.42 23/05/2015 12:44:35 223.0 222.2 221.4 222.2 60.3 46.5 44.1 150.9 0.93 31.32

23/05/2015 12:18:44 225.7 224.7 223.6 224.7 29.6 23.3 22.0 74.9 0.84 14.23 23/05/2015 12:44:36 223.0 222.2 221.4 222.2 51.3 32.4 34.5 118.2 0.92 24.19

23/05/2015 12:18:45 225.8 224.8 223.9 224.8 25.7 24.4 18.1 68.2 0.82 12.65 23/05/2015 12:44:37 223.1 222.1 221.5 222.2 48.1 34.5 29.0 111.7 0.92 23.00

23/05/2015 12:18:46 225.9 224.9 223.8 224.9 22.9 23.3 21.8 68.1 0.82 12.60 23/05/2015 12:44:38 223.1 222.3 221.5 222.3 47.0 33.6 31.1 111.7 0.93 23.07

23/05/2015 12:18:47 225.9 225.0 223.9 224.9 23.3 19.1 17.2 59.5 0.77 10.37 23/05/2015 12:44:39 223.3 222.4 221.6 222.4 42.6 25.9 25.7 94.2 0.88 18.70

23/05/2015 12:18:48 225.7 224.7 223.7 224.7 20.4 20.3 14.3 55.0 0.71 9.00 23/05/2015 12:44:40 223.3 222.5 221.8 222.5 35.8 23.6 18.6 77.9 0.83 14.71

23/05/2015 12:18:49 225.7 224.7 223.7 224.7 21.3 21.5 20.4 63.2 0.78 11.12 23/05/2015 12:44:41 222.9 222.1 221.3 222.1 34.9 22.3 19.8 77.0 0.84 14.60

23/05/2015 12:18:50 225.6 224.7 223.5 224.6 24.7 19.8 19.1 63.7 0.77 11.07 23/05/2015 12:44:42 223.3 222.5 221.7 222.5 31.5 17.6 16.6 65.7 0.76 11.52

23/05/2015 12:18:51 225.6 224.6 223.6 224.6 24.6 23.4 17.7 65.7 0.78 11.65 23/05/2015 12:44:43 223.4 222.4 221.9 222.6 31.8 20.2 15.5 67.5 0.75 11.78

23/05/2015 12:18:52 225.7 224.6 223.5 224.6 27.0 26.9 26.1 79.9 0.86 15.50 23/05/2015 12:44:44 223.2 222.3 221.5 222.3 34.0 22.6 19.9 76.5 0.83 14.36

23/05/2015 12:18:53 225.7 224.7 223.6 224.7 28.7 22.9 22.2 73.8 0.84 13.96 23/05/2015 12:44:45 223.3 222.4 221.7 222.5 33.1 19.4 18.8 71.3 0.77 12.57

23/05/2015 12:18:54 225.7 224.7 224.1 224.8 27.5 25.3 19.4 72.2 0.82 13.44 23/05/2015 12:44:46 223.3 222.5 221.8 222.5 37.6 26.3 21.4 85.4 0.83 16.06

23/05/2015 12:18:55 225.7 224.8 224.0 224.8 32.7 34.0 33.2 99.9 0.92 20.58 23/05/2015 12:44:47 223.1 222.2 221.5 222.3 46.1 32.7 29.5 108.2 0.89 21.52

23/05/2015 12:18:56 225.3 224.5 223.7 224.5 44.7 39.8 39.9 124.4 0.93 26.10 23/05/2015 12:44:48 223.3 222.5 221.7 222.5 38.4 23.8 22.9 85.0 0.83 15.95

23/05/2015 12:18:57 225.1 224.3 223.7 224.4 51.4 49.7 42.3 143.4 0.94 30.17 23/05/2015 12:44:49 223.3 222.3 221.8 222.5 37.6 26.7 21.4 85.8 0.84 16.31

23/05/2015 12:18:58 225.1 224.2 223.4 224.2 45.1 46.0 45.5 136.6 0.93 28.48 23/05/2015 12:44:50 223.4 222.6 221.9 222.6 42.3 29.7 26.9 98.9 0.88 19.48

23/05/2015 12:18:59 225.4 224.6 223.9 224.6 42.4 36.7 33.7 112.8 0.92 23.26 23/05/2015 12:44:51 223.1 222.1 221.4 222.2 55.3 40.0 39.8 135.0 0.91 27.30

23/05/2015 12:19:00 225.6 224.7 224.1 224.8 36.4 35.7 27.7 99.8 0.91 20.54 23/05/2015 12:44:52 223.2 222.4 221.7 222.4 54.1 42.5 36.3 132.9 0.90 26.70

23/05/2015 12:19:01 225.7 224.7 224.0 224.8 24.9 25.9 24.7 75.5 0.85 14.48 23/05/2015 12:44:53 223.1 222.2 221.5 222.3 60.9 49.0 43.7 153.5 0.93 31.79

23/05/2015 12:19:02 225.3 224.5 223.8 224.5 28.4 23.2 22.5 74.1 0.85 14.16 23/05/2015 12:44:54 223.3 222.4 221.6 222.4 49.4 34.0 33.7 117.1 0.91 23.85

23/05/2015 12:19:03 225.2 224.4 223.8 224.5 25.9 24.2 17.9 68.0 0.82 12.69 23/05/2015 12:44:55 223.1 222.1 221.5 222.2 48.1 35.3 29.4 112.8 0.92 23.08

23/05/2015 12:19:04 225.4 224.5 223.7 224.5 22.1 21.7 21.3 65.0 0.81 11.88 23/05/2015 12:44:56 223.4 222.6 221.9 222.6 49.1 35.4 32.2 116.7 0.92 24.05

23/05/2015 12:19:05 225.5 224.7 224.0 224.7 23.3 18.3 17.7 59.4 0.77 10.38 23/05/2015 12:44:57 223.3 222.5 221.7 222.5 44.3 28.8 29.0 102.0 0.90 20.55

23/05/2015 12:19:06 225.5 224.5 223.9 224.6 21.1 19.9 14.3 55.3 0.71 9.04 23/05/2015 12:44:58 223.1 222.2 221.5 222.3 44.6 32.6 26.8 104.0 0.91 21.06

23/05/2015 12:19:07 225.5 224.6 223.9 224.7 21.8 21.4 20.1 63.3 0.78 11.09 23/05/2015 12:44:59 223.3 222.4 221.8 222.5 39.7 26.5 23.5 89.6 0.86 17.38

23/05/2015 12:19:08 225.4 224.5 223.7 224.5 24.7 20.0 19.4 64.1 0.77 11.24 23/05/2015 12:45:00 223.4 222.6 221.8 222.6 32.1 18.0 17.2 67.3 0.73 11.41

23/05/2015 12:19:09 225.2 224.3 223.8 224.4 24.7 24.2 19.4 68.2 0.80 12.35 23/05/2015 12:45:01 223.3 222.4 221.8 222.5 34.2 22.9 17.8 74.9 0.78 13.33

23/05/2015 12:19:10 225.2 224.3 223.5 224.3 25.7 25.8 23.8 75.3 0.85 14.31 23/05/2015 12:45:02 223.4 222.6 221.9 222.6 35.8 24.0 21.1 80.8 0.83 15.08

23/05/2015 12:19:11 225.2 224.4 223.7 224.4 28.2 23.5 22.4 74.1 0.84 14.09 23/05/2015 12:45:03 223.5 222.7 221.9 222.7 33.6 20.5 19.7 73.8 0.76 12.84

23/05/2015 12:19:12 225.3 224.4 223.8 224.5 26.4 25.6 19.4 71.4 0.82 13.32 23/05/2015 12:45:04 223.4 222.5 221.8 222.6 39.6 28.9 22.5 91.0 0.84 17.31

23/05/2015 12:19:13 225.4 224.5 223.8 224.6 28.7 27.2 26.9 82.8 0.86 15.99 23/05/2015 12:45:05 223.3 222.5 221.9 222.6 39.3 26.9 23.3 89.5 0.86 17.36

23/05/2015 12:19:14 225.2 224.4 223.6 224.4 44.4 38.5 38.7 121.6 0.91 24.94 23/05/2015 12:45:06 223.6 222.8 222.1 222.8 37.2 22.3 22.6 82.1 0.82 15.20

23/05/2015 12:19:15 224.9 224.1 223.4 224.1 54.7 52.5 45.1 152.3 0.94 32.11 23/05/2015 12:45:07 223.5 222.6 222.0 222.7 38.2 26.3 21.6 86.0 0.85 16.51

23/05/2015 12:19:16 225.1 224.1 223.4 224.2 49.4 50.7 48.9 149.0 0.94 31.41 23/05/2015 12:45:08 223.3 222.6 221.8 222.6 43.0 31.5 28.2 102.7 0.89 20.51

23/05/2015 12:19:17 224.8 224.0 223.4 224.1 43.0 36.5 36.4 115.9 0.93 24.27 23/05/2015 12:45:09 223.5 222.6 221.9 222.7 52.7 38.3 37.9 128.9 0.91 26.12

23/05/2015 12:19:18 225.2 224.4 223.7 224.4 40.3 38.4 31.3 109.9 0.93 23.06 23/05/2015 12:45:10 223.3 222.4 221.7 222.5 51.5 39.8 34.5 125.8 0.90 25.28

23/05/2015 12:19:19 225.4 224.5 223.3 224.4 36.6 37.0 36.7 110.3 0.94 23.19 23/05/2015 12:45:11 223.3 222.4 221.7 222.5 48.2 36.6 33.4 118.2 0.91 23.89

23/05/2015 12:19:20 225.1 224.4 223.6 224.4 39.2 33.5 32.2 104.9 0.93 21.92 23/05/2015 12:45:12 223.2 222.4 221.6 222.4 43.5 29.3 29.3 102.1 0.90 20.45

23/05/2015 12:19:21 225.3 224.4 223.7 224.5 30.0 28.8 22.1 81.0 0.88 16.07 23/05/2015 12:45:13 223.4 222.4 221.9 222.6 50.1 38.1 32.9 121.1 0.94 25.39

23/05/2015 12:19:22 225.3 224.4 223.3 224.3 24.9 24.9 23.8 73.6 0.86 14.25 23/05/2015 12:45:14 223.5 222.8 222.0 222.8 50.9 38.9 35.0 124.8 0.94 26.26

23/05/2015 12:19:23 225.2 224.3 223.2 224.2 27.3 20.8 20.5 68.6 0.83 12.93 23/05/2015 12:45:15 223.6 222.8 222.1 222.8 45.6 30.2 30.3 106.1 0.92 21.83

23/05/2015 12:19:24 225.3 224.3 223.3 224.3 25.6 24.5 18.0 68.1 0.83 12.75 23/05/2015 12:45:16 223.7 222.9 222.3 223.0 48.3 35.4 28.7 112.5 0.93 23.42

23/05/2015 12:19:25 225.4 224.5 223.4 224.4 25.1 25.6 23.9 74.6 0.86 14.39 23/05/2015 12:45:17 223.8 223.0 222.4 223.1 45.6 31.9 29.6 107.0 0.93 22.18

23/05/2015 12:19:26 225.3 224.4 223.4 224.4 28.0 22.7 21.9 72.7 0.84 13.83 23/05/2015 12:45:18 223.8 223.0 222.3 223.0 36.9 22.5 22.3 81.6 0.85 15.68

23/05/2015 12:19:27 225.3 224.4 223.8 224.5 31.9 29.3 23.7 84.8 0.88 16.77 23/05/2015 12:45:19 223.6 222.6 222.1 222.8 37.3 25.8 20.4 83.6 0.86 16.21

23/05/2015 12:19:28 225.5 224.7 223.9 224.7 28.8 29.2 28.3 86.4 0.89 17.33 23/05/2015 12:45:20 223.2 222.5 221.8 222.5 37.7 26.0 23.3 87.0 0.88 17.19

23/05/2015 12:19:29 225.6 224.8 224.1 224.8 31.6 25.5 24.8 81.8 0.87 16.08 23/05/2015 12:45:21 223.5 222.6 221.9 222.7 36.0 22.1 21.7 79.9 0.84 15.18
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23/05/2015 12:19:30 225.4 224.5 223.9 224.6 30.6 28.8 22.2 81.5 0.87 16.08 23/05/2015 12:45:22 223.3 222.4 221.8 222.5 43.2 32.1 26.9 102.1 0.91 20.76

23/05/2015 12:19:31 225.4 224.5 223.8 224.6 31.8 33.8 32.5 98.1 0.91 20.06 23/05/2015 12:45:23 223.4 222.6 222.0 222.7 41.3 29.8 27.1 98.2 0.91 19.96

23/05/2015 12:19:32 225.3 224.4 223.7 224.5 49.5 43.8 42.3 135.6 0.93 28.23 23/05/2015 12:45:24 223.4 222.7 221.9 222.7 38.5 24.2 23.7 86.5 0.86 16.78

23/05/2015 12:19:33 225.2 224.5 223.8 224.5 46.1 43.8 36.8 126.7 0.92 26.11 23/05/2015 12:45:25 223.5 222.6 222.1 222.7 44.0 32.2 26.6 102.7 0.90 20.65

23/05/2015 12:19:34 225.2 224.4 223.6 224.4 41.0 41.3 39.5 121.8 0.91 24.97 23/05/2015 12:45:26 223.2 222.5 221.6 222.4 52.9 40.6 37.8 131.3 0.93 27.12

23/05/2015 12:19:35 225.3 224.6 223.4 224.4 44.0 36.8 36.5 117.3 0.93 24.61 23/05/2015 12:45:27 223.3 222.5 221.8 222.5 56.2 40.9 39.7 136.7 0.92 27.99

23/05/2015 12:19:36 225.4 224.5 223.4 224.4 39.9 38.3 31.2 109.3 0.93 22.94 23/05/2015 12:45:28 223.5 222.6 222.0 222.7 55.7 43.9 37.5 137.2 0.92 28.07

23/05/2015 12:19:37 225.4 224.5 223.3 224.4 35.8 37.8 36.8 110.4 0.94 23.20 23/05/2015 12:45:29 223.2 222.4 221.7 222.4 48.7 36.0 32.5 117.2 0.92 23.94

23/05/2015 12:19:38 225.0 224.2 223.4 224.2 38.1 32.1 31.8 102.0 0.93 21.30 23/05/2015 12:45:30 223.3 222.5 221.8 222.5 41.2 26.9 26.0 94.1 0.88 18.63

23/05/2015 12:19:39 225.3 224.4 223.8 224.5 37.0 35.5 28.8 101.2 0.93 21.09 23/05/2015 12:45:31 223.5 222.5 221.9 222.6 42.4 30.7 24.8 97.9 0.90 19.75

23/05/2015 12:19:40 225.4 224.5 223.7 224.5 30.8 31.1 30.0 91.9 0.92 18.92 23/05/2015 12:45:32 223.2 222.4 221.7 222.4 44.4 32.4 29.3 106.0 0.92 21.67

23/05/2015 12:19:41 225.3 224.5 223.4 224.4 25.8 20.1 19.7 65.6 0.81 12.08 23/05/2015 12:45:33 223.5 222.7 222.0 222.7 44.2 30.2 29.7 104.1 0.92 21.48

23/05/2015 12:19:42 225.5 224.6 223.5 224.5 27.4 25.3 19.2 71.9 0.84 13.73 23/05/2015 12:45:34 223.4 222.6 221.9 222.6 46.2 34.7 28.2 109.1 0.93 22.57

23/05/2015 12:19:43 225.3 224.3 223.2 224.3 26.2 25.5 24.3 76.0 0.87 14.78 23/05/2015 12:45:35 223.5 222.7 222.1 222.8 45.5 32.4 29.6 107.4 0.93 22.30

23/05/2015 12:19:44 225.4 224.4 223.3 224.4 29.2 23.3 22.3 74.7 0.85 14.29 23/05/2015 12:45:36 223.5 222.8 222.1 222.8 40.9 25.3 24.9 91.1 0.90 18.32

23/05/2015 12:19:45 225.4 224.4 223.4 224.4 32.3 31.1 25.6 89.0 0.89 17.89 23/05/2015 12:45:37 223.5 222.6 222.1 222.7 46.1 33.5 27.4 107.0 0.93 22.19

23/05/2015 12:19:46 225.5 224.5 223.4 224.5 28.0 29.1 27.4 84.5 0.89 16.88 23/05/2015 12:45:38 223.6 222.9 222.1 222.9 46.0 34.2 30.4 110.6 0.94 23.13

23/05/2015 12:19:47 225.3 224.5 223.4 224.4 31.0 25.5 24.7 81.2 0.87 15.93 23/05/2015 12:45:39 223.6 222.8 222.1 222.8 38.0 23.8 22.5 84.3 0.85 16.17

23/05/2015 12:19:48 225.3 224.4 223.3 224.3 32.9 31.2 24.9 88.9 0.89 17.82 23/05/2015 12:45:40 223.6 222.8 222.2 222.9 41.6 30.4 24.1 96.1 0.90 19.36

23/05/2015 12:19:49 225.3 224.4 223.3 224.3 34.7 36.3 34.5 105.5 0.91 21.53 23/05/2015 12:45:41 223.6 222.8 222.1 222.8 42.4 30.3 27.0 99.7 0.91 20.29

23/05/2015 12:19:50 225.4 224.5 223.4 224.4 48.0 42.5 41.4 132.0 0.92 27.37 23/05/2015 12:45:42 223.7 222.9 222.1 222.9 37.7 24.3 23.2 85.2 0.86 16.55

23/05/2015 12:19:51 225.3 224.4 223.3 224.3 45.0 43.4 36.4 124.8 0.92 25.71 23/05/2015 12:45:43 223.1 222.2 221.5 222.3 43.7 31.5 26.1 101.3 0.90 20.38

23/05/2015 12:19:52 225.3 224.4 223.2 224.3 35.9 38.5 35.9 110.3 0.91 22.44 23/05/2015 12:45:44 222.9 222.2 221.4 222.2 57.8 46.6 43.6 148.0 0.93 30.71

23/05/2015 12:19:53 225.1 224.4 223.6 224.4 35.2 27.7 27.9 90.8 0.89 18.20 23/05/2015 12:45:45 223.1 222.2 221.5 222.3 54.8 39.4 38.7 132.9 0.91 27.06

23/05/2015 12:19:54 225.3 224.4 223.8 224.5 33.3 30.6 23.9 87.8 0.89 17.61 23/05/2015 12:45:46 223.2 222.3 221.7 222.4 56.2 44.1 37.5 137.8 0.92 28.30

23/05/2015 12:19:55 225.1 224.3 223.6 224.3 36.9 38.3 36.8 112.0 0.94 23.61 23/05/2015 12:45:47 223.1 222.3 221.6 222.3 46.8 32.8 30.3 109.9 0.92 22.49

23/05/2015 12:19:56 225.2 224.4 223.7 224.4 37.4 30.9 30.7 99.0 0.92 20.56 23/05/2015 12:45:48 223.6 222.8 222.0 222.8 40.1 25.6 24.8 90.5 0.88 17.79

23/05/2015 12:19:57 225.1 224.3 223.7 224.4 36.9 35.0 27.7 99.6 0.93 20.74 23/05/2015 12:45:49 223.4 222.5 221.9 222.6 42.2 30.9 24.8 98.0 0.90 19.66

23/05/2015 12:19:58 225.3 224.4 223.6 224.4 31.3 32.5 30.8 94.6 0.92 19.60 23/05/2015 12:45:50 223.3 222.5 221.8 222.5 42.2 28.9 26.4 97.5 0.90 19.64

23/05/2015 12:19:59 225.0 224.3 223.6 224.3 32.1 26.0 25.7 83.8 0.90 16.97 23/05/2015 12:45:51 223.5 222.6 221.9 222.7 37.2 22.8 22.1 82.1 0.86 15.89

23/05/2015 12:20:00 225.1 224.2 223.5 224.3 33.4 31.1 24.7 89.2 0.90 18.15 23/05/2015 12:45:52 223.4 222.5 221.9 222.6 39.5 28.4 22.4 90.3 0.88 17.86

23/05/2015 12:20:01 225.1 224.2 223.5 224.3 25.0 26.2 23.7 74.9 0.86 14.45 23/05/2015 12:45:53 223.3 222.5 221.7 222.5 44.8 31.7 29.0 105.5 0.93 21.82

23/05/2015 12:20:02 225.2 224.4 223.6 224.4 28.5 23.4 22.6 74.5 0.85 14.27 23/05/2015 12:45:54 223.4 222.6 221.9 222.6 41.0 26.3 25.2 92.5 0.90 18.65

23/05/2015 12:20:03 225.2 224.4 223.5 224.4 34.5 31.1 24.8 90.4 0.90 18.28 23/05/2015 12:45:55 223.5 222.6 221.9 222.7 45.4 33.5 27.2 106.2 0.92 21.90

23/05/2015 12:20:04 225.3 224.4 223.1 224.3 29.8 29.0 28.0 86.9 0.90 17.53 23/05/2015 12:45:56 223.4 222.8 221.9 222.7 46.9 33.1 30.5 110.4 0.93 23.02

23/05/2015 12:20:05 225.1 224.3 223.3 224.2 31.8 25.1 24.2 81.1 0.87 15.91 23/05/2015 12:45:57 223.4 222.5 221.8 222.6 46.4 31.5 30.7 108.6 0.92 22.39

23/05/2015 12:20:06 225.3 224.3 223.2 224.3 33.2 31.9 25.6 90.7 0.89 18.17 23/05/2015 12:45:58 223.4 222.6 221.9 222.6 48.8 37.4 31.8 118.0 0.94 24.75

23/05/2015 12:20:07 225.2 224.3 223.1 224.2 40.4 41.5 41.6 123.5 0.92 25.48 23/05/2015 12:45:59 223.5 222.7 221.9 222.7 43.5 30.3 27.5 101.3 0.91 20.54

23/05/2015 12:20:08 225.1 224.3 223.2 224.2 46.7 40.4 40.2 127.3 0.92 26.21 23/05/2015 12:46:00 223.4 222.5 221.8 222.6 38.7 24.1 22.8 85.7 0.87 16.73

23/05/2015 12:20:09 225.1 224.2 223.2 224.2 44.5 43.2 36.4 124.1 0.92 25.55 23/05/2015 12:46:01 223.2 222.3 221.6 222.4 44.2 33.8 28.6 106.7 0.91 21.67

23/05/2015 12:20:10 225.3 224.3 223.2 224.3 32.3 33.9 33.0 99.2 0.90 20.01 23/05/2015 12:46:02 223.2 222.5 221.7 222.5 59.7 47.9 44.2 151.8 0.93 31.56

23/05/2015 12:20:11 225.1 224.4 223.3 224.3 33.3 27.1 26.1 86.4 0.88 17.12 23/05/2015 12:46:03 223.1 222.3 221.5 222.3 54.3 38.7 37.5 130.6 0.91 26.41

23/05/2015 12:20:12 225.1 224.2 223.1 224.1 32.0 30.6 23.8 86.4 0.89 17.30 23/05/2015 12:46:04 222.9 222.1 221.4 222.1 53.0 42.7 36.0 131.7 0.92 26.88

23/05/2015 12:20:13 224.9 224.0 222.8 223.9 29.3 29.0 28.6 86.8 0.89 17.36 23/05/2015 12:46:05 223.0 222.2 221.4 222.2 46.9 33.1 30.3 110.3 0.91 22.45

23/05/2015 12:20:14 224.5 223.7 222.5 223.6 30.0 23.6 23.8 77.4 0.87 15.12 23/05/2015 12:46:06 223.0 222.2 221.4 222.2 41.6 25.7 24.3 91.6 0.88 18.01

23/05/2015 12:20:15 224.9 224.1 223.1 224.0 35.9 34.0 26.6 96.5 0.92 19.93 23/05/2015 12:46:07 223.1 222.2 221.5 222.3 43.1 31.4 25.4 100.0 0.90 20.18

23/05/2015 12:20:16 225.1 224.2 222.9 224.1 31.5 31.7 30.7 93.9 0.92 19.43 23/05/2015 12:46:08 222.9 222.2 221.3 222.1 41.5 28.4 25.7 95.6 0.90 19.22

23/05/2015 12:20:17 225.0 224.2 223.1 224.1 32.8 27.0 25.7 85.6 0.91 17.44 23/05/2015 12:46:09 223.4 222.5 221.6 222.5 38.1 23.0 21.8 82.9 0.86 16.04

23/05/2015 12:20:18 225.1 224.1 223.0 224.1 31.0 29.4 23.0 83.4 0.89 16.69 23/05/2015 12:46:10 223.1 222.3 221.5 222.3 36.9 25.7 20.5 83.0 0.87 16.15

23/05/2015 12:20:19 225.3 224.3 223.1 224.2 29.4 29.0 27.3 85.8 0.90 17.31 23/05/2015 12:46:11 223.2 222.3 221.5 222.3 36.6 23.8 21.0 81.5 0.87 15.84

23/05/2015 12:20:20 224.9 224.1 222.9 224.0 34.8 27.9 27.7 90.3 0.90 18.34 23/05/2015 12:46:12 223.3 222.4 221.6 222.4 38.1 23.1 22.0 83.2 0.85 15.96

23/05/2015 12:20:21 225.0 224.1 223.1 224.1 28.5 26.2 20.8 75.5 0.84 14.25 23/05/2015 12:46:13 222.8 221.8 221.1 221.9 42.0 30.6 24.6 97.3 0.90 19.61

23/05/2015 12:20:22 225.0 224.0 222.8 223.9 26.2 26.4 24.0 76.6 0.85 14.65 23/05/2015 12:46:14 223.1 222.3 221.5 222.3 42.3 29.6 26.9 98.7 0.91 20.11

23/05/2015 12:20:23 224.9 224.1 223.0 224.0 28.5 22.7 21.3 72.5 0.83 13.54 23/05/2015 12:46:15 223.2 222.3 221.5 222.3 44.3 29.7 29.2 103.2 0.91 20.96

23/05/2015 12:20:24 225.0 224.1 223.0 224.0 30.3 28.7 23.0 82.0 0.86 15.88 23/05/2015 12:46:16 223.2 222.3 221.6 222.4 45.1 33.6 27.5 106.2 0.92 21.89

23/05/2015 12:20:25 224.9 223.9 223.1 224.0 42.0 43.4 41.2 126.6 0.92 26.08 23/05/2015 12:46:17 223.1 222.3 221.4 222.3 46.2 31.2 29.4 106.7 0.92 21.91

23/05/2015 12:20:26 224.8 224.0 223.3 224.0 41.8 36.0 35.2 113.0 0.89 22.57 23/05/2015 12:46:18 222.9 222.2 221.3 222.1 44.2 29.4 29.0 102.6 0.91 20.78

23/05/2015 12:20:27 224.9 224.0 223.4 224.1 40.7 39.3 32.7 112.7 0.89 22.60 23/05/2015 12:46:19 223.0 222.1 221.4 222.2 43.3 33.7 28.0 105.0 0.88 20.74

23/05/2015 12:20:28 225.1 224.2 223.4 224.2 28.9 29.9 28.5 87.3 0.88 17.16 23/05/2015 12:46:20 222.8 222.0 221.1 222.0 55.5 43.4 39.5 138.5 0.92 28.23

23/05/2015 12:20:29 225.0 224.2 223.5 224.2 28.2 22.4 22.1 72.7 0.83 13.66 23/05/2015 12:46:21 222.8 221.9 221.1 221.9 50.1 34.6 33.5 118.3 0.89 23.40



R S T AVG R S T RST R S T AVG R S T RST
Pf. kW.

ตารางการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า  ของ โรงงานพลาสติกไทย

ตาํแหน่งตรวจวัด ณ. ตู้ Load center ของเคร่ือง A13 หลังติดตัง้อุปกรณ์

Date/Time
Voltage Current

Pf. kW. Date/Time
Voltage Current

23/05/2015 12:20:30 224.9 224.0 223.3 224.1 28.0 26.8 20.4 75.1 0.85 14.40 23/05/2015 12:46:22 222.7 221.8 221.1 221.9 47.3 36.9 30.2 114.4 0.89 22.81

23/05/2015 12:20:31 224.8 223.9 223.2 224.0 23.4 25.3 23.5 72.2 0.85 13.69 23/05/2015 12:46:23 222.9 222.1 221.3 222.1 41.4 29.0 25.7 96.2 0.89 19.06

23/05/2015 12:20:32 224.8 224.0 223.2 224.0 25.6 20.3 19.6 65.5 0.81 11.97 23/05/2015 12:46:24 223.1 222.3 221.4 222.3 36.8 22.0 20.9 79.6 0.83 14.99

23/05/2015 12:20:33 224.9 224.1 223.5 224.2 24.0 21.4 15.9 61.4 0.78 10.91 23/05/2015 12:46:25 223.0 222.0 221.3 222.1 38.8 27.9 22.4 89.1 0.87 17.43

23/05/2015 12:20:34 225.2 224.2 223.0 224.1 21.5 20.9 19.4 61.8 0.80 11.08 23/05/2015 12:46:26 223.0 222.2 221.3 222.2 37.7 24.2 20.8 82.7 0.86 15.93

23/05/2015 12:20:35 224.8 224.0 222.9 223.9 31.0 24.7 23.9 79.6 0.89 15.88 23/05/2015 12:46:27 223.1 222.2 221.4 222.2 34.6 18.9 17.7 71.2 0.79 12.88

23/05/2015 12:20:36 224.9 224.0 222.9 223.9 31.8 29.7 23.2 84.7 0.90 17.08 23/05/2015 12:46:28 222.9 222.0 221.3 222.1 33.0 22.6 17.4 73.0 0.82 13.55

23/05/2015 12:20:37 225.0 224.1 222.9 224.0 28.7 29.8 27.9 86.4 0.91 17.55 23/05/2015 12:46:29 222.8 222.0 221.2 222.0 32.0 20.3 16.5 68.8 0.79 12.31

23/05/2015 12:20:38 224.9 224.1 222.8 223.9 35.5 29.9 30.3 95.7 0.91 19.60 23/05/2015 12:46:30 223.3 222.4 221.6 222.4 31.4 18.1 16.7 66.2 0.74 11.27

23/05/2015 12:20:39 224.9 223.9 222.9 223.9 34.9 32.8 26.3 94.0 0.92 19.36 23/05/2015 12:46:31 223.1 222.2 221.4 222.2 34.1 23.8 18.4 76.2 0.82 14.10

23/05/2015 12:20:40 225.0 224.0 222.9 224.0 31.4 32.2 30.1 93.7 0.91 19.16 23/05/2015 12:46:32 223.0 222.2 221.4 222.2 37.5 25.0 23.6 86.1 0.87 16.76

23/05/2015 12:20:41 224.8 223.9 222.9 223.9 27.2 21.8 22.1 71.1 0.82 13.20 23/05/2015 12:46:33 223.2 222.5 221.6 222.4 45.1 30.8 28.4 104.4 0.91 21.31

23/05/2015 12:20:42 225.0 224.1 223.0 224.0 32.6 31.0 24.8 88.4 0.87 17.31 23/05/2015 12:46:34 222.7 221.9 221.1 221.9 45.1 34.4 28.4 107.9 0.92 22.18

23/05/2015 12:20:43 224.7 223.8 222.7 223.7 42.8 44.1 40.8 127.7 0.92 26.19 23/05/2015 12:46:35 222.6 222.0 221.1 221.9 44.9 30.9 29.1 104.9 0.92 21.56

23/05/2015 12:20:44 224.7 223.8 222.7 223.7 42.2 34.6 35.0 111.8 0.89 22.24 23/05/2015 12:46:36 223.0 222.3 221.4 222.2 45.5 30.2 28.8 104.6 0.91 21.26

23/05/2015 12:20:45 224.8 223.9 223.2 224.0 38.9 34.6 29.0 102.5 0.88 20.29 23/05/2015 12:46:37 222.9 222.1 221.4 222.1 56.6 45.7 39.9 142.2 0.94 29.63

23/05/2015 12:20:46 224.9 224.0 223.2 224.0 27.8 29.3 27.0 84.1 0.88 16.51 23/05/2015 12:46:38 222.9 222.3 221.4 222.2 62.1 49.8 45.9 157.8 0.94 32.99

23/05/2015 12:20:47 224.8 224.0 223.4 224.1 28.1 22.4 22.2 72.7 0.83 13.66 23/05/2015 12:46:39 223.0 222.2 221.5 222.2 49.0 34.5 32.9 116.3 0.88 22.94

23/05/2015 12:20:48 224.9 224.0 223.4 224.1 28.4 26.7 20.4 75.5 0.85 14.48 23/05/2015 12:46:40 223.0 222.2 221.5 222.2 44.9 32.5 28.1 105.5 0.89 20.90

23/05/2015 12:20:49 225.1 224.2 223.6 224.3 22.9 24.5 23.0 70.4 0.84 13.21 23/05/2015 12:46:41 223.1 222.4 221.6 222.4 40.5 27.6 24.8 92.8 0.88 18.31

23/05/2015 12:20:50 225.1 224.3 223.6 224.3 25.6 20.4 19.7 65.7 0.81 12.03 23/05/2015 12:46:42 223.1 222.3 221.6 222.3 36.0 22.0 20.3 78.3 0.83 14.61

23/05/2015 12:20:51 224.9 224.1 223.5 224.2 23.1 21.5 15.7 60.4 0.78 10.67 23/05/2015 12:46:43 223.0 222.0 221.4 222.1 38.3 27.8 22.5 88.6 0.87 17.32

23/05/2015 12:20:52 225.1 224.1 223.4 224.2 18.8 20.6 18.1 57.4 0.76 9.82 23/05/2015 12:46:44 222.8 222.1 221.3 222.1 36.3 24.3 21.0 81.6 0.86 15.67

23/05/2015 12:20:53 224.9 224.1 223.5 224.2 24.4 19.0 18.9 62.3 0.76 10.78 23/05/2015 12:46:45 223.2 222.3 221.6 222.4 32.6 18.4 16.9 68.0 0.78 12.09

23/05/2015 12:20:54 225.0 224.1 223.5 224.2 25.8 24.7 19.1 69.6 0.81 12.77 23/05/2015 12:46:46 223.0 222.2 221.4 222.2 33.9 22.5 17.4 73.7 0.82 13.69

23/05/2015 12:20:55 224.9 224.1 223.4 224.1 29.1 30.6 28.5 88.3 0.91 17.94 23/05/2015 12:46:47 223.0 222.2 221.4 222.2 32.8 18.9 16.9 68.6 0.79 12.34

23/05/2015 12:20:56 224.9 224.1 223.5 224.2 38.1 30.1 30.4 98.6 0.91 20.25 23/05/2015 12:46:48 223.0 222.3 221.4 222.2 31.7 18.4 17.0 67.1 0.74 11.40

23/05/2015 12:20:57 225.1 224.3 223.6 224.3 35.0 33.0 26.9 94.9 0.92 19.56 23/05/2015 12:46:49 222.9 222.0 221.3 222.1 34.3 24.0 18.6 76.9 0.82 14.22

23/05/2015 12:20:58 225.1 224.1 223.4 224.2 34.8 35.5 34.2 104.5 0.92 21.47 23/05/2015 12:46:50 223.0 222.3 221.4 222.2 35.9 25.2 21.4 82.6 0.85 15.81

23/05/2015 12:20:59 224.9 224.1 223.4 224.1 42.1 34.0 34.7 110.8 0.92 22.82 23/05/2015 12:46:51 222.9 222.0 221.2 222.0 36.1 22.4 20.3 78.8 0.82 14.63

23/05/2015 12:21:00 225.0 224.1 223.5 224.2 43.8 42.0 35.3 121.1 0.92 25.10 23/05/2015 12:46:52 223.1 222.2 221.5 222.3 42.2 31.6 25.9 99.7 0.90 20.05

23/05/2015 12:21:01 225.1 224.1 223.5 224.2 41.2 43.5 40.8 125.5 0.91 25.51 23/05/2015 12:46:53 223.2 222.3 221.5 222.3 44.5 32.2 30.1 106.7 0.92 21.97

23/05/2015 12:21:02 224.9 224.1 223.4 224.1 42.1 35.9 35.7 113.7 0.88 22.56 23/05/2015 12:46:54 223.3 222.4 221.7 222.5 50.3 33.9 32.3 116.5 0.93 24.26

23/05/2015 12:21:03 225.0 224.1 223.6 224.2 36.4 33.4 26.3 96.2 0.87 18.86 23/05/2015 12:46:55 222.7 221.9 221.1 221.9 65.6 54.9 49.2 169.6 0.95 35.92

23/05/2015 12:21:04 225.0 224.0 223.3 224.1 28.1 29.2 27.0 84.3 0.86 16.31 23/05/2015 12:46:56 223.1 222.3 221.5 222.3 66.0 52.1 48.9 167.0 0.95 35.21

23/05/2015 12:21:05 224.9 224.1 223.4 224.1 29.6 23.3 23.8 76.7 0.83 14.40 23/05/2015 12:46:57 223.1 222.2 221.5 222.3 62.7 45.7 44.1 152.5 0.94 31.81

23/05/2015 12:21:06 225.0 224.1 223.4 224.2 33.0 31.6 25.1 89.8 0.88 17.85 23/05/2015 12:46:58 222.8 222.0 221.3 222.0 52.1 42.7 35.3 130.1 0.94 27.20

23/05/2015 12:21:07 224.8 224.1 223.3 224.1 40.2 28.8 27.0 96.0 0.87 18.69 23/05/2015 12:46:59 223.5 222.7 222.0 222.7 43.6 29.8 27.4 100.8 0.90 20.38

23/05/2015 12:21:08 224.7 224.1 223.3 224.0 37.3 23.5 23.7 84.5 0.85 16.20 23/05/2015 12:47:00 223.6 222.7 222.0 222.8 39.9 25.4 23.8 89.1 0.87 17.46

23/05/2015 12:21:09 224.9 224.1 223.5 224.2 35.9 26.3 20.2 82.4 0.84 15.76 23/05/2015 12:47:01 223.6 222.6 222.0 222.7 41.6 30.5 25.2 97.4 0.90 19.61

23/05/2015 12:21:10 225.1 224.3 223.5 224.3 31.6 23.9 22.0 77.5 0.83 14.55 23/05/2015 12:47:02 223.7 222.7 221.9 222.8 40.3 27.2 24.7 92.2 0.89 18.45

23/05/2015 12:21:11 224.9 224.3 223.6 224.3 36.6 22.5 23.1 82.2 0.83 15.59 23/05/2015 12:47:03 223.8 222.8 222.1 222.9 35.8 20.8 18.9 75.5 0.83 14.19

23/05/2015 12:21:12 225.0 224.3 223.6 224.3 37.8 27.5 21.7 86.9 0.85 16.82 23/05/2015 12:47:04 223.7 222.9 222.1 222.9 36.6 26.3 20.7 83.7 0.87 16.43

23/05/2015 12:21:13 224.9 224.2 223.5 224.2 35.9 29.1 28.1 93.1 0.88 18.38 23/05/2015 12:47:05 223.7 222.8 222.1 222.9 36.9 24.1 21.3 82.2 0.87 16.03

23/05/2015 12:21:14 224.9 224.3 223.5 224.2 44.0 28.7 28.8 101.5 0.89 20.46 23/05/2015 12:47:06 223.7 222.8 222.0 222.8 36.4 21.3 20.0 77.7 0.83 14.58

23/05/2015 12:21:15 224.9 224.2 223.6 224.2 49.0 38.6 32.0 119.6 0.93 24.99 23/05/2015 12:47:07 223.6 222.6 221.9 222.7 38.7 27.7 22.3 88.8 0.88 17.61

23/05/2015 12:21:16 225.1 224.3 223.5 224.3 42.5 37.3 35.2 114.9 0.93 23.89 23/05/2015 12:47:08 223.5 222.6 221.7 222.6 41.9 28.6 26.4 96.9 0.90 19.51

23/05/2015 12:21:17 224.8 224.3 223.7 224.3 50.6 35.6 35.0 121.2 0.92 25.15 23/05/2015 12:47:09 223.5 222.5 221.8 222.6 39.1 24.2 23.2 86.5 0.87 16.89

23/05/2015 12:21:18 224.8 224.1 223.3 224.1 64.3 54.2 47.9 166.3 0.95 35.31 23/05/2015 12:47:10 223.3 222.4 221.7 222.5 41.3 30.6 25.1 97.0 0.90 19.60

23/05/2015 12:21:19 224.8 224.1 223.3 224.1 59.9 53.0 50.4 163.3 0.94 34.39 23/05/2015 12:47:11 223.4 222.5 221.7 222.5 40.6 28.1 25.1 93.8 0.90 18.88

23/05/2015 12:21:20 224.7 224.1 223.3 224.0 61.4 46.3 46.0 153.7 0.94 32.32 23/05/2015 12:47:12 223.6 222.8 222.0 222.8 46.1 32.3 32.1 110.5 0.91 22.55

23/05/2015 12:21:21 224.7 224.0 223.4 224.0 45.3 35.2 27.7 108.2 0.91 22.09 23/05/2015 12:47:13 223.2 222.3 221.6 222.4 66.9 57.2 51.2 175.3 0.95 37.19

23/05/2015 12:21:22 225.0 224.2 223.4 224.2 37.7 30.7 28.7 97.1 0.90 19.53 23/05/2015 12:47:14 223.4 222.6 221.8 222.6 64.3 51.4 48.3 163.9 0.94 34.46

23/05/2015 12:21:23 224.9 224.2 223.6 224.2 41.3 26.1 26.2 93.6 0.88 18.61 23/05/2015 12:47:15 223.5 222.7 221.9 222.7 60.1 44.1 42.7 146.9 0.93 30.60

23/05/2015 12:21:24 225.1 224.3 223.6 224.3 41.0 29.4 23.0 93.3 0.89 18.72 23/05/2015 12:47:16 223.4 222.6 221.8 222.6 54.5 42.9 37.3 134.7 0.94 28.32

23/05/2015 12:21:25 225.0 224.2 223.5 224.2 35.1 28.3 25.9 89.2 0.89 17.82 23/05/2015 12:47:17 223.4 222.5 221.7 222.5 51.8 37.4 34.6 123.9 0.94 25.96

23/05/2015 12:21:26 224.9 224.2 223.6 224.2 36.6 21.2 20.7 78.5 0.84 15.04 23/05/2015 12:47:18 223.2 222.4 221.6 222.4 44.3 29.0 26.7 100.0 0.90 20.07

23/05/2015 12:21:27 225.1 224.4 223.8 224.4 35.5 24.8 18.6 78.8 0.85 15.20 23/05/2015 12:47:19 223.3 222.4 221.7 222.5 40.4 30.3 24.6 95.3 0.90 19.17

23/05/2015 12:21:28 225.2 224.3 223.7 224.4 31.8 24.0 22.2 78.0 0.85 14.92 23/05/2015 12:47:20 223.5 222.7 221.8 222.7 40.2 26.5 24.7 91.4 0.89 18.21

23/05/2015 12:21:29 225.0 224.4 223.8 224.4 37.1 21.7 22.1 80.9 0.84 15.51 23/05/2015 12:47:21 223.4 222.5 221.8 222.6 34.5 19.6 18.5 72.6 0.82 13.46



R S T AVG R S T RST R S T AVG R S T RST
Pf. kW.

ตารางการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า  ของ โรงงานพลาสติกไทย

ตาํแหน่งตรวจวัด ณ. ตู้ Load center ของเคร่ือง A13 หลังติดตัง้อุปกรณ์

Date/Time
Voltage Current

Pf. kW. Date/Time
Voltage Current

23/05/2015 12:21:30 225.1 224.3 223.7 224.4 38.0 26.2 20.4 84.6 0.86 16.50 23/05/2015 12:47:22 223.4 222.5 221.7 222.5 35.9 25.7 20.3 81.9 0.87 16.00

23/05/2015 12:21:31 225.1 224.4 223.8 224.4 38.2 29.4 27.5 95.1 0.89 19.09 23/05/2015 12:47:23 223.5 222.6 221.8 222.6 37.0 23.9 21.9 82.8 0.86 16.07

AVG 225.2 224.3 223.5 224.4 37.8 30.6 27.7 96.0 0.9 19.2 AVG 223.2 222.3 221.6 222.4 43.7 30.6 27.6 102.0 0.9 20.4

MIN 224.0 223.3 222.2 223.2 18.8 18.3 14.3 55.0 0.7 9.0 MIN 221.1 220.4 219.7 220.4 31.4 17.6 15.5 65.7 0.7 11.3

MAX 226.0 225.1 224.3 225.1 65.3 54.2 50.4 166.3 0.9 35.3 MAX 223.8 223.0 222.4 223.1 67.5 57.2 51.2 175.3 1.0 37.2
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Voltage Analyzed for Influencing the Load  
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Abstract 

This article presents a method of compare the reducing high 

voltage source more than necessary. There are 2 methods, if loading is 

close to the power station. First method, reducing the voltage by 

adjusting tap transformer. Other method, installed by voltage 

equipment. Regulator in a factory used 2 methods for measured the 

value of voltage before&after and continued to reduce the voltage until 

minimum loading that this factory can normal operate. From two trials, 

we found that reducing the voltage by installation voltage 

regulator/voltage equipment can save more energy cost 8.3% than 

adjusting tap transformer that can save only 6.8%. 

 

Keyword: the voltage source, adjusting tap transformer, voltage 

regulator. 
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.  Voltage Regulator  1250 kVA 
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Solution 1 2 3 4 5 6 7 8 

Tap Transformer (%) 0 2.5 5 7.5 10   

Voltage Regulate (%) 0 1 2 3 4 5 6 7 

 

 

.   
 

 (PF) 

 (kWh)  
  

 1.  ( Lighting) 

 2. ( Heater) 

 3.  (Motor) 

 4.  (Chiller water cool) 

 

.  

  
 

ITEM Volt L-L Volt L-N Amp. kW. PF. 

MDB 403.8 233.1 499.5 313.0 0.90 

Lighting 403.6 233.0 74.3 45.7 0.95 

Heater 402.1 232.2 100.7 62.3 0.89 

Motor 400.4 231.2 229.9 142.4 0.94 

Chiller 401.6 231.9 94.6 62.6 0.89 

 

 
  (Main 

MDB)    

 

 

  
 

ITEM Volt L-L Volt L-N Amp. kW. PF. 

MDB 383.6 221.5 498.3 292.1 0.90 

Lighting 383.4 221.4 72.5 40.9 0.95 

Heater 382.0 220.5 99.4 56.6 0.89 

Motor 380.4 219.6 230.0 133.9 0.94 

Chiller 381.5 220.3 94.4 59.6 0.89 

 

 
 Voltage Regulator 

ITEM Volt L-L Volt L-N Amp. kW. PF. 

MDB 379.6 219.1 496.3 287.0 0.90 
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Lighting 379.4 219.0 72.5 39.8 0.95 

Heater 378.0 218.2 99.4 60.8 0.89 

Motor 376.4 217.3 230.0 131.9 0.94 

Chiller 377.5 218.0 94.4 58.7 0.89 
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 . %  . %  

No Description Volt L-L kW. % Save 

1  403.8 313.0 0% 

2 Voltage Regulator 379.6 287.0 8.3% 

3 TAP Change 383.6 292.1 6.8% 
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